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VSEBINA DOKUMENTACIJE 

 

1. Povabilo k oddaji ponudbe 

2. Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe 

3. Obrazci  

 

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
 
Na podlagi  47. člena  Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, v nadaljevanju ZJN-3) 

družba SŽ – Infrastruktura, d.o.o. (v nadaljevanju naročnik) vabi ponudnike, da v skladu s tem povabilom in 

navodilom k oddaji ponudb podajo svojo pisno ponudbo.  

Ponudnik mora, glede na predmet naročila male vrednosti, izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih 

glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.   

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu s ponudbenimi določili tega povabila in 

navodila.  

 

1.1 NAROČNIK 

 

Naziv naročnika SŽ - Infrastruktura, d. o .o. 

Naslov in kraj naročnika Kolodvorska ulica  11,  1000 LJUBLJANA 

 

1000  LJUBLJANA 

Matična številka podjetja 6017177000 

Identifikacijska  številka za DDV SI94995737 

Transakcijski račun SI5602923-0259545562 NLB, d. d.  

 

1.2 PONUDNIK 

 
Na javni razpis »Zamenjava obstoječega plinskega gretja kretnic z električnim na postaji Kranj – 

izvedba montažnih del« se lahko prijavijo ponudniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje in zahteve 

določene v razpisni dokumentaciji.  

Kot ustrezen dokaz morajo ponudniki priložiti izpolnjene, podpisane in žigosane izjave (obrazce), ki so 

sestavni del te razpisne dokumentacije. Enaki dokazi morajo biti predloženi za vse ponudnike v skupini in 

podizvajalce, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila. 

V kolikor ponudbo predloži posrednik ali zastopnik, mora predložiti pisno pooblastilo izvajalca, da lahko 

predloži ponudbo v imenu izvajalca na navedeno javno naročilo.  

Če bo izbran ponudnik, s katerim naročnik še ni sodeloval, si naročnik pridržuje pravico do audita. 
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1.3 PODATKI O RAZPISU 

 

OZNAKA RAZPISA 

PONUDBA JAVNI RAZPIS 

»Zamenjava obstoječega plinskega gretja kretnic z 

električnim na postaji Kranj – izvedba montažnih del«  
NE ODPIRAJ  

DATUM OBJAVE december 2017 

VRSTA JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI 

PREDMET RAZPISA 
»Zamenjava obstoječega plinskega gretja kretnic z 

električnim na postaji Kranj – izvedba montažnih del« 

 

Javno naročilo se izvaja kot javno naročilo na infrastrukturnem področju. 

Naročilo se oddaja celovito in ni razdeljeno na sklope. 

Variantne ponudbe niso dovoljene. 

Naročnik bo izključil iz postopka oddaje javnega naročil gospodarske subjekte, ki bodo izpolnjevali 

pogoje za izključitev in ne bodo izpolnjevali pogojev za sodelovanje. 

Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru ne zagotovljenih sredstev ne sklene pogodbe za izvedbo 

naročila. 

 

1.4 PREDMET JAVNEGA NAROČILA 

 
Predmet javnega naročila je »Zamenjava obstoječega plinskega gretja kretnic z električnim na postaji 

Kranj – izvedba montažnih del« Naročnik bo ocenjeval ponudbe v skladu z merilom in vsemi tehničnimi 

zahtevami in pogoji po javnem odpiranju ponudb. 

Tehnični pogoji  so določeni v: Razpisni obrazec 15: Tehnične zahteve. 

Naročnik vabi vse potencialne ponudnike, da oddajo svojo ponudbo v skladu z navodili naročnika za 

izdelavo ponudbe. 

 
 Odgovorna oseba naročnika: 

 Matjaž Kranjc 

 
direktor 
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2. NAVODILO PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE 
 

 
2.1 PREDMET JAVNEGA NAROČILA 

Predmet javnega naročila je »Zamenjava obstoječega plinskega gretja kretnic z električnim na 

postaji Kranj – izvedba montažnih del«  v skladu z zahtevanimi tehničnimi pogoji Razpisni obrazec 15: 

Tehnične zahteve in ponudbenim predračunom Razpisni obrazec 3: Ponudba s ponudbenim predračunom 

 
 

2.2 IZBOR DOBAVITELJA 

 
Javno naročilo se odda najugodnejšemu ponudniku, v skladu z merilom za ocenjevanje ponudb. 

  

2.3 LOKACIJA DOBAVE  

 
Dela za zamenjavo obstoječega plinskega gretja kretnic z električnim se izvajajo na območju Javne 

železniške infrastrukture (JŽI) in sicer izključno območju železniške postaje Kranj. 

 

2.4 TEHNIČNE ZAHTEVE 

 
Tehnične zahteve so navedene v OBRAZCU 15: Tehnične zahteve 

 

2.5 PLAČILO  

 
Plačilni rok je 30 dni od datuma prejema računa.  

 

2.6 PONUDNIK 

 
Kot ponudnik lahko za javno naročilo konkurira vsak gospodarski subjekt, ki na trgu ponuja tovrstno 

blago in opravlja navedeno storitev ter ima vsa potrebna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki je 

predmet tega naročila ter izpolnjuje navedene tehnične zahteve naročnika.  

 

Ponudba s podizvajalci: 

 

Ponudnik, ki nastopa s podizvajalci, mora v ponudbi predložiti: 

- seznam vseh podizvajalcev in del naročila, ki ga namerava izvesti podizvajalec, kontaktne podatke 

in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, 

- izpolnjene enotne evropske dokumente v zvezi z oddajo javnega naročila (ESPD) podizvajalcev v 

skladu z 79. členom ZJN-3, če jih ti imajo, sicer morajo predložiti dokazila, ki so zahtevana v tej 

RD, 

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. 

- Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, 

mora : 

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma 

situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, 

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna 

podizvajalčevo terjatev do ponudnika, 

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je 

predhodno potrdil. 

- Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da 

mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oz. situacije pošlje svojo pisno izjavo in 

pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno storitev. 
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2.6.1 DEFINICIJA DOPUSTNE PONUDBE: 

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in 

ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim 

v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, 

pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in 

cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika. 

Ponudnik mora pripraviti ponudbo v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije. V nadaljevanju so 

opredeljene zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik in razlogi zaradi katerih je lahko izključen iz 

postopka javnega naročanja. Naročnik lahko ponudnika iz sodelovanja izključi tudi v ostalih primerih za 

katere tako določa zakon (šesti odstavek 75. člena ZJN-3). 

 

2.6.2. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV PONUDNIKA: 

 

2.6.2.1 Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti ponudnika, če pri 

preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila 

ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega 

subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena 

pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem 

zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-

1): 

• terorizem (108. člen KZ-1), 

• financiranje terorizma (109. člen KZ-1), 

• ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1), 

• novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1), 

• spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1), 

• trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1), 

• sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), 

• kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1), 

• goljufija (211. člen KZ-1), 

• protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), 

• povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), 

• oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), 

• poslovna goljufija (228. člen KZ-1), 

• goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), 

• preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), 

• preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), 

• preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), 

• neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), 

• neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), 

• ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), 

• izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), 

• zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), 
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• zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), 

• zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), 

• zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), 

• nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), 

• nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), 

• ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), 

• ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), 

• pranje denarja (245. člen KZ-1), 

• zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), 

• uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), 

• izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), 

• davčna zatajitev (249. člen KZ-1), 

• tihotapstvo (250. člen KZ-1), 

• zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1), 

• oškodovanje javnih sredstev (257. a člen KZ-1), 

• izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), 

• jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), 

• dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), 

• sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), 

• dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), 

• hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). 

 

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil ponudnika, če se izkaže, da je 

pred ali med postopkom javnega naročanja le-ta glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od 

zgoraj navedenih položajev. 

Ponudnik lahko predloži izpis iz ustreznega sodnega registra, iz katerega je razvidno, da ne obstajajo 

razlogi za izključitev. Izpis se šteje kot dokaz o izpolnjevanju predmetnega pogoja. Izpis ne sme biti 

starejši od datuma objave konkretnega javnega naročila. 

V kolikor bo ponudnik predložil zgolj lastno izjavo in izjavo članov organa in zastopnikov bo naročnik 

izpis iz ustreznega registra pridobil sam. 

 

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: 

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz 

prvega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali 

tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim 

organom, notarjem ali pred pristojno organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima 

sedež ponudnik. 
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2.6.2.2 Plačani davki in prispevki 

  
Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če ugotovi, da ponudnik ne 

izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja 

finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi 

države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 evrov 

ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe 

ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje 

zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave. 

 

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil ponudnika, če se izkaže, da je 

pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od 

zgoraj navedenih položajev. 

 

Ponudnik lahko predloži potrdilo Finančne uprave RS iz katerega bo razvidno, da ne obstajajo razlogi za 

izključitev. 

V kolikor bo ponudnik predložil zgolj razpisni obrazec, bo naročnik potrdilo Finančne uprave RS pridobil 

sam. 

 

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: 

 

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz 

drugega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici 

ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim 

organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v 

državi, v kateri ima sedež ponudnik. 

 

2.6.2.3 Evidenca gospodarskih subjektov z negativnimi referencami 

 
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo 

ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih 

subjektov z negativnimi referencami. 

 

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil ponudnika, če se izkaže, da je 

pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od 

zgoraj navedenih položajev. Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril v evidenci ponudnikov z 

negativnimi referencami, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila. 

 

 

2.6.2.4 Prekršek v zvezi s plačilom za delo 

 
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če mu je bila v zadnjih treh letih pred 

potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge 

države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo. 

 

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil ponudnika, če se izkaže, da je 

pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od 

zgoraj navedenih položajev. 

 

2.6.3 POGOJI ZA SODELOVANJE: 

 

2.6.3.1 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti  

 
Ponudnik je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima 

gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije 

določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU. 



»Zamenjava obstoječega plinskega gretja kretnic z električnim na postaji Kranj – izvedba montažnih del« 

 8 

 

DOKAZILO: Izpolnjen, podpisan in žigosan Razpisni Obrazec 2. 

 

Naročnik bo izpolnjevanje navedenega pogoja preveril v uradnih registrih in evidencah. 

 

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: 

 

Izjava ponudnika  o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika in Dokazilo iz uradnih 

evidenc o izpolnjevanju navedenega pogoja. Če država, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj 

sedež, ne izdaja dokazil iz uradnih evidenc, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo 

izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata oziroma ponudnika. 

 

2.6.3.2 Ekonomska in finančna sposobnost 

Ponudnik mora razpolagati s potrebno ekonomsko in finančno zmogljivostjo za izvedbo javnega naročila: 

ponudnikov račun v zadnjih šestih mesecih ni bil blokiran zaradi neizpolnjevanja finančnih obveznosti. 

Ponudnik bo na zahtevo naročnika v roku, ki ga bo le-ta določil, predložil potrdilo banke o (ne)obstoju 

predmetne okoliščine. 

DOKAZILO: Izpolnjen, podpisan in žigosan Razpisni Obrazec 2a. 

 

 

NEOBIČAJNO NIZKA PONUDBA: 

 
Naročnik bo preveril obstoj neobičajno nizke ponudbe v skladu s 86. členom ZJN-3. 

 

 

2.7 PRIPRAVA PONUDBE 

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo mora biti napisana v slovenskem jeziku, isto 

velja za morebitna vprašanja v zvezi razpisno dokumentacijo. V drugem (angleškem ali nemškem) jeziku je 

lahko samo propagandni material, tehnična dokumentacija, strokovna literatura, certifikati in podobno. 

Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v 

slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, lahko to zahteva in ponudniku določi ustrezni rok. 

Stroške prevoda nosi ponudnik. Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v 

slovenskem jeziku oziroma uraden prevod ponudbe v slovenski jezik. 

Ponudba mora biti oblikovana v skladu s pogoji in tehničnimi zahtevami naročnika. 

Ponudba mora biti podana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Vsi v ponudbi 

predloženi obrazci morajo biti v celoti izpolnjeni, (razen Obrazec 9 – Vzorec pogodbe, kjer je ponudnikom 

dopuščeno, da ne izpolnijo podatkov na koncu osnutka, in sicer: št., kraj in datum), podpisani in žigosani s 

strani ponudnika oziroma drugih pristojnih oseb. 

Ponudnika bremenijo vsi stroški povezani s pripravo, izdelavo in predložitvijo ponudbe. 

Vsa zahtevana dokazila naj bodo zložena po vrstnem redu, kot so navedena v Seznamu predloženih 

dokumentov, s katerimi ponudnik dokazuje izpolnjevanje pogojev za ugotavljanje sposobnosti. 

 

2.8 PONUDBENA CENA 

 
Cena mora biti fiksna, izražena v evrih (EUR), brez davka na dodano vrednost (DDV).   

Cene v ponudbi morajo zajemati vse stroške, ki jih bo imel ponudnik z realizacijo naročila. 

Naknadno naročnik ne bo priznal nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeni ceni. Cene iz ponudbenega 

predračuna so fiksne do zaključka realizacije pogodbe. 
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2.9 FINANČNO ZAVAROVANJE 

 

Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 

Ob podpisu pogodbe mora izvajalec (izbrani ponudnik) naročniku predložiti menico z menično izjavo za 

dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % pogodbene vrednosti (z DDV), v skladu z vzorcem, ki je 

sestavni del te razpisne dokumentacije. Veljavnost garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je 

30 dni po končani izvedbi. 

 

Pogodba o izvedbi predmeta javnega naročila bo postala veljavna pod pogojem, da bo izbrani ponudnik 

predložil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 

 

2.10  MERILO ZA OCENJEVANJE PONUDB 

 
Naročnik bo oddal javno naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe. Ekonomsko 

najugodnejša ponudba  je določena na podlagi najnižje cene, naročnik bo izbral najcenejšo ponudbo 

izmed dopustnih ponudb. 

 

2.11 VELJAVNOST PONUDBE 

Predložena ponudba ponudnika mora veljati 90 dni od skrajnega roka za predložitev ponudb.  

 

2.12 SKLENITEV POGODBE 

 
Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila bo naročnik pisno obvestil uspešnega ponudnika, 

da je njegova ponudba sprejeta in ponudniku poslal ustrezno izpolnjeno pogodbo v podpis, in sicer v 

obliki in vsebini, kot je določena v tej razpisni dokumentaciji.  

 

Izbrani ponudnik mora najkasneje v roku 10 dni po prejemu pogodbe to potrditi in jo v 4 (štirih) izvodih 

vrniti naročniku. Če se ponudnik v tem roku ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, da je odstopil od 

ponudbe.  

 

2.13 STROŠKI PONUDBE 

 
Ponudnika bremenijo vsi stroški, povezani s pripravo, izdelavo in predložitvijo ponudbe. 

 

2.14 ODDAJA PONUDBE  

 

Naročnik vabi ponudnike, da oddajo svojo ponudbo v skladu z objavljenim javnim naročilom. 

 

Ponudniki oddajo ponudbo s priporočeno pošiljko, po pošti ali osebno na naslov: 

SŽ – Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, (s pripisom: Sektor za nabavo, pri 

čemer se šteje, da je ponudba prispela pravočasno, če prispe v vložišče naročnika do 22.01.2018 

najkasneje do 9:00 ure. 

  
Ponudnik odda ponudbo v zapečatenem ali zaprtem ovoju tako, da je na odpiranju možno preveriti, ali je 

zaprt tako, kot je bil predan, z jasno oznako in napisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ«, z navedbo 

številke objave javnega naročila na Portalu javnih naročil in navedbo predmeta javnega naročila: 

»Zamenjava obstoječega plinskega gretja kretnic z električnim na postaji Kranj – izvedba montažnih 

del« 

Na hrbtni strani ovoja pa mora biti naveden točen naziv in naslov ponudnika.  
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2.15 DATUM, ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB 

 
Javno odpiranje ponudb bo 22.01.2018 ob 12.00 uri na naslovu: Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska 

ulica 11, 1506 Ljubljana, Sektor za nabavo, sejna soba št. 606. 

 

Predstavniki ponudnikov, ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju ponudb, se morajo izkazati s pisnim 

pooblastilom. 

 

2.16 PREGLED PONUDB 

 

Naročnik bo najprej razvrstil pravočasne ponudbe glede na merila in jih  preveril z vidika 

ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila, nato pa bo 

preveril ekonomsko najugodnejšo ponudbo glede ne izpolnjevanja pogojev za izključitev 

ponudnikov in izpolnjevanja pogojev za sodelovanje.  

Pri ponudbah pri katerih bo naročnik ocenil, da ponujeni predmet javnega naročila ne ustreza 

zahtevam naročnika glede predmeta JN, te ne bo preverjal glede izpolnjevanja pogojev za 

izključitev ponudnikov in pogojev za sodelovanje. 
 

2.17 DOPOLNJEVANJE, SPREMINJANJE IN POJASNJEVANJE PONUDB 

Naročnik sme skladno z 5. in 6. odstavkom 89. člena ZJN-3 od ponudnika zahtevati, da v zahtevanem roku 

svojo ponudbo dopolni ali spremeni v delu, v katerem ni dopustna. 

Ravno tako sme naročnik od ponudnika zahtevati, da v zahtevanem roku pojasni dokumente, ki jih je že 

predložil. 

Ponudnik lahko dopolni, spremeni ali umakne ponudbo pred rokom za predložitev ponudbe. 

Obvestilo o spremembi ali dopolnitvi ponudbe mora biti na ovoju ustrezno označeno s » SPREMEMBA 

PONUDBE ZA ........................ – NE ODPIRAJ«, ponudnik pa jo mora poslati na naslov naročnika s 

priporočenim pismom ali osebno predložiti v vložišču naročnika. 

V primeru, da ponudnik nadomesti svojo ponudbo z novo ponudbo, mora hkrati staro ponudbo umakniti iz 

postopka javnega  naročanja. Umik ponudbe mora prispeti k naročniku do izteka roka za predložitev 

ponudb, podan pa mora biti pisno. Pisen umik ponudbe mora biti označen z »UMIK PONUDBE 

ZA...............«, ponudnik pa ga mora poslati na naslov naročnika s priporočenim pismom ali osebno 

predložiti v vložišče naročnika. 

Naročnik umaknjene ponudbe neodprte vrne ponudnikom še pred odpiranjem prispelih ponudb. 

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni 

dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati: 

• svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, 

razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom tega člena in ponudbe v okviru 

meril, 

• tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, 

• tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe 

glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja. 

Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske 

napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV 

ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake 

zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem 

soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, 

ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. 

Naročnik lahko ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno. 
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2.18 ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA  
 

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik slednjo objavil na portalu javnih naročil. Naročnik o 

vseh odločitvah obvesti ponudnike in kandidate na način, da odločitev objavi na portalu javnih naročil. 

Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.  

 

Ponudnike opozarjamo, da so sami dolžni spremljati objave odločitev na portalu javnih naročil. 

 

Če se v objavi odločitve na portalu javnih naročil ni mogoče sklicevati na objavljeno povabilo k 

sodelovanju, naročnik odločitev vroči v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek, in na dan 

odpošiljanja ponudniku ali kandidatu tudi objavi na portalu javnih naročil prostovoljno obvestilo za 

predhodno transparentnost, če je to glede na vrednost primerno pa tudi v Uradnem listu Evropske unije. 

 

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti 

po predhodni ugotovitvi utemeljenosti, svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo 

odločitev, s katero nadomesti prejšnjo. 

 

2.19 SKUPNA PONUDBA 

Ponudbo lahko odda skupina gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Naročnik od 

slednjih v fazi oddaje ponudbe ne zahteva določene pravne oblike. V ponudbi mora skupina gospodarskih 

subjektov predložiti s strani zakonitih zastopnikov vseh sodelujočih v skupni ponudbi podpisan sporazum 

oziroma pogodbo, iz katere izhajajo sledeče informacije: 

• imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila, 

• pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe, za komunikacijo z naročnikom, za 

zastopnika za sprejem pošiljk ter podpis pogodbe, 

• obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni ponudnik v skupni 

ponudbi prevzel in odgovornosti posameznega gospodarskega subjekta v skupni ponudbi, 

• izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji 

ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo, 

• izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije, 

in 

• navedba, da ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno za izvedbo celotnega naročila. 

Izkazovanje, da niso podani razlogi za izključitev, kot jih opredeljuje 75. člen ZJN-3, mora biti podano s 

strani vseh sodelujočih gospodarskih subjektov v skupni ponudbi. 

Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, kot jih opredeljuje 76. člen ZJN-3, se, če ni pri posameznem pogoju 

te razpisne dokumentacije določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse gospodarske subjekte v skupni 

ponudbi. 

 

2.20 ZAUPNOST 

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke 

oziroma poslovne skrivnosti, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi. 

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno predložil in označil kot zaupne oziroma poslovno skrivnost kot to 

določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, bodo uporabljeni zgolj za namene postopka in ne bodo 

dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek konkretnega javnega naročila. Ti 

podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali pozneje. Te osebe kot 

tudi naročnik bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. 

Na podlagi drugega odstavka 35. člena ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali 

gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz 

ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. 

Kot poslovno skrivnost lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo podatke, pa ti niso vsebovani v 
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nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi 

akti ponudnika označeni kot zaupni/poslovna skrivnost. Ponudnik mora v tem primeru predložiti sklep o 

varovanju poslovne skrivnosti v katerem je opredeljeno, katere podatke ponudnik šteje za poslovno 

skrivnost. Naročnik bo obravnaval kot takšne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo 

opredeljeni v sklepu o varovanju teh podatkov in bodo jasno označeni kot poslovna skrivnost (npr. bodo 

imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«). Če 

naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo 

barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Ob tem 

naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so 

predmet ocenjevanja ponudb oziroma na podlagi predpisov ne sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost. 

Vsi podatki, ki so na podlagi ZJN-3 javni oziroma podatki, ki so javni na podlagi drugega zakona, ne bodo 

obravnavani kot poslovna skrivnost, ne glede na to, ali jih bo ponudnik označil kot take. 

Naročnik bo izvedel popoln pregled vseh ponudb zato bo po objavi odločitve o oddaji javnega naročila 

omogočil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika le tistim ponudnikom, ki bodo oddali dopustno 

ponudbo. 

Naročnik bo  ponudniku, ki je oddal dopustno ponudbo in je v roku dveh delovnih dni po objavi odločitve 

zahteval vpogled omogočil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika najkasneje v dveh delovnih dneh od 

prejema zahteve, razen v tiste dele, ki predstavljajo poslovno skrivnost ali gre za tajne podatke v skladu z 

zakonom, ki ureja dostop do tajnih podatkov ali v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 

 

2.21 PRAVNO VARSTVO 

 
V skladu s 14. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. list RS št. 43/11, 

60/11-ZTP-D, 63/13, 60/17 v nadaljevanju: ZPVPJN) lahko zahtevo za pravno varstvo v postopku javnega 

naročila vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z 

domnevno kršitvijo nastala škoda, in zagovorniki javnega interesa, določeni v drugem odstavku 6. člena 

ZPVPJN. Če je rok za oddajo prijav ali ponudb že potekel, se šteje, da je interes za dodelitev javnega 

naročila izkazala tista oseba, ki je oddala pravočasno prijavo oziroma ponudbo. Kadar je bila v postopku 

oddaje javnega naročila predložena skupna ponudba, lahko zahtevek za revizijo vloži katerakoli od oseb, 

ki so oddale skupno ponudbo. 

 

Zahteva za pravno varstvo v postopku javnega naročanja se lahko vloži zoper vsako ravnanje naročnika v 

postopku javnega naročanja, razen, če zakon, ki ureja javno naročanje (ZJN-3), ali ZPVPJN določa 

drugače.   

 

Do začetka uporabe portala eRevizija se zahtevek za revizijo vloži pisno, neposredno pri naročniku ali po 

pošti priporočeno s povratnico.  

 

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno 

dokumentacijo se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila 

k oddaji ponudbe. V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil navedbe v objavi, povabilu k oddaji 

ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, 

dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno 

povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih 

delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem 

postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor 

najugodnejšega ponudnika.  

 

Zahtevka za revizijo iz prejšnjega odstavka ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je 

naročnik v postopku javnega naročanja določil rok za prejem ponudb, ki je krajši od desetih delovnih dni. 

V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o 

naročilu. 
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V predrevizijskem in revizijskem postopku se ne presojajo očitane kršitve, ki se nanašajo na vsebino 

objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni 

ponudnik preko portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. 

 

Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo pet delovnih dni od prejema 

te odločitve. 

 

Zahtevku za revizijo se obvezno priloži tudi potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega ali 

četrtega odstavka 71. člena ZPVPJN, ki se plača na TRR Ministrstva za finance št. 0110 0100 0358 802, 

odprt pri Banki Slovenije. Navodila za sestavo sklica s primeri so dostopna na spletni strani Ministrstva 

za javno upravo: 

http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo 

 

Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno 

dokumentacijo, znaša taksa 2.000,00 EUR. 

 

O pogojih načina vložitve zahtevka za revizijo zoper odločitev o oddaji javnega naročila bodo ponudniki 

obveščeni v obvestilu oz. odločitvi o oddaji javnega naročila.  
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3 PRILOGE (seznam obrazcev)  

Ponudba se bo štela za popolno, če bo ponudnik za izpolnjevanje pogojev za ugotavljanje 

sposobnosti predložil naslednje obrazce / dokumente: 

 

1 Obrazec 1 Podatki o ponudniku 

2 Obrazec 2 Izjava ponudnika za opravljanje poklicne dejavnosti 

2a Obrazec 2a Izjava o izpolnjevanju ekonomske in finančne sposobnosti 

3 Obrazec 3 Ponudba s ponudbenim predračunom 

4 Obrazec 4 Izjava pooblaščene osebe ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji 

5 Obrazec 5 Izjava fizične osebe v zvezi s kaznivimi dejanji 

6 Obrazec 6 Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev osnovne sposobnosti 

7 Obrazec 7 Izjava ponudnika o posredovanju podatkov 

8 Obrazec 8 Izjava ponudnika o sprejemanju vseh ostalih pogojev 

9 Obrazec 9 Vzorec pogodbe 

10 Obrazec 10 Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci 

11 Obrazec 11 Izpolnjen obrazec Podatki o podizvajalcu 

12 Obrazec 12 Soglasje podizvajalca 

13 Obrazec 13 Seznam podizvajalcev 

14 Obrazec 14 Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti - vzorec 

15 Obrazec 15 Tehnične zahteve 

 

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD 

Ob  predložitvi ponudb naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, 

sprejme enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju ESPD), ki 

vključuje posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz, da določen gospodarski subjekt 

(ponudnik, podizvajalec): 

a) ni v enem od položajev iz 75. člena ZJN-3, zaradi katerega so ali bi lahko bili gospodarski 

subjekti izključeni iz sodelovanja v postopku javnega naročanja; 

b) izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje, določene v skladu s 76. členom ZJN-3; 

c) če je to primerno, izpolnjuje objektivna pravila in merila, določena v skladu z 82. Čl. ZJN-3. 
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Če gospodarski subjekt v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, 

mora ESPD informacije iz prejšnjega odstavka vsebovati tudi v zvezi s subjekti, katerih 

zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt. 

ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in 

da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva 

naročnik. Poleg tega je v ESPD naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo 

dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez 

odlašanja sposoben predložiti ta dokazila. 

Gospodarski subjekt lahko ponovno uporabi ESPD, ki ga je uporabil v prejšnjem postopku 

javnega naročanja, če potrdi, da so informacije v njem še vedno točne. 

Če je to potrebno, da se zagotovi pravilna izvedba postopka javnega naročanja, lahko naročnik 

ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z 

navedbami v ESPD. 
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OBRAZEC 1  

PODATKI O PONUDNIKU 

 

Naziv ponudnika  

Naslov in kraj ponudnika  

Odgovorna oseba ponudnika  

Telefon:  

Elektronski naslov:  

Matična številka podjetja  

Identifikacijska št. za DDV  

Št. vpisa v sodni register (št. vložka)  

Transakcijski račun  

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:  

Kontaktna oseba za izvedbo javnega 

naročila (ime in priimek, telefon in 

naslov elektronske pošte): 

 

 

 
Datum: 
 

Žig 
 

         (ime in priimek) 

  
Podpis: 
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OBRAZEC 2 

PONUDNIK: 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

 

 

IZJAVA PONUDNIKA, DA JE SPOSOBEN ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI  

 

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo sposobni za opravljanje poklicne 

dejavnosti: 

 

1. da smo vpisani: 

o v sodni register ali poslovni register            

o pod št.           

2.   da imamo registrirano dejavnost          

oziroma 

3.   da smo vpisani v register poklicev ali trgovski register         

 

 

 

 

 

Kraj in datum:               Žig in podpis ponudnika:  
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OBRAZEC 2a 

 

PONUDNIK: 

__________________ 

__________________ 

 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKE IN FINANČNE SPOSOBNOSTI 

 

V  zvezi z izpolnjevanjem pogojev za ekonomsko in finančno sposobnost v postopku oddaje 

javnega naročila male vrednosti »Zamenjava obstoječega plinskega gretja kretnic z električnim na 

postaji Kranj – izvedba montažnih del« 

 

ponudnik/soponudniki:_______________________________________________ 

 

pod materialno in kazensko odgovornostjo 

 

izjavljam/-o:  

 

 da naš račun v zadnjih šestih mesecih ni bil blokiran zaradi neizpolnjevanja finančnih 

obveznosti. 

 da bomo na zahtevo naročnika, v roku, ki ga bo le-ta določil, predložili potrdilo banke o 

(ne)obstoju okoliščine iz prejšnje točke. 

 

 

 

Datum: 

 

Žig 

 

(ime in priimek) 

 

 

  
Podpis: 

 

 

 

 

 

OPOMBA: 

Obrazec morajo izpolniti in podpisati ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in vsi podizvajalci. 
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OBRAZEC 3 

PONUDNIK: 

__________________ 

__________________ 

 

PONUDBA S PONUDBENIM PREDRAČUNOM ŠT. _____________ 

  

Na podlagi javnega razpisa za oddajo naročila male vrednosti za »Zamenjava obstoječega plinskega 

gretja kretnic z električnim na postaji Kranj – izvedba montažnih del«, za potrebe družbe SŽ – 

Infrastruktura, d.o.o., številka javnega naročila JN__________/2017, poslanega v objavo na Portal javnih 

naročil pri Uradnem listu RS, dne __________, dajemo ponudbo, kot sledi: 

 

I.  Ponudbo dajemo (ustrezno obkrožiti): 

a) samostojno 

b) skupno ponudbo v skupini izvajalcev:_________________________________ 

 

II. Ponudbe cena: 

poz. NAZIV OPREME IN MONTAŽE EM kol. Cena/enoto 
SKUPAJ 

CENA 

A. OPREMA         

1,01 Električni cevni grelnik l=4700mm 1500W(230V) kom 32   0,00 

1,02 Električni cevni grelnik l=3720mm 1200W(230V) kom 12   0,00 

1,03 Električni cevni grelnik l=28700mm 900W(230V) kom 0   0,00 

1,04 Električni grelec v ravni izvedbi I = 5200mm 2000W(230V) kom 4   0,00 

1,05 Zaščitna garnitura ( z objemkami grelca ) kpl 44   0,00 

1,06 
Zaščitna garnitura za električni grelec v ravni izvedbi ( z 
objemkami grelca ) 

kpl 4   0,00 

1,07 
Nosilec električnega grelca v ravni izvedbi UIC S49-300 - 
17sponk 

kom 68   0,00 

1,08 
Nosilec grelca S49 Angleški  (Električni cevni grelnik 
l=2870mm 900W(230V)) - 10 sponk 

kom 0   0,00 

1,09 
Nosilec grelca UIC S49 ( l=3720mm 1200W  (230V)) - 13 
sponk 

kom 156   0,00 

1,1 
Nosilec grelca UIC S49-300 ( l=4700mm 1500W(230V)) - 16 
sponk 

kom 512   0,00 

1,11 Zaščitna fleksibilna cev fi 20 cm s pritrditvijo na prag m 65   0,00 

1,12 Priključna omarica (1 uvod,4 izvodi) kom 8   0,00 

1,13 Priključna omarica (1 uvod,2 izvoda) kom 8   0,00 

1,13a 
Ozemljitev priključne omarice z ozemljitveno šapo in izolirano 
Fe pletenico na tirnico 

kom 16   0,00 

  Skupaj       0,00 

1,14 Razdelilna omara ROG-A z naslednjo opremo         

  
Kontaktor velikosti 3, kategorije AC3/400V, moč 37kW, 
napetost tuljave 230VAC  kot SCHRACK LSD38033-- 

  2   0,00 

  
Blok pomožnih kontaktov za kontaktorje velikosti 0-12, 2 
delovna + 2 mirna kontakta  kot SCHRACK LSZ0D122-- 

  2   0,00 

  
Varovalčno stikalo, vel. 000/ priključna sponka 50 mm2 vijačna  
/ 125 A, montaža na ploščo  kot SCHRACK SI332170-- 

  1   0,00 

  
Talilni vložek velikost00, SE2/80A, gL  kot SCHRACK 
IS505033-- 

  3   0,00 

  
Vtični rele s 4. preklopnimi kontakti,4 x 6A, 220 V AC  kot 
SCHRACK PT570730-- 

  2   0,00 
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  Podnožje releja PT, 4-polno, 6 A  kot SCHRACK YPT78704--   2   0,00 

  
Zaščitno stikalo na diferenčni tok, RCCB - 40A/2p/300mA, Icu 
= 6 kA, tip AC, za izmenične toke napake  kot SCHRACK 
BC604230-- 

  7   0,00 

  
Stikalo CA4 A210-VE21, montaža na letev, 1-0-2 /1P/10A  kot 
SCHRACK IN620003-- 

  1   0,00 

  
Instalacijski odklopnik C2A/1P - AC, Icu=6kA, kratkostična 
zmogljivost 10kA  po IEC/EN 60947-2  kot SCHRACK 
BM617102 

  1   0,00 

  
Instalacijski odklopnik C4A/1 AC, Icu=10kA, kratkostična 
zmogljivost 15kA  po IEC/EN 60947-2  kot SCHRACK 
BM017104 

  1   0,00 

  
Instalacijski odklopnik C10A/1P - AC, Icu=6kA, kratkostična 
zmogljivost 10kA  po IEC/EN 60947-2  kot SCHRACK 
BM617110 

  6   0,00 

  
Instalacijski odklopnik C16A/1P - AC, Icu=6kA, kratkostična 
zmogljivost 10kA  po IEC/EN 60947-2  kot SCHRACK 
BM617116 

  4   0,00 

  
Instalacijski odklopnik C20A/1P - AC, Icu=6kA, kratkostična 
zmogljivost 10kA  po IEC/EN 60947-2  kot SCHRACK 
BM617120- 

  4   0,00 

  
Tokovnik 50/5A 2VA KL3,  vgradnja na DIN letev  kot 
SCHRACK MG900221- 

  7   0,00 

  Grelec za omare 45W  kot SCHRACK IUK08342-   1   0,00 

  
Termostat za grelec, 0 - 60° C, 1 mirni kontakt  kot SCHRACK 
IUK08565-- 

  1   0,00 

  
Svetilka za omare,z vtičnico , vijačna pritrditev, IP20  kot 
SCHRACK IU008509-- 

  1   0,00 

  TOKOVNI RELE 1-FAZNI  kot SCHRACK UR3I1011--   8   0,00 

  
Omara iz poliestra tip PLA z zaprtim dnom, 750X1000X320  
kot SCHRACK PL071030-- 

  1   0,00 

  
Montažna plošča iz bakelita, črna RAL 9005, KST 640X875  
kot SCHRACK PLMB0710-- 

  1   0,00 

  
Podstavek visok za omare tip PLA, 900x1000x320  kot 
SCHRACK PLSOH103-- 

  1   0,00 

  
Streha za omare tip PLA, 38X1000X32  kot SCHRACK 
PLRD0103-- 

  1   0,00 

  
Sponka 2.5 mm2 , bež, In=24A (po IEC 60947-7-1), širine 
5,5mm  kot SCHRACK IK100002-- 

  12   0,00 

  
Sponka 16 mm2 , bež, In=76A (po IEC 60947-7-1), širine 12 
mm  kot SCHRACK IK100016-- 

  14   0,00 

  
Sponka 16 mm2 , modra, In=76A (po IEC 60947-7-1), širine 
12 mm  kot SCHRACK IK101016-- 

  14   0,00 

  Sponka 150 mm2 ,   4   0,00 

  
priključni blok 1-polni 125A, priključki: 1x35 mm2 + 7x16mm2  
kot SCHRACK IKB01035-- 

  1   0,00 

  Skupaj ROG-A: kpl 1   0,00 

1,15 Razdelilna omara ROG-B z naslednjo opremo         

  
Kontaktor velikosti 3, kategorije AC3/400V, moč 30kW, 
napetost tuljave 230VAC  kot SCHRACK LSD36533-- 

  2   0,00 

  
Blok pomožnih kontaktov za kontaktorje velikosti 0-12, 2 
delovna + 2 mirna kontakta  kot SCHRACK LSZ0D122-- 

  2   0,00 

  
Varovalčno stikalo, vel. 000/ priključna sponka 50 mm2 vijačna  
/ 125 A, montaža na ploščo  kot SCHRACK SI332170-- 

  1   0,00 

  
Talilni vložek velikost00, SE2/63A, gL  kot SCHRACK 
IS505032-- 

  3   0,00 

  
Vtični rele s 4. preklopnimi kontakti,4 x 6A, 220 V AC  kot 
SCHRACK PT570730-- 

  2   0,00 

  Podnožje releja PT, 4-polno, 6 A  kot SCHRACK YPT78704--   2   0,00 

  
Zaščitno stikalo na diferenčni tok, RCCB - 40A/2p/300mA, Icu 
= 6 kA, tip AC, za izmenične toke napake  kot SCHRACK 
BC604230-- 

  6   0,00 

  
Stikalo CA4 A210-VE21, montaža na letev, 1-0-2 /1P/10A  kot 
SCHRACK IN620003-- 

  1   0,00 
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Instalacijski odklopnik C2A/1P - AC, Icu=6kA, kratkostična 
zmogljivost 10kA  po IEC/EN 60947-2  kot SCHRACK 
BM617102-- 

  1   0,00 

  
Instalacijski odklopnik C4A/1 AC, Icu=10kA, kratkostična 
zmogljivost 15kA  po IEC/EN 60947-2  kot SCHRACK 
BM017104 

  1   0,00 

  
Instalacijski odklopnik C10A/1P - AC, Icu=6kA, kratkostična 
zmogljivost 10kA  po IEC/EN 60947-2  kot SCHRACK 
BM617110 

  4   0,00 

  
Instalacijski odklopnik C16A/1P - AC, Icu=6kA, kratkostična 
zmogljivost 10kA  po IEC/EN 60947-2  kot SCHRACK 
BM617116 

  6   0,00 

  
Instalacijski odklopnik C20A/1P - AC, Icu=6kA, kratkostična 
zmogljivost 10kA  po IEC/EN 60947-2  kot SCHRACK 
BM617120 

  2   0,00 

  
Tokovnik 50/5A 2VA KL3,  vgradnja na DIN letev  kot 
SCHRACK MG900221-- 

  6   0,00 

  Grelec za omare 45W  kot SCHRACK IUK08342--   1   0,00 

  
Termostat za grelec, 0 - 60° C, 1 mirni kontakt  kot SCHRACK 
IUK08565-- 

  1   0,00 

  
Svetilka za omare,z vtičnico , vijačna pritrditev, IP20  kot 
SCHRACK IU008509-- 

  1   0,00 

  TOKOVNI RELE 1-FAZNI  kot SCHRACK UR3I1011--   11   0,00 

  
Omara iz poliestra tip PLA z zaprtim dnom, 750X1000X320  
kot SCHRACK PL071030-- 

  1   0,00 

  
Montažna plošča iz bakelita, črna RAL 9005, KST 640X875  
kot SCHRACK PLMB0710-- 

  1   0,00 

  
Podstavek visok za omare tip PLA, 900x1000x320  kot 
SCHRACK PLSOH103-- 

  1   0,00 

  
Streha za omare tip PLA, 38X1000X32  kot SCHRACK 
PLRD0103-- 

  1   0,00 

  
Sponka 2.5 mm2 , bež, In=24A (po IEC 60947-7-1), širine 
5,5mm  kot SCHRACK IK100002-- 

  12   0,00 

  
Sponka 16 mm2 , bež, In=76A (po IEC 60947-7-1), širine 12 
mm  kot SCHRACK IK100016-- 

  12   0,00 

  
Sponka 16 mm2 , modra, In=76A (po IEC 60947-7-1), širine 
12 mm  kot SCHRACK IK101016-- 

  12   0,00 

  
Sponka 70 mm2 , bež, In=192A (po IEC 60947-7-1), širine 
20,5mm  kot SCHRACK IK100070-- 

  3   0,00 

  
Sponka  70 mm2 , modra, In=192A (po IEC 60947-7-1), širine 
20,5mm  kot SCHRACK IK101070-- 

  1   0,00 

  
priključni blok 1-polni 125A, priključki: 1x35 mm2 + 7x16mm2  
kot SCHRACK IKB01035-- 

  1   0,00 

  Skupaj ROG-B: kpl 1   0,00 

1,16 Omara UOG z naslednjo opremo         

  
Mikro kontroler (PLC), kot npr: CAU 380 1xDI,22xAC230V, 
1xDO, 8xRELE, ETH.+RS232, 1/2 19"x4U, LDU (display) 
ločen, PS 230AC 

  1   0,00 

  
Stikalo CG4 A230-600 FS2, centralna pritrditev, 1-2-3 /1P/10A  
kot SCHRACK IN622009-- 

  1   0,00 

  
Omara iz poliestra tip PLA z zaprtim dnom, 500X 500X320  kot 
SCHRACK PL050530-- 

  1   0,00 

  
Montažna plošča iz bakelita, črna RAL 9005, KST 390X375  
kot SCHRACK PLMB0505-- 

  1   0,00 

  
Sponka2.5 mm2 , bež, In=24A (po IEC 60947-7-1), širine 
5,5mm  kot SCHRACK IK100002-- 

  39   0,00 

  
TIPKALO RDEČE NIZKO, serija RMQ TITAN, premer 22,5 
mm, IP67  kot SCHRACK MM216594-- 

  4   0,00 

  
TIPKALO ZELENO NIZKO, serija RMQ TITAN, premer 22,5 
mm, IP67  kot SCHRACK MM216596-- 

  4   0,00 

  
SVETILKA SIGNALNA ZELENA NIZKA, serija RMQ TITAN, 
premer 22,5 mm, IP67  kot SCHRACK MM216773-- 

  14   0,00 

  
SVETILKA SIGNALNA RDEČA NIZKA, serija RMQ TITAN, 
premer 22,5 mm, IP67  kot SCHRACK MM216772-- 

  11   0,00 

  
SVETILKA SIGNALNA RUMENA NIZKA, serija RMQ TITAN, 
premer 22,5 mm, IP67  kot SCHRACK MM216774-- 

  1   0,00 
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VMESNIK - PRITRDILNIK, serija RMQ TITAN  kot SCHRACK 
MM216374-- 

  34   0,00 

  
ELEMENT STIKALNI DEL.ČELNI, serija RMQ TITAN  kot 
SCHRACK MM216376-- 

  8   0,00 

  
LED 85-264V AC BEL ČELNA, serija RMQ TITAN  kot 
SCHRACK MM216563-- 

  26   0,00 

  
Instalacijski odklopnik B2A/1P - AC, Icu=10kA, kratkostična 
zmogljivost 15kA  po IEC/EN 60947-2  kot SCHRACK 
BM018102-- 

  8   0,00 

  
Instalacijski odklopnik B4A/1P - AC, Icu=10kA, kratkostična 
zmogljivost 15kA  po IEC/EN 60947-2  kot SCHRACK 
BM018104-- 

  1   0,00 

  
Instalacijski odklopnik B10A/1P - AC, Icu=10kA, kratkostična 
zmogljivost 15kA  po IEC/EN 60947-2  kot SCHRACK 
BM018110-- 

  1   0,00 

  
N-sponka za 15 odvodov, montaža na DIN letev  kot 
SCHRACK IK021038-- 

  1   0,00 

  
Za napajanje omare UOG se v obstoječ KKS izvede: dobava 
in montaža 1 x FID 4p/25A/0,3A, 3 x inst. odklopnik 16A/1p/B, 
sponke, drobni material (za priklop UOG). 

  1   0,00 

  Skupaj UOG: kpl 1   0,00 

1,17 
Nadgradnja uporabniškega vmesnika (SCADA) v CP 
Ljubljana: 

        

  
Dopolnitev programske opreme za grafični uporabniški 
vmesnik (SCADA)  za daljinsko upravljanje EGK Kranj iz CP 
Ljubljana 

  1   0,00 

  Stikalo Catalyst 2960C-8PC-L    1   0,00 

  
SPF, 1.25 Gigabit Ethernet, 1310nm, GLC-ZX-SM, z D.O.M. 
funkcijo 

  2   0,00 

  SKUPAJ nadgradnja SCADA: kpl 1   0,00 

1,18 
EE razdelilec RGK z zanesljivim tesnjenjem kabelskih 
uvodov 

        

  
Omara iz poliestra tip PLA z zaprtim dnom, 750X1000X320  
kot SCHRACK PL071030-- 

  1   0,00 

  
Montažna plošča iz bakelita, črna RAL 9005, KST 640X875  
kot SCHRACK PLMB0710-- 

  1   0,00 

  
Podstavek visok za omare tip PLA, 900x1000x320  kot 
SCHRACK PLSOH103-- 

  1   0,00 

  
Streha za omare tip PLA, 38X1000X32  kot SCHRACK 
PLRD0103-- 

  1   0,00 

  
Nosilec zbiralk z integriranimi priključki 16 mm2, 3-polni, za 60 
mm sistem  kot SCHRACK SI014840-- 

  2   0,00 

  Prekritje končno za SI015000  kot SCHRACK SI015730--   2   0,00 

  
Bakrene zbiralke, 20 x 5 pokositrana/ 320 A  kot SCHRACK 
SI016200-- 

  1   0,00 

  
Varovalčno stikalo, vel. 1/ M10 , 120 mm2/ 250 A, za zbiralčni 
sistem 60 mm  kot SCHRACK SI336010-- 

  3   0,00 

  
Števec digitalni x/5A, 230-400V, 2-tarifni, preko tokovnika, 
montaža za DIN letev, 3-fazni  kot SCHRACK MGDIZ005BZ 

  0   0,00 

  
Tokovnik 200/5A TAR3D, za zbiralke 30x10 mm  kot 
SCHRACK MG954020-- 

  0   0,00 

  
Instalacijski odklopnik C2A/3- AC, Icu=10kA, kratkostična 
zmogljivost 15kA  po IEC/EN 60947-2  kot SCHRACK 

  0   0,00 

  Merilne sponke z mostički in odklopniki (SODO nabor   0   0,00 

  
Vtični rele s 3. preklopnimi kontakti, 3 x 10A, 230 V AC in LED 
diodo kot SCHRACK 

  0   0,00 

  Skupaj RGK       0,00 

1,19 
Vremenska postaja na drogu s temperaturnimi senzorji, 
kabelskim razdelilcem, ozemljitvijo in padavinskim senzorjem z 
uvezavo v sistem. 

kpl 1   0,00 

  A SKUPAJ        0,00 

  
    

  

B. KABLI         

1,01 Energetski kabel NAYY-0 4x150 mm2  m 1370   0,00 
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1,02 Energetski kabel NAYY-0 1x150 mm2  m 280   0,00 

1,03  Energetski kabel NYCY 2x2,5 mm2 m 90   0,00 

1,04 Energetski kabel NAYY-0 4x70 mm2  m 550   0,00 

1,05 Energetski kabel NYY-0 4x25mm2  m 140   0,00 

1,06 Energetski kabel NYY-0 4x16 mm2  m 290   0,00 

1,07 Energetski kabel NYY-0 4x10 mm2  m 490   0,00 

1,08 TK59GM 5x4x0,8 m 1400   0,00 

1,09 SPZ 10x1,4 m 240   0,00 

1,1 SPZ 5x0,9 m 30   0,00 

1,11 J-Y(St)Y 4x2x0,8 m 10   0,00 

1,12 J-Y(St)Y 20x2x0,8 m 50   0,00 

1,13 NyCy 12x1,5m   m 100   0,00 

  B SKUPAJ       0,00 

  
    

  

C. KABELSKA OPREMA         

1,01 Zapiranje kabelskih koncev kos 50   0,00 

1,02 Oznaka kabla s kovinskim trakom kos 50   0,00 

1,03 Meritev energetskih kablov kos 25   0,00 

1,04 Uvod kablov v kabelsko omarico in tesnjenje uvoda kpl 1   0,00 

  C SKUPAJ        0,00 

  
    

  

D. GRADBENA DELA         

1,01 Izkop zemljišča IV. kategorije z ovirami m3 15   0,00 

1,02 Zasip rova m3 15   0,00 

            

1,03 
Izvedba ozemljitve omaric ROG z nerjavečim trakom Rf H*4 
RH1 30x3,5mm , dolžine 20m 

kpl 2   0,00 

1,04 Izvedba meritve ponikalne upornosti z izdelavo elaborata klp 2   0,00 

  D SKUPAJ        0,00 

  
    

  

E. OSTALO         

1,01 Izvedba potrebnih meritev in preizkusov kpl 1   0,00 

1,02 Izdelava geodetskega posnetka, PID in NOV  kpl 1   0,00 

1,03 Projektantki nadzor kpl 1   0,00 

1,04 Nepredvidena dela kpl 1   0,00 

  E SKUPAJ        0,00 

  
    

  

  Rekapitulacija          

A. OPREMA       0,00 

B. KABLI       0,00 

C. KABELSKA OPREMA       0,00 

D. GRADBENA DELA       0,00 

E. OSTALO       0,00 

  Skupaj       0,00 

  DDV 22%       0,00 

  SKUPAJ Z DDV                             0,00 
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II.  Ponudbeni pogoji: 

 

1. V kolikor bo naša ponudba sprejeta, smo pripravljeni naročilo izvesti v skladu s terminskim 

planom naročnika.  

 

2. Ponudba velja 90 dni, od skrajnega roka za predložitev ponudb. 

 
3. Rok plačila je 30 dni od datuma prejema računa. 

 

Cene  morajo biti navedene v EUR. Cena za na enoto mere je nespremenljiva v EUR -ih ves čas trajanja 

pogodbe. 

 

Dokler se ne pripravi in ne podpiše uradna pogodba med nami, ponudba skupaj z odločitvijo o izboru 

ponudnika tvori med nami obvezujoč dogovor. 

 

Kraj in datum:        Žig ponudnika in podpis pooblaščene osebe: 
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OBRAZEC 4 

IZJAVA POOBLAŠČENE OSEBE PONUDNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI 

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da naša družba ni bila pravnomočno obsojena 

zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12, 

uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu KZ-1): 

o terorizem (108. člen KZ-1), 

o financiranje terorizma (109. člen KZ-1), 

o ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1), 

o novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1), 

o spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1), 

o trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1), 

o sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), 

o kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1), 

o goljufija (211. člen KZ-1), 

o protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), 

o povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), 

o oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), 

o poslovna goljufija (228. člen KZ-1), 

o goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), 

o preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), 

o preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), 

o preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), 

o neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), 

o neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), 

o ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), 

o izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), 

o zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), 

o zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), 

o zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), 

o zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), 

o nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), 

o nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), 

o ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), 

o ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), 

o pranje denarja (245. člen KZ-1), 

o zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), 

o uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), 

o izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), 
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o davčna zatajitev (249. člen KZ-1), 

o tihotapstvo (250. člen KZ-1), 

o zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1), 

o oškodovanje javnih sredstev (257. a člen KZ-1), 

o izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), 

o jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), 

o dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), 

o sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), 

o dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), 

o hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). 

 

In 

 

POOBLASTILO 

 

ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE 

 

Pooblaščam družbo SŽ – Infrastruktura, d.o.o., da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v 

postopku oddaje javnega naročila za »Zamenjava obstoječega plinskega gretja kretnic z električnim na 

postaji Kranj – izvedba montažnih del« od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske 

evidence. 

 

Polno ime podjetja:_______________________________________________________ 

Sedež podjetja: __________________________________________________________ 

Občina sedeža podjetja: ___________________________________________________ 

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): ____________________________________ 

Matična številka podjetja:__________________________________________________ 

 

Kraj in datum:        Žig ponudnika in podpis pooblaščene osebe: 

 

 

 

 

OPOMBA: 

Obrazec morajo izpolniti in podpisati ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in vsi podizvajalci. 
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OBRAZEC 5 

IZJAVA FIZIČNE OSEBE V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI 

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi 

naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. št. 50/12 uradno 

prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu KZ-1):   

o terorizem (108. člen KZ-1), 

o financiranje terorizma (109. člen KZ-1), 

o ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1), 

o novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1), 

o spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1), 

o trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1), 

o sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), 

o kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1), 

o goljufija (211. člen KZ-1), 

o protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), 

o povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), 

o oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), 

o poslovna goljufija (228. člen KZ-1), 

o goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), 

o preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), 

o preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), 

o preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), 

o neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), 

o neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), 

o ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), 

o izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), 

o zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), 

o zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), 

o zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), 

o zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), 

o nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), 

o nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), 

o ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), 

o ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), 

o pranje denarja (245. člen KZ-1), 

o zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), 

o uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), 

o izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), 
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o davčna zatajitev (249. člen KZ-1), 

o tihotapstvo (250. člen KZ-1), 

o zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1), 

o oškodovanje javnih sredstev (257. a člen KZ-1), 

o izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), 

o jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), 

o dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), 

o sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), 

o dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), 

o hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).in 

in 

POOBLASTILO 

ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE 

 
Spodaj podpisani _________________________(ime in priimek) pooblaščam SŽ – Infrastruktura, d.o.o., 

da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila za »Zamenjava 

obstoječega plinskega gretja kretnic z električnim na postaji Kranj – izvedba montažnih del« od 

Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb. 

Moji osebni podatki so naslednji: 

EMŠO:  _____________________ 

Datum rojstva: _______________ 

Kraj rojstva: _________________ 

Občina rojstva: _______________ 

Država rojstva: _______________ 

Naslov stalnega/začasnega bivališča: ______________________________________ 

Državljanstvo: ________________ 

Moj prejšnji priimek se je glasil: __________________ 

 

Kraj in datum:        Podpis  

 

 

Opomba naročnika:  

Izjavo izpolnijo oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega 

subjekta (ponudnika, partnerja v skupnem nastopu, podizvajalca) ali oseba, ki ima pooblastilo za 

njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem. 
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OBRAZEC 6 

PONUDNIK: 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV OSNOVNE  SPOSOBNOSTI 

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo: 

- da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb  nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi 

referencami 4. odstavka 75. člena ZJN-3 in 73. člen ZJNPOV 

- da nismo v stečajnem postopku; 

- da proti nam ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek 

postopka prisilne poravnave; 

- da nismo v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja, da z našimi posli iz 

drugih razlogov ne upravlja sodišče in da nismo opustili poslovne dejavnosti, in da nismo v katerem 

koli podobnem položaju; 

- pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 75. do 81. člena ZJN-3 v tem ali predhodnih 

postopkih nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili, 

- nimamo na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, 

zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, 

ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR 

ali več, 

- na dan oddaje ponudbe ali prijave nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke 

iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave; 

- v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb nam ni bila s pravnomočno odločbo 

pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena 

globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo. 

 

Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik tako zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo 

ustreznih dokazil oziroma potrdil. 

 

Kraj in datum:        Žig ponudnika in podpis pooblaščene osebe: 

 

OPOMBA: 

Obrazec morajo izpolniti in podpisati ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in vsi podizvajalci. 
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OBRAZEC 7 

PONUDNIK: 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

 

IZJAVA PONUDNIKA O POSREDOVANJU PODATKOV 

 

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo naročniku, na njegov poziv, v postopku 

javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, posredovali podatke o: 

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarji, komanditisti ali drugih 

lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb; 

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da 

so z njim povezane družbe. 

- udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o 

gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da 

so povezane družbe s ponudnikom. 

 

Podatke bomo naročniku posredovali v roku 8 (osmih) dni, od dneva prejema poziva. 

 

 

 

 

Kraj in datum:           Žig in podpis ponudnika:  

 

 

 

OPOMBA: 

Obrazec morajo izpolniti in podpisati ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in vsi podizvajalci. 
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OBRAZEC 8 

PONUDNIK: 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

 

 

IZJAVA PONUDNIKA O SPREJEMANJU VSEH OSTALIH POGOJEV 

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da: 

- vse kopije dokumentov, ki so priloženi ponudbi, ustrezajo originalom; 
- ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo 

izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali 

odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s 

pripravo ponudbene dokumentacije; 

- vse navedbe iz ponudbe ustrezajo dejanskemu stanju - ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih 

preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, 

če jih bo ta zahteval; 

- v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod 

katerimi dajemo svojo ponudbo, ter soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe; 
- smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz 

predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji; 

- bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi 

predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in 

normativi ter okoljevarstvenimi predpisi; 

- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom; 
- bomo v primeru zamenjave priglašenih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred njihovo menjavo 

pridobili pisno soglasje naročnika; 

- bomo v primeru uvedbe novih podizvajalcev, ki niso priglašeni v ponudbi, predhodno pridobili pisno 

soglasje naročnika; 
- bodo vsi novi podizvajalci, ki niso navedeni v ponudbi, izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih 

morajo izpolnjevati podizvajalci; 

- bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete se je 

ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma 

najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili te podizvajalci navedeni v 

sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo; 
- bodo vsi zamenjani kadri ob morebitni menjavi izpolnjevali kadrovske pogoje, ki jih je določil 

naročnik v razpisni dokumentaciji; 

- se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, da po 

njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisnih del ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k 

izvedbi predmeta javnega naročila; 

- bomo predložili vsa zahtevana zavarovanja posla; 
- smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo; 
- smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila; 
- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila; 
- bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz 

razpisne dokumentacije za oddajo tega javnega naročila; 
- smo pri sestavi ponudbe upoštevali obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev; 
- za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK; 
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- so navedeni podatki v ponudbi in prilogah resnični in verodostojni, 
- imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, 
- z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, 

omejevati ali izkrivljati konkurenco, 

- nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi s poklicnim 

ravnanjem, 
- pri dajanju informacij v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali 

teh informacij nismo zagotovili, 

- izpolnjujemo vse ostale pogoje za izvedbo naročila, ki jih določa razpisna dokumentacija. 

 

 

 

Kraj in datum:                        Žig in podpis ponudnika:  

 

 

 

 

OPOMBA: 

Obrazec morajo izpolniti in podpisati ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in vsi podizvajalci. 
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OBRAZEC 9 

 

                                               VZOREC POGODBE 

 

Na podlagi izvedenega postopka javnega naročanja po 47. členu  Zakona o javnem naročanju ZJN-3 

(Uradni list RS, št. 91/2015, v nadaljevanju ZJN-3)  

 

SŽ – Infrastruktura, d.o.o.  Ljubljana, 1506 Ljubljana, Kolodvorska 11 

TR št. SI5602923-0259545562 (odprt pri NLB, d.d.), osnovni kapital 15.828.186,15 EUR, Mat. št.  

6017177000, davčni zavezanec, Identifikacijska številka za DDV: SI94995737,ki jo zastopa direktor, 

Matjaž KRANJC (v nadaljnjem besedilu: KUPEC) 

 

in 

 

 (v nadaljnjem besedilu: IZVAJALEC) 

sklepata naslednjo 

 

POGODBO NAB št.: __ /2017/21 

 
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je bil izvajalec  izbran kot najugodnejši ponudnik za 

»Zamenjava obstoječega plinskega gretja kretnic z električnim na postaji Kranj – izvedba 

montažnih del« na podlagi izvedenega javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil, št. 

objave JN_________ 

I. PREDMET POGODBE IN CENA 

1. člen 

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o dobavi: 

 

poz. NAZIV OPREME IN MONTAŽE EM kol. Cena/enoto 
SKUPAJ 

CENA 

A. OPREMA         

1,01 Električni cevni grelnik l=4700mm 1500W(230V) kom 32   0,00 

1,02 Električni cevni grelnik l=3720mm 1200W(230V) kom 12   0,00 

1,03 Električni cevni grelnik l=28700mm 900W(230V) kom 0   0,00 

1,04 Električni grelec v ravni izvedbi I = 5200mm 2000W(230V) kom 4   0,00 

1,05 Zaščitna garnitura ( z objemkami grelca ) kpl 44   0,00 

1,06 
Zaščitna garnitura za električni grelec v ravni izvedbi ( z 
objemkami grelca ) 

kpl 4   0,00 

1,07 
Nosilec električnega grelca v ravni izvedbi UIC S49-300 - 
17sponk 

kom 68   0,00 

1,08 
Nosilec grelca S49 Angleški  (Električni cevni grelnik 
l=2870mm 900W(230V)) - 10 sponk 

kom 0   0,00 

1,09 
Nosilec grelca UIC S49 ( l=3720mm 1200W  (230V)) - 13 
sponk 

kom 156   0,00 

1,1 
Nosilec grelca UIC S49-300 ( l=4700mm 1500W(230V)) - 16 
sponk 

kom 512   0,00 
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1,11 Zaščitna fleksibilna cev fi 20 cm s pritrditvijo na prag m 65   0,00 

1,12 Priključna omarica (1 uvod,4 izvodi) kom 8   0,00 

1,13 Priključna omarica (1 uvod,2 izvoda) kom 8   0,00 

1,13a 
Ozemljitev priključne omarice z ozemljitveno šapo in izolirano 
Fe pletenico na tirnico 

kom 16   0,00 

  Skupaj       0,00 

1,14 Razdelilna omara ROG-A z naslednjo opremo         

  
Kontaktor velikosti 3, kategorije AC3/400V, moč 37kW, 
napetost tuljave 230VAC  kot SCHRACK LSD38033-- 

  2   0,00 

  
Blok pomožnih kontaktov za kontaktorje velikosti 0-12, 2 
delovna + 2 mirna kontakta  kot SCHRACK LSZ0D122-- 

  2   0,00 

  
Varovalčno stikalo, vel. 000/ priključna sponka 50 mm2 vijačna  
/ 125 A, montaža na ploščo  kot SCHRACK SI332170-- 

  1   0,00 

  
Talilni vložek velikost00, SE2/80A, gL  kot SCHRACK 
IS505033-- 

  3   0,00 

  
Vtični rele s 4. preklopnimi kontakti,4 x 6A, 220 V AC  kot 
SCHRACK PT570730-- 

  2   0,00 

  Podnožje releja PT, 4-polno, 6 A  kot SCHRACK YPT78704--   2   0,00 

  
Zaščitno stikalo na diferenčni tok, RCCB - 40A/2p/300mA, Icu 
= 6 kA, tip AC, za izmenične toke napake  kot SCHRACK 
BC604230-- 

  7   0,00 

  
Stikalo CA4 A210-VE21, montaža na letev, 1-0-2 /1P/10A  kot 
SCHRACK IN620003-- 

  1   0,00 

  
Instalacijski odklopnik C2A/1P - AC, Icu=6kA, kratkostična 
zmogljivost 10kA  po IEC/EN 60947-2  kot SCHRACK 
BM617102 

  1   0,00 

  
Instalacijski odklopnik C4A/1 AC, Icu=10kA, kratkostična 
zmogljivost 15kA  po IEC/EN 60947-2  kot SCHRACK 
BM017104 

  1   0,00 

  
Instalacijski odklopnik C10A/1P - AC, Icu=6kA, kratkostična 
zmogljivost 10kA  po IEC/EN 60947-2  kot SCHRACK 
BM617110 

  6   0,00 

  
Instalacijski odklopnik C16A/1P - AC, Icu=6kA, kratkostična 
zmogljivost 10kA  po IEC/EN 60947-2  kot SCHRACK 
BM617116 

  4   0,00 

  
Instalacijski odklopnik C20A/1P - AC, Icu=6kA, kratkostična 
zmogljivost 10kA  po IEC/EN 60947-2  kot SCHRACK 
BM617120- 

  4   0,00 

  
Tokovnik 50/5A 2VA KL3,  vgradnja na DIN letev  kot 
SCHRACK MG900221- 

  7   0,00 

  Grelec za omare 45W  kot SCHRACK IUK08342-   1   0,00 

  
Termostat za grelec, 0 - 60° C, 1 mirni kontakt  kot SCHRACK 
IUK08565-- 

  1   0,00 

  
Svetilka za omare,z vtičnico , vijačna pritrditev, IP20  kot 
SCHRACK IU008509-- 

  1   0,00 

  TOKOVNI RELE 1-FAZNI  kot SCHRACK UR3I1011--   8   0,00 

  
Omara iz poliestra tip PLA z zaprtim dnom, 750X1000X320  
kot SCHRACK PL071030-- 

  1   0,00 

  
Montažna plošča iz bakelita, črna RAL 9005, KST 640X875  
kot SCHRACK PLMB0710-- 

  1   0,00 

  
Podstavek visok za omare tip PLA, 900x1000x320  kot 
SCHRACK PLSOH103-- 

  1   0,00 

  
Streha za omare tip PLA, 38X1000X32  kot SCHRACK 
PLRD0103-- 

  1   0,00 

  
Sponka 2.5 mm2 , bež, In=24A (po IEC 60947-7-1), širine 
5,5mm  kot SCHRACK IK100002-- 

  12   0,00 

  
Sponka 16 mm2 , bež, In=76A (po IEC 60947-7-1), širine 12 
mm  kot SCHRACK IK100016-- 

  14   0,00 

  
Sponka 16 mm2 , modra, In=76A (po IEC 60947-7-1), širine 
12 mm  kot SCHRACK IK101016-- 

  14   0,00 

  Sponka 150 mm2 ,   4   0,00 

  
priključni blok 1-polni 125A, priključki: 1x35 mm2 + 7x16mm2  
kot SCHRACK IKB01035-- 

  1   0,00 

  Skupaj ROG-A: kpl 1   0,00 
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1,15 Razdelilna omara ROG-B z naslednjo opremo         

  
Kontaktor velikosti 3, kategorije AC3/400V, moč 30kW, 
napetost tuljave 230VAC  kot SCHRACK LSD36533-- 

  2   0,00 

  
Blok pomožnih kontaktov za kontaktorje velikosti 0-12, 2 
delovna + 2 mirna kontakta  kot SCHRACK LSZ0D122-- 

  2   0,00 

  
Varovalčno stikalo, vel. 000/ priključna sponka 50 mm2 vijačna  
/ 125 A, montaža na ploščo  kot SCHRACK SI332170-- 

  1   0,00 

  
Talilni vložek velikost00, SE2/63A, gL  kot SCHRACK 
IS505032-- 

  3   0,00 

  
Vtični rele s 4. preklopnimi kontakti,4 x 6A, 220 V AC  kot 
SCHRACK PT570730-- 

  2   0,00 

  Podnožje releja PT, 4-polno, 6 A  kot SCHRACK YPT78704--   2   0,00 

  
Zaščitno stikalo na diferenčni tok, RCCB - 40A/2p/300mA, Icu 
= 6 kA, tip AC, za izmenične toke napake  kot SCHRACK 
BC604230-- 

  6   0,00 

  
Stikalo CA4 A210-VE21, montaža na letev, 1-0-2 /1P/10A  kot 
SCHRACK IN620003-- 

  1   0,00 

  
Instalacijski odklopnik C2A/1P - AC, Icu=6kA, kratkostična 
zmogljivost 10kA  po IEC/EN 60947-2  kot SCHRACK 
BM617102-- 

  1   0,00 

  
Instalacijski odklopnik C4A/1 AC, Icu=10kA, kratkostična 
zmogljivost 15kA  po IEC/EN 60947-2  kot SCHRACK 
BM017104 

  1   0,00 

  
Instalacijski odklopnik C10A/1P - AC, Icu=6kA, kratkostična 
zmogljivost 10kA  po IEC/EN 60947-2  kot SCHRACK 
BM617110 

  4   0,00 

  
Instalacijski odklopnik C16A/1P - AC, Icu=6kA, kratkostična 
zmogljivost 10kA  po IEC/EN 60947-2  kot SCHRACK 
BM617116 

  6   0,00 

  
Instalacijski odklopnik C20A/1P - AC, Icu=6kA, kratkostična 
zmogljivost 10kA  po IEC/EN 60947-2  kot SCHRACK 
BM617120 

  2   0,00 

  
Tokovnik 50/5A 2VA KL3,  vgradnja na DIN letev  kot 
SCHRACK MG900221-- 

  6   0,00 

  Grelec za omare 45W  kot SCHRACK IUK08342--   1   0,00 

  
Termostat za grelec, 0 - 60° C, 1 mirni kontakt  kot SCHRACK 
IUK08565-- 

  1   0,00 

  
Svetilka za omare,z vtičnico , vijačna pritrditev, IP20  kot 
SCHRACK IU008509-- 

  1   0,00 

  TOKOVNI RELE 1-FAZNI  kot SCHRACK UR3I1011--   11   0,00 

  
Omara iz poliestra tip PLA z zaprtim dnom, 750X1000X320  
kot SCHRACK PL071030-- 

  1   0,00 

  
Montažna plošča iz bakelita, črna RAL 9005, KST 640X875  
kot SCHRACK PLMB0710-- 

  1   0,00 

  
Podstavek visok za omare tip PLA, 900x1000x320  kot 
SCHRACK PLSOH103-- 

  1   0,00 

  
Streha za omare tip PLA, 38X1000X32  kot SCHRACK 
PLRD0103-- 

  1   0,00 

  
Sponka 2.5 mm2 , bež, In=24A (po IEC 60947-7-1), širine 
5,5mm  kot SCHRACK IK100002-- 

  12   0,00 

  
Sponka 16 mm2 , bež, In=76A (po IEC 60947-7-1), širine 12 
mm  kot SCHRACK IK100016-- 

  12   0,00 

  
Sponka 16 mm2 , modra, In=76A (po IEC 60947-7-1), širine 
12 mm  kot SCHRACK IK101016-- 

  12   0,00 

  
Sponka 70 mm2 , bež, In=192A (po IEC 60947-7-1), širine 
20,5mm  kot SCHRACK IK100070-- 

  3   0,00 

  
Sponka  70 mm2 , modra, In=192A (po IEC 60947-7-1), širine 
20,5mm  kot SCHRACK IK101070-- 

  1   0,00 

  
priključni blok 1-polni 125A, priključki: 1x35 mm2 + 7x16mm2  
kot SCHRACK IKB01035-- 

  1   0,00 

  Skupaj ROG-B: kpl 1   0,00 

1,16 Omara UOG z naslednjo opremo         

  
Mikro kontroler (PLC), kot npr: CAU 380 1xDI,22xAC230V, 
1xDO, 8xRELE, ETH.+RS232, 1/2 19"x4U, LDU (display) 
ločen, PS 230AC 

  1   0,00 
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Stikalo CG4 A230-600 FS2, centralna pritrditev, 1-2-3 /1P/10A  
kot SCHRACK IN622009-- 

  1   0,00 

  
Omara iz poliestra tip PLA z zaprtim dnom, 500X 500X320  kot 
SCHRACK PL050530-- 

  1   0,00 

  
Montažna plošča iz bakelita, črna RAL 9005, KST 390X375  
kot SCHRACK PLMB0505-- 

  1   0,00 

  
Sponka2.5 mm2 , bež, In=24A (po IEC 60947-7-1), širine 
5,5mm  kot SCHRACK IK100002-- 

  39   0,00 

  
TIPKALO RDEČE NIZKO, serija RMQ TITAN, premer 22,5 
mm, IP67  kot SCHRACK MM216594-- 

  4   0,00 

  
TIPKALO ZELENO NIZKO, serija RMQ TITAN, premer 22,5 
mm, IP67  kot SCHRACK MM216596-- 

  4   0,00 

  
SVETILKA SIGNALNA ZELENA NIZKA, serija RMQ TITAN, 
premer 22,5 mm, IP67  kot SCHRACK MM216773-- 

  14   0,00 

  
SVETILKA SIGNALNA RDEČA NIZKA, serija RMQ TITAN, 
premer 22,5 mm, IP67  kot SCHRACK MM216772-- 

  11   0,00 

  
SVETILKA SIGNALNA RUMENA NIZKA, serija RMQ TITAN, 
premer 22,5 mm, IP67  kot SCHRACK MM216774-- 

  1   0,00 

  
VMESNIK - PRITRDILNIK, serija RMQ TITAN  kot SCHRACK 
MM216374-- 

  34   0,00 

  
ELEMENT STIKALNI DEL.ČELNI, serija RMQ TITAN  kot 
SCHRACK MM216376-- 

  8   0,00 

  
LED 85-264V AC BEL ČELNA, serija RMQ TITAN  kot 
SCHRACK MM216563-- 

  26   0,00 

  
Instalacijski odklopnik B2A/1P - AC, Icu=10kA, kratkostična 
zmogljivost 15kA  po IEC/EN 60947-2  kot SCHRACK 
BM018102-- 

  8   0,00 

  
Instalacijski odklopnik B4A/1P - AC, Icu=10kA, kratkostična 
zmogljivost 15kA  po IEC/EN 60947-2  kot SCHRACK 
BM018104-- 

  1   0,00 

  
Instalacijski odklopnik B10A/1P - AC, Icu=10kA, kratkostična 
zmogljivost 15kA  po IEC/EN 60947-2  kot SCHRACK 
BM018110-- 

  1   0,00 

  
N-sponka za 15 odvodov, montaža na DIN letev  kot 
SCHRACK IK021038-- 

  1   0,00 

  
Za napajanje omare UOG se v obstoječ KKS izvede: dobava 
in montaža 1 x FID 4p/25A/0,3A, 3 x inst. odklopnik 16A/1p/B, 
sponke, drobni material (za priklop UOG). 

  1   0,00 

  Skupaj UOG: kpl 1   0,00 

1,17 
Nadgradnja uporabniškega vmesnika (SCADA) v CP 
Ljubljana: 

        

  
Dopolnitev programske opreme za grafični uporabniški 
vmesnik (SCADA)  za daljinsko upravljanje EGK Kranj iz CP 
Ljubljana 

  1   0,00 

  Stikalo Catalyst 2960C-8PC-L    1   0,00 

  
SPF, 1.25 Gigabit Ethernet, 1310nm, GLC-ZX-SM, z D.O.M. 
funkcijo 

  2   0,00 

  SKUPAJ nadgradnja SCADA: kpl 1   0,00 

1,18 
EE razdelilec RGK z zanesljivim tesnjenjem kabelskih 
uvodov 

        

  
Omara iz poliestra tip PLA z zaprtim dnom, 750X1000X320  
kot SCHRACK PL071030-- 

  1   0,00 

  
Montažna plošča iz bakelita, črna RAL 9005, KST 640X875  
kot SCHRACK PLMB0710-- 

  1   0,00 

  
Podstavek visok za omare tip PLA, 900x1000x320  kot 
SCHRACK PLSOH103-- 

  1   0,00 

  
Streha za omare tip PLA, 38X1000X32  kot SCHRACK 
PLRD0103-- 

  1   0,00 

  
Nosilec zbiralk z integriranimi priključki 16 mm2, 3-polni, za 60 
mm sistem  kot SCHRACK SI014840-- 

  2   0,00 

  Prekritje končno za SI015000  kot SCHRACK SI015730--   2   0,00 

  
Bakrene zbiralke, 20 x 5 pokositrana/ 320 A  kot SCHRACK 
SI016200-- 

  1   0,00 

  
Varovalčno stikalo, vel. 1/ M10 , 120 mm2/ 250 A, za zbiralčni 
sistem 60 mm  kot SCHRACK SI336010-- 

  3   0,00 

  
Števec digitalni x/5A, 230-400V, 2-tarifni, preko tokovnika, 
montaža za DIN letev, 3-fazni  kot SCHRACK MGDIZ005BZ 

  0   0,00 
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Tokovnik 200/5A TAR3D, za zbiralke 30x10 mm  kot 
SCHRACK MG954020-- 

  0   0,00 

  
Instalacijski odklopnik C2A/3- AC, Icu=10kA, kratkostična 
zmogljivost 15kA  po IEC/EN 60947-2  kot SCHRACK 

  0   0,00 

  Merilne sponke z mostički in odklopniki (SODO nabor   0   0,00 

  
Vtični rele s 3. preklopnimi kontakti, 3 x 10A, 230 V AC in LED 
diodo kot SCHRACK 

  0   0,00 

  Skupaj RGK       0,00 

1,19 
Vremenska postaja na drogu s temperaturnimi senzorji, 
kabelskim razdelilcem, ozemljitvijo in padavinskim senzorjem z 
uvezavo v sistem. 

kpl 1   0,00 

  A SKUPAJ        0,00 

  
    

  

B. KABLI         

1,01 Energetski kabel NAYY-0 4x150 mm2  m 1370   0,00 

1,02 Energetski kabel NAYY-0 1x150 mm2  m 280   0,00 

1,03  Energetski kabel NYCY 2x2,5 mm2 m 90   0,00 

1,04 Energetski kabel NAYY-0 4x70 mm2  m 550   0,00 

1,05 Energetski kabel NYY-0 4x25mm2  m 140   0,00 

1,06 Energetski kabel NYY-0 4x16 mm2  m 290   0,00 

1,07 Energetski kabel NYY-0 4x10 mm2  m 490   0,00 

1,08 TK59GM 5x4x0,8 m 1400   0,00 

1,09 SPZ 10x1,4 m 240   0,00 

1,1 SPZ 5x0,9 m 30   0,00 

1,11 J-Y(St)Y 4x2x0,8 m 10   0,00 

1,12 J-Y(St)Y 20x2x0,8 m 50   0,00 

1,13 NyCy 12x1,5m   m 100   0,00 

  B SKUPAJ       0,00 

  
    

  

C. KABELSKA OPREMA         

1,01 Zapiranje kabelskih koncev kos 50   0,00 

1,02 Oznaka kabla s kovinskim trakom kos 50   0,00 

1,03 Meritev energetskih kablov kos 25   0,00 

1,04 Uvod kablov v kabelsko omarico in tesnjenje uvoda kpl 1   0,00 

  C SKUPAJ        0,00 

  
    

  

D. GRADBENA DELA         

1,01 Izkop zemljišča IV. kategorije z ovirami m3 15   0,00 

1,02 Zasip rova m3 15   0,00 

            

1,03 
Izvedba ozemljitve omaric ROG z nerjavečim trakom Rf H*4 
RH1 30x3,5mm , dolžine 20m 

kpl 2   0,00 

1,04 Izvedba meritve ponikalne upornosti z izdelavo elaborata klp 2   0,00 

  D SKUPAJ        0,00 

  
    

  

E. OSTALO         

1,01 Izvedba potrebnih meritev in preizkusov kpl 1   0,00 

1,02 Izdelava geodetskega posnetka, PID in NOV  kpl 1   0,00 

1,03 Projektantki nadzor kpl 1   0,00 

1,04 Nepredvidena dela kpl 1   0,00 
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  E SKUPAJ        0,00 

  
    

  

  Rekapitulacija          

A. OPREMA       0,00 

B. KABLI       0,00 

C. KABELSKA OPREMA       0,00 

D. GRADBENA DELA       0,00 

E. OSTALO       0,00 

  Skupaj       0,00 

  DDV 22%       0,00 

  SKUPAJ Z DDV                             0,00 

 

Kakovost, količina in pogodbena cena so skladne s ponudbo št.: ___________, z dne _________. 

Navedena cena je nespremenljiva ves čas pogodbenega razmerja in se razume za dobavo in vgradnjo  na 

območju železniške postaje Kranj. 

 

II. ROK DOBAVE 

2. člen 
Izvajalec  se zavezuje, da bo storitev, ki je predmet te pogodbe izvedel na lokaciji železniške postaje Kranj  

najkasneje 90 koledarskih dni po podpisu pogodbe.  

 

III. NAČIN PLAČILA 

3. člen 
Izvajalec se obvezuje izstaviti račun na podlagi potrjenega dokumenta  o opravljeni storitvi potrjenega s 

strani nadzornega organa kupca. 

Kupec se zavezuje, da bo svojo obveznost do izvajalca iz 1. člena te pogodbe poravnal v 30 dneh od 

prejema računa, na transakcijski račun izvajalca št. SI56 000000000000, odprt pri BANKA. 

Za nepravočasno poravnane obveznosti po tej pogodbi je kupec dolžan plačati zakonite zamudne obresti. 

Izvajalec ne sme svoje denarne terjatve do kupca odstopiti tretji osebi brez predhodnega pisnega soglasja 

kupca. V primeru, da kupec s prenosom terjatev soglaša, sme izvajalcu  zaračunati manipulativne stroške 

takšnega prenosa v višini 3% vrednosti prenesene terjatve (brez DDV) oziroma ne več kot 100 EUR brez 

DDV. 

 

IV. KAKOVOST BLAGA - SISTEM ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI 

4. člen  
Izvajalec se zavezuje, da bo v svojem proizvodnem procesu vzpostavil in vzdrževal sodoben nivo kakovosti 

blaga in storitev v skladu z zahtevami kupca, kar bo dosegel z ustrezno tehnično in ostalo definiranostjo 

proizvodnega oz. poslovnega procesa, kot tudi s sodobno organizacijo, modernimi metodami in tehnikami. 

5. člen 
Izvajalec se zavezuje, da bo kakovost dobavljenega materiala in storitev izvedel skladu z zahtevami, 

zapisanimi v obrazcu 15 (Tehnične zahteve).  

6 člen 

Kakovost dobavljenega materiala in storitev mora v celoti ustrezati ponujenim na podlagi tehničnih 

zahtev in ponudbe. Odstopanja od upoštevanih in ocenjenih ponujenih vrednosti se ugotavljajo ob 

prevzemu in pisno potrdijo s strani izvajalca.  

Izdelki, ki niso v skladu z razpisnimi tehničnimi zahtevami se ne prevzamejo.  



»Zamenjava obstoječega plinskega gretja kretnic z električnim na postaji Kranj – izvedba montažnih del« 

 39 

Izvajalec je izvršil svojo obveznost dobave blaga in storitev v trenutku, ko je dobavil kupcu blago in 

storitev, ki ustreza po kakovosti in količini, skladnost z določbo 6.člena. 

Izvajalec se zavezuje, da bo v svojem proizvodnem procesu vzpostavil in vzdrževal sodoben nivo kakovosti 

blaga in storitev v skladu z zahtevami kupca, kar bo dosegel z ustrezno tehnično in ostalo definiranostjo 

proizvodnega oz. poslovnega procesa, kot tudi s sodobno organizacijo, modernimi metodami in tehnikami. 

 

Skrbnik pogodbe s strani kupca je:  

Igor Trontelj, Služba za EE in SVTK, Pisarna SVTK Ljubljana , tel: 01 /29 12 333 oz. 041 689 695 

 

V. PREVZEM   

7. člen 
Izvajalec se obvezuje zagotoviti v ta namen ustrezno opremo in delovno silo. Pri prevzemu mora biti 

napisan tehnično prevzemni zapisnik iz katerega je razvidno, da blago in storitev odgovarja pogodbenim 

pogojem. Če se pri prevzemu ugotovi odstopanje med zahtevano in dejansko kvaliteto materiala in 

storitve, se prevzem ne opravi. Stroški ponovnega prevzema v celoti bremenijo izvajalca. 

Če ugotovi odstopanje med fakturirano in dejansko količino, kupec sestavi zapisnik in ga posreduje 

izvajalcu.  

8. člen 
Če se s kontrolo kakovosti ugotovi, da kakovost odstopa od dogovorjene kakovosti, ima kupec pravico: 

 

a) zavrniti celotno ali delno količino dobavljenega materiala ali storitve  

b)  zahtevati od izvajalca, da v roku petnajst dni nadomesti nekvalitetne izdelke s kvalitetnimi, 

V vsakem izmed primerov iz prejšnjega odstavka, ima kupec pravico zahtevati povrnitev nastale škode po 

splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti. 

9. člen 
V primeru nesoglasja o kvaliteti materiala ali storitve, se ta rešuje sporazumno, v nasprotnem primeru pa 

izvede dokazovanje kvalitete tretja oseba. Stroški dokazovanja bremenijo izvajalca, če je bila predhodna 

kupčeva ocena pravilna. Kot tretja oseba se smatrajo pooblaščene institucije za kontrolo kvalitete in 

preizkušanje kvalitete, ki niso v organizacijski sestavi niti kupca niti izvajalca. 

VI. REKLAMIRANJE KAKOVOSTI 

10. člen 
Kupec je dolžan reklamirati blago ali storitev z očitnimi napakami oziroma pomanjkljivostmi takoj 

oziroma v roku 8 dni po prejemu na podlagi komisijskega zapisnika. Če kontrolni pregled zahteva dodatne 

laboratorijske preiskave, se rok podaljša za 15 dni. O tem se sestavi komisijski zapisnik. V ta namen bo 

izvajalec dostavil kupcu vso potrebno dokumentacijo za ugotavljanje kakovosti in količine dobavljenega 

blaga in storitev 

11. člen 

Dodatne stroške pri kupcu zaradi odstopanja v kvaliteti oziroma dimenzijah, ki se pokažejo šele v procesu 

uporabe, kakor tudi  zaradi skritih napak, nosi izvajalec. 

VII. NEIZPOLNJEVANJE POGODBENIH OBVEZNOSTI 

12. člen 
V primeru izvajalčeve zamude, neizpolnitve oziroma nepravilne izpolnitve pogodbenih obveznosti, si 

kupec pridržuje pravico kupiti blago  primerljivega kakovostnega razreda pri tretji osebi, od izvajalca pa 

terjati razliko med ceno, dogovorjeno z izvajalcem, in višjo ceno, po kateri je kupil izdelke pri tretji osebi, 

povrnitev stroškov za nakup materiala in storitev in tudi povrnitev druge škode, ki jo je utrpel kupec 

zaradi izvajalčeve zamude in ne izvrševanja pogodbenih obveznosti pri dobavi. 
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13. člen 

V primeru, da izvajalec tudi v dogovorjenem dodatnem roku, ki mu ga je določil kupec, ne izpolni pogodbe 

ali če izvajalec po obvestilu o napakah sporoči, da ne bo izpolnil pogodbe ali če iz vseh okoliščin očitno 

izhaja, da izvajalec niti v dodatnem roku ne bo mogel izpolniti pogodbenih obveznosti iz te pogodbe, si 

kupec pridržuje pravico razdreti pogodbo. V primeru neizpolnitve ali nepravilne izpolnitve dobave 

materiala bo izvajalec povrnil kupcu dokazano škodo. 

14. člen 
V primeru dobave materiala boljše kakovosti od dogovorjene, izvajalec nima pravice zaračunati razlike v 

ceni. 

15. člen 
V primeru zamude dobavnega roka ima kupec pravico do pogodbene kazni, in sicer 5 ‰ (pet promilov) za 

vsak dan zamude od celotne pogodbene vrednosti, vendar največ do 10 % (deset odstotkov) celotne 

pogodbene vrednosti.  

16. člen 

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se specifikacija dobave, kakor tudi vsa poslovna, komercialna, 

tehnična in proizvodna dokumentacija šteje kot poslovna tajnost.  

 

VIII. ODPOVED POGODBE  

17. člen 

V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v tej pogodbi o izvedbi 

javnega naročila lahko začne kupec ustrezne postopke za njeno prekinitev. 

 

Kupec bo odpovedal pogodbo tudi v primerih:  

- če izvajalec dobavi blago ali storitev, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti in kakovosti, 

- če izvajalec ne upošteva reklamacij glede kakovosti, vrste in rokov izvedbe dobave blaga ali storitve 

ter ne odpravi posledic nekvalitetno opravljenih storitev in dobav blaga na zahtevo kupca. 

Odpovedni rok prične teči z dnem prejema priporočene poštne pošiljke. 

Zaradi odpovedi pogodbe kupec izvajalcu odškodninsko ni odgovoren. 

IX. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 

18. člen 
Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011-UPB- 2), je nična vsaka 

pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku 

organa ali organizacije javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: 

 pridobitev posla, 

 za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, 

 za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti, 

 ter za vsako drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu, ki pogodbo sklepa, povzročena škoda 

ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, drugi pogodbeni stranki ali 

njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku. 

Pogodbeni stranki sta se dolžni vzdržati vsakršnih ravnanj, ki bi na podlagi vsebine iz 1. odstavka tega 

člena pomenila kršitev zakonskih določil. 

V primeru, da kupec ugotovi domnevni obstoj dejanskega stanja iz 1. in 2. odstavka tega člena, je dolžan 

sprožiti postopek ugotavljanja ničnosti pogodbe ter o tem obvestiti pristojne organe pregona. 
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X. SOCIALNA KLAVZULA 

19. člen 
Pogodba preneha veljati, če je kupec seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno 

odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi 

javnega naročila ali njegovega podizvajalca. 

XI. JAMSTVO IN GARANCIJA KAKOVOSTI 

20. člen 
Izvajalec bo ob podpisu pogodbe za vestno in kakovostno dobavo kupcu izročil 1 (eno) podpisano bianko 

menico z menično izjavo, kot garancijo za dobro izvedbo posla v znesku, ki ustreza višini 5 % od 

pogodbene vrednosti (z DDV), z veljavnostjo 30 dni po končani zadnji dobavi. 

21. člen 

Za dobavljeno blago daje dobavitelj garancijo kakovosti za obdobje 24 mesecev od prevzema blaga. 

XII. KONČNE DOLOČBE 

22. člen 
Morebitne spore iz te pogodbe bosta stranki reševali sporazumno, v nasprotnem primeru pa bo spore 

reševalo pristojno sodišče v Ljubljani. 

23. člen 

Pogodba je sestavljena v 4 izvodih od katerih prejme izvajalec (1) en izvod, kupec pa (3)tri izvode.  

24. člen 

Pogodba začne veljati  z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in pod pogojem , da izvajalec 

predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ter velja do izpolnitve 

pogodbenih obveznosti. 

Prilogi: 

 
- Ponudba št.                   ,z dne  
- Tehnične zahteve (Razpisni obrazec št. 14) 

 

V ________________, dne _____________ 

 

 

 

 

 

V Ljubljani, dne ____________________ 

 

Izvajalec Kupec 

  

 SŽ - Infrastruktura , d.o.o. 

 Matjaž Kranjc 
direktor 
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OBRAZEC 10 

PONUDNIK: 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

 

 

IZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCI 

 

 

V zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila »Zamenjava obstoječega plinskega gretja kretnic 

z električnim na postaji Kranj – izvedba montažnih del«. pod kazensko in materialno 

odgovornostjo izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalci. 

 

 

 

(OPOMBA: Izjava se izpolni le v primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalci) 

 

 

 

 

Kraj in datum:                Žig in podpis ponudnika: 
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OBRAZEC 11 

PONUDNIK: 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

PODATKI O PODIZVAJALCU 

NAZIV PODIZVAJALCA:     _________________________________________ 

 

NASLOV PODIZVAJALCA:     _________________________________________ 

 

KONTAKTNA OSEBA:     _________________________________________ 

 

ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE:   ________________________ 

 

TELEFON:          ______________________________________ 

 

TELEFAKS         ______________________________________ 

 

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV:  __________________________________ 

 

ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:   _____________________________________ 

 

MATIČNA ŠTEVILKA:    ____________________________________________ 

 

ŠTEVILKA VPISA V SODNI REGISTER (št. vložka):  ____________________________ 

 

ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE:   _______________________________ 

 

V skladu z določbo 5. odstavka 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo s strani 

naročnika: 

 

DA                       NE 

(ustrezno obkroži) 

 

Kraj in datum:           Žig in podpis podizvajalca: 
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OBRAZEC 12 

 

 

PONUDNIK: 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

 

SOGLASJE PODIZVAJALCA 

 

 

Podizvajalec: __________________________________________________________________________ 

(naziv in naslov podizvajalca) 

 

V zvezi z javnim naročilom št. JN____________/2017, za naročila »Zamenjava obstoječega 

plinskega gretja kretnic z električnim na postaji Kranj – izvedba montažnih del« dajemo soglasje, da 

naročnik namesto glavnega izvajalca (dobavitelja) poravna našo terjatev do glavnega izvajalca 

(dobavitelja). 

 

 

 

 

Kraj in datum:               Žig in podpis podizvajalca: 

 

 

 

 

 

 

Opomba: Predmetno soglasje podizvajalca se predloži v ponudbi v kolikor podizvajalec v 

skladu z določbo 5. odstavka 94. člena ZJN-3 zahteva neposredno plačilo s strani naročnika. 
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OBRAZEC 13 

 

PONUDNIK: 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

SEZNAM PODIZVAJALCEV 

 

Predmet javnega naročila: naročila »Zamenjava obstoječega plinskega gretja kretnic z električnim 

na postaji Kranj – izvedba montažnih del« 

 

Naziv in naslov podizvajalca 

Vrsta del oz. vsak del javnega naročila, 

ki ga bo izvedel 

Vrednost (v EUR z DDV) in delež 

(v %): 

   

   

   

 

 

 

Kraj in datum:                Žig in podpis ponudnika: 

 

 

 

 

 

 

 

 



»Zamenjava obstoječega plinskega gretja kretnic z električnim na postaji Kranj – izvedba montažnih del« 

 46 

 

 

  OBRAZEC 14                                                                                                                                  

VZOREC  

MENIČNA IZJAVA  

ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 

Ponudnik:……………………….. 

Naročnik: 

Slovenske železnice - Infrastruktura, d.o.o. 

Kolodvorska 11 

1000 Ljubljana 

Ljubljana, dne     

Dobavitelj: 

…………..……… 

(kraj in datum) 

V zavarovanje svojih pogodbenih obveznosti do naročnika SŽ Infrastruktura, d.o.o.        po pogodbi 

……………………………  (naziv pogodbe, številka,), sklenjene datum :……….., izročamo družbi 

____________________________  __________kos podpisanih bianco menic, ki jih je podpisala pooblaščena oseba 

za podpisovanje pri banki: 

………………… (ime in priimek, status v podjetju), ki se podpisuje______________________________________ 

S podpisom te menične izjave nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo družbo ____________________________, 

da izpolni menico za znesek ……………. ter izpolni vse druge sestavne dele menic, ki niso izpolnjeni in sicer tako z 

bistvenimi kot opcijskimi meničnimi sestavinami in klavzulami po svoji presoji, brez poprejšnjega obvestila ter 

uporabi izpolnjene menice za izterjavo obveznosti v naslednjih primerih: 

• če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v 

zgoraj citirani pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če dobavljeno 

blago ne zadostuje pogodbenim zahtevam. 

Odrekamo se vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici, kakor tudi ugovorom v sodnem postopku in se zavezujemo 

menico ob dospetju  plačati. 

 Menica naj bo izpolnjena z vpisom poljubnega datuma dospelosti in s klavzulo »brez protesta«. 

Izdajatelj menice pooblaščam naročnika  SŽ –Infrastruktura d.o.o, Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana     (polni naslov), 

da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice. 

 

Tako dajem nalog za plačilo oziroma pooblastilo vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov:  

______________________________________________TRR št.: ___________________________________. 

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujemo izplačilo menice in pooblaščam 

banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo. 

Ta menična izjava velja ________________________.  

_______________________________ 

(Kraj in datum)        Izdajatelj menice: 

                                  _____________________________________________ 

                                         (Žig in lastnoročni podpis zakonitega zastopnika) 

Priloga: 

 ________ kos bianco menic 
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OBRAZEC 15 

TEHNIČNE ZAHTEVE 

IME IN NASLOV PONUDNIKA  

______________________ 

___________________________ 

Datum: ________________ 

Ponudba št.: ____________ 

 

Obrazec:  TEHNIČNE ZAHTEVE 
 

 

SPECIFIKACIJA NAROČILA ZA ZAMENJAVO OBSTOJEČEGA PLINSKEGA GRETJA 

NA POSTAJI KRANJ – IZVEDBA MONTAŽNIH DEL 

Predmet javnega naročila 

Predmet naročila je Izvedba del v sklopu projekta »Zamenjava obstoječega plinskega gretja 

kretnic z električnim na postaji Kranj na progi št. 20 (E65), Ljubljana-Jesenice-d.m.«.  

Postaja Kranj je opremljena s postajnimi relejnimi signalnovarnostnimi napravami. Sistem za 

centralno vodenje prometa je instaliran v CVP Ljubljana in upravlja promet na odseku proge 

progi Ljubljana Vižmarje – Jesenice. Službeno mesto na postaji Kranj je nezasedeno. 

 

Izvajalec del mora poleg izvedbe montažnih del za električno gretje kretnic, skladno s popisom 

del in materialov, izdelati tudi projektno dokumentacijo (PID, priloga NOV) in elaborat DZO. 

Izvedbo fizičnih del na objektu lahko izvajalec del začne skladno z členom 37.a (izvajanje obnov, 

nadgradenj in gradenj) v sklopu načrtovanih vzdrževalnih del v javno korist Zakona o varnosti v 

železniškem prometu (ZVZelP-UPB3, Ur.l.RS št. 56/2013).  

Naročilo zajema izvedbo del za zamenjavo obstoječega plinskega gretja kretnic z električnim 

skladno na osnovi izvedbenega načrta »Zamenjava obstoječega plinskega gretja kretnic z 

električnim na postaji Kranj na enotirni elektrificirani glavni progi št. 20 (E65), Ljubljana-

Jesenice-dr.meja.«, št. projekta 284-4, december 2011, popr. september 2014, Eprojekt d.o.o., 

Brodišče 9, 1236 Trzin.  

Lokacija 

Dela za zamenjavo obstoječega plinskega gretja kretnic z električnim se izvajajo na območju 

Javne železniške infrastrukture (JŽI) in sicer izključno območju železniške postaje Kranj. 

Splošna načela 

Predmet naročila mora biti izveden v skladu z veljavno zakonodajo. V primeru, da naši predpisi ne 

zadoščajo, je dovoljeno uporabiti tuje veljavne zakone in standarde. 

Pomen kratic: 

CVP Center Vodenja Prometa 

IN Izvedbeni Načrt 

SŽ Slovenske Železnice, d.o.o. 

SV Signalno Varnostne naprave 

TK Tele Komunikacijske naprave 

JŽI 

UOG 

Javna Železniška Infrastruktura 

Upravljalna Omara električnega Gretja 
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ROG Razdelilna Omara električnega Gretja 

POG Priključna Omarica Gretja 

PLC Programabilni logični krmilnik 

SNEV Stabilne Naprave Elektro Vleke 

ENP Elektro Napajalna Postaja (za električno vleko vlakov) 

TR Transformator 

DC/AC 

pretvornik 

Pretvornik napetosti enosmerne napetosti elektro vleke 3kV v izmenično trifazno  

napetost 230V/400V  

TME-10 Obstoječa SV za daljinsko vodenje prometa na progi Ljubljana – Jesenice iz CVP LJ 

 

Opis obstoječega stanja 

 
Na kretnicah so sedaj vgrajene naprave obstoječega plinskega ogrevanja kretnic, ki jih na lastne 

stroške odstrani naročnik. Naročnik se zavezuje, da bo ustrezno pripravil kretnice za montažo 

električnih grelcev na kretnicah (prilagoditev drsnih plošč, ipd.). 

Na območju postaje Kranj je bila v maju 2015 v celoti izdelana cevna kanalizacija in kanalizacija iz 

kabelskih korit s pripadajočimi glavnimi in pomožnimi kabelskimi jaški skladno z Izvedbenim načrtom. 

Izdelana kabelska trasa se uporabi za polaganje glavnih in lokalnih energetskih ter 

telekomunikacijskih kablov za potrebe električnega gretja skladno z Izvedbenim načrtom. 

Na B strani postaje se nahaja elektro napajalna postaja Kranj (ENP), ki bo služila kot vir napajanja 

za potrebe novega električnega ogrevanja kretnic predvidene skupne moči 70,4 kW. Vsa dela na 

elektroenergetskem postroju v elektro napajalni postaji Kranj (ENP) za namen napajanja novega 

električnega gretja kretnic na postaji Kranj (vključno s postavitvijo EE razdelilca RGK ob stavbi ENP) 

bodo zaključena v oktobru 2017. 

 

Načrtovano stanje 

Kretnice se opremi s sistemom za električno ogrevanje kretnic skladno z izvedbenim načrtom 

»Zamenjava obstoječega plinskega gretja kretnic z električnim na postaji Kranj na enotirni 

elektrificirani glavni progi št. 20 (E65), Ljubljana-Jesenice-dr.meja.«, št. projekta 284-4, 

december 2011, popr. september 2014, Eprojekt d.o.o., Brodišče 9, 1236 Trzin.  

Razpisna dokumentacija predvideva dobavo in polaganje vseh energetskih in telekomunikacijskih 

kablov za izvedbo električnega gretja kretnic, dobavo in montažo vseh novih notranjih in zunanjih 

naprav električnega gretja kretnic (glavne in razdelilnih omar EGK, ločilnega transformatorja, 

upravljalne omare, vremenske postaje s senzorjem padavin in temperature, priključnih omaric za 

priklop grelcev in montaža grelcev na posameznih kretnicah). 

Iz naročila so izvzeta vsa izvedena dela v elektro napajalni postaji Kranj (ENP) iz katere se bo 

napajalo novo električno gretje kretnic. in niso predmet aktualnega razpisa – navedena dela so zajeta 

v Tehničnem poročilu, tč. 4.3.3.1, Napajanje iz ENP (transformator lastne rabe z izvedbo ozemljitve, 

srednje napetostni blok, razdelilna omara R1, uvezava v obstoječi sistem Scada-e SNEV, ločilni 

transformator gretja kretnic). 

Poleg lokalnega upravljanja je predvideno tudi daljinsko upravljanje električnega gretja kretnic iz 

CVP Ljubljana. Zaradi nezadostne kapacitete elektronske naprave za daljinsko vodenja prometa na 

progi Ljubljana - Jesenice Iskra TME-10 se upravljanje in javljanje izvede na grafični uporabniški 

vmesnik (SCADA), ki je v uporabi od zamenjave električnega gretja kretnic na postajah Medvode, 

Škofja Loka, Podnart, Žirovnica in Sl. Javornik. Vmesnik je potrebno ustrezno programsko nadgraditi, 

ker je predpriprava za upravljanje in javljanje električnega gretja še za vse ostale daljinsko vodene 

postaje na progi Ljubljana – Jesenice (Kranj, Lesce Bled) že izvedena. Ustrezno optično povezavo 

(brez terminalne opreme) za komunikacijo med UOG (PLC) na postaji Kranj računalnikom v CVP 

Ljubljana zagotovi naročnik. Ker zahtevana izvedba daljinskega upravljanja električnega gretja ni 
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obdelana v IZN, mora Izvajalec poleg izvedbe izdelati tudi načrt povezave v obstoječi sistem SCADA-e 

EGK, ki ga predloži v potrditev Naročniku. 

Pri izbiri opreme je potrebno upoštevati poleg izvedbenega načrta tudi vse parametre proizvajalca 

opreme.  

 

Kretnice, ki se opremijo z električnim gretjem kretnic (razdelitev skupin) 

 

Na postaji Kranj je potrebno izvesti elektro montažna dela za ogrevanje sledečih kretnic: 

Električno ogrevanje kretnic na A strani postaje kretnice št. 1, 2, 4, 5, 6, 7 in 8 (ROG A): 

predvidena priključna moč grelcev: 38,6 kW. 

Električno ogrevanje kretnic na B strani postaje: kretnice št. 14, 15, 16, 17, 18 in 19 (ROG B): 

predvidena priključna moč grelcev 31,8 kW. 

Skupna predvidena priključna moč el. gretja na postaji znaša: 70,4 kW. 

 

Energetski priklop na ENP Kranj 

Dela za elektroenergetski priklop v elektro napajalni postaji Kranj (ENP) so že izvedena in niso 

predmet naročila. Navedena dela so sicer opisana v poglavju Tehnično poročilo, tč. 4.3.3.1, 

Napajanje iz ENP (transformator lastne rabe z izvedbo ozemljitve, srednje napetostni blok, razdelilna 

omara R1, uvezava v obstoječi sistem SCADA-e SNEV, ločilni transformator gretja kretnic). 

 

Upravljalna omara gretja kretnic  – UOG 

Ta omara bo nameščena na steni v prometnem uradu. Namenjena je za krmiljenje električnega gretja 

kretnic, kot tudi za nadzor nad delovanjem gretja. Z UOG omare se omogoči vklop/izklop napajanja 

EGK in izbira načina delovanja EGK. V krmilnem delu UOG omare je s preklopnim stikalom 

realiziran preklop mesta krmiljenja lokalno, daljinsko ter avtomatsko. Na čelni strani vrat omare UOG 

je vgrajen LCD grafični panel z vgrajenimi komandnimi tipkami in LED alarmno signalizacijo, preko 

katere se bo vršilo kompletno lokalno krmiljenje in signalizacija stanj EGK. 

Vsa logika delovanja in signalizacije je realizirana v PLC krmilniku. UOG se napaja iz 

brezprekinitvenega vira iz napajalnega sistema SV naprav (Iskra NN4), zato je ta del opreme 

vedno pod napetostjo. 

Na progi Ljubljana – Jesenice so na postajah Ljubljana Vižmarje, Medvode, Škofja Loka, 

Podnart in Slovenski Javornik v UOG uporabljeni krmilniki (PLC-ji) Iskra CAU 380 z LCD 

upravljalnim panelom. Zaradi poenotenja načina komunikacije in upravljanja električnega gretja 

iz CVP Ljubljana na celotni progi Ljubljana – Jesenice mora vgrajeni krmilnik (PLC) ustrezati 

tehničnim specifikacijam po standardu IEC 61850. 

Razlikujemo avtomatski režim delovanja gretja, ki ga vodi vremenska postaja na osnovi zunanjih 

vremenskih in temperaturnih razmer, ročni (lokalni) režim delovanja preko upravljanja na 

panelu na omari in daljinski režim delovanja.  

Osnovni način delovanja sistema je avtomatiziran in bo krmiljen preko komand iz vremenske 

postaje, ki meri in zaznava vremenske pogoje (temperatura, veter, vlaga in padavine). 

V ročnem režimu delovanja EGK upravlja in nadzoruje gretje prometnik preko tipk na vratih 

omare.  

V daljinskem režimu upravlja in nadzoruje gretje kretnic preko grafičnega uporabniškega 

vmesnika (SCADA-e) progovni prometnik v CP Ljubljana. Grafični uporabniški vmesnik v CP 

Ljubljana je skupen za vse daljinsko vodene  postaje od Medvod do Slovenskega Javornika. Pri 

uvezavi daljinskega upravljanja EGK postaje Kranj je potrebno ustrezno nadgraditi obstoječi 

grafični vmesnik z upoštevanjem funkcij in javljanj, ki so uporabljene za EGK na postajah 

Medvode, Škofja Loka, Podnart, Žirovnica in Sl. Javornik ter so že vključeni v ta sistem 

upravljanja. Komunikacija med aplikacijo za nadzor gretja in napravami vodenja poteka preko 
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etherneta po protokolu IEC 870-5-104. Prenosno pot (optično povezavo) in protokole (brez 

terminalne opreme na postaji Kranj) med postajo Kranj in CP Ljubljana zagotovi Naročnik. 

 

Razdelilna omara gretja kretnic – RGK 

Prostostoječa razdelilna omara gretja kretnic RGK se postavi skladno z izvedbenim načrtom. 

Predvidena je samoventilacijska omara iz poliestra za zunanjo montažo, s streho, z zaprtim dnom in 

podstavkom, odporna na vremenske vplive. Skozi podstavek se kabli vodijo iz kanalizacije v razdelilno 

omaro. Dno omare s kabelskimi uvodi mora biti zatesnjeno. 

V omari bo vgrajeno glavno stikalo in varovalčna stikala za napajanje posameznih ROG.  

Nizkonapetostna razdelilna omara RGK, bo sestavljena iz zbiralčnega sistema na katerem bodo 

vgrajeni  ločilni odklopniki . Mesto montaže bo pred zgradbo ENP na zunanji strani ograje poleg 

že obstoječe omare ob kabelskem jašku.  

 

Razdelilna omara gretja kretnic - ROG 

Razdelilni omari gretja kretnic ROG A in ROG B se postavita v bližini kretnic. Predvidene so za 

zunanjo montažo in se postavljajo na podstavek. Tako omara kot podstavek sta iz plastičnega 

materiala, odpornega na vremenske vplive. Napajanje kretnic iz omare je razdeljeno po področjih. 

Ogrevane kretnice so porazdeljene na tri ROG omarice. 

Vsaka ROG omarica ima varovalne elemente, tokovna zaščitna stikala na diferenčni tok, tokovne 

merilne releje, električni grelec s termostatom, servisno vtičnico in druge elemente. V ROG omarici se 

montira električni grelec s termostatom, ki v zimskem času ogrevanja vzdržuje temperaturo do +5ºC. 

Za izvedbo ozemljitve ROG-ov se izvede ozemljilo z Rf- trakom (nerjavečim) dim. 30x3,5 mm, ki 

se položi v zemljo. Spoje na Fe/Zn traku se izdela s križno sponko SF17. Ozemljitvena upornost 

ne sme preseči 20 Ω. 

Za zaklepanje ROG se predvidi ključavnice za standardni ključ SŽ1120. 

 

Priključna omarica POG 

Priključne omarice POG so iz izolacijskega materiala in tipizirane. Stopnja mehanske zaščite je 

najmanj IP 67. Nameščene so 3 m od vrha kretnice in vsebujejo priključne sponke, ki omogočajo 

priklop vodnikov za razplet lokalnih kablov do električnih grelcev. Montirajo se v razdalji 60 cm 

od notranjega roba tirnice tako, da je zgornji rob pokrova 5 cm pod zgornjim robom tirnice. V 

primeru vgradnje kovinskih priključnih omaric jih je potrebno ozemlji s priklopom na neizolirano 

tirnico. 

 

Kabelska trasa: 

Na postaji Kranj je bila za potrebe zamenjave plinskega gretja z električnim že izdelana 

kompletna kabelska trasa iz betonskih korit in cevne kanalizacije (prekopi) skladno z Izvedbenim 

načrtom. 

Vse glavne energetske kable od RGK do razdelilnih omaric električnega gretja (ROG) se, položi 

v obstoječo in novo izdelano kabelsko traso iz betonskih korit,  skladno s situacijskim načrtom 

kabelske trase (št. risbe:284-4_4.1) oz. skladno s delnim projektom izvedenih del kabelske trase, 

DR projekt, d.o.o., Prisojna ulica 10, 1270 Litija, št. načrta:5052015.  

 

Za kontrolo delovanja in vklop električnega gretja (od UOG omarice do ROG-ov) se položi kable 

TK59GM 5x4x0,8. 

V izdelano kabelsko traso je potrebno položiti lokalne energetske kable od ROG do priključnih 

omaric gretja na posamezni kretnici (POG). 
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Vrsta in obseg del je razviden iz Popisa del in materialov (v nadaljevanju).  

 

Električni grelci 

Električni grelec je izdelan iz ploščatega grela. Grelec je ob matično tirnico v kretnici pritrjen 

tako, da dosežemo čim boljši toplotni spoj med kretnico in grelcem. Za montažo električnega 

priključka je v grelni element vgrajen sornik, ki mora dobro tesniti pred vdorom vlage. Napajanje 

grelca je eno fazno z napetostjo 230 V, moč grelca je približno 300 W po dolžinskem metru.  

 

Vremenska postaja 

Vremenska postaja služi za avtomatsko krmiljenje gretja kretnic v skladu z lokalnimi vremenskimi 

pogoji. Proces ogrevanja kretnic se vodi popolnoma avtonomno in v odvisnosti od zunanjih 

vremenskih pogojev vključuje napajanje grelcev. 

Temperaturne parametre spreminjamo s pomočjo ustreznih tipk na zaslonu.  

Vremenska postaja preko tipal nadzoruje temperaturo neogrevane in ogrevane tirnice ter prisotnost 

padavin oz. vlage.. 

 

Tehnični pregled in vključitev v obratovanje 

Po izvršenih delih (izvedba gradbenih del kabelske kanalizacije,  položitev vseh kablov, izvedbo 

NN priključka za povečano odjemno moč in izvedbo vseh predpisanih meritev) se izvede tehnični 

pregled. Tehnični pregled se izvede skladno s Pravilnikom o pogojih in postopku za začetek, 

izvajanje in dokončanje tekočega in investicijskega vzdrževanja ter vzdrževalnih del v javno 

korist na področju železniške infrastrukture (Ur. l. RS št. 82/2006). 

 

Popis del in materialov Kranj 

 

Izvedbeni načrt v elektronski obliki (CD medij) je dosegljiv na naslovu: Slovenske železnice-

Infrastruktura, d.o.o., Služba za EE in SVTK, Pisarna SVTK Ljubljana, Trg OF 6/I, 1000 

Ljubljana. 
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E
n
o
ta

 m
e

re
 

k
o
lič

in
a
 

C
e
n
a
/ 

e
n
o
to

 

SKUPAJ 
CENA 

A. OPREMA         

1,01 Električni cevni grelnik l=4700mm 1500W(230V) kom 32   

1,02 Električni cevni grelnik l=3720mm 1200W(230V) kom 12   

1,03 Električni cevni grelnik l=28700mm 900W(230V) kom 0   

1,04 Električni grelec v ravni izvedbi I = 5200mm 2000W(230V) kom 4   

1,05 Zaščitna garnitura ( z objemkami grelca ) kpl 44   

1,06 
Zaščitna garnitura za električni grelec v ravni izvedbi ( z objemkami 
grelca ) kpl 4   

1,07 Nosilec električnega grelca v ravni izvedbi UIC S49-300 - 17sponk kom 68   

1,08 
Nosilec grelca S49 Angleški  (Električni cevni grelnik l=2870mm 
900W(230V)) - 10 sponk kom 0   

1,09 Nosilec grelca UIC S49 ( l=3720mm 1200W  (230V)) - 13 sponk kom 156   

1,10 Nosilec grelca UIC S49-300 ( l=4700mm 1500W(230V)) - 16 sponk kom 512   

1,11 Zaščitna fleksibilna cev fi 20 cm s pritrditvijo na prag m 65   

1,12 Priključna omarica (1 uvod,4 izvodi) kom 8   

1,13 Priključna omarica (1 uvod,2 izvoda) kom 8   

1,13a 
Ozemljitev priključne omarice z ozemljitveno šapo in izolirano Fe 
pletenico na tirnico kom 16   
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1,14 Razdelilna omara ROG-A z naslednjo opremo         

  
Kontaktor velikosti 3, kategorije AC3/400V, moč 37kW, napetost 
tuljave 230VAC  kot SCHRACK LSD38033--   2     

  
Blok pomožnih kontaktov za kontaktorje velikosti 0-12, 2 delovna + 2 
mirna kontakta  kot SCHRACK LSZ0D122--   2     

  
Varovalčno stikalo, vel. 000/ priključna sponka 50 mm2 vijačna  / 125 
A, montaža na ploščo  kot SCHRACK SI332170--   1     

  Talilni vložek velikost00, SE2/80A, gL  kot SCHRACK IS505033--   3     

  
Vtični rele s 4. preklopnimi kontakti,4 x 6A, 220 V AC  kot SCHRACK 
PT570730--   2     

  Podnožje releja PT, 4-polno, 6 A  kot SCHRACK YPT78704--   2     

  
Zaščitno stikalo na diferenčni tok, RCCB - 40A/2p/300mA, Icu = 6 kA, 
tip AC, za izmenične toke napake  kot SCHRACK BC604230--   7     

  
Stikalo CA4 A210-VE21, montaža na letev, 1-0-2 /1P/10A  kot 
SCHRACK IN620003--   1     

  
Instalacijski odklopnik C2A/1P - AC, Icu=6kA, kratkostična zmogljivost 
10kA  po IEC/EN 60947-2  kot SCHRACK BM617102--   1     

  
Instalacijski odklopnik C4A/1 AC, Icu=10kA, kratkostična zmogljivost 
15kA  po IEC/EN 60947-2  kot SCHRACK BM017104--   1     

  
Instalacijski odklopnik C10A/1P - AC, Icu=6kA, kratkostična 
zmogljivost 10kA  po IEC/EN 60947-2  kot SCHRACK BM617110--   6     

  
Instalacijski odklopnik C16A/1P - AC, Icu=6kA, kratkostična 
zmogljivost 10kA  po IEC/EN 60947-2  kot SCHRACK BM617116--   4     

  
Instalacijski odklopnik C20A/1P - AC, Icu=6kA, kratkostična 
zmogljivost 10kA  po IEC/EN 60947-2  kot SCHRACK BM617120--   4     

  
Tokovnik 50/5A 2VA KL3,  vgradnja na DIN letev  kot SCHRACK 
MG900221--   7     

  Grelec za omare 45W  kot SCHRACK IUK08342--   1     

  
Termostat za grelec, 0 - 60° C, 1 mirni kontakt  kot SCHRACK 
IUK08565--   1     

  
Svetilka za omare,z vtičnico , vijačna pritrditev, IP20  kot SCHRACK 
IU008509--   1     

  TOKOVNI RELE 1-FAZNI  kot SCHRACK UR3I1011--   8     

  
Omara iz poliestra tip PLA z zaprtim dnom, 750X1000X320  kot 
SCHRACK PL071030--   1     

  
Montažna plošča iz bakelita, črna RAL 9005, KST 640X875  kot 
SCHRACK PLMB0710--   1     

  
Podstavek visok za omare tip PLA, 900x1000x320  kot SCHRACK 
PLSOH103--   1     

  Streha za omare tip PLA, 38X1000X32  kot SCHRACK PLRD0103--   1     

  
Sponka 2.5 mm2 , bež, In=24A (po IEC 60947-7-1), širine 5,5mm  kot 
SCHRACK IK100002--   12     

  
Sponka 16 mm2 , bež, In=76A (po IEC 60947-7-1), širine 12 mm  kot 
SCHRACK IK100016--   14     

  
Sponka 16 mm2 , modra, In=76A (po IEC 60947-7-1), širine 12 mm  
kot SCHRACK IK101016--   14     

  Sponka 150 mm2 ,   4     

  
priključni blok 1-polni 125A, priključki: 1x35 mm2 + 7x16mm2  kot 
SCHRACK IKB01035--   1     

  Skupaj ROG-A: kpl 1   

1,15 Razdelilna omara ROG-B z naslednjo opremo         

  
Kontaktor velikosti 3, kategorije AC3/400V, moč 30kW, napetost 
tuljave 230VAC  kot SCHRACK LSD36533--   2     

  
Blok pomožnih kontaktov za kontaktorje velikosti 0-12, 2 delovna + 2 
mirna kontakta  kot SCHRACK LSZ0D122--   2     

  
Varovalčno stikalo, vel. 000/ priključna sponka 50 mm2 vijačna  / 125 
A, montaža na ploščo  kot SCHRACK SI332170--   1     

  Talilni vložek velikost00, SE2/63A, gL  kot SCHRACK IS505032--   3     

  
Vtični rele s 4. preklopnimi kontakti,4 x 6A, 220 V AC  kot SCHRACK 
PT570730--   2     

  Podnožje releja PT, 4-polno, 6 A  kot SCHRACK YPT78704--   2     

  
Zaščitno stikalo na diferenčni tok, RCCB - 40A/2p/300mA, Icu = 6 kA, 
tip AC, za izmenične toke napake  kot SCHRACK BC604230--   6     

  
Stikalo CA4 A210-VE21, montaža na letev, 1-0-2 /1P/10A  kot 
SCHRACK IN620003--   1     

  
Instalacijski odklopnik C2A/1P - AC, Icu=6kA, kratkostična zmogljivost 
10kA  po IEC/EN 60947-2  kot SCHRACK BM617102--   1     



»Zamenjava obstoječega plinskega gretja kretnic z električnim na postaji Kranj – izvedba montažnih del« 

 53 

  
Instalacijski odklopnik C4A/1 AC, Icu=10kA, kratkostična zmogljivost 
15kA  po IEC/EN 60947-2  kot SCHRACK BM017104--   1     

  
Instalacijski odklopnik C10A/1P - AC, Icu=6kA, kratkostična 
zmogljivost 10kA  po IEC/EN 60947-2  kot SCHRACK BM617110--   4     

  
Instalacijski odklopnik C16A/1P - AC, Icu=6kA, kratkostična 
zmogljivost 10kA  po IEC/EN 60947-2  kot SCHRACK BM617116--   6     

  
Instalacijski odklopnik C20A/1P - AC, Icu=6kA, kratkostična 
zmogljivost 10kA  po IEC/EN 60947-2  kot SCHRACK BM617120--   2     

  
Tokovnik 50/5A 2VA KL3,  vgradnja na DIN letev  kot SCHRACK 
MG900221--   6     

  Grelec za omare 45W  kot SCHRACK IUK08342--   1     

  
Termostat za grelec, 0 - 60° C, 1 mirni kontakt  kot SCHRACK 
IUK08565--   1     

  
Svetilka za omare,z vtičnico , vijačna pritrditev, IP20  kot SCHRACK 
IU008509--   1     

  TOKOVNI RELE 1-FAZNI  kot SCHRACK UR3I1011--   11     

  
Omara iz poliestra tip PLA z zaprtim dnom, 750X1000X320  kot 
SCHRACK PL071030--   1     

  
Montažna plošča iz bakelita, črna RAL 9005, KST 640X875  kot 
SCHRACK PLMB0710--   1     

  
Podstavek visok za omare tip PLA, 900x1000x320  kot SCHRACK 
PLSOH103--   1     

  Streha za omare tip PLA, 38X1000X32  kot SCHRACK PLRD0103--   1     

  
Sponka 2.5 mm2 , bež, In=24A (po IEC 60947-7-1), širine 5,5mm  kot 
SCHRACK IK100002--   12     

  
Sponka 16 mm2 , bež, In=76A (po IEC 60947-7-1), širine 12 mm  kot 
SCHRACK IK100016--   12     

  
Sponka 16 mm2 , modra, In=76A (po IEC 60947-7-1), širine 12 mm  
kot SCHRACK IK101016--   12     

  
Sponka 70 mm2 , bež, In=192A (po IEC 60947-7-1), širine 20,5mm  
kot SCHRACK IK100070--   3     

  
Sponka  70 mm2 , modra, In=192A (po IEC 60947-7-1), širine 
20,5mm  kot SCHRACK IK101070--   1     

  
priključni blok 1-polni 125A, priključki: 1x35 mm2 + 7x16mm2  kot 
SCHRACK IKB01035--   1     

  Skupaj ROG-B: kpl 1   

1,16 Omara UOG z naslednjo opremo         

  
Mikro kontroler (PLC), kot npr: CAU 380 1xDI,22xAC230V, 1xDO, 
8xRELE, ETH.+RS232, 1/2 19"x4U, LDU (display) ločen, PS 230AC   1     

  
Stikalo CG4 A230-600 FS2, centralna pritrditev, 1-2-3 /1P/10A  kot 
SCHRACK IN622009--   1     

  
Omara iz poliestra tip PLA z zaprtim dnom, 500X 500X320  kot 
SCHRACK PL050530--   1     

  
Montažna plošča iz bakelita, črna RAL 9005, KST 390X375  kot 
SCHRACK PLMB0505--   1     

  
Sponka2.5 mm2 , bež, In=24A (po IEC 60947-7-1), širine 5,5mm  kot 
SCHRACK IK100002--   39     

  
TIPKALO RDEČE NIZKO, serija RMQ TITAN, premer 22,5 mm, IP67  
kot SCHRACK MM216594--   4     

  
TIPKALO ZELENO NIZKO, serija RMQ TITAN, premer 22,5 mm, 
IP67  kot SCHRACK MM216596--   4     

  
SVETILKA SIGNALNA ZELENA NIZKA, serija RMQ TITAN, premer 
22,5 mm, IP67  kot SCHRACK MM216773--   14     

  
SVETILKA SIGNALNA RDEČA NIZKA, serija RMQ TITAN, premer 
22,5 mm, IP67  kot SCHRACK MM216772--   11     

  
SVETILKA SIGNALNA RUMENA NIZKA, serija RMQ TITAN, premer 
22,5 mm, IP67  kot SCHRACK MM216774--   1     

  
VMESNIK - PRITRDILNIK, serija RMQ TITAN  kot SCHRACK 
MM216374--   34     

  
ELEMENT STIKALNI DEL.ČELNI, serija RMQ TITAN  kot SCHRACK 
MM216376--   8     

  
LED 85-264V AC BEL ČELNA, serija RMQ TITAN  kot SCHRACK 
MM216563--   26     

  
Instalacijski odklopnik B2A/1P - AC, Icu=10kA, kratkostična 
zmogljivost 15kA  po IEC/EN 60947-2  kot SCHRACK BM018102--   8     

  
Instalacijski odklopnik B4A/1P - AC, Icu=10kA, kratkostična 
zmogljivost 15kA  po IEC/EN 60947-2  kot SCHRACK BM018104--   1     

  
Instalacijski odklopnik B10A/1P - AC, Icu=10kA, kratkostična 
zmogljivost 15kA  po IEC/EN 60947-2  kot SCHRACK BM018110--   1     

  
N-sponka za 15 odvodov, montaža na DIN letev  kot SCHRACK 
IK021038--   1     
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Za napajanje omare UOG se v obstoječ KKS izvede: dobava in 
montaža 1 x FID 4p/25A/0,3A, 3 x inst. odklopnik 16A/1p/B, sponke, 
drobni material (za priklop UOG).  1   

  Skupaj UOG: kpl 1   

1,17 Nadgradnja uporabniškega vmesnika (SCADA) v CP Ljubljana:  1   

 
Dopolnitev programske opreme za grafični uporabniški vmesnik 
(SCADA)  za daljinsko upravljanje EGK Kranj iz CP Ljubljana  1   

 Stikalo Catalyst 2960C-8PC-L   1   

 SPF, 1.25 Gigabit Ethernet, 1310nm, GLC-ZX-SM, z D.O.M. funkcijo  2   

 SKUPAJ nadgradnja SCADA: kpl 1   

1,18 EE razdelilec RGK z zanesljivim tesnjenjem kabelskih uvodov kpl 1     

  
Omara iz poliestra tip PLA z zaprtim dnom, 750X1000X320  kot 
SCHRACK PL071030--   1     

  
Montažna plošča iz bakelita, črna RAL 9005, KST 640X875  kot 
SCHRACK PLMB0710--   1     

  
Podstavek visok za omare tip PLA, 900x1000x320  kot SCHRACK 
PLSOH103--   1     

  Streha za omare tip PLA, 38X1000X32  kot SCHRACK PLRD0103--   1     

  
Nosilec zbiralk z integriranimi priključki 16 mm2, 3-polni, za 60 mm 
sistem  kot SCHRACK SI014840--   2     

  Prekritje končno za SI015000  kot SCHRACK SI015730--   2     

  
Bakrene zbiralke, 20 x 5 pokositrana/ 320 A  kot SCHRACK 
SI016200--   1     

  
Varovalčno stikalo, vel. 1/ M10 , 120 mm2/ 250 A, za zbiralčni sistem 
60 mm  kot SCHRACK SI336010--   3     

 
Števec digitalni x/5A, 230-400V, 2-tarifni, preko tokovnika, montaža 
za DIN letev, 3-fazni  kot SCHRACK MGDIZ005BZ  0   

 
Tokovnik 200/5A TAR3D, za zbiralke 30x10 mm  kot SCHRACK 
MG954020--  0   

 
Instalacijski odklopnik C2A/3- AC, Icu=10kA, kratkostična zmogljivost 
15kA  po IEC/EN 60947-2  kot SCHRACK  0   

 Merilne sponke z mostički in odklopniki (SODO nabor  0   

 
Vtični rele s 3. preklopnimi kontakti, 3 x 10A, 230 V AC in LED diodo 
kot SCHRACK     

  Skupaj RGK kpl 1   

1,19 

Vremenska postaja na drogu s temperaturnimi senzorji, kabelskim 
razdelilcem, ozemljitvijo in padavinskim senzorjem z uvezavo v 
sistem. kpl 1   

  A SKUPAJ         

            

B. KABLI         

1,01 Energetski kabel NAYY-0 4x150 mm2  m 1370   

1,02 Energetski kabel NAYY-0 1x150 mm2  m 280   

1,03  Energetski kabel NYCY 2x2,5 mm2 m 90   

1,04 Energetski kabel NAYY-0 4x70 mm2  m 550   

1,05 Energetski kabel NYY-0 4x25mm2  m 140   

1,06 Energetski kabel NYY-0 4x16 mm2  m 290   

1,07 Energetski kabel NYY-0 4x10 mm2  m 490   

1,08 TK59GM 5x4x0,8 m 1400   

1,09 SPZ 10x1,4 m 240   

1,10 SPZ 5x0,9 m 30   

1,11 J-Y(St)Y 4x2x0,8 m 10   

1,12 J-Y(St)Y 20x2x0,8 m 50   

1,13 NyCy 12x1,5m   m 100    

                                                                                              B SKUPAJ        

      

C. KABELSKA OPREMA         

1,01 Zapiranje kabelskih koncev kos 50   

1,02 Oznaka kabla s kovinskim trakom kos 50   

1,03 Meritev energetskih kablov kos 25   

1,04 Uvod kablov v kabelsko omarico in tesnjenje uvoda kpl 1   
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  C SKUPAJ        

          

D. GRADBENA DELA       

1,01 Izkop zemljišča IV. kategorije z ovirami m3 15   

1,02 Zasip rova m3 15   

      

1,03 
Izvedba ozemljitve omaric ROG z nerjavečim trakom Rf H*4 RH1 
30x3,5mm , dolžine 20m kpl 2   

1,04 Izvedba meritve ponikalne upornosti z izdelavo elaborata klp 2   

  D SKUPAJ        

            

E. OSTALO         

1,01 Izvedba potrebnih meritev in preizkusov kpl 1   

1,02 Izdelava geodetskega posnetka, PID in NOV  kpl 1   

1,03 Projektantki nadzor kpl 1   

1,04 Nepredvidena dela kpl 1   

  E SKUPAJ         

           

  Rekapitulacija         

A. OPREMA        

B. KABLI        

C. KABELSKA OPREMA        

D. GRADBENA DELA        

E. OSTALO        

  Skupaj        

  DDV 22%        

  SKUPAJ Z DDV                              

 

SPLOŠNI OKOLJEVARSTVENI POGOJI 

Slovenske železnice, d.o.o. in družbe, ustanovljene za opravljanje vzdrževanja železniške infrastrukture, 

vodenje železniškega prometa in prevoza potnikov in blaga v notranjem in mednarodnem železniškem 

prometu (v nadaljevanju: Slovenske železnice) so se v okviru svojega poslovanja, ki posledično zadeva 

varovanje okolja zavezale za spoštovanje najvišjih okoljskih standardov.  

Skrb za varstvo okolja je pomemben del našega partnerskega odnosa z ožjim in širšim družbenim okoljem. 

Zahteve po čistem, varnem in urejenem okolju so vključene v vodenje, razvoj in delovanje poslovnega 

sistema Slovenskih železnic. Na ta način se zagotavlja ekološko varen in okolju prijazen prevoz potnikov 

in tovora, vodenja prometa ter vzdrževanja infrastrukture, vlečnih vozil, vagonov ter drugih objektov, 

strojev in naprav. 

Zastavljeno strategijo varstva okolja je možno učinkovito uresničevati le, če zahteve izpolnjujejo vsi 

zaposleni skupaj s pogodbenimi partnerji, upoštevajoč: 

- dosledno izpolnjevanje vseh zakonskih in drugih zahtev, 

- zmanjševanje porabe energije, vode in drugih materialov, ki so potrebni za delovanje poslovnega 

sistema, 

- optimiranje ravnanja z odpadki s ciljem zmanjševanja povzročenih količin odpadkov, 

- uporaba materialov in komponent, ki ne vsebujejo okolju nevarnih snovi oz. vsebujejo najmanjšo 

možno količino okolju nevarnih snovi, in ki ustrezajo najzahtevnejšim standardom, 

- izvajanje ukrepov za zmanjševanje tveganja in večjo varnost pri skladiščenju nevarnih snovi in 

prevozu nevarnega blaga, 

- izobraževanje, usposabljanje in osveščanje zaposlenih in pogodbenikov o odgovornosti do delovnega 

in bivalnega oz. naravnega okolja. 
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V skladu z zastavljeno strategijo varstva okolja, ki je del Okoljske politike Slovenskih železnic morajo tudi 

poslovni partnerji pri izvajanju svoje dejavnosti na območju, kjer so Slovenske železnice lastnik ali 

pooblaščeni upravljavec železniške infrastrukture spoštovati in izvajati naslednje zahteve: 

1. Ustrezno ravnanje z odpadki kot je: ločevanje nevarnih od nenevarnih odpadkov, ureditev zbirnih 

mest za odpadke oz. prostore kjer se začasno skladiščijo nevarni odpadki, oddajanje odpadkov 

pooblaščenim organizacijam, ki imajo dovoljenje pristojnega ministrstva in vodenje dokumentacije o 

oddaji odpadkov. 

2. Skladiščenje nevarnih snovi v skladu z vsemi zakonskimi zahtevami, ki veljajo na območju RS in 

Požarnim redom Slovenskih železnic (Slovenske železnice, Uradne objave, št. 04/2000). 

3. Skrb za preprečevanje in zmanjševanje onesnaževanje okolja tako, da emisije v okolje ne presegajo 

predpisanih mejnih vrednosti. 

4. Skrb za izvajanje prvih ali občasnih meritev emisij v okolje (obratovalnega monitoringa), če za to 

obstaja zakonska zahteva. 

5. Označevanje naprav in opreme, ki vsebuje nevarne snovi, če za to obstajajo zakonske zahteve (npr. 

naprave, ki vsebujejo PCB – poliklorirane bifenile). 

6. Obveščanje pristojnih državnih organov za obveščanje (tel. 112) v primeru okoljske nesreče (uhajanje 

ali razlitje nevarne snovi, požara, druge izredne razmere, ki imajo lahko za posledico negativne vplive 

na okolje) in odgovorne osebe Slovenskih železnic. 

7. Stalno zagotavljanje urejenosti in čistosti okolja. 

8. Obveščanje odgovorne osebe Slovenskih železnic o vseh spremembah in potencialnih ter dejanskih 

dogodkih, ki imajo škodljiv vpliv na okolje. 

9. Pisna seznanitev vseh zaposlenih pri poslovnem partnerju o Splošnih okoljevarstvenih pogojih za 

pogodbenike. 

Slovenske železnice bodo v skladu z določili teh pogojev izvajale stalni nadzor nad urejenostjo železniških 

objektov, prostorov in drugih železniških območij, ki se uporabljajo v skladu s pogodbenimi določili. 

Zaradi zgoraj navedenih zahtev Slovenske železnice od poslovnega partnerja pričakujemo, da s svojo 

dejavnostjo prispeva k skupnemu prizadevanju za čim bolj čisto, varno in urejeno okolje. 

 


