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PODATKI O GRADNJI
naziv gradnje DOM UPOKOJENCEV DOMZALE

Predmet dokumentacije je uskladitev PZl dokumentacije, ki jo je pod 5t.17067-
00, september 2018, julij 2022-Rev.1, izdelalo podjetje Savaprojekt, d.o.o., Cesta
krskih Zrtev 59, 8270 Krsko; vodja projekta: Tina Bozicnik, univ.dipl.inZ.arh,
ZAPS 1227 PA* in priprava popisov GOI.
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[ rekonstrukcija
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) [ odstranitev
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PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACUI

vrsta dokumentacije PZl
Stevilka projekta 1512023, uskladitev PZI
PODATKI O NACRTU
strokovno podrogje nacrta STROJNE INSTALACIJE (4)
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IZJAVA PROJEKTANTA NACRTA 5
IN POOBLASCENEGA STROKOVNJAKA, E /D
KI JE IZDELAL NACRT V PZI IN PID Karmnik [/

InZeniring Svetovanje Projektiranje
Ljubljanska cesta 45b, Kamnik, Slovenija
Tel / Fax (01) 839 45 88

Telefon (01) 839 45 87

PROJEKTANT NACRTA

projektant (naziv druzbe) .S.P. d.o.0.

naslov Ljubljanska cesta 45b, 1241 Kamnik
odgovoma oseba projektanta nacrta OBLAK JOZE u.d.i.s.

IN POOBLASCENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NACRT

pooblasteni strokovnjak OBLAK JOZE u.d.i.s.
IZJAVLJAVA:

da nacrt:

vrsta dokumentacije STROJNE INSTALACHJE (4)
strokovno podrogje naérta Strojne instalacije in strojna oprema
naziv nadrta 230619

Stevilka nacrta Julij 2023

datum izdelave

uposteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upostevane ustrezne bistvene in druge zahteve

pooblasceni strokovnjak

identifikacijska Stevilka

podpis poobladtenega strokovnjaka \

\

odgovoma oseba projektanta nacrta OBLAK JOZE u.d.i.s.

podpis odgovorne osebe projektanta nacria

© Vse pravice glede kakrine koli uporabe tega dokumenta, ki s pogodbo niso izrecno prenesene na narocnika, so pridrzane!
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KAZALO VSEBINE PROJEKTA

InZeniring Svetovanje Projektiranje
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1S.fO.

Kamnik

KAZALO NACRTOV
PzI

Nacrt strojnih instalacij in opreme

naziv gradnje: Dom starejSih ob&anov Moravce

Stevilka nacrta: 230619 - PZI

1. Naslovna stran nacrta

2. Kazalo vsebine nacdrta

3. Popisi

4. Risbe

Ogrevanje:

OGR-1 Pritlicje

OGR-2 1. nadstropje

OGR-3 2. Nadstropje

OGR-4 Shema ogrevanja

OGR-5 Shema ogrevanja

Hlajenje:

HLA-1  Pritlicje

HLA-2 1. nadstropje

HLA-3 2. Nadstropje

Prezra€evanje:

PRE-1 Pritlicje

PRE-2 1. nadstropje

PRE-3 2. Nadstropje

PRE-4 tloris podtre$ja

PRE-5 Shema prezracevanja kuhinje

Plin:

PL-1 Pritlicje

Stabilna gasilna naprava:

SGN-1  Pritlicje

SGN-2 Shema jeklenk

SGN-3 Elektro zahteve
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Investitior: Dom upokojencev Domzale
Karantanska cesta 5,
1230 Domzale

Vsebina:  POPIS STROJNIH INSTALACIJ IN STROJNE OPREME

Objekt: Dom starejSih obanov Moravée

Kamnik, julij 2023
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Objekt: Dom starej$ih obéanov Moravce
Nacrt strojnih in$talacif in strojne opreme $t. 230619_PZI

REKAPITULACIJA STROSKOV - STROJNE INSTALACIJE

I. STROJNICA

ll. TALNO OGREVANJE

lll. KONVEKTORJI - OG/HL

IV. VODOVOD IN KANALIZACIJA

V. ZUNANJE VODOVODNO OMREZJE
VI. PREZRACEVALNE NAPRAVE
Vil. PREZRACEVANJE- KUHINJE
Vill. PREZRACEVANJE - RAZVODI
IX. ZUNANJA PLINSKA NAPELJAVA
X. NOTRANJA PLINSKA NAPELJAVA
XI. STABILNA GASILNA NAPRAVA
Xll. KLIME

Xlil. VROCEVOD

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

SKUPAJ:

Cene so brez DDV

Rekapitulacija stroSkov

0,00 €
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NAVODILA ZA ODDAJO STROJNIH INSTALACIJ IN STROJNE OPREME

Pri formuliranju enotnih cen in visine faktorja na ure postavke te ponudbe, mora ponudnik upostevati naslednja dela:

1. nabavo vsega materiala in opreme, predvidene za vgraditev in montazo ter stroSke prevoza, razkladanja in
skladis€enja na gradbisS¢u, notranjega (horizontalnega in vertikalnega) transporta na gradbiscu

(ne glede na tezo ali zahtevnost);

2. pripravljalna dela in organizacijo gradbis¢a;

3. zaklju€na dela na gradbis¢u s strani ponudnika in njegovih podizvajalcev, z odvozom odveCnega materiala
in odpadnega materiala na deponijo;

4. zavarovanje ponudbenih del v gradniji, delavcev in materiala na gradbis€u v ¢asu izvajanja del.

Ponudnik mora dokazilo o zavarovanju dostaviti naro¢niku najkasneje 14 dni po podpisu pogodbe;

5. manipulativne in rezijske stroske, kot tudi stroski koordinacije, kar velja tudi za odpravo napak v
garancijski dobi;

6. izdelavo, uporabo in demontazo vseh delovnih odrov (za ves Cas izvajanja del);

7. stro8ke elektrike, toplote, vode, razsvetljave in ostale stroSke v ¢asu gradnje;

8. izvedbo predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred pozarom, ki jih mora ponudnik obvezno upostevati

9. ponudnik mora v ponudbi upostevati kakovostni razred materialov in opreme dolo¢ene s projektno
dokumentacijo in v ponudbi navesti ponujeni proizvod in tip, ki mora biti enakovreden projektno predvidenim;

10. obes&alni in pritrdilni material za cevne in kanalske razvode in opremo, izdelan iz razli¢nih jeklenih
pocinkanih profilov sistemskih dobaviteljev, pocinkanih cevnih in kanalskih objemk z gumijasto podlogo,
vijakov, matic in kovinskih zidnih vlozkov;

11. izvedbo tlacnih preizkusov cevnih instalacij ogrevanja, vodovoda, hlajenja in plinov (tudi po odsekih, ¢e to
pogojuje faznost izgradnje) ter izdelavo zapisnikov;

12. revizijske odprtine, preboji strojnih instalacij ter poZarno zaprtje gradbenih prebojev z ustreznim materialom
odpornim proti ognjem dimenzij vecjih od ®150mm so zajeti v gradbenem projektu in delih.

Preboji (rezanje, vrtanje in preboji sten in plos¢) in pozarno zaprtje prebojev manjSih od $150mm

pa so zajeti v ceni dobave in montaze materiala

Vse gradbene ojacitve sten za pritrjevanje elementov so predmet popisov nacrta gradbenih del.

13. izvedbo preizkusa na tesnost in pretocnost delov kanalizacijske instalacije;

14. izvedbo preizkusa na tesnost delov kanalskih razvodov za prezraCevanje;

15. izvedbo izpiranja, izpihovanja in CiS€enja instalacij ogrevanja, vodovoda, plinov in prezraCevanja ter
izdelavo zapisnikov;

16. izvedbo dezinfekcije inStalacij vodovoda s hiperkloriranjem, izpiranjem in izdelavo bakterioloSke in
kemi¢ne analize vode ter izdelavo zapisnika;

17. oznacitev vseh tehni¢nih prostorov in njihovih evakuacijskih poti, inStalacij in opreme v skladu s predpisi in
morebitnimi dodatnimi zahtevami iz projektne dokumentacije (oznacitev mora biti izvedena v trajni obliki);

18. izvedbo hidravli¢nega in termi¢nega ureguliranja instalacij in opreme ogrevanja na izracunane pretoke

in temperature ter izdelavo zapisnikov in sicer:

a) nastavitev obratov obtoc¢nih ¢rpalk,

b) nastavitev in ureguliranje regulacijskih ventilov, diferenéno-tlaénih regulatorjev, prestrujnih ventilov in ostalih
ventilov skupaj z dobaviteljem opreme,

c) temperaturno ureguliranje posameznih prostorov,

d) nastavitev prednastavitvenih regulacijskih ventilov radiatorjev na nastavitvene vrednosti po podatkih
proizvajalca opreme,

19. izvedbo ureguliranja instalacij in opreme prezracevanja ter izdelavo zapisnikov in sicer:

e) meritve in nastavitve volumskega toka zraka po posameznih prezracevalnih napravah glede na
posamezne obratovalne stopnje,

f) nastavitve prezraCevalnih reSetk in kanalskih sistemov,

g) meritve in nastavitve temperatur dovodnega zraka, zraka v prostoru in vlaznosti;

h) pregled vgradnje in prikljucitve pozarnih loput, skupaj z izdajo potrdila o brezhibnem delovanju

s strani pooblas¢enega podjetja;

20. izvedbo meritev hrupa inStalacij in opreme ogrevanja, hlajenja, vodovoda, plinov in prezraevanja znotraj
objekta in navzven na okolico ter izdelavo zapisnika s strani pooblaséenega podjetja;

Navodila za oddajo popisov 3 od 149



21. izvedbo zagona in poskusnega obratovanja inStalacij in opreme ogrevanja, hlajenja, vodovoda, plinov

in prezraCevanja s Solanjem osebja za posluzevanije in primopredajo investitorju ter izdelavo zapisnika;

22. potrdila s poro€ili o pregledih vgrajenih sistemov pozarne zascite izvedenih s strani izvajalca kot

npr. notranje hidrantno omrezje, zunanje hidrantno omrezje, krmiljenje pozarnih in dimoodvodnih loput

s pripadajoCimi prezraCevalnimi napravami v primeru javljanja pozara, ipd..

Potrdila morajo biti izdelana strani pooblas€enega preglednika sistemov pozarne zascite.

23. izdelavo shem instalacij in opreme ogrevanja, hlajenja, vodovoda, plinov in prezraCevanja v obstojni obliki,
v okvirju, pod steklom, za pritrditev na zid;

24. izdelavo navodil za uporabo in vzdrzevanje instalacij in opreme;

25. izdelavo dokazila o zanesljivosti objekta za strojne instalacije v 2 (dveh) izvodih, zdruzene v fasciklu z
oznacenimi registri poglavij vklju¢ujoc:

i) izjave,

j) certifikate o ustreznosti z atesti za vgrajene materiale in opremo,

k) zapisnike preizkusov, meritev, ipd.,

I) navodila za uporabo in vzdrZzevanije,

m) garancijske liste,

n) seznam dobaviteljev opreme in servisov.

Dokumentacija mora biti viozena v prozorne ovitke, ustrezno zaporedno oznacena, oStevilcena in
predana investitorju pred tehni¢nim pregledom.

26. izvajalec mora naroCniku dostaviti skice in delavniSke nacrte vseh sprememb za izdelavo celotne

PID dokumentacije, v skladu z veljavnimi tehni€nimi predpisi, normativi, standardi in drugimi zakonskimi akti,
pravili stroke ter tako, da bo omogocen nemoten potek gradnje in da bo izvedba, vzdrZzevanje in uporaba
objekta ekonomiéna.

27. CisCenje objekta zaradi svojih del med gradnjo in po kon&ani gradniji;

28. zavarovanje vgrajene opreme in elementov pred onesnazevanjem in poskodbami do primopredaje
izvedenih del investitorju;

29. nudenje morebitne gradbene in ostale pomodi;

30. ponudba za dodatni material in opremo mora biti pripravljena po kalkulativnih elementih iz ponudbe.
Za kalkuliranje dodatnih del iz podrocja strojnih inStalacij in opreme, se uporabijo zadnje
veljavne tabele avtorjev Ende/ Rekittke.

31. za vsak element ponudbenih del mora izvajalec naro€niku vnaprej in pravo€asno predloziti vzorce
in tehni¢no dokumentacijo s certifikati o skladnosti, atesti, navodili za vgradnjo, uporabo in vzdrzevanje,
ter Sele po potrditvi s strani naro¢nika dokoncéno narociti izdelavo, dobavo in montazo na objektu.
Dokumentacija se glede na napredovanje del arhivira v fasciklu - katalog strojnih instalacij in strojne
opreme in je ob zaklju¢ku del osnova za sestavo dokazila o zanesljivosti objekta.

32. izvajalec sme navedene inStalacije in opremo uporabljati Sele po pisni potrditvi s strani narocnika,
sicer nosi stroSke morebitne zahtevane zamenjave.
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Objekt: Dom starejSih obéanov Moravée
Nacrt strojnih in$talacif in strojne opreme $t. 230619_PZI

. STROJNICA

Opis

Enota

Koli¢ina

Cena

Skupaj

1 lzdelava PZl projekta regulacije strojnice
pripadajo¢ih naprav ter dobava, montaZa
programiranje krmilnika strojnice.

V sklopu regulacije je zajeto:

- krmiljenje reverziblinih toplotnih ¢rpalk za potrebe po
hlajenju in ogrevanje objekta (Regulacija podaja

toplotnima  ¢rpalkama zahtevo po hlajenu

ogrevanju, toplotni Crpalki delujeta v medsebojnem
delovanju na master/slave nacinu.) Ogrevanje se
regulira glede na zunanjo temperaturo (vremensko

vodena regulacija).

- Toplotnih Crpalk ogrevanja tople sanitarne vode:
Ogrevanje sanitarne vode je mozno toplotne Crpalke
ali preko elektro grelcev za potrebe termi¢nega Soka

tople sanitarne vode,

- Krmiljenje obt¢ocnih Crpalk in meSalnih ventilov na

razdelilcih ogrevanja in hlajenja

- regulacijo vro¢evodnega prikljucka v zimskem

obdobju: Ogrevanje objekta in sanitarne vode.

- Spremljati porabo energije preko vgrajenih

kalorimetrov

Regulacija ima integriran sistem diagnoze,
sposobnostjo komuniciranja.

Regulacija mora biti povezljiva preko Modbus CTP/IP

komunikacije, . Regulacija mora omogocati krmiljenje
enega meSalnega sistema in 6 direktnih sistemov
ogrevanja ter tri direktne kroge hlajenja. Za poletni
rezim mora biti regulacija izvedena tako, da lahko ena
toplotna Crpalka dovajala toploto za ogrevanje (gretje

sanitarne vode), druga pa pa za hlajenje objekta.



Objekt: Dom starejsih obéanov Moravée
Nacrt strojnih in$talacij in strojne opreme $t. 230619_PZI

. STROJNICA

Opis

Enota

Koli¢ina

Cena

Skupaj

Regulacija prav tako regulira ogrevanje tople sanitarne
vode in dezinfekcijo. Regulacija in beleZenje podatkov
v nadzornem sistemu upravitelja objekta po navodilih
iz tehniénega poroCila. PodrobnejSi opis se nahaja v

tehni¢nem poroCilu projekta.

UpoStevati vso krmilno in regulacijsko opremo,
kabliranje in oZienje po navodilih proizvajalcev in
elektro stroke in vso montazno in pritrdilno opremo ter

programiranje.

V postavki regulacije je vklju¢ena izdelava kontrolno-
nadzornega sistema upravitelja objetka oz. investitorja,
katera obsega izdelavo sheme ogrevanja, hlajenja in
prezraCevanja za pregledni nadzor in upravljanje

sistemov objekta.

Podrobnejsi opis delovanja regulacije je opiran v

tehniénemu poroCilu projekta.
Ponujeni proizvoditip:

2 Toplotna érpalka TC-OG/HL

Dobava, montaZa in zagon reverzibilnega hladiinega
agregata - toplotne Crpalke z  naslednjimi

karakteristikami:

Toplotna ¢rpalka namenjena za pripravo hladne in
tople vode vode, z zraCno hlajenimi kondenzatorjem
kompakine izvedbe s  tovarniSko  vgrajenim
hidravlicnim modulom brez rezervoarja z minimalno

potrebno  koli€ino vode v sistemu 2,5/kW,

naslednjimi konstrukcijskimi in tehnicnimi zahtevami:

- kompresor je spiralni, s samo tremi rotirajo¢imi deli,

2-polni  elektricen motor, dvojno ulezajen
antivibracijskih podlogah,

- hladilno sredstvo je R32

kpl

0,00 €



Objekt: Dom starejsih obéanov Moravée
Nacrt strojnih in$talacij in strojne opreme $t. 230619_PZI

. STROJNICA

Opis

Enota

Koli¢ina

Cena

Skupaj

- hidravliéni modul komplet s centrifugalno vodno
¢rpalko z motorjem z notranjo termi¢no za$Cito, z
variabilnim  Stevilom  vrtljajev  (frekvencni
pretvornik), preto¢nim stikalom, varnostnim ventilom,
regulacijskim ventilom, manometri, filtrom in polnilnim

prikljuGkom

- uparjalnik je plos¢ni z direktno ekspanzijo hladiva,
izoliran s parozaporno toplotno izolacijo z zaprto

celiéno strukturo

-hladilni krog je opremlien z vsemi potrebnimi
komponentami za normalno obratovanje (suSilno
patrono, pokazno steklo, zaporni ventil, polnilni
prikljuek, tlaéno stikalo itd) ter mikroprocesorsko

vodenim ekspanzijskim ventilom

- regulacija hladilne modi je vecstopenjska

- aksialni ventilatorji so nizkohrupni "Flying Bird" z 11
lopaticami. Motor je 2-stopenjski, izloacije razreda F in
zaSCite IP54 z vgrajeno za$¢ito proti preobremenitvi.

- Kondenzatrski registri morajo biti izdelani
MIKROKANALOV AL cevi ekspandiranih

aluminiaste lamele ter tlatno testiranih s suhim
zrakom. To omogofa za 3,5x boljSo Casno
protikorozivno za$€ito, manjSi padec zracnega tlaka za

50%, visokotlacno CiSCenje-vzdrZevanje do 68 bar, ter
manj$o koli€ino hladiva v sitemu (manj$i negativni vpliv

na okolje).

- naprava je opremljean z elektricno omaro z lo¢enim
mocnostnim in  regulacijskim delom Touch Pilot;
mocnostni del mora vsebovati vse potrebne varovalke
in kontaktorje, regulacijski del mora vsebovati
mikroprocesor za ucinkovito delovanje in nadziranje
agregata; vkljuCene morajo biti tudi naslednje
varnostne funkcije: stikalo za izklop v sili, varovanje
kompresorja pred teko€ino, stikalo za previsok in

prenizek tlak, omogo¢a MODBUS povezavo.

- protizmrzovalni termostat oz. za3Cita hidravliénih

delov naprave



Objekt: Dom starejsih obéanov Moravée
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. STROJNICA

Opis Enota  Koligina Cena Skupaj

krmilnik za nadzor in upravljanje agregata
naprava je v skladu z Evropskimi direktivami:
98/37/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC,
naprava je v skladu z Evropskimi standardi:
EN 60204-1, EN 50081-1, EN 50081-1, EN 50081-2, EN 50082-2,
ECO-lable certifikat
in standardi ISO 9001 in ISO 14001

Tehni¢ni podatki:
hladilna mo¢: > 137 kW
SEER > 4,02
temp. hladilne vode: 7/12 °C
zunanja temperatura: 35°C
glikol —voda:  0/100%

- razp. tlak brezstopenjske obto¢ne &rpalke: 181
kPa

grelna mo¢: > 111 kW
SCOP > 4,04

temp. grelne vode: 55/45 °C
zunanja temperatura: 0°C
glikol —voda:  0/100%

maks. priklji. mo¢ < 71 kW
maks. delovni tok < 129 A
maks. zagonski tok < 255 A

zvocna moc: 84 dB

zvocni tlak na 10m: >52 dB(A)

obratovalna teza < 1087 kg

dimenzije D x S x V < 2275x2125x1330 mm
St. hladilnih krogov: 2

St. kompresorjev: 4

Dodatna oprema &e ze ni vkljuena standardno:

HIDRAVLICNI MODUL - brezstopenjska
visokotlacna obtocna Crpalka

Protizmrzovalna zascita hidravlicnih
elementov
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. STROJNICA

Opis Enota  Koligina Cena Skupaj

- Viktauliéni prikljucki

- Stikalo za izklop v sili, z zas¢ito pred
kratkim stikom

- CNS vmesnik (RS485 - ModBus)

- Supertiha izvedba

- Daljinsko upravljanje z napravo

- Victaulic prikljucki

- Master/Slave delovanje

V postavko je vklju¢ena tudi vsa ostala montazna in
tesnilna oprema, vklju¢no z vsem okabljevanjem in
ozicenjem.

OPOMBA: Naprava mora omogo¢ati komunikacijo
preko Modbus CTP/IP

Npr kot proizvod CARRIER (Energo Plus d.0.0.), tip
30RQ-160R ali enakovredno

Ponujeni proizvoditip:
kos 2 0,00 €

3 Toplotna érpalka TC-STV

Dobava, montaZa in zagon toplotne Crpalke z
naslednjimi karakteristikami:

Toplotna ¢rpalka za pripravo tople vode, z zracno
hlajenimi kondenzatorjem kompaktne izvedbe s
tovarniSko vgrajenim hidravliénim modulom z
naslednjimi konstrukcijskimi in tehnicnimi zahtevami:

- kompresor je spiralni, s samo tremi rotirajoCimi
deli, 2-polni elektricen motor, dvojno ulezajen na
antivibracijskih podlogah,

- hladilno sredstvo je R410a

- hidravliéni modul komplet s ekspanzijsko
posodo, centrifugalno vodno &rpalko z motorjem z
notranjo termi¢no zascito, pretoCnim stikalom,
varnostnim ventilom, regulacijskim ventilom,
manometri, filtrom in polnilnim priklju¢kom. Standarno
vgrajena protizmrzovalna za$cita do —20°C.
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- uparjalnik je plo3¢ni z direktno ekspanzijo
hladiva, izoliran s parozaporno toplotno izolacijo z
zaprto celiéno strukturo

- hladilni krog je opremljen z vsemi potrebnimi
komponentami za normalno obratovanje (susilno
patrono, pokazno steklo, zaporni ventil, polnilni
prikljucek, tlatno stikalo itd) ter mikroprocesorsko
vodenim ekspanzijskim ventilom

- regulacija hladilne modi je vecstopenjska

- aksialni ventilatorji so nizkohrupni "Flying Bird"
z 11 lopaticami. Motor je 2-stopenjski, izloacije razreda
F in zaS¢ite IP54 z vgrajeno zasCito proti
precbremenitvi.

- naprava je opremljean z elektriéno omaro z
lo&enim mocnostnim in regulacijskim delom Pro-
Dialog; mo¢nostni del mora vsebovati vse potrebne
varovalke in kontaktorje, regulacijski del mora
vsebovati mikroprocesor za ucinkovito delovanje in
nadziranje agregata; vklju¢ene morajo biti tudi
naslednje varnostne funkcije: stikalo za izklop v sili,
varovanje kompresorja pred teko€ino, stikalo za
previsok in prenizek tlak,

- protizmrzovalni termostat

- krmilnik za nadzor in upravljanje agregata

- naprava je v skladu z Evropskimi direktivami:

98/37/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC,

- naprava je v skladu z Evropskimi standardi:
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EN 60204-1, EN 50081-1, EN 50081-1, EN 50081-2,
EN 50082-2,

ECO-lable certifikat
in standardi ISO 9001 in ISO 14001

TehniCne karakteristike:
grelna mo¢€: 78,5 kW
prikljuéna mo¢ (skupna s ¢rpalko): 46 kW
temp. tople vode: 65/55 °C
zunanja temperatura: 0°C
maks. zagonski tok < 241 A
maks. delovni tok < 83 A
zvocna moc: 82 dB
zvocni tlak na 10 m je 51 dB(A)
Stevilo kompresorjev: 2
SCOP (po Euroventu) = 3,16
glikol —voda:  0/100%

tlak brezstopenjske obto¢ne Crpalke: 118 kPa

obratovalna teza < 1065 kg
dimenzije< 2122 x 2273 x 1330 mm
obmodje delovanja pri zunaniji temperaturi od

—20 °C (zimsko obratovanje) do + 40 °C (letno
obratovanje)

obmodje delovanja tople vode: 30 do 65 °C
Dodatna oprema:

HIDRAVLICNI MODUL - brezstopenjska
obto¢na ¢rpalka

Priklop na CNS - Modbus

Victaulic spojke

Priotizmrzovalna zas¢ita

Ekstra tiha izvedba

Gumi podloge

Master/Slave delovanje naprav
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V postavko je vklju¢ena tudi vsa ostala montazna in
tesnilna oprema, vkljuéno z vsem okabljevanjem in
ozicenjem.

OPOMBA: Naprava mora omogocati komunikacijo
preko Modbus CTP/IP

Npr. kot: Carrier (Energo Plus d.o.0.), tip 61AF-
105 ali enakovredno

Ponujeni proizvodi/tip:
kos 2 0,00 €

4 Dobava in montaZa razdelilnika / zbiralnika (hlajenje)
izdelanega iz jeklenih cevi iz celega EN 10216-1 (DIN
2448) mat. P235TR1 (St.37.0), s bombiranimi pokrovi,
s prikljuki 1x DN80, 1x DN50 in 1x DN32, skupaj z
izpustno pipo DN20 ter uvarjenimi mufnami za
termometer, manometer, senzorja  tlaka in
temperature, s konzolami za namestitev razdelilca,
toplotno izolacijo iz steklene volne debeline po DIN in
zaSCito iz Al ploGevine, ter z vsem ostalim pomoznim
materialom skupaj s tesninim in  pritrdilnim
materialom.

DN125; dolZine 1200mm kos 2 0,00 €

5 Dobava in montaza razdeliinika / zbiralnika
(ogrevanje) izdelanega iz jeklenih cevi iz celega EN
10216-1 (DIN 2448) mat. P235TR1 (St.37.0), s
bombiranimi pokrovi, s prikljucki 1x DN80, 1x DN50 in
3x DN32, skupaj z izpustno pipo DN20 ter uvarjenimi
mufnami za termometer, manometer, senzorja tlaka in
temperature, s konzolami za namestitev razdelilca,
toplotno izolacijo iz steklene volne debeline po DIN in
zasCito iz Al ploCevine, ter z vsem ostalim pomoznim
materialom skupaj s  tesnilnim in pritrdilnim
materialom.

DN150; dolZine 2000 mm kos 2 0,00 €
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6 Dobava in montaza zalogovnika za hladno vodo
(hlajenje objekta) pripravljeno z reverzibilno toplotno
Crpalko zrak voda (ogrevanje in hlajenje), volumna
2000 litrov, prirobniéni prikljucki 4x DN150, navojni 2x
DN20 (odzraCevanje, izpust) in 4x DN15 (termometer,
tipalo), prirobnico premera 240 mm, kompletno z
protikondenéno izolacijo debeline min. 19 mm in z
toplotno izolacijo iz lamel kamene volne debeline 80
mm z AluR folijo, vklju¢no z vsem potrebnim tesnilnim

in pritrdilnim materialom.

Ponujeni proizvoditip:

7 Dobava in montaza zalogovnika za toplo vodo
(ogrevanje objekta) pripravljeno z reverzibilno toplotno
Crpalko zrak voda (ogrevanje in hlajenje), volumna
2000 litrov, prirobniéni prikljucki 4x DN150, navojni 2x
DN20 (odzragevanje, izpust) in 4x DN15 (termometer,
tipalo), prirobnico premera 240 mm, kompletno z
protikondenéno izolacijo debeline 19 mm in z toplotno
izolacijo iz lamel kamene volne debeline 80 mm z
AluR folijo, vkljuéno z vsem potrebnim tesnilnim in

pritrdilnim materialom.

Ponujeni proizvoditip:

kpl

kpl

0,00 €

0,00 €
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8 Dobava (ali izdelava) in montaza pokoncnega
hranilnika sanitarne vode. Pokonéen hranilnik za
ogrevanje sanitarne vode v akumulacijsko ogrevalnem
sistemu, izdelan po DIN 4753, izpolnjuje zahteve
DVGW delovnega lista W 551. Za ogrevalne naprave
po DIN 4751. Za temperature sanitarne vode do 70
stopinj C in obratovalni nadtlak na strani sanitarne
vode do 10 bar. Korozijsko za3éiten, primeren za
Zivilsko industrijo, ogrevalnika (material St37-2) z
emajliranjem Ceraprotect. Dodatna katodna za$eita z
magnezijevo za$eéitno anodo. Izvedba C po DIN 1988-
2, s €istilno in opazovalno odprtino na sprednji strani.
Z revizijsko odprtino fi280mm. Ogrevalnik je z vseh
strani  toplotno izoliran z mehko peno, zunanje
prevleéen z umetno maso. S prigrajenim elekitrenim
grelcem moéi 6 kW. Dobavlieno z vsem potrebnim

montaznim, tesnilnim in pritrdilnim materialom.

Dobavljeno s toplotno izolacijo

Tehni¢ni podatki

Prostornina hranilnika: 2000 litrov

Brez prenosnika toplote

Dimenzije:

kot npr. proizvod: Austria Email ali enakovredno
Ponujeni proizvoditip:

9 Dobava in montaza elektronsko  regulirane
centrifugalne Crpalke  z integriranim  frekvencnim
pretvornikom, za linijsko vgradnjo, s prirobni¢nim
prikljuckom, obtotna ¢palka mora morajo biti
opremljene s komunikacijsko povezavo Modbus RTU,
dobava in montaza vkljuéno z protiprirobnicama,

tesnili, vijaki, maticami ter ozienjem.

kot npr. proizvod: IMP Pumps

CRPALKA TALNEGA OGREVANJA

kos

0,00 €
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tip: ECL 100-90/4/2.2K/I-D-2xTT

Q=74,52 m3/h

H=3 m

Pel.=2,2 kW / 230-400V / 50Hz / 4,6A

ali enakovredno

Ponujeni proizvodi/tip: kpl 1 0,00 €

CRPALKA OGREVANJE - KLIMATI

tip: ECL 80-70/4/1.1K/I-D-2xTT

Q=46,47 m3/h

H=3 m

Pel.=1,1 kW / 230-400V / 50Hz / 2,4A

ali enakovredno

Ponujeni proizvoditip: kpl 1 0,00 €

CRPALKA HLAJENJE - KONVEKTORJI

tip: ECL 65-170/4/3.0K/I-D-2xTT

Q=38,93 m3/h

H=13,63 m

Pel.=3,0kW / 230-400V / 50Hz / 6,2A

ali enakovredno

Ponujeni proizvoditip: kpl 1 0,00 €

CRPALKA HLAJENJE - KLIMATI

tip: ECL 65-180/4/3.0S/I-D-2xTT

Q=41,18 m3/h

H=13,93 m

Pel.=3,0kW / 230-400V / 50Hz / 6,2A

ali enakovredno

Ponujeni proizvoditip: kpl 1 0,00 €

10 Dobava in montaza elektronsko regulirane visoko
uéinkovite obtoéne Erpalke, obtoéna Epalka mora biti
opremljene s komunikacijsko povezavo Modbus RTU,
dobava in montaza vkluCuje navojni prikljucek s
holencema in tesnili ter ozi¢enjem.

kot npr. proizvod: IMP PUMPS
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1"

CRPALKA  OGREVANJA
OGREVANJE

tip: NMT MAX C 20/120-F220
Q=7,34 m3/h

H=11,85m

Pel.=0,48kW / 230V / 50Hz / 2,2A
ali enakovredno

Ponujeni proizvodi/tip:

RADIATORSKO

CRPALKA OGREVANJA - KLIMAT PRALNICE
tip: NMT MAX 25/40 F340

Q=15,57 m3/h

H=3m

Pel.=0,23kW / 230V / 50Hz / 1,1A

ali enakovredno

Ponujeni proizvoditip:

CRPALKA HLAJENJA - KLIMAT PRALNICE
tip: NMT MAX C 25/120 F220

Q=6,79 m3/h

H=9,91m

Pel.=0,38kW / 230V / 50Hz / 1,8A

ali enakovredno

Ponujeni proizvoditip:

Dobava in montaza elekironsko regulirane visoko
u€inkovite obtoCne CErpalke za cirkulacijo sanitarne
vode z bronastim hidravliCnim ohiSjem s potopljenim
rotorjem navojne izvedbe, vkljuéno z vsem potrebnim
montaznim in tesnilnim materialom (holandci) ter
oZiCenjem.

kot npr. proizvod: IMP PUMPS

CIRKULACIJA TOPLE SANITARNE VODE - HOTEL

tip: NMT SAN MINI 20/80-130
Q=2,5m3/h

H=3m

Pel.=0,05kW / 230V / 50Hz /0,45A

kpl

kpl

kpl

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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ali enakovredno
Ponujeni proizvodi/tip: kpl 1 0,00 €
12 Dobava in montaza tripotnega regulacijskega ventila

navojne izvedbe tlacne stopnje PNG6 velikosti DN65
max. dopustna temperatura 130°C, elektromotornim
pogonom za 3 toCkovni regulacijski signal, vkljuéno z
potrebnimi 3x kompleti navojnega prikljucka s tesnilom
in matico ter elektro ozienjem.
kot npr. proizvod: DANFOSS
ali enakovredno
Ponujeni proizvod/tip:
TALNO OGREVANJE
DN65 kos 1 0,00 €
- elektromotorni pogon kos 1 0,00 €
- kompleti navojnega prikljucka s tesnilom in matico

kpl 3 0,00€
RADIATORSKO OGREVANJE
DN15 kos 1 0,00 €
- elektromotorni pogon kos 1 0,00 €
- kompleti navojnega prikljucka s tesnilom in matico

kpl 3 0,00 €
HLAJENJE KONVEKTORJI
DN65 kos 1 0,00 €
- elektromotorni pogon kos 1 0,00 €
- kompleti navojnega prikljucka s tesnilom in matico

kpl 3 0,00 €

13 Dobava in montaza mernika porabljene toplote

ALLMESS, overjeno, sestavljeno iz:

- hidravlicne enote, PN6

- raunske enote,

- dveh temperaturnih tipal,

- dodatne Mbus kartice,

- vmesnega kosa v dimenzijah hidravlicne
enote,

- vsega tesnilnega in pritrdilnega materiala.
- vsega ozi¢enja in okabljevanja
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14

15

16

Npr kot: ALLMESS, CF Echo Il 10,0-300,

+ Mbus opcijska kartica, ali enakovredno
DN20

DN40

DN50

DN65

DN80

Dobava in montaza prenosnika toplote-plo$¢ni, lotane
izvedbe, za vgradnjo med toplotne Crpalke sanitarne
vode in hranilnika tople sanitarne vode komplet z
izolacijo, holandci in montaZno konzolo

Q=175kW

PRIMAR: 65/55°C, PN6,

SEKUNDAR: 55/10°C, PN10,

ustreza: DANFOSS, tip ali enakovredno

Dobava in montaza loviine posode za odzraCevanje
izdelana iz ploCevin debeline 2 mm antikorozijsko
zasCiteno, prikljuckom @50 mm za PVC odtocno cev, s
prikljucitvijo in povezavo na odtok kanalizacije,
vkljuéno z vsem potrebnim tesnilnim in pritrdilnim
materialom.

DxSxV 800x100x200 mm
DxSxV 600x100x200 mm

Dobava in montaza ekspanzijske posode, vkljucno z
vsem potrebnim tesnilnim in pritrdilnim materialom.

V=1000 |

proizvajalca REFLEX

Tip G1000, 6 bar - OGREVANJE
ali enakovredno

Ponujeni proizvoditip:

kos
kos
kos
kos
kos

kos

kpl
kpl

kos

- N =~ N W

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
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17 Dobava in montaza ekspanzijske posode, vkljuéno z
vsem potrebnim tesnilnim in pritrdilnim materialom.
V=1000 |
proizvajalca REFLEX
Tip G100, 6 bar - OGREVANJE (vro¢evod)
ali enakovredno
Ponujeni proizvoditip:
kos 1 0,00 €
18 Dobava in montaza ekspanzijske posode, vklju¢no z
vsem potrebnim tesnilnim in pritrdilnim materialom.
V=400 |
proizvajalca REFLEX
Tip G400 - 1" - HLAJENJE
ali enakovredno
Ponujeni proizvoditip:
kos 1 0,00 €
19 Dobava in montaza ventila s kapo za membranske
tlacne raztezne posode z slede€imi karateristikami in
funkciami:
- kontrolo, vzdrzevanje in zamenjavo membranskih
tlaénih razteznih posod
- za zaprte ogrevalne naprave po DIN 4751-2
- nazivni tlak PN 10
- maks. obratovalna temperatura 120°C
skupaj z vsem tesnilnim, montaznim in pritrdilnim
materialom.
npr. kot WATTS ali enakovredno
Ponujeni proizvod:
Ventil servisni za ekspanzijsko posodo 1" NN navoj kos 3 0,00 €

20

Dobava in montaza membranskega varnostnega
ventila aktivacijski tlak 3 bar z sledeCimi
karateristikami in funkcijami: skupaj z vsem tesnilnim,
montaznim in pritrdilnim materialom.

npr. kot VIESSMANN ali enakovredno
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Ponujeni proizvod:
tip MS 1" prikljuéek DN25 / izpust DN32
tip MS 5/4" priklju¢ek DN32 / izpust DN40

21 Dobava in montaza membranske tlane raztezne
posode za sanitarno vodo - preto¢ne izvedbe, vkljutno
z vsem potrebnim tesnilnim in pritrdilnim materialom.

V=400 |
G=DN50
proizvajalca REFLEX tip: DT 400

ali enakovredno
Ponujeni proizvoditip:

22 Prikljuéni komplet ogrevalnika - Preto¢na armatura R

2" z zaporo in praznjenjem.

23 Membranski varnostni ventil za ogrevalnik sanitarne
vode do 5000 litrov, aktivacijski tlak 10 bar ohiSje iz
medenine, vkljuéno z vsem potrebnim tesnilnim in

pritrdilnim materialom..

npr. kot VIESSMANN ali enakovredno
Ponujeni proizvod:
tip MSW 1" prikljuek DN25 / izpust DN32

24 Dobava in montaZa krogelne pipe, s polnim prehodom,
z notranjim navojnim prikljuckom, okrov iz medi, z
rogico za odpiranje, PN 16, vkljuéno z vsem potrebnim

montaznim in tesnilnim in materialom.

kot npr. proizvod: KOVINA / tip:
ali enakovredno

Ponujeni proizvoditip:

DN15

DN20

DN25

DN32

DN50

kos
kos

kos

kos

kos

kos
kos
kos
kos
kos

~N W N w

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00€
0,00 €
0,00€
0,00 €
0,00€
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DN65 kos 5 0,00 €
25 Dobava in montaZa krogelne pipe, s polnim prehodom,

S prirobniénim prikljuckom, vkljuéno S

protiprirobnicama, tesnili, vijaki in maticami, okrov iz

nodu larne litine, vkljuéno z ro€ico za odpiranje PN16.

kot npr. proizvod: POLIX / tip:

ali enakovredno

Ponujeni proizvoditip:

DN80 kos 6 0,00 €

DN100 kos 18 0,00 €

DN125 kos 10 0,00 €
26 Dobava in montaZza krogelne pipe za praznjenje z

zunanjim navojnim prikljuckom, z zaporno kapo na

verizici, vkljuéno z vijaénim spojem za gibko cev, okrov

iz medi, PN 10, vkljuéno z vsem potrebnim montaznim

in tesnilnim in materialom.

kot npr. proizvod: KOVINA / tip:

ali enakovredno

Ponujeni proizvoditip:

DN15 kos 20 0,00 €

DN20 kos 8 0,00 €
27 Dobava in montaza lovilnika nesnage (Cistilni kos), s

poSevnim sedezem, s prirobniénim prikljuckom,

vkljuéno s protiprirobnicama, tesnili, vijaki in maticami,

okrov iz sive litine, s sitom iz nerjavnega jekla, PN16

DN80 kos 2 0,00 €

DN125 kos 2 0,00 €
28 Dobava in montaza protipovratnega ventila z notranjim

navojnim  prikljukom, za vodoravno ali navpi¢no

montazo, okrov iz medi, ravne oblike, PN 16, vklju¢no

z vsem potrebnim montaznim in tesnilnim in

materialom.

DN15 kos 1 0,00 €
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DN25 kos 1 0,00 €

DN32 kos 5 0,00 €

DN40 kos 1 0,00 €

DN50 kos 6 0,00 €

DN65 kos 1 0,00 €
29 Dobava in montaZza protipovratnega ventila s

prirobninim  prikljuékom, za vodoravno ali navpi¢no

montazo, vkljuéno s protiprirobnicama, tesnili, vijaki in

maticami.

DN100 kos 2 0,00 €

DN125 kos 2 0,00 €
30 Dobava in montaza gumi kompenzatorja s prirobni¢nim

prikljuckom, za vodoravno ali navpiéno montaZo,

vkljuéno s protiprirobnicama, tesnili, vijaki in maticami.

DN125 kos 4 0,00 €
31 Termometer s kazalcem, bimetalni, potopna cev

aksialna, iz nerjavnega jekla, premer okrova 80 mm,

merilno obmodje 0 do 120°C, merilna natan¢nost 3%

od vrednosti skale. kos 42 0.00 €
32 Manometer, vzmetni cevni, razred tocnosti 2.5, okrov

iz jekla, nosilni obro€ iz jekla, lakiran, premer okrova

80 mm, prikljuéek R 1/2, radialno navzdol, vkljuéno z

manometersko pipo, merilno obmocje 0 do 10,0 bar.

kos 30 0,00 €

33 Avtomatski odzragevalnik, s plovcem iz plastike, s

protipovratnim elemen tom, okrov iz medi, PN 16, z

navojnim prikljuckom R 1/2 kos 11 0.00€
34 Dobava in montaza odzragevalnega loncka V=2 litra,

vkljuéno z odvodno cevjo DN10 L=2,5 m, krogelno

pipo DN10 ter pritrdilnim in tesnilnim materialom

kos 24 0,00 €
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35 Cevovodi izdelani iz jeklenih cevi iz celega EN 10216-

1 (DIN 2448) mat. P235TR1 (St.37.0), vkljuno s

fazonskimi kosi po EN 10253, vklj. cevnimi pritrdili,

izoliranimi pred prenosom zvoka po trdnih telesih,

spajanje z varjenjem, polaganje v toplotnih postajah in

podpostajah

DN15 m 5 0,00 €

DN20 m 3 0,00 €

DN25 m 10 0,00 €

DN32 m 15 0,00 €

DN50 m 25 0,00 €

DN65 m 15 0,00 €

DN80 - od toplotnih ¢rpalk do hranilnikov ogrevanja in

hlajenja m 120 0,00 €

DN100 m 10 0,00 €

DN125 m 20 0,00 €
36 Dobava in montaza toplotne izolacie za cevi

ogrevanja v toplotni postaji skupaj z fazonskimi kosi -

toplotna izolacija cevovodov, izvedena iz togih

Zlebakov iz mineralnih vlaken, proizv. KNAUF

ISOLATION tip PS Pro ALU, debelina v skladu s

pravil nikomo racionalni rabi energije. Plas¢ je folija iz

aluminija.

DN15 debeline s=20 mm m 5 0,00 €

DN20 debeline s=20 mm m 3 0,00 €

DN25 debeline s=20 mm m 5 0,00 €

DN32 debeline s=30 mm m 15 0,00 €

DN50 debeline s=50 mm m 20 0,00 €

DNG65 debeline s=60 mm m 15 0,00 €

DN80 - debeline s=40 mm od toplotnih Crpalk do

hranilnikov hlajenja m 60 0,00 €

DN80 - debeline s=80 mm od toplotnih Crpalk do

hranilnikov ogrevanja m 60 0,00 €

DN100 m 5 0,00 €

DN125 m 10 0,00 €
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37 Dobava in montaza toplotne izolacije za cevi hlajenja v

hladilni postaji skupaj z fazonskimi kosi - toplotna

izolacija cevovodov, izvedena iz gibkih cevi iz

sintetihega kavCuka, obmocje uporabe -40 do 105°C,

pozami razred B-s3,d0 po EN 13501-1, Kkoefic.

parozapornosti min. 10000, proizv. KAIFLEX ST,

debelina 13 mm do DN40 ter debeline 38 mm od DN50

do DN200.

DN25 debeline s=13 mm m 5 0,00 €

DN50 debeline s=38 mm m 5 0,00 €

DN80 debeline s=38 mm m 60 0,00 €

DN100 debeline s=38 mm m 5 0,00 €

DN125 debeline s=38 mm m 10 0,00 €
38 Izvedba preklopa med sistemom ogrevanja s toplotno

¢rpalko in  vroéevodom z zapornimi loputami,

opremliene z elektromotornim  pogonom ON/OFF

signal, s kon¢nim stikalom za indikacijo lege, z ronim

posredovanjem, pogonom v za$Citi IP66, izdelan iz

nodularne litine, Tmaks=120°C, izvedba pogona 230

VAC, prirobni¢ne izvedbe, vkljuéno

protiprirobnicama, tesnili, vijaki, maticami ter elektro

ozi¢enjem.

kot npr. proizvod:

ali enakovredno

Ponujeni proizvod/tip:

DN100, 230 V kpl 4 0,00 €

39 Izvedba preklopa med sistemom ogrevanja in hlajenja

z tripotnim  zapornim  ventilom, opremljene

elektromotornim pogonom ON/OFF signal, s kon¢nim
stikalom za indikacijo lege, z moznostjo roénega
posredovanja, pogonom v zaséiti P66, izdelan iz
nodularne litine, Tmaks=120°C, izvedba pogona 230

VAC, prirobni¢ne izvedbe, vkljuéno

protiprirobnicama, tesnili, vijaki, maticami ter elektro

ozienjem.

ali enakovredno
Ponujeni proizvoditip:
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40

4

42

tip: DN125, 230 V kpl

TOPLOTNA POSTAJA - OGREVANJE OBJEKTA

Prenosnik toplote-plo$¢ni, lotane izvedbe, komplet z
izolacijo, holandci in montaZno konzolo

Q=303 kW

PRIMAR: 90/60°C, PN16, dpp = 1,45 kPa
SEKUNDAR: 45/55°C, PN6, dps = 11,21 kPa

ustreza: DANFOSS, tip XB 66L-SB-1-80 G2 1/2, ali
enakovredno kos

Kombinirani regulacijski ventil s pogonom, s prikljucki
za uvaritev, vkljuéno z montaznim materialom.

PN16 DN50

Kvs =20 m3/h

V =7,8m3/h

dp =35kPa

ustreza: DANFOSS, tip AHQM, DN50, PN16, kvs=20

m3/h s pogonom DANFOSS, tip AMV 435/230V, ali
enakovredno kpl

Merilo porabljene toplote ALLMESS, overjeno,
sestavljeno iz:
- hidravliéne enote,
- raunske enote,
- dveh temperaturnih tipal,
- dodatne Mbus kartice,
- vmesnega kosa v dimenzijah hidravlicne
enote,
- vsega tesnilnega in pritrdiinega materiala.
PN16 DN40
Vn=10,0 m3/h
V' =7,8m3lh
dp =9kPa
ustreza: ALLMESS, CF Echo Il 10,0-300,
DN40, + Mbus opcijska kartica, ali enakovredno
kos

1,0

1,0

1,0

0,00€
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43

44

45

46

47

48

49

50

51

Lovilnik nesnage z magnetnim vloZzkom, za vro¢o vodo
temperature do 130°C, komplet s protiprirobnicami,
tesnili in vijaki.

PN16 DN 65

Manometer, za obmodje tlakov 0 -16 bar, premera 100
mm

Pipa za manometer za nazivni tlak 16 bar in
temperaturo 150°C.

Ravni teko€inski termometer za merilno obmocje 0 -
120 °C v medeninasti stro¢nici in s tulko za vgraditev v
cev kotne izvedbe DN 15

Medprirobni¢na zaporna loputa za toplo vodo
temperature do 120°C, vkljuéno montazni material.

PN 16 DN 65

Krogelna zaporna pipa za toplo vodo
temperature do 120°C, vkljuéno montazni material.

PN16 DN 32
PN16 DN 15 - izpust

Potopno temperaturno tipalo, vkljuéno s tulko,
kompletno z montaZnim materialom

Cevovodi vkljuéno s fazonskimi kosi,fitingi in cevnimi
pritrdili, iz jeklenih cevi iz celega po DIN2448, material
St 37, spajanje z varjenjem.

DN 65

Pleskanje cevovodov in konzol, dvakrat z osnovnim

premazom po predhodnem €isCenju rje. Dela v toplotni
postaji.

kos

kos

kos

kos

kos

kos
kos

kos

m2

1,0

4,0

4,0

4,0

4,0

2,0
4,0

2,0

100,0

40,0
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52 Toplotna izolacija cevi z negorljivim in neomocljivim

izolacijskim materialom, toplotne prevodnosti pri 25

st.C, max. 0,041 W/mK. Opla¢eno z AL ploCevino

m2 95,0

TOPLOTNA POSTAJA - SANITARNA VODA
53 Prenosnik toplote plo$¢ne, lotane izvedbe, komplet z

izolacijo, holandci

Q=51kW

PRIMAR: 75/50°C, PN16, dpp = 6,8 kPa

SEKUNDAR: 10/65°C, PNG, dps = 1,4 kPa

ustreza: DANFOSS, tip XB 12L-1-26 (G 5/4), ali

enakovredno kos 1,0
54 Kombinirani regulacijski ventil s pogonom, s prikljucki

za uvaritev, vkljuéno z montaznim materialom.

PN16 DN32

Kvs = 6,3 m3/h

V =1,75m3/h

dp =22 kPa

ustreza: DANFOSS, tip AHQM, DN32, PN16, kvs=6,3

m3/h s pogonom DANFOSS, tip AMV 130/230V, ali

enakovredno kpl 1,0

55 Merilo porabljene toplote ALLMESS, overjeno,
sestavljeno iz:
- hidravliéne enote,
- raunske enote,
- dveh temperaturnih tipal,
- dodatne RF Kartice,
- vmesnega kosa v dimenzijah hidravlicne
enote,
- vsega tesnilnega in pritrdilnega materiala.
PN16 DN20
Vn =2,5m3/h
V=1,75m3/h
dp =10 kPa
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ustreza: ALLMESS, CF Echo Il 2,5-130,
DN20, + Mbus opcijska kartica, ali enakovredno
kos 1,0 0,00 €
56 Lovilnik nesnage z magnetnim vlozkom, za vro¢o vodo
temperature do 130°C, z navojnimi prikljucki, komplet
s protiprirobnicami, tesnili in vijaki.
PN16 DN 32 kos 1,0
57 Manometer, za obmocje tlakov 0 -16 bar, premera 100
mm kos 2,0
58 Pipa za manometer za nazivni tlak 16 bar in
temperaturo 150°C. kos 2,0
59 Ravni tekoCinski termometer za merilno obmocje 0 -
120 °C v medeninasti stro¢nici in s tulko za vgraditev v
cev kotne izvedbe DN 15 kos 20
60 Krogelna zaporna pipa za toplo vodo
temperature do 120°C, vkljuéno montazni material.
PN16 DN 15 - izpust kos 6,0
61 Potopno temperaturno tipalo, vkljuéno s tulko,
kompletno z montaznim materialom kos 1,0
0,00 €
62 Cevovodi vkljuéno s faznskimi kosi, fitingi in cevnimi
pritrdili, iz jeklenih cevi iz celega po DIN2448, material
St 37, spajanje z varjenjem.
DN 32 m 30,0
63 Pleskanje cevovodov in konzol, dvakrat z osnovnim
premazom po predhodnem ¢is¢enju rje. Dela v toplotni
postaji. m2 6,0
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64 Toplotna izolacija cevi z negorljivim in neomodljivim

izolacijskim materialom, toplotne prevodnosti pri 25

st.C, max. 0,041 W/mK.opazene s Alplo¢evino

m2 6,0

65 Obtocna (polnilna) ¢rpalka za sanitarno toplo vodo

temperature do 80°C, ohi$je iz brona, z zvezno

regulacijo vrtilne hitrosti, vkljuéno montaZni material.

V' =0,9m3/h

Pe=0,3 kW, U=230V

ustreza: Wilo tip STRATOS Z 30/1-12 GG, ali

enakovredno kos 1,0 0,00 €

PRIPRAVA SANITARNE VODE
66 Dobava in montaZza samodistilnega filtrimega sistema,

izveden iz AISI316, avtomatsko delovanje in izpiranje

na razliko tlaka. Izpiranje s pomocjo odsesovanja

gosce iz filtrirme povrsine in mreZice.

Vigradnja v vertikalno izvedbo. Vkljuéena dobava in

zagon. Krmiljenje izpiralnega ventila s pritiskom vode.

Vkljuéno z vsem montaznim in tesnilnim materialom.

Tehni¢ni podatki:

Nazivni pretok, 200mcr @ dp 1 bar: 80m3/h

Pretok pri pranju; 3 m3/h

Cas izpiranja: 15s

Prikljuna dimenzija: 3«, opcijsko prirobnica

Priklju¢na dimenzija odtoka: 1"

Napajanje: 3x400V, 50/60Hz

Delovni tlak: 6 bar

kot npr. proizvod: KKL — ELFI SCR-L 3-15

ali enakovredno

Ponujeni proizvod/tip:

kpl 1 0,00 €
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67

Dobava in montaza dozirnega sistema primerenega za
vnos koagulantov, flokulantov in sredstev za korekcijo
pH, sredstev za Dobava in montaZza dozirnega
sistema primernega za vnos koagulantov nevtralizacijo
vodnega kamna in korozije, oksidacijo in redukcijo, vsi
materiali, ki so v stiku s kemijski sredstvi so izvedeni iz
PVDF. Mozna je tudi izvedba s samoodzraéno glavo
za doziranje oksidativnih in dezinfekcijskih sredstev.
Vkljuéno z vsem montaznim in tesnilnim materialom ter
vsem oZzienjem.

ZnaCilnosti sistema:

Natancno in proporcionalno doziranje (glede na pretok
vode)

Avtomatsko delovanje, minimalno vzdrZevanje
Materiali v stiku s kemijskim sredstvom so izvedeni v
PVDF

Skladno z CEE predpisi

Tehni¢ni podatki:

Nazivni pretok: 15 m3/h

Maksimalni pretok: 30 m3/h

Priklju¢na dimenzija kontaktnega Stevca: DN5SO
Prikljucna elektricna mo¢: 14W

Sestavni deli naprave:

Digitalna avtomatska dozirna &rpalka, "INJECTA
HYDRA MT"

Kontaktni Stevec DN50

Sesalni komplet za posodo 20-30 lit, sesalna garnitura
s koSem in nepovratnim zapornim ventilom

Sonda za detekcijo minimalnega nivoja

Nepovratni dozirni ventil, prikljucek 1/2"

Tlaéna dozirna cev 1/4", 2 m

Navodila za namestitev in uporabo z izjavo o
skladnosti in garancijskim listom

kot npr. proizvod: DSP-DOS 5
ali enakovredno
Ponujeni proizvodtip:
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DEZEVNICA

68 Dobava in montaZa tlatne ¢rpalke primerne za €rpanje
deZevnice, kompaktne izvedbe, vklop in izklop glede
na tlak notranjega omreZja, s svetlobnimi indikatoji ob
javljanju napake, manometri, gumi-kompenzatorjem
protipovratni ventil na sesalni in tlacni strani z 8l
membranskim akumolatorjem, moznost

komunikacijske povezave preko Modbus protokola,

kompletno s pripadajo€o hidravliéno opremo ter vsem

ostalim tesnilnim in montaznim materialom.

kot npr. proizvod: Hya Solo D
ali enakovredno
Ponujeni proizvoditip:

69 Dobava in montaza dodatne opreme za korienje
dezevnice (zunaniji rezervoar in cevni sistem za zbirnje

dezevnice ni predmet strojnih inStalacij) v sestavi:

- navojni sesalni ko$ s povratnim ventilom NO50, PPL

DN50,prirobnicni nastavek s tesnilnim materialom
(montiran v vmesnem rezervoarju)

- gibljivo cevjo DN32 do fiksne

instalacije, z vrvjo za izvlek, sesalni kos

pritrjeno na dosegu roke,s pritrdilinim

in tesnilnim materialom

Ponujeni proizvoditip:

69 Dobava in montaza prikljuéne armature na dovodu
hladne vode v objekt oz. tehniéni prostor, komplet v

sestavi:

kpl

kpl

kpl

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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- cevni loCevalnik za varovanje instalacije pitne vode,
DN40, NP10, navojni, montiran na veji za rezervno
napajanje razvoda
za koridCenje deZevnice, kompletno z vsemi
sestavnimi deli po specifikaciji proizvajalca, kot npr.
CALEFFI ali enakovredno, komplet s tesnilnim in
montaznim materialom
- navojni krogelni ventil NP10, DN40, z dolgo ro€ico,
komplet
- navojni krogelni ventil NP10, DN40, z dolgo ro€ico,
komplet
- navojni lovilec nesnage, NP10, DN40, s tesnilnim in
montaznim materialom
- polnilo praznilna pipa PN10 DN40
- odStevalni Steve za vodo DN25
- el. magnetni ventil NO40, NP10, 24V, navojni, s
tesnilnim materialom, z ozi¢enjem do krmilne omare.
Ponujeni proizvoditip:
kpl 1 0,00 €
70 Ceuvi iz polietilena visoke gostote
PE-tip 80 za tlak 10 bar, kot npr. "TOTRA"
Ljubljana ali enakovredno, uporabljena kot
zaScitna cev pri krizanjih z drugimi podzemnimi
vodi, komplet
Ponujeni proizvoditip:
PE d63 m 22 0,00 €
KALORIMETRI
71 ObeSalni in pritrdilni material za cevovode, izdelan iz
jeklenih in pocinkanih profilov, objemnih trakov,
izdelanih iz luknjiastega pocinkanega jeklenega traku,
s podlozno gumo, vijakov, matic in zidnih
vlozkov,|zdelava po navodilih proizvajalca oziroma
dobavitelju opreme,
kpl 1 0,00 €
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72 Pripravijalna dela, zarisovanje, zagon strojnih naprav,
preskus sistema z nastavitvijo koli€in pretokov,
uravnotezenje sistemov, preizkusom tesnosti sistema
ter izvedba meritev z izdajo pisnega poroCila ter

zakljuéna dela.

73 Oznacevanje cevnih napeljav po DIN 2403 z jeklenim
zateznim pasom za montaZzo na izolacijo cevi ali
direktno na cev (direktna montaza na cev dovoljena pri
temperatur do 100°C), barva tablice doloéena na

podlagi vrste medija, dimenzije okvirja 105x55 mm

74 lzdelava sheme strojnih instalacij z navodili za
obratovanje vloZenih v okvir in zascitenih s steklom.

75 TlaCni preizkus trdnosti in tesnenja cevovodov s
hladno vodo, preizkusni tlak 1.5x delovni tlak, oziroma
po navodilih investitorja, vkljutno s potrebnim
materialom (Cepi), ter izdelavo pisnega poroCila o
ospeSno opravljenem tlatnem preizkusu. Obvezna
prisotnost skrbnika ali nadzornika sistema. Izvedba

skladna s Tehni¢nim poroCilom.

76 Ureguliranje  celotnega  sistema,  polnjenje
odzraCevanje sistema, meritve parametrov

preizkusni zagon z izdelavo poroCila za posamezno

fazo (regulacija, preizkusi, meritve)

77 lzdelava PID dokumentacije

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

SKUPAJ: STROJNICA

OPOMBA!

0,00 €
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Elektri¢na napeljava, ozi¢enje in povezava v strojnici ni predmet strojnih instalacij. Vse gradbene ojacitve
sten za pritrjevanje elementov ter ostala gradbena dela (prebaji,..) niso predmet popisov projekta strojnih

instalacij.

Pri dobavi elementov strojnih instalacij je potebno upostevati dimezije prostorov in prehodov do prostora
vgradnje.

VSE NAPRAVE STROJNIH INSTALACIJ MORAJO BITI POVEZLJIV Z MODBUS TCP/IP KOMUNIKACIJO
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IIl. TALNO OGREVANJE
Opis Enota  Koligina Skupaj
1 Dobava in vgradnja razdelilca z merilcem pretoka.
Razdelilec izdelan iz nerjavnega jekla, s prikljuéno
matico z notranjim navojem G1 in plo$€atim tesnilom;
na eni strani z vrtliivo polnilno izpustno pipo in
odzragevalno pipo, za prikljuitev cevi, vkljutno s slepo
matico 3/4. Prikljuéek ogrevalne zanke z zunanjim
navojem 3/4 z eurokonusom v skladu s standardom
DIN V 3838 za prikljucitev odgovarjujoCih Uponor
vijacnih  spojk z eurokonusom. Razmak med
posameznimi odcepi: 50 mm. Dovodni razdelilec z
merilci pretoka (z vidno skalo 0 - 4 I/min) za
nastavljanje in zapiranje posameznih zank. Povratni
razdelilec s termostatskimi nastavki in plasti¢no glavo
za odpiranje. Termopogoni z notranjim navojem
M30x1,5 se montirajo direktno na termostatske
nastavke. Razdelilci namontirani na posebnih nosilcih
z zvocno - izolativnimi drzali. Z krogelnimi ventili in
vijaénimi spojkami za cevi 16x2,0.
UPONOR ali enakovredno, tip: VARIO
Ponujeni proizvod:
5 odcepi kos 1 0,00 €
6 odcepov kos 2 0,00 €
7 odcepov kos 24 0,00 €
8 odcepov kos 3 0,00 €
9 odcepov kos 2 0,00 €
10 odcepov kos 0,00€
[I. Talno ogrevanje 35/149
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Opis

Enota

Koli¢ina

Skupaj

2 Dobava in vgradnja podometne razdelilne omarice .
primerne za pritrditev razdelilcev talnega ogrevanja,
prikljuénega modula in regulacijskih postaj na
univerzalno pritrdilno letev vkljuéno s pritrdilnim setom
ter vkljutno z okvirjem in vratmi za vgradnjo v
podomeno omarico, vkljuéno z vsem montaznim
materialom
Material: galvansko zaS¢itena jeklena ploCevina.
Barva: praskasto barvano v beli barvi (RAL 9010)
Vgradna viSina-nastavljiva: 730 - 930 mm
Globina-nastavljiva: 110 — 150 mm

npr. kot ali enakovredno, tip:
Ponujeni proizvod:
podometna omarica bela, Sirina
700 mm

850 mm

3 Dobava in vgradnja Uponor vijaénih spojk MLC, ki se
sestojijo iz galvansko ponikljane medeninaste matice,
notranje spojke izdelane iz PPSU in zatisnega obroca
izdelanega iz PA. Za priklop Uponor vecplastnih cevi
na razdelilce. Notranji navoj 3/4" eurokonus izdelan v
skladu s standardom DIN EN ISO 228-1.

dobavlja TITAN KAMNIK ali enakovredno, tip:
Ponujeni proizvod:

Uponor vijaéna spojka MLC 16-3/4 notranji navoj
- eurokonus

kos
kos

kos

Il. Talno ogrevanje
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0,00 €
0,00 €

0,00 €
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Opis Enota  Koli¢ina Cena Skupaj

4 Dobava in vgradnja cevi za napeljavo talnega
ogrevanja. Difizijsko tesna veéplastna cev (sestavljena
iz. PE-RT - vezni sloj - vzdolzno prekrivno varjen
aluminij - vezni sloj - PE-RT) primerna za ploskovno
ogrevanje/hlajenje. Normalno vnetljivo, klasifikacija
materiala B2 skladno s standardom DIN 4102.
Maksimalni obratovalni tlak: 6 barov pri trajni
obratovalni temperaturi 60°C.

npr. kot UPONOR ali enakovredno, tip:
Ponujeni proizvod:
16x2.0 m 25200 0,00 €

5 Dobava in vgradnja Uponor medeninastega
krogelnega ventila izdelanega iz galvansko zaSCitene
medenine. S ploSCatim tesnjenjem prikljuénega
zunanjega navoja 1". DolZina: 60 mm.

dobavlja TITAN KAMNIK ali enakovredno, tip:
Ponujeni proizvod:
ravni 1ZN x 1NN
kos 80 0,00 €

6 Dobava in vgradnja Uponor sistemske plosce
namenjene za vgradnjo cevi dimenzij 14 - 17mm s
toplotno izolacijo. lzdelana iz ekspandiranega
polistirena, ki je prekrit s ¢rno polistirensko folijo
skladno s standardom DIN EN 13163. Primerno za
obremenitev do 30kN/m2 ViSina sistemske ploSce
skupaj s toplotno izolacijo (11mm) je 33 mm.

npr. kot UPONOR ali enakovredno, tip:
Ponujeni proizvod:
TECTO PLOSCA EPS m2 4050 0,00 €

7 Dobava in vgradnja oblozne folije 150x10 za vgradnjo
med estrih in mejnimi gradbenimi deli (stena), zadnja
stran samolepilna, sprednje stran s PE folijo in
samolepilnim trakom, ki omogo€a izdelavo tesnega
spoja med oblozno folijo in steno. Izdelana iz zaprto
celiCnega polietilena PE-LD.
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npr. kot TITAN KAMNIK ali enakovredno, tip:
Ponujeni proizvod:
Uponor obloZna folija 150x10 m 6500 0,00 €

8 Dobava in montaza univerzalne vecplastne cevi v
palicah (sestavljena iz PE-RT-vezni spoj-vzdolzno
pokrivno verjen aluminij-vezni sloj-PE-RT). Normalno
vnetljivo, klasifikacija materiala B2 skladno s
standartom DIN 4002. Maksimalna temperatura 95°C,
maksimalni obratovalni tiak 10 bar-ov pri trajni
obratovalni temperaturi 70°C, testirana odpornost proti
pregrevanju 50 let, varnostni faktor 1.5, vkljuéno z
vsem potrebnim povezovalnimi spoji (T-kos, reducimi
kosi, kolena 90°, kolena 45°,..) tesnilnim materilom in
pritrdilnim priborom.

kot npr. proizvod:
ali enakovredno
Ponujeni proizvoditip:

16x2 m 122 0,00 €
20x2,25 m 22 0,00 €
32x3 m 670 0,00€
40x4 m 185 0,00 €
50x4,5 m 175 0,00€
63x6 m 165 0,00 €
75x7,5 m 45 0,00€
90x8,5 m 72 0,00 €

9 Dobava in montaza toplotne izolacije razvoda
ogrevalne in hladne vode, s cevno izolacijo ali v
plos€ah iz vulkanizirane sintetiéne gume z zaprto
celino strukturo, debeline po PURES-u (Tehniéne
smernice UCINKOVITA RABA ENERGIJE) za cevi.

proizvajalca ARMACELL ali enakovredno, tip: XG
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Opis Enota

Koli¢ina Cena

Skupaj

Debelina in lastnost izolacije mora ustrezati aktualni
zakonodaji, pravilniku o ucinkoviti rabi energije v
stavbah (PURES).

16x2, s=15mm
20x2,25 s=15mm
32x3 s=25mm
40x4 s=32mm
50x4,5 s=40mm

3 3 3 3 3

10 Dobava in montaza cevovodov izdelani iz érnih

11

jeklenih cevi iz celega EN 10216-1 (DIN 2448) mat.
P235TR1 (St.37.0), vkljuno s fazonskimi kosi po EN
10253, vklj. cevnimi pritrdili, izoliranimi pred prenosom
zvoka po trdnih telesih, spajanje z varjenjem vkljuéno z
vsem ostalim montaznim, reducimim in prehodnim
materialom

DNG5 m
DN80
DN100 m

3

Dobava in vgradnja Uponor prikljuénega modula C-35,
12kanalni.

Lastnosti prikljuénega modula C-35:

- priklop najve€ 12-ih sobnih termostatov

- priklop najve¢ 14-ih termopogonov 24 V

- regulacijska tehnika z mikroprocesorjem

- Crpaléni rele v kompletu

- intervalno vklapljanje termopogonov in ¢rpalke
- zaSCita termopogonov proti preobremenitvi

- LED diode za prikaz stanja napajanja

- priklop zic je ve€inoma brez orodja

- plastika v barvi RAL 9010

- stopnja zascite IP30

Pribor: montaZni material

npr. kot Uponor ali enakovredno, tip:
Ponujeni proizvod:

prikljuéni modul C-35, 6 kanalni ozi¢en kos

Il. Talno ogrevanje

122
22
670
185
175

165
45
72

80

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
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Opis Enota  Koli¢ina Cena Skupaj

OPOMBA: Omogocati mora kompatibilnost z
komunikacijskim protokolom Modbus

12 Dobava in vgradnja termopogona 24 V, z oznaceno
pozicijo (odprto/zaprto), primeren za vgradnjo na
nerjavne razdelilce v povezavi z radijsko vodenim ali
oZiéenim regulacijskim sistemom. Ce ni napajanja, je
termopogon zaprt. Zas€iteno proti prseéi vodi, stopnja
zaSCite IP54. Primerno za delovanje pri temperaturi
okolice do 60°C. Prikljuéni navoj M30x1.5 mm -
notranji. Visina: 54 mm

npr. kot Uponor ali enakovredno, tip:
Ponujeni proizvod:
termopogon 230 V, M30 x 1.5 kos 307 0,00 €

Opomba: Postavka s sobnimi termostati se nahaja v
zavihku hlajenje - konvektor;ji

RADIATORJI
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Opis Enota
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13 Dobava in montaZa jeklenih plo&¢atih radiatorjev s
stranskim prikljuékom, srednjega cenovnega razreda,
izdelani iz hladno valjane jeklene plogevine po EN 422-
1 s pripadajoCim termostatskim ventilom, z
radiatorskim ¢epom in ¢epom z odzraCevalno pipico,
skupaj z zgornjim snemljivim pokrovom z odprtinami
usmerjenimi proti prostoru in dveh stranskih snemljivih
pokrovov, regestrirana in preizkusena toplotne mo¢ po
EN 442, v barvi RAL 9016, z vsemi potrebnimi
prikljucki in opravljenimi testnimi preizkusi, vkljuéno z
predmontazno Sablono, radiatorskim prikljuénim setom
za prikljuCitev radiatorjev iz stene, komplet konzolami
ter vso dodatno potrebno ojacitvijo lahkih sten za
montaZo radiatorjev tip 11 do 33 viSina 300 do 900
mm, univerzalnimi spojkami z EURO konusom ter
vsem ostalim potrebnim pritrdilnim in tesnilnim
materialom za prikljucitev radiatorja iz stene.

Npr kot: Vogel&Noot

Tip: T6

ali enakovredno

Ponujeni proizvod:

22VM 800/900 kpl
22VM 1200/900 kpl
22VM 1400/900 kpl

14

Dobava in montaza termostatske glave z omejitvijo
temperature, s polozajem zaprto in protizmrzovanje, z
adaptarji za vodoravno montazo, z za$€ito pred
nezazeljenim nastavljanjem ter vsem potrebnimi
prikljuénim in tesnilnim materialom za montazo.

Npr kot: Danfoss, tip: RA2920
Ponujeni proizvod:
kpl

Il. Talno ogrevanje

0,00 €

0,00 €
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Skupaj

13 Dobava in izvedba pozarnega premaza in kamene
volne ali poZarne pene, kot zapora prehoda instalacij
skozi meje pozarnega sektroja, ki so lahko masivni
zidovi, kakor tudi lahke predelne stene, minimalne
debeline 10cm, pozarne odpornosti El 90S. Instalacije
je potrebno obojestransko premazati v debelini
najmanj 1mm. Prav tako je potrebno upoStevati
navodila proizvajlca. Po montaZi je potrebno zaporo
oznaciti s podatki o sistemu in izdelovalcu. Za celotno
konstrukcijo je potrebno predloziti ustrezna dokazila o
pozarnih odpornostih vkljuéno z vsem potrebnim
materialom za uc€inkovito izvedbo poZarnega
zatesnenja.

npr. kot PROMATali enakovredno, tip: Promat
stop/Promapyr/Promafoam C

Ponujeni proizvoditip:
od 0.08 do 0.3m2 kpl

15 ObeSalni in pritrdilni material za cevovode, izdelan iz
jeklenih in pocinkanih profilov, objemnih trakov,
izdelanih iz luknjiastega pocinkanega jeklenega traku,
s podlozno gumo, vijakov, matic in zidnih
vlozkov,|zdelava po navodilih proizvajalca oziroma

dobavitelju opreme, skupne teze
kg

16 Cié¢enje in miniziranje (2x) &mih cevi in pritrdilnega
materiala z osnovno zaséitno barvo skladno s SIST EN
ISO 12944-1 (en nanos pred montazo, drugi po
montaZi), debelina nanosa skladno s pravilnikom.

kpl

17 Zarisovanje, montaza, pripravljalna in zaklju¢na dela,
izpiranje omrezja, hladni tlaéni preizkus s tlakom 4
bare, topli zagon z uravnotezenjem ogrevanja.

Il. Talno ogrevanje

87

30

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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18 OznacCevanje cevnih napeljav po DIN 2403 z jeklenim
zateznim pasom za montaZo na izolacijo cevi ali
direktno na cev (direktna montaza na cev dovoljena pri
temperatur do 100°C), barva tablice dolo¢ena na
podlagi vrste medija, dimenzije okvirja 105x55 mm

kpl

19 Zagon, uravnotezenje in izvedba nastavitev
(ureguliranje) sistema skupaj z meritvami in
zapisnikom

kpl

1 0,00 €

1 0,00 €

SKUPAJ: TALNO OGREVANJE

OPOMBA:

0,00 €

Elektro priklop termopogonov, termostatov, napajanje omaric, ozienje in kabliranje so zajeti v naértu

elektro instalacije.

Il. Talno ogrevanje
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Objekt: Dom starej$ih obéanov Moravce
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lll. HLAJENJE - KONVEKTORJI

Opis Enota Koli¢ina Cena Skupaj

1 Dobava, montaZza in zagon ventilatorskega konvektorja
kasetne izvedbe, s kombinirano stropno zajemon
izpustno masko, za 2-cevni sistem hlajenja z
naslednjimi konstrukcijskimi in tehniénimi zahtevami:

KONSTRUKCIJA

je izdelana iz masivne globoko galvanizirane ploCevine
izolirane na vseh podrocjih kjer prihaja od direktnega
stika z hladnim zrakom z

izolacijo z zaprto celi¢no strukturo. Povsod drugod je
izvedena zvocéna izulacija iz polystyrena.

OhiSje je opremljeno z obeSalnimi uSesi za montazo
na strop.

Izlirana kondenzna posoda opremljena s kondenzno
crplko s plovcem je povezana z odvodom kondenza do
prikljuéne cevi na zunanjosti konvektorja.

OhiSje ima pripravljene, vendar pokrite odprtine za
razvod kondicioniranega zraka fi 150, ter odprtino za
dovod svezega zraka fi 65mm.

-TOPLOTNI PRENOSNIK:

iz bakrenih cevi ekspandiranih v aluminiaste lamele je
izdelan iz enega kompaktnega bloka zavitega po
radijo konvektorja.

Cevni prikljucki so prilotani na bakrene cevi in pritrjeni
na ohiSje da se ne poskodujejo pri vijaCenju.

Prikljucki so opremljeni s colskim navojem z ravnim
tesnjenjem. OdzraCevalni ventilcki so enostavno
dostopni. Tehniéne lastnosti so potrjene pri Euroventu.

-VENTILATOR:
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je dvojni cetrifugalni ventilator s stati¢no in dinami¢no

blansiraimn asinhronskim motorjem z varovanjem pred

preobrebenitvijo. Motor ima na razpolago 6 brzin od

katerih se poljubne 3 povezejo na termostat.

Motorji so direktno gnani. Nosilna konstrikcija je mehko
oblazinjena in z fleksibilni prikljucki pritriena na ohisje z
namenom nizkoSimniga delovanja-

-ZRACNI FILTER:

Polypropilenski pralni filter je vstavlejn v sredino
vpiovalne maske in skrbi za zacito pred vnosom
necistoC in prahu na toplotni prenosnik. Filter je
enostavno snemljiv in ga je mozno Cistiti s sesanjem
ali s pranejm pod vodo.

-VPIHOVALNA MASKA: kos 1 0,00 €

Skrbi za zajem zraka iz prostora na sredini in vpih v
prostor pri straneh maske. Vpih se vrsi preko
nastavljivin vpihovalnih lamel. Maska je enostno
snemljiva. Preko nje se dostopa do filtra in notranjosti
konvektorja. OhiSje je barvano v barvo RAL 9003.

Dobava in montaza konvektorja vkljuCuje:
- Trpotni termoelektrici regulacijski ventil
.- Kondenzan banica pod ventili
-Termostat ventilatorskega konvktorja.
.~Zaporni ventil 2x

-Fleksibilne cevi 2x

- regulacijski ventil

proizvajalec: Systemair

Npr. kot Systemair

Tip: SQ-20/S2
ali enakovredno
Ponujeni proizvoditip:

kpl 9 0,00€

Tip: SQ-20/S3
ali enakovredno
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Ponujeni proizvodi/tip:
kpl 50 0,00€
Tip: SQ-30/S3
ali enakovredno
Ponujeni proizvoditip:
kpl 5 0,00€
2 Dobava in montaza relejnih kartic za upravljanje z
dvema ali ve€ konvektorjev na en krmlilnik, vkljuéno z
vsem ostalim montaznim, in povezljivim materialom
kpl 1 0,00 €

3 Dobava in montaza sobnih termostatov za regulacijo
hlajenja in ogrevanja.
Termostat ima slednje funkcuije:
- merjenje in prikaz sobne temperature
- vklop/izklop konvektorja
- regulacijo pogona on/off regulacijskega ventila in
ventilatorja hlajenja
- krmiljneje termopogona talnega ogrevanja
- preklop med zimskim in letnim reZimom
- ro¢na ali avtomatska izbira hitrosti ventilatorja
- nastavitev Zelene temperature
- nastavitev zasedenosti/nezasedenosti prostora (eco
gumb) za var&evanje z energijo
- protizmrzovalno delovanje
- moznoist priklopa okenskega stikala
- zaklep funkcij upravljanja (primerno za javne
prostore)
- javljanje opomnika menjave zraénih filtrov v
konvektorjev
- omogoc¢a komunikacijo Modbus protokola

Kot npr.: Simens RDF302
ali enakovredno

Barva po izboru arhitekture!
Ponujeni proizvoditip:
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kos 65 0,00 €

4 Dobava in montaza cevovodi iz preciznih jeklenih cevi,
varjenih EN 10305-3 (DIN 2394), zunaj pocinkanih,
mat. nelegirano jeklo 1.0308, spajanje s stisljivimi
fitingi, vkljuéno s fazonskimi kosi, vklj. cevnimi pritrdili,
izoliranimi pred prenosom zvoka po trdnih telesih, ter
vsem ostalimi reducirnim montaznim in tesnilnim
materialom

Kot npr.: Geberit
ali enakovredno
Ponujeni proizvoditip:

DN20 m 650 0,00 €

DN25 m 280 0,00 €

DN32 m 210 0,00 €

DN40 m 86 0,00 €

DN50 m 92 0,00 €
5 Dobava in montaza cevovodov izdelani iz ¢rnih

jeklenih cevi iz celega EN 10216-1 (DIN 2448) mat.

P235TR1 (St.37.0), vklju€no s fazonskimi kosi po EN

10253, vklj. cevnimi pritrdili, izoliranimi pred prenosom

zvoka po trdnih telesih, spajanje z varjenjem,

polaganije v toplotnih in hladilnih postajah in toplotnih

in hladilnih podpostajah.

DN65 m 66 0,00 €

DN80 m 195 0,00 €

DN125 m 122 0,00 €

6 Dobava in montaza izolacije cevi in armaturo razvoda
hlajenja ventilatorskih konvektorjev s protikondenéno
izolacijo izdelano iz sintetitnega kavéuka z zaprto
celiéno strukturo z STS in ETS certifikatom skupaj z
vsem potrebnim tesnilnim in pritrdilnim materialom.
Toplotna izolacija z izjavo o skladnosti z EN 14304.
Izolacijo lahko instalira samo "Certificiran izolater".

Npr. kot: ARMACELL, tip: ACE PLUS ali enakovredno

[ll. HLAJENJE- KONVEKTORJI 47/149



Objekt: Dom starejsih obéanov Moravée
Nacrt strojnih in$talacij in strojne opreme $t. 230619_PZI

lll. HLAJENJE - KONVEKTORJI

Opis Enota  Koli¢ina Cena Skupaj

Debelina in lastnost izolacije mora ustrezati aktualni
zakonodaiji, pravilniku o u€inkoviti rabi energije v

stavbah (PURES).

DN20 m 650 0,00 €

DN25 m 280 0,00 €

DN32 m 210 0,00 €

DN40 m 86 0,00 €

DN30 m 92 0,00 €

DN65 m 66 0,00 €

DN80 m 195 0,00 €

DN125 m 122 0,00 €
7 Dobava in montaza krogelne pipe, s polnim prehodom,

z notranjim navojnim priklju¢kom, okrov iz medi, z

rogico za odpiranje, PN 6, vkljuéno z vsem potrebnim

montaznim in tesnilnim in materialom.

kot npr. proizvod: KOVINA / tip:

ali enakovredno

Ponujeni proizvoditip:

DN20 kos 8 0,00 €

DN25 kos 10 0,00 €

DN32 kos 6 0,00 €

DN40 kos 6 0,00 €

DN50 kos 9 0,00 €

DN65 kos 8 0,00 €

DN80 kos 8 0,00 €

DN125 kos 12 0,00 €
8 Dobava in montaza nizkoSumnih kanalizacijskih cevi

za odvod odpadne vode (kondenz) in fazonski kosov

izdelani iz polipropilena (PP) z obojkami zatesnjene z

gumijastimi tesnili (obrocki, man3ete), Cistilnimi kosi

skupaj s pokrovi, vkljuéno z mazalnim sredstvom,

pritrdilnim in montaznim matrialom.

kot npr. proizvod: ARGO / tip:

ali enakovredno

@32 m 280 0,00€
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10

11

Dobava in vgradnja podometnega sifona za odtok kondenza
proizvajalca LIV POSTOJNA koda: 5-150-130, kateri se
vgradi v zid v prilozeno plastiéno ohiSje s pokrovom. S
pomocjo kroglice v notranjosti se funkcija sifonu ne spremeni
tudi, ko se voda posusi. Sifonu je priloZzeno plastiéno ohisje s
pokrovom za vgradnjo v steno in mora biti vgrajeno v
pokonénem poloZaju. Pri vzidavanju je potrebno uporabiti

za8Citni kartonski pokrov.
kos 3

Dobava in montaza poSevnosedeZnega ventila za
nastavitev pretoka za vgradnjo na najbolj oddaljen
ventilatorski konvektor vkljucno s tesnilnim in
montaznim materialom.

kot npr. proizvod: Herz / tip:

ali enakovredno
DN20 kos 1

Dobava in izvedba poZarnega premaza in kamene
volne ali poZarne pene, kot zapora prehoda instalacij
skozi meje pozarnega sekiroja, ki so lahko masivni
zidovi, kakor tudi lahke predelne stene, minimalne
debeline 10cm, pozarne odpornosti EI 90S. Intalacije
je potrebno obojestransko premazati v debelini
najmanj 1mm. Prav tako je potrebno upostevati
navodila proizvajlca. Po montaZi je potrebno zaporo
oznaciti s podatki o sistemu in izdelovalcu. Za celotno
konstrukcijo je potrebno predloziti ustrezna dokazila o
pozarnih odpornostih vkljuéno z vsem potrebnim
materialom za ucinkovito izvedbo poZarnega
zatesnenja.

npr. kot PROMATali enakovredno, tip: Promat
stop/Promapyr/Promafoam C

Ponujeni proizvoditip:
0d 0.08 do 0.3m2 kpl 176

[ll. HLAJENJE- KONVEKTORJI

0,00€

0,00 €

0,00 €
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lll. HLAJENJE - KONVEKTORJI

Opis Enota  Koli¢ina Cena Skupaj

12 Dobava in montaza pozarnih objemk, kot zapora
prehoda inStalacij skozi meje pozarnega sekiroja, ki so
lahko masivni zidovi, kakor tudi lahke predelne stene,
minimalne debeline 10cm, pozarne odpornosti EI 90S.
Potrebno je upostevati navodila proizvajlca. Po
montaZi je potrebno zaporo oznaciti s podatki o
sistemu in izdelovalcu. Za celotno konstrukcijo je
potrebno predloZiti ustrezna dokazila o poZarnih
odpornostih vkljuéno z vsem potrebnim materialom za
ucinkovito izvedbo pozarnega zatesnenja.

Ponujeni proizvodi/tip:
dim. od @50 do @150 mm Kpl 50 0,00 €

13 ObeSalni in pritrdilni material za cevovode, izdelan iz
jeklenih in pocinkanih profilov, objemnih trakov,
izdelanih iz luknjiastega pocinkanega jeklenega traku,
s podlozno gumo, vijakov, matic in zidnih
vlozkov,|zdelava po navodilih proizvajalca oziroma
dobavitelju opreme, skupne teze

kot npr. proizvod: HILTI
ali enakovredno kpl 1 0,00 €

14 Prikljuditev avtomatike, povezava s tipali in nastavitev
avtomatike, regulacije in uskladitev avtomatike z el.
instalacijo.

Opomba: Zajeto v elekto projektu kpl 1 0,00 €

15 OznaCevanje cevnih napeljav po DIN 2403 z jeklenim
zateznim pasom za montaZo na izolacijo cevi ali
direktno na cev (direktna montaZa na cev dovoljena pri
temperatur do 100°C), barva tablice dolo¢ena na
podlagi vrste medija, dimenzije okvirja 105x55 mm

kpl 1 0,00 €
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lll. HLAJENJE - KONVEKTORJI

Opis Enota Cena Skupaj
16 Ciscenje in miniziranje (2x) &rnih cevi in pritrdilnega
materiala z osnovno za$¢itno barvo skladno s SIST EN
ISO 12944-1 (en nanos pred montazo, drugi po
montazi), debelina nanosa skladno s pravilnikom.
kpl 0,00 €
17 Polnjenje sistema ogrevanja in tlatni preizkus
cevovodov z vodo, preizkusni tlak= 1,3x delovni tlak.
Preizkusno obratovnaje z nastavitvijo dusilnih loput in
avtomatik.
kpl 0,00 €
18 Izdelava PID projektne dokumentacije kos 0,00 €
19 Splogni, manipulativni, zavarovalni in transportni
stroski. (ocena 3%) % 0,00€ 0,00¢€
SKUPAJ KONVEKTORSKO HLAJENJE 0,00€
OPOMBA!

Vsa regulacija konvektorjev mora biti kompatibilna s CNS-om objekta.

[ll. HLAJENJE- KONVEKTORJI
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Objekt: Dom starej$ih obéanov Moravce
Nacrt strojnih in$talacif in strojne opreme $t. 230619_PZI

IV. VODOVOD IN KANALIZACIJA

Opis

Enota

Koligina

Skupaj

1 Dobava in montaza straniS¢a iz sanitarne keramike

velikosti 55x36¢cm, sestojeCega se iz WC Skoljke
normalne velikosti z zadnjim iztokom, konzolne
izvedbe, skupaj z masivno sedezno desko s
pokrovom, kompletno z montaznim in tesnilnim
materialom.

Ponujeni proizvoditip:
Model tip.: Po izboru arhitekture!

2 Dobava in montaza nosilna konstrukcije za WC
Skoljko, aktiviranje spredaj, za univerzalno vgradnjo,

sestojea iz:

- jekleni okvir, povrSinko zaSCiten s pradkanjem in

opleskan,

- predmontirani in izolirani splakovanik UP320 s

sprozilnim mehanizmom,
- nastavljive nogice 0+20 cm,

- priklju¢ek vode R 1/2" z integriranim kotnim ventilom

in krmilnim kolesom

- Prazna cev za prikljuéek vode za Geberit AquaClean

- 2 pritrdilna kotnika

- Odtocno koleno s priklju¢kom @50 za odzragevanje

neprijetnih vonjav

- Set za zvo¢no izolacijo

- ZasCitni Cepi

- Vgradna zascita za servisno odprtino

- 2 navojni palici M12 za pritrditev keramike
- Priklju¢na garnitura za WC, @ 90 mm

- WC odtoéno koleno, PE-HD, @ 90 mm

- Prehodna spojka, PE-HD, @ 90/110 mm

- Pritrdilni material

kot npr.: proizvajalca GEBERIT ali enakovredno:
Ponujeni proizvoditip:

V. VOKA

kos

86

0,00 €
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Objekt: Dom starejsih obéanov Moravée
Nacrt strojnih in$talacij in strojne opreme $t. 230619_PZI

IV. VODOVOD IN KANALIZACIJA

Opis Enota  Koligina Cena Skupaj
H=112-130 cm
tip: Duofix kos 86 0,00 €
Dobava in montaza aktivime tipke za dvokoli¢insko
splakovanje, za uporabo s PO splakovalnikom UP320,
za aktiviranje spredaj.
Po izboru arhitekture!
Ponujeni proizvoditip:
kos 86 0,00 €
Dobava in montaZza kompletnega umivalnika iz bele
sanitarne keramike, skupaj s stenskima pritrdilnima
vijakoma, kompletno z enorocno meSalno baterijo,
pokromanim sifoniziranim odtokom, montaznim in
tesnilnim materialom. S potrdilom o nekrusljivosti
materiala
Ponujeni proizvoditip:
Po izboru arhitekture! kos 85 0,00 €
Dobava in montaza kompletnega keramicega
umivalnika za invalide iz bele sanitarne keramike,
kompletno z enoro¢no meSalno baterijo, pokromanim
sifoniziranim odtokom, montaznim in tesnilnim
materialom. S potrdilom o nekrusljivosti materiala
Ponujeni proizvoditip:
Po izboru arhitekture! kos 12 0,00 €
Dobava in montaza kompletnega keramicega
umivalnika za WC prostore obiskovalci, kompletno z
enorono mesSalno baterijo, pokromanim sifoniziranim
odtokom, montaznim in tesnilnim materialom. S
potrdilom o nekrusljivosti materiala
Ponujeni proizvoditip:
Po izboru arhitekture! kos 12 0,00 €
IV. VOKA 53/149



Objekt: Dom starejsih obéanov Moravée
Nacrt strojnih in$talacij in strojne opreme $t. 230619_PZI

IV. VODOVOD IN KANALIZACIJA

Opis

Enota

Koliéina

Cena Skupaj

7 Dobava in montaza frizerskega umivalnika, kpl s
pripadajoim odto¢nim setom, z enoroéno stojeCo
mesSalno baterijo s krmilnim vlozkom, vkljutno z vsem

ostalim montaznim in tesnilnim materialom.

Ponujeni proizvoditip:
Po izboru arhitekture!

5 Dobava in montaZa nosilne konstrukcije za umivalnik,

za univerzalno vgradnjo, sestojeca iz:

- jekleni okvir, povrSinko zaSCiten s pradkanjem in

opleskan,
- nastavljive nogice 0+20 cm,

- armaturna priklju¢ka mrzle in tople vode DN15-2ZN,

- set za pritrditev umivalnika M10,

- nastavljiva montazna plo$¢a za armaturne prikljucke,

- PE odtoéno koleno @50,
- drobni pritrdilnim material

elriinai 7 vieam tacnilnim in mAantadynim matarialam

kot npr.: proizvajalca GEBERIT ali enakovredno:
Ponujeni proizvoditip:

H=82-98 cm

tip: Duofix

8 lzdelava prikljucka za umivalnike skupaj s pritrdilnimi
elementi, vkljuéno s tesnilnim, prehodnim
montaznim materialom, PVC odto¢no cevjo zaCepljeno
na koncu, kompletno z montaznim, tesnilnim,

pritrdilnim in povezovalnim materialom

9 lzdelava prikljucka za frizerski umivalnik skupaj s
pritrdilnimi elementi, vkljuéno s tesnilnim, prehodnim in
montaznim materialom, PVC odto¢no cevjo zaCepljeno
na koncu, kompletno z montaznim, tesnilnim,

pritrdilnim in povezovalnim materialom

V. VOKA

kos

kos

kos

kpl

82

109

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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Objekt: Dom starejsih obéanov Moravée
Nacrt strojnih in$talacij in strojne opreme $t. 230619_PZI

IV. VODOVOD IN KANALIZACIJA

Opis

Enota

Koliéina

Cena Skupaj

10

1

12

13

14

Dobava in montaza kompletnega stenskega pisoaria,
sestojeCega se iz: pisoarne Skolke iz sanitarne
keramike bele barve - zidne izvedbe. Skupaj z ¢asono
armaturo za pisoar primerno za javne objekte, skupaj z
vsem montaznim in tesnilnim materialom

kot npr.. proizvajalca Po izboru arhitekture
Ponujeni proizvoditip:
Po izboru arhitekture!

Izdelava prikljucka za pisoarje skupaj s pritrdilnimi
elementi, s tesnilnim, prehodnim in montaznim
materialom, PVC odtoéno cevjo zacepljeno na koncu,
kompletno z montaznim, tesnilnim, pritrdilnim in
povezovalnim materialom

Dobava in montaza kompletne nadometne TUS
meSalne enoroCne baterije, s termostatsko regulacijo
vode, sestavljeno iz: meSalno baterije, rocko,, tus
rocke z povezovalno cevjo, komplet z vsemi pritrdilnimi
in tesnilnimi materialom.

Po izboru arhitekture!
Ponujeni proizvoditip:

lzdelava prikljucka za tuS armature in prikljucek
odvodnjavanja na odtok, skupaj s pritrdilnimi element,
vkljuéno s tesnilnim, prehodnim in montaznim
materialom,

Dobava in montaza kompletne nadometne meSalne
enoroéne baterije, primerne za uporabo pri vozickih za
tusiranje s termostatsko regulacijo vode, z gibljivo
cevjo minimalne dolZine 2m, tus rocko, komplet z
vsemi pritrdilnimi in tesnilnimi materialom.

Po izboru arhitekture!

V. VOKA

kos

kos

kos

kos

72

72

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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IV. VODOVOD IN KANALIZACIJA

Opis

Enota

Koliéina

Cena

Skupaj

15

16

17

Ponujeni proizvoditip:

Izdelava prikljuka za tu$ armature skupaj s pritrdilnimi
elementi, vkljuéno s tesnilnim, prehodnim in
montaznim materialom,

Dobava in montaZza kompletnega sistema za
odvodnavanje kopalnic - talni sifon vkljuéno z pokrivno
reSetko iz nerjavecega jekla, kompletno z vsem
montaznim, tesnilnim, pritrdilnim in povezovalnim
materialom za prikljucitev na kanalizacijo vkljutno z
vsem montaznim in tesnilnim materialom

Po izboru arhitekta!

Npr kot: ACO ali enakovedno
Ponujeni proizvoditip:

OPOMBA: Vgradnja talnih sifonov po navodilih
proizvajalcalll

Dobava in montaZza umivalnika za Cistilke ( trokadero ),
sestojeCe se iz bele fajanCevinaste keramike z
dotoéno in odtoéno armaturo, z odtoénim sifonom, s
poklopno reSetko, vkljutno z vsem montaznim in
tesnilnim materialom, s sanitarno enoro¢no stensko
armaturo za trokadero, z roénim tuSom za izplakovanje
ter kotlicka za boljSe izplakovanje, tesnilnim,
prehodnim montaznim materialom. S potrdilom o
nekrusljivosti

Po izboru arhitekta!
npr. kot GEBERIT tip: PUBLICA ali enakovredno,

ali enakovredno
Ponujeni proizvoditip:

V. VOKA

kos

kos

kpl

kpl

72

72

0,00€

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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IV. VODOVOD IN KANALIZACIJA

Opis

Enota

Koliéina

Cena

Skupaj

18

19

Dobava in montaza nosilne konstrukcije za trokadero
Skoljko, aktiviranje spredaj, za univerzalno vgradnjo,
sestojeca iz

- jekleni okvir, povrSinko zasciten s praskanjem in
opleskan,

- predmontirani in izolirani splakovanik Sigma 12cm s
sprozilnim mehanizmom,

- nastavitev koli¢ine izplakovalne vode

- nastavljive nogice 0-20 cm,

- prikljuek vode R 1/2" z integriranim kotnim ventilom
in krmilnim kolesom

-2x prokljuéna kolena R 1/2", MeplaFix

-zasCitni Cepi

- 2 pritrdilna kotnika

- Odtoéno koleno s prikljuékom @50 za odzragevanje
neprijetnih vonjav

- Set za zvo¢no izolacijo

- Vgradna za$cita za servisno odprtino

- 2 navojni palici M12 za pritrditev keramike

- Prikljuéna garnitura za trokadero @ 90 mm

- trokadero odto¢no koleno, PE-HD, @ 90 mm

- Prehodna spojka, PE-HD, @ 90/110 mm

- dobava in montaza vkljutena z vsem ostalim
pritrdilnim in tesnilnim materialom

kot npr.: proizvajalca GEBERIT ali enakovredno:
Ponujeni proizvoditip:

Dimenzije: 500x1750x120 mm

tip: Duofix

Dobava in montaza aktivime tipke za dvokoliinsko
splakovanje trokaderota, za uporabo s PO
splakovalnikom UP320, za aktiviranje spredaj.

Po izboru arhitekture!
Ponujeni proizvoditip:

V. VOKA

kos

kos

0,00 €

0,00 €
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IV. VODOVOD IN KANALIZACIJA

Opis Enota  Koligina Skupaj
20 Dobava in montaza univerzalne veéplastne cevi v

kolutih ali palicah, (sestavljena iz PE-RT-vezni spoj-

vzdolzno pokrivno verjen aluminij-vezni sloj-PE-RT).

Normalno vnetljivo, klasifikacija materiala B2 skladno s

standartom DIN 4002. Cevi izdelane po EN 806.

Maksimalna temperatura 95°C, maksimalni obratovalni

tlak 10 bar-ov pri trajni obratovalni temperaturi 70°C,

testirana odpornost proti pregrevanju 50 let, varnostni

faktor 1.5, vkljutno z vsem potrebnim povezovalnimi

spoji (T-kos, baterijskijskimi prikljucki, reducirni kosi,

kolena 90°, kolena 45°,..) tesnilnim materilom in

pritrdilnim priborom.

kot npr. proizvod: UPONOR / tip:

ali enakovredno

Ponujeni proizvodtip:

20x2,25 m 2703 0,00 €

25x2,5 m 465 0,00€

32x3 m 332 0,00 €

40x4 m 230 0,00 €
21 Dobava in montaza cevi iz nerjaveéega jekla (material

je opisan v navodilih za oddajo popisov - 1.4401 po

DIN 17455), skupaj z vsemi fitingi, spojnim, tesnilnim,

obesalnim in pritrdilnim pocinkanim materialom ter

dodatkom za odrez, velikosti:

kot npr. proizvod: GEBERIT / tip:

ali enakovredno

Ponujeni proizvoditip:

DN40 m 86 0,00 €

DN50 m 88 0,00 €

DN65 m 173 0,00 €
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IV. VODOVOD IN KANALIZACIJA

Opis Enota  Koligina Cena Skupaj
22 Dobava in montaza toplotne izolacije cevi za razvod

hladne vode, za&¢itena s fleksibilnimi cevaki z zaprtimi

celicami debeline po DIN 1988, toplotne prevodnosti

0,04 W/mK; vkljuéno ves tesnilni in lepilni material.

Dodatna zaSCita izolacije z alu ploevino na

evakuacijskin poteh. S potrebnimi certifikati

vgrajene materiale da izpolnjuje razred A poZarne

odpornosti.

20x2,25 m 1351 0,00 €

25x2,5 m 232 0,00€

32x3 m 166 0,00 €

40x4 m 115 0,00 €

DN40 m 43 0,00 €

DN50 m 44 0,00 €

DN65 m 86 0,00 €
23 Toplotna izolacija razvoda tople vode po DIN 1988-2,

s cevno izolacijo iz vulkanizirane sinteticne gume z

zaprto celitno strukturo, parazaporni koeficient p:

7000, toplotna prevodnost A:0,035 W/(mK) skupaj z

vsem potrebnim tesnilnim in pritrdilnim materialom za

izolacijo razdelilnikov. Dodatna zas¢ita izolacije z alu

ploCevino na evakuacijskih poteh. S potrebnimi

certifikati za vgrajene materiale da izpolnjuje razred A

poZarne odpornosti.

proizvajalca ARMACELL ali enakovredno, tip: XG

16x2 m 1351 0,00 €

20x2,25 m 232 0,00 €

25x2,5 m 166 0,00 €

32x3 m 115 0,00 €

40x4 m 43 0,00 €

DN40 m 44 0,00 €

DN50 m 86 0,00 €

V. VOKA
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IV. VODOVOD IN KANALIZACIJA

Opis Enota  Koligina Cena Skupaj
24 Dobava in montaza PP kanalizacijske cevi in fazonski

kosi, z obojkami zatesnjene z gumijastimi tesnili

skupaj s pokrovi, obroCki, mansetami, mazalnim

sredstvom, namenjeni za prikljucke sanitarnih

elementov vkljuéno z vsem potrebnim pritrdilm im

montaznim materialom.

kot npr. proizvod: / tip:

ali enakovredno

Ponujeni proizvodtip:

@50 m 320 0,00 €

a75 m 160 0,00 €

@110 m 640 0,00 €

@125 m 62 0,00 €

@160 m 20 0,00 €
25 Dobava in montaza termostatskega cirkulacijskega

ventila za termi¢no balansiranje razvoda cirkulacije

sanitarne vode, z navojnim priklju¢kom PN10,

maksimalna delovna temperatura je 90°C, obmodje

nastavljanja od 40-60°C vklju¢no s termometrom,

omocena termi¢na dezinfekcija, skupaj s tesnilnim in

montaznim materialom.

npr. kot HERZ ali enakovredno, tip: 4011

Ponujeni proizvoditip:

DN 15 kos 45 0,00 €

DN 20 kos 1 0,00 €
26 Dobava in montaZa krogelne navojne pipe, primerne

sanitarno vodo, z navojnima prikljuckoma z tesnilnim

prilegom po DIN2999, ohisje iz medenine MS58

niklano, krogla kovana iz medenine MS58 kromana,

jekleno rocCico ter z vsem tesnilnim in pritrdilnim

materialom , tlane stopnje PN10.

npr. kot KOVINA ali enakovredno, dimenzije:

Ponujeni proizvoditip:

DN15 kos 70 0,00 €

DN20 kos 67 0,00 €
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IV. VODOVOD IN KANALIZACIJA

Opis

Enota Koliéina Cena

Skupaj

27

28

29

DN25
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80

Dobava in montaza odzracevalne kape iz PVC,
vkljuéno z vsem potrebnim pritrdilnim in montaznim
materialom.

npr. kot ARGO ali enakovredno, dim:
Ponujeni proizvoditip:
@110

Toplotna izolacija za razvod odto¢ne kanalizacije
fekalij iz vulkanizirane sinteticne gume z zaprto celi¢no
strukturo, parazaporni koeficient y: 7000, toplotna
prevodnost A:0,035 W/(mK) skupaj z vsem potrebnim
lepilnim in pritrdilnim materialom (v plo$¢ah).

kot npr. proizvod: Armacell / tip: Armaflex ACE/P
Ponujeni proizvoditip:

Dobava in montaZa komplet pretoCnega talnega sifona
prilagodljivega po visini, kompleten s priklopom za
dotok in odtok velikosti DN50O, vkljutno s smradno
zaporo, skupaj z vsem potrebnim vgradnim in
pritrdilnim materialom.

npr. kot ACO ali enakovredno
Ponujeni proizvoditip:
dim.150x150mm

TEHNOLOGIJA KUHINJE IN KAVARNE

V. VOKA

kos 26
kos 18
kos 11
kos 6
kos 5
kos 4

kos 20

m2 181

kos 5

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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Opis Enota  Koligina Cena Skupaj
30 lIzdelava prikljucka tople in hladne vode skupaj s

pritrdilnimi  elementi, s tesnilnim, prehodnim

montaznim materialom, 2x zapornim ventilom DN 15,

kompletno z montaznim, tesnilnim, pritrdilnim in

povezovalnim materialom

Oznaka v nacrtu tehnologije kuhinje: THV DN15

kos 14 0,00 €

31 Izdelava posameznega prikljucka tople ali hladne vode

skupaj s pritrdilnimi elementi, s tesnilnim, prehodnim in

montaznim materialom zapornim ventilom DN 20,

komplethno z montaznim, tesnilnim, pritrdilnim in

povezovalnim materialom

Oznaka v nacrtu tehnologije kuhinje: TV ali HV DN20

kos 14 0,00 €

32 |Izdelava odtoka vode za kuhinjske elemente

izdelanega iz PVC odto¢ne cevi, zagepljeno na koncu,

vkljuéno z vsem tesnilnim, prehodnim in montaznim

materialom

fi 50 kos 22 0,00 €

fir5 kos 5 0,00 €
33 Dobava in montaza lovilca olj in ma$€ob, primernega

za uporabo v gostinskih obratih, ustreza zahtevam

SIST EN 1825, izdelanega iz polietilena, za vgradnjo v

teren zunaj objekta, s povoznim pokrovom, na

obmodjih z moznostjo visoke podtalnice se lovilec

vgradi s protivzgonsko zaSito z razbremenilno AB

plos¢o vkljuéno z vsem montaznim in tesnilnim

materialom.

npr. Kot ACO , tip: LipuMax-P-B ali enakovredno

Ponujeni proizvoditip:

Nominalna velikost; NS 5,5 kpl 0 0,00 €

Tehniéni podatki:

Skupni volumen lovilca: 1960l

Cevni prikljuek: DN150

Teza: 108kg
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Opis Enota Koli¢ina Cena

Skupaj

34

35

Dimenzije (Vx@): 2611 x 1320mm

S povoznim pokrovom in AB vencem

AB plosc¢o za preprecevanje protivzgona in ves
montazni material

OPOMBA:

Lovilec ma$¢ob ni predmet strojnih inptalacij!
Gradbena dela niso predmet strojnih intalacij

Montaza talnega sifona s pohono reSetko, primerno za
vgradnjo v kuhinjah, s protismradnimi zaporami (ali
sifoni) izdelane iz inox inox plocevine brez ostrih kotov
za lazje CiSCenje in doseganje sanitarnih standardov, s
prikljuénim iztokom (dobavi dobavitelj tehnologije
kuhinje, kompletno z vgradnjim in tesnilnim
materijalom.

dimenzija: 200x200mm (odtok DN70mm) kos
dimenzija: 300x300mm (odtok DN70mm) kos
dimenzija: 300x300mm (odtok DN100mm) kos
dimenzija: 600x400mm (odtok DN150mm) kos
dimenzija: 800x400mm (odtok DN150mm) kos

_ A N =~

OznacCevanje cevnih napeljav po DIN 2403 z jeklenim
zateznim pasom za montaZo na izolacijo cevi ali
direktno na cev (direktna montaza na cev dovoljena pri
temperatur do 100°C), barva tablice dolo¢ena na

nAdlani vreta madiin Aiman=iia Alhdiria 1NRVERR mm

kpl 1

V. VOKA

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
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Opis

Enota

Koliéina

Skupaj

36

37

Dobava in izvedba poZarnega premaza in kamene
volne ali poZarne pene, kot zapora prehoda instalacij
skozi meje pozarnega sektroja, ki so lahko masivni
zidovi, kakor tudi lahke predelne stene, minimalne
debeline 10cm, pozarne odpornosti El 90S. Instalacije
je potrebno obojestransko premazati v debelini
najmanj 1mm. Prav tako je potrebno upostevati
navodila proizvajlca. Po montaZi je potrebno zaporo
oznaciti s podatki o sistemu in izdelovalcu. Za celotno
konstrukcijo je potrebno predloZiti ustrezna dokazila o
poZarnih odpornostih vkljutno z vsem potrebnim
materialom za ucinkovito izvedbo poZarnega
zatesnenja.

npr. kot PROMATali enakovredno, tip: Promat
stop/Promapyr/Promafoam C

Ponujeni proizvoditip:
od 0.08 do 0.3m2

Dobava in montaza poZarnih objemk, kot zapora
prehoda indtalacij skozi meje poZarnega sektroja, ki so
lahko masivni zidovi, kakor tudi lahke predelne stene,
minimalne debeline 10cm, pozarne odpornosti EI 90S.
Potrebno je upostevati navodila proizvajlca. Po
montazi je potrebno zaporo oznaciti s podatki o
sistemu in izdelovalcu. Za celotno konstrukcijo je
potrebno predloZiti ustrezna dokazila o pozarnih
odpornostih vkljuéno z vsem potrebnim materialom za
ucinkovito izvedbo poZarnega zatesnenja.

Ponujeni proizvoditip:
dim. od @50 do @150 mm

V. VOKA

kpl

kos

235

85

0,00 €

0,00 €
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Opis Enota  Koligina Cena Skupaj

38 hidranta, sestoje€ega iz: plo€evinaste omarice z vratci
na te€aj velikosti 840x740x250 mm opleskane in
ustreznim napisom, zaporni ventil DN 32 za
nadometne hidrante s togo spojko “C” in reducirnim
kosom 30 m tlaéne gumijaste cevi dimenzije 25 mm
navite na gibljivi kolut rocnika z ustnikoma in zasunom
dimenzije DN25, z vsem pritrdilnim, montaznim in
tesnilnim materialom, montaZo in pregledom

kpl 13 0,00 €

39 Dobava in montaza gasilnega aparata na suhi prah
(ABC), komplet z nastavkom za pritrditev na zid in
drobnim pritrdilnim materialom. Aparat opremljen s
certifikatom USM GA z vpisanim letom veljavnosti.

Ponujeni proizvoditip:
6kg kos 20 0,00 €

40 Dobava in montaza kompletnega gasilnega aparata na
ogljikov dioksid oz. CO2 (BC), kompletnega z
nastavkom za pritrditev na zid in drobnim pritrdilnim
materialom. Aparat opremljen z vpisanim letom
veljavnosti.

Ponujeni proizvoditip:
5kg kos 2 0,00 €

40 Pripravijalna in zaklju¢na dela, tlagni preizkus omrezja,
dezinficiranje - klorni Sok instalacije, izpiranje in
odvzem vzorca vode, izdelava zapisnika podpisanega
s strani izvajalca in nadzora.

kpl 1 0,00 €

41 Splosni, manipulativni, zavarovalni in transportni
stroski. (ocena 3%) % 1 0,006 0,00€

SKUPAJ: VODOVOD in KANALIZACIJA 0,00 €

OPOMBA!
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Opis Enota  Koligina Cena Skupaj
- Pred dobavo in montazo sanitarne keramike in izvedbo prikljukov je potrebno od arhitekta in
D400investitorja pridobiti toéne tehniéne podatke (proizvajalec in tip) in lokacije posameznih prikljuckov (voda
, kanalizacija).
- Vse gradbene ojacitve sten za pritrjevanje elementov na montazne stene so predmet popisov projekta
gradbenih del.
- Vsi elementi kuhinje in bara se vgrajujejo po navodilih tehnologije kuhinje in baral
- Vsa ostala oprema kopalnic in we-jev (ogledala, kopalniske policke, drzala, i.p.d.) ni predmet strojnih
instalacij!!!
- Revizijske odprtine niso prednemt strojnih instalacij!
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Opis Enota Koligina  Cena Skupaj

MERILNO MESTO

1 Dobava in montaza kombiniranega vodomera
prirobni¢ne izvedbe dimenzije DN80/20 z nazivnim

pretokom 35,0 m*/h, minimalnim pretokom 0,02 mh

in maksimalnim pretokom do 90 m*Mh, vkljuéno z
impulznim izhodom za daljinsko odCitavanje,
nerjavna jeklena konzola skupaj navojnim in
tesnilnim materialom.

DN80x20 kos 1 0,00 €

2 Dobava in montaza vodomera navojne izvedbe
dimenzije DN25 , vklju¢no z impulznim izhodom za
daljinsko odcitavanje, nerjavna jeklena konzola
skupaj navojnim in tesnilnim materialom.

DN25 kos 1 0,00 €

3 lzdelava betonskega vodomernega jaSeka po
tehnicnih zahtevah pooblas¢enega upravitelja
vodovoda, vkopan, pred objektom, skupaj z
podloZnim betonom, vstopno / izstopno lestvijo,
pohodno reSetko 40x40 cm, betonskim podstavkom,
povoznim cestnim pokrovom 60x60cm, nosilcem
vodomera ter obdelan z cementno malto na
vstopu/izstopu vodovodne cevi skozi jaSek vkluéno z
vsem ostalim motaznim in tesnilnim materialom

OPOMBA:

V/sa oprema merilnega mesta mora biti iz trajno
nerjavecega jekla.

Izdelava jaska zajeta v gradbenem projektu

Kpl 1 0,00 €
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4 Dobava in montaza fazonskih kosov in prirobnic iz
nodularne litine za tlaéno stopnjo PN12.5, kompletno
s pritrdilnim tesnilnim, vijaénim in povezovalnim
materialom dimenzije:

Ponujeni proizvoditip:

- "EURQ" zasun, DN125, NP10, komplet z roénim
kolesom, tip HAWLE, s tesnilnim in montaZnim

materialom kos 2 0,00 €
- nepovratna loputa DN125, NP10, tip RETO STOP,
z montaznim materialom kos 1 0,00 €

- LN lovilec nesnage DN125, NP10, z montaznim
materialom kos 1 0,00 €

- MDK montazno demontazni kos DN8O, z
montaznim materialom kos 1 0,00 €

- univerzalna navrtalna objemka za LTZ cev DN125
s prikljucnim izhodom za izpustni ventil DN20, z

montaznim materialom kos 1 0,00 €
- krogelni navojni ventil DN20 za izpust, NP10, s

tesnilnim materialom kos 1 0,00 €
- krogelni navojni ventil DN25, NP10, s tesnilnim

materialom kos 1 0,00 €
- krogelni navojni ventil DN25, z izpustno pipico,

NP10, s tesnilnim materialom kos 1 0,00 €
- FF kos iz duktilne nodularne litine, DN80, L=400, z

montaznim materialom kos 1 0,00 €
- FF kos iz duktilne nodularne litine, DN125, L=1000,

z montaznim materialom kos 2 0,00 €
- FFR kos iz NL, DN125/80, montaznim materialom  kos 2 0,00 €
- T kos iz duktilne nodularne litine, DN125/125, z

montaznim materialom kos 1 0,00 €
- Q kos iz duktiine nodularne litine, DN125, z

montaznim materialom kos 1 0,00 €
- XG kos DN125/R1, z montaznim materialom kos 1 0,00 €
- vodotesni elastiéni prehod skozi steno jaska, za

cev DN125, komplet kos 2 0,00 €
- vodotesni elastiéni prehod skozi steno jaska, za

cev DN25, komplet kos 1 0,00 €
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- inox vodovodna cev DN25, z navojnimi nastavki, s
prehodno spojko iz inox / PE, s tesnilnim materialom  m 4 0,00 €

5 Dobava in montaza elementov jaska za izpust iz
notranje vodovodne instalacije (strojni montazni del),
komplet z vso potrebno armaturo in fazoni, v sestavi:

Ponujeni proizvoditip:

- "EURO" zasun, DN65, NP10, komplet z roénim 0,00€
kolesom, tip HAWLE, s tesnilnim in montaZnim

materialom kos 1

- krogelni navojni ventil DN20 za izpust, NP10, s 0,00€
tesnilnim materialom kos 1

- FF kos iz duktilne nodularne litine, DN65, L=500, z 0,00 €
montaznim materialom kos 2

- T kos iz duktilne nodularne litine, DN65/50, z 0,00€
montaznim materialom kos 1

- XG kos DN50/R3/4, z montaZnim materialom kos 1 0,00 €
- vodotesni elasti¢ni prehod skozi steno jaska, za 0,00 €
cev DN50, komplet kos 2

6 Dobava in montaza vodovodne cevi iz polietilena,
izdelana v skladu s standardom EN 12201 za
distribucijo pitne vode.

npr. kot Zagozen ali enakovredno, dimenzije:
Ponujeni proizvoditip:
PE100 SDR11 d75 m 35 0,00 €
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7 Dobava in montaza za$¢itne cevi iz polietilena,

izdelana v skladu s standardom EN 12201 za

distribucijo pitne vode.

npr. kot Zagozen ali enakovredno, dimenzije:

Ponujeni proizvoditip:

PE 80 SDR17 d110 m 35 0,00 €
8 Dobava in polaganje signalnega in opozorilnega

traku nad vodovodnimi cevmi

m 35 0,00 €

9 Dobava in montaza Euro zasuna z vgradbeno

teleskopsko garnituro in cestno kapo (Euro 20; tip

23), hvgr=1,0-1,5m, NP10/16, proizv. HAWLE, s

prirobni¢nim PAM tesnilom in vijaki.

- DN80 kom 3,0 0,00 €

-DN125 kom 1,0 0,00 €
10 Dobava in montaZa prirobniénih fazonskih

kosov iz duktiine nodularne litine (NL), NP10,

skladno z EN 545:2010, z vrtljivo prirobnico, s

predpisano za$¢ito po normativih, komplet z dokazili

0

fskladnosti, z ustreznimi tesnili iz EPDM elastomerne

gume, z montaznim materialom

- "T" kos DN125/65 kom 1,0 0,00 €

- "T" kos DN125/80 kom 3,0 0,00 €

- "T" kos DN125/125 kom 1,0 0,00 €

- "FFK kos DN125-22° kom 1,0 0,00 €

- "FFK kos DN125-30° kom 5,0 0,00 €

- "FFK kos DN125-45° kom 7,0 0,00 €

- "QN" kos DN80 kom 3,0 0,00 €
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11 Dobava in montaza prirobni¢nih fazonskih

kosov iz duktiine nodularne litine (NL), NP10, s

fiksno prirobnico, s predpisano zascito po

normativih, komplet z dokazili o skladnosti, z

ustreznimi tesnili

iz EPDM elastomerne gume, z montaznim

materialom

- "FF" kos DN80, L=300 kom 3,0 0,00 €
12 Dobava in montaZa PE cevi visoke gostote PE -tip

80 za tlak 12,5 bar, komplet s fitingi za medsebojno

spajanje, s tesnilnim in montaZnim materialom,

dobava ceviv kolutu

OPOMBA: Fazonski kosi (T kosi, kolena itd.) so

predvideni iz DLTZ (duktilna nodularna litina) in so

zajeti v loCenih postavkah !

- PEd32 m 26,0 0,00 €

-PE d75 m 6,0 0,00 €

-PEd125 m  320,0 0,00 €
13 Zobdasta spojka z vrtljivo prirobnico, za spajanje PE

cevi z armaturami in fazoni

- DNG5 (za PE d75) m 4,0 0,00 €

- DN125 (za PE d125) m 32,0 0,00 €
14 Dobava in montaza tablic za oznacevanje zasunov

na ustrezne drogove, objekte itd. kom 4,0
15 Dobava in montaza lomljivega

nadzemnega hidranta DN80, tip C, telo v inox

izvedbi, glava iz nodularne litine, prikljucki 1xB in

2xC, z odprtino za izpust vode iz telesa hidranta, po

standardu SIST EN 14339:2005, za globino vgradnje

125 m, komplet s tesniinim in montaznim

materialom

npr. kot IMP Armature DN80-1250

Ponujeni proizvoditip:

kos 3 0,00 €
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16 Tlaéni preizkus vodovodnega prikljucka po
standardu SIST EN 805 in SIST EN 1610, vkjucno z
izdelavo zapisnika prirejenim po standardu DIN 4279

kpl

17 Izpiranje in dezinfekcija vodovodnega prikljucka po
dologilih standarda SIST EN 805, navodilih DVGW
W 291 in po navodilih potrjenih od IVZ.

Kpl

18 Kuvalitativni nadzor upravljlaica vodovoda pri izvedbi
prikljucitve in v varovalnem pasu obstoj. vodovoda,
kompletno z reZijskimi stroski pri delih na javnem
vodovodu (zapiranje in praznjenje odseka,
obvescanje porabnikov...)

kpl

19 lzdelava PID dokumentacije, navodila za varno
uporabo in vzdrzevanje.

kpl

20 Splosni, manipulativni, zavarovalni in transportni
stroski. (ocena 3%) %

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

SKUPAJ: ZUNANJE VODOVODNO OMREZJE

OPOMBA!
Gradbena dela niso stvar tega projekta!

V. ZUNANJE VODOVODNO OMREZJE

0,00 €
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Opis Enota  Koli¢ina Cena Skupaj

1 Prezradevalna naprava KN1 - Skupni prostori

Dobava in montaza prezragevalne naprave za dovod
in odvod zraka, dvojno-stenska prezracevalna naprava
iz ohiSja modularne izvedbe s popolnoma razstavljivim
ohiSjem z varjenimi in koviCenimi spoji. Vsak modul je
sestavljen iz mo€nega samopodpornega okvirja in
izolirnih dvojno-stenskih panelov, kar omogoca
horizontalno ali vertikalno vgradnjo posameznih
modulov. Samopodporno ohisje je izdelano iz posebno
tiskanih in eloksiranih aluminijevih profilov, z zlebovi za
izoliranje vseh spojev in kotov z gumo, za zahtevnano
tesnost in liénost konstrukcije. Profili so na kotih
konstrukcije pritrjeni s po enim vijakom na vsako
stranico, kar omogoc¢a enostavno demontazo
konstrukcije na mestu vgradnje, ¢e bi bilo to potrebno.
Stene, dno in streha so izdelani iz dvo-stenskih
konstrukcijskih panelov iz pocinkane plogevine, z
vmesno izolacijo iz mineralne volne, debeline 50mm.
|Izolacija je negorljiva in ustreza klasifikaciji poZarne
varnosti A1 po DIN 4120. Robovi panelov imajo 90°
korak, da se popolnoma zrakotesno prilegajo ohi$ju, in
so v konstrukcijo pritrjeni s posebnim "snap" oz.
pripenjalnim sistemom in zasko¢nimi utori.
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VI. PREZRACEVALNE NAPRAVE

Opis Enota KoliCina

Skupaj

Nobeni dodatni vijaki ali kovice so potrebni za stabilno
postavitev moduov in ohi§ja. Posebna zrakotesna
izvedba notranjosti prezraevalne naprave, naredi le-to
popolnoma zglajeno. Vsi paneli so po zelji naroénika
lahko dobavljivi tudi v izvedbi z drugimi materiali kot
npr. s plasti¢nim premazom za&¢itena jeklena
plogevina, ali ploevina iz nerjavnega jekla, ter
razliénimi materiali za posamezno steno (notranjo ali
zunanjo). Podobno kot vsa konstrukcija so izdelana
tudi dostopna vrata v prezragevalno napravo, ki se
zrakotesno prilagajajo konstrukciji in in odpirajo preko
nastavljivih kljuk na ohigju. Vsa vrata so opremljena s
posebnim "catch" varnostnim sistemom, ki onemogoéa
nenamerno odpiranje vrat komor pod tlakom oz. ob
delovanju naprave. Prezragevalna naprava je
dobavljiva s podporno konstrukcijo iz pocinkane
plocevine, Zelene visine. Posamezni moduli
prezracevalne naprava so na mestu vgradnje
popolnoma sestavljivi le z priloZenimi sestavnimi profili
in vijaki, brez dodatno potrebnega montaznega
materiala.

- Priporo€ena hitrost zraka na proCelju izmenjevalnikov
toplote 3,0 m/s,

- ali po VDI 3803, v odvisnosti od obratovalnih ur na
leto

Direktno gnani EC ventilator - EC "Plug fan"

Visoko ucinkoviti SISW centrifugalni ventilator, z nazaj
zakrivljenimi lopaticami. Ventilator nima ohisja, in je
namenjen za nizke/srednje tlake. Motor ventilatorja je
pritrjen direktno na gred le-tega. Motor je
visokoucinkoviti EC, oblike B3 ali B5, klasifikacija
izolacije F, zaScCita IP 55. Ventilator in motor sta
montirana na skupno podporno konstrukcijo, ki je
za$Citena pred vibracijami (guma ali vzmeti).
Ventilatorska vstopna odprtina je na ohije
prezraCevalne naprave priklopliena preko fleksibilnih
prikljuckov.

Celne strani prezragevalne naprave
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Celne strani naprave so pripravijene za priklop le-te na
kanalski sistem, z ali brez Zaluzij ali fleksibilnih
priklju¢kov. Dodatne opcije so specificirane v
tehni¢nem opisu.

Prazne komore

Prazne komore dolzine kot specificirano, z ali brez vrat
za dostop. Uporabljajo se za servis in vzdrzevanije ali
izboljSanje distribucije zraka.

Vrecasti filter

Celice filtra so izdelane iz visokokvalitetnih vre¢, z
visoko odpornostjo na toploto, na samopodpornih
profilih, skladno s DIN 24185 in EUROVENT. Filterni
vlozki so lahko izvlecljivi iz ohigja, ki je lahko
pocinkano, aluminijasto ali iz INOX ploCevine, na
servisni strani prezracevalne naprave po primernih
vodilih skozi vrata za dostop. Tesnenje okvirja in
vloZkov je po DIN 1946, klasifikacije F9.

PloS¢ni rekuperator toplote

Plo&¢ni rekuperativni izmenjevalnik toplote, s
samonastavljivimi aluminijastimi plo§¢ami za prenos
toplote in separacijo tokov zraka, ki so lahko tudi
premazan aluminij, nerjavno jeklo ali steklene cevi.
Izmenjevalnik opremljen z "by-pass" loputo za
morebiten obtok zraka. Sekcija je opremljena Se z
lovilnikom kondenzata iz pocinkane plo¢evine ali
nerjavnega jekla, Ce tako zahtevano, se lahko opremi
tudi z loCevalnikom kapljic.

Hiladilni / grelni izmenjevalniki toplote
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Izmenjevalnik toplote, razliénih geometrij za uporabo z
razliénimi viri ogrevanja in hlajenja (voda, para,
hladilna sredstva), na ohisju iz pocinkane ploevine, iz
brez8ivnih bakrenih cevi, mehansko ekspandiranimi v
aluminijaste lamele (po Zelji naro¢nika, se lahko
uporabi tudi druge materiale). Izmenjevalnik je lahko
snemljiv iz ohija po vodilih v napravi, prikljucki pa so
izvedeni skozi ohiSje naprave in zatesnjeni z gumi
tesnili. Izmenjevalnik je postavljen v lovilnik
kondenzata, s prikljutkom na servisni strani naprave,
izdelanim iz pocinkane plogevine, ali plogevine iz
nerjavnega jekla. Opcijsko je v smeri zraka za
izmenjevalnikom lahko postavljen tudi izloCevalnik
kapljic. Grelniki so opremljeni s protizmrzovalnimi
zasCitami.

Zaluzije

Nasprotno si gibljive in aerodinamiéno oblikovane
lopatice Zaluzije, izdelane iz stiskanih aluminijastih
profilov, montiranih na ohisje iz tiskanih aluminijastih
profilov s prirobnicami. Lopatice so gibljive preko
plasti¢nih zobniskih prenosnikov, vgrajenih v votlo
ohi§je. Plasti¢ni zobniski prenosniki so za$€iteni pred
prahom in umazanijo, Ki jih tok zraka prinasa do
notranjosti ohi$ja, kot tudi pred umazanijo in prahom
od zunanjih vremenskih vplivov.

Dusilniki zvoka

Lamele dusilnika zvoka, iz visoko aktivnega
absorpcijskega materiala, odporne na hitrosti zraka do
20m/s, v negorljivi izvedbi. Ohisje, prirejeno toku zraka
kot tudi prekrivna resonancna plo€evina sta iz
pocinkane ploevine. Ce zahtevano, je mozna tudi
izvedba v nerjavnem jeklu ali prevleCeni plocevini.

Fleksibilni prikljucki
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izdelani iz s pocinkano ploCevino dvo-stransko
zakljuCeno posebno tkanino, zrakotesno vgrajeno v
dva profila iz antikorozivnega materiala, z luknjicami
po DIN 24193 R1 na vsakem robu za priklop na
kanalsko mrezo. Fleksibilni prikljucki so zrakotesni,
klasifikacije C po EN 13180 (najboljsi razred) ustreza
EN 13779 in VDI 3803.

Opis prezracevalne naprave v projektu

Tip naprave: modularna dovodno-odvodna enota za
notranjo postavitev, dvoetazne izvedbe.

Izvedba ohisja kot opisano v sploSnem opisu.
Material panelov naprave:

- zunaj: pocinkana plocevina dodatno barvana

- znotraj: pocinkana plocevina

- dno: pocinkana plo¢evina

Karakteristike ohiSja naprave:

- Klasifikacija mehanske stabilnosti D1 (prEN 1886)

- Klasifikacija tesnosti ohigja L1 (prEN 1886)
- Klasifikacija prehoda toplote min. T2 (prEN 1886 -
EUROVENT)

- Klasifikacija toplotnih mostov min. TB2 (prEN
1886 - EUROVENT)

DOVOD:
- Vrecasti filter, klasifikacija F7

PloSéni rekuperator

Plo&¢ni rekuperator kot opisan ze v sploSnem opisu
naprave, aluminijaste protito¢ne izvedbe z obtokom
zraka in jzkoristkom pozimi minimalno 72,8 %.

Koli¢ina zraka - dovod: 10625 m3/h

Koli¢ina zraka - odvod: 10625 m3/h

Zima:

Temperatura zunanjega zraka: -13 °C /90 %
Temperatura notranjega zraka: 22 °C / 40%
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|zkoristek plo$¢nega rekuperatorja: minimalno 72,8%

Minimalna temperatura za rekuperacijo: 14,9°C
Minimalna vrnjena mo¢: 99,5 kW

Poletje:

Temperatura zunanjega zraka: 33 °C /40 %
Temperatura notranjega zraka: 26 °C / 50 %
Izkoristek ploS¢nega rekuperatorja: minimalno 73,2 %

Minimalna temperatura za rekuperacijo: 27.9 °C
Minimalna vrnjena mog¢: 18,7 kW
Vkljuéno z eliminatorjem kapljic.

Direktno gnana EC ventilatorja - EC "Plug fan"

Pretok zraka: 10625 m3/h
Zunanji statiéni tlak: 450 Pa
[zkoristek min: 66,3 %

Grelni vodni izmenjevalnik toplote

Zima - ogrevanje:

|zmenjevalnik toplote kot opisan Ze v sploSnem opisu
naprave, na ohi§ju iz pocinkane plo¢evine.

Grelni medij: 100% voda

Temperaturni rezim grelnega medija: 45/35°C
Grelna mo¢: >32,8 kW

St. grelnih krogov: 1

VKkljuéno s protizmrzovalnim termostatom.

Hladilni vodni izmenjevalnik toplote

Izmenjevalnik toplote kot opisan Ze v sploSnem opisu
naprave, na ohi$ju iz nerjavne ploCevine.

Poletje - hlajenje:

Hladilni medij: 100% voda

Temperaturni rezim hladilnega medija: 7/12°C
Hladilna mo¢: >28,1 kW

St. hladilnih krogov: 1

Dusilnik zvoka
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Du3enje zvoka pri 250 Hz: 14 dB(A)

ODVOD:
- Vrecasti filter, klasifikacija M5

Dusilnik zvoka
Dusenje zvoka pri 250 Hz: 14 dB(A)

Plos¢ni rekuperator

PloS¢ni rekuperator kot opisan Ze v sploSnem opisu
naprave, aluminijaste protitocne izvedbe z obtokom
zraka in jzkoristkom pozimi minimalno 72,8 %.

Direktno gnana EC ventilatorja - EC "Plug fan"

Pretok zraka: 10625 m3/h
Zunanji statiéni tlak: 450 Pa
[zkoristek min: 65,2 %

Vkljuéno s podstavkom visine 150 mm.
Maks. poraba elektricne energije: 11,4 kW

Dimenzije (DxSxV): 5490 x 1940 x 2010 mm
Teza naprave: 2251 kg

Naprava mora ustrezati aktualni zakonodaji,
pravilniku o u€inkoviti rabi energije v stavbah
(PURES), skladna pa mora biti tudi z zadnjo
evropsko direktivo "ErP 2018".

Krmilno-regulacijska oprema naprav KN1

Prezragevalni napravi morata biti opremljeni z elektro
komandno omaro, z vso potrebno mo¢nostno in
krmilno periferijo za varno, stabilno, zanesljivo in
uporabniku prijazno delovanje.
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Osnovne funkcije krmilne opreme naprav so kontrola
temperature vpiha ali kontrola temperature
prostorskega zraka, glede na zahtevano oz. glede na
trenutno temperaturo v prostoru, kontrola temperature
na zajemu svezega zraka, temperature za
rekuperacijo, temperaturo prostora in glede na to
kontrolo moci izmenjevalnikov z izhodnimi signali 0 -
10V (zvezno), ter vzdrzevanje konstantnega tlaka
(nad/pod) v prostoru (z manipulacijo hitrosti
ventilatorjev), ali kontrola konstantnega pretoka zraka,
vkljuéno s potrebnimi tipali.

Potrebna je regulacija vseh zaScitnih in regulacijskih
Zaluzij naprave ter kontrola zamaSenosti filtrov z
indikacijo oz. prikazom, vkljuéno z izklopom naprave v
primeru pozara ali druge kriti¢ne napake.

Napredne funkcije krmilnika naprave so kontrola tlaka
v prostoru glede na signal aktivnega tlatnega tipala v
prostoru (pod/nadtlak), noéno pohlajevanie,
protizmrzovalna za$¢ita prostora, urniki delovanja, ipd.

Regulacija naj bo izvedena preko prosto
programabilnega krmilnika priznanega proizvajalca in
opremljena z uporabniskim vmesnikom z LCD
prikazovalnikom s prikazom glavnih funkcij, temperatur
in alarmov, ter internim WEB vmesnikom za priklop na
lokalno LAN omreZje

Naprava mora omogocati povezavo na komunikacijski
protokol Modbus TCP/IP

Postavka zajema ves potrebni montazni in tesnilni
material

Postavka vkljuCuje vso okabljevanje in oziCenje
Na primer kot: WOLF (Energo Plus d.o.0.)

Tip naprave: KG Flex 3010S/3010S

ali enakovredno

Ponujeni proizvoditip:

kpl 1 0,00 €
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OPOMBA: V postavki naj bo vkljuena cena montaze
klimata z vnosom v postavitveni prostor po delih.

2 Prezracevalna naprava KN2 - Sobe
Dobava in montaZa tehni¢no enakovredna naprava,
vendar s slededimi karakteristikami:

Tip naprave: kompaktna razstavljiva dovodno-odvodna
enota za notranjo postavitev, dvoetaZzne izvedbe.

Izvedba ohisja kot opisano v sploSnem opisu.
Material panelov naprave:
- zunaj: pocinkana plocevina dodatno barvana

- znotraj: pocinkana plo¢evina dodatno barvana

- dno: pocinkana ploc¢evina dodatno barvana
Karakteristike ohi$ja naprave:
- Klasifikacija mehanske stabilnosti D1 (prEN 1886)

- Klasifikacija tesnosti ohi§ja L1 (prEN 1886)
- Klasifikacija prehoda toplote min. T2 (prEN 1886 -
EUROVENT)

- Klasifikacija toplotnih mostov min. TB2 (prEN
1886 - EUROVENT)

DOVOD:
- VreCasti filter, klasifikacija F7

Plos¢ni rekuperator

Plo&¢ni rekuperator kot opisan ze v sploSnem opisu
naprave, aluminijaste protitoéne izvedbe z obtokom
zraka in izkoristkom pozimi minimalno 84,4 %.

Koli€ina zraka - dovod: 4140 m3/h

Koli€ina zraka - odvod: 4140 m3/h

Zima:

Temperatura zunanjega zraka: -13 °C /90 %



Objekt: Dom starejsih obéanov Moravée
Nacrt strojnih in$talacij in strojne opreme $t. 230619_PZI

VI. PREZRACEVALNE NAPRAVE

Opis Enota  Koligina Cena Skupaj

Temperatura notranjega zraka: 22 °C / 40%
Izkoristek ploS¢nega rekuperatorja: minimalno 84,4%

Minimalna temperatura za rekuperacijo: 18,7°C
Minimalna vrnjena mog¢: 44,1 kW

Poletje:

Temperatura zunanjega zraka: 33 °C /40 %
Temperatura notranjega zraka: 26 °C /50 %
Izkoristek plo$¢nega rekuperatorja: minimalno 83,5 %

Minimalna temperatura za rekuperacijo: 27.1 °C
Minimalna vrnjena mo¢: 8,2 kW

Direktno gnana EC ventilatorja - EC "Plug fan"

Pretok zraka: 4140 m3/h
Zunanji statiéni tlak: 450 Pa
[zkoristek min: 65,1 %

Grelni vodni izmenjevalnik toplote

Zima - ogrevanje:

|zmenjevalnik toplote kot opisan Ze v sploSnem opisu
naprave, na ohi§ju iz pocinkane plo¢evine.

Grelni medij: 100% voda

Temperaturni rezim grelnega medija: 45/35°C
Grelna mo¢: >7,2 kW

St. grelnih krogov: 1

VKkljuéno s protizmrzovalnim termostatom.

Hladilni vodni izmenjevalnik toplote

Izmenjevalnik toplote kot opisan Ze v sploSnem opisu
naprave, na ohi$ju iz nerjavne ploCevine.

Poletje - hlajenje:

Hladilni medij: 100% voda

Temperaturni rezim hladilnega medija: 7/12°C
Hladilna mo¢: >9,4 kW

St. hladilnih krogov: 1

Dusilnik zvoka
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Dusenje zvoka pri 250 Hz: 19 dB(A)

ODVOD:
- Vrecasti filter, klasifikacija M5

Dusilnik zvoka
Dusenje zvoka pri 250 Hz: 19 dB(A)

Plos¢ni rekuperator

PloS¢ni rekuperator kot opisan Ze v sploSnem opisu
naprave, aluminijaste protitocne izvedbe z obtokom
zraka in jzkoristkom pozimi minimalno 84,4 %.

Direktno gnana EC ventilatorja - EC "Plug fan"

Pretok zraka: 4140 m3/h
Zunanji statiéni tlak: 450 Pa
[zkoristek min: 64,2 %

Vkljuéno s podstavkom visine 50 mm.
Maks. poraba elektricne energije: 3,8 kW

Dimenzije (DxSxV): 4700 x 1350 x 1520 mm
Teza naprave: 1569 kg

Naprava mora ustrezati aktualni zakonodaji,
pravilniku o u€inkoviti rabi energije v stavbah
(PURES), skladna pa mora biti tudi z zadnjo
evropsko direktivo "ErP 2018".

Krmilno-regulacijska oprema naprav KN2

Prezragevalni napravi morata biti opremljeni z elektro
komandno omaro, z vso potrebno mo¢nostno in
krmilno periferijo za varno, stabilno, zanesljivo in
uporabniku prijazno delovanje.
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Osnovne funkcije krmilne opreme naprav so kontrola
temperature vpiha ali kontrola temperature
prostorskega zraka, glede na zahtevano oz. glede na
trenutno temperaturo v prostoru, kontrola temperature
na zajemu svezega zraka, temperature za
rekuperacijo, temperaturo prostora in glede na to
kontrolo moci izmenjevalnikov z izhodnimi signali 0 -
10V (zvezno), ter vzdrzevanje konstantnega tlaka
(nad/pod) v prostoru (z manipulacijo hitrosti
ventilatorjev), ali kontrola konstantnega pretoka zraka,
vkljuéno s potrebnimi tipali.

Potrebna je regulacija vseh zaScitnih in regulacijskih
Zaluzij naprave ter kontrola zamaSenosti filtrov z
indikacijo oz. prikazom, vkljuéno z izklopom naprave v
primeru pozara ali druge kriti¢ne napake.

Napredne funkcije krmilnika naprave so kontrola tlaka
v prostoru glede na signal aktivnega tlatnega tipala v
prostoru (pod/nadtlak), noéno pohlajevanie,
protizmrzovalna za$¢ita prostora, urniki delovanja, ipd.

Regulacija naj bo izvedena preko prosto
programabilnega krmilnika priznanega proizvajalca in
opremljena z uporabniskim vmesnikom z LCD
prikazovalnikom s prikazom glavnih funkcij, temperatur
in alarmov, ter internim WEB vmesnikom za priklop na
lokalno LAN omreZje

Naprava mora omogocati povezavo na komunikacijski
protokol Modbus TCP/IP

Postavka zajema ves potrebni montazni in tesnilni
material

Postavka vkljuCuje vso okabljevanje in oziCenje
Na primer kot.: WOLF (Energo Plus d.0.0.)

Tip naprave: CPL 4000

ali enakovredno

Ponujeni proizvoditip:

kpl 1 0,00 €
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OPOMBA: V postavki naj bo vkljucena cena montaze
klimata z vnosom v postavitveni prostor po delih.

3  Prezracevalna naprava KN4 - Pralnica
Tehni¢no enakovredna naprava, vendar s sledecimi
karakteristikami:

Tip naprave: modulna dovodno-odvodna enota za
zunanjo postavitev, dvoetazne izvedbe.

Izvedba ohisja kot opisano v sploSnem opisu.
Material panelov naprave:

- zunaj: pocinkana plo¢evina dodatno barvana

- znotraj: pocinkana plocevina

- dno: pocinkana plo¢evina

Karakteristike ohiSja naprave:

- Klasifikacija mehanske stabilnosti D1 (prEN 1886)

- Klasifikacija tesnosti ohigja L1 (prEN 1886)
- Klasifikacija prehoda toplote min. T2 (prEN 1886 -
EUROVENT)

- Klasifikacija toplotnih mostov min. TB2 (prEN
1886 - EUROVENT)

DOVOD:
- Vrecasti filter, klasifikacija F7

PloSéni rekuperator

Plo&¢ni rekuperator kot opisan ze v sploSnem opisu
naprave, aluminijaste protito¢ne izvedbe z obtokom
zraka in izkoristkom pozimi minimalno 73,9 %.

Koli¢ina zraka - dovod: 3600 m3/h

Koli¢ina zraka - odvod: 3600 m3/h

Zima:

Temperatura zunanjega zraka: -13 °C /90 %
Temperatura notranjega zraka: 22 °C / 40%
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|zkoristek plo$¢nega rekuperatorja: minimalno 73,9%

Minimalna temperatura za rekuperacijo: 14.8°C
Minimalna vrnjena mo¢: 33,5 kW

Poletje:

Temperatura zunanjega zraka: 33 °C /40 %
Temperatura notranjega zraka: 26 °C / 50 %
Izkoristek ploS¢nega rekuperatorja: minimalno 74,9 %

Minimalna temperatura za rekuperacijo: 27.8 °C
Minimalna vrnjena mo¢: 6,3 kW
Vkljuéno z eliminatorjem kapljic.

Direktno gnana EC ventilatorja - EC "Plug fan"

Pretok zraka: 3600 m3/h
Zunanji statiéni tlak: 450 Pa
[zkoristek min: 61,3 %

Grelni vodni izmenjevalnik toplote

Zima - ogrevanje:

|zmenjevalnik toplote kot opisan Ze v sploSnem opisu
naprave, na ohi§ju iz pocinkane plo¢evine.

Grelni medij: 100% voda

Temperaturni rezim grelnega medija: 45/35°C
Grelna mo¢: >11,1 kW

St. grelnih krogov: 1

VKkljuéno s protizmrzovalnim termostatom.

Hladilni vodni izmenjevalnik toplote

Izmenjevalnik toplote kot opisan Ze v sploSnem opisu
naprave, na ohi$ju iz nerjavne ploCevine.

Poletje - hlajenje:

Hladilni medij: 100% voda

Temperaturni rezim hladilnega medija: 7/12°C
Hladilna mo¢: >9,5 kW

St. hladilnih krogov: 1

Dusilnik zvoka
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Du3enje zvoka pri 250 Hz: 14 dB(A)

ODVOD:
- Vrecasti filter, klasifikacija M5

Dusilnik zvoka
Dusenje zvoka pri 250 Hz: 14 dB(A)

Plos¢ni rekuperator

PloS¢ni rekuperator kot opisan Ze v sploSnem opisu
naprave, aluminijaste protitocne izvedbe z obtokom
zraka in jzkoristkom pozimi minimalno 73,9 %.

Direktno gnana EC ventilatorja - EC "Plug fan"

Pretok zraka: 3600 m3/h
Zunanji statiéni tlak: 450 Pa
[zkoristek min: 61,1 %

Vkljuéno s podstavkom visine 200 mm.
Maks. poraba elektricne energije: 3,6 kW

Dimenzije (DxSxV): 5610 x 1110 x 1640 mm
Teza naprave: 1423 kg

Naprava mora ustrezati aktualni zakonodaji,
pravilniku o u€inkoviti rabi energije v stavbah
(PURES), skladna pa mora biti tudi z zadnjo
evropsko direktivo "ErP 2018".

Krmilno-regulacijska oprema naprav KN3

Prezragevalni napravi morata biti opremljeni z elektro
komandno omaro, z vso potrebno mo¢nostno in
krmilno periferijo za varno, stabilno, zanesljivo in
uporabniku prijazno delovanje.
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VI. PREZRACEVALNE NAPRAVE

Opis Enota  Koligina Cena Skupaj

Osnovne funkcije krmilne opreme naprav so kontrola
temperature vpiha ali kontrola temperature
prostorskega zraka, glede na zahtevano oz. glede na
trenutno temperaturo v prostoru, kontrola temperature
na zajemu svezega zraka, temperature za
rekuperacijo, temperaturo prostora in glede na to
kontrolo moci izmenjevalnikov z izhodnimi signali 0 -
10V (zvezno), ter vzdrzevanje konstantnega tlaka
(nad/pod) v prostoru (z manipulacijo hitrosti
ventilatorjev), ali kontrola konstantnega pretoka zraka,
vkljuéno s potrebnimi tipali.

Potrebna je regulacija vseh zaScitnih in regulacijskih
Zaluzij naprave ter kontrola zamaSenosti filtrov z
indikacijo oz. prikazom, vkljuéno z izklopom naprave v
primeru pozara ali druge kriti¢ne napake.

Napredne funkcije krmilnika naprave so kontrola tlaka
v prostoru glede na signal aktivnega tlatnega tipala v
prostoru (pod/nadtlak), noéno pohlajevanie,
protizmrzovalna za$¢ita prostora, urniki delovanja, ipd.

Regulacija naj bo izvedena preko prosto
programabilnega krmilnika priznanega proizvajalca in
opremljena z uporabniskim vmesnikom z LCD
prikazovalnikom s prikazom glavnih funkcij, temperatur
in alarmov, ter internim WEB vmesnikom za priklop na
lokalno LAN omreZje

Naprava mora omogocati povezavo na komunikacijski
protokol Modbus TCP/IP

Postavka zajema ves potrebni montazni in tesnilni
material

Postavka vkljuCuje vso okabljevanje in oziCenje
Postavka zajema tudi izdelavo temelne ploSce za
postavitev naprave zunaj objekta

Not naprimer WOLF (Energo Plus d.o0.0.)

Tip naprave: KG Flex 1510S/1510S

ali enakovredno
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VI. PREZRACEVALNE NAPRAVE

Opis Enota  Koligina Cena Skupaj

Ponujeni proizvoditip:
kpl 1 0,00€

4  Dobava in montaZa lokalna prezracevalna naprava za
montazo na steno, sestavljena iz ABS plasti¢nega
ohisja, aluminijastega plo$¢nega rekuperatorja z
visokim izkoristkom 76%, dovodnega in odvodnega

ventilatorja z EC varénimi motorji, maksim. pretoka
100m3/h, filtrov dovodnega in

odvodnega zraka razreda G4, pralnega snemljivega
pokrova, dveh motornih loputk za vpih in sesanje
zraka.

Regulacija delovanja naprave je roéna in zajema
vklop/izklop naprave ter regulacija treh hitrosti
ventilatorjev.

Odvoda kondenza ni potrebno izvesti, saj se le ta
odvede s pomocjo posebno oblikovanega ohisja ter
odvodnega ventilatorja na prosto.

PloS¢ni rekuperator ima vgrajeno kontrolo zamrznitve
preko temperaturnega tipala.

Vgrajen akustiéni signal opozori, kdaj je potrebno
zamenjati filtre.

Tehniéni podatki:

Dovod in odvod zraka: 15/30/100 m*h

(moznost nastavitve do 100m3/h)

Izkoristek rekuperatorja: 76 %

Elektritna poraba modi: 3,7/5,2/12,5 W

Napajanje: 220V/50Hz/1f

Zvocni tlak — podometna izvedba: 15,5/24/36 dB(A)
Zvocni tlak — nadometna izvedba: 19/24/35 dB(A)
Dimenzije — podometna izvedba:

409x388x66 mm

Dimenzije — nadometna izvedba: 409x388x196 mm

Dodatna oprema:
- podometni montazni set
- zajemno-izpu$na fasadna reSetka
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VI. PREZRACEVALNE NAPRAVE

Opis Enota  Koligina Cena Skupaj

- pokrov naprave barvan po RAL
Proizvod: MELTEM Tip M-WRG-K, ali enakovredno

Ponujeni proizvoditip:
kpl 1 0,00 €

SKUPAJ: PREZRACEVALNE NAPRAVE 0,00 €

OPOMBA!

Elektriéna napeljava, oziéenje in povezava v strojnici ni predmet strojnih instalacij. Vse gradbene ojaéitve sten
za pritrjevanje elementov ter ostala gradbena dela (preboji,..) niso predmet popisov projekta strojnih instalacij.
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VII. PREZRACEVANJE - KUHINJA

Opis Enota

SISTEM PREZRACEVANJA PROFESIONALNE
KUHINJE

Sistem prezaCevanja profesionalne kuhinje zasnovan
kot funkcionalna celota, ki vkljucuije:

- visoko ucinkovite var¢ne kuhinjske nape,

- odvodne kuhinjske nape,

- ventilatorske naprave,

- ventilatorje,

- elektronske regulatorje pretoka,

- regulacijske Zaluzije,

- inteligenti regulacijski sistem,

- regulacijsko omaro,

- pripadajoCo periferno regulacijsko opremo,
- funkcionalni zagon in nastavitve parametrov
delovanja.

Vsi elementi sistema od kuhinjskih nap, ventilatorskih
naprav do regulacijskih elementov morajo biti
kompatibilni z regulacijskim sistemom, da se dosega
samodejna optimizacija pretoka zraka za vsako
kuhinjsko napo glede na intenzivnost delovanja
termicnih elementov pod njo in da se razpoloZljiv tlak v
kanalskem sistemu samodejno optimizira glede na
potrebe. Elementi prezratevalnega sistema vezani na
regulacijski sistem morajo biti zato prilagojeni in
dodatno opremljeni tako z vidika regulacijskih zahtev
kot tudi z vidika enostavnosti montaze in visoke
zanesljivosti delovanja.

1 Visoko u€inkovita kuhinjska napa in oprema

VII. KLIMATI KUHINJ
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Opis Enota  Koli¢ina Cena Skupaj

Dobava in montaza visoko ucinkovite kuhinjske nape z
vraCanjem toplote zraka, je izdelana iz inox plo¢evine
kvalitete 1.4301 in mora dosegati naslednje kljuéne
znacilnosti:

- visoka sesalna ucinkovitost, zaradi katere daje
izraCun pretoka zraka po EN 16282 najniZji mozen
pretok zraka, ker je faktor pove&anja pretoka zraka "a"
blizu 1,0 po kriteriju dolo€anja pretoka zraka po
senzibilni energiji,

- indukcijski vpih svezega zraka nazaj v napo skozi
ozke reZe po celotnem notranjem obodu nape za
povecano sesalno uginkovitost z moznostjo regulacije
pretoka tega zraka za zniZanja pretoka sveZega zraka
v prostor kuhinje, kadar je pretok zraka dolo¢en po
kriteriju latentne energije,

- z vpihom sveZega zraka iz nape preko prednjih
perforiranih stranic omogo¢a napa enakomerno
prezraCenost prostora na delovnem mestu ob
termi¢nih elementih ob visokem deleZu sveZega zraka
v bivalni coni z minimalno moZnostjo prepiha,

- vpihovalne reze na vrhu nape po njenem celotnem
obodu omogocajo vpih sveZega zraka z reguliranim
dometom zraka, da se doseze enakomerna
prezracenost bolj oddaljenega prostora od kuhinjske
nape ob visokem deleZu sveZega zraka v bivalni coni
z minimalno moznostjo prepiha.
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Opis Enota  Koli¢ina Cena Skupaj

Visoko ucinkovita kuhinjska napa vkljuCuje naslednje
elemente:

- filtracijski sistem odpadnega zraka, ki dosega s
certifikati dokazano visoko uc€inkovitost filtracije oljnih
delcev, ki je lahko tudi 100% pri velikosti oljnih delcev
7 mikronov in veg;

- prvi element filtracijskega sistema morajo biti
labirintni filtri vgrajeni v napo skladno z EN 16282 pod
kotom 45 stopinj in poZarno certificirani,

- sistem vracanja toplote zraka s prenosniki toplote, ki
morajo dosegati temperaturni izkoristek tudi preko
65% certificirano skladno z Eurovent; prenosniki
toplote naj bodo takih dimenzij, da jih je moZno prati v
pomivalnem stroju, da se zmanj$ajo stroski
vzdrZevanja nape,

- vodni grelnik za dogrevanje zraka na Zeleno
temperaturo,

- »By-pass« za prosto hlajenje, reguliran z motornim
pogonom,

- LED svetilke nad steklom vgrajenim v isti ravnini z
inox ploCevino za lazje Cis€enje,

- kanalske prikljucke za dovod in odvod zraka,

- kanalske prikljucke za dovod sveZega temperaturno
obdelanega zraka v prostore kuhinje, ki jih nemore
prezraiti visoko ucinkovita napa,

- opremo za regulacijo pretoka zraka glede na
termi¢no obremenitev pod napo.

Napa mora imeti izmerjene karakteristike delovanja za
odvod zraka v celotnem podro&ju moznih pretokov. To
omogoca v fazi zagona sistema nastavitev pretokov
odvodnega zraka direktno na PLC regulatorju brez
njihovega ronega umerjanja z instrumenti za merjenje
pretoka.

Pretok zraka in padec tlaka v napi:
Pretok odvod: 4500 m3/h

Padec tlaka v napi odvod: 210 Pa
Pretok dovod: 6000 m3/h

Padec tlaka v napi dovod: 210 Pa
Grelnik vodni:
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Opis Enota

Koli¢ina

Cena

Skupaj

Tproj=-13 °C

Maksimalna temperatura vpiha gretje 24 °C

Pgr = 24,9 kW

Tvode = 45/40 °C

Qvode = 0,63 I/s

Dimenzije kuhinjske nape:

DolZina L = 3900 mm

Sirina B = 1400 mm

Visina H = 620 mm

Ustreza varCnha kuhinjska napa Media z vracanjem
toplote zraka proizvajalca Provent ali enakovredno:

MEDIA-W 3900 x 1400

Vkljuéno z vsem prehodnim, montaznim in tesnilnim
materialom

Vkljuéno z vsem oZi¢nenjem in okabljevanjem
Ponujeni proizvoditip:
kpl

2 Hidravliéni sistem za dogrevanje zraka z vodnimi
grelniki v kuhinjski napi

Dobava in montaZa hidravli¢nega sistema, sestavlja
primarni krog od toplotne postaje do kuhinjske nape in
sekundarni krog v kuhinjski napi. V kuhinjsko napo je
vgrajen hidravliéni modul z delom primarnega kroga in
celotnim sekundarnim krogom. V toplotni postaji mora
biti vgrajena Crpalka (zajeto v svoji postavki) za oskrbo
z grelnim medijem, ki zagotavlja zahtevani pretok
grelne vode po podatkih za napo ob tlaénem padcu 20
kPa na tistem delu primarnega kroga, ki je vgrajen v
kuhinjsko napo Media.

Hidravli¢ni modul sestavljajo: regulacijski ventil z
motornim pogonom, ¢rpalka, dusilni ventil, zapiralna
ventila, izpustno-polnilni ventil in potopna
temperaturna tipala za merjenje temperature dovedene
in odvedene vode.

Vkljuéno z vsem prehodnim, montaznim in tesnilnim
materialom

VII. KLIMATI KUHINJ
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Opis Enota

Skupaj

VKljuéno z vsem oZi¢nenjem in okabljevanjem
Npr. Kot: hidravliéni modul za vodno gretje dobavitelja
Provent d.o.0. ali enakovredno.
HIDRAVLICNI MODUL DN25-P0.75-Kvs6.3
Ponujeni proizvoditip:
kpl

3 Odvodna kuhinjska napa in oprema

Dobava in montaZza odvodne kuhinjske nape, izdelana
iz inox plocevine kvalitete 1.4301 in ima vgrajene
elemente za regulacijo pretoka zraka glede na
termi¢no obremenitev pod napo.

Napa mora imeti izmerjene karakteristike delovanja v
celotnem podro¢ju moznih pretokov, kar v fazi zagona
sistema omogocCa nastavitev pretokov zraka direktno
na PLC regulatorju, brez roénega umerjanja z
instrumenti za merjenje pretoka.

V kuhinjsko napo so vgrajeni Se nasledn;ji elementi:

Labirintni filtri
Pleteni filtri
Svetilka z LED zarnicami
Pretok zraka odvod: 900 m3/h
Padec tlaka v napi odvod: 90 Pa
Dolzina L = 1400 mm
Sirina B = 1100 mm
Visina H = 450 mm
Npr kot.: stenska odvodna kuhinjska napa dobavitelja
Provent d.o.o. ali enakovredno:
EXTRACTA-W 1400 x 1100 - KC1-EXT1
Ponujeni proizvoditip:
kpl

4 Zaluzija z zobniki za regulacijo lamel z nosilcem za
motorni pogon, vkljuéno z vsem ostalim montaznim,
tesnilnim materialom ter ozienjem.

VII. KLIMATI KUHINJ
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Opis Enota Koligina Cena Skupaj
Tip:- KC1-MD12.

Ponujeni proizvodi/tip:

500x400 kpl 2 0,00 €
800x250 kpl 2 0,00 €
400x200 kpl 0,00 €

5 Dovodna naprava prezraéevanja KN3 - KUHINJA

Dobava, montaZa in zagon, enoetazne dovodne
ventilacijske naprave z dovolj velikim presekom in
energetsko ucinkovitimi ventilatorji, da karakteristike
ustrezajo energetskemu razredu A+ ali A+2 po
EUROVENT kriterijih. Naprava je skladna z ErP 2016

in Erp 2018.

Materiali:

« profili: plastificiran aluminij

* zunanii pla8¢: pocinkano plastificirano
* notranji plas¢: pocinkana ploCevina

* izolacija: kamena volna

* debelina ohisja: 50 mm

Naprava ima spodaj nosilen podstavek, v katerem so

luknje za odvod kondenza.

Notranja naprava
Mehanske lastnosti ohiSja po EN 1886:
- mehanska stabilnost: razred D2(M)

- tesnost ohisja pri negativnem tlaku -400 Pa:

L1(M),L3(R)

- tesnost ohisja pri pozitivnem tlaku +400 Pa:

L1(M),L3(R)

- tesnost ohisja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: L1(M)

- tesnost vgrajenih filtrov: razred F9
- toplotna prehodnost ohigja: razred T2
- faktor toplotnih mostov: razred TB2

Osnovni podatki o napravi:

VII. KLIMATI KUHINJ
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Opis Enota
pretok zraka [m3/h] 6000
eksterni padec tlaka [Pa] 450

Fleksibilni prikljuéek na vstopni strani naprave.

Zobniska regulacijska zaluzija z okvirom in loputami
iz aluminija. Vgrajena je na notranji strani ohisja in
skupaj z motornim pogonom.

Kasetni filter G4. PosluZevanije filtra je s strani skozi
posluzevalna vrata.

Vrecasti filter F7. Posluzevanije filtra je s strani skozi
posluzevalna vrata.

Dusilnik zvoka na vstopu zraka v napravo, sestavljen
iz ustreznega Stevila duSilnih kulis iz galvanizirane
ploCevine in polnila iz mineralne volne.

DX hladilnik, za katerim je po potrebi vgrajen
eliminator vodnih kapljic, ki je sestavljen iz okvirja iz
nerjave¢ega materiala in lovilnih lamel iz PPTV. Pod
hladilnikom in eliminatorjem je banja za zbiranje in

odvod kondenzata iz nerjave¢ega materiala.

pretok [m3/h] 6.000

hitrost zraka [m/s] 2,82

gostota [kg/m3] 1,20

zrak vstop [gC] 33,00 rel. vlaznost
[%] 40,0

zrak izstop [gC] 20,79 rel.
vlaznost [%] 70,1

zra€. pad. tlaka [Pa] 79 wet

Tot. capacity [kW] 34,70

senz. topl. mo€ [kW] 24,98

medij R32
Evaporating temp. [gC] 7,00

VII. KLIMATI KUHINJ
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Opis

Enota

Koli¢ina

Cena

Skupaj

Ventilator s prostoteko¢im rotorjem proizvajalca
EBM-Papst ali Ziehl-Abegg s prostotekoCim rotorjem z
nazaj zakrivljenimi lopaticami in z motorjem z zvezno
regulacijo Stevila vrtljajev. Ventilator ima vgrajene
cevne prikljuCke za merjenje pretoka zraka.

Ventilator z EC motorjem.
Ventilator z motorjem za frekvenéno regulacijo.

pretok zraka [m3/h] 6000
mo¢ [kW] 2,500

Speed +-2% [1/m] 3.100

Rated current A 2,94

Tension 3x400 V /50 Hz
Absorbed power [kW] 1,67

Efficiency class IES

Dusilnik zvoka na izstopu zraka iz naprave, sestavljen
iz ustreznega Stevila duSilnih kulis iz galvanizirane
ploCevine in polnila iz mineralne volne.

Fleksibilni prikljuéek na izstopni strani naprave.

Regulacijska oprema naprave
- pogon Zaluzije na zajemu zraka, ON/OFF 24 VAC -
VZMETNI,

- diferen¢ni merilnik tlaka za ugotavljanje zamaSenosti
filtrov,

- servisno stikalo motorja na ohisju klimata,

- prikljuéna doza motorja na ohisju klimata,

- pripravjene uvodnice za napeljavo kablov do
elementov, ki so
zmontirani v napravi.

Naprava se dobavi brez regulacijskega sistema in se
prikljui na regulacijski sistem prezraCevanja kuhinje.

VII. KLIMATI KUHINJ
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Opis Enota  Koli¢ina Cena Skupaj

Npr kot: ventilatorska naprava dobavitelja Provent
d.o.o. ali enakovredno

DOVODNA VENTILATORSKA NAPRAVA - KC1-SUP

ali podobno
Ponujeni proizvodi/tip:
kpl 1 0,00 €

OPOMBA: V postavki naj bo vklju¢ena cena montaze
klimata z vnosom v postavitveni prostor po delih.

6 Odvodni ventilator in oprema (SV)

Dobava in montaza odvodnega ventilatorja, ki ima
elektromotor loen od toka odpadnega zraka skladno s
smernicami VDI 2052.

Ventilator z EC motorjem.

Ventilator z motorjem za frekven¢no regulacijo.
Pretok zraka: 6000 m3/h

Zunaniji padec tlak: 450 Pa

Nominalni podatki

Napetost (nominalna) 400 V

Frekvenca 50; 60 Hz

Faze 3~

Prikljuéna mo¢ 1.975 W

Prikljucni tok 2,91 A

Postavka vkljuCuje pripadajo¢o opremo:
dusilec zvoka 800x500

Ves prehodni in montazni material

Vkljuéno z vsem prehodnim, montaznim in tesnilnim
materialom

Vkljuéno z vsem oZi¢nenjem in okabljevanjem

Npr. kot: ventilator dobavitelja Provent d.o.o. ali
enakovredno:

DVNI 500EC - KC1-EXH1
Ponujeni proizvoditip:

kpl 1 0,00 €
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7 \Ventilator za dovod svezega zraka iz nape v
sosednje prostore (KV-1)

Ventilator z EC motorjem.

Pretok: 1000 m3/h

Zunaniji padec tlak: 150 Pa

Nominalni podatki

Napetost (nominalna) 230 V

Frekvenca 50; 60 Hz

Faze 1~

Priklju¢na mo¢ 128 W

Prikljucni tok 1,06 A

Vkljuéno z vsem prehodnim, montaznim in tesnilnim
materialom

Vkljuéno z vsem oZi¢nenjem in okabljevanjem
Npr kot: ventilator dobavitelja Provent d.o.0. ali
enakovredno:

PRIO silentXP 200EC - KC1-MF3

Ponujeni proizvoditip:

kpl 1 0,00 €

8 Ventilator za dovod svezega zraka iz nape v
sosednje prostore (KV-2)

Ventilator z EC motorjem.

Pretok: 1400 m3/h

Zunaniji padec tlak: 150 Pa

Nominalni podatki

Napetost (nominalna) 230 V

Frekvenca 50; 60 Hz

Faze 1~

Priklju¢na mo¢ 174 W

Prikljucni tok 1,47 A

Vkljuéno z vsem prehodnim, montaznim in tesnilnim
materialom

Vkljuéno z vsem oZi¢nenjem in okabljevanjem

Npr kot: ventilator dobavitelja Provent d.o.0. ali
enakovredno:
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PRIO silentXP 250EC-L - KC1-MF4
Ponujeni proizvodi/tip:

kpl 0,00 €

9 Inteligentni regulacijski sistem prezracevanja
kuhinje

Inteligentni regulacijski sistem za prezracevanje
profesionalnih kuhinj samodejno optimizira pretok in
tlak zraka za vsako kuhinjsko napo glede na
intenzivnost delovanja termiénih elementov pod njo.
Inteligentni regulacijski sistem zagotavlja s tako
regulacijo tudi ve¢ kot 60% prihranka toplotne energije
za ogrevanje zraka in tudi ve¢ kot 60% prihranka
elektricne energije za ventilatorje. Ob tem se doseze
bistveno izboljSanje delovnih razmer v kuhinji zaradi:
- V vseh pogojih delovanja termi¢nih elementov se
doseze kvalitetna prezraCenost prostora kuhinje in
uéinkovito sesanje odpadnega zraka vsake kuhinjske
nape.

- Zniza se moznost prepiha.

- Zniza se povprecni nivo hrupa v kuhinii.

- Zaposlene v kuhinji se razbremeni dela z
upravljanjem prezracevalnega sistema, da se lahko
posvetijo samo osnovni dejavnosti kuhanja.

Regulacijski sistem vkljuCuje regulacijsko
omaro,upravljalni panel z zaslonom na dotik in vse
regulacijske elemente potrebne za delovanje
prezraCevalnega sistema - temperaturni senzorji, tlacni
senzorji, servopogoni ... Regulacijska omara
nadometne izvedbe je izdelana v zas¢iti najman;j IP20.
V omaro so vgrajeni PLC krmilnik za vodenje
celotnega sistema prezraCevanja kuhinje, elementi
stikalne tehnike, zas¢ita, sponke, glavno elektriéno
stikalo.

Regulacijski sistem vkljuéuje $e naslednje pomembne
funkcije:
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- Vodenje EC ventilatorjev s funkcijo vzdrzevanja
konstantnega tlaka.

- Regulacija ventilatorja za dovod svezega zraka iz
glavne visoko ucinkovite varéne nape v druge
prostore, kjer ni dovoda sveZega zraka iz visoko
uéinkovite var¢ne nape.

- Vodenije hidravlicnega modula v glavni varéni nape
za dogrevanje zraka.

- Regulacija hlajenja z direktno ekspanzijo z
analognim izhodom
0-10 V. 0V - ni hlajenja, 10 V - max. hladilna mo¢.

- Samodejno vklapljanje in izklapljanje
prezracevalnega sistema po nastavljenem tedenskem
urniku.

- Samodejno opozarjanje uporabnika na vzdrzevalne
in servisne posege.

- Izvajanje varnostnih in za&¢itnih funkcij.
- Alarmiranje motenj in izpadov.
- Zgodovina motenj in izpadov.

- Servisno vzdrZevalni modul za zagotovitev
daljinskega vpogleda v zgodovino delovanja sistema
prezratevanja kuhinje, na podlagi katerega se stranki
omogoC€i laZja in hitrejSa diagnostika in odprava napak
med obratovanjem ter svetovanje pri ukrepih za
dosego maksimalne energetske ucinkovitosti in dobrih
pogojev za delo v kuhinji.

- Nadzorni modul SCADA za vzpostavitev podatkovne
povezave z nadzornim sistemom uporabnika. Vkljucuje
potrebno strojno opremo in interpretacijo
komunikacijskih tabel.

Ustreza inteligentni regulacijski sistem za
prezraCevanje profesionalnih kuhinj Kiventis s
samodejno optimizacijo pretoka zraka vsake kuhinjske
nape glede na intenzivnost delovanja termicnih
elementov pod njo dobavitelja Provent ali
enakovredno.
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Vkljuéno s presostatom za komunikacijo s plinskim
elektomagnetnim ventilom, ki se lahko krmili tudi iz
nape same z njenim presostatom, v skladu s
standardi in pravilniki, vkljuéeno z vsem
montaznim in tesnilnim materialom

OPOMBA: Naprava mora omogocati komunikacijo
preko Modbus TCP/IP

Ponujeni proizvodi/tip:
kpl

10 Zagon sistema in povezana dela

Postavka zajema kon¢no sestavo kuhinjske nape s
sestavnimi deli iz nerjavece ploevine, ko so osrednji
deli kuhinjske nape skladno z navodili obeSeni na
strop, priklopljeni na prezragevalni sistem in na sistem
vodnega ogrevanja. Montaza se izvede preden se pod
napo postavijo termi€ni bloki. V kolikor so elementi
terminega bloka Ze postavljeni, jih mora naroénik
za8(ititi tako, da monter lahko stopi nanje.

Uvajanje inStalaterjev v projekt.

Elektriéni priklop predhodno s strani inStalaterja
dobavljenih in napeljanih kablov za prezraCevalni
sistem kuhinje. Kabli so napeljani do mikrolokacij
elementov periferne opreme, v krmilno omaro, v
razdelilno omarico v napi ter oznaéeni skladno z
nacértom elektriCnih kablov.

Zagon prezracevalnega sistema.

Solanje uporabnika in nastavitev prezragevalnega
sistema kuhinje, ko je kuhinja Ze dolocen &as v
obratovanju.

Zagon prezracevalnega sistema in z njim povezana
dela.

Ponujeni proizvoditip:
kpl
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11 Inox obloge nad kuhinjskimi napami

VKkljucuje izdelavo in montazo inox oblog na objektu.
Izdelajo se na osnovi opravljenih izmer na objektu.
Montirajo se po zgornjem notranjem obodu nape po
detajlu ponudnika nape. ViSina oblog je priblizno XXX
mm.

Ponujeni proizvoditip:

kpl 1 0,00 €
12 Mehanski regulatorji pretoka

Dobava in montaZza mehanskega regulatorja pretoka
zraka z ohi$jem za vzdrZevanje regulatorja dobavitelja
Provent ali enakovredno:
Ponujeni proizvoditip:
MR 100/50 - REGULATOR PRETOKA 50 m3/h kpl 1 0,00 €
MAF 100 - OHISJE PREMERA 100 mm kpl 1 0,00 €
MR 250/650 - REGULATOR PRETOKA 650 m3/h kpl 1 0,00 €
MAF 250 - OHISJE PREMERA 250 mm kpl 1 0,00 €

VII. KLIMATI KUHINJ 104/149



Objekt: Dom starejsih obéanov Moravée
Nacrt strojnih in$talacij in strojne opreme $t. 230619_PZI

VII. PREZRACEVANJE - KUHINJA

Opis Enota  Koli¢ina Cena Skupaj

DX ENOTE

13 Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi z
POWER INVERTER kompresorjem, uparjalnikom ter
zraéno hlajenim kondenzatorjem. Hladilno sredstvo je
okolju prijaznejsi R32. Stroj je kompletne izvedbe z vso
interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter
funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vkljutno z
instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava je
namenjena za zunanjo postavitev.

Npr. Kot Mitsubishi Electric (Ream d.0.0.)
Tip: PUZ-ZM200YKA2
ali enkovredno

TEHNICNI PODATKI:

Nazivna mo¢: hlajenje: 19 (9,2 - 22,4) kW // gretje:
22,4 (6,8 - 25) kW

Energetski razred: SEER: 7,49 // SCOP: 4,5 (pri
notranjih enotah PLA)

Elektri¢na prikljuéna mo¢: hlajenje 4,95 kW // gretje
5,63 kW

Elektriéni prikljucek: 400V/3F/50Hz // 3x25A

Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 59 dB(A) - gretje: 62 dB(A)
Dimenzije (V x S x G): 1338 x 1050x 330(+40) mm
Teza: 137 kg
Medij: R32
Dimenzija priklju¢ne instalacije: Cu 9.52/25,4 mm
Max. dolzinska / max. viSinska razlika: 100 / 30 m
Obmocje delovanja: hlajenje od -15°C do +46°C,
gretje od -20° do +21°C
Ponujeni proizvoditip:
kpl 2 0,00€

14 Regulacijska omarica DX enot (RO)
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Regulacijska omarica za sisteme s toplotnimi
Crpalkami ZRAK/ZRAK

Omogoca nadzor in regulacijo hlajenja/ogrevanja na
podlagi temperature pretoka medija.

Omogoca direkten priklop MODBUS protokola za
nadzor delovanja.

V primeru nadzora ve¢ (max. 6) toplotnih ¢rpalk
omogoca kaskadno delovanje vseh naprav.

Regulacijska omarica vsebuije tipala TH1, TH2, TH5
Npr. Kot Mitsubishi Electric (Ream d.0.0.)

Tip: PAC-IF013B-E

ali enkovredno

TEHNICNI PODATKI:

- dimenzija enote (VxDxG) 422 x 393 x 86,7 mm
- teza enote: cca. 3 kg

- elektriCno napajanje 1F/220V/50Hz

- za montazo v prostoru z max. RH 80%
Ponujeni proizvoditip:

kpl 1 0,00 €

15

Regulacijska omarica "SLAVE" za sisteme s toplotnimi
Crpalkami ZRAK/ZRAK proizvajalca Mitsubishi Electric.

Omogoca nadzor in regulacijo hlajenja/ogrevanja na
podlagi temperature pretoka medija.

Omogoca direkten priklop MODBUS protkola za
nadzor delovanja.

V primeru nadzora ve¢ (max. 6) toplotnih ¢rpalk
omogoc€a kaskadno delovanje vseh naprav.

Regulacijska omarica vsebuje tipala TH1, TH2, TH5
Npr. Kot Mitsubishi Electric (Ream d.0.0.)

Tip: PAC-SIF013B-E

ali enkovredno

VII. KLIMATI KUHINJ 106/149



Objekt: Dom starejsih obéanov Moravée
Nacrt strojnih in$talacij in strojne opreme $t. 230619_PZI

VII. PREZRACEVANJE - KUHINJA

Opis Enota  Koli¢ina Cena Skupaj

TEHNICNI PODATKI:
- dimenzija enote (VxDxG) 422 x 393 x 86,7 mm
- teZa enote: cca. 3 kg
- elektri€no napajanje 1F/220V/50Hz
- za montazo v prostoru z max. RH 80%
Ponujeni proizvodi/tip:
kpl 1 0,00 €

16 Cevovodi iz bakrenih cevi za povezavo hladilnih
naprav po navodilih proizvajalca, s tovarnisko (manjse
dimenzije) ali dodatno izolacijo (vecje dimenzije), po
EN 12735-1, trdo spojeni v atmosferi z uporabo
zaSCitnega plina (dusik - N2), vkljuéno s fitingi,
tesnilnim in dodajnim materialom, zunaj objekta z
dodatno UV in fiziéno zaScito (proti direktnemu
son¢nemu obsevaniju in fiziénim poskodbam izolacije),
ustreznih dimenzij, vkljuéno z vsem montaznim in
tesnilnim materalom
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17

*bakrene povezave in izvedba le-teh med zunanjo in
notranjimi enotami morajo biti v skladu z navodili in
shemami proizvajalca oz. dobavitelja opreme.
Ustrezati morajo vsem dolZinskim omejitvam in po
konéani montaZi ustrezno preverjena, o¢i§¢ena in
zvakuumirana..

Npr. Kot: Armstrong AC 9
Ponujeni proizvoditip:
9,52 mm

25,4 mm

Montaza zunanje enote - DX(10_25)

- varjenje cevi na DX izmenjevalec v klimatu
(izmenjevalec zajet v postavki dovodnega klimata
kuhinje KN-3)

- dobava in montaza nosilne konstrukcije za
postavitev zunanje enote

- montaZa zunanje enote na nosilno konstrukcijo,
vkljuéno z vsem ostalim mntaZnim materialom

- montaza elektronike

- 2x preboji skozi lahko steno (s= do 40cm) in sicer
vrtanje izvrtine fi 50mm

- dobava in montaza ustreznih Cu izoliranih cevi za
hladilstvo do dolZine 5m

- priklop Cu izoliranih cevi na notranjo in zunanjo
enoto

- dobava in montaZa elektriénega kabla ustreznega
preseka za povezavo notranje in zunanje enote do
dolZine 5m

- priklop elektricnega dovodnega kabla za napajanje
klimatskega sistema

- dobava in montaza cevi za odvod kondenzata (za
notranjo in zunanjo enoto)

- vakumiranje sistema

- polnjenje sistema z medijem do 0,5kg

- zagon s preizkusnim delovanjem

- pripravljalna, zarisovalna in zaklju¢na dela

- transportni stroski

35
35

VII. KLIMATI KUHINJ

0,00 €
0,00 €

108/149



Objekt: Dom starejsih obéanov Moravée
Nacrt strojnih in$talacij in strojne opreme $t. 230619_PZI

VII. PREZRACEVANJE - KUHINJA

Opis Enota  Koli¢ina Cena Skupaj
- navodila v slovenskem jeziku
Ponujeni proizvodi/tip:

kpl 1 0,00 €
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18 Pripravijalna dela, zarisovanje, zagon prezragevalnih
naprav, preiskus prezraCevalnega sistema z
nastavitvijo koli¢in zraka, uravnoteZenje sistemov
prezraevanja, preizkusom zracne tesnosti sistema ter
izvedba meritev prezradevanja z izdajo pisnega
poroCila ter zaklju¢na dela.

19 Splosni, manipulativni, zavarovalni in transportni

stroski. (ocena 3%) % 1 000€ 0,00€
SKUPAJ PREZRACEVANJE: 0,00 €
OPOMBA!!!

Pred nakupom in vgradnjo predvidene opreme prezracevalnega sistema se je nujno potrebno
uskladiti s tehnologijo kuhinje in arhitekturo.

V postavke s kuhinjskimi napami se zajame tudi dobava in izvedba odvoda kondenza nap
sestavljene iz zapornega ventila, odvodne cevi v sistem fekalne kanalizacije vkljuéno z vsem

montaznim in tesnilnim materialom

Cel kuhinjski sistem mora biti med seboj uskljen in kompatibilen z regulacijskim sistemom kuhinje.
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1 lzdelava in montaZa pravokotnih prezraCevalnih
kanalov za dovodu in odvodu zraka .Kanal se izdela iz
pocinkane plocevine debeline glede na dimenzije
kanala po DIN 24190, z vzdolZnimi zgibi, prirobni¢nimi
spoji, vkljuéno s koleni, odcepi in prehodnimi kosi,
obesali ter spojnim in tesnilnim materialom. UpoStevati
potrebno ustrezna sistemska obeSala za obeSanje
inStalacij pod prezracevalnimi kanali!

Ponujeni proizvoditip:
kg 25408 0,00 €

2 Dobava in montaZa prezraCevalnega kanal skladno z
zahtevami proizvajalca higro prezracevanja, okroglega
preseka SPIRO iz pocinkane plogevine debeline glede
na dimenzije kanala po DIN 24190, vklju¢no s koleni,
spojnimi kosi, odcepi, zakljuénimi T-kosi, prehodnimi
kosi, obe3ali, slepimi lonci, revizijskimi T-kosi na
zakljuCku vertikale na strehi objekta ter revizijski kosi
za namestitev na prvi terasni etazi s pokrovi ter
spojnim in tesnilnim materialom.

kot npr. proizvod: PICHLER & CO d.o.o / tip:

ali enakovredno

Ponujeni proizvoditip:

®100 m 270 0,00 €
125 m 5 0,00 €
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3 lzolacija dovodnih zracnih kanalov izvedena s toplotno
in kondentno odporno izolacijo, s certifikatom o
skladnosti, to je z materialom iz sinteticnega kavcuka z
zaprto  celitno  strukturo, teZzko gorljiva in
samougasljiva, ki ne kaplja in Siri ognja - s toplotno
prevodnostjo | < 0,035 W/mK pri 0 °C, primerna za
temperaturno obmocje -50 do + 85 °C, s koeficientom
upornosti proti difuziji vodne pare m = 7000vkljuéno z
vsem potrebnim veznim in montaznim materialom.

npr. kot ARMACELL ali enakovredno
Ponujeni proizvoditip:
tip: AS 3debelina b=19mm m2 4000 0,00 €
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4 Toplotna in zvoéna izolacija dovodnih in odvodnih
zracnih kanalov, ki potekajo na prostem, s toplotno
izolacijo iz mineralne volne, debeline 50mm (I1<0,04),
oplaséene z Aluminijasto ploCevino, negorljiva izvedba -
razred A1, s tesnjenimi stiki - parozaporna izvedba,
kompletno z montaznim materialom.
npr. kot mineralna volna ali enakovredno
Ponujeni proizvoditip:

tip: mineralna volna + Al plo¢evina b=50mm (dovod in
odvod zraka - kanali vodeni zunaj objekta)

m2 185 0,00 €
5 Dobava in montaza protipoZarne lopute za

prepreCevanie Sirjenja poZara skozi stene s pozarno
odpornostjo 60 minut, z ohiSjem iz pocinkane
ploCevine, lamele iz izolacijskega materiala, elektro-
motorne izvedbe (230V) z vzmetjo s kon¢nimi stikali za
registracijo lege odprto-zaprto za nadzor in kontrolo ter
ostalim potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Vkljuéno z zamrezitvami
npr. kot TROX ali enakovredno, tip:
Ponujeni proizvoditip:
1100x550 kos 2 0,00 €
650x500 kos 2 0,00 €
600x400 kos 2 0,00 €
600x200 kos 1 0,00 €
500x400 kos 1 0,00 €
500x350 kos 2 0,00 €
500x200 kos 2 0,00 €
450x250 kos 2 0,00 €
400x400 kos 1 0,00 €
400x250 kos 1 0,00 €
400x200 kos 4 0,00 €
400x300 kos 1 0,00 €
350x350 kos 2 0,00 €
300x300 kos 2 0,00 €
300x150 kos 2 0,00 €

VIIl. PREZRACEVANJE- RAZVODI 113/149



Objekt: Dom starejsih obéanov Moravée
Nacrt strojnih in$talacij in strojne opreme $t. 230619_PZI

VIIl. PREZRACEVANJE - RAZVODI

Opis Enota  Kolicina Cena Skupaj
300x250 kos 1 0,00 €
300x150 kos 3 0,00 €
250x100 kos 5 0,00 €
200x100 kos 1 0,00 €
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6 Dobava in montaza protipozarne lopute za
preprecevanie Sirjenja pozara skozi stene s pozarno
odpornostjo 60 minut, z ohisjem iz pocinkane
ploCevine, lamele iz izolacijskega materiala, elektro-
motorne izvedbe (230V) z vzmetjo s koncnimi stikali za
registracijo lege odprto-zaprto za nadzor in kontrolo ter
ostalim potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom.

Vkljuéno z zamreZitvami

npr. kot TROX ali enakovredno, tip:
Ponujeni proizvoditip:

2100 kos 140 0,00 €
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7 Dobava in montaza dusilnih in regulacijskih loput na
ro¢ni, za montazo v prezracevalni kanal, vklju¢no z
vsem tenilnim in montaZnim materialom.
kot npr. proizvod: BOSSPLAST / tip: B-REG
Ponujeni proizvodi/tip:
1050x750 kos 1 0,00 €
800x500 kos 2 0,00 €
700x500 kos 1 0,00 €
600x550 kos 1 0,00 €
600x250 kos 1 0,00 €
600x200 kos 2 0,00 €
600x150 kos 1 0,00 €
550x350 kos 1 0,00 €
550x300 kos 1 0,00 €
500x400 kos 2 0,00 €
500x300 kos 4 0,00 €
500x200 kos 1 0,00 €
450x250 kos 1 0,00 €
400x300 kos 5 0,00 €
400x250 kos 1 0,00 €
400x200 kos 6 0,00 €
350x300 kos 1 0,00 €
300x200 kos 6 0,00 €
300x150 kos 3 0,00 €
300x100 kos 8 0,00 €
250x150 kos 4 0,00 €
250x100 kos 3 0,00 €
200x200 kos 6 0,00 €
200x150 kos 4 0,00 €
200x100 kos 5 0,00 €
150x100 kos 1 0,00€
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VIIl. PREZRACEVANJE - RAZVODI

Opis Enota  Koli¢ina Cena Skupaj

kot npr. proizvod: BOSSPLAST / tip: B-DAS

®100 kos 140 0,00 €
8 Dobava in montaZa kompletne regulacijske Zaluzije na

motorni pogon, za montaZo v prezracevalni kanal,

vkljuéno z motornim pogonom, primerno za regulacijo

pretoka zraka, z zvezno regulacijo 0-10V, kompletno z

montaznim materialom in oZi¢enjem.

kot npr. Regulacijska Zaluzija B z motornim pogonom

Belimo LM 24A -V

Ponujeni proizvoditip:

400x300 kos 1 0,00 €

400x200 kos 13 0,00 €

300x200 kos 6 0,00 €

300x150 kos 0,00 €

VIIl. PREZRACEVANJE- RAZVODI

117/149



Objekt: Dom starejsih obéanov Moravée
Nacrt strojnih in$talacij in strojne opreme $t. 230619_PZI

VIIl. PREZRACEVANJE - RAZVODI

Opis Enota Koligina Skupaj
9 Dobava in montaza aluminijaste reSetke za dovod in

odvod zraka, za montazo v prezraCevalni kanal,

vkljuno z regulacijskimi demperii, horizontalne in

vertikalne aluminijaste reSetke z moznostjo usmerjanja

ustrezno pobarvana (RAL po izbiri arhitekta), skupaj z

vsem potrebnim tesnilnim in pritrdilnim materialom.

kot npr. proizvod: OC IMP KLIMA / tip: AD-11-D ali

reSetke z enakovrednimi prostimi preseki po izboru

arhitekta in potrditvi projektanta

ali enakovredno

Ponujeni proizvoditip:

200x100 kpl 162 0,00 €

400x100 kpl 141 0,00 €

600x200 kpl 6 0,00 €

300x1000 kpl 10 0,00 €
10 Dobava in montaza aluminijaste reSetke za dovod in

odvod zraka, za montazo v prezraCevalni kanal,

ustrezno pobarvana (RAL po izbiri arhitekta), skupaj z

vsem potrebnim tesnilnim in pritrdilnim materialom.

kot npr. proizvod: OC IMP KLIMA / tip: AD-22 ali

reSetke z enakovrednimi prostimi preseki po izboru

arhitekta in potrditvi projektanta

ali enakovredno

Ponujeni proizvoditip:

400x150 kpl 7 0,00 €

300x1000 kpl 10 0,00 €

200x600 kpl 2 0,00 €
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VIIl. PREZRACEVANJE - RAZVODI

Opis Enota  Koli¢ina Cena Skupaj

11 Dobava in montaza vrtinCnega difuzorja z nastavljivimi
usmerniki zraka, za dovod zraka, s kvadratno Celno
plos€o in tengencialno razporejenimi rezami, barva
plos¢e RAL 9010, usmerniki zraka bele barve, s
kvadratno prikljuéno komoro iz pocinkane plogevine, s
stranskim prikljuckom in regulacijsko loputo ter ostalim
potrebnim  pritrdilnim, montaznim in  tesnilnim
materialom.

npr. kot IMP KLIMA ali enakovredno, tip:
Ponujeni proizvoditip:
OD-8/K1/ZISIM, velikost 600, Stevilo rez 48 kos 7 0,00 0,00 €
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VIIl. PREZRACEVANJE - RAZVODI

Opis Enota  Koli¢ina Cena Skupaj

12 Dobava in montaza aluminijaste reSetke s fiksnimi
lamelami, za montazo v vrata skupaj, izdelane iz
aluminija, s protiokvirjem za vgradnjo v vrata, ustrezno
pobarvana (RAL po izbiri arhitekta), kompletno z
montaznim materialom.

npr. Kot OC IMP KLIMA ali enakovredno, tip: AT-21
ali enakovredno

Ponujeni proizvodi/tip:

300x150 kpl 168 0,00 €
300x200 kpl 35 0,00 €
350x150 kpl 35 0,00 €

13 Dobava in montaza prezracevalnih ventilov iz jeklene
ploevine za odvod zraka iz za montazo na
prezracevalni kanal, ustrezno pobarvan, kompletno z
montaZnim materialom. Vsi vidno izpostavljeni deli
barvani v RAL 9011

npr. kot OC IMP  ali enakovredno, tip: PV-1N
Ponujeni proizvoditip:

dim. @100 kos 93 0,00 €

14 Dobava in izvedba pozarnega premaza in kamene
volne ali poZarne pene, kot zapora prehoda instalacij
skozi meje pozarnega sektroja, ki so lahko masivni
zidovi, kakor tudi lahke predelne stene, minimalne
debeline 10cm, pozarne odpornosti El 90S. Instalacije
je potrebno obojestransko premazati v debelini
najmanj 1mm. Prav tako je potrebno upostevati
navodila proizvajlca. Po montazi je potrebno zaporo
oznaditi s podatki o sistemu in izdelovalcu. Za celotno
konstrukcijo je potrebno predloziti ustrezna dokazila o
pozarnih odpornostih vkljuéno z vsem potrebnim
materialom za ucinkovito izvedbo pozarnega
zatesnenja.
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Opis Enota  Koli¢ina Cena Skupaj

kot npr. proizvod: PROMAT / tip: Promat
stop/Promapyr/Promafoam C

ali enakovredno
Ponujeni proizvodi/tip:

od 0.08 do 0.3 m2 kpl 264 0,00 €

VIIl. PREZRACEVANJE- RAZVODI 121/149



Objekt: Dom starejsih obéanov Moravée
Nacrt strojnih in$talacij in strojne opreme $t. 230619_PZI

VIl

PREZRACEVANJE - RAZVODI

Opis Enota

Koli¢ina

Cena

Skupaj

15 Dobava in montaZza poZarnih objemk, kot zapora

16

prehoda instalacij skozi meje pozarnega sektroja, ki so
lahko masivni zidovi, kakor tudi lahke predelne stene,
minimalne debeline 10cm, pozarne odpornosti EI 90S.
Potrebno je upostevati navodila proizvajlca. Po
montaZi je potrebno zaporo oznaciti s podatki o
sistemu in izdelovalcu. Za celotno konstrukcijo je
potrebno predloZiti ustrezna dokazila o poZarnih
odpornostih vkljuéno z vsem potrebnim materialom za
ucinkovito izvedbo pozarnega zatesnenja.

Ponujeni proizvoditip:
dim. od @50 do @150 mm kos

Obesalni in pritrdilni material za cevovode, izdelan iz
jeklenih in pocinkanih profilov, objemnih trakov,
izdelanih iz luknjiastega pocinkanega jeklenega traku,
s podlozno gumo, vijakov, matic in zidnih
vlozkov,|zdelava po navodilih proizvajalca oziroma
dobavitelju opreme, skupne teze

Npr kot: WALRAVEN
ali podobno
Ponujeni proizvoditip:
kpl
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VIl

PREZRACEVANJE - RAZVODI

Opis Enota  Koli¢ina

Cena

Skupaj

17

18

19

Oznacitev prezracevalnih kanalov in ostalih elemetov
prezraCevanja z oznacevalnimi tablicami, po barvni
skali vrste zraka kupaj z vsemi potrebnimi oznakami in
ostalim potrebnim materialom za trajno oznacitev.

kpl 1

Pripravljalna dela, zarisovanje, zagon prezraCevalnih
naprav, preskus sistema z nastavitvijo koli¢in zraka,
uravnotezenje sistemov prezragevanja, preizkusom
zragne tesnosti sistema ter izvedba meritev
prezraevanja z izdajo pisnega poro€ila ter zakljuéna
dela.

Splodni, manipulativni, zavarovalni in transportni
stroSki. (ocena 3%) % 1

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

SKUPAJ PREZRACEVANJE - RAZVODI

VIIl. PREZRACEVANJE- RAZVODI

0,00 €
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IX. ZUNANJA PLINSKA NAPELJAVA

Opis Enota Koli¢ina Cena Skupaj

1 Rezervoar za utekoCinjeni naftni plin (UNP) za
podzemno vgradnjo, izdelan in antikorozijsko zas€iten
po predpisanem standardu, rezervoar ima vso
potrebno varnostno, merilno in manipulativno opremo
in sicer; varnostni ventil,

termometer, merilec nivoja, prikljucke za polnjenje in
praznenje itd., za hrambo utekocinjenega plina
propana.

Velikost rezervoarja 5 m3.Pritrditev z veznimi trakovi
na pripravljena sidra, namestitev kontrolne plo$¢ice itd.

Regulator tlaka I. stopnje za UNP, kapaciteta
do 20 kg/h, izhodni tlak 1 bar, komplet z vsem
montaznim in drobnim materialom

(v steklocementnem jasku)

Merno-regulacijski sklop za UNP, name$&en v
samostojedi plinski omarici na jeklenem drogu

ob ograji (plinska omarica in jekleni drog nista predmet
najema), komplet z regulacijo tlaka 2. stopnje in
plinomerom, za potrebno kapaciteto ca 10 kg/h, z vso
potrebno opremo, v sestavi:

-plinska poZarna pipa DN25 z dolgo rocico

-regulacija tlaka 2. stopnje iz 1 bar na tlak trosil ca. 50
mbar, za potr. kapaciteto ca 10 kg/h

-plinski filter DN25, navojni

-ognjevarni mehovni plinomer za UNP,
tip G4, komplet s holandci po predpisih
-manometer 0 do 200 mbar z varilno tulko

Steklocementni jadek 0z.zaSCitni pokrov armature,
tipske izvedbe, d=800 mm, komplet z montaznim
materialom
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IX. ZUNANJA PLINSKA NAPELJAVA

Opis Enota  Koli¢ina Cena Skupaj

V primeru, da bo vkopana cisterna na lokaciji z talno
vodo je potrebno upostevati navodila za vkop, ki so
predvidena po skici vkopa podzemnega plinohrama za
tako lokacijo.

Plinski rezervoar dobavi in vgradi v teren dobavitelj
UNP kot npr. PETROL ali enakovredno
kos 1 - £ - €

2 Plinska omarica za merno-regulacijski sklop, dim. ca
70x70x25¢cm, komplet izdelana po predpisih
(prezraCevalne reze, kljuavnica in te€aji,
antikorozijsko za$Citena in pobarvana), pritriena na
precke iz pohistvene cevi

kos 1 - € - €
3 Pritrdilni drog izdelan iz pohiStvene cevi 100x100x5mm

(glej detajl), s precnimi nastavki za pritrditev plinske
omarice, vse antikorozijsko zas€iteno

kos 1 - £ - €

4 Plinska tipska "kandela" DN25, vklju¢no
delovna in za&€itna cev, prehodni kos, vse izolirano po
predpisih

kos 1 - € - £

5 Polietilenska plinska cev tip s5 (SDR 11) za tlak do 4
bar, z opozorilnim trakom z napisom "POZOR PLIN", z
vsem montaznim in tesnilnim materialom

-PE 32 m 35 - € - €

6 Atestirana jeklena navojna cev po JUS C.B5.225,
material C1212, z varilnimi loki (antikorozijska zasgita
po "polyken" postopku zajeta v loCeni postavki!)

-DN25 m 3 - € - €
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IX. ZUNANJA PLINSKA NAPELJAVA

Opis Enota  Koli¢ina Cena Skupaj

7 Antikoroz. za&Cita jeklenih cevi (vidni del pod zaS€itnim
pokrovom pri rezervoarju: razmas¢evanje in ¢iséenje
povrsine (do sa 2,5), odpradevanje, temeljna barva, 2x
hitro

suse¢ minij do debeline 60 mikronov, susenje, predlak
debeline 25 mikronov, dvakratni pokrivni premaz
debeline 50 mikronov, skupna debelina premaza
zna$a najmanj 135 mikronov

m2 1 - € - €

8 Antikorozijska zaScita jeklenih cevi v zemlji po Polyken

postopku: ¢i&enje, odprasevanje,premaz z lepilom
preimer, nanos antikorozijske zas¢ite s trakom
2x Polyken 980-20, mehanska zaS¢ita s

trakom 2x Polyken 980-25, kontrola izolacije na
luknji¢avost s "HOLLIDAY" detektorjem

kos 1 - £ - €

9 Prehodni kos jeklena cev / PE cev, z vsem montaznim
in varilnim materialom

- DN25 / PE32 kos 1 - € - €

10 Zas¢itna cev pri vodenju cevi skozi steno
steklocementnega jaSka, za cev DN25, z zatesnitvijo
medprostora s trajno elasti¢nim kitom, komplet

kos 1 - € - €

Preskus tesnosti pred zaplinjanjem distribucijskega
plinovoda in priklju¢ka izvede ODS in pripravi Zapisnik
o zaplinjanju prikljucka. 1

11 Pripravijaina dela, zarisovanje, izmere... % 3 - € - €

12 Prevoz materiala na gradbisCe, skladis¢enje na
gradbi$Cu, zavarovanje... % 2 - € - €

13 Nepredvidena dela. % 5 - € - €
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IX. ZUNANJA PLINSKA NAPELJAVA

Opis Enota  Koli¢ina Cena Skupaj

14 lzdelava PID nacrta v 3 izvodih komplet z navodili za

posluzevanje in vzdrZevanje. kpl 1 - €
SKUPAJ ZUNANJA PLINSKA NAPELJAVA 0,00 €
OPOMBA!

Plinohram, instalacije in naprave od plinohrama do pozarne pipe na objektu ter gradbena dela niso
predmet tega nacrta.
- Gradbena dela niso predmet strojnih instalacij
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X. NOTRANJA PLINSKA NAPELJAVA

Opis

Enota

Koli¢ina

Cena

Skupaj

1 Dobava in montaZa nerjavnih jeklenih cevi, ki morajo
biti skladne z EN 10088 in DVGW GW 541 ter vseh
potrebnih nerjavnih jeklenih fitingov, ki morajo bii
skladni z EN 1057 in DVGW GW 392 ter imeti oznako
GAS PN 5 GT/5. Spajanje nerjavnih jeklenih cevi mora
biti izvedeno s hladnim stiskanjem, z uporabo
originalnih elementov in orodij (VIEGA, GEBERIT ali
enakovredno), skladno z DVGW VP 614. Cevi se
dobavijo z 5% dodatkom za razrez, skupaj z vsem

tesnilnim in pritrdilnim materialom.

npr. kot VIEGA ali enakovredno, dimenzije:
Ponujeni proizvod/tip:

INOX cev §22x1,2

INOX cev §28x1,2

INOX cev @35x1,5

2 Dobava in montaza za$€itnih cevi iz nerjavnih jeklenih
cevi, ki morajo biti skladne z EN 10088 in DVGW GW
541. ZasCitna cev skozi zid mora biti take dolzine, da
je na vsako stran zidu podaljSana za min 10 mm.
Vmesni prostor med plinsko in za$€itno cevjo mora biti
zapolnjen z ustreznim materialom ter na koncih
zasCitne cevi zapolnjen z trajno elasticnim materialom -

kitom.

INOX zas¢itna cev ¥42x1,5 - ustrezne dolZine

3 Dobava in montaZa krogelne pipe za plin, z navojnim
prikljuckom, PN 4, ravna izvedba, ohidje iz preSane

medenine, z rodico ter s tesnilnim materialom.

kot npr. proizvod: KOVINA:
ali enakovredno

Ponujeni proizvoditip:
DN20

X. NOTRANJA PLINSKA NAPELJAVA

kos

kos

17
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X. NOTRANJA PLINSKA NAPELJAVA

Opis Enota  Koli¢ina Cena Skupaj

DN25 kos 1 - £

4 Dobava in montaza termi¢nega varovalnega elementa
za plin, v skladu z DVGW VP 301, PN 4, navojni
prikljuek obojka-obojka ter s tesnilnim materialom.

DN20 kos 3 - €

5 Dobava in montaza procesnega magnetnega ventila
za plin, brez napetosti zaprti (NC), navojne izvedbe,
vkljuéno z tesnilnim materialom ter oZi¢enjem.
Certifikat o skladnosti z EN 161. Certifikat za modul A
po direktivi 97/23/EC.

npr. kot JAKSA MAGNETNI VENTILI ali enakovredno,

dimenzije:

Ponujeni proizvoditip:

G1" (DN25) tip M2621 kos 1 - €

OPOMBA!

Procesno magnetni ventil za plin bo prikljuéen na
presostat, ki bo vgrajen na odvodnem
prezraevalnem kanalu od kuhinjskih nap nad
termobloki v pritli¢ju ter stolpu. Namen tega ventila
je, da mora kuhinjska napa biti v obratovanju, da to
zazna presostat, ki da signal procesnemu ventilu,
da odpre dovod plina plinskim trosilom termi¢nega
bloka. Ko kuhinjska napa ni v obratovanju je
procesni magnetni ventil zaprt in s tem dovod plina
do plinskih trosil termi¢nega bloka.

6 Dobava in montaza mehovnega plinomera, kompletno
z navojnimi  prikljucki, montaznim, pritrdilnim in
tesnilnim materialom, velikosti:

G25 DN50 (Dobavi distributer plina) kos 1 - €
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X. NOTRANJA PLINSKA NAPELJAVA

Opis Enota  Koli¢ina

Cena

Skupaj

10

Dobava in montaza originalne pritrdilne konzole
(VIEGA, GEBERIT) za montazo mehovnega
plinomera primerne za plinsko napeljavo iz nerjavnih
jeklenih cevi s hladnim stiskanjem. Na izhodu iz
plinomera pa se vgradi nadomestni podaljSek za
regulator tlaka plina.

za G6 DN25 kos 1

Dobava in izvedba plo$¢ iz kalcijevega silikata s
pozarno odpornostjo 60min, zapora prehoda instalacij
skozi meje pozarnega sektroja, ki so lahko masivni
zidovi, kakor tudi lahke predelne stene, minimalne
debeline 10cm. Upostevati je potrebno navodila
proizvajlca. Po montazi je potrebno zaporo oznaciti s
podatki o sistemu in izdelovalcu. Za celotno
konstrukcijo je potrebno predloZiti ustrezna dokazila o
pozarnih odpornostih vkljutno z vsem potrebnim
materialom za ucinkovito izvedbo poZarnega
zatesnenja.

npr. kot PROMATali enakovredno, tip: Promat
stop/Promapyr/Promafoam C

Ponujeni proizvoditip:

od 0.08 do 0.3m2 kpl 2

Izvedba preizkusa tesnosti - notranji plinovod
Potrebne preizkuse se izvede skladno s tocko 5.6.1
predpisov DVGW TRGI 2008 1

Trdnostni preskus in preizkus tesnosti izvede izvajalec
plinske napeljave. Izpolniti mora izjavo izvajalca in
predloziti v njej zahtevane dokumente. 1

Spuscanja plina v notranjo plinsko napeljavo

Plin lahko spusti v notranjo plinsko napeljavo samo
ODS, ko so izpolnjeni vsi pogoji iz SON, SPDO, SPITD
in teh zahtev.

X. NOTRANJA PLINSKA NAPELJAVA
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X. NOTRANJA PLINSKA NAPELJAVA

Opis

Enota

Skupaj

Po pregledu ustreznosti izvedene notranje napeljave
pred spudCanjem plina ODS izvede kontrolo tlaka
oziroma po potrebi ponovni preizkus tesnosti in izda

Zapisnik o zaplinjanju notranje napeljave.

11 Nastavitev in preizkus delovanja troSil

Za ta poseg je pooblas€en uradni serviser za
posamezne tipe troSil, ki mora upoStevati dolocila

tocke 11 DVGW TRGI 2008.

Konénega odjemalca mora izvajalec del pouciti o
ravnanju s plinskimi trosili po tocki 11.3 omenjenih

predpisov.

12 Pripravljaina dela, zarisovanje, izmere...

13 Prevoz materiala na gradbiSCe, skladis¢enje na

gradbiscu, zavarovanje...

14 Nepredvidena dela.

15 lzdelava PID nacrta v 3 izvodih komplet z navodili za

posluzevanje in vzdrzevanie.

%

%

%

kpl

SKUPAJ NOTRANJA PLINSKA NAPELJAVA

OPOMBA!

X. NOTRANJA PLINSKA NAPELJAVA

0,00 €
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XI. STABILNA GASILNA NAPRAVA

Opis

Enota

Koli¢ina

Cena

Skupaj

1

Dobava in montaza stabilne naprave za ga$enje pozara
pod sredinsko kuhinjsko napo dim. 3900x1400 mm, pod njo
termika sestavljena iz prekucne ponve 700x700 (pred
izvedbo obvezna preverba tehnologije kuhinje in izvedba
konénih izraCunov sredstva).

7x Sobe za gasenje

1x omarica za montaZo na zid s 1 jeklenko gasilnega
sredstva ANSULEX, pogonskimi in krmilnimi elementi za
aktiviranje/proZenje gasenja, 2x breznapetostno mikrostikalo
za javljanje proZenja (izklop prezracevanja nape, izklop
napajanja elektrike termi¢nega bloka, povezava s poZarno
centralo);

komplet s cevno povezavo oz. razvodom gasilnega sredstva
izdelanim iz nerjaveCega jekla, vsem potrebnim pritrdilnim in
spojnim materialom za brezhibno delovanje sistema.
Komplet z dolocitvijo 0z. preverbo sistema s strani
dobavitelja, zagon in preskus naprave, certifikatom o
ustreznosti in pregledom delovanja sistema z izdanim
zapisnikom o ustreznosti. Naprava mora biti skladna s
standardom EN16282-7

Proizvod ANSUL, tip R102

kos

XI. STABILNA GASIL

0,00€
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XI. STABILNA GASILNA NAPRAVA

Opis

Enota Koli¢ina

Cena

Skupaj

1

Dobava in montaza stabilne naprave za ga$enje pozara
pod sredinsko kuhinjsko napo dim. 1100x1400 mm, pod njo
termika sestavljena iz Stedilnika bruto mer 400x700 (pred
izvedbo obvezna preverba tehnologije kuhinje in izvedba
konénih izraCunov sredstva).

3x Sobe za gasenje

1x omarica za montaZo na zid s 1 jeklenko gasilnega
sredstva ANSULEX, pogonskimi in krmilnimi elementi za
aktiviranje/prozZenje gasenja, 2x breznapetostno mikrostikalo
za javljanje prozenja (izklop prezracevanja nape, izklop
napajanja elektrike termi¢nega bloka, povezava s poZarno
centralo);

komplet s cevno povezavo oz. razvodom gasilnega sredstva
izdelanim iz nerjaveCega jekla, vsem potrebnim pritrdilnim in
spojnim materialom za brezhibno delovanje sistema.
Komplet z dolocitvjo 0z. preverbo sistema s strani
dobavitelja, zagon in preskus naprave, certifikatom o
ustreznosti in pregledom delovanja sistema z izdanim
zapisnikom o ustreznosti. Naprava mora biti skladna s
standardom EN16282-7

Proizvod ANSUL, tip R102

Hladni tlaéni preizkus omreZja z vodnim tlakom 15 bar

Pripravljalna in zakljuéna dela - zajema vsa potrebna dela za
uspesno opravljene menjave Sob in spremembe pozicij Sob,
vkljuéno s praznjenjem sistema in ponovnim polnjenjem

4 Poskusno obratovanje, pregled IVD, zagon

kos 1
p$ 1
ps$ 1
p$ 1

0,00€

0,00€

0,00 €

0,00 €

SKUPAJ STABILNA GASILNA NAPRAVA

OPOMBE:

Sprinkler se izdeluje v skladu z Vds CEA 4001. Oprema mora biti certificirana v skladu s tem.

XI. STABILNA GASIL

0,00 €
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Objekt: Restavracija Vizmarje
Nacrt strojnih instalacij in strojne opreme $t. 22 04 01 - PZI

XIl. KLIME

Opis Enota  Koli¢ina Cena Skupaj

1 N-K-2

Notranja stenska kompaktna enota v beli barvi z
vgrajenim WiFi modulom v ohije naprave. Energetsko
ucinkovita naprava z uporabo |-save funkcije,
samodejnim uravnavanjem hitrosti ventilatorja ter
moznostjo usmerjanja izpihovalnih loput z prioZzenim IR
upravljalnikom.

- petstopenjski ventilator

- samodejni preklop med hlajenjem in ogrevanjem

- samodejni vklop naprave po izgubi elektricne energije
- motorizirane lamele za usmerjanje zraka v vertikalno
in horizontalno smer

- elektrostatien anti-alergijski filter

- plasma quad filter, ki odstranjuje bakterije, plesni,
alergene, viruse, prah/PM2,5

- samo distilna funkcija

- "Dual Barrier Coating", preprecuje akumulacijo prahu
in umazanije v notranjosti enote

- termostat za odCitavanje dejanske temperature v
prostoru

- popolna elektronska regulacija s pomocjo
prilozenega IR upravljalnika s tedenskim ¢asovnikom

Npr. Kot Mitsubishi Electric (Ream d.0.0.)
Tip: MSZ-AY35VGKP
ali enkovredno

TEHNICNI PODATKI:
Nazivna mo¢: hlajenje: 3,5 kW (1,1 - 3,8 kW) // gretje:
4,0 kW (1,3 - 4,6 kW)

Pretok zraka: hlajenje: 3,6-5,0-6,3-7,8-11,1 m3/min //
gretje: 4,0-5,0-6,6-8,0-11,8 m3/min

Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 18-24-30-36-42 dB(A) //
gretje: 18-24-31-38-45 dB(A)
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Objekt: Restavracija Vizmarje

Nacrt strojnih instalacij in strojne opreme $t. 22 04 01 - PZI

XIl. KLIME

Opis Enota

Nivo hrupa (PWL) hlajenje: 57 dB(A)

Elektricni prikljuéek: 230V/1F/50Hz iz zunanje enote
Dimenzije (V x S x G): 299 x 798 x 245 mm

Teza: 10,5 kg

Ponujeni proizvoditip:

kpl

Z-K-2
Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi
polnjena s hladivom R32, z inverter kompresorjem,
uparjalnikom ter zraéno hlajenim kondenzatorjem. Stroj
je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro
instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko
avtomatiko - vkljuéno z instrumenti za nadzor in
kontrolo delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo
postavitev.
Npr. Kot Mitsubishi Electric (Ream d.0.0.)
Tip: MUZ-AY35VG
ali enkovredno
TEHNICNI PODATKI:
Nazivna mo¢: hlajenje: 3,5 kW (1,1 - 3,8 kW) // gretje:
4,0 kW (1,3 - 4,6 kW)
Energetski razred: SEER: 8,7 - A+++ // SCOP
(Average): 4,7 - A++
Elektricna prikljuéna mo¢: hlajenje 0.99 kW // gretje
1.03 kW
Elektricni prikljucek: 230V/1F/50Hz // 10A
Pretok zraka: hlajenje: 32.2 m3/min // gretje: 29,8
m3/min
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 49 dB(A) - gretje: 50 dB(A)
Nivo hrupa (PWL) hlajenje: 61 dB(A)
Dimenzije (V x S x G): 550 x 800 x 285 mm
Teza: 28,5 kg
Medij: R32

XIl. KLIME
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Objekt: Restavracija Vizmarje
Nacrt strojnih instalacij in strojne opreme $t. 22 04 01 - PZI

XIl. KLIME

Opis Enota  Koligina Cena Skupaj
Dimenzija prikljuéne instalacije: Cu 6.35/9.52 mm
Max. dolzinska / max. viSinska razlika: 20 / 12 m

Obmocje delovanja: hlajenje od -10°C do 46°C, gretje
od -20° do 24°C
Ponujeni proizvoditip:
kpl 1 0,00€

3 N-K41

Notranja stenska kompaktna enota v beli barvi z
vgrajenim WiFi modulom v ohiSje naprave. Energetsko
ucinkovita naprava z uporabo |-save funkcije,
samodejnim uravnavanjem hitrosti ventilatorja ter
moznostjo usmerjanja izpihovalnih loput z prioZzenim IR
upravljalnikom.

- petstopenijski ventilator

- samodejni preklop med hlajenjem in ogrevanjem

- samodejni vklop naprave po izgubi elektricne energije
- motorizirane lamele za usmerjanje zraka v vertikalno
in horizontalno smer

- elektrostatiCen anti-alergijski filter

- plasma quad filter, ki odstranjuje bakterije, plesni,
alergene, viruse, prah/PM2,5

- samo Cistilna funkcija

- "Dual Barrier Coating", prepre€uje akumulacijo prahu
in umazanije v notranjosti enote

- termostat za odCitavanje dejanske temperature v
prostoru

- popolna elektronska regulacija s pomocjo
prilozenega IR upravljalnika s tedenskim ¢asovnikom

Npr. Kot Mitsubishi Electric (Ream d.0.0.)
Tip: MSZ-AY50VGKP
ali enkovredno

TEHNICNI PODATKI:

XIl. KLIME 136/149



[+ 100,

O

vamnik o
e-mail ; isp@isp.si, projektiva@isp.si Internet : www.isp.si

Objekt: Restavracija Vizmarje
Nacrt strojnih instalacij in strojne opreme $t. 22 04 01 - PZI

XIl. KLIME

Opis Enota  Koligina Cena Skupaj
Nazivna mo¢: hlajenje: 5 kW (1,4 - 5,4 kW) // gretje:
55 kW (1,4 -7,3kW)

Pretok zraka: hlajenje: 5,2-6,4-7,5-9,1-11,7 m3/min //
gretje: 4,8-5,7-7,3-9,1-12,9 m3/min

Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 28-33-36-40-44 dB(A) /
gretje: 28-33-38-43-48 dB(A)

Nivo hrupa (PWL) hlajenje: 58 dB(A)

Elektricni prikljuéek: 230V/1F/50Hz iz zunanje enote
Dimenzije (V x S x G): 299 x 798 x 245 mm

Teza: 10,5 kg

Ponujeni proizvoditip:

kpl 3 0,00 €
4 Z-K-1

Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi
polnjena s hladivom R32, z inverter kompresorjem,
uparjalnikom ter zraéno hlajenim kondenzatorjem. Stroj
je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro
instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko
avtomatiko - vkljuéno z instrumenti za nadzor in
kontrolo delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo
postavitev.

Npr. Kot Mitsubishi Electric (Ream d.0.0.)
Tip: MUZ-AY50VG
ali enkovredno

TEHNICNI PODATKI:

Nazivna mo¢: hlajenje: 5 kW (1,4 - 5,4 kW) // gretje:
5,5 kW (1,4 -7,3kW)

Energetski razred: SEER: 7,5 - A+++ // SCOP
(Average): 4,7 - A++

Elektriéna priklju¢na mo¢: hlajenje 1.54 kW // gretje
1.47 kW

Elektri€ni prikljuek: 230V/1F/50Hz // 10A

Pretok zraka: hlajenje: 40,5 m3/min // gretje:
37,4m3/min
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Objekt: Restavracija Vizmarje
Nacrt strojnih instalacij in strojne opreme $t. 22 04 01 - PZI

XIl. KLIME

Opis Enota  Koli¢ina Cena Skupaj

Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 52 dB(A) - gretje: 52 dB(A)
Nivo hrupa (PWL) hlajenje: 64 dB(A)
Dimenzije (V x S x G): 714 x 800 x 285 mm
Teza: 40,5 kg
Medij: R32
Dimenzija priklju¢ne instalacije: Cu 6.35/9.52 mm
Max. dolzinska / max. viSinska razlika: 20 / 12 m
Obmocje delovanja: hlajenje od -10°C do 46°C, gretje
od -20° do 24°C
Ponujeni proizvoditip:

kpl 3 0,00 €

5 N-PE

Profesionalna klimatska naprava v stenski izvedbi za
uporabo z zunanjimi enotami Mitsubishi Electric s
hladivom R410A ali R32. Stenska enota standardne

oblike v beli barvi z vgrajenim zra€nim filtrom in

prilozenim IR upravljalnikom.

- tristopenjski ventilator

- samodejni preklop med hlajenjem in ogrevanjem

- samodejni vklop naprave po izgubi elektri¢ne energije

- motorizirane lamele za usmeritev zraka

- zradni filter

- termostat za odCitavanje dejanske temperature v prostoru
- mozna uporaba z WiFi vmesnikom in aplikacijo MELCloud
Npr. Kot Mitsubishi Electric (Ream d.0.0.)

Tip: PKA-M71KAL2

ali enkovredno

TEHNICNI PODATKI:

Nazivna mo¢: hlajenje: 7.1 (3.3 ~ 8.1) kW // gretje: 8.0 (3.5 ~ 10.2) kW
Pretok zraka: 18 - 20 - 22 m3/min

Nivo hrupa (SPL): 39 - 42 - 45 dB(A)

Nivo hrupa (PWL): 64 dB(A)

Elektri¢ni prikljuéek: 230V/1F/50Hz iz zunanje enote
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Objekt: Restavracija Vizmarje
Nacrt strojnih instalacij in strojne opreme $t. 22 04 01 - PZI

XIl. KLIME

Opis Enota  Koli¢ina Cena Skupaj

7

Dimenzije enote (V x S x G): 365 x 1170 x 295 mm
Teza enote: 21 kg
Ponujeni proizvoditip:

kpl 1 0,00 €

Z-PE

Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi z
ECO POWER INVERTER kompresorjem, uparjalnikom
ter zracno hlajenim kondenzatorjem. Hladilno sredstvo
je okolju prijaznejSi R32. Stroj je kompletne izvedbe z
vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter
funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vkljuéno z
instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava je
namenjena za zunanjo postavitev.

Npr. Kot Mitsubishi Electric (Ream d.0.0.)

Tip: PUZ-ZM71VHA2

ali enkovredno

TEHNICNI PODATKI:

Nazivna mo¢: hlajenje: 7.1 (3.3 ~ 8.1) kW // gretje: 8.0 (3.5 ~ 10.2) kW
Energetski razred: SEER: 6.8 - A++ // SCOP: 4.3 - A+ (pri notranjih enotah PKA)
Elektriéna prikljuéna mo€: hlajenje 1.86 kW // gretje 2.12 kW

ElektriCni prikljucek: 230V/1F/50Hz // 25A

Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 47 dB(A) - gretje: 49 dB(A)

Nivo hrupa (PWL): 67 dB(A)

Dimenzije (V x S x G): 943 x 950 x 330(+25) mm

Teza: 70 kg

Medij: R32

Dimenzija priklju¢ne instalacije: Cu 9.52/15.88 mm

Max. dolZinska / max. viSinska razlika: 55 /30 m

Obmocje delovanja: hlajenje od -15°C do +46°C, gretje od -20° do +21°C
Ponujeni proizvoditip:

kpl 1 0,00 €

Z-E

XIl. KLIME
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Objekt: Restavracija Vizmarje
Nacrt strojnih instalacij in strojne opreme $t. 22 04 01 - PZI

XIl. KLIME

Opis Enota  Koli¢ina Cena Skupaj

Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi z
ECO POWER INVERTER kompresorjem, uparjalnikom
ter zracno hlajenim kondenzatorjem. Hladilno sredstvo
je okolju prijaznejsi R32. Stroj je kompletne izvedbe z
vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter
funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vkljutno z
instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava je
namenjena za zunanjo postavitev.

Npr. Kot Mitsubishi Electric (Ream d.0.0.)

Tip: PUZ-ZM100YKA2

ali enkovredno

TEHNICNI PODATKI:
Nazivna mo¢: hlajenje: 9.5 (4.9 ~ 11.4) kKW // gretje:
11.2 (4.5~ 14.0) kW

Energetski razred: EER: 6.4 - A++ // SCOP: 4.4 - A+
(pri notranjih enotah PKA)

Elektri¢na prikljuéna mo¢: hlajenje 2.4 kW // gretje 3.1
Kw

Elektricni prikljucek: 400V/3F/50Hz // 3x16A

Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 49 dB(A) - gretje: 51 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 69 dB(A)

Dimenzije (V x S x G): 1338 x 1050x 330(+40) mm
Teza: 123 kg

Medij: R32

Dimenzija priklju¢ne instalacije: Cu 9.52/15.88 mm
Max. dolzinska / max. viSinska razlika: 100 / 30 m

Obmocje delovanja: hlajenje od -15°C do +46°C,
gretje od -20° do +21°C

Ponujeni proizvoditip:
kpl 2 0,00 €

8 N-E
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Objekt: Restavracija Vizmarje
Nacrt strojnih instalacij in strojne opreme $t. 22 04 01 - PZI

XIl. KLIME

Opis Enota  Koli¢ina Cena Skupaj

Profesionalna klimatska naprava v stenski izvedbi za
uporabo z zunanjimi enotami Mitsubishi Electric s
hladivom R410A ali R32. Stenska enota standardne
oblike v beli barvi z vgrajenim zracnim filtrom in
prilozenim IR upravljalnikom.

- tristopenjski ventilator
- samodejni preklop med hlajenjem in ogrevanjem

- samodejni vklop naprave po izgubi elektri¢ne energije
- motorizirane lamele za usmeritev zraka
- zraéni filter

- termostat za od¢itavanje dejanske temperature v
prostoru

- mozna uporaba z WiFi vmesnikom in aplikacijo
MELCloud

Npr. Kot Mitsubishi Electric (Ream d.0.0.)
Tip: PKA-M100KAL2
ali enkovredno

TEHNICNI PODATKI:

Nazivna mo¢: hlajenje: 9.5 (4.9 ~ 11.4) kW // gretje:
11.2 (4.5~ 14.0) kW

Pretok zraka: 20 - 23 - 26 m3/min

Nivo hrupa (SPL): 41 - 45 - 49 dB(A)

Nivo hrupa (PWL): 65 dB(A)

Elektriéni prikljucek: 230V/1F/50Hz iz zunanje enote
Dimenzije enote (V x S x G): 365 x 1170 x 295 mm
Teza enote: 21 kg

Ponujeni proizvoditip:

kpl 2 0,00 €
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Objekt: Restavracija Vizmarje
Nacrt strojnih instalacij in strojne opreme $t. 22 04 01 - PZI

XIl. KLIME

Opis Enota  Koli¢ina Cena Skupaj

Dobava in montaza stenskega Zi¢nega upravljalnika za
krmilienje in nadzor klimatskega sistema elektro
prostora in prostor streZnika. Upravljalnik omogoca pri
uporabi s klimatskimi sistemi iz serije P nastavitev
redundantega sistema za delovanje v rotaciji (2+1),
spremljanje zgodovine napak, nastavitev
horizontalnega pretoka zraka z nastavitvijo loputk
(smer vsake loputke je mogoce nastaviti).

Npr. Kot Mitsubishi Electric (Ream d.0.0.)

Tip: PAR-41MAA

ali enkovredno

- lokalni priklop

- 3D total airflow

- spremljanje porabe energije

- 2+1 rotacija

- pametno odtaljevanje

- 14°C hlajenje

- Moznost nastavitve do 16 jezikov

- popolna elektronska regulacija

- tedenski ¢asovnik - do 8 nastavitev na dan

- moznost zaklepanja funkcij

- moznost nastavitve temperaturnega obmocja

- diagosticni program za trenutni prikaz delovanja
sistema

Dimenzije: 120 x 120 x 14,5 mm
Ponujeni proizvoditip:

kpl 2 0,00 €

10 Dobava in montaza vmesnika za priklop Zi¢nega
upravljalnika na PKA enote

Npr. Kot Mitsubishi Electric (Ream d.0.0.)
Tip: PAC-SH29TC-E

ali enkovredno

Ponujeni proizvoditip:

kpl 2 0,00 €
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XIl. KLIME

Opis Enota

Koli¢ina

Skupaj

11

Dobava in montaZza Modbus vmesnika za omogoc¢anje
povezave klimatskih naprav na skupni nadzor, vkljuéno
z vsem montaznim materialom in ozi¢enjem
Npr. Kot Mitsubishi Electric (Ream d.0.0.)
Tip: ME-AC-MBS 1
ali enkovredno
Ponujeni proizvodi/tip:
kpl

12 Dobava in montaZa bakrene cevi, predizolirane, s
fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in
obeSalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI
2035, DIN 18380, ter vsem ostalim montaznim in
tesnilnim materialom-

Npr. Kot ARMSTRONG AC 9

Cu 6,35 m
Cu 9,52
Cu12,7 m

3

13 Montaza zunanje enote
- postavitev naprave na predpripravljeno konstrukcijo
- dvig in postavitev enote na knostrukcijo
- priklop cevnih instalacij

- priklop notranjih elektro/signalnih instalacij
kpl

14 Montaza notranje enote
- montaza notranjega dela na montazno plo$¢o
- prilkop cevnih instalacij na notranjo enoto - do 5m
- montaZa in priklop signalnega kabla na notranjo enoto

- montaZza in priklop elektro kabla na notranjo enoto
kpl

XIl. KLIME

48
93
45

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €
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XIl. KLIME

Opis

Enota

Koli¢ina

Cena

Skupaj

15

16

17

18

19

PVC odtocna cev za odvod kondenza, skupaj z gumi tesnili,
zbiralnimi, fazonskimi kosi, koleni, odcepi, Eistilnimi in
reducirnimi kosi.

PVC cev @332

Dobava in vgradnja podometnega sifona za odtok kondenza
proizvajalca LIV POSTOJNA koda: 5-150-130, kateri se
vgradi v zid v prilozeno plastiéno ohiSje s pokrovom. S
pomocjo kroglice v notranjosti se funkcija sifonu ne spremeni
tudi, ko se voda posusi. Sifonu je priloZzeno plastiéno ohisje s
pokrovom za vgradnjo v steno in mora biti vgrajeno v
pokonénem poloZaju. Pri vzidavanju je potrebno uporabiti
za8Citni kartonski pokrov.

Oznacevanje cevnih napeljav po DIN 2403 z jeklenim
zateznim pasom za montaZo na izolacijo cevi ali
direktno na cev (direktna montaZa na cev dovoljena pri
temperatur do 100°C), barva tablice dolo&ena na

nAadlani vreta madiin Aimanziia Alniiria 1NRVRER mm

Zagon sistema s strani pooblaS¢enega serviserja
dobavljene opreme, nastavitev parametrov sistema
glede na zahteve naroCnika, Solanje uporabnika.

Pripravljalna dela, zarisovanje, splosni, manipulativni,
zavarovalni in transportni stro$ki ter zakljuéna dela.
(ocena 3%)

kos 7

kpl 1

0,00 €

0,00€

0,00€

0,00 €

0,00 €

0,00 €

SKUPAJ KLIME

XIl. KLIME

0,00 €
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Praznjenje obst. cevnega razvoda DN100 v odseku, na
katerega se prikljuCujemo, zapiranje najblizjih ventilov,
kpl. z odvajanjem vode

(Grpalka) na primerno mesto, upoStevana je

trasa v dolzini ca 100 m,

vse izvedeno v navzocnosti in po navodilih upravljalca
toplovodnega sistema, komplet kpl 10 0,00 €

2 Navezava novih predizoliranih cevi DN65 na obstoje¢
toplovod DN100, v sestavi:

-pravokotno odrezovanje obstojecih toplovodnih cevi,
¢iCenje in priprava za varjenje ter namestitev izolacije,
-medsebojno varjenje cevi (atestiran varilec) in
rengenizir. zvarov (100%)

-popravilo AK za&¢ite in izolacije na spojnem mestu,
0z. namestitev termoskr¢ljivih spojk, zavarovanje Zic
za kontrolo vlaznosti

OPOMBA: upoStevati obe cevi!
- 2x DN 65 kpl 1,0 0,00 €

NOVO - DOBAVA IN MONTAZA

Dobava cevi in izdelava toplovoda iz jeklenih
predizoliranih cevi, debel. izolacije 1, ustreza
npr.predizolirana cev FERWAG PREMANT "Brugg
Rohrsysteme", dobavitelj CT Mastertech d.o.o., Celje,
ali podobno,v sestavi:

-cev iz ST 37.0 BW z atestom, dimenzije in

teze po DIN 2440, tlacno preizkuSena, AK za&¢itena, z
dodatkom za razrez

-vgrajeni zici za kontrolo vlaznosti

-izolacija iz PUR pene (primerno do

140 st.C)
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-za&¢itna cev iz PE-HD (DIN 8075)
popolnoma nepropustno za vodo
-termoskréljive izolirme spojke iz

PE izolacije za medsebojno spajanje,
spojno mesto popolnoma nepropustno,

kpl z varjenjem (atestiran varilec) in rengeniziranjem
zvarov ca 20% (oz. po presoji nadzorne sluzbe), z
montaznim materialom,z opozorilnim trakom POZOR -
TOPLOVOD (vgradnja traku upoStevana v gradbenih
delih v nadaljevanju),dobava cevi v 6 ali 12 m kosih

DN 25 m 40 0,00€
-DN 65 m 230, 0,00 €

4 Dobava in vgraditev predizoliranih fazonov
(odcepi,redukcije,kolena 90st. kratka kolena),
ustrezajo npr. FERWAG, vse predizolirano, izdelano iz
ST 37.0 BW, dimenzije po DIN
2458, tlaéno preizkusena, AK za&¢itena,

z vgrajenimi Zicami za kontrolo vlaznosti,
izolacija iz PUR pene, z za$€itno cevjo iz
PE-HD, popolnoma nepropustno za vodo,s
termoskrcljivimi izolirni spojkamii iz PE
izolacije, spojno mesto popolnoma
nepropustno, s kompenzacijskimi blazinami,

names$C¢enimi skladno z navodili proizvajalca, komplet
z varjenjem (atestiran varilec) in rengeniziranjem
zvarov (20%), z vsem montaZznim materialom

- kratko koleno DN 25 - 90st. kom 40 0,00 €
- kratko koleno DN 65 - 90st. kom 16,0 0,00 €
- T kos - DN 65/25 kom 2,0 0,00 €
- paralelni T kos - DN 65/25 kom 4,0 0,00 €
- paralelni T kos - DN 100/65 kom 2,0 0,00 €
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5 Dobava in vgradnja zapornega organa - krogelni
zaporni ventil, PN25, predizoliran, za podzemno
vgradnjo, ustreza npr. FERWAG,tlacno preizkuSen,
cev AK za$Citena, z vgrajenima zicama

za kontrolo vlaznosti,izolacija iz PUR pene z za$¢itno
PE-HD cevjo, popolnoma nepropustno za vodo,s
termoskrcljivima izolimima spojkama iz PE izolacije,
spojno mesto popolnoma nepropustno,

kpl z varjenjem (atestiran varilec)

in rengeniziranjem zvarov (20%),dodatno s priborom
za zaporni ventil, reduktorjem za aktiviranje ventila,
klju¢em, z vgradbeno garnituro in pripadajo¢o cestno
kapo, z montaznim materialom

-DN 25 kom 2,0 0,00 €
-DN 65 kom 2,0 0,00 €

6 Dobava in vgraditev praznilnega odcepa DN25 na
toplovodni cevi DNG5, ustreza npr.FERWAG, komplet
s tipskim odcepom in kolenom ter podalj$anjem v
jasek (do max. ca 2m), z
zakljuéno termo kapo in

izpustnim ventilom npr. JIP-WV (Danfoss), cevni
elementi predizolirani,iz ST 37.0 BW, dimenzije po DIN
2458, tlacno preizkuseno, AK zas€iteno,izolacija iz
PUR pene, z zas¢itno cevjo iz PE-HD, popolnoma

nepropustno za vodo,s termoskréljivimi izolirni
spojkami iz PE izolacije, spojno mesto popolnoma
nepropustno, s kompenzacijskimi
blazinami,name$&enimi skladno z navodili
proizvajalca, kpl z
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varjenjem (atestiran varilec) in rengeniziranjem zvarov
(29%), z vsem montaznim materialom

(JaSek zajet pri gradbenih delih v lo¢enem poglavju!)
OPOMBA:

Mikrolokacijo dolo€iti na mestu samem glede na
moznost izvedbe padca cevil

Dobava in vgraditev odzracevalnega odcepa na
toplovodni cevi,ustreza npr. FERWAG, kpl s tipskim
odcepom, z zaklju¢no termo kapo, z ventilom za roéno
odzracevanje zraka

(npr. JIP-WV Danfoss), cevni elementi predizolirani,iz
ST 37.0 BW, dimenzije

po DIN 2458, tlaéno preizkuseno, AK
zasCiteno,izolacija iz PUR pene, z zas€itno cevjo iz PE-
HD, popolnoma nepropustno, s termoskréljivimi

izoliri spojkamii iz PE izolacije, spojno mesto
popolnoma nepropustno, s kompenzac. blazinami,
namesc¢enimi skladno z navodili proizvajalca, kpl z
varjenjem (atestiran varilec) in rengeniziranjem zvarov
(po presoji

nadzorne sluzbe), z vsem montaznim

materialom (JaSek zajet pri gradbenih delih v lodenem
poglavju!)

OPOMBA:

Mikrolokacijo dolo€iti na mestu samem glede na
moznost izvedbe padca cevil

- odzragevanje DN 25 na cevi DN 65

XIll. VROCEVOD

1,0

1,0

0,00 €

0,00 €

148/149



[+ 100,

O

vamnik

e-mail ; isp@isp.si, projektiva@isp.si Internet : www.isp.si

Objekt: Restavracija Vizmarje
Nacrt strojnih instalacij in strojne opreme $t. 22 04 01 - PZI

XIll. VROCEVOD

Opis Enota

Koli¢ina

Cena

Skupaj

Dobava in polaganije polistirol podstavkov na razdalji 3
do 6m, Sirina podstavkov glede na $irino jarka (po
navodilih proizvaj.), deb.15cm

-upostevana je celotna dolzina trase toplovoda (obe
cevi skupaj,vkljuno s koleni, odcepi...) ca 120 m

9 Morebitna zaigita ostalih infrastrukturnih podz. vodov,
izvedena izkljuéno po navodilih 0z. v reziji upravljalcev
(elektrika, tk, vodovod...)

- ocenjena metraza za$€itnih cevi
ca 20 m (midren, PE..), vkljucno z vgradnjo

10

Nadzor upravljlalca toplovoda pri izvedbi prikljucitve in
v varovalnem pasu obstoj. toplovoda, kompletno z
reZijskimi stroSki pri delih na obstoje¢em toplovodu
DN100 (zapiranje in praznjenje odseka...)

11 Oznacevanje cevnih napeljav po DIN 2403 z jeklenim
zateznim pasom za montazo na izolacijo cevi ali
direktno na cev (direktna montaZa na cev dovoljena pri
temperatur do 100°C), barva tablice doloéena na

nAadlani vreta madiin Aimanziia Alnsiria 1NRVER mm

12 Zagon sistema s strani poobladCenega serviserja
dobavljene opreme, nastavitev parametrov sistema
glede na zahteve naroCnika, Solanje uporabnika.

kpl

13 Pripravljalna dela, zarisovanje, splosni, manipulativni,
zavarovalni in transportni stroski ter zakljutna dela.

(ocena 3%) pvs

1,0

1,0

6,0

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

SKUPAJ KLIME

XIll. VROCEVOD

0,00 €
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OPOMBE:

— PRED IZVEDBO JE OBVEZEN PREGLED PROJEKTA IN V PRIMERU MOREBITNIH ODSTOPANJ/NEJASNOSTI KONTAKTIRATI ODGOVORNEGA VODJO PROJEKTA;

— V PRIMERU KAKRSNIH KOLI NESKLADI RISB ALl OPISOV MED POSAMEZNIMI NACRTI TAKOJ OBVESTITI ODGOVORNEGA VODJO PROJEKTA TER IZVEDBO
USKLADITI Z VSEMI" PROJEKTANTI;

— MIKROLOKACIJE STROJNE OPREME SO VRISANE V NACRTU ARHITEKTURE, VKLJUCNO Z VSEMI VISINAMI IN PREBOJ;

— DETAJINE PRIKLJUCKE POSAMEZNIH ELEMENTOV OPREME IN TEHNOLOGWE USKLADITA DOBAVITELJ IN IZVAJALEC DEL NA OBJEKTU PRED IZVEDBO
FINALIZACW;

— VSE V NACRTU PODANE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA OBJEKTU. VELJAIO IZKLJUCNO IZPISANE MERE - NE MERE PO NACRTU;

— V SKLADU S PREDPISI MORA IZVAJALEC PRED ZACETKOM IN IZVAJANJEM POSAMEZNH DEL, OPRAVITI PREGLED PROJEKTA ZA 1ZVEDBO IN OPOZORII NA
MOREBITNE UGOTOVLJENE POMANKLINOSTI TER ZAHTEVATI NJIHOVO ODPRAVO. ZA PRAVILNOST IZVEDB JAMCI IZVAJALEC DEL. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
PROJEKTOV SO MOZNE LE S PRISTANKOM PROJEKTANTOV;

— IZVAJALEC JE PRED MONTAZO DOLZAN PRIPRAVITI TEHNOLOSKI PROJEKT NACINA IN VRSTNEGA REDA IZVEDBE POSAMEZNIH INSTALACK;
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OPOMBE:

— PRED IZVEDBO JE OBVEZEN PREGLED PROJEKTA IN V PRIMERU MOREBITNIH ODSTOPANJ/NEJASNOSTI KONTAKTIRATI ODGOVORNEGA VODJO PROJEKTA;

— V PRIMERU KAKRSNIH KOLI NESKLADI RISB ALl OPISOV MED POSAMEZNIMI NACRTI TAKOJ OBVESTITI ODGOVORNEGA VODJO PROJEKTA TER IZVEDBO
USKLADITI Z VSEMI" PROJEKTANTI;

— MIKROLOKACIJE STROJNE OPREME SO VRISANE V NACRTU ARHITEKTURE, VKLJUCNO Z VSEMI VISINAMI IN PREBOJ;

— DETAJINE PRIKLJUCKE POSAMEZNIH ELEMENTOV OPREME IN TEHNOLOGWE USKLADITA DOBAVITELJ IN IZVAJALEC DEL NA OBJEKTU PRED IZVEDBO
FINALIZACW;

— VSE V NACRTU PODANE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA OBJEKTU. VELJAIO IZKLJUCNO IZPISANE MERE - NE MERE PO NACRTU;

— V SKLADU S PREDPISI MORA IZVAJALEC PRED ZACETKOM IN IZVAJANJEM POSAMEZNH DEL, OPRAVITI PREGLED PROJEKTA ZA 1ZVEDBO IN OPOZORII NA
MOREBITNE UGOTOVLJENE POMANKLINOSTI TER ZAHTEVATI NJIHOVO ODPRAVO. ZA PRAVILNOST IZVEDB JAMCI IZVAJALEC DEL. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
PROJEKTOV SO MOZNE LE S PRISTANKOM PROJEKTANTOV;
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OPOMBE:

— PRED IZVEDBO JE OBVEZEN PREGLED PROJEKTA IN V PRIMERU MOREBITNIH ODSTOPANJ/NEJASNOSTI KONTAKTIRATI ODGOVORNEGA VODJO PROJEKTA;

— V PRIMERU KAKRSNIH KOLI NESKLADI RISB ALl OPISOV MED POSAMEZNIMI NACRTI TAKOJ OBVESTITI ODGOVORNEGA VODJO PROJEKTA TER IZVEDBO
USKLADITI Z VSEMI" PROJEKTANTI;

— MIKROLOKACIJE STROJNE OPREME SO VRISANE V NACRTU ARHITEKTURE, VKLJUCNO Z VSEMI VISINAMI IN PREBOJ;

— DETAJINE PRIKLJUCKE POSAMEZNIH ELEMENTOV OPREME IN TEHNOLOGWE USKLADITA DOBAVITELJ IN IZVAJALEC DEL NA OBJEKTU PRED IZVEDBO
FINALIZACW;

— VSE V NACRTU PODANE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA OBJEKTU. VELJAIO IZKLJUCNO IZPISANE MERE - NE MERE PO NACRTU;

— V SKLADU S PREDPISI MORA IZVAJALEC PRED ZACETKOM IN IZVAJANJEM POSAMEZNH DEL, OPRAVITI PREGLED PROJEKTA ZA 1ZVEDBO IN OPOZORII NA
MOREBITNE UGOTOVLJENE POMANKLINOSTI TER ZAHTEVATI NJIHOVO ODPRAVO. ZA PRAVILNOST IZVEDB JAMCI IZVAJALEC DEL. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
PROJEKTOV SO MOZNE LE S PRISTANKOM PROJEKTANTOV;
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ZUNANJA ENOTA HLAJENJA STREZNIKA
Proizvajalec:Mitsubishi-Electric
Tip:'PUZ-ZM100YKA2

Medij: R32

PLiOKW (4.9 = 11.4kW)

Pog:11.26H (4.5kW — 14iH)
Pyi=3,1KW/400V/3N

masa= 123kg

dimenzije (VxSxG);..1338x1050x330 [mm]

NOTRANJA ENOTA" HLAJENJA® STREZNIKA
Stenska ‘izvedba

Proizvajalec: Mitsubishi_ Electric

Tip: PKA-M100KAL2

P,:="230V/1N (napajanje iz zunanje enote)
masa=  21kg

dimenzije - (ViSxG): 365x1170x295 [mm]

TC-0G/HL

Toplotna &rpalka 0G/HL
Reverzibilna toplotna” ¢rpalka
Proizvajelec: Carrier

Tip: AquaSnap 30RQ=160R-A
Qhl:137kW (A35/W7)

Qogr.: 111kW-(AO/W55)

Pe: 50.1KN / 400V /31/50Hz
Masa: 1087kg
Dimenzije (WSxD): 1330 x 2125 x 2275mm

Z lastnim hidro modulom:
Obto¥na Erpalka
Pel.: 2,5kW

Pretok za ref. og.: 11,196m3/h
Ekstemi nadtiok H: 221kPa

Pretok za reZ. hl.: 23,508m3/h
Ekstemi nadtiok H: 181kPa

Toplotna &rpalka tople sanitame ‘vode
Proizvajelec: Carrier

Tip: 61AF 1058

Qhl: 87,5kW (AO/W65)

Pel: 36,3KN / 400V / 3 / 500z
Masa: 1065kg
Dimenzije (WSxD): 1330 x 2122 x-2273mm

Z lastnim hidro modulom:
Obtotna Erpalka
Pel.: 0,74kW

Pretok obtotne &rpalke.: 7,668m3/h
Ekstemi nadtiak H: 118kPa

OPOMBE:

— PRED IZVEDBO JE OBVEZEN PREGLED PROJEKTA IN V PRIMERU MOREBITNIH ODSTOPANJ/NEJASNOSTI KONTAKTIRATI ODGOVORNEGA VODJO PROJEKTA;

— V PRIMERU KAKRSNIH KOLI NESKLADI RISB ALl OPISOV MED POSAMEZNIMI NACRTI TAKOJ OBVESTITI ODGOVORNEGA VODJO PROJEKTA TER IZVEDBO
USKLADITI Z VSEMI" PROJEKTANTI;

— MIKROLOKACIJE STROJNE OPREME SO VRISANE V NACRTU ARHITEKTURE, VKLJUCNO Z VSEMI VISINAMI IN PREBOJ;

— DETAJINE PRIKLJUCKE POSAMEZNIH ELEMENTOV OPREME IN TEHNOLOGWE USKLADITA DOBAVITELJ IN IZVAJALEC DEL NA OBJEKTU PRED IZVEDBO
FINALIZACW;

— VSE V NACRTU PODANE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA OBJEKTU. VELJAIO IZKLJUCNO IZPISANE MERE - NE MERE PO NACRTU;

— V SKLADU S PREDPISI MORA IZVAJALEC PRED ZACETKOM IN IZVAJANJEM POSAMEZNH DEL, OPRAVITI PREGLED PROJEKTA ZA 1ZVEDBO IN OPOZORII NA
MOREBITNE UGOTOVLJENE POMANKLINOSTI TER ZAHTEVATI NJIHOVO ODPRAVO. ZA PRAVILNOST IZVEDB JAMCI IZVAJALEC DEL. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
PROJEKTOV SO MOZNE LE S PRISTANKOM PROJEKTANTOV;

— IZVAJALEC JE PRED MONTAZO DOLZAN PRIPRAVITI TEHNOLOSKI PROJEKT NACINA IN VRSTNEGA REDA IZVEDBE POSAMEZNIH INSTALACK;

LEGENDA
OGREVANJE DOVOD
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______________ ODTOK KONDENZA

ST | DATUM OPIS SPREMEMBE

KOPIRANJE IN UPORABA DELA NACRTA ALI GELOTE JE DOVOLJENA SAMO S PISNIM SOGLASJEM ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NAGRTA

d.o.o

©)
ZO (©) (@)

INZENIRING, SVETOVANJE, PROJEKTIRANJE
Ljubljanska c. 45b, 1241 Kamnik, Slovenija

T+386/01/839 45 87, F+386/01/839 45 88
projektiva@isp.si / isp@isp.si /www.isp.si

Kamnik \dentifikacijska Stevilka projektivnega podjetja : 0410
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OPOMBE:

— PRED IZVEDBO JE OBVEZEN PREGLED PROJEKTA IN V PRIMERU MOREBITNIH ODSTOPANJ/NEJASNOSTI KONTAKTIRATI ODGOVORNEGA VODJO PROJEKTA;

— V PRIMERU KAKRSNIH KOLI NESKLADI RISB ALl OPISOV MED POSAMEZNIMI NACRTI TAKOJ OBVESTITI ODGOVORNEGA VODJO PROJEKTA TER IZVEDBO
USKLADITI Z VSEMI" PROJEKTANTI;

— MIKROLOKACIJE STROJNE OPREME SO VRISANE V NACRTU ARHITEKTURE, VKLJUCNO Z VSEMI VISINAMI IN PREBOJ;

— DETAJINE PRIKLJUCKE POSAMEZNIH ELEMENTOV OPREME IN TEHNOLOGWE USKLADITA DOBAVITELJ IN IZVAJALEC DEL NA OBJEKTU PRED IZVEDBO
FINALIZACW;

— VSE V NACRTU PODANE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA OBJEKTU. VELJAIO IZKLJUCNO IZPISANE MERE - NE MERE PO NACRTU;

— V SKLADU S PREDPISI MORA IZVAJALEC PRED ZACETKOM IN IZVAJANJEM POSAMEZNH DEL, OPRAVITI PREGLED PROJEKTA ZA 1ZVEDBO IN OPOZORII NA
MOREBITNE UGOTOVLJENE POMANKLINOSTI TER ZAHTEVATI NJIHOVO ODPRAVO. ZA PRAVILNOST IZVEDB JAMCI IZVAJALEC DEL. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
PROJEKTOV SO MOZNE LE S PRISTANKOM PROJEKTANTOV;

— IZVAJALEC JE PRED MONTAZO DOLZAN PRIPRAVITI TEHNOLOSKI PROJEKT NACINA IN VRSTNEGA REDA IZVEDBE POSAMEZNIH INSTALACK;
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OPOMBE:

— PRED IZVEDBO JE OBVEZEN PREGLED PROJEKTA IN V PRIMERU MOREBITNIH ODSTOPANJ/NEJASNOSTI KONTAKTIRATI ODGOVORNEGA VODJO PROJEKTA;

— V PRIMERU KAKRSNIH KOLI NESKLADI RISB ALl OPISOV MED POSAMEZNIMI NACRTI TAKOJ OBVESTITI ODGOVORNEGA VODJO PROJEKTA TER IZVEDBO
USKLADITI Z VSEMI" PROJEKTANTI;

— MIKROLOKACIJE STROJNE OPREME SO VRISANE V NACRTU ARHITEKTURE, VKLJUCNO Z VSEMI VISINAMI IN PREBOJ;

— DETAJINE PRIKLJUCKE POSAMEZNIH ELEMENTOV OPREME IN TEHNOLOGWE USKLADITA DOBAVITELJ IN IZVAJALEC DEL NA OBJEKTU PRED IZVEDBO
FINALIZACW;

— VSE V NACRTU PODANE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA OBJEKTU. VELJAIO IZKLJUCNO IZPISANE MERE - NE MERE PO NACRTU;

— V SKLADU S PREDPISI MORA IZVAJALEC PRED ZACETKOM IN IZVAJANJEM POSAMEZNH DEL, OPRAVITI PREGLED PROJEKTA ZA 1ZVEDBO IN OPOZORII NA
MOREBITNE UGOTOVLJENE POMANKLINOSTI TER ZAHTEVATI NJIHOVO ODPRAVO. ZA PRAVILNOST IZVEDB JAMCI IZVAJALEC DEL. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
PROJEKTOV SO MOZNE LE S PRISTANKOM PROJEKTANTOV;

— IZVAJALEC JE PRED MONTAZO DOLZAN PRIPRAVITI TEHNOLOSKI PROJEKT NACINA IN VRSTNEGA REDA IZVEDBE POSAMEZNIH INSTALACK;
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LEGENDA
OGREVANJE DOVOD

——————— OGREVANJE POVRATEK

TALNO OGREVANJE

_———— — [HLAJENJE — PLIN

—_——— — [HLAJENJE — TEKOCINA

______________ ODTOK KONDENZA

TLORIS 1. NADSTROPJA
Ogrevanije

ST DATUM OPIS SPREMEMBE
KOPIRANJE IN UPORABA DELA NACRTA ALI CELOTE JE DOVOLJENA SAMO S PISNIM SOGLASJEM ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NACRTA
o d.o. .
00 INZENIRING, SVETOVANJE, PROJEKTIRANJE
Z Ljubljanska c. 45b, 1241 Kamnik, Slovenija
@) (@) (@) T+386/01/839 45 87, F+386/01/839 45 88
] projektiva@isp.si / isp@isp.si /www.isp.si
Kamnik Identifikacijska Stevilka projektivnega podjetja : 0410
vrsta nadrta: Stevilka étevvilkg wst_okt _ éteyi\tgl investitor:
NACRT STROJNIH INSTALACI| " | ™= P 95 | Dom upokojencev Domzale
IN STROJNE OPREME 4 230619 |PZl | skiaditey pz1 | Karantanska cesta 5, 1230 Domzale
naziv risbe: objekt:

Dom starejSih obcanov Moravce

2990eri ¥ \ojca Hribar u. d. . 2. PA PPN ZAPS (0536

Stevilka risbe: merilo risbe: datum izdelave risbe:

OGR-2 1:100 | Julij 2023

odgovorni

projektant: Joze Oblak u.d.is.  1ZS S-0110

jektant: x
projertan Lenart Stravs
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OPOMBE:

~ PRED ZVEDBO JE OBVEZEN PREGLED PROJEKTA IN'V PRIMERU MOREBITNIH ODSTOPANJ/NEJASNOSTI KONTAKTIRATI ODGOVORNEGA VODJO PROJEKTA;
— V PRIMERU KAKRSNIH KOLI NESKLADI RISB ALI OPISOV MED POSAMEZNIMI NACRTI TAKOJ OBVESTITI ODGOVORNEGA VODJO PROJEKTA TER 1ZVEDBO

USKLADITI Z VSEMI PROJEKTANTI;

— MIKROLOKACIJE STROUNE OPREME SO VRISANE V' NACRTU ARHITEKTURE, VKLJUCNO Z VSEMI VISINAMI IN PREBOU;
— DETAJLNE PRIKLJUCKE POSAMEZNIH ELEMENTOV OPREME IN TEHNOLOGIE USKLADITA DOBAVITELJ IN IZVAJALEC DEL NA OBJEKTU PRED IZVEDBO

FINALIZACW;

— VSE V NACRTU PODANE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA OBJEKTU. VELJAIO IZKLJUCNO IZPISANE MERE - NE MERE PO NACRTU;
— V SKLADU S PREDPISI MORA IZVAJALEC PRED ZACETKOM IN IZVAJANJEM POSAMEZNH DEL, OPRAVITI PREGLED PROJEKTA ZA 1ZVEDBO IN OPOZORII NA
MOREBITNE UGOTOVLJENE POMANKLINOSTI TER ZAHTEVATI NJIHOVO ODPRAVO. ZA PRAVILNOST IZVEDB JAMCI IZVAJALEC DEL. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

PROJEKTOV SO MOZNE LE S PRISTANKOM PROJEKTANTOV;

— IZVAJALEC JE PRED MONTAZO DOLZAN PRIPRAVITI TEHNOLOSKI PROJEKT NACINA IN VRSTNEGA REDA IZVEDBE POSAMEZNIH INSTALACK;

LEGENDA
OGREVANJE DOVOD

——————— OGREVANJE POVRATEK

TALNO OGREVANJE

_———— — [HLAJENJE — PLIN

—_——— — [HLAJENJE — TEKOCINA

______________ ODTOK KONDENZA

ST DATUM OPIS SPREMEMBE
KOPIRANJE IN UPORABA DELA NACRTA ALI CELOTE JE DOVOLJENA SAMO S PISNIM SOGLASJEM ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NACRTA
o d.o. .
00 INZENIRING, SVETOVANJE, PROJEKTIRANJE
Z Ljubljanska c. 45b, 1241 Kamnik, Slovenija
o (@) o T+386/01/839 45 87, F+386/01/839 45 88
] projektiva@isp.si / isp@isp.si /www.isp.si
Kamnik Identifikacijska Stevilka projektivnega podjetja : 0410
vrsta nadrta: Stevilka | Stevilka vrsta | Stevilka - investitor:
NAGRT STROJNIH INSTALACLY| ™**® |27 [Pl B8P | Dom upokojencev Domzale
IN STROJNE OPREME 4 230619 |PZl | skiaditey pz1 | Karantanska cesta 5, 1230 Domzale
naziv risbe: objekt:
TLOR|S 2.NADSTROPJA Dom starejSin obcanov MoravCe
Og revanje 2990eri ¥ \ojca Hribar u. d. . 2. PA PPN ZAPS (0536
Stevilka risbe: merilo risbe: datum izdelave risbe: ;S{%Z‘L%g‘t Joze Oblak u.d.is. IZS S-0110
0GR-3 1:100 JU“] 2023 projektant: Lenart Stravs
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~ PRED ZVEDBO JE OBVEZEN PREGLED PROJEKTA IN'V PRIMERU MOREBITNIH ODSTOPANJ/NEJASNOSTI KONTAKTIRATI ODGOVORNEGA VODJO PROJEKTA;
— V PRIMERU KAKRSNIH KOLI NESKLADI RISB ALI OPISOV MED POSAMEZNIMI NACRTI TAKOJ OBVESTITI ODGOVORNEGA VODJO PROJEKTA TER 1ZVEDBO

— MIKROLOKACIJE STROUNE OPREME SO VRISANE V' NACRTU ARHITEKTURE, VKLJUCNO Z VSEMI VISINAMI IN PREBOU;
— DETAJLNE PRIKLJUCKE POSAMEZNIH ELEMENTOV OPREME IN TEHNOLOGIE USKLADITA DOBAVITELJ IN IZVAJALEC DEL NA OBJEKTU PRED IZVEDBO

— VSE V NACRTU PODANE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA OBJEKTU. VELJAIO IZKLJUCNO IZPISANE MERE - NE MERE PO NACRTU;

— V SKLADU S PREDPISI MORA IZVAJALEC PRED ZACETKOM IN IZVAJANJEM POSAMEZNH DEL, OPRAVITI PREGLED PROJEKTA ZA 1ZVEDBO IN OPOZORII NA
MOREBITNE UGOTOVLJENE POMANKLINOSTI TER ZAHTEVATI NJIHOVO ODPRAVO. ZA PRAVILNOST IZVEDB JAMCI IZVAJALEC DEL. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
PROJEKTOV SO MOZNE LE S PRISTANKOM PROJEKTANTOV;

— IZVAJALEC JE PRED MONTAZO DOLZAN PRIPRAVITI TEHNOLOSKI PROJEKT NACINA IN VRSTNEGA REDA IZVEDBE POSAMEZNIH INSTALACK;

ZAJEM ZRAKA

DOVOD ZRAKA

ODVOD ZRAKA

|ZPUH ZRAKA

TLORIS PRILICJA
PrezraCevanje

ST DATUM OPIS SPREMEMBE
KOPIRANJE IN UPORABA DELA NACRTA ALI CELOTE JE DOVOLJENA SAMO S PISNIM SOGLASJEM ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NAGRTA
o d.o. .
00 INZENIRING, SVETOVANJE, PROJEKTIRANJE
Z Ljubljanska c. 45b, 1241 Kamnik, Slovenija
@) (@) (@) T+386/01/839 45 87, F+386/01/839 45 88
] projektiva@isp.si / isp@isp.si /www.isp.si
Kamnik Identifikacijska Stevilka projektivnega podjetja : 0410
vrsta nadrta: Stevilka étevvilkg wst_okt _ éteyi\tgl investitor:
NACRT STROJNIH INSTALACI| " | ™= P 95 | Dom upokojencev Domzale
IN STROJNE OPREME 230619 |PZl | skiaditey pz1 | Karantanska cesta 5, 1230 Domzale
naziv risbe: objekt:

Dom starejsih obcanov Moravce

2990eri ¥ \ojca Hribar u. d. . 2. PA PPN ZAPS (0536

Stevilka risbe:

PRE-1

merilo risbe:

1:100

datum izdelave risbe:

Julij 2023

e JozeOblaku.dis.  1ZS S-0110

projektant:
jektant: %
POFETE L onart Stravs



AutoCAD SHX Text
BP.1

AutoCAD SHX Text
SKUPNI VEČNAMENSKI PROSTOR Z RECEPCIJO IN KAVARNO

AutoCAD SHX Text
F: 

AutoCAD SHX Text
Vinil

AutoCAD SHX Text
123,60  m   m 2 

AutoCAD SHX Text
±0.00    

AutoCAD SHX Text
V-034

AutoCAD SHX Text
2,20  

AutoCAD SHX Text
3,20  

AutoCAD SHX Text
Varnostni prostor

AutoCAD SHX Text
1000 x 700 x1000

AutoCAD SHX Text
OKR

AutoCAD SHX Text
Varnostni prostor

AutoCAD SHX Text
500x700x1000

AutoCAD SHX Text
Kabinsko tipkalo

AutoCAD SHX Text
AKV=

AutoCAD SHX Text
3.48 m2

AutoCAD SHX Text
CP.4

AutoCAD SHX Text
ZDRAVNIK

AutoCAD SHX Text
F: 

AutoCAD SHX Text
Vinil

AutoCAD SHX Text
14,49  m   m 2 

AutoCAD SHX Text
±0.00    

AutoCAD SHX Text
CP.1

AutoCAD SHX Text
SESTRSKA SOBA

AutoCAD SHX Text
F: 

AutoCAD SHX Text
Vinil

AutoCAD SHX Text
17,96  m   m 2 

AutoCAD SHX Text
±0.00    

AutoCAD SHX Text
CP.2

AutoCAD SHX Text
ZUNANJE VARSTVO

AutoCAD SHX Text
F: 

AutoCAD SHX Text
Vinil

AutoCAD SHX Text
14,40  m   m 2 

AutoCAD SHX Text
±0.00    

AutoCAD SHX Text
FP.13

AutoCAD SHX Text
HODNIK

AutoCAD SHX Text
F: 

AutoCAD SHX Text
Vinil

AutoCAD SHX Text
12,57  m   m 2 

AutoCAD SHX Text
±0.00    

AutoCAD SHX Text
DP.2

AutoCAD SHX Text
SOCIALNO DELO

AutoCAD SHX Text
F: 

AutoCAD SHX Text
Vinil

AutoCAD SHX Text
23,35  m   m 2 

AutoCAD SHX Text
±0.00    

AutoCAD SHX Text
DP.1

AutoCAD SHX Text
VODJA ODDELKA

AutoCAD SHX Text
F: 

AutoCAD SHX Text
Vinil

AutoCAD SHX Text
9,98  m   m 2 

AutoCAD SHX Text
±0.00    

AutoCAD SHX Text
FP.12

AutoCAD SHX Text
HODNIK

AutoCAD SHX Text
F: 

AutoCAD SHX Text
Vinil

AutoCAD SHX Text
4,62  m   m 2 

AutoCAD SHX Text
±0.00    

AutoCAD SHX Text
BP.4a

AutoCAD SHX Text
FRIZER

AutoCAD SHX Text
F: 

AutoCAD SHX Text
Keramika

AutoCAD SHX Text
12,72  m   m 2 

AutoCAD SHX Text
±0.00    

AutoCAD SHX Text
BP.4b

AutoCAD SHX Text
SHRAMBA

AutoCAD SHX Text
F: 

AutoCAD SHX Text
Vinil

AutoCAD SHX Text
4,42  m   m 2 

AutoCAD SHX Text
±0.00    

AutoCAD SHX Text
AP.16

AutoCAD SHX Text
ČISTILA, UM. PERILO

AutoCAD SHX Text
F: 

AutoCAD SHX Text
Guma

AutoCAD SHX Text
6,27  m   m 2 

AutoCAD SHX Text
±0.00    

AutoCAD SHX Text
AP.15

AutoCAD SHX Text
ČISTO PERILO

AutoCAD SHX Text
F: 

AutoCAD SHX Text
Guma

AutoCAD SHX Text
5,95  m   m 2 

AutoCAD SHX Text
±0.00    

AutoCAD SHX Text
EP.8

AutoCAD SHX Text
PROSTOR ZA VZDRŽEVALCA

AutoCAD SHX Text
F: 

AutoCAD SHX Text
Keramika

AutoCAD SHX Text
11,72  m   m 2 

AutoCAD SHX Text
±0.00    

AutoCAD SHX Text
AP.13

AutoCAD SHX Text
NEGOVALNA KOPALNICA

AutoCAD SHX Text
F: 

AutoCAD SHX Text
Keramika

AutoCAD SHX Text
13,99  m   m 2 

AutoCAD SHX Text
±0.00    

AutoCAD SHX Text
AP.14

AutoCAD SHX Text
VEČNAMENSKI PROSTOR

AutoCAD SHX Text
F: 

AutoCAD SHX Text
Guma

AutoCAD SHX Text
70,57  m   m 2 

AutoCAD SHX Text
±0.00    

AutoCAD SHX Text
AP.17

AutoCAD SHX Text
VEČNAMENSKI PROSTOR

AutoCAD SHX Text
F: 

AutoCAD SHX Text
Guma

AutoCAD SHX Text
54,50  m   m 2 

AutoCAD SHX Text
±0.00    

AutoCAD SHX Text
EP.7

AutoCAD SHX Text
SKLADIŠČE ZA OPREMO

AutoCAD SHX Text
F: 

AutoCAD SHX Text
Keramika

AutoCAD SHX Text
22,64  m   m 2 

AutoCAD SHX Text
±0.00    

AutoCAD SHX Text
AP.21

AutoCAD SHX Text
ARHIV

AutoCAD SHX Text
F: 

AutoCAD SHX Text
Vinil

AutoCAD SHX Text
2,93  m   m 2 

AutoCAD SHX Text
±0.00    

AutoCAD SHX Text
BP.3

AutoCAD SHX Text
FIZIOTERAPIJA

AutoCAD SHX Text
F: 

AutoCAD SHX Text
Vinil

AutoCAD SHX Text
51,03  m   m 2 

AutoCAD SHX Text
±0.00    

AutoCAD SHX Text
AP.5.1

AutoCAD SHX Text
NEGOVALNA KOPALNICA

AutoCAD SHX Text
F: 

AutoCAD SHX Text
Keramika

AutoCAD SHX Text
14,78  m   m 2 

AutoCAD SHX Text
±0.00    

AutoCAD SHX Text
AP.5.2

AutoCAD SHX Text
SHRAMBA

AutoCAD SHX Text
F: 

AutoCAD SHX Text
Vinil

AutoCAD SHX Text
4,79  m   m 2 

AutoCAD SHX Text
±0.00    

AutoCAD SHX Text
AP.20

AutoCAD SHX Text
ARHIV

AutoCAD SHX Text
F: 

AutoCAD SHX Text
Vinil

AutoCAD SHX Text
8,71  m   m 2 

AutoCAD SHX Text
±0.00    

AutoCAD SHX Text
AP.1.2

AutoCAD SHX Text
KOPALNICA

AutoCAD SHX Text
F: 

AutoCAD SHX Text
Keramika

AutoCAD SHX Text
3,86  m   m 2 

AutoCAD SHX Text
±0.00    

AutoCAD SHX Text
AP.2.2

AutoCAD SHX Text
KOPALNICA

AutoCAD SHX Text
F: 

AutoCAD SHX Text
Keramika

AutoCAD SHX Text
3,86  m   m 2 

AutoCAD SHX Text
±0.00    

AutoCAD SHX Text
AP.3.2

AutoCAD SHX Text
KOPALNICA

AutoCAD SHX Text
F: 

AutoCAD SHX Text
Keramika

AutoCAD SHX Text
3,85  m   m 2 

AutoCAD SHX Text
±0.00    

AutoCAD SHX Text
AP.4.2

AutoCAD SHX Text
KOPALNICA

AutoCAD SHX Text
F: 

AutoCAD SHX Text
Keramika

AutoCAD SHX Text
3,85  m   m 2 

AutoCAD SHX Text
±0.00    

AutoCAD SHX Text
AP.6.2

AutoCAD SHX Text
KOPALNICA

AutoCAD SHX Text
F: 

AutoCAD SHX Text
Keramika

AutoCAD SHX Text
3,86  m   m 2 

AutoCAD SHX Text
±0.00    

AutoCAD SHX Text
AP.7.2

AutoCAD SHX Text
KOPALNICA

AutoCAD SHX Text
F: 

AutoCAD SHX Text
Keramika

AutoCAD SHX Text
3,85  m   m 2 

AutoCAD SHX Text
±0.00    

AutoCAD SHX Text
AP.8.2

AutoCAD SHX Text
KOPALNICA

AutoCAD SHX Text
F: 

AutoCAD SHX Text
Keramika

AutoCAD SHX Text
3,85  m   m 2 

AutoCAD SHX Text
±0.00    

AutoCAD SHX Text
AP.9.2

AutoCAD SHX Text
KOPALNICA

AutoCAD SHX Text
F: 

AutoCAD SHX Text
Keramika

AutoCAD SHX Text
3,85  m   m 2 

AutoCAD SHX Text
±0.00    

AutoCAD SHX Text
AP.10.2

AutoCAD SHX Text
KOPALNICA

AutoCAD SHX Text
F: 

AutoCAD SHX Text
Keramika

AutoCAD SHX Text
3,85  m   m 2 

AutoCAD SHX Text
±0.00    

AutoCAD SHX Text
AP.11.2

AutoCAD SHX Text
KOPALNICA

AutoCAD SHX Text
F: 

AutoCAD SHX Text
Keramika

AutoCAD SHX Text
3,85  m   m 2 

AutoCAD SHX Text
±0.00    

AutoCAD SHX Text
AP.12.2

AutoCAD SHX Text
KOPALNICA

AutoCAD SHX Text
F: 

AutoCAD SHX Text
Keramika

AutoCAD SHX Text
3,85  m   m 2 

AutoCAD SHX Text
±0.00    

AutoCAD SHX Text
BP.2

AutoCAD SHX Text
JEDILNICA

AutoCAD SHX Text
F: 

AutoCAD SHX Text
Vinil

AutoCAD SHX Text
17,74  m   m 2 

AutoCAD SHX Text
±0.00    

AutoCAD SHX Text
DP.5

AutoCAD SHX Text
WC-OBISKOVALCI

AutoCAD SHX Text
F: 

AutoCAD SHX Text
Keramika

AutoCAD SHX Text
7,19  m   m 2 

AutoCAD SHX Text
±0.00    

AutoCAD SHX Text
DP.6

AutoCAD SHX Text
WC INVALIDI

AutoCAD SHX Text
F: 

AutoCAD SHX Text
Keramika

AutoCAD SHX Text
5,13  m   m 2 

AutoCAD SHX Text
±0.00    

AutoCAD SHX Text
BP.5

AutoCAD SHX Text
ČISTILA

AutoCAD SHX Text
F: 

AutoCAD SHX Text
Keramika

AutoCAD SHX Text
4,13  m   m 2 

AutoCAD SHX Text
±0.00    

AutoCAD SHX Text
BP.6

AutoCAD SHX Text
WC-M

AutoCAD SHX Text
F: 

AutoCAD SHX Text
Keramika

AutoCAD SHX Text
2,53  m   m 2 

AutoCAD SHX Text
±0.00    

AutoCAD SHX Text
BP.7

AutoCAD SHX Text
WC-Ž

AutoCAD SHX Text
F: 

AutoCAD SHX Text
Keramika

AutoCAD SHX Text
2,52  m   m 2 

AutoCAD SHX Text
±0.00    

AutoCAD SHX Text
DP.7

AutoCAD SHX Text
GARDEROBA-Ž

AutoCAD SHX Text
F: 

AutoCAD SHX Text
Keramika

AutoCAD SHX Text
29,66  m   m 2 

AutoCAD SHX Text
±0.00    

AutoCAD SHX Text
DP.8

AutoCAD SHX Text
TUŠ

AutoCAD SHX Text
F: 

AutoCAD SHX Text
Keramika

AutoCAD SHX Text
1,66  m   m 2 

AutoCAD SHX Text
DP.9

AutoCAD SHX Text
SHRAMBA

AutoCAD SHX Text
F: 

AutoCAD SHX Text
Keramika

AutoCAD SHX Text
10,85  m   m 2 

AutoCAD SHX Text
±0.00    

AutoCAD SHX Text
DP.10

AutoCAD SHX Text
KABINA

AutoCAD SHX Text
F: 

AutoCAD SHX Text
Keramika

AutoCAD SHX Text
1,66  m   m 2 

AutoCAD SHX Text
EP.1

AutoCAD SHX Text
KUHINJA

AutoCAD SHX Text
F: 

AutoCAD SHX Text
Keramika

AutoCAD SHX Text
104,69  m   m 2 

AutoCAD SHX Text
±0.00    

AutoCAD SHX Text
EP.2

AutoCAD SHX Text
PRALNICA

AutoCAD SHX Text
F: 

AutoCAD SHX Text
Keramika

AutoCAD SHX Text
48,10  m   m 2 

AutoCAD SHX Text
±0.00    

AutoCAD SHX Text
EP.3 IN EP.4

AutoCAD SHX Text
STROJNICA

AutoCAD SHX Text
F: 

AutoCAD SHX Text
Keramika

AutoCAD SHX Text
50,13  m   m 2 

AutoCAD SHX Text
±0.00    

AutoCAD SHX Text
EP.5

AutoCAD SHX Text
EL. PROSTOR

AutoCAD SHX Text
F: 

AutoCAD SHX Text
Keramika

AutoCAD SHX Text
16,74  m   m 2 

AutoCAD SHX Text
±0.00    

AutoCAD SHX Text
EP.6

AutoCAD SHX Text
PROSTOR ZA UMRLEGA

AutoCAD SHX Text
F: 

AutoCAD SHX Text
Keramika

AutoCAD SHX Text
15,61  m   m 2 

AutoCAD SHX Text
±0.00    

AutoCAD SHX Text
FP.1

AutoCAD SHX Text
VETROLOV

AutoCAD SHX Text
7,90  m   m 2 

AutoCAD SHX Text
FP.2

AutoCAD SHX Text
HODNIK

AutoCAD SHX Text
F: 

AutoCAD SHX Text
Keramika

AutoCAD SHX Text
23,70  m   m 2 

AutoCAD SHX Text
±0.00    

AutoCAD SHX Text
FP.3

AutoCAD SHX Text
STOPNIŠČE

AutoCAD SHX Text
F: 

AutoCAD SHX Text
Keramika

AutoCAD SHX Text
14,08  m   m 2 

AutoCAD SHX Text
FP.4

AutoCAD SHX Text
DVIGALO

AutoCAD SHX Text
4,28  m   m 2 

AutoCAD SHX Text
-1,06    

AutoCAD SHX Text
FP.5

AutoCAD SHX Text
DVIGALO

AutoCAD SHX Text
6,52  m   m 2 

AutoCAD SHX Text
-1,20    

AutoCAD SHX Text
FP.7

AutoCAD SHX Text
HODNIK

AutoCAD SHX Text
F: 

AutoCAD SHX Text
Vinil

AutoCAD SHX Text
60,31  m   m 2 

AutoCAD SHX Text
±0.00    

AutoCAD SHX Text
FP.10

AutoCAD SHX Text
HODNIK

AutoCAD SHX Text
F: 

AutoCAD SHX Text
Vinil

AutoCAD SHX Text
52,98  m   m 2 

AutoCAD SHX Text
±0.00    

AutoCAD SHX Text
FP.6

AutoCAD SHX Text
HODNIK

AutoCAD SHX Text
F: 

AutoCAD SHX Text
Keramika

AutoCAD SHX Text
25,91  m   m 2 

AutoCAD SHX Text
±0.00    

AutoCAD SHX Text
FP.8

AutoCAD SHX Text
HODNIK

AutoCAD SHX Text
F: 

AutoCAD SHX Text
Keramika

AutoCAD SHX Text
21,16  m   m 2 

AutoCAD SHX Text
±0.00    

AutoCAD SHX Text
FP.9

AutoCAD SHX Text
VETROLOV

AutoCAD SHX Text
F: 

AutoCAD SHX Text
Keramika

AutoCAD SHX Text
4,94  m   m 2 

AutoCAD SHX Text
±0.00    

AutoCAD SHX Text
FP.11

AutoCAD SHX Text
TERASA

AutoCAD SHX Text
39,16  m   m 2 

AutoCAD SHX Text
FP.14

AutoCAD SHX Text
HODNIK

AutoCAD SHX Text
F: 

AutoCAD SHX Text
Keramika

AutoCAD SHX Text
21,47  m   m 2 

AutoCAD SHX Text
±0.00    

AutoCAD SHX Text
CP.3

AutoCAD SHX Text
SESTRSKA SOBA

AutoCAD SHX Text
F: 

AutoCAD SHX Text
Vinil

AutoCAD SHX Text
12,00  m   m 2 

AutoCAD SHX Text
±0.00    

AutoCAD SHX Text
FP.2*

AutoCAD SHX Text
SHR. VOZIČKI

AutoCAD SHX Text
F: 

AutoCAD SHX Text
Keramika

AutoCAD SHX Text
6,11  m   m 2 

AutoCAD SHX Text
±0.00    

AutoCAD SHX Text
V-006

AutoCAD SHX Text
2,20  

AutoCAD SHX Text
0,80  

AutoCAD SHX Text
V-007

AutoCAD SHX Text
2,20  

AutoCAD SHX Text
0,80  

AutoCAD SHX Text
P3

AutoCAD SHX Text
P3

AutoCAD SHX Text
P6

AutoCAD SHX Text
P6

AutoCAD SHX Text
P4

AutoCAD SHX Text
P4

AutoCAD SHX Text
P5

AutoCAD SHX Text
P5

AutoCAD SHX Text
AR-1-625/225

AutoCAD SHX Text
500/300

AutoCAD SHX Text
600/300

AutoCAD SHX Text
700/300

AutoCAD SHX Text
900/300

AutoCAD SHX Text
900/400

AutoCAD SHX Text
3600 m3/h

AutoCAD SHX Text
%%C50

AutoCAD SHX Text
200/150

AutoCAD SHX Text
280 m3/h

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
150/100

AutoCAD SHX Text
140 m3/h

AutoCAD SHX Text
150/100

AutoCAD SHX Text
140 m3/h

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
200/150

AutoCAD SHX Text
280 m3/h

AutoCAD SHX Text
PV-1- %%C100

AutoCAD SHX Text
PV-1- %%C100

AutoCAD SHX Text
PV-1- %%C100

AutoCAD SHX Text
PV-1- %%C100

AutoCAD SHX Text
PV-1- %%C100

AutoCAD SHX Text
PV-1- %%C100

AutoCAD SHX Text
PV-1- %%C100

AutoCAD SHX Text
PV-1- %%C100

AutoCAD SHX Text
PV-1- %%C100

AutoCAD SHX Text
PV-1- %%C100

AutoCAD SHX Text
300/150

AutoCAD SHX Text
420 m3/h

AutoCAD SHX Text
PV-1- %%C100

AutoCAD SHX Text
PV-1- %%C125

AutoCAD SHX Text
150/100

AutoCAD SHX Text
140 m3/h

AutoCAD SHX Text
350 m3/h

AutoCAD SHX Text
60 m3/h

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
150/100

AutoCAD SHX Text
140 m3/h

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
250/150

AutoCAD SHX Text
420 m3/h

AutoCAD SHX Text
350/200

AutoCAD SHX Text
740 m3/h

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
60 m3/h

AutoCAD SHX Text
60 m3/h

AutoCAD SHX Text
150/100

AutoCAD SHX Text
120 m3/h

AutoCAD SHX Text
200/100

AutoCAD SHX Text
180 m3/h

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
350/150

AutoCAD SHX Text
580 m3/h

AutoCAD SHX Text
%%C100

AutoCAD SHX Text
60 m3/h

AutoCAD SHX Text
30 m3/h

AutoCAD SHX Text
150/100 

AutoCAD SHX Text
120 m3/h

AutoCAD SHX Text
200/200

AutoCAD SHX Text
420 m3/h

AutoCAD SHX Text
60 m3/h

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
150/100

AutoCAD SHX Text
180 m3/h

AutoCAD SHX Text
VTZ:160

AutoCAD SHX Text
450/200

AutoCAD SHX Text
1220 m3/h

AutoCAD SHX Text
150/100

AutoCAD SHX Text
120 m3/h

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
150/100

AutoCAD SHX Text
140 m3/h

AutoCAD SHX Text
250/150

AutoCAD SHX Text
420 m3/h

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
450/200

AutoCAD SHX Text
1400 m3/h

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
AR-1-325/125

AutoCAD SHX Text
AR-1-325/125

AutoCAD SHX Text
PV-1- %%C100

AutoCAD SHX Text
PV-1- %%C100

AutoCAD SHX Text
PV-1- %%C100

AutoCAD SHX Text
PV-1- %%C100

AutoCAD SHX Text
PV-1- %%C100

AutoCAD SHX Text
PV-1- %%C100

AutoCAD SHX Text
65 m3/h

AutoCAD SHX Text
150/100

AutoCAD SHX Text
130 m3/h

AutoCAD SHX Text
PV-1- %%C100

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
200/150

AutoCAD SHX Text
350 m3/h

AutoCAD SHX Text
200/150

AutoCAD SHX Text
280 m3/h

AutoCAD SHX Text
200/100

AutoCAD SHX Text
210 m3/h

AutoCAD SHX Text
100/100

AutoCAD SHX Text
70 m3/h

AutoCAD SHX Text
100/100

AutoCAD SHX Text
70 m3/h

AutoCAD SHX Text
150/100

AutoCAD SHX Text
140 m3/h

AutoCAD SHX Text
200/100

AutoCAD SHX Text
210 m3/h

AutoCAD SHX Text
350/200

AutoCAD SHX Text
700 m3/h

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
150/100

AutoCAD SHX Text
120 m3/h

AutoCAD SHX Text
200/100

AutoCAD SHX Text
180 m3/h

AutoCAD SHX Text
250/100

AutoCAD SHX Text
240 m3/h

AutoCAD SHX Text
250/150

AutoCAD SHX Text
300 m3/h

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
250/150

AutoCAD SHX Text
360 m3/h

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
250/150

AutoCAD SHX Text
420 m3/h

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
250/200

AutoCAD SHX Text
480 m3/h

AutoCAD SHX Text
250/200

AutoCAD SHX Text
540 m3/h

AutoCAD SHX Text
300/200

AutoCAD SHX Text
600 m3/h

AutoCAD SHX Text
300/200

AutoCAD SHX Text
660 m3/h

AutoCAD SHX Text
150/100

AutoCAD SHX Text
140 m3/h

AutoCAD SHX Text
250/150

AutoCAD SHX Text
420 m3/h

AutoCAD SHX Text
350/200

AutoCAD SHX Text
720 m3/h

AutoCAD SHX Text
350/200

AutoCAD SHX Text
780 m3/h

AutoCAD SHX Text
400/200

AutoCAD SHX Text
840 m3/h

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
400/200

AutoCAD SHX Text
910 m3/h

AutoCAD SHX Text
400/250

AutoCAD SHX Text
980 m3/h

AutoCAD SHX Text
400/250

AutoCAD SHX Text
1050 m3/h

AutoCAD SHX Text
400/250

AutoCAD SHX Text
1120 m3/h

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
100/100

AutoCAD SHX Text
70 m3/h

AutoCAD SHX Text
150/100

AutoCAD SHX Text
140 m3/h

AutoCAD SHX Text
200/100

AutoCAD SHX Text
210 m3/h

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
200/150

AutoCAD SHX Text
280 m3/h

AutoCAD SHX Text
350/200

AutoCAD SHX Text
770 m3/h

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
450/250

AutoCAD SHX Text
1270m3/h

AutoCAD SHX Text
500/250

AutoCAD SHX Text
1420 m3/h

AutoCAD SHX Text
500/250

AutoCAD SHX Text
1570 m3/h

AutoCAD SHX Text
750/350

AutoCAD SHX Text
3120 m3/h

AutoCAD SHX Text
3120m3/h

AutoCAD SHX Text
200/100

AutoCAD SHX Text
195 m3/h

AutoCAD SHX Text
200/150

AutoCAD SHX Text
260 m3/h

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
350/150

AutoCAD SHX Text
530 m3/h

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
65 m3/h

AutoCAD SHX Text
150/100

AutoCAD SHX Text
130 m3/h

AutoCAD SHX Text
400/250

AutoCAD SHX Text
680m3/h

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
150/100

AutoCAD SHX Text
145 m3/h

AutoCAD SHX Text
200/150

AutoCAD SHX Text
300 m3/h

AutoCAD SHX Text
200/100

AutoCAD SHX Text
195 m3/h

AutoCAD SHX Text
300/150

AutoCAD SHX Text
455 m3/h

AutoCAD SHX Text
350/150

AutoCAD SHX Text
520 m3/h

AutoCAD SHX Text
350/150

AutoCAD SHX Text
585 m3/h

AutoCAD SHX Text
350/200

AutoCAD SHX Text
650 m3/h

AutoCAD SHX Text
350/200

AutoCAD SHX Text
800 m3/h

AutoCAD SHX Text
200/100

AutoCAD SHX Text
75 m3/h

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
350/200

AutoCAD SHX Text
500m3/h

AutoCAD SHX Text
350/250

AutoCAD SHX Text
900m3/h

AutoCAD SHX Text
300/150

AutoCAD SHX Text
420 m3/h

AutoCAD SHX Text
300/250

AutoCAD SHX Text
840m3/h

AutoCAD SHX Text
300/150

AutoCAD SHX Text
420m3/h

AutoCAD SHX Text
400/150

AutoCAD SHX Text
800 m3/h

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
75 m3/h

AutoCAD SHX Text
100/100

AutoCAD SHX Text
1180m3/h

AutoCAD SHX Text
200/150

AutoCAD SHX Text
340m3/h

AutoCAD SHX Text
300/150

AutoCAD SHX Text
500m3/h

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
150/100

AutoCAD SHX Text
150 m3/h

AutoCAD SHX Text
250/100

AutoCAD SHX Text
300 m3/h

AutoCAD SHX Text
250/150

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
100/100

AutoCAD SHX Text
60 m3/h

AutoCAD SHX Text
150/100

AutoCAD SHX Text
120 m3/h

AutoCAD SHX Text
100/100

AutoCAD SHX Text
60 m3/h

AutoCAD SHX Text
200/100

AutoCAD SHX Text
180 m3/h

AutoCAD SHX Text
PV-1- %%C100

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
100/100

AutoCAD SHX Text
60 m3/h

AutoCAD SHX Text
100/100

AutoCAD SHX Text
60 m3/h

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
300/150

AutoCAD SHX Text
440 m3/h

AutoCAD SHX Text
350/150

AutoCAD SHX Text
600 m3/h

AutoCAD SHX Text
350/200

AutoCAD SHX Text
760 m3/h

AutoCAD SHX Text
500/250

AutoCAD SHX Text
1280 m3/h

AutoCAD SHX Text
1440 m3/h

AutoCAD SHX Text
500/300

AutoCAD SHX Text
650/350

AutoCAD SHX Text
2440m3/h

AutoCAD SHX Text
350/200

AutoCAD SHX Text
840 m3/h

AutoCAD SHX Text
600/300

AutoCAD SHX Text
1820m3/h

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
200/100

AutoCAD SHX Text
160 m3/h

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
750/400

AutoCAD SHX Text
prezračevalna naprava

AutoCAD SHX Text
MELTEM tip M-WRG-S 

AutoCAD SHX Text
900/400

AutoCAD SHX Text
100/100

AutoCAD SHX Text
70 m3/h

AutoCAD SHX Text
100/100

AutoCAD SHX Text
60 m3/h

AutoCAD SHX Text
100/100

AutoCAD SHX Text
70 m3/h

AutoCAD SHX Text
500/250

AutoCAD SHX Text
1720 m3/h

AutoCAD SHX Text
200/100

AutoCAD SHX Text
210 m3/h

AutoCAD SHX Text
300/150

AutoCAD SHX Text
420 m3/h

AutoCAD SHX Text
%%C100 

AutoCAD SHX Text
60 m3/h

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
300/250

AutoCAD SHX Text
840 m3/h

AutoCAD SHX Text
200/150

AutoCAD SHX Text
260 m3/h

AutoCAD SHX Text
750/300

AutoCAD SHX Text
2500m3/h

AutoCAD SHX Text
250/150

AutoCAD SHX Text
380 m3/h

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
75 m3/h

AutoCAD SHX Text
100/100

AutoCAD SHX Text
150 m3/h

AutoCAD SHX Text
100/100

AutoCAD SHX Text
250/200

AutoCAD SHX Text
455 m3/h

AutoCAD SHX Text
350/200

AutoCAD SHX Text
590 m3/h

AutoCAD SHX Text
400/150

AutoCAD SHX Text
725 m3/h

AutoCAD SHX Text
100/100

AutoCAD SHX Text
120 m3/h

AutoCAD SHX Text
100/100

AutoCAD SHX Text
180 m3/h

AutoCAD SHX Text
200/150

AutoCAD SHX Text
240 m3/h

AutoCAD SHX Text
350/200

AutoCAD SHX Text
740m3/h

AutoCAD SHX Text
150/150

AutoCAD SHX Text
260 m3/h

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
600/200

AutoCAD SHX Text
1400m3/h

AutoCAD SHX Text
750/250

AutoCAD SHX Text
2200 m3/h

AutoCAD SHX Text
450/200

AutoCAD SHX Text
1060 m3/h

AutoCAD SHX Text
200/150

AutoCAD SHX Text
220 m3/h

AutoCAD SHX Text
300/150

AutoCAD SHX Text
460 m3/h

AutoCAD SHX Text
300/150

AutoCAD SHX Text
520 m3/h

AutoCAD SHX Text
350/200

AutoCAD SHX Text
630 m3/h

AutoCAD SHX Text
1600 m3/h

AutoCAD SHX Text
500/300

AutoCAD SHX Text
4500 m3/h

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
250/150

AutoCAD SHX Text
280 m3/h

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
200/150

AutoCAD SHX Text
240m3/h

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
200/150

AutoCAD SHX Text
240m3/h

AutoCAD SHX Text
200/150

AutoCAD SHX Text
260 m3/h

AutoCAD SHX Text
ODZ:240

AutoCAD SHX Text
ODZ:240

AutoCAD SHX Text
ODZ:160

AutoCAD SHX Text
ODZ:80

AutoCAD SHX Text
ODZ:80

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
VTZ:160

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
AR-1-325/125

AutoCAD SHX Text
ODZ:80

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
VTZ:160

AutoCAD SHX Text
VTZ:160

AutoCAD SHX Text
400/200

AutoCAD SHX Text
900 m3/h

AutoCAD SHX Text
PV-1- %%C100

AutoCAD SHX Text
600

AutoCAD SHX Text
480

AutoCAD SHX Text
260

AutoCAD SHX Text
260

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
420

AutoCAD SHX Text
420

AutoCAD SHX Text
210

AutoCAD SHX Text
210

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
195

AutoCAD SHX Text
195

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
140

AutoCAD SHX Text
140

AutoCAD SHX Text
140

AutoCAD SHX Text
140

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
270

AutoCAD SHX Text
270

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
180

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
180

AutoCAD SHX Text
180

AutoCAD SHX Text
160

AutoCAD SHX Text
160

AutoCAD SHX Text
320

AutoCAD SHX Text
320

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
480

AutoCAD SHX Text
480

AutoCAD SHX Text
480

AutoCAD SHX Text
480

AutoCAD SHX Text
700/500

AutoCAD SHX Text
4940m3/h

AutoCAD SHX Text
4940 m3/h

AutoCAD SHX Text
600/600

AutoCAD SHX Text
REGULACIJSKA OMARA VARČNE NAPE dimenzije (VxŠxG): 800x800x250

AutoCAD SHX Text
KRMILNI PANEL VARČNE KUHINJSKE NAPE

AutoCAD SHX Text
900/400

AutoCAD SHX Text
3600 m3/h

AutoCAD SHX Text
Prezračevalna naprava - KN4 - PRALNICA Prezračevalna naprava z rekuperacijo toplote Proizvajelec: PROKLIMA PROKLIMA Qdov=3.600m /h m /h 3/h h Qodv=3.600m /h m /h 3/h h H=450Pa 450Pa Pa Toplotni izmenjevalec dogrevanja: Medij: Voda Qog.: 6,24W Temp. rež. og.: 45/35 °C Hidravlični padec tlaka: 8,95kPa Pretok: 0,54m3/h Toplotni izmenjevalec pohlajevanja: Medij: Voda Qhl.: 8,36kW Temp. rež. hl.: 7/12 °C Hidravlični padec tlaka: 18,36kPa Pretok: 1,44m3/h Pel: 4,1kW 4,1kW kW U=3x 400 V/50Hz,  3x 400 V/50Hz,  400 V/50Hz,  /50Hz,  ,  DxŠxV: 4.729 x 1.410 x 1.470mm 4.729 x 1.410 x 1.470mm  x 1.410 x 1.470mm 1.410 x 1.470mm  x 1.470mm 1.470mm mm m=1.432kg 1.432kg kg Z nosilnim podnožjem Z vgrajenim dušilcem zvoka

AutoCAD SHX Text
ODA

AutoCAD SHX Text
SUP

AutoCAD SHX Text
EHA

AutoCAD SHX Text
MIA

AutoCAD SHX Text
ETA

AutoCAD SHX Text
RCA

AutoCAD SHX Text
(ODA)

AutoCAD SHX Text
(SUP)

AutoCAD SHX Text
(EHA)

AutoCAD SHX Text
(ETA)

AutoCAD SHX Text
(RCA)

AutoCAD SHX Text
(MIA)

AutoCAD SHX Text
AT 300x150

AutoCAD SHX Text
AT 300x150

AutoCAD SHX Text
AT 300x150

AutoCAD SHX Text
AT 300x150

AutoCAD SHX Text
AT 250x150

AutoCAD SHX Text
PV-1- %%C100

AutoCAD SHX Text
PV-1- %%C100

AutoCAD SHX Text
PV-1- %%C100

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
4x AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
AT 300x150

AutoCAD SHX Text
AT 300x150

AutoCAD SHX Text
AT 300x150

AutoCAD SHX Text
AT 300x150

AutoCAD SHX Text
AT 300x150

AutoCAD SHX Text
AT 300x150

AutoCAD SHX Text
AT 300x150

AutoCAD SHX Text
AT 300x200

AutoCAD SHX Text
AT 300x150

AutoCAD SHX Text
AT 300x150

AutoCAD SHX Text
AT 400x300

AutoCAD SHX Text
AT 300x150

AutoCAD SHX Text
AT 300x150

AutoCAD SHX Text
200/100

AutoCAD SHX Text
100/100

AutoCAD SHX Text
200/100

AutoCAD SHX Text
AT 400x200

AutoCAD SHX Text
AT 400x200

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
AT 300x150

AutoCAD SHX Text
AT 300x150

AutoCAD SHX Text
AT 300x150

AutoCAD SHX Text
AT 300x150

AutoCAD SHX Text
AT 300x150

AutoCAD SHX Text
AT 300x150

AutoCAD SHX Text
AT 300x150

AutoCAD SHX Text
1200/350

AutoCAD SHX Text
RŽ 750x300

AutoCAD SHX Text
RŽ 500x300

AutoCAD SHX Text
RŽ 350x200

AutoCAD SHX Text
RŽ 350x250

AutoCAD SHX Text
RŽ 250x150

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
AT 300x150

AutoCAD SHX Text
RŽ 350x200

AutoCAD SHX Text
RŽ 300x150

AutoCAD SHX Text
RŽ 200x150

AutoCAD SHX Text
RŽ 200x150

AutoCAD SHX Text
RŽ 200x150

AutoCAD SHX Text
RŽ 200x150

AutoCAD SHX Text
RŽ 350x200

AutoCAD SHX Text
PL 750/300

AutoCAD SHX Text
RŽ 750x300

AutoCAD SHX Text
RŽ 750x300

AutoCAD SHX Text
RŽ 350x250

AutoCAD SHX Text
PL 600x200

AutoCAD SHX Text
RŽ 600x200

AutoCAD SHX Text
RŽ 150x100

AutoCAD SHX Text
RŽ  100

AutoCAD SHX Text
RŽ 200x150

AutoCAD SHX Text
RŽ 200x150

AutoCAD SHX Text
RŽ 200x150

AutoCAD SHX Text
RŽ 200x100

AutoCAD SHX Text
RŽ  100

AutoCAD SHX Text
RŽ  100

AutoCAD SHX Text
RŽ  100

AutoCAD SHX Text
RŽ 350x200

AutoCAD SHX Text
AT 300x150

AutoCAD SHX Text
RŽ 200x150

AutoCAD SHX Text
RŽ 200x100

AutoCAD SHX Text
PL 750/400

AutoCAD SHX Text
PL 200/100

AutoCAD SHX Text
RŽ 750x400

AutoCAD SHX Text
RŽ 600x300

AutoCAD SHX Text
PL 600x300

AutoCAD SHX Text
PL 200x100

AutoCAD SHX Text
RŽ 400x250

AutoCAD SHX Text
RŽ 400x150

AutoCAD SHX Text
PL 400x150

AutoCAD SHX Text
RŽ 200x100

AutoCAD SHX Text
RŽ 400x150

AutoCAD SHX Text
RŽ 500x250

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
RŽ 450x200

AutoCAD SHX Text
PL 450/200

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
200/150

AutoCAD SHX Text
280 m3/h

AutoCAD SHX Text
AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
200/200

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
PL 200/100

AutoCAD SHX Text
PL 300/150

AutoCAD SHX Text
PL 150/100

AutoCAD SHX Text
PL 300/150

AutoCAD SHX Text
PL 250/150

AutoCAD SHX Text
PL 250/150

AutoCAD SHX Text
PL 200/150

AutoCAD SHX Text
PL 200/200

AutoCAD SHX Text
PL 450/250

AutoCAD SHX Text
PL 300/250

AutoCAD SHX Text
3x RŽ  100

AutoCAD SHX Text
RŽ  100

AutoCAD SHX Text
RŽ  100

AutoCAD SHX Text
RŽ 200x200

AutoCAD SHX Text
RŽ 250x150

AutoCAD SHX Text
RŽ 300x150

AutoCAD SHX Text
RŽ 300x150

AutoCAD SHX Text
RŽ  100

AutoCAD SHX Text
RŽ  100

AutoCAD SHX Text
6x RŽ  100

AutoCAD SHX Text
2x PL 900/400

AutoCAD SHX Text
RŽ 150x150

AutoCAD SHX Text
PL 250x150

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
PL 300x150

AutoCAD SHX Text
PL 250x200

AutoCAD SHX Text
PL 200/100

AutoCAD SHX Text
PL 200/100

AutoCAD SHX Text
PL 350/200

AutoCAD SHX Text
PL 500/250

AutoCAD SHX Text
PL 750x300

AutoCAD SHX Text
PL 250/150

AutoCAD SHX Text
PL 700x500 v AB stropu

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
900/400

AutoCAD SHX Text
M 

AutoCAD SHX Text
M 

AutoCAD SHX Text
800/250

AutoCAD SHX Text
M 

AutoCAD SHX Text
900 m3/h

AutoCAD SHX Text
600 m3/h

AutoCAD SHX Text
400/200

AutoCAD SHX Text
AD-2 800x200

AutoCAD SHX Text
350/150

AutoCAD SHX Text
 PL 600/600 v stropni AB plošči

AutoCAD SHX Text
500/400

AutoCAD SHX Text
M 

AutoCAD SHX Text
M 

AutoCAD SHX Text
800/250

AutoCAD SHX Text
800/250

AutoCAD SHX Text
6000 m3/h

AutoCAD SHX Text
900/400

AutoCAD SHX Text
AD-11-D 1000x300

AutoCAD SHX Text
RŽ 800x300

AutoCAD SHX Text
800/300

AutoCAD SHX Text
500/200

AutoCAD SHX Text
RŽ 500x300

AutoCAD SHX Text
500/300

AutoCAD SHX Text
AD-11-D 1000x300

AutoCAD SHX Text
AD-11-D 1000x300

AutoCAD SHX Text
AD-11-D 1000x300

AutoCAD SHX Text
AD-11-D 1000x300

AutoCAD SHX Text
AD-11-D 1000x300

AutoCAD SHX Text
AD-11-D 1000x300

AutoCAD SHX Text
AD-11-D 1000x300

AutoCAD SHX Text
AD-11-D 1000x300

AutoCAD SHX Text
AD-11-D 1000x300

AutoCAD SHX Text
900/400

AutoCAD SHX Text
400/250

AutoCAD SHX Text
500/250

AutoCAD SHX Text
400/250

AutoCAD SHX Text
800 m3/h

AutoCAD SHX Text
500/250

AutoCAD SHX Text
AD-21 D-21 -21 450x100mmx100mm100mmmm

AutoCAD SHX Text
%%C250

AutoCAD SHX Text
%%C250

AutoCAD SHX Text
%%C250

AutoCAD SHX Text
%%C125

AutoCAD SHX Text
1200 m3/h

AutoCAD SHX Text
500/150

AutoCAD SHX Text
500/150

AutoCAD SHX Text
500/300

AutoCAD SHX Text
AT 350x150

AutoCAD SHX Text
VISOKO UČINKOVITA VARČNA KUHINJSKA NAPA z rekuperacijo toplote Qdov: 6000 m³/h m³/h /h Qodv: 4500 m³/h m³/h /h Pel.: 30W 

AutoCAD SHX Text
KUHINJSKI VENTILATOR Proizvajelec: Systemair Systemair Tip: PRIO silentXP 200EC Qdov max=1.345m /h m /h 3/h h Pel: 128W / 1N/230V/50Hz,  128W / 1N/230V/50Hz,  W / 1N/230V/50Hz,   / 1N/230V/50Hz,  V/50Hz,  /50Hz,  ,  Dx : 720x274mm  : 720x274mm 720x274mm mm m=4,36kg4,36kgkg

AutoCAD SHX Text
KUHINJSKI VENTILATOR Proizvajelec: Systemair Systemair Tip: PRIO silentXP 250EC Qdov max=2.102m /h m /h 3/h h Pel: 174W / 1N/230V/50Hz  174W / 1N/230V/50Hz  W / 1N/230V/50Hz   / 1N/230V/50Hz  V/50Hz  /50Hz  Dx : 760x274mm  : 760x274mm 760x274mm mm m=6,43kg6,43kgkg

AutoCAD SHX Text
 100

AutoCAD SHX Text
 100

AutoCAD SHX Text
 100

AutoCAD SHX Text
 100

AutoCAD SHX Text
 100

AutoCAD SHX Text
 100

AutoCAD SHX Text
 100

AutoCAD SHX Text
 100

AutoCAD SHX Text
 100

AutoCAD SHX Text
RŽ  100

AutoCAD SHX Text
 100

AutoCAD SHX Text
RŽ  100

AutoCAD SHX Text
RŽ  100

AutoCAD SHX Text
 100

AutoCAD SHX Text
 100

AutoCAD SHX Text
RŽ  100

AutoCAD SHX Text
 100

AutoCAD SHX Text
RŽ  100

AutoCAD SHX Text
4x RŽ  100

AutoCAD SHX Text
 100

AutoCAD SHX Text
 100

AutoCAD SHX Text
 100

AutoCAD SHX Text
 100

AutoCAD SHX Text
 100

AutoCAD SHX Text
 100

AutoCAD SHX Text
 100

AutoCAD SHX Text
RŽ  100

AutoCAD SHX Text
RŽ  100

AutoCAD SHX Text
RŽ  100

AutoCAD SHX Text
RŽ  100

AutoCAD SHX Text
RŽ  100

AutoCAD SHX Text
RŽ  100

AutoCAD SHX Text
 100

AutoCAD SHX Text
 100

AutoCAD SHX Text
 100

AutoCAD SHX Text
 100

AutoCAD SHX Text
RŽ  100

AutoCAD SHX Text
 100

AutoCAD SHX Text
 100

AutoCAD SHX Text
PV-1- %%C100

AutoCAD SHX Text
PV-1- %%C100

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
RŽ  100

AutoCAD SHX Text
RŽ  100

AutoCAD SHX Text
%%C100 

AutoCAD SHX Text
%%C100 

AutoCAD SHX Text
%%C100 

AutoCAD SHX Text
%%C100 

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
 100

AutoCAD SHX Text
 100

AutoCAD SHX Text
 100

AutoCAD SHX Text
 100

AutoCAD SHX Text
 100

AutoCAD SHX Text
Nadometni odvodni ventilator z vgrajeno protipovratno loputo Vgrajen pod stropom Qzr: 84m3/h Proizvajalec, tip: BF MX Hišni ventilator Pel.: 5W / 230V / 50Hz/ 1N Qmin-max: 0-106m3/h Priključek:  120

AutoCAD SHX Text
3x Prezračevalna rešetka  125 z zamrežitvijo

AutoCAD SHX Text
 125

AutoCAD SHX Text
 125

AutoCAD SHX Text
Dovod prezračevanja za strojnico cca 30cm od tal

AutoCAD SHX Text
 125

AutoCAD SHX Text
4x AD-21-D 400x100

AutoCAD SHX Text
AT 300x150

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
%%C100 

AutoCAD SHX Text
RŽ  100

AutoCAD SHX Text
DATUM

AutoCAD SHX Text
OPIS SPREMEMBE

AutoCAD SHX Text
ŠT.

AutoCAD SHX Text
Kamnik

AutoCAD SHX Text
d.o.o

AutoCAD SHX Text
investitor:

AutoCAD SHX Text
objekt:

AutoCAD SHX Text
naziv risbe:

AutoCAD SHX Text
vrsta načrta:

AutoCAD SHX Text
odgovorni vodja projekta:

AutoCAD SHX Text
odgovorni projektant:

AutoCAD SHX Text
projektant:

AutoCAD SHX Text
podpis:

AutoCAD SHX Text
številka risbe:

AutoCAD SHX Text
merilo risbe:

AutoCAD SHX Text
datum izdelave risbe:

AutoCAD SHX Text
vrsta

AutoCAD SHX Text
številka

AutoCAD SHX Text
številka

AutoCAD SHX Text
načrta:

AutoCAD SHX Text
projekta:

AutoCAD SHX Text
projekta:

AutoCAD SHX Text
številka

AutoCAD SHX Text
mape:

AutoCAD SHX Text
OPOMBE:

AutoCAD SHX Text
- PRED IZVEDBO JE OBVEZEN PREGLED PROJEKTA IN V PRIMERU MOREBITNIH ODSTOPANJ/NEJASNOSTI KONTAKTIRATI ODGOVORNEGA VODJO PROJEKTA;PRED IZVEDBO JE OBVEZEN PREGLED PROJEKTA IN V PRIMERU MOREBITNIH ODSTOPANJ/NEJASNOSTI KONTAKTIRATI ODGOVORNEGA VODJO PROJEKTA;

AutoCAD SHX Text
- V PRIMERU KAKRŠNIH KOLI NESKLADIJ RISB ALI OPISOV MED POSAMEZNIMI NAČRTI TAKOJ OBVESTITI ODGOVORNEGA VODJO PROJEKTA TER IZVEDBO  V PRIMERU KAKRŠNIH KOLI NESKLADIJ RISB ALI OPISOV MED POSAMEZNIMI NAČRTI TAKOJ OBVESTITI ODGOVORNEGA VODJO PROJEKTA TER IZVEDBO    USKLADITI Z VSEMI PROJEKTANTI;
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- DETAJLNE PRIKLJUČKE POSAMEZNIH ELEMENTOV OPREME IN TEHNOLOGIJE USKLADITA DOBAVITELJ IN IZVAJALEC DEL NA OBJEKTU  PRED IZVEDBO  DETAJLNE PRIKLJUČKE POSAMEZNIH ELEMENTOV OPREME IN TEHNOLOGIJE USKLADITA DOBAVITELJ IN IZVAJALEC DEL NA OBJEKTU  PRED IZVEDBO    FINALIZACIJ;
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- V SKLADU S PREDPISI MORA IZVAJALEC PRED ZAČETKOM IN IZVAJANJEM POSAMEZNIH DEL, OPRAVITI PREGLED PROJEKTA ZA IZVEDBO IN OPOZORITI NA  V SKLADU S PREDPISI MORA IZVAJALEC PRED ZAČETKOM IN IZVAJANJEM POSAMEZNIH DEL, OPRAVITI PREGLED PROJEKTA ZA IZVEDBO IN OPOZORITI NA    MOREBITNE UGOTOVLJENE POMANKLJIVOSTI TER ZAHTEVATI NJIHOVO ODPRAVO. ZA PRAVILNOST IZVEDB JAMČI IZVAJALEC DEL. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE    PROJEKTOV SO MOŽNE LE S PRISTANKOM PROJEKTANTOV;
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- IZVAJALEC JE PRED MONTAŽO DOLŽAN PRIPRAVITI TEHNOLOŠKI PROJEKT NAČINA IN VRSTNEGA REDA IZVEDBE POSAMEZNIH INŠTALACIJ;IZVAJALEC JE PRED MONTAŽO DOLŽAN PRIPRAVITI TEHNOLOŠKI PROJEKT NAČINA IN VRSTNEGA REDA IZVEDBE POSAMEZNIH INŠTALACIJ;
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OPOMBE:

— PRED IZVEDBO JE OBVEZEN PREGLED PROJEKTA IN V PRIMERU MOREBITNIH ODSTOPANJ/NEJASNOSTI KONTAKTIRATI ODGOVORNEGA VODJO PROJEKTA;

— V PRIMERU KAKRSNIH KOLI NESKLADI RISB ALl OPISOV MED POSAMEZNIMI NACRTI TAKOJ OBVESTITI ODGOVORNEGA VODJO PROJEKTA TER IZVEDBO
USKLADITI Z VSEMI" PROJEKTANTI;

— MIKROLOKACIJE STROJNE OPREME SO VRISANE V NACRTU ARHITEKTURE, VKLJUCNO Z VSEMI VISINAMI IN PREBOJ;

— DETAJINE PRIKLJUCKE POSAMEZNIH ELEMENTOV OPREME IN TEHNOLOGWE USKLADITA DOBAVITELJ IN IZVAJALEC DEL NA OBJEKTU PRED IZVEDBO
FINALIZACW;

— VSE V NACRTU PODANE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA OBJEKTU. VELJAIO IZKLJUCNO IZPISANE MERE - NE MERE PO NACRTU;

— V SKLADU S PREDPISI MORA IZVAJALEC PRED ZACETKOM IN IZVAJANJEM POSAMEZNH DEL, OPRAVITI PREGLED PROJEKTA ZA 1ZVEDBO IN OPOZORII NA
MOREBITNE UGOTOVLJENE POMANKLINOSTI TER ZAHTEVATI NJIHOVO ODPRAVO. ZA PRAVILNOST IZVEDB JAMCI IZVAJALEC DEL. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
PROJEKTOV SO MOZNE LE S PRISTANKOM PROJEKTANTOV;

— IZVAJALEC JE PRED MONTAZO DOLZAN PRIPRAVITI TEHNOLOSKI PROJEKT NACINA IN VRSTNEGA REDA IZVEDBE POSAMEZNIH INSTALACK;

—_—— = — |ZAJEM ZRAKA
DOVOD ZRAKA
ODVOD ZRAKA
|ZPUH ZRAKA
ST DATUM OPIS SPREMEMBE
KOPIRANJE IN UPORABA DELA NACRTA ALI CELOTE JE DOVOLJENA SAMO S PISNIM SOGLASJEM ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NAGRTA
o d.o. .
00 INZENIRING, SVETOVANJE, PROJEKTIRANJE
Z Ljubljanska c. 45b, 1241 Kamnik, Slovenija
o (@) o T+386/01/839 45 87, F+386/01/839 45 88
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NAGRT STROJNIH INSTALACLY| ™**® |27 [Pl B8P | Dom upokojencev Domzale
IN STROJNE OPREME 4 230619 |PZl | skiaditey pz1 | Karantanska cesta 5, 1230 Domzale
naziv risbe: objekt:
TLORIS 1. NADSTROPJA Dom starejSih obcanov Moravce
Prezrac cvanje 2990eri ¥ \ojca Hribar u. d. . 2. PA PPN ZAPS (0536
Stevilka risbe: merilo risbe: datum izdelave risbe: ;S{%Z‘L%g‘t Joze Oblak u.d.is. IZS S-0110
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— PRED IZVEDBO JE OBVEZEN PREGLED PROJEKTA IN V PRIMERU MOREBITNIH ODSTOPANJ/NEJASNOSTI KONTAKTIRATI ODGOVORNEGA VODJO PROJEKTA;

— V PRIMERU KAKRSNIH KOLI NESKLADI RISB ALl OPISOV MED POSAMEZNIMI NACRTI TAKOJ OBVESTITI ODGOVORNEGA VODJO PROJEKTA TER IZVEDBO
USKLADITI Z VSEMI" PROJEKTANTI;

— MIKROLOKACIJE STROJNE OPREME SO VRISANE V NACRTU ARHITEKTURE, VKLJUCNO Z VSEMI VISINAMI IN PREBOJ;

— DETAJINE PRIKLJUCKE POSAMEZNIH ELEMENTOV OPREME IN TEHNOLOGWE USKLADITA DOBAVITELJ IN IZVAJALEC DEL NA OBJEKTU PRED IZVEDBO
FINALIZACW;

— VSE V NACRTU PODANE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA OBJEKTU. VELJAIO IZKLJUCNO IZPISANE MERE - NE MERE PO NACRTU;

— V SKLADU S PREDPISI MORA IZVAJALEC PRED ZACETKOM IN IZVAJANJEM POSAMEZNH DEL, OPRAVITI PREGLED PROJEKTA ZA 1ZVEDBO IN OPOZORII NA
MOREBITNE UGOTOVLJENE POMANKLINOSTI TER ZAHTEVATI NJIHOVO ODPRAVO. ZA PRAVILNOST IZVEDB JAMCI IZVAJALEC DEL. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
PROJEKTOV SO MOZNE LE S PRISTANKOM PROJEKTANTOV;

— IZVAJALEC JE PRED MONTAZO DOLZAN PRIPRAVITI TEHNOLOSKI PROJEKT NACINA IN VRSTNEGA REDA IZVEDBE POSAMEZNIH INSTALACK;
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m?/h4.140 Airflow m?/h.140
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Pa 920 Tot. pressure Pa 817
kW 1,900 Motor power kw 1,900
kW 7,28

W 9,48
kW 44,14 / 8,24

1.569kg D_S% Moravée
[Addicndl projact name
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KG Flex

RO-1

Toplotna“ &rpalka0G/HL
Reverzibilna toplotna ¢rpalka
Proizvajelec:. Camrier

Tip: AquaSnap JORQ-160R-A
Qhl:137kW (A35/W7)
Qogr:+111kW (A0/W55)

Pel: 59.1W / 400V, /3f/50Hz
Masa: 1087kg
Dimenzije (WxD): 1330 x 2125 x 2275mm

Z lastnim hidro modulom:
Obtotna Erpalka
Pel.: 2,5kW

Pretok za rez. og.: 11,196m3/h
Eksterni nadtlak H: 221kPa

Pretok za rez. hl.: 23,508m3/h
Eksterni nadtlak H: 181kPa

ODVODNI VENTILATOR KUHINJE
STRESNE [ZVEDBE

LOCIRAN NA STREHI OBJEKTA
Proizvajelec: Systemair

Tip: DVNI 500EC

Qodv max=9.576m’/h

Pel: 2kW

U=3x 400 V/50-60Hz,
DxSxV: 970 x 970 x 676mm
m=71kg

7 dusilcem zvoka

DX enota prezratevalne naprave kuhinje pritiitja in

Kleti

Proizvajalec: Mitsubishi Electric

Vista plina: R32

Tip: PUZ-IM200YKA2

Prac 19kW

Pog22,4kW

P= 5,63kW /400v/3N

masa= 137kg

dimenzije (WSxG): 1338x1050x330 [mm]

Regulacijska omarica za DX enoti
Proizvajalec: Mitsubishi Electric

Vrsta plina: R32

Py= 220V/1N/50Hz

masa= kg

dimenzije (VSxG): 422x393x86,7 [mm]

Regulacijska omarica za "slave” sisteme z DX
enotamii

Proizvajalec: Mitsubishi Electric

Vrsta plina: R32

P= 220V/1N/50Hz

masa="3kq

dimenzije (WxG): 422x393¢86,7 [mm]

Y Toplotna-Erpalka tople sanitarne vode
TC-STV Proizvajelec: Carrier

Tip: 61AF 1058
Qh 87,5KW" (A0,/W65)

Pel: 36,3H / 400V / 3 / 50Hz

Masa: -1065kg

Dimenzije (VxSxD): 1330 x 2122 x 2273mm

Z lastnim hidro- modulom:
Obtotna &rpalka
Pel.: 0,74kW

Pretok obtotne Emalke.: 7,668m3/h
Eksterni nadtiak H: 118kPa

KN-1

OPOMBE:

— PRED IZVEDBO JE OBVEZEN PREGLED PROJEKTA IN V PRIMERU MOREBITNIH ODSTOPANJ/NEJASNOSTI KONTAKTIRATI ODGOVORNEGA VODJO PROJEKTA;

— V PRIMERU KAKRSNIH KOLI NESKLADI RISB ALl OPISOV MED POSAMEZNIMI NACRTI TAKOJ OBVESTITI ODGOVORNEGA VODJO PROJEKTA TER IZVEDBO
USKLADITI Z VSEMI" PROJEKTANTI;

— MIKROLOKACIJE STROJNE OPREME SO VRISANE V NACRTU ARHITEKTURE, VKLJUCNO Z VSEMI VISINAMI IN PREBOJ;

— DETAJINE PRIKLJUCKE POSAMEZNIH ELEMENTOV OPREME IN TEHNOLOGWE USKLADITA DOBAVITELJ IN IZVAJALEC DEL NA OBJEKTU PRED IZVEDBO
FINALIZACW;

— VSE V NACRTU PODANE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA OBJEKTU. VELJAIO IZKLJUCNO IZPISANE MERE - NE MERE PO NACRTU;

— V SKLADU S PREDPISI MORA IZVAJALEC PRED ZACETKOM IN IZVAJANJEM POSAMEZNH DEL, OPRAVITI PREGLED PROJEKTA ZA 1ZVEDBO IN OPOZORII NA
MOREBITNE UGOTOVLJENE POMANKLINOSTI TER ZAHTEVATI NJIHOVO ODPRAVO. ZA PRAVILNOST IZVEDB JAMCI IZVAJALEC DEL. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
PROJEKTOV SO MOZNE LE S PRISTANKOM PROJEKTANTOV;

— IZVAJALEC JE PRED MONTAZO DOLZAN PRIPRAVITI TEHNOLOSKI PROJEKT NACINA IN VRSTNEGA REDA IZVEDBE POSAMEZNIH INSTALACK;

780

Prezratevalna naprava — KN1 — SKUPNI PROSTORI 20, 50,
Prezratevaina naprava z rekuperacijo toplote
Proizvajelec: PROKLIMA

Qdov=10.625m*/h

Qodv=10.625m*/h

H=450Pa

Toplotni izmenjevalec dogrevanja:
Medij: Voda

Qog.: 32,87kW

Temp. reZ. og.: 45/35 °C
Hidravii¢ni padec tlaka: 11,26kPa
Pretok: 2,844m3/h

Toplotni izmenjevolec pohlajevanjo:
Medij: Voda

Qhl.: 28,18KkW
Temp. ret. hl: 7/12 °C

Pel: 11,9k /N3/ 400V/50Hz, PHNheatig | s
DxSxV: 5.490 x 2.017 x 2.010mm Energy rec K o0 / 180
m=2.251kg

Z nosilnimpodnoZjem

Z vgrajenim_dusilcem zvoka

KN-2

Prezratevaina naprava - KN2 - SOBE

PrezraSevaina naprava z rekuperacijo toplote
Proizvajelec: PROKLIMA

Qdov=4850m’/h

Qodv=4850m’/h

H=450Pa

f o

Toplotni-izmenjevalec-dogrevanja:
Medij: Voda

Qog.: 7,28M

Temp.-reZ.og.: 45/35-°C
Hidravii¢ni padec tlaka: 10,41kPa
Pretok: 0,648m37/h

Toplotni izmenjevalec: pohlajevanja:
Medi: Voda

Qhl.: 9,48kW

Temp. re2. b 7/12.°C
Hidraviitni- padec tioka: -17,11kPa
Prelok: 1,62m3/h

Pel: 4,3kW /3N/400V/50Hz, %ﬁ Supply air KG Fle
Dx3W: 4700 x 1.350. 1.620mm o ers o "150°
m=1.569kg Voior sower. kW 1800
Z nosilnim podnoZjem PeW_aoing W 048

L vgrajenim- duSilcem zvoka Energy-rec

Dovodni del prezratevaina KUHINJE — KN3
i Proizvajelec: PROKLIMA

Qdov=6000m’/h

H=430Pa
Toplotni izmenjevalec pohlajevanja: =
Medij: R32
Qhl.: 34,7kW
1
Pel: 30 S—
U=3x 400 V/50Hz, ] '

DxSxV: 4,730 x 1,407 x 1.325mm
m=783kg

Z'nosilnim: podnozjem

Z vgrajenim dusilcem zvoka

DIMENZIJA PRIKLOPA OGREVANJE KLIMATOV

an aria

LEGENDA
— —[7AIEN ZRAKA
DOVOD_ZRAKA
0DVOD ZRAKA
[ZPUH ZRAKA
ST, DATUM OPIS SPREMEMBE
KOPIRANJE IV UPORABA DELA NACRTA ALI CELOTE JE DOVOLJENA SAMO S PISNIM SOGLASJEN ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NAGRTA

d.o.o

©)
ZO (©) (@)

INZENIRING, SVETOVANJE, PROJEKTIRANJE
Ljubljanska c. 45b, 1241 Kamnik, Slovenija

T+386/01/839 45 87, F+386/01/839 45 88
projektiva@isp.si / isp@isp.si /www.isp.si

Kamnik \dentifikacijska Stevilka projektivnega podjetja : 0410
vrsta nadrta: Stevilka étevvilkg wst_okt _ éteyi\tgl investitor:

NACRT STROJNIH INSTALACI "™ | ™" = | 093 | Dom upokojencev Domzale

IN STROJNE OPREME 4 230619 |PZl | skiaditev 71 | Karantanska cesta 5, 1230 Domzale

naziv risbe: v objekt:

TLORIS PODSTRESJA Dom starejSih obcanov Moravce

Prezrac cvanje 2990eri ¥ \ojca Hribar u. d. . 2. PA PPN ZAPS (0536

Stevilka risbe: merilo risbe: datum izdelave risbe: ;S&Z\&g‘t: Joge Oblak u.d.is. 1ZS S-0110

PRE-4 1:100 | Julij 2023 PPNt anart Stravs
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OPOMBE:

— PRED IZVEDBO JE OBVEZEN PREGLED PROJEKTA IN V PRIMERU MOREBITNIH ODSTOPANJ/NEJASNOSTI KONTAKTIRATI ODGOVORNEGA VODJO PROJEKTA;

— V PRIMERU KAKRSNIH KOLI NESKLADI RISB ALl OPISOV MED POSAMEZNIMI NACRTI TAKOJ OBVESTITI ODGOVORNEGA VODJO PROJEKTA TER IZVEDBO
USKLADITI Z VSEMI" PROJEKTANTI;

— MIKROLOKACIJE STROJNE OPREME SO VRISANE V NACRTU ARHITEKTURE, VKLJUCNO Z VSEMI VISINAMI IN PREBOJ;

— DETAJINE PRIKLJUCKE POSAMEZNIH ELEMENTOV OPREME IN TEHNOLOGWE USKLADITA DOBAVITELJ IN IZVAJALEC DEL NA OBJEKTU PRED IZVEDBO
FINALIZACW;

— VSE V NACRTU PODANE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA OBJEKTU. VELJAIO IZKLJUCNO IZPISANE MERE - NE MERE PO NACRTU;

— V SKLADU S PREDPISI MORA IZVAJALEC PRED ZACETKOM IN IZVAJANJEM POSAMEZNH DEL, OPRAVITI PREGLED PROJEKTA ZA 1ZVEDBO IN OPOZORII NA
MOREBITNE UGOTOVLJENE POMANKLINOSTI TER ZAHTEVATI NJIHOVO ODPRAVO. ZA PRAVILNOST IZVEDB JAMCI IZVAJALEC DEL. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
PROJEKTOV SO MOZNE LE S PRISTANKOM PROJEKTANTOV;

— IZVAJALEC JE PRED MONTAZO DOLZAN PRIPRAVITI TEHNOLOSKI PROJEKT NACINA IN VRSTNEGA REDA IZVEDBE POSAMEZNIH INSTALACK;
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DETAJLNE PRIKLJUCKE POSAMEZNIH ELEMENTOV OPREME IN TEHNOLOGWE USKLADITA DOBAVITELJ IN IZVAJALEC DEL NA OBJEKTU PRED IZVEDBO
FINALIZACW;

— VSE V NACRTU PODANE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA OBJEKTU. VELJAIO IZKLJUCNO IZPISANE MERE - NE MERE PO NACRTU;

— V SKLADU S PREDPISI MORA IZVAJALEC PRED ZACETKOM IN IZVAJANJEM POSAMEZNH DEL, OPRAVITI PREGLED PROJEKTA ZA 1ZVEDBO IN OPOZORII NA
MOREBITNE UGOTOVLJENE POMANKLINOSTI TER ZAHTEVATI NJIHOVO ODPRAVO. ZA PRAVILNOST IZVEDB JAMCI IZVAJALEC DEL. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
PROJEKTOV SO MOZNE LE S PRISTANKOM PROJEKTANTOV;
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PLINSKI STEDILNIK
moti 25kW

PODOMETNA PLINSKA OMARICA DxVxG 700x/00x300 mm
ZDELANA 17 NERJAVECE PLOCEVINE DEBELINE 1,0 mm

VARNOSTNI EM VENTIL DN32 VEZAN NA PRESOSTAT V' KUHINJI
GLAVNA PLINSKA'ZAPORNA PIPA DN25 S PRIGRAJENIM ZOLACIJSKIM KOSOM -

REGULATOR TLAKA™ DN25 — VSTOPNI TLAK 1 bar / IZSTOPNI TLAK NASTAVLJIV 0D 30-70. mbar

PLINSKA KOGELNA-PIPA-34"-S  TERMOVAROVALOM

ntil-vodoravno,: max: vi$ina=100mm

DN25 Vodeno pod tiakom

>

MEJA PRIEKTA

Plinsko uvodnica

PE100 d40

rehodni kos na plinsko uvodnico PE d40/DN32
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— DETAJINE PRIKLJUCKE POSAMEZNIH ELEMENTOV OPREME IN TEHNOLOGWE USKLADITA DOBAVITELJ IN IZVAJALEC DEL NA OBJEKTU PRED IZVEDBO
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— VSE V NACRTU PODANE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA OBJEKTU. VELJAIO IZKLJUCNO IZPISANE MERE - NE MERE PO NACRTU;
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ANSUL

OPOMBE:

— PRED I1ZVEDBO JE OBVEZEN PREGLED PROJEKTA IN V PRIMERU MOREBITNIH ODSTOPANJ/NEJASNOSTI KONTAKTIRATI ODGOVORNEGA VODJO PROJEKTA;

— V PRIMERU KAKRSNIH KOLI NESKLADIJ RISB ALl OPISOV MED POSAMEZNIMI NACRTI TAKOJ OBVESTITI ODGOVORNEGA VODJO PROJEKTA TER IZVEDBO
USKLADITI Z VSEMI' PROJEKTANTI;

— MIKROLOKACKE STROINE OPREME SO VRISANE V NACRTU ARHITEKTURE, VKLJUCNO Z VSEMI VISINAMI IN PREBOJ;

— DETAJLNE PRIKLJUCKE POSAMEZNIH ELEMENTOV OPREME IN TEHNOLOGWE USKLADITA DOBAVITELJ IN IZVAJALEC DEL NA OBJEKTU PRED IZVEDBO
FINALIZACIJ;

— VSE V NACRTU PODANE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA OBJEKTU. VELJAJO IZKLJUCNO IZPISANE MERE - NE MERE PO NACRTU;

— V SKLADU S PREDPISI MORA IZVAJALEC PRED ZACETKOM IN' IZVAJANJEM POSAMEZNIH DEL, OPRAVITI PREGLED PROJEKTA ZA 1ZVEDBO IN OPOZORII NA
MOREBITNE UGOTOVLJENE POMANKLJNOSTI TER ZAHTEVATI NJIHOVO ODPRAVO. ZA PRAVILNOST IZVEDB JAMCI IZVAJALEC DEL. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
PROJEKTOV SO MOZNE LE S PRISTANKOM PROJEKTANTOV;

— IZVAJALEC JE PRED MONTAZO DOLZAN PRIPRAVITI TEHNOLOSKI PROJEKT NACINA IN VRSTNEGA REDA IZVEDBE POSAMEZNIH INSTALACI;
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€ LOKACIJA IN TIP DET.

® == PROZILNI CEVOVOD

NAPA

TERMIKA

ST, DATUM OPIS SPREMEMBE
KOPIRANJE IN UPORABA DELA NACRTA ALI CELOTE JE DOVOLJENA SAMO S PISNIM SOGLASJEM ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NACRTA
@) d.o. .
00 INZENIRING, SVETOVANJE, PROJEKTIRANJE
Z Ljubljanska c. 45b, 1241 Kamnik, Slovenija
@) (@) (@) T+386,/01/839 45 87, F+386/01/839 45 88
] projektiva@isp.si / isp@isp.si /www.isp.si
Kamnik Identifikacijska Stevilka projektivnega podjetja : 0410
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NACRT STROJNIH INSTALACI| " | ™= P 95 | Dom upokojencev Domzale
IN STROJNE OPREME 4 230619 |PZl | skiaditey pz1 | Karantanska cesta 5, 1230 Domzale
naziv risbe: v objekt:
TLOR|S PR||_|CJA Dom starejSih obcanov Moravce
Stabilna gaS|Ina naprava 2090vert Y \ojca Hribar u. d. 1. a. PA PPN ZAPS (0536
Stevilka risbe: merilo risbe: datum izdelave risbe: ;S{%Z‘L%:‘t Joze Oblak u.d.is. 1ZS S-0110
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CEVOVOD ZA AVTO.
PROZENJE RAZVEJAN PO NAPI

PROZILNO IZPUSTNI VENTIL
ZA ROCNO ALI AVTOMATSKO
PROZENJE

JEKLENKE Z GASILNIM

SREDSTVOM

PROZILNA JEKLENKA
S POTISNIM PLINOM
TIP:DOUBLE;

ROCNI PROZILNIK
- NAMESCEN NA OMARICI;

OPOMBE:

— PRED I1ZVEDBO JE OBVEZEN PREGLED PROJEKTA IN V PRIMERU MOREBITNIH ODSTOPANJ/NEJASNOSTI KONTAKTIRATI ODGOVORNEGA VODJO PROJEKTA;

— V PRIMERU KAKRSNIH KOLI NESKLADIJ RISB ALl OPISOV MED POSAMEZNIMI NACRTI TAKOJ OBVESTITI ODGOVORNEGA VODJO PROJEKTA TER IZVEDBO
USKLADITI Z VSEMI' PROJEKTANTI;

— MIKROLOKACKE STROINE OPREME SO VRISANE V NACRTU ARHITEKTURE, VKLJUCNO Z VSEMI VISINAMI IN PREBOJ;

— DETAJLNE PRIKLJUCKE POSAMEZNIH ELEMENTOV OPREME IN TEHNOLOGWE USKLADITA DOBAVITELJ IN IZVAJALEC DEL NA OBJEKTU PRED IZVEDBO
FINALIZACIJ;

— VSE V NACRTU PODANE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA OBJEKTU. VELJAJO IZKLJUCNO IZPISANE MERE - NE MERE PO NACRTU;

— V SKLADU S PREDPISI MORA IZVAJALEC PRED ZACETKOM IN' IZVAJANJEM POSAMEZNIH DEL, OPRAVITI PREGLED PROJEKTA ZA 1ZVEDBO IN OPOZORII NA
MOREBITNE UGOTOVLJENE POMANKLJNOSTI TER ZAHTEVATI NJIHOVO ODPRAVO. ZA PRAVILNOST IZVEDB JAMCI IZVAJALEC DEL. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
PROJEKTOV SO MOZNE LE S PRISTANKOM PROJEKTANTOV;

— IZVAJALEC JE PRED MONTAZO DOLZAN PRIPRAVITI TEHNOLOSKI PROJEKT NACINA IN VRSTNEGA REDA IZVEDBE POSAMEZNIH INSTALACI;

§T. | DATUM OPIS SPREMEMBE
KOPIRANJE IN UPORABA DELA NACRTA ALI CELOTE JE DOVOLJENA SAMO S PISNIM SOGLASJEM ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NACRTA
d.o.o

@)
ZO @) (@)

INZENIRING, SVETOVANJE, PROJEKTIRANJE
Ljubljanska c. 45b, 1241 Kamnik, Slovenija

T+386,/01/839 45 87, F+386/01/839 45 88
projektiva@isp.si / isp@isp.si /www.isp.si

Kamnik \dentifikacijska Stevilka projektivnega podjetja : 0410
WStQ nagrta: Stevilka | Stevilka vrsta | Stevilka - investitor:

NACRT STROJNIH INSTALACIY| ™ |72 [Proee) B2 | Dom upokojencev Domzale

IN STROJNE OPREME 4 230619 |PZl | skiaditey pz1 | Karantanska cesta 5, 1230 Domzale

naziv risbe: objekt:

SHEMA JEKLENK Dom starejSih obcanov Moravce

Stabilna gaS|Ina naprava oo, "** Mojca Hribar u. d.i.a.PA PPN ZAPS 0535
Stevilka risbe: merilo risbe: datum izdelave risbe: ;S{%Z‘L%:‘t Joze Oblak u.d.is. 1ZS S-0110
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Ohisje ANSUL sistema
jeklenk in prozilnih ventilov

2X Breznapetostna stikala
ANSUL
tip: alarm initiating switch

Skupen kontakt

Normalno odprt kontakt

Normalno sklenjen kontakt

ovezava in nacrt elektricnega dela protipozarne naprave ni stvar
ega projekta.

/ primeru prozitve protipozarnega sistema se:

izklopi elektricna in plinska napeljava v napi in termiki;

izklopi ventilacija kuhinje;

vklop zvocCne in vizualne signalizacije v prostoru in zunaj objekta;
prenos signala na 24 urno zasedeno delovno mesto;

OPOMBE:

— PRED I1ZVEDBO JE OBVEZEN PREGLED PROJEKTA IN V PRIMERU MOREBITNIH ODSTOPANJ/NEJASNOSTI KONTAKTIRATI ODGOVORNEGA VODJO PROJEKTA;

— V PRIMERU KAKRSNIH KOLI NESKLADIJ RISB ALl OPISOV MED POSAMEZNIMI NACRTI TAKOJ OBVESTITI ODGOVORNEGA VODJO PROJEKTA TER IZVEDBO
USKLADITI Z VSEMI' PROJEKTANTI;

— MIKROLOKACKE STROINE OPREME SO VRISANE V NACRTU ARHITEKTURE, VKLJUCNO Z VSEMI VISINAMI IN PREBOJ;

— DETAJLNE PRIKLJUCKE POSAMEZNIH ELEMENTOV OPREME IN TEHNOLOGWE USKLADITA DOBAVITELJ IN IZVAJALEC DEL NA OBJEKTU PRED IZVEDBO
FINALIZACIJ;

— VSE V NACRTU PODANE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA OBJEKTU. VELJAJO IZKLJUCNO IZPISANE MERE - NE MERE PO NACRTU;

— V SKLADU S PREDPISI MORA IZVAJALEC PRED ZACETKOM IN' IZVAJANJEM POSAMEZNIH DEL, OPRAVITI PREGLED PROJEKTA ZA 1ZVEDBO IN OPOZORII NA
MOREBITNE UGOTOVLJENE POMANKLJNOSTI TER ZAHTEVATI NJIHOVO ODPRAVO. ZA PRAVILNOST IZVEDB JAMCI IZVAJALEC DEL. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
PROJEKTOV SO MOZNE LE S PRISTANKOM PROJEKTANTOV;

— IZVAJALEC JE PRED MONTAZO DOLZAN PRIPRAVITI TEHNOLOSKI PROJEKT NACINA IN VRSTNEGA REDA IZVEDBE POSAMEZNIH INSTALACI;

§1. | DATUM OPIS SPREMEMBE
KOPIRANJE IN UPORABA DELA NACRTA ALI CELOTE JE DOVOLJENA SAMO S PISNIM SOGLASJEM ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NAGRTA

@) §d.o.o
ZO (@) (@)

Kamnik

vrsta nadrta:

INZENIRING, SVETOVANJE, PROJEKTIRANJE
Ljubljanska c. 45b, 1241 Kamnik, Slovenija

T+386/01/839 45 87, F+386/01/839 45 88

projektiva@isp.si / isp@isp.si /www.isp.si

Identifikacijska Stevilka projektivnega podjetja : 0410
investitor:

Dom upokojencev Domzale
Karantanska cesta 5, 1230 Domzale

Stevilka | Stevilka vrsta Stevilka

X mape: | nacrta: projekta: | projekta:
NACRT STROJNIH INSTALACH oyl 1520z

IN STROJNE OPREME 230619 uskladitev PZI

naziv risbe: objekt:

ELEKTRO /AHTEVE Dom starejSih obcanov Moravce

odgoiormi vodjo 1 ica Hribar u. d. 1. 2. PA PPN ZAPS 0636

Stabilna gasilna naprava

Stevilka risbe: merilo risbe: datum izdelave risbe:

projekta:
Joze Oblak u.d.i.s. IZS S-0110

projektant:

odgovorni
jektant: .
PR Primoz Oblak
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