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INVESTITOR:

PREDMET:
strani

podpisodg. projektant:

ELEKTRO NAPELJAVE

dn:
vrsta:
datum:

RISBA:

stran 1
B.POTOČNIK,inž. el. E-0356

bp biro

2326 Cirkovce

B. Potočnik, ie, s.p.
Spodnje Jablane 7

od 1

SAMODEJNI ODKLOP NAPAJANJA
SISTEM TN-S

GLAVNA IZENAČITEV POTENCIALOV
ZGRADBE GIP

SISTEM TNS

20911 POGREBNO PODJETJE MARIBOR
Cesta XIV. divizije 39A, 2000 Maribor
IZGRANJA PRIZIDKA ZA UMESTITEV
DODATNE PEČI ZA UPEPELJEVANJE

SHEMA NN NAPAJANJA

OBSTOJEČE 12000W

SISTEM TNS

E100ID projektanta

OBSTOJEČI GLAVNI STIKALNI BLOK
V SKLOPU TEHNOLOGIJE

OBSTOJEČE NYY-J;5x6mm2

H0V7-K;1x10mm2

SB-RU SB-TEHNOLOGIJE
NOV DOVOD IZ KPMO

FG 4x35mm2

DODATNE PEČI 3
PZI

01.12.2024

STIKALNI BLOK PEČI 3

0,95cos fi=
Isk=

Pks=
fp=
Psk=

VSOTA KON. MOČI
PREKRIVANJE
SKUPNA KON. MOČ
IZRAČUN SKUPNEGA KONIČNEGA TOKA

IZRAČUN DODATNE KONIČNE MOČI

0,8
26300W

21040W

32,0A

PRIPRAVLJEN ODCEP


