A=0124/m2

Legenda:

D = EKO (elektro komandna omara)

D = Prostor (soba)

—— =BUS povezava MBUS
"kabel J-H(St)H 2x2x0,8mm*"

—— =BUS povezava MODBUS RS485
"kabel J-H(St)H 2x2x0,8mm” "

—— =BUS povezava KNX (Process bus)
"kabel J-H(St)H 2x2x0,8mm’ "

---- = Razni signalni kabli
"kabel J-H(St)H 2x2x0,8mm’"

Ethernet mrezo objekta TCP/IP UTP CAT.6

NADZORNI SISTEM

DESIGO CC

SWITCH

Komunikacijska

omara (prostor)

OPOMBA:

-Za celoten objekt so predvideni BREZ HALOGENI KABLI !
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