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VF - 2015

Univerza v Ljubljani

UL Veterinarska fakulteta

Naziv objekta / Lokacija: Veterinarska fakulteta
Cesta v Mestni log
Načrt tehnologije

T - VF - 2015
NOVA GRADNJA
PZI

Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana

Matej Tili, m.i.a.
Jaka Černigoj, m.i.a.
Luka Čalasan Dorn, štud.arh.

Dvigalo 8
135 x 165 cm

1000 kg
požarna kl.: B

Dvigalo 9
135 x 165 cm
1000 kg
požarna kl.: B

Dvigalo 6
120 x 146 cm
750 kg
požarna kl.: A
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Dvigalo 2
150 x 250 cm
1800 kg
požarna kl.: A

Dvigalo 4
180 x 270 cm

2600 kg
požarna kl.: C

Dvigalo 3
97 x 66 cm

100 kg

Z

Dvigalo 10
110 x 210 cm
1000 kg
požarna kl.: B
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ZDRAVILA

LINAK

S VF 2.6.
Večja predavalnica
tlak: FT3/T3+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS3
202,52 m2

BSL: /
TSG Med: /

KMŽ 0.10.1
Intenzivna nega / ICU
KMŽ
T: FT2.2/T2.2+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 63,60 m2

II
/

KMŽ 0.10.3
Recovery
KMŽ
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 45,33 m2

II
/

KMŽ 0.9.7
Kopalnica za živali
KMŽ
T: FT1.3/T1.3+TT
W: Keramika
S: SS4
P: 8,28 m2

II
/

KMŽ 0.9.4.1
Hospital psi
KMŽ
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 41,47 m2

II
/

KMŽ 0.9.8.2
Skladišče perila
KMŽ
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 5,76 m2

II
/

KMŽ 0.9.8.1
Pralnica
KMŽ
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 5,40 m2

II
/

KMŽ 0.9.2.2
Shramba kuhinje
KMŽ
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 4,17 m2

II
/

KMŽ 0.9.2.1
Kuhinja
KMŽ
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 8,43 m2

II
/

KMŽ 0.9.4.2
Hospital psi
KMŽ
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 25,03 m2

II
/

KMŽ 0.8.4
Hospital onkologija
KMŽ
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 22,16 m2

II
/

KMŽ 0.11.9
OP Ortoped.
KMŽ
T: FT2.2/T2.2+TT
W: Lateks
S: SS5
P: 28,04 m2

II
/

S VK 0.6.3
E OP prostor
TP
T: FT2.2/T2.2+TT
W: Oplesk
S: SS4
P: 2,35 m2

II
/

KMŽ 0.11.7
Čista endoskop.kir.
KMŽ
T: FT2.2/T2.2+TT
W: Lateks
S: SS5
P: 28,03 m2

II
/

KMŽ 0.11.6
OP Mehka kir. / Umazana
KMŽ
T: FT2.2/T2.2+TT
W: Lateks
S: SS5
P: 27,43 m2

II
/

KMŽ 0.11.5
Predprostor
KMŽ
T: FT2.2/T2.2+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 22,36 m2

II
/

KMŽ 0.11.8
OP Mehka kir.
KMŽ
T: FT2.2/T2.2+TT
W: Lateks
S: SS5
P: 27,54 m2

II
/

KMŽ 0.11.4.2
Sterilizacija OP - shramba
KMŽ
T: FT2.2/T2.2+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 10,53 m2

II
/

KMŽ 0.11.3.1
Garderobe
KMŽ
T: FT1.3/T1.3+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 9,69 m2

II
/

KMŽ 0.11.3.2
Kopalnica
KMŽ
T: FT1.3/T1.3+TT
W: Keramika
S: SS4
P: 2,88 m2

II
/

KMŽ 0.11.1
Anestezijska prip.
KMŽ
T: FT2.2/T2.2+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 44,53 m2

II
/

KMŽ 0.11.2
Pisanje kartotek
KMŽ
T: FT2.2/T2.2+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 10,98 m2

II
/

KMŽ 0.9.9
Pisarna hospital
KMŽ
T: FT2.2/T2.2+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 5,18 m2

II
/

KMŽ 0.9.3.2
Hospital mačke
KMŽ
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 25,74 m2

II
/

KMŽ 0.5.8
Hospital psi
KMŽ
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 25,61 m2

II
/

KMŽ 0.5.5
Inhalacije
KMŽ
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 7,95 m2

II
/

KMŽ 0.5.4
Ambulanta infekcijska
KMŽ
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 15,60 m2

II
/

KMŽ 0.5.1
Vhod
KMŽ
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 4,44 m2

II
/

KMŽ 0.5.3
Čakalnica infekcijska
KMŽ
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 5,46 m2

II
/

KMŽ 0.5.9
Čistila z izlivom
KMŽ
T: FT1.3/T1.3+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 3,36 m2

II
/

KMŽ 0.5.2
Sanitarije (s)
KMŽ
T: FT1.3/T1.3+TT
W: Keramika
S: SS4
P: 2,46 m2

II
/S VK 0.2.1

Centralna baterija
TP
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 1,82 m2

II
/

S VK 0.2.2
Baterija UPS sistema
TP
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 3,61 m2

II
/

S VK 0.1
NN prostor
TP
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Oplesk
S: SS4
P: 11,78 m2

II
/

S VK 0.0.1
Vhod (z)
SKUPNO
T: FT1.2/T1.2+TT
W: Oplesk pralni
S: Oplesk
P: 19,82 m2

II
/

KMŽ 0.2.3
Hodnik - infekcijski
KMŽ
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 17,47 m2

II
/

KMŽ 0.2.2
Filter
KMŽ
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 4,84 m2

II
/

KMŽ 0.2.1
Hodnik
KMŽ
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Oplesk pralni
S: SS4
P: 81,16 m2

II
/

KMŽ 0.5.7
Kopalnica, razkužila
KMŽ
T: FT1.3/T1.3+TT
W: Keramika
S: SS4
P: 5,28 m2

II
/

KMŽ 0.5.6
Hospital mačke
KMŽ
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 16,98 m2

II
/

KMŽ 0.4.2
Ambulanta
KMŽ
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 12,94 m2

II
/

KMŽ 0.4.5
Ambulanta ONKO
KMŽ
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 11,90 m2

II
/

KMŽ 0.4.6
Ambulanta Kardio UZ
KMŽ
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 17,72 m2

II
/

KMŽ 0.4.7
Ambulanta EKG
KMŽ
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 17,72 m2

II
/

KMŽ 0.4.3
Ambulanta UZ
KMŽ
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 15,75 m2

II
/

KMŽ 0.4.4
Ambulanta UZ
KMŽ
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 12,65 m2

II
/

KMŽ 0.4.8
Ambulanta
KMŽ
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 12,94 m2

II
/

KMŽ 0.4.9
Nč anestezija-gastroskopija
KMŽ
T: FT2.2/T2.2+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 17,17 m2

II
/

KMŽ 0.4.10
Nč anestezija
KMŽ
T: FT2.2/T2.2+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 15,87 m2

II
/

KMŽ 0.4.11
Ambulanta
KMŽ
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 12,94 m2

II
/

KMŽ 0.4.12
Ort. ambulanta
KMŽ
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 22,78 m2

II
/

KMŽ 0.3.4
Č. nemiren pes
KMŽ
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 5,91 m2

II
/

KMŽ 0.4.13
Urg. ambulanta
KMŽ
T: FT2.2/T2.2+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 19,69 m2

II
/

KMŽ 0.4.14
Ambulanta
KMŽ
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 15,75 m2

II
/

KMŽ 0.2.5
Hodnik
KMŽ
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Oplesk pralni
S: SS4
P: 162,12 m2

II
/

KMŽ 0.4.17
Hodnik
KMŽ
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Oplesk pralni
S: SS4
P: 22,56 m2

II
/

IPP 0.1.7
Hladilnica 2
IPPMP
T: FT4.1/T4.1+TT
W: Lateks
S: Oplesk
P: 5,62 m2

II
/

IPP 0.1.5
Prehod
IPPMP
T: FT4.1/T4.1+TT
W: Lateks
S: Oplesk
P: 1,71 m2

II
/

IPP 0.1.3
Hladilnica 3
IPPMP
T: FT4.1/T4.1+TT
W: Lateks
S: Oplesk
P: 12,89 m2

II
/

IPP 0.1.2
Secirnica 1
IPPMP
T: FT4.1/T4.1+TT
W: Lateks
S: Oplesk
P: 22,90 m2

II
/

IPP 0.1.6
Secirnica 2
IPPMP
T: FT4.1/T4.1+TT
W: Lateks
S: Oplesk
P: 16,39 m2

II
/

IPP 0.1.1.1
Čista garderoba
IPPMP
T: FT4.1/T4.1+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 9,03 m2

II
/

S VK 0.0.2
Vhod (z)
SKUPNO
T: FT1.2/T1.2+TT
W: Oplesk pralni
S: Oplesk
P: 19,82 m2

II
/

IPP 0.10.3
Mali sesalci
IPPMP
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 14,56 m2

II
/IPP 0.10.2

Ptice
IPPMP
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 14,81 m2

II
/

IPP 0.10.1
Plazilci
IPPMP
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 16,79 m2

II
/

IPP 0.5.6
Izolatorij
IPPMP
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 12,61 m2

II
/

IPP 0.5.8
Čistila z izlivom
IPPMP
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Keramika
S: SS4
P: 4,39 m2

II
/

IPP 0.5.1
Vhod
IPPMP
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 3,85 m2

II
/

IPP 0.5.5
Razkužila
IPPMP
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 3,96 m2

II
/

IPP 0.5.7
Filter
IPPMP
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 2,60 m2

II
/

IPP 0.5.2
Čakalnica infekcijska
IPPMP
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 4,38 m2

II
/

IPP 0.5.3
Sanitarije (s)
IPPMP
T: FT1.3/T1.3+TT
W: Keramika
S: SS4
P: 1,53 m2

II
/

IPP 0.5.4
Ambulanta infekcijska
IPPMP
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 14,15 m2

II
/

IPP 0.11.2.2
Hodnik - umazani
IPPMP
T: FT4.1/T4.1+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 30,21 m2

II
/

IPP 0.11.9
Poskusne živali
IPPMP
T: FT4.1/T4.1+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 22,92 m2

II
/

IPP 0.11.8
Poskusne živali
IPPMP
T: FT4.1/T4.1+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 21,60 m2

II
/

IPP 0.11.7
Poskusne živali
IPPMP
T: FT4.1/T4.1+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 21,89 m2

II
/

IPP 0.11.6.2
Pomivanje
IPPMP
T: FT4.1/T4.1+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 17,09 m2

II
/

IPP 0.11.6.1
Sterilizacija
IPPMP
T: FT4.1/T4.1+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 8,27 m2

II
/

IPP 0.11.1.1
Garderoba
IPPMP
T: FT4.1/T4.1+TT
W: Oplesk pralni
S: SS4
P: 20,31 m2

II
/

IPP 0.11.4.1
Shramba 1
IPPMP
T: FT4.1/T4.1+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 14,72 m2

II
/

IPP 0.8.2
OP nečista
IPPMP
T: FT2.2/T2.2+TT
W: Lateks
S: SS5
P: 36,48 m2

II
/

IPP 0.8.3
Hospital-recovery
IPPMP
T: FT2.2/T2.2+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 17,16 m2

II
/

IPP 0.10.4
Shramba hospital
IPPMP
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 9,40 m2

II
/

IPP 0.7.4
Čistila z izlivom
IPPMP
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 6,86 m2

II
/

IPP 0.8.1.2
Terapevtski hospital
IPPMP
T: FT2.2/T2.2+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 42,91 m2

II
/

IPP 0.9.1
Anestezijska priprava
IPPMP
T: FT2.2/T2.2+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 11,86 m2

II
/

IPP 0.9.2
Kirurška priprava
IPPMP
T: FT2.2/T2.2+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 9,77 m2

II
/

IPP 0.7.1
Ambulanta
IPPMP
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 17,31 m2

II
/

IPP 0.7.2
Ambulanta
IPPMP
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 16,03 m2

II
/

IPP 0.7.3
Ambulanta
IPPMP
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 16,03 m2

II
/

S VK 0.4
Sanitarije (s)
SKUPNO
T: FT1.3/T1.3+TT
W: Keramika
S: SS4
P: 5,91 m2

II
/

IPP 0.8.1.1
Terapevtska soba
IPPMP
T: FT2.2/T2.2+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 37,60 m2

II
/

IPP 0.9.4
OP čista
IPPMP
T: FT2.2/T2.2+TT
W: Lateks
S: SS5
P: 27,63 m2

II
/

IPP 0.9.3.1
Sterilizacija OP - umazano
IPPMP
T: FT2.2/T2.2+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 8,72 m2

II
/

IPP 0.9.3.2
Sterilizacija OP - čisto
IPPMP
T: FT2.2/T2.2+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 8,72 m2

II
/

KRV 0.15.2
Kirurško umivanje
KRVŽ
T: FT5.1/T5.1+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 4,95 m2

II
/

KRV 0.1
Čakalnica
KRVŽ
T: FT5.2/T5.2+TT
W: Lateks
S: Oplesk
P: 10,59 m2

II
/

KRV 0.3
Sprejem
KRVŽ
T: FT5.2/T5.2+TT
W: Lateks
S: Oplesk
P: 11,94 m2

II
/

KRV 0.13
Čakalnica (konji)
KRVŽ
T: FT5.2/T5.2+TT
W: Lateks
S: Oplesk
P: 19,04 m2

II
/

KRV 0.10.1
box kobila + žrebe
KRVŽ
T: FT5.2/T5.2+TT
W: Lateks
S: Oplesk
P: 26,57 m2

II
/

KRV 0.10.2
box
KRVŽ
T: FT5.2/T5.2+TT
W: Lateks
S: Oplesk
P: 17,95 m2

II
/

KRV 0.10.3
box
KRVŽ
T: FT5.2/T5.2+TT
W: Lateks
S: Oplesk
P: 17,67 m2

II
/

KRV 0.10.4
box
KRVŽ
T: FT5.2/T5.2+TT
W: Lateks
S: Oplesk
P: 15,25 m2

II
/

KRV 0.10.5.1
RTG
KRVŽ
T: FT5.2/T5.2+TT
W: Lateks
S: Oplesk
P: 19,74 m2

II
/

KRV 0.9.2
Urg. laboratorij
KRVŽ
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 16,71 m2

II
/

KRV 0.9.3
Skladišče opreme + zdravil
KRVŽ
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 21,10 m2

II
/

S VK 0.0.3
Vhod (z)
SKUPNO
T: FT1.2/T1.2+TT
W: Lateks
S: Oplesk
P: 18,85 m2

II
/

KRV 0.2
Sanitarije (s)
KRVŽ
T: FT1.3/T1.3+TT
W: Keramika
S: SS1
P: 2,26 m2

II
/

KRV 0.12
Pralnica
KRVŽ
T: FT4.1/T4.1+TT
W: Lateks
S: SS6
P: 19,04 m2

II
/

KRV 0.14.2.1
Scintigrafija
KRVŽ
T: FT5.2/T5.2+TT
W: Lateks
S: Oplesk
P: 42,49 m2

II
/

KRV 0.15.3.1
Uspavalni boks
KRVŽ
T: FT5.3/T5.3+TT
W: Lateks
S: Oplesk
P: 17,03 m2

II
/

KRV 0.15.3.5
Pripravljalni boks
KRVŽ
T: FT5.2/T5.2+TT
W: Lateks
S: Oplesk
P: 18,59 m2

II
/

KRV 0.15.3.2
Uspavalni boks
KRVŽ
T: FT5.3/T5.3+TT
W: Lateks
S: Oplesk
P: 16,80 m2

II
/

KRV 0.15.4.1
Operacijska dvorana
KRVŽ
T: FT5.1/T5.1+TT
W: Lateks
S: Oplesk
P: 52,22 m2

II
/

KRV 0.15.4.2
Operacijska dvorana
KRVŽ
T: FT5.1/T5.1+TT
W: Lateks
S: Oplesk
P: 42,60 m2

II
/

KRV 0.15.3.4
Uspavalni boks
KRVŽ
T: FT5.3/T5.3+TT
W: Lateks
S: Oplesk
P: 15,82 m2

II
/

KRV 0.15.3.3
Uspavalni boks
KRVŽ
T: FT5.3/T5.3+TT
W: Lateks
S: Oplesk
P: 15,60 m2

II
/

S VK 0.3.2
Skladišče zdravil
SKUPNO
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 51,23 m2

II
/

S VK 0.5.1
RTG
SKUPNO
T: FT2.2/T2.2+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 37,69 m2

II
/

S VK 0.5.2.1
MR
SKUPNO
T: FT2.2/T2.2+TT
W: /
S: SS4
P: 48,04 m2

II
/

S VK 0.5.2.2
Kontrolna soba MR in CT
SKUPNO
T: FT2.2/T2.2+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 17,21 m2

II
/

S VK 0.5.3.1
CT
SKUPNO
T: FT5.1/T5.1+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 54,07 m2

II
/

S VK 0.9
Čistilka
SKUPNO
T: FT1.3/T1.3+TT
W: Lateks
S: SS6
P: 2,73 m2

III
/

S VK 0.6.2
Sterilizacija - shramba
SKUPNO
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Lateks
S: SS6
P: 14,28 m2

II
/

S VK 0.6.1
Dekontaminacija, pomivanje
SKUPNO
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Lateks
S: SS6
P: 17,21 m2

III
/

IPP 0.11.3
Priprava vzorcev
IPPMP
T: FT4.1/T4.1+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 16,56 m2

II
/

S VK 0.0.4
Stopnišče
SKUPNO
T: FT1.1/T1.1
W: Lateks
S: Oplesk
P: 14,23 m2

II
/

S VK 0.5.1.1
RTG Nadzorna soba
SKUPNO
T: FT2.2/T2.2+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 6,09 m2

II
/

S VK 0.5.2.3
Tehnični prostor
SKUPNO
T: FT2.2/T2.2+TT
W: Oplesk
S: SS4
P: 8,54 m2

II
/

S VK 0.2.3
Rezervni prostor
TP
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 3,31 m2

II
/

IPP 0.1.1.1
Nečista garderoba
IPPMP
T: FT4.1/T4.1+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 13,82 m2

II
/

IPP 0.11.4.2
Shramba 2
IPPMP
T: FT4.1/T4.1+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 13,11 m2

II
/

KMŽ 0.3.2.1
Čistilni servis
KMŽ
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Oplesk pralni
S: SS4
P: 5,34 m2

II
/

KMŽ 0.3.2.2
Sanitarije
KMŽ
T: FT1.3/T1.3+TT
W: Keramika
S: SS4
P: 3,62 m2

II
/

KMŽ 0.11.4.1
Sterilizacija OP - umazano
KMŽ
T: FT2.2/T2.2+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 15,39 m2

II
/

KMŽ 0.4.18.1
Kompresor
KMŽ
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 4,46 m2

II
/

S VK 0.0.5
Dvigalni jašek

tlak: Protiprašni premaz
stena: Protiprašna barva

strop: /
3,78 m2

S VK 0.0.6
Dvigalni jašek

tlak: Protiprašni premaz
stena: Protiprašna barva

strop: /
3,78 m2

S VK 0.0.7
Dvigalni jašek

tlak: Protiprašni premaz
stena: Protiprašna barva

strop: /
4,86 m2

S VF 0.2.9.1
Garderoba (š)

tlak: FT1.1/T1.1.A+TT
stena: Oplesk pralni

strop: Oplesk
49,53 m2

S VF 2.6.2.
Večja predavalnica
tlak: FT3/T3+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS3
32,26 m2

BSL: /
TSG Med: /

KMŽ 0.8.2
Obdelava tehnoloških vod
KMŽ
T: FT4.1/T4.1+TT
W: Oplesk pralni
S: Oplesk
P: 5,49 m2

II
/

S VK 0.9.1
Obdelava tehnoloških vod
SKUPNO
T: FT5.2/T5.2+TT
W: Lateks
S: Oplesk
P: 5,04 m2

III
/

IPP 0.11.2.3
Obdelava tehnoloških vod
IPPMP
T: FT4.1/T4.1+TT
W: Lateks
S: Oplesk
P: 5,82 m2

II
/

KRV 0.14.2.2
Priprava
KRVŽ
T: FT4.1/T4.1+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 9,07 m2

II
/

KRV 0.14.2.3
Vroči lab.
KRVŽ
T: FT4.1/T4.1+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 4,03 m2

II
/

KRV 0.14.2.4
Filter
KRVŽ
T: FT4.1/T4.1+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 3,35 m2

II
/

S VK 0.6.3.1
Centralni sesalec
TP
T: FT4.1/T4.1+TT
W: Oplesk
S: SS4
P: 2,45 m2

II
/

KMŽ 0.3.2.2
Sanitarije
KMŽ
T: FT1.3/T1.3+TT
W: Keramika
S: SS4
P: 4,56 m2

II
/

KRV 0.15.5
Tehnični prostor
KRVŽ
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Oplesk
S: Oplesk
P: 5,63 m2

II
/

S VK 0.4
Sanitarije (s)
SKUPNO
T: FT1.3/T1.3+TT
W: Keramika
S: SS4
P: 3,99 m2

II
/

S VF 0.1.5
Vhod

tlak: FT1.1/T1.1+TT
stena: Oplesk pralni

strop: SS2.2
30,11 m2
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Električno verižno dvigalo, montirano 
na enotirni sistem  z  ročnim 
premikanjem, s tehtalno glavo
Kot npr. ABUS ABUCompact GM6
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Električno verižno dvigalo, montirano na 
enotirni sistem  z  elektro premikanjem

NV.DVIG.02
enotirni sistem za linearni pretok materiala
Kot npr. ABUS - enotirni sistem za linearni 
pretok materiala, L=16,27m
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NV.DVIG.01
nosilec za škripec 3t (elektrika), električno verižno dvigalo do 2,5t
Kot npr. ABUS ABUCompact GM6

NV.DVIG.01
nosilec za škripec 3t (elektrika), električno verižno dvigalo do 2,5t
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NV.DVIG.02
enotirni sistem za linearni pretok materiala
Kot npr. ABUS - enotirni sistem za linearni 
pretok materiala, L=16,27m
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Kot npr. ABUS - enotirni sistem za linearni 
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NS.STOL.P.75 NS.STOL.P.75 NS.STOL.P.75 NS.STOL.P.75 NS.STOL.P.75 NS.STOL.P.75 NS.STOL.P.75 NS.STOL.P.75 NS.STOL.P.75

NS.STOL.P.75NS.STOL.P.75NS.STOL.P.75NS.STOL.P.75NS.STOL.P.75NS.STOL.P.75NS.STOL.P.75NS.STOL.P.75NS.STOL.P.75

NS.STOL.P.75 NS.STOL.P.75 NS.STOL.P.75 NS.STOL.P.75 NS.STOL.P.75 NS.STOL.P.75 NS.STOL.P.75 NS.STOL.P.75 NS.STOL.P.75

NS.STOL.P.75NS.STOL.P.75NS.STOL.P.75NS.STOL.P.75NS.STOL.P.75NS.STOL.P.75NS.STOL.P.75NS.STOL.P.75NS.STOL.P.75

NS.STOL.P.75 NS.STOL.P.75 NS.STOL.P.75 NS.STOL.P.75 NS.STOL.P.75 NS.STOL.P.75 NS.STOL.P.75 NS.STOL.P.75 NS.STOL.P.75

NS.STOL.P.75NS.STOL.P.75NS.STOL.P.75NS.STOL.P.75NS.STOL.P.75NS.STOL.P.75NS.STOL.P.75NS.STOL.P.75NS.STOL.P.75

NS.STOL.P.75 NS.STOL.P.75 NS.STOL.P.75 NS.STOL.P.75 NS.STOL.P.75 NS.STOL.P.75 NS.STOL.P.75 NS.STOL.P.75 NS.STOL.P.75

NS.STOL.P.75 NS.STOL.P.75 NS.STOL.P.75 NS.STOL.P.75 NS.STOL.P.75

NS.MI.PV.64.30.75

NS.MI.PV.64.30.75

NS.MI.PV.64.30.75

NS.MI.PV.64.30.75

NS.MI.PV.64.30.75

NS.MI.PV.64.30.75

NS.MI.PV.64.30.75

NS.MI.PV.64.30.75

NS.MI.PV.64.30.75

NS.MI.PV.36.30.75

NO.STOL.04 NO.STOL.04 NO.STOL.04 NO.STOL.04 NO.STOL.04

NO.STOL.04NO.STOL.04NO.STOL.04NO.STOL.04NO.STOL.04

NO.STOL.04 NO.STOL.04 NO.STOL.04 NO.STOL.04 NO.STOL.04

NO.STOL.04NO.STOL.04NO.STOL.04NO.STOL.04NO.STOL.04

NO.STOL.04 NO.STOL.04 NO.STOL.04 NO.STOL.04 NO.STOL.04

NO.STOL.04NO.STOL.04NO.STOL.04NO.STOL.04NO.STOL.04

NO.STOL.04 NO.STOL.04 NO.STOL.04 NO.STOL.04 NO.STOL.04 NO.STOL.04 NO.STOL.04 NO.STOL.04 NO.STOL.04 NO.STOL.04

NO.STOL.04NO.STOL.04NO.STOL.04NO.STOL.04NO.STOL.04

NO.STOL.04 NO.STOL.04 NO.STOL.04 NO.STOL.04 NO.STOL.04

NO.STOL.04NO.STOL.04NO.STOL.04NO.STOL.04NO.STOL.04

NO.STOL.04 NO.STOL.04 NO.STOL.04 NO.STOL.04 NO.STOL.04

NO.STOL.04NO.STOL.04NO.STOL.04NO.STOL.04NO.STOL.04

NO.STOL.04 NO.STOL.04 NO.STOL.04 NO.STOL.04 NO.STOL.04

NO.MI.PR.20.60.75

NO.MI.PR.20.60.75

NO.MI.PR.20.60.75

NO.MI.PR.20.60.75

NO.MI.PR.20.60.75

NO.MI.PR.20.60.75

NO.MI.PR.20.60.75

NO.MI.PR.13.60.75

NO.MI.PR.13.60.75

NO.MI.PR.13.60.75

NO.MI.PR.13.60.75

NO.MI.PR.13.60.75

NO.MI.PR.13.60.75

NO.MI.PR.13.60.75

NO.MI.PR.13.60.75

NO.MI.PR.13.60.75

NO.MI.PR.13.60.75

NO.MI.PR.13.60.75

NO.MI.PR.13.60.75

NO.MI.PR.13.60.75

NO.MI.PR.13.60.75

NO.STOL.04 NO.STOL.04 NO.STOL.04 NO.STOL.04 NO.STOL.04

NO.STOL.04 NO.STOL.04 NO.STOL.04 NO.STOL.04 NO.STOL.04

NO.STOL.04NO.STOL.04NO.STOL.04NO.STOL.04NO.STOL.04

NO.STOL.04 NO.STOL.04 NO.STOL.04 NO.STOL.04 NO.STOL.04

NO.STOL.04NO.STOL.04NO.STOL.04NO.STOL.04NO.STOL.04

NO.STOL.04 NO.STOL.04 NO.STOL.04 NO.STOL.04 NO.STOL.04

NO.STOL.04NO.STOL.04NO.STOL.04NO.STOL.04NO.STOL.04

NO.STOL.04 NO.STOL.04 NO.STOL.04 NO.STOL.04 NO.STOL.04

NO.STOL.04NO.STOL.04NO.STOL.04NO.STOL.04NO.STOL.04

NO.STOL.04 NO.STOL.04 NO.STOL.04 NO.STOL.04 NO.STOL.04

NO.STOL.04NO.STOL.04NO.STOL.04NO.STOL.04NO.STOL.04

NO.STOL.04 NO.STOL.04

NO.STOL.04 NO.STOL.04 NO.STOL.04

NO.STOL.04NO.STOL.04NO.STOL.04NO.STOL.04NO.STOL.04

NO.STOL.04 NO.STOL.04 NO.STOL.04 NO.STOL.04 NO.STOL.04

NO.MI.PR.20.60.75

NO.MI.PR.20.60.75

NO.MI.PR.20.60.75

NO.MI.PR.20.60.75

NO.MI.PR.20.60.75

NO.MI.PR.20.60.75

NO.MI.PR.20.60.75 NO.MI.PR.13.60.75

NO.MI.PR.13.60.75

NO.MI.PR.13.60.75

NO.MI.PR.13.60.75

NO.MI.PR.13.60.75

NO.MI.PR.13.60.75

NO.MI.PR.13.60.75 NO.MI.PR.13.60.75

NO.MI.PR.13.60.75

NO.MI.PR.13.60.75

NO.MI.PR.13.60.75

NO.MI.PR.13.60.75

NO.MI.PR.13.60.75

NO.MI.PR.13.60.75

NO.MI.PR.20.60.75

NO.MI.PR.20.60.75

NO.MI.PR.20.60.75

NO.MI.PR.20.60.75

NO.MI.PR.20.60.75

NO.MI.PR.20.60.75

NO.MI.PR.20.60.75

NO
.O

V.
R.

10
.60

.22
NO

.O
V.

R.
10

.60
.22

NO.OV.R.10.60.22

NO.OV.R.10.60.22

NO.MI.P.16.80

NO.STOL.02

NO.OP.K.40.60.60

NO
.P

O.
K.

2.1
6.3

0

NO.MI.P.16.80

NO.OP.K.40.60.60

NO.STOL.02

NO
.P

O.
K.

2.1
6.3

0

NO.MI.P.16.80

NO.OP.K.40.60.60
NO.STOL.02

NO
.P

O.
K.

2.1
6.3

0

NO.MI.P.16.80

NO.OP.K.40.60.60
NO.STOL.02

NO.MI.P.16.80

NO.OP.K.40.60.60

NO
.P

O.
K.

2.1
6.3

0

NO.STOL.02

NO.STOL.02

NO.OV.V.80.45.20 NO.OV.V.80.45.20

NL.O2.90.60NL.O2.90.60NL.O2.90.60NL.O2.90.60

NL
.O

2.9
0.4

5
NL

.O
2.9

0.4
5

NL
.O

2.9
0.4

5

NO
.G

O.
12

.18
.50

NL
.O

2.6
0.4

5

NL
.O

2.9
0.4

5

NL
.M

I.1
2.7

5.7
5

NL
.M

I.1
5.7

5.7
5

NL
.P

L.2
9.7

5

NL.MI.12.75.75
NL.PL.12.75

NO.MI.P.16.80
NO.OP.K.40.60.60

NO.STOL.02
NO.STOL.01
NO.STOL.01

NL.STOL.75

NL.STOL.75

NL.MA.EF.12.75.90

NL.PL.18.75
NL.MI.18.75.75

NL.STOL.75
NL.PLU.13.60k

NL.O2.60.60

NL.O2.60.60

NL.O2.60.60

NL.O2.60.60

NL.PL.90.75
NL.MI.90.75.75

OB6 OB6 OB6 OB6 OB6 OB6 OB6 OB6 OB6 OB6

OB6OB6OB6

OB6 OB6 OB6

O
B6

OB6 OB6 OB6 OB6 OB6 OB6

NV
.O

2.9
0.4

0.2
1.I

NV
.O

2.9
0.4

0.2
1.I

NL.O1.60.60.90

NO.STOL.04 NO.STOL.04 NO.STOL.04 NO.STOL.04 NO.STOL.04 NO.STOL.04

NO.STOL.04 NO.STOL.04 NO.STOL.04 NO.STOL.04 NO.STOL.04 NO.STOL.04

NO.STOL.04 NO.STOL.04 NO.STOL.04 NO.STOL.04 NO.STOL.04 NO.STOL.04

NO.MI.PR.13.60.75 NO.MI.PR.13.60.75 NO.MI.PR.13.60.75

NO.MI.PR.13.60.75NO.MI.PR.13.60.75NO.MI.PR.13.60.75

NO.MI.PR.13.60.75 NO.MI.PR.13.60.75 NO.MI.PR.13.60.75

NL.STOL.75

NL.STOL.75

NL.STOL.75

NL.MI.15.75.75
NL.PL.15.75

NL.OU.90.90.90

NL.O1.12.60.75 NL.MI.12.75.75

NL
.O

1.1
2.6

0.9
0

NL
.O

1.6
0.6

0.9
0

NL.O2.90.60

NL
.O

2.9
0.6

0

NL.O2.60.45

NL.STOL.75

NL.STOL.75

NL.STOL.75

NL.MI.12.75.75
NL.PL.12.75

NL.STOL.75NL.STOL.75

NL.MI.18.75.75NL.MI.18.75.75NL.MI.18.75.75
NL.PL.58.75

NL.PL.15.90
NL.MI.15.90.90

NL.GO.18.50.21

NL.O2.60.45

NL.O2.60.45

NL
.O

2.9
0.6

0
NL

.O
2.9

0.6
0

NL.STOL.75

NL.STOL.75 NL.STOL.75

NL.STOL.75 NL.STOL.75

NL.STOL.75

NL.STOL.75NL.STOL.75NL.STOL.75

NL.STOL.75
NL.STOL.75

NL.STOL.75

NL
.O

3.1
5.6

0.2
1

NL
.O

3.1
5.6

0.2
1

NL
.O

3.1
5.6

0.2
1

NL
.O

3.1
5.6

0.2
1

NL
.O

3.1
5.6

0.2
1

NL
.O

3.1
5.6

0.2
1

NL
.O

3.1
5.6

0.2
1

NL
.O

3.1
5.6

0.2
1

NL.O3.15.60.21

NL.O2.60.45

NO.STOL.02

NO.STOL.02

NL
.O

2.1
2.4

5

#Hotlink and Element ID

NV.K1.90.90.70

NV.K1.90.90.70

NV.K1.90.90.70

NV.K1.90.90.70

NV.K3.12.90.70

NV.K3.12.90.70

NV.K4.18.90.70

NV.K4.18.90.70

NV.K3.12.90.70

NV.K3.12.90.70

NV.STOL.02

NV.STOL.02

NO.STOL.03

NN.KORITO.DR.20DNN.KORITO.DR.20D

NV.K1.90.90.70

NV.DN.35

NV.K1.90.90.70NV.K1.90.90.70NV.K1.90.90.70NV.K1.90.90.70
NV.K1.90.90.70 NV.K1.90.90.70 NV.K1.90.90.70

NV.STOL.01

NV.STOL.01

NV.STOL.02

NV.STOL.02

NV.STOL.02

NV.STOL.02

NV.STOL.02

NV.TIR.01

NV.STOL.02

NV.STOL.01

NV.STOL.01

NV.STOL.02

NV.STOL.02

NV.STOL.02

NV.DN.34

NV.STOL.02

NV.DN.43

NV.STOL.01

NV.STOL.01

NO.STOL.03

NO.STOL.03

NV.STOL.02

NV.STOL.02

NO.STOL.03

NV.STOL.02

NV.O2.11.60.21

NV.DN.19

NV.K4.18.90.70 NV.K3.12.90.70 NV.K2.60.90.70
NV.K2.60.90.70

NV.K1.90.90.70 NV.K1.90.90.70 NV.K3.12.90.70 NV.K2.60.90.70
NV.K2.60.90.70

NV.STOL.01

NV.DN.27

NV.K1.90.90.70 NV.K1.90.90.70NV.K1.90.90.70
NV.K1.90.90.70

NV.K2.60.90.70
NV.K2.60.90.70

NV.K4.18.90.70 NV.K4.18.90.70 NV.K3.12.90.70

NV.K2.60.90.70
NV.K2.60.90.70

NV.K3.12.90.70 NV.K4.18.90.70 NV.K4.18.90.70
NV.K3.12.90.70

#Hotlink and Element ID

NV.K3.12.90.70NV.K3.12.90.70
NV.K2.60.90.70
NV.K2.60.90.70

NV.K3.12.90.70

NV.K3.12.90.70
NV.K3.12.90.70

NV.K4.18.90.70 NV.K4.18.90.70

Grid1

NV.K3.12.90.70 NV.K3.12.90.70
NV.K3.12.90.70

NV.K4.18.90.70
NV.K1.90.90.70

NV.K1.90.90.70

NV.MI.AM.11.50

NV
.K

1.9
0.9

0.7
0

NV
.K

1.9
0.9

0.7
0

NV
.K

1.9
0.9

0.7
0

NV
.D

N.
30

NV.K1.90.90.70

NV
.K

1.9
0.9

0.7
0

NV
.K

1.9
0.9

0.7
0

N
L.

M
S.

03
.0

2

Z2.2Z2.2
Z2.2

Z2
.2

Z2.2

OB6OB6OB6OB6OB6OB6OB6OB6OB6

NV
.D

N.
31

NV.K1.90.90.70

NV
.K

1.9
0.9

0.7
0

NV
.K

1.9
0.9

0.7
0

NV
.K

1.9
0.9

0.7
0

NV.K1.90.90.70 NV.K1.90.90.70 NV.K1.90.90.70 NV.K1.90.90.70NV.K1.90.90.70NV.K1.90.90.70 NV.K1.90.90.70

NV.DN.32

NV.K1.90.90.70 NV.K1.90.90.70NV.K1.90.90.70 NV.K1.90.90.70NV.K1.90.90.70 NV.K1.90.90.70

NV.K1.90.90.70 NV.K1.90.90.70 NV.K1.90.90.70 NV.K1.90.90.70

NV.K1.90.90.70 NV.K1.90.90.70

NV.K1.90.90.70 NV.K1.90.90.70 NV.K1.90.90.70

NV.K1.90.90.70 NV.K1.90.90.70 NV.K1.90.90.70NV.K1.90.90.70 NV.K1.90.90.70

NV.K1.90.90.70

NV.DN.44

NV.DN.39

NV.DN.18

NV.DN.18

NV.DN.17

NV.STOL.01

NV.STOL.01

NV.STOL.01

NV
.M

I.1
2.8

0.7
5

NV
.M

I.1
2.8

0.7
5

NV
.M

I.1
2.8

0.7
5

N
V.

D
VI

G
.0
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to
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la
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L=
13

,3
0m

N
V.

D
VI

G
.0

4
N

V.
D

VI
G

.0
4

enotirni sistem za linearni pretok materiala
Kot npr. ABUS - enotirni sistem za linearni 
pretok materiala, L=6,50m

enotirni sistem za linearni pretok materiala
Kot npr. ABUS - enotirni sistem za linearni 
pretok materiala, L=6,50m

NS.KAN.125.12

NS.KAN.125.02

NS.KAN.125.11

NS.KAN.125.10

N
S.

KA
N

.1
25

.0
9

N
S.

KA
N

.1
25

.0
6

NS.KAN.125.03

NS.KAN.125.12

NS.KAN.125.11

NS.KAN.125.01

NS.KAN.125.04

NS.KAN.125.05

N
S.

KA
N

.1
25

.0
7

NS.KAN.125.05 NS.KAN.125.08

NS.KAN.125.13

NS.KAN.125.03

NS.VTO.TOCK.02

NS.VTO.TOCK.01

NS.VTO.TOCK.02

NS.VTO.TOCK.01

NS.VTO.TOCK.02

NS.VTO.TOCK.01

NS.VTO.TOCK.02

NS.VTO.TOCK.02

NS.VTO.TOCK.01

NS.VTO.TOCK.01

NS.VTO.TOCK.02

NS.VTO.TOCK.02

NS.VTO.TOCK.02

NO.ST.UM.P.60.40

NO
.S

T.
UM

.40
.30

NO.ST.UM.60.40

NO.ST.UM.60.40

NO.ST.UM.60.40

NO
.S

T.
UM

.60
.40

NO.ST.UM.60.40

NO.ST.PIS

NO
.S

T.
PI

S

NO
.S

T.
PI

S

NO
.S

T.
PI

S

NO
.S

T.
PI

S

NO
.S

T.
PI

S

NO
.S

T.
UM

.P
.10

.50
NO

.S
T.

UM
.P

.10
.50

NO
.S

T.
W

C

NO
.S

T.
W

C

NO
.S

T.
W

C

NO
.S

T.
W

C

NO
.S

T.
W

C
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.S

T.
W

C
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.S

T.
W

C
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.S

T.
W

C
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.S
T.

W
C
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.S

T.
W

C

NO
.S

T.
W

C
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.S

T.
W

C
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.S

T.
W

C

NO
.S

T.
W

C

NO
.S

T.
W

C

NO
.S

T.
W

C

NO
.S

T.
W

C

NO
.S

T.
W

C
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.S

T.
W

C
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.S

T.
W

C
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.S

T.
W

C
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.S

T.
W

C
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.S
T.

W
C
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.S

T.
W

C
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.S

T.
W

C

NO.ST.UM.60.40
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.S

T.
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.60
.40

NO
.S

T.
W

C

NO.ST.PIS

NO
.S

T.
UM

.P
.90

.40
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T.
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.P
.90

.40
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.K
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.01
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.S

T.
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NO.ST.UM.50.40 NO.ST.UM.50.40

NO
.S

T.
TU

S.
14

.80

NO
.S

T.
UM

.50
.40

NO
.S

T.
UM

.40
.30

NO
.S

T.
UM

.40
.30

NO
.S

T.
UM

.50
.40

NO
.S

T.
IZ

L

NO
.S

T.
UM

.50
.40
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.S

T.
UM

.50
.40

NV
.K

OR
.05

NV
.K
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.05

NV
.K
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.05

NO
.S

T.
W

C

NO.ST.TUS.14.90

NO.ST.UM.50.40

NO
.S

T.
TU

S.
12

.90

NO.ST.IZL
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.K
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.60
.22
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.P
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T
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S.
14
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.S

T.
UM
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.40

NO
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TU
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90

.90

NO
.S

T.
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.40
.30
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.S

T.
W

C

NO
.S

T.
TU

S.
90

.90

NO.KUH.21.60.22

NO
.S

T.
TU

S.
14

.80

NO
.S

OF
A.

03

NO
.S

OF
A.

03

NO
.S

OF
A.

03

NO
.S

OF
A.

03

NO
.S

OF
A.
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.S

OF
A.

03

NO
.S

OF
A.

03
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.S

OF
A.

03
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.S
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A.
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.S
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A.
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NO
.M

I.L
.D

70

NO
.M

I.L
.D

70

NO
.M

I.L
.D

70

NO
.M

I.L
.D

50

NO
.M

I.L
.D

50

NO
.M

I.L
.D

70

NO
.M

I.L
.D

50

NO
.M

I.L
.D

50

NO
.M

I.L
.D

70
NO

.M
I.L

.D
50

NV
.M

I.I.
12

.70
.90

NV.MI.20.80.75

NV.ZS.01

NV.RTG.02 NV.RTG.02

NV.ZS.01

NV.SM.01

NV.STOL.01

NV.STOL.01

NV.TIR.01NV.TIR.01NV.TIR.01NV.TIR.01

NV.TIR.01

NO.KUH.56.60.22

NL.H.09
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- prezračevanje
- hlajenje
- odplake na čistilno napravo
- dekontaminacija s peroksidom
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tekoči dušik - napeljava
- polnjenje dušika mora 
  potekati od zunaj

2 x fluorescentni
mikroskop
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Laboratoriji podtlaka:
vsi laminarji (razen NL.LAM.27, ki je st.3 na ups), 
hladilniki in zamrzovalniki, inkubatorji, termostati, vse hladne sobe - d.agregat,
vsak laboratorij 1x vtičnica ups

Laboratoriji podltaka:
- vsa oprema v inox izvedbi,
  stene steklene
- na dveh mestih omare s protipožarimi odejami
- morda na delu oslabitev stene - dostop gasilcev
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tuš

- trofazni tok
- dodatno prezračevanje
- Kz
- vtičnice 12V in 24V

vhod v zaklonišče

izhod iz zaklonišča

UPS
Kz
O2
O2 + 5% CO2

printer

2 x (O2, 95%O2 + 5%CO2)

rack

Meritve 
prevodnosti 
živcev

Poskusi "in vivo" Žilni obročki

8 vtičnic
Kz
O2
95%O2 + 5%CO2

10 vtičnic
Kz
O2
95%O2 + 5%CO2

8 vtičnic
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O2
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voltage clamp
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4x
 U
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4x

 U
PS

patch clamp

Oocyte 
voltage clamp

2 x (O2, 95%O2 + 5%CO2)

6 vtičnic
voda
O2+N2+CO2

T = 21-24°C
možnost ohranjanja pod 18°C

sistem za analizo slike

odvod toplega zraka, fi150 
(hlajenje laserjev)
T = 21-24°C
- hlajenje, 
  možnost ohranjanja T do 18°C
- dilatacija proti tresljajem

izvedba laboratorija:
- Faradayeva kletka
- zaščita proti tresljajem
- hlajenje, 
  možnost ohranjanja T do 18°C
- napeljava za ozemljitev
- meritve T in vlage
- dilatacija proti tresljajem
- ozemljitev z bakreno ploščo,
  povezava v prostor na več mestih

Kz
O2 
95%O2 + 5% CO2

Meritve tenzije in
mišične kontrakcije

10 vtičnic
Kz
O2
95%O2 + 5%CO2

zemeljski plin

11
 v

tič
ni

c
O

2 
95

%
O

2 
+ 

5%
C

O
2 

Kz Fa
ra

da
ye

va
 k

le
tk

a

11
 v

tič
ni

c
O

2 
95

%
O

2 
+ 

5%
C

O
2 

Kz Fa
ra

da
ye

va
 k

le
tk

a

omara z drsnimi vrati
kot npr.: ZAK, SBM 1400
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stropni stativ:

voda, vtičnice m
reža, UTP

stropni stativ:

voda, vtičnice m
reža, UTP

stropni stativ:

voda, vtičnice m
reža, UTP

stropni stativ:

voda, vtičnice m
reža, UTP
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ozvočenje
+
mikrofonski sistem:
- 2x namizni
- 2x prenosni
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ozvočenje
+
mikrofonski sistem:
- 2x namizni
- 2x prenosni
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ra

ozvočenje
+
mikrofonski sistem:
- 2x namizni
- 2x prenosni

ka
me

ra

ozvočenje
+
mikrofonski sistem:
- 2x namizni
- 2x prenosni

kamera

ozvočenje
+
mikrofonski sistem:
- 2x namizni
- 2x prenosni

- Sistem za upravljanje / preklapljanje izvora A / V

- Sistem za upravljanje / preklapljanje izvora A / V
- Mikrofonski sistem za opcijsko 
sinhrono prevajanje + slušalke

kamera

ka
me

ra

ozvočenje
+
mikrofonski sistem:
- 1x namizni
- 1x prenosni

pipa

- odplake na čistilno napravo

4x srednji pes
6x velik pes

anestezija

3x majhen pes
3x srednji pes

odsesovalna miza

odsesovalna miza

- odplake na čistilno napravo
- dekontaminacija s peroksidom

- odplake na čistilno napravo

T = 30°C T = 23-24°C - odplake na čistilno napravo
- dekontaminacija s peroksidom

ogrevanje prostora brez pihanja

- odplake na čistilno napravo

odplake na čistilno napravo

anestezija

T 
= 
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4°
C

anestezija
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- kisik
- dušik
- komprimiran zrak
- zrak
- vakuum
- elektrika
- klima
- kamera nad op mizo
- nosilci za privezovanje nog konja
- odplake na čistilno napravo

monitor za projekcijo
iz OP dvoran

sp
uš

če
ni 

str
op

- odsesovanje zraka (v kotu pri tleh)
- vpihovanje svežega zraka (na drugem 
koncu pri tleh)
- komprimiran zrak
- zrak
- kisik
- kamera
- odplake na čistilno napravo

spuščeni strop

Li
ka

nj
e

odtočna reža

- voda
- klima
- kamera
- O2
- zrak

inhalacijski
aparat na steni

kabina za
preoblačenje

vrata za opazovanje - študenti

- kisik
- dušik
- komprimiran zrak
- zrak
- vakuum
- elektrika
- klima
- kamera nad op mizo
- nosilci za privezovanje nog konja
- odplake na čistilno napravo

- odsesovanje zraka (v kotu pri tleh)
- vpihovanje svežega zraka (na drugem 
koncu pri tleh)
- komprimiran zrak
- zrak
- kisik
- kamera
- odplake na čistilno napravo

- odsesovanje zraka (v kotu pri tleh)
- vpihovanje svežega zraka (na drugem 
koncu pri tleh)
- komprimiran zrak
- zrak
- kisik
- kamera
- odplake na čistilno napravo

- odsesovanje zraka (v kotu pri tleh)
- vpihovanje svežega zraka (na drugem 
koncu pri tleh)
- komprimiran zrak
- zrak
- kisik
- kamera
- odplake na čistilno napravo

- voda
- klima
- kamera
- odplake na čistilno napravo
- O2
- zrak

- voda
- klima
- kamera
- odplake na čistilno napravo

- voda
- klima
- kamera
- odplake na čistilno napravo

- voda
- klima
- kamera
- odplake na čistilno napravo

umivanje kopit in škornjev

tlak - guma
pipa

pipa

pipaod
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- odplake na čistilno napravo
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anestezija

anestezija

anestezija anestezija

anestezijaanestezija

anestezija

rešetka v vratih (brez 
stekla), spodnji rob 
pribl. 1,50 m od tal

rešetka v vratih (brez 
stekla), spodnji rob 
pribl. 1,50 m od tal

rešetka v vratih (brez 
stekla), spodnji rob 
pribl. 1,50 m od tal

rešetka v vratih (brez 
stekla), spodnji rob 
pribl. 1,50 m od tal

stojalo, prevozno, RTG 
zaščita (predpasniki)

10.10.2

voziček za odpadke, 1 
vreča s pokrovom na 

pedal (infekt.)

34.1.2
klinična pregledovalna enota - PACS, RIS

34.1.1

klinična diagnostična postaja - PACS, 
RIS

PK - 3.1 / 0.8

34.1.1

klinična diagnostična postaja - PACS, 
RIS

PK - 2.6 / 1.2

Zračna pošta

klinična diagnostična postaja - 
PACS, RIS

34.1.1

anestezija

znak "počakal 
bom tu"

- prezračevanje
- hlajenje
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anestezija anestezija

anestezija

- mobilni RTG C-lok:
  kot npr.: Ziehm Vision FD ali
                Siemens Cios Spin

URGENTNI LABORATORIJ

Zračna pošta

Pregledi hoje

24x mačka

pi
pa

21 x mačka

Hladna voda  
korito v digestoriju
3x UTP vtičnica

- Sistem za upravljanje / preklapljanje izvora A / V
- Mikrofonski sistem za opcijsko 
sinhrono prevajanje + slušalke

- Sistem za upravljanje / 
preklapljanje izvora A / V
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koši za nečisto zaščitno obleko
odsesovalna miza

stropni stativ:

voda, vtičnice m
reža, UTP

kam
era

stropni stativ:

voda, vtičnice m
reža, UTP

stropni stativ:

voda, vtičnice mreža, UTP
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pipa za hladno vodo
nameščena v niši v AB steni

pipa za hladno vodo
nameščena v niši v AB steni

pipa za hladno vodo
nameščena v niši v AB steni

pipa za hladno vodo
nameščena v niši v AB steni

anestezija

anestezija

anestezija

NL.MRI.01
predajna linapredajna lina

mikrovalovna 
pečica

anestezija

Stropni električni 
priključek za konje 
(PK.3.K)

Stropni električni 
priključek za konje 
(PK.3.K)

Stropni električni 
priključek za konje 
(PK.3.K)

Stropni električni 
priključek za konje 
(PK.3.K)

Stropni električni 
priključek za konje 
(PK.3.K)

Stropni električni 
priključek za konje 

(PK.3.K)

Stropni električni 
priključek za 
konje (PK.3.K)
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UZ aparat - kardio

UZ aparat - abdomen
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UZ aparat - abdomen

EKG aparat

EKG aparat

ot
os

ko
p

pi
št

ol
a 

za
 p

re
pi

ho
va

nj
e

zložljiva pregledna miza
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- endoskopski prevozni stolp
- premični inhalacijski aparat
- multiparametrični monitor
- volumetrična črpalka
- perfuzor

O
2
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ds
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ov

an
je

- premični inhalacijski aparat
- multiparametrični monitor
- volumetrična črpalka
- perfuzor
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nedrseča podloga
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ga - volumetrična črpalka

- perfuzor
- defibrilator
- grelnik za infuzije

- volumetrična črpalka
- perfuzor
- defibrilator
- grelnik za infuzije

anestezija

ot
os
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zložljiva pregledna miza

nedrseča podloga

stensko plezalno drevo za mačke

O2
Kz
Odsesovanje

O2
Kz
Odsesovanje

- premični inhalacijski aparat
- multiparametrični monitor
- volumetrična črpalka
- perfuzor

- premični inhalacijski aparat
- multiparametrični monitor

- volumetrična črpalka
- perfuzor
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monitor

za ogled CT slik
monitor

za ogled CT slik

anestezija

O2
Kz
Odsesovanje

- premični inhalacijski aparat
- multiparametrični monitor
- volumetrična črpalka
- perfuzor

računalnik z m
onitorjem

ERBE Vio 300S
na stativu

- premični inhalacijski aparat
- multiparametrični monitor
- volumetrična črpalka
- perfuzor

- premični inhalacijski aparat
- multiparametrični monitor

anestezija

- premični inhalacijski aparat
- multiparametrični monitor
- volumetrična črpalka
- perfuzor

anestezija

anestezija
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- odplake na čistilno napravo
anestezija

pištola za prepihovanje
otoskop
grelnik infuzij

stropna tirnica

3x perfuzijska črpalka
grelnik infuzij

8x mačka

otoskop

- odplake na čistilno napravo
anestezija

4x volumetrična črpalka
grelnik infuzij

ot
os

ko
p

- odplake na čistilno napravo
anestezija

ot
os

ko
p

otoskopotoskop otoskop
biomikroskop
mikroskop

mikroskopmikroskop

O2
Kz
Odsesovanje

O2
Kz
Odsesovanje

O2
Kz
Odsesovanje

O2
Kz
Odsesovanje

anestezija

anestezija

police s kletkami za živali police s kletkami za živali

otoskop
biomikroskop

prenosni UZ
endoskop
mikroskop
grelna blazina

grelec infuzij

st
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a 
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a 
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ca

O2
Kz
Odsesovanje

- premični inhalacijski aparat
- multiparametrični monitor
- volumetrična črpalka
- perfuzor

monitor

za ogled CT slik

mikroskop
prenosni UZ
endoskop
grelna blazina

ogrevane kletke
T = 23-24°C

ogrevane kletke
T = 23-24°C

prebujevalni inkubatorji

an
es

te
zi

ja

- premični inhalacijski aparat
- multiparametrični monitor
- volumetrična črpalka
- perfuzor

grelna blazina

barvanje preparatov

3x perfuzorska črpalka
1x grelnik za infuzije

3x perfuzorska črpalka
1x grelnik za infuzije

4x volumetrična črpalka
1x grelnik za infuzije

4x volumetrična črpalka
1x grelnik za infuzije

4x majhen pes
4x srednji pes
2x velik pes

4x mačka
2x srednji pes
1x velik pes

anestezija
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računalnik z monitorjem

1x monitor za spremljanje življenjskih funkcij
1x ventilator
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T = 23-24°C

4x volumetrična črpalka
5x perfuzorska črpalka
1x grelec infuzij
4x multiparametrični monitor za nadzor življenjskih funkcij

anestezija
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UV svetilka

UV svetilka UV svetilka

anestezija
UV svetilka

anestezija
UV svetilka

O2
Kz
Odsesovanje

- premični inhalacijski aparat
- multiparametrični monitor
- volumetrična črpalka
- perfuzor
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ERBE Vio 300S
na stativu

OP svetlka s kamero

O2
Kz

Odsesovanje

- premični inhalacijski aparat
- multiparametrični monitor
- volumetrična črpalka
- perfuzor
- endoskopski stolp
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ERBE Vio 300S
na stativu

visokotlačni čistilec

stojalo, prevozno,
RTG zaščita (predpasniki)

O2
Kz
Odsesovanje

- premični inhalacijski aparat
- multiparametrični monitor
- volumetrična črpalka
- perfuzor
- priklop za pnevmatsko kirurško pištolo (Air motor)

računalnik z m
onitorjem

ERBE Vio 300S
na stativu

OP svetlka s kamero

anestezija

anestezija
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talni odtok

odtok DN 100,
na čistilno napravo

talni odtok

odtok DN 100,
na čistilno napravo

odtok DN 100
na čistilno napravo

odtok DN 100
na čistilno napravo

odtok DN 100
na čistilno napravo

odtok DN 100
na čistilno napravo

odtok DN 100,
na čistilno napravo

odtok DN 100, poln pokrov
na čistilno napravo

odtok DN 100, poln pokrov
na čistilno napravo

odtok DN 100, poln pokrov
na čistilno napravo
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talna odtočna kanaleta 125, 
LINIJA 3, l = 6,80 m, na čistilno napravo
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LINIJA 4, l = 10,50 m, na čistilno napravo
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talna odtočna kanaleta 125, 
LINIJA 3, l = 6,80 m, na čistilno napravo
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talna odtočna kanaleta 125, 
LINIJA 13, l = 3,65 m, na čistilno napravo
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predpražnik 243x173cm predpražnik 243x173cm 

predpražnik 246,5x100cm predpražnik 217,5x100cm 
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Stropni električni 
priključek za konje 
(PK.3.K)

H2O2 Pass 
box
Tech code:
NL.D.01

Predajna 

komora

S VF 2.5.
Predavalnica
tlak: FT3/T3+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS3
114,07 m2

BSL: /
TSG Med: /

S VF 2.7.
Manjša predavalnica
tlak: FT3/T3+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS3
121,06 m2

BSL: /
TSG Med: /

S VF 2.8.
Manjša predavalnica
tlak: FT3/T3+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS3
114,74 m2

BSL: /
TSG Med: /

S VF 2.9.
Manjša predavalnica
tlak: FT3/T3+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS3
114,07 m2

BSL: /
TSG Med: /

IPD 0.2.1
Čebelar
tlak: FT2.1/T2.1+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS1
10,22 m2

BSL: /
TSG Med: /

IPD 0.2.2
Čebelar - skladišče
tlak: FT2.1/T2.1+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS1
10,83 m2

BSL: /
TSG Med: /

IVH+IPD 0.2
Prostor za vzorčevalce
tlak: FT2.1/T2.1+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS1
19,10 m2

BSL: /
TSG Med: /

S VF 0.6.4
Skladišče (c.s.v.)
tlak: FT2.1/T2.1+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS1
41,58 m2

BSL: /
TSG Med: /

S VF 0.6.3
Obdelava (c.s.v.)
tlak: FT2.1/T2.1+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS1
32,03 m2

BSL: /
TSG Med: /

S VF 0.1.3
Stopnišče

tlak: FT1.1/T1.1+TT
stena: Oplesk pralni

strop: /
21,52 m2

S VF 0.2.9
Avla

tlak: FT1.1/T1.1.A+TT
stena: Oplesk pralni

strop: /
541,12 m2

S VF 0.1.4
Stopnišče

tlak: FT1.1/T1.1+TT
stena: Oplesk pralni

strop: /
21,50 m2

S VF 0.2.7
Sanitarije

tlak: FT1.3/T1.3+TT
stena: Keramika

strop: SS1
16,70 m2

IPV 0.0.1
Sanitarije
tlak: FT1.3/T1.3+TT
stena: Keramika
strop: SS1
5,00 m2

BSL: /
TSG Med: /

IPD 0.14
Garderoba - (š)
tlak: FT1.3/T1.3+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS1
2,32 m2

BSL: 2
TSG Med: /

IPD 0.20
Velika secirnica
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: Lateks
strop: Oplesk
83,26 m2

BSL: 2
TSG Med: /

IPD 0.23
Hladilnica
tlak: FT1.3/T1.3+TT
stena: /
strop: /
11,81 m2

BSL: 2
TSG Med: /

IPD 0.22
Hladilnica 
tlak: FT1.3/T1.3+TT
stena: /
strop: /
12,22 m2

BSL: 2
TSG Med: /

IPD 0.21
Mala secirnica
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: Lateks
strop: Oplesk
19,41 m2

BSL: 2
TSG Med: /

IPD 0.3
DRČ - žaganje kosti
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: Lateks
strop: SS1
8,44 m2

BSL: 2
TSG Med: /

IPD 0.17
Priprava s pomivanjem
tlak: FT2.1/T2.1+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS1
22,66 m2

BSL: 2
TSG Med: /

IPD 0.18.5
Garderoba - nč
tlak: FT1.3/T1.3+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS1
6,11 m2

BSL: 2
TSG Med: / IPD 0.18.3

Garderoba Ž - č(z)
tlak: FT1.3/T1.3+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS1
12,20 m2

BSL: 2
TSG Med: /

IPD 0.18.2
Garderoba M - č(z)
tlak: FT1.3/T1.3+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS1
10,15 m2

BSL: 2
TSG Med: / IPD 0.24.2

Hodnik
tlak: FT2.1/T2.1+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS1
11,31 m2

BSL: 2
TSG Med: /

IPD 0.26
Stopnišče
tlak: FT2.1/T2.1+TT
stena: Oplesk pralni
strop: Oplesk
24,93 m2

BSL: 2
TSG Med: /

IPD 0.10
Forenzika in toksikologija
tlak: FT2.1/T2.1+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS1
29,63 m2

BSL: 2
TSG Med: /

IPD 0.11.1
Akvarij
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: Oplesk pralni
strop: Oplesk
27,45 m2

BSL: 2
TSG Med: /

S VF 0.1.1
Stopnišče

tlak: FT1.1/T1.1+TT
stena: Oplesk pralni

strop: /
26,84 m2

IMP 2.31.16.8
Hrčki
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: BSL
strop: Čisti strop
12,50 m2

BSL: 3
TSG Med: /

IMP 2.31.16.9
Celice
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: BSL
strop: Čisti strop
11,90 m2

BSL: 3
TSG Med: /

IMP 2.31.16.7
Miši
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: BSL
strop: Čisti strop
10,37 m2

BSL: 3
TSG Med: /

IMP 2.31.16.6
Jajca
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: BSL
strop: Čisti strop
12,61 m2

BSL: 3
TSG Med: /

IMP 2.31.16.2
Hodnik
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: BSL
strop: Čisti strop
13,30 m2

BSL: 3
TSG Med: /

IMP 2.31.16.5
Kokoši
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: BSL
strop: Čisti strop
19,03 m2

BSL: 3
TSG Med: /

IMP 2.31.16.4
Pranje
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: BSL
strop: Čisti strop
14,77 m2

BSL: 3
TSG Med: /

IMP 2.31.1.1
Hodnik
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: BSL
strop: Čisti strop
16,37 m2

BSL: 3
TSG Med: /

IMP 2.31.16.1.4
Predpr.4
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: BSL
strop: Čisti strop
1,54 m2

BSL: 3
TSG Med: /

IMP 2.31.16.1.6
Predpr.6
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: BSL
strop: Čisti strop
4,05 m2

BSL: 3
TSG Med: /

IMP 2.31.16.1.3
Predpr.3
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: BSL
strop: Čisti strop
4,36 m2

BSL: 3
TSG Med: /

IMP 2.31.16.1.2
Predpr.2
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: BSL
strop: Čisti strop
1,54 m2

BSL: 3
TSG Med: /

IMP 2.31.16.1.1
Predpr.1
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: BSL
strop: Čisti strop
5,41 m2

BSL: 3
TSG Med: /

IMP 2.31.13
Determ.kultur
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: BSL
strop: Čisti strop
18,43 m2

BSL: 3
TSG Med: /

IMP 2.31.12
Priprava vzorcev
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: BSL
strop: Čisti strop
21,72 m2

BSL: 3
TSG Med: /

IMP 2.31.11
Hladna soba
tlak: FT1.3/T1.3+TT
stena: BSL
strop: Čisti strop
13,12 m2

BSL: 3
TSG Med: /

IMP 2.31.3
Sprejemnica
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: BSL
strop: Čisti strop
11,31 m2

BSL: 3
TSG Med: /

IMP 2.31.2
Dekontaminacija
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: BSL
strop: Čisti strop
2,31 m2

BSL: 3
TSG Med: /

IPD 0.7.4
TSE
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: BSL
strop: Čisti strop
22,81 m2

BSL: 3
TSG Med: /

IPD 0.7.4.1
TSE - Temnica
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: BSL
strop: Čisti strop
4,44 m2

BSL: 3
TSG Med: /

IMP 2.31.15
Serologija
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: BSL
strop: Čisti strop
13,87 m2

BSL: 3
TSG Med: /

IMP 2.31.1.3
Predprostor
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: BSL
strop: Čisti strop
6,42 m2

BSL: 3
TSG Med: /

IPD 0.7.4.2
Predprostor
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: BSL
strop: Čisti strop
2,57 m2

BSL: 3
TSG Med: /

IMP 2.31.14
Izolacija virusov
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: BSL
strop: Čisti strop
27,51 m2

BSL: 3
TSG Med: /

IMP 2.31.10
Temnica
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: BSL
strop: Čisti strop
6,98 m2

BSL: 3
TSG Med: /

IMP 2.31.5
Pomivalnica / dekontaminacija
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: BSL
strop: Čisti strop
12,08 m2

BSL: 3
TSG Med: /

IMP 2.31.8
Shramba
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: BSL
strop: Čisti strop
21,33 m2

BSL: 3
TSG Med: /

IMP 2.31.7
WC
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: BSL
strop: Čisti strop
3,78 m2

BSL: 3
TSG Med: /

S VF 0.9
Hladilnica
tlak: FT1.3/T1.3+TT
stena: /
strop: /
6,08 m2

BSL: /
TSG Med: /

IMP 0.1.3
Podtlak IMP - dekontaminacija odplak
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: Oplesk pralni
strop: Oplesk
37,85 m2

BSL: 3
TSG Med: /

TAJ 0.6.1
Pisarna 1
tlak: FT2.1/T2.1+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS1
7,53 m2

BSL: /
TSG Med: /

TAJ 0.6.2
Pisarna 2
tlak: FT2.1/T2.1+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS1
11,94 m2

BSL: /
TSG Med: /

TAJ 0.6.3
Pisarna 3
tlak: FT2.1/T2.1+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS1
7,77 m2

BSL: /
TSG Med: /

TAJ 0.2
Skladišče
tlak: FT2.1/T2.1+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS1
7,00 m2

BSL: /
TSG Med: /

TAJ 0.4
Sanitarije
tlak: FT1.3/T1.3+TT
stena: Keramika
strop: SS1
3,11 m2

BSL: /
TSG Med: /

TAJ 0.3.1
Delavnica
tlak: FT2.1/T2.1+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS1
15,72 m2

BSL: /
TSG Med: /

TAJ 0.3.2
Pisarna
tlak: FT2.1/T2.1+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS1
5,91 m2

BSL: /
TSG Med: /

S VF 0.2.2
Avla

tlak: FT1.1/T1.1.A+TT
stena: Oplesk pralni

strop: SS2.2
115,04 m2

S VF 0.2.4
Avla

tlak: FT1.1/T1.1.A+TT
stena: Oplesk pralni

strop: SS2.2
53,98 m2

S VF 0.2.3
Avla

tlak: FT1.1/T1.1.A+TT
stena: Oplesk pralni

strop: SS2.2
54,03 m2

S VF 0.6.5
Garderoba (c.s.v.)
tlak: FT2.1/T2.1+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS1
9,90 m2

BSL: /
TSG Med: /

S VF 0.6.6
Čajna kuhinja (c.s.v.)
tlak: FT2.1/T2.1+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS1
7,84 m2

BSL: /
TSG Med: /

S VF 0.6.1
Predprostor (c.s.v.)
tlak: FT2.1/T2.1+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS1
7,52 m2

BSL: /
TSG Med: /

IPV 0.5.1
Elektrofiziološki lab.
tlak: FT2.2/T2.2+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS1
46,71 m2

BSL: /
TSG Med: /

IPV 0.5.3
Analiz.slike, inkubator
tlak: FT2.2/T2.2+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS1
6,76 m2

BSL: /
TSG Med: /

IPV 0.5.2
Konfokalni mik.
tlak: FT2.2/T2.2+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS1
9,54 m2

BSL: /
TSG Med: /

IPV 0.5.4
Predprostor
tlak: FT2.2/T2.2+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS1
7,42 m2

BSL: /
TSG Med: /

IPD 0.13
Mala predavalnica
tlak: FT2.1/T2.1+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS3
38,85 m2

BSL: /
TSG Med: /

KMŽ 0.4.18
Stomatologija
KMŽ
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 28,99 m2

II
/

KMŽ 0.9.6
Čistila z izlivom
KMŽ
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 4,17 m2

II
/

KMŽ 0.9.1
Skladišče hospital
KMŽ
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 8,82 m2

II
/

KMŽ 0.8.3.1
Linearni pospeševalnik
KMŽ
T: FT2.2/T2.2+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 47,33 m2

II
/

KMŽ 0.8.3.2
Kontrolna soba
KMŽ
T: FT2.2/T2.2+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 16,52 m2

II
/

KMŽ 0.9.3.1
Hospital mačke
KMŽ
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 22,65 m2

II
/

S VK 0.4.3
TK prostor
TP
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Oplesk pralni
S: Oplesk
P: 7,56 m2

II
/

S VK 0.4.1
NN prostor
TP
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Oplesk
S: /
P: 1,80 m2

II
/

KMŽ 0.3.1
Čakalnica mačke
KMŽ
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Oplesk pralni
S: SS2.1
P: 18,02 m2

II
/

KMŽ 0.4.20
Fizioterapija
KMŽ
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 16,41 m2

II
/

KMŽ 0.3.2
Čakalnica psi
KMŽ
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Oplesk pralni
S: SS2.1
P: 31,09 m2

II
/

KMŽ 0.7
Sanitarije
KMŽ
T: FT1.3/T1.3+TT
W: Keramika
S: SS4
P: 6,05 m2

II
/

KMŽ 0.8.1
GSO, CIT
KMŽ
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Oplesk pralni
S: SS4
P: 8,55 m2

II
/

KMŽ 0.2.4
Filter
KMŽ
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 4,70 m2

II
/

KMŽ 0.4.1
Ambulanta
KMŽ
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 13,20 m2

II
/

KMŽ 0.4.15
Hodnik
KMŽ
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Oplesk pralni
S: SS4
P: 22,28 m2

II
/

IPP 0.6
Konzultacijska s.
IPPMP
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 16,41 m2

II
/

S VK 0.4.4
TK prostor
TP
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Oplesk pralni
S: Oplesk
P: 7,56 m2

II
/

S VK 0.4.2
NN prostor
TP
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Oplesk
S: /
P: 1,80 m2

II
/

IPP 0.2.1
Hodnik
IPPMP
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Oplesk pralni
S: SS4
P: 29,23 m2

II
/

IPP 0.3
Čakalnica
IPPMP
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Lateks
S: SS2.1
P: 18,27 m2

II
/

IPP 0.2.2
Hodnik
IPPMP
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Oplesk pralni
S: SS4
P: 29,33 m2

II
/

IPP 0.4
Sanitarije (z)
IPPMP
T: FT1.3/T1.3+TT
W: Keramika
S: SS4
P: 8,94 m2

II
/

IPP 0.11.2.1
Hodnik - čisti
IPPMP
T: FT4.1/T4.1+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 26,22 m2

II
/

KRV 0.7
Kopalnica + solarij
KRVŽ
T: FT5.2/T5.2+TT
W: Keramika
S: Oplesk
P: 17,26 m2

II
/

KRV 0.9.1
Počitek OP
KRVŽ
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 11,05 m2

II
/

KRV 0.11
Garderobe (z)
KRVŽ
T: FT4.1/T4.1+TT
W: Lateks
S: SS6
P: 9,50 m2

II
/

KRV 0.6.2
Ambulanta - čista
KRVŽ
T: FT5.2/T5.2+TT
W: Lateks
S: Oplesk
P: 146,77 m2

II
/

KRV 0.8
Intenzivna nega
KRVŽ
T: FT5.2/T5.2+TT
W: Lateks
S: Oplesk
P: 26,23 m2

II
/

KRV 0.15.1
Garderoba
KRVŽ
T: FT5.1/T5.1+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 11,65 m2

II
/

KRV 0.6.1
Ambulanta - nečista
KRVŽ
T: FT5.2/T5.2+TT
W: Lateks
S: Oplesk
P: 105,61 m2

II
/

S VK 0.6.4
E OP prostor
TP
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Lateks
S: Oplesk
P: 6,07 m2

II
/

S VK 0.3.1
Recepcija z blagajno - sprejem + arhiv
SKUPNO
T: FT1.1/T1.1+TT
W: Lateks
S: SS2.1
P: 52,34 m2

III
/

S VK 0.3
Avla
SKUPNO
T: FT1.1/T1.1+TT
W: Oplesk pralni
P: 175,99 m2

III
/

S VK 0.8.1
Hodnik
SKUPNO
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Oplesk pralni
S: SS4
P: 78,40 m2

III
/

S VK 0.8.2
Hodnik
SKUPNO
T: FT2.1/T2.1+TT; FT5.1/T5.1+TT
W: Oplesk pralni
S: SS4
P: 79,91 m2

III
/

IMP 2.31.4.3
Gard-vhod 3
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: BSL
strop: Čisti strop
1,87 m2

BSL: 3
TSG Med: /

IMP 2.31.4.1
Gard-vhod 1
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: BSL
strop: Čisti strop
3,02 m2

BSL: 3
TSG Med: /

IMP 2.31.4.4
Gard-izhod 1
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: BSL
strop: Čisti strop
1,40 m2

BSL: 3
TSG Med: /

IMP 2.31.4.5
Gard-izhod 2
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: BSL
strop: Čisti strop
1,44 m2

BSL: 3
TSG Med: /

IMP 2.31.4.6
Gard-izhod 3
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: BSL
strop: Čisti strop
2,97 m2

BSL: 3
TSG Med: /

S VF 0.2.5
Prostor NN

tlak: FT1.1/T1.1+TT
stena: Oplesk

strop: /
2,94 m2

S VF 0.2.6
Prostor NN

tlak: FT1.1/T1.1+TT
stena: Oplesk

strop: /
1,21 m2

S VF 0.2.1
Vhodna avla

tlak: FT1.1/T1.1+TT
stena: Oplesk pralni

strop: SS2.3
166,94 m2

S VF 0.3.1
NN Prostor

tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: Oplesk
strop: Oplesk

8,09 m2

S VF 0.3.2
Centralna baterija

tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: Oplesk
strop: Oplesk

7,14 m2

S VF 0.3.3
Baterija UPS

tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: Oplesk
strop: Oplesk

9,49 m2

S VF 0.3.4
Tehnični prostor
tlak: FT4.1/T4.1+TT

stena: Oplesk
strop: Oplesk

8,09 m2

S VF 0.1.2.2
Hodnik

tlak: FT1.1/T1.1+TT
stena: Oplesk pralni

strop: Oplesk
23,47 m2

IMP 2.31.1.2
Hodnik
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: BSL
strop: Čisti strop
27,55 m2

BSL: 3
TSG Med: /

KMŽ 0.4.16
Hodnik
KMŽ
T: FT2.1/T2.1+TT
W: Oplesk pralni
S: SS4
P: 31,46 m2

II
/

IMP 2.31.15.1
shramba dušika
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: BSL
strop: Čisti strop
2,53 m2

BSL: 3
TSG Med: /

S VF 0.6.2
Sprejem (c.s.v.)
tlak: FT2.1/T2.1+TT
stena: Oplesk pralni
strop: Oplesk
19,75 m2

BSL: /
TSG Med: /

S VF 0.6.0.1
Predprostor (c.s.v.)
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS1
9,74 m2

BSL: /
TSG Med: /

S VF 0.6.0.2
Predprostor (c.s.v.)
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS1
17,62 m2

BSL: /
TSG Med: /

S VF 0.2.8
Dvigalni jašek

tlak: Protiprašni premaz
stena: Protiprašna barva

strop: /
6,60 m2

S VF 0.1.8
Dvigalni jašek

tlak: Protiprašni premaz
stena: Protiprašna barva

strop: /
4,46 m2

S VF 0.1.9
Dvigalni jašek

tlak: Protiprašni premaz
stena: Protiprašna barva

strop: /
10,15 m2

S VF 0.1.10
Dvigalni jašek

tlak: Protiprašni premaz
stena: Protiprašna barva

strop: /
3,32 m2

S VF 0.3.5
Tehnični prostor
tlak: FT4.1/T4.1+TT

stena: Oplesk
strop: Oplesk

8,09 m2

S VF 0.3.7
Obdelava tehnoloških vod

tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: Oplesk pralni

strop: Oplesk
6,22 m2

S VF 0.3.8
Garderoba

tlak: FT1.3/T1.3+TT
stena: Oplesk pralni

strop: /
4,67 m2

S VF 0.3.9
Recepcija

tlak: FT1.1/T1.1+TT
stena: Oplesk pralni

strop: SS2.3
15,95 m2

S VF 0.2.1.1
Vhodna avla - terasa

tlak: FT3/T3.1.V
stena: Oplesk pralni

strop: SS2.3
77,17 m2

IMP 2.31.4.2
Gard-vhod 2
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: BSL
strop: Čisti strop
1,46 m2

BSL: 3
TSG Med: /

KRV 0.11.1
Kopalnica
KRVŽ
T: FT4.1/T4.1+TT
W: Keramika
S: SS6
P: 4,49 m2

II
/

KRV 0.11.2
Kabina
KRVŽ
T: FT4.1/T4.1+TT
W: Lateks
S: SS6
P: 1,65 m2

II
/

S VF 0.3.10
Čistila

tlak: FT1.3/T1.3+TT
stena: Oplesk pralni

strop: /
4,91 m2

KRV 0.9.1.1
Sanitarije OP
KRVŽ
T: FT1.3/T1.3+TT
W: Lateks
S: SS4
P: 3,84 m2

II
/

S VF 0.1.2.1
Predprostor dvigala

tlak: FT1.1/T1.1+TT
stena: Oplesk pralni

strop: SS1
9,51 m2

S VF 0.3.11
Dvig tlaka vode
tlak: FT4.1/T4.1+TT
stena: Oplesk pralni

strop: Oplesk
7,60 m2

IPV 0.0.1
Sanitarije
tlak: FT1.3/T1.3+TT
stena: Keramika
strop: SS1
4,19 m2

BSL: /
TSG Med: /

KMŽ 0.7
Sanitarije
KMŽ
T: FT1.3/T1.3+TT
W: Keramika
S: SS4
P: 9,92 m2

II
/

IPD 0.18.3
Garderoba Ž - č(z)
tlak: FT1.3/T1.3+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS1
1,55 m2

BSL: 2
TSG Med: /

IPD 0.18.3
Garderoba Ž - č(z)
tlak: FT1.3/T1.3+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS1
1,49 m2

BSL: 2
TSG Med: /

IPD 0.18.2
Garderoba M - č(z)
tlak: FT1.3/T1.3+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS1
1,49 m2

BSL: 2
TSG Med: /

IPD 0.18.2
Garderoba M - č(z)
tlak: FT1.3/T1.3+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS1
1,53 m2

BSL: 2
TSG Med: /

S VF 0.3.8
Garderoba

tlak: FT1.3/T1.3+TT
stena: Oplesk pralni

strop: /
1,66 m2

IPD 0.14
Garderoba - (š)
tlak: FT1.3/T1.3+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS1
12,32 m2

BSL: 2
TSG Med: /

IPD 0.14
Garderoba - (š)
tlak: FT1.3/T1.3+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS1
1,65 m2

BSL: 2
TSG Med: /

S VF 0.2.7
Sanitarije

tlak: FT1.3/T1.3+TT
stena: Keramika

strop: SS1
13,43 m2

S VF 0.2.7
Sanitarije

tlak: FT1.3/T1.3+TT
stena: Keramika

strop: SS1
4,07 m2

S VF 0.2.7
Sanitarije

tlak: FT1.3/T1.3+TT
stena: Keramika

strop: SS1
3,45 m2

TAJ 0.4
Sanitarije
tlak: FT1.3/T1.3+TT
stena: Keramika
strop: SS1
1,56 m2

BSL: /
TSG Med: /

TAJ 0.2
Skladišče
tlak: FT2.1/T2.1+TT
stena: Oplesk pralni
strop: SS1
56,62 m2

BSL: /
TSG Med: /

16 x 0,16 x 0,31

S1
.3

S1
.3

S2
.2

S2
.2

S2
.3

S2
.3

SS1 - rastrski mineralni strop
SS2 - rasterski strop iz lesnih vlaken, zvočno absorpcijski
SS3 - rasterski strop iz lesnih vlaken, zvočno odbojni
SS4 - rasterski mineralni strop za medicinske prostore
SS5 - rasterski kovinski strop za čiste prostore
SS6 - rasterski mineralni strop za prostore s povečanjo vlago

FT1.1. - Keramika v avlah
FT1.2. - Keramika na stopnišču
FT1.3. - Keramika v sanitarijah
FT2.1. - Enomer
FT2.2. - Enomer elektroprevodni
FT3     - Parket
FT4     - Epoksi
FT5.1. - Poliuretan
FT5.2. - Poliuretan + guma
FT5.3. - Poliuretan + pena

LEGENDA STROPOV

LEGENDA TLAKOV

PROFILI:
Jeklen požarno odporen okvir, kot npr.: fasadni sistem Jansen 
VISS Fire ali enakovredno, profili v barvi po izboru 
projektanta, pri montaži profilov obvezna uporaba 
akustičnega tesnilnega traku.

FIKSNA ZASTEKLITEV: 
Akustično steklo sestavljeno iz dveh plasti: 5 mm steklo + 
PVB folija + 5 mm steklo, lepljeno varnostno, požarno 
odporno, stiki med stekli iz enakih profilov kot okvir.

VRATA:
PODBOJ:  Jeklen požarno odporen, kot npr.: Jansen Janisol 
2 ali enakovredno v odtenku po izboru projektanta, pri 
montaži profilov obvezna uporaba akustičnega tesnilnega 
traku.
ENOJNO KRILO: akustično steklo 8mm, perimetralni podboj s 
skritimi panti in avtomatsko giljotino.
OPREMA:  ročaj s ključavnico - model po izboru arhitekta, 
cilindrična ključavnica, mehanizem za odpiranje vrat potrebno 
uskladiti z odg.proj.arh., tesnilo.

OPISI STEKLENE STENE

LEGENDA

MATERIALI

porobeton

armirani beton

omet

les

mavčnokartonska plošča

EPS

XPS

mineralna volna

Zemlja

Estrih

Prodecpločevina

Gramoz

Hidroizolacija

sendvič paneli

jeklo

S
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