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INVESTITOR:

PREDMET:
strani

podpisodg. projektant: ID projektanta

ELEKTRO NAPELJAVE

dn:
vrsta:
datum:

RISBA:

stran 1

SISTEM TN
SAMODEJNI ODKLOP NAPAJANJA

L1
L2
L3

3/N/PE;400V;50Hz

PZI

3xVM280

LK

SHEMA STIKALNEGA BLOKA
SB-STE STERILIZACIJE

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBORLjubljanska ul. 5, Maribor

V UKC MARIBOR
CENTRALNA STERILIZACIJA

N
PE

+1
x1
6m
m2

R-01/4-M
DOVOD IZ

3/N/PE

19,2kW

1.9 1.0

1.9 1.0
1.9 1.0
1.9 1.0

1.9 1.0

3/N/PE

MALI POMIVALNI STROJ
9,0kW

3/N/PE

VRAČANJE VOZIČKOV
3,0kW

DEBLOKIRNO STIKALO DEBLOKIRNO STIKALO DEBLOKIRNO STIKALO
101bp biro

2326 Cirkovce

B. Potočnik, ie, s.p.
Spodnje Jablane 7

B.POTOČNIK,inž. el. E-0356

od 2

GLAVNI POMIVALNI STROJ 1

VAROVAN 3x80A

100A 2

1

4

3

6

5QO1

FID
40/0,03A

2 6 N2

1 3 5 N1

4

Q1

36AC

F1

Of
f

On 2

1

3

4

6

5

S1

FID
40/0,03A

2 6 N2

1 3 5 N1

4

Q2

20AC

F2

Of
f

On 2

1

3

4

6

5

S2

16AC
F3

Of
f

On 1

2
S3

FID
25/0,03A

2 N2

1 N1Q3

1-X0 2 3 1-X1 2 3 N 1-X2 2 3 N 1-X3 N

NOVO

OBSTOJEČE

19.02.02

24112

OKT.2024

4x
16
mm
2

2x
NH
XM
H-
J

WO1

5x
6m
m2

NH
XM
H-
J

W1

5x
2,
5m
m2

NH
XM
H-
J

W2

5x
2,
5m
m2

NH
XM
H-
J

W3
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INVESTITOR:

PREDMET:
strani

podpisodg. projektant: ID projektanta

ELEKTRO NAPELJAVE

dn:
vrsta:
datum:

RISBA:

SISTEM TN
SAMODEJNI ODKLOP NAPAJANJA

L1
L2
L3

3/N/PE;400V;50Hz

PZI

LK

SHEMA STIKALNEGA BLOKA
SB-STE STERILIZACIJE

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBORLjubljanska ul. 5, Maribor

V UKC MARIBOR
CENTRALNA STERILIZACIJA

N
PE1.9 1.0

1.9 1.0
1.9 1.0
1.9 1.0

1.9 1.0

IZRAČUN KONIČNE MOČI

IZRAČUN KONIČNEGA TOKA

101bp biro

2326 Cirkovce

B. Potočnik, ie, s.p.
Spodnje Jablane 7

B.POTOČNIK,inž. el. E-0356
stran 2
od 2

Pi= 50400W

Pk= 50400W

Ik= 76,6A
cos fi= 0,95

fi= 1
3/N/PE

19,2kW

DEBLOKIRNO STIKALO

GLAVNI POMIVALNI STROJ 2

FID
40/0,03A

2 6 N2

1 3 5 N1

4

Q4

36AC

F4

Of
f

On 2

1

3

4

6

5

S4

1-X4 2 3 N

OKT.2024

23112

5x
6m
m2

NH
XM
H-
J

W4


