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0.2 PODATKI O UDELEZENIH STROKOVNJAKIH PRI PROJEKTIRANJU (obrazec iz priloge 1B)
0.3  1ZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTIRANJA (obrazec iz priloge 2B)
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0.5 SPLOSNI PODATKI O GRADNIJI (obrazec iz priloge 4A)
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0.8  ZBIRNO TEHNIENO POROCILO

0.9 LOKACHSKIPRIKAZIZBIRNEGA-PRIKAZA
Opomba: ker se izvedbena dela nanasajo zgolj na investicijsko vzdrZzevalna dela v notranjosti, v
zunanjost objekta ter pripadajoco zunanjo ureditev pa ni predvidenih posegov, lokacijski prikazi
niso sestavni del PZ|
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1.0 NACRT ARHITEKTURE

1.1  NASLOVNA STRAN NACRTA (obrazec iz priloge 1C)

1.2 1ZJAVA PROJEKTANTA NACRTA IN POOBLASCENEGA STROKOVNJAKA (obrazec iz priloge 2C)
1.3 TEHNICNO POROCILO

1.4  GRAFICNI PRIKAZI

1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.

TLORIS OBSTOJECEGA STANJA S PRIKAZOM PROSTOROV PRENOV — SPODJE PRITLICJE
TLORIS OBSTOJECEGA STANJA S PRIKAZOM PROSTOROV PRENOV — ZGORNIJE PRITLICJE
TLORIS OBSTOJECEGA STANJA S PRIKAZOM PROSTOROV PRENOV — ETAZA

GRAFICNI PRIKAZI PROSTOROV POSEGOV

SHEME STAVBNEGA POHISTVA
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0.1

NASLOVNA STRAN PROJEKTNE DOKUMENTACUE (obrazec iz priloge 1A)
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PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR

INVESTITOR 1 - —

_ime in p;riimek ali naziv druzbe UL, Biotehniska fakulteta I
naslov ali poslovni naslov druzbe Jamnikarj_eva-101-, 1000 Ljubljana

INVESTITOR 2

ime in priimek ali naziv druzbe
naslov ali poslovni naslov druzbe

INVESTITOR 3

ime in priimek ali naziv druzbe

naslov ali poslovni naslov druzbe
PODATKI O GRADNJI

In_vesticijsko vzdri_evalna dela v sklopu prenove dela stavbe UL BF-

naziv gradnje biologija

NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT
NOVOGRADNJA-PRIZIDAVA
REKONSTRUKCIJA
SPREMEMBA NAMEMBNOSTI
[] ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA
[] LEGALIZACUA
(] MANJSA REKONSTRUKCIJA

VRSTE GRADNJE

ooog

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI
vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL) PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnije)

Stevilka projekta 8379/25/PZ B
datum izdelave maj 2025

datum spremembe
PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe) IBT SPI d.o.o.
naslov Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje _——
odgovorna oseba projektanta Jernej Jevsevar

podpis odgovorne osebe projektanta

PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA | NACRTA 7

?zde;loval_ec osnovn@riiaz; /_naé_rta_ ~ Polona Jerman, uni.dipl.inZ.arh o -
identifikacijska Stevilka ~ ZAPS PA 1985 n R

projektant izdelovalca osnovnega nacrta (naziv druzbe) IBT SPId.o.o. o -

naslov R - - Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje - 3
PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA R /
VODJA PROJEKTIRANJA ~ Polona Jerman, unidiplinzath) oy A /
identifikacijska Stevilka ZAPS PA 1985 i JERMAN

podpis vodje projektiranja | /\

| UNIV.OIPLINZ.ARH.

PODBLASCENA ARHITEKT!
|

-~

7 %1% 1385 |
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0.2 PODATKI O UDELEZENIH STROKOVNJAKIH PRI PROJEKTIRANJU (obrazec iz priloge
18B)

Investitor: UL, BIOTEHNISKA FAKULTETA, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
Projekt: INVESTICIJSKO VZDRZEVALNA DELA V SKLOPU PRENOVE DELA STAVBE UL BF - biologija
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PRILOGA 1B

UDELEZENI STROKOVNJAKI
PRI PROJEKTIRANJU

UDELEZENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

POOBLASCENI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka Polona Jerman, uni.dipl.inz.arh., ZAPS PA 1985

navedba gradiv, ki so jih izdelali 1 Nacrt s podrocja arhitekture

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GRADBENISTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka Janez Tomse, dipl.inz.el., IZS E-1959
navedba gradiv, ki so jih izdelali 3 Nacrt s podrocja elektrotehnike
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA STROJNISTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka Vojko Brelih, strojni tehnik, 1ZS S-9183
navedba gradiv, ki so jih izdelali 4 Nacrt s podrocja strojniStva

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA TEHNOLOGIJE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA POZARNE VARNOSTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka dr. Aleksandra Vinder, u.d.i.k.t.

navedba gradiv, ki so jih izdelali 6- nadrt s podrogja pozarne varnosti

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska tevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA PROMETNEGA INZENIRSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI KRAJINSKI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska tevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI PROSTORSKI NACRTOVALCI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba

navedba gradiv, ki so jih izdelali

Neustrezno izpustiti ali po potrebi dodati vrstice.

Pri DPP, DGD se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakrsna koli gradiva, ki jih vodja projektiranja uporabi pri pripravi zbirnega prikaza
(skice, risbe, detajli, izracuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo podrocni predpisi, npr. geodetski nacrt, geomehansko porocilo),
vkljucno s tehnicnimi prikazi; pri PZI, PID se navedejo nacrti, pri PZO, DL tehni¢ni prikazi oz. posnetki obstojeCega stanja.
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0.3

IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTIRANIJA (obrazec iz priloge 2B)

Investitor: UL, BIOTEHNISKA FAKULTETA, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

Projekt: INVESTICIJSKO VZDRZEVALNA DELA V SKLOPU PRENOVE DELA STAVBE UL BF - biologija
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PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA
IN VODJE PROJEKTIRANJA 'V PZI

PROJEKTANT

projektant (naziv druzbe) ~IBTSPid.o.0.

naslov Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje

odgovorna oseba projektanta B Jernej Jevsevar -
IN VODJA PROJEKTIRANJA

vadja projektiranja Polona Jerman, uni.dipl.inZ.arh

IZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI):

Stevilka projekta ' 8379/25/PZI

datum izdelave maj 2025

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta;

- da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vkljuceni ustrezni pooblaséeni arhitekti, pooblaseni krajinski arhitekti in pooblasceni
inZenirji s podroéja gradbenistva, elektrotehnike, strojnistva, tehnologije, poZarne vamosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali
prometnega inZenirstva ter strokovnjaki z drugih strokovnih podracij, katerih strokovne resitve so glede na namen in zahtevnost
objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in

- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljeno izpolnjenjevanje bistvenih in drugih zahtev objekta.

vodja projektiranja Polona Jerman, uni.dipl.inZ.arh
identifikacijska Stevilka ZAPS PA 1985 ?“_"‘-“‘”"“*—-——-]
= ——— ~POLONA
podpis vodje projektiranja
4

[ JERMAN
|

- B o i | UNFV.FJTI*—'; INZ AR, {_/
odgovorna oseba projektanta Jernej JevSevar { PODBLASCENA ARHITEKTKA
podpis odgovorne osebe projektanta - - e ! i
: | PA ZAPS 1985

Svetovanje; Projextirs

ininzgtinngdo.0.
TREBE C)‘QV“_I:_._-J =
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04

KAZALO VSEBINE VPROJEKTA (obrazec iz priloge 3)

Investitor: UL, BIOTEHNISKA FAKULTETA, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

Projekt: INVESTICIJSKO VZDRZEVALNA DELA V SKLOPU PRENOVE DELA STAVBE UL BF - biologija
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PRILOGA 3
KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NACRTOV

Pzl PID

po potrebi dodati vrstice navesti tiste nacrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo

naziv nacrta Stevilka nacrta naziv nacrta Stevilka nacrta
1 Nacrt s podrocja arhitekture A-8379/25/PZI

1 Nacrt s podrocja arhitekture - oprema A-8379/25/PZI-0

3 Nacrt s podrocja elektrotehnike E311/24-50

4 Nacrt s podrocja strojnistva $311/24-116

6 Nacrt s podrocja pozarne varnosti EKO-25-277

po potrebi dodati vrstice

KAZALO ELABORATOV IN STUDIJ

4|
po potrebi dodati vrstice

naziv elaborata, Studije §t. naziv elaborata, Studije §t.

po potrebi dodati vrstice
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0.5

SPLOSNI PODATKI O GRADNIJI (obrazec iz priloge 4A)

Investitor: UL, BIOTEHNISKA FAKULTETA, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
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PRILOGA 4A
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

Investicijsko vzdrzevalna dela v sklopu prenove dela stavbe UL BF-
biologija

kratek opis gradnje

Predmet obravnave je stavba oddelka za biologijo BiotehniSke
fakultete - biolosko sredisce, ki se nahaja na naslovu Vecna pot
111, 1000 Ljubljana. V stavbi sta do nedavnega delovala oddelek
za biologijo BF in Nacionalni institut za biologij (NIB).

Ob selitvi programa NIB na novo lokacijo so uporabniki BF
prevzeli izpraznjene prostore v centralnem delu ter obeh krilih;
administracijo, kabinete ter laboratorije. Pred uporabo je potrebna
prenova teh prostorov in prilagoditev instalacij glede na novo
predvidene programe in tehnologije.

navedba objektov in njihovih znacilnosti

glavni objekt, &e je doloCen

klasifikacija objekta po CC-SI

pripadajoci objekti

nastej

objekt z vplivi na okolje

NE

kratek opis spremembe zaradi vedjih odstopanj od gradbenega

dovoljenja

izpolniti, ¢e gre za spremembo gradbenega dovoljenja

kratek opis pripravljalnih del

izpolniti, ¢e gre za dokumentacijo, ki se nanaSa samo na pripravljalna dela

PROSTORSKI AKT

prostorski akt

PREDVIDENI POSEGI NE SEGAJO IZVEN GABARITA STAVBE IN
GA NE SPREMINJAJO, ZATO PROSTORSKI AKTI IN
URBANISTICNI KAZALCI NISO NAVEDENI
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0.8 ZBIRNO TEHNICNO POROCILO
SPLOSNO

Zbirno tehni¢no porocilo vsebuje opis objekta in njegovih znacdilnosti, povzetek tehni¢nih porocil vseh
nacrtov. Nacrte je potrebno upostevati v celoti (risbe, opisi, popisi in opombe).

PZI nacrt je izdelan na podlagi posnetka stanja, katerega je poslal investitor, obstojece PZI
dokumentacije izdelane v letih 1988 - 1991 ter posameznih meritev na objektu. V kolikor se ob izvedbi
ugotovi, da dejansko stanje odstopa od projektnega, je o odstopanju potrebno obvestiti projektanta
ter pred izvedbo preveriti in po potrebi uskladiti projektne resSitve. Ob izvedbi je potrebno preveriti vse
obstojece instalacije, njihovo funkcionalnost in materialno stanje.

Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo
predstaviti, izbor pa potrditi investitor.

Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolZan predloZiti investitorju v potrditev. Kjer so moZne
alternative v izbiri materiala (finalne obloge povrsin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni
materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohistva in podobno), je pred
izvedbo obvezno predloZiti vzorce, ki jih potrdi investitor.

Nacrt ne vsebuje delavniske dokumentacije ter staticnih izracunov opreme, ograj, ipd. Izbrani izvajalec
je dolZan pripraviti ustrezno dokumentacijo, ki jo preda v potrditev udeleZzencem pri gradniji.

Pred izvajanjem instalacijskih del je potrebno vse dimenzije kontrolirati v nacrtih arhitekture in na
objektu ter eventualna neskladja uskladiti ter potrditi s strani glavnega izvajalca in vodje del.

Ta nacrt ne sme biti kopiran in razmnoZevan, prav tako ne sme biti predan tretjim osebam brez pisne
privolitve izdelovalca nacrta.

Investitor: UL, BIOTEHNISKA FAKULTETA, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
Projekt: INVESTICIJSKO VZDRZEVALNA DELA V SKLOPU PRENOVE DELA STAVBE UL BF - biologija
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OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNACILNOSTI

NAMEN POSEGA
Predmet obravnave je stavba oddelka za biologijo Biotehniske fakultete — bioloSko sredisce, ki se

nahaja na naslovu Vecna pot 111, 1000 Ljubljana. V stavbi sta do nedavnega delovala oddelek za
biologijo BF in Nacionalni institut za biologij (NIB).

Ob selitvi programa NIB na novo lokacijo so uporabniki BF prevzeli izpraznjene prostore v centralnem
delu ter obeh krilih; administracijo, kabinete ter laboratorije. Pred uporabo je potrebna prenova teh
prostorov in prilagoditev instalacij glede na novo predvidene programe in tehnologije.

Potrebe narocnika izhajajo iz nuje po izboljSanju delovnih pogojev in organiziranosti posameznih sluzb
ter zagotovitvi ustreznih prostorov za izobraZzevalne procese. Glede na potrebe posameznih oddelkov
bodo prostori primerno prenovljeni v sklopu investicijsko vzdrzevalnih del.

Projektantu je bila na razpolago PGD in PZI dokumentacija, projekt prenove je izdelan na podlagi
meritev na objektu ter delov PZI dokumentacije:
—  ARHITEKTURA- projekt §t. D 802/2-1 mapa 104/A BIOLOSKO SREDISCE GLAVNI OBJEKT,
izdelane november 1989 izdelovalca InZenrski biro Elektroprojekt, Hajdrihova 4, Ljuboljana
— PoZarno varnostno porocilo - projekt st. 8038, mapa 32: Biolosko sredis¢e Ljubljana Zaloska
cesta 2, Ljubljana (izdelovalec IBE — InZenirski biro Elektroprojekt, izdelano februar 1988, faza
PGD) - v nadaljnjem besedilu »osnovna Studija«.
— Pozarni nacrt, ki ga je izdelal ZVD d.d. Ljubljana, Maja 2008

S PID dokumentacijo narocnik ne razpolaga niti je ni bilo mogoce pridobiti iz drugih virov.

Slika 1: stavba BiotehniSke fakultete, oddelek za biologij (vir arhiv IBT SPI d.0.0.)

Investitor: UL, BIOTEHNISKA FAKULTETA, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
Projekt: INVESTICIJSKO VZDRZEVALNA DELA V SKLOPU PRENOVE DELA STAVBE UL BF - biologija
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OPIS LOKACIJE Z URBANISTICNIMI PODATKI

Oznaka katastrske obcine: 2682
Ime katastrske obcine: Brdo
Parcelne Stevilke: 1423/1, 1402/3, 1423/2, 1406/1 in 1404/1
Enota urejanja prostora: EUP RD-273
PodrobnejSa namenska raba prostora CDi— obmocja centralnih dejavnosti za izobraZevanje
Veljavni prostorski akt:
- Odlok o zazidalnem nacrtu za obmocje urejanja VI3/3 Biotehniska fakulteta; Uradni list RS, st.
123/04, 78/10, 63/12, 59/22 in 74/23
- Odlok o obcinskem prostorskem nacrtu Mestne obdcine Ljubljana — strateski del Uradni list RS,
&. 78/10, 10/11 - DPN, 72/13 - DPN, 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN,
12/18 - DPN in 42/18,
- Odlok o obcinskem prostorskem nacrtu Mestne obcine Ljubljana — izvedbeni del Uradni list RS,
§t. 78/10, 10/11 — DPN, 22/11 — popr., 43/11 — ZKZ-C, 53/12 — obwv. razl., 9/13, 23/13 - popr.,
72/13 — DPN, 71/14 — popr., 92/14 — DPN, 17/15 — DPN, 50/15 — DPN, 88/15 — DPN, 95/15,
38/16 — avtentic¢na razlaga, 63/16, 12/17 — popr., 12/18 — DPN, 42/18, 78/19 — DPN in 59/22

Slika 2: graficni prikaz stavbe in zemlji$¢ (vir https://urbinfo.ljubljana.si/)

Investitor: UL, BIOTEHNISKA FAKULTETA, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
Projekt: INVESTICIJSKO VZDRZEVALNA DELA V SKLOPU PRENOVE DELA STAVBE UL BF - biologija
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https://www.ljubljana.si/assets/OUP-Akti/PPA/2004-123-5160-NPB4.pdf
https://www.ljubljana.si/assets/OUP-Akti/PPA/2004-123-5160-NPB4.pdf
https://www.ljubljana.si/assets/OPN-MOL/2010-78-4263-NPB9.pdf
https://www.ljubljana.si/assets/OPN-MOL/2010-78-4263-NPB9.pdf
https://www.ljubljana.si/assets/OPN-MOL/2010-78-4263-NPB9.pdf
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SPLOSNI OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE UL BF- BIOLOGIJA

Opis obstojecega stanja
Stavba je bila zgrajena leta 1996 in sestoji iz osrednjega valja ter dveh linearnih kril. V stavbi se izvaja

izobrazevalni in znanstveno raziskovalni program. V osrednji valj so umesceni pretezno administrativni
prostori ter predavalnice, stranski krili sta namenjeni laboratorijskemu delu ter kabinetom. Nosilna
konstrukcija objekta je armirano betonska, predelne stene so opecne. Objekt ima tri etaze; t.i. spodnje
pritli¢je, zgornje pritli¢je ter nadstropje. Okna so po celotnem objektu razporejena simetri¢no. Povrsina
stavbe na stiku z zemljis¢em je 2.501 m2, neto tlorisna povrsina celotne stavbe znasa 6.625,4 m2.

Objekt je glede na veljavno Uredbo o razvrs¢anju objektov po CC-Si klasifikaciji opredeljen kot zahteven
objekt, 12630 — stavbe za izobrazZevanje in znanstvenoraziskovalno delo.

Osrednji del tri etaznega objekta je okrogli, cilindricni volumen, ki nudi prostor centralnim in skupnim
dejavnostim. Nanj se z vzhodne in zahodne strani naslanjata trakta, ki sta namenjena raziskovalnemu
delu.

Objekt je temeljen na pilotih. Nosilna konstrukcija objekta je stenasta armiranobetonska, stene so
pozidane iz polne opeke debeline 12 cm (predelne stene) in modularnih blokov 19 cm.

Medetazna konstrukcija sestojiiz AB plo$¢ debeline 20 cm, strop proti podstresju je armirano betonski.

Objekt ima po hodnikih izvedene barvane kabelske police. V centralnem delu je spusceni strop izveden
v kovinski rastrski mrezi z okenci 5x5 ¢cm tipa KIG BARJE. V kabinetih, vajalnicah in laboratorijih je
izveden modularni sekundarni strop z vgrajeno razsvetljavo.

Objekt nima izvedenega ustreznega fasadnega ovoja, ki bi zagotavljal toplotno prehodnost
konstrukcije skladno z veljavnim pravilnikom o ucinkoviti rabi energije v stavbah. Stavbno pohistvo na
ovoju stavbe je v alu izvedbi z dvoslojno zasteklitvijo, opremljena z zunanjimi sencili.

Streha na stranskih traktih je metuljasta, z Zloto na sredini. Streha osrednjega dela je v delu nad
stopnis¢em ter dvoviSinskimi kabineti enokapna, v preostalem delu pa metuljasta z Zloto ob

dvovisinskem delu. Kritina je kovinska.

Funkcionalna in programska zasnova objekta

Vhodno, visoko pritli¢je osrednjega dela je v celoti namenjeno predavalnicam. Nekoliko niZji, vhodni
del avle se povezuje z predavalnicama. Proti srediscu zgradbe se avla vzpne v kroZni prostor, ki s svojo
obliko ponovi osnovni motiv osrednjega telesa zgradbe. Ta del avle, ki ga s severne, vhodne strani
zastira glavno stopnisce, se proti jugu radialno odpira v male predavalnice. Osrednji del avle predstavlja

vevyv

tudi glavno secis¢e komunikacij celotne zgradbe.
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EtaZa osrednjega dela je na severni strani, nad vhodom, namenjena pisarnam vodstva, prostorom za
server, laboratorijem. PolkroZni, juzni del nad predavalnicami zavzemajo prostori knjiznice ter Citalnice.

Spodnje pritli¢je je na severnem, nekoliko vkopanem delu namenjeno zaklonis€u, strojni¢nim in
delavniskim prostorom. Polkrozni juzni del, ki se odpira proti sprehajalis¢u ob Glinscici, je namenjeno
gostinski dejavnosti. V spodnjem pritli¢ju so Se prostori pralnice in shranjevanja steklovine, trafo
postaja, rastne komore, shramba terenske opreme.

Na osrednja vzdolzna hodnika, ki sta s stopnis¢em in dvigalom povezana s centralnimi in servisnimi
prostori, se veZeta raziskovalna trakta z laboratorijskimi praktikumi, kabineti in pripravljalnicami.
Enostavna gradbena zasnova dopusca predelave posameznih prostorov. Trakta imata vsak po dve
notranji zasciteni stopnisci z direktnim izhodom na prosto, ter na skrajno S in J delu hodnika po eno
zunanje pozarno evakuacijsko stopnisce.

Opis predvidenih del ter predvideno stanje
Predvidena je prenova dolocenih prostorov, katerim bo po potrebi (glede na materialno stanje ali

tehnolosko zahtevo) zamenjan finalni tlak, prilagojen razvod instalacij (hlajenje, prezracevanje, plinska
inStalacija, elektro in telekomunikacijska inStalacija, odsesovalni sistemi). PoseZzeno bo v glavne
razvode vodovodne napeljave po hodnikih pod stropom, saj uporabnik javlja o veckratnem puscanju
napeljave. Obstojeca oprema bo v vecini odstranjena, deloma ponovno uporabljena, vecinoma pa bo
v prenovljene prostore vgrajena nova tipska oprema, deloma oprema po narocilu. Po potrebi bo
prilagojena razsvetljava v prostoru. Dolo¢enim prostorom bodo odstranjene predelne stene, prostori
bodo zdruZeni v vecje laboratorije, vajalnice oz. pripravljalnice. V zdruZene oz. novo opredeljene
prostore bodo izvedeni novi vhodi (izvedba odprtin v nenosilne opecne stene), nepotrebni obstojeci
prehodi bodo ustrezno zapolnjeni (ustrezna pozarna odpornost in zvo¢na prehodnost zapiranja).

V obstojeci sistem ogrevanja ni predvidenih posegov. Ohranjena bo poZarna zasnova objekta, meje
pozarnih sektorjev ter smeri evakuacije ne bodo spremenjeni. Pregledani bodo vsi obstojeci digestoriji
v prostorih, kateri so predmet prenove.
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Ker gre za posege v posamezne prostore po prostorih in etaZah, je zaradi vecje preglednosti projekt
razdeljen na vec zakljucenih sklopov;

e SKLOP 1: spodnje pritli¢je — vzhodni trakt
e SKLOP 2: spodnje pritli¢je — zahodni trakt
e SKLOP 3:spodnje pritli¢je — centrali del

e SKLOP 4: zgornje pritli¢je — vzhodni trakt

e SKLOP 5: etaza —vzhodni trakt

e SKLOP 6: etaza — zahodni trakt

e SKLOP 7: etaza — centrali del

e SKLOP 8: etaza — centrali del knjiznica

e SKLOP 9_ prenova sanitarij za Studente

SKLOP 1: spodnije pritli¢je — vzhodni trakt

Prenova v vzhodnem traktu spodnjega pritli¢ja zajema prenovo obstojecih kabinetov, prenovo
obstojecih laboratorijev ter vzpostavitev novih laboratorijev; vzpostavitev novega CELL LAB-a v
prostorih nekdanje temnice, novi laboratorij za OKOLISKO DNA, NOVI SUHI VIVIARIJ ter prostor za
gojenje insektov in dvozivk — POSKUS ZIVALI.
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V obstojecih kabinetih bo dograjeno komunikacijsko omreZzje ter vti¢nice. Kabineti bodo opremi z
novim pisarniSkim pohistvom. Vrata in okna bodo ohranjena. Kabineti Ze imajo ocis¢ene in zascitne
tlake, v celoti so tudi Ze prepleskani.

V obstojeci laboratorij 2.2.20 se dobavi novo varnostno omaro za kemikalije, katero se priklopi na novo
izvedeno instalacijo prezracevanja za omaro. Laboratorij se opremi z novimi svetili pod vise¢imi
omaricami, izvede se dodatne instalacijske prikljucke. V laboratorij se namesti pet novih nizkih
laboratorijskih stolov. Na steno nad lijakom se namesti nov viseci odcejalnik za steklovino. Vrata in
okna bodo ohranjena.

V 2.2.18a-mehanorecepcija bo na obstojece prikljucke priklopljen obstojeci digestorij iz prostora
2.2.24. Vrata in okna bodo ohranjena.

Prostor 2.2.4 bo iz kabineta predelan v laboratorij za gojenje insektov in dvoZivk. Prostor bo s predelno
steno razdeljen na dva dela, v steno bodo vgrajena vtopna drsna vrata z demontazinim
pragom/pregrado iz vodoodpornega kompozitnega materiala (obdelano v shemi vrat). V prvem
prostoru bosta vgrajena poli¢nik za gojilne posode z insekti ter delovni pult z lijakom, v drugem delu
ob oknu pa poli¢nik z gretjem in filtriranjem vode za gojenje dvozivk (namenski sistem za gojenje Zab)
ter delovni pult z lijakom in manjSo zamrzovalno skrinjo, v tla bo izveden talni odtok s filtri. Uredi se
ustrezen razvod vode in odtokov v oba dela prostora. Oba dela bosta klimatizirana, novemu razporedu
bo prilagojena tudi nova razsvetljava. V obeh delih bo urejeno aktivno prezracevanje s filtri za insekte.
V obeh delih se uredi dostop do interneta (UTP in WIFI) in elektri¢no napeljavo (v vsakem delu po 5
vti¢nic (230 V mreza (M)) odpornih na vlago in skropljenje). Odstranjen bo obstojeci tlak ter izveden
nov finalni tlak v PVC, zaokroZnice izvedene na steno v visini 10 cm, preko tipskih profilov. Obstojeca
lesena vrata z nadsvetlobo na hodnik bodo ohranjena. Prostora se prepleska s pralno barvo. Ob izvedbi
talnega odtoka bo z inStalacijskimi deli poseZzeno tudi v hodnik — navezava odtocne cevi do obstojece
interne veje kanalizacije. V hodniku bo obstojeli betonski tlak zamenjan s keramiko, vizualno
ekvivalentno obstoje¢im betonskim plos¢éam.

V prostoru 2.2.13 bo urejen novi laboratorij OKOLISKA DNA. Vstop v laboratorijski del bo preko novega
filtra, ki bo od preostalega laboratorija oddeljen z MKP steno in drsnimi vrati. Filter bo opremljen s
konzolnim umivalnikom, garderobnim panojem in vise€o omarico. Laboratorij bo vseskozi v nadtlaku.
V celotnem prostoru je bil finalni tlak Ze predhodno ociS¢en in premazan, zato v tlak ni predvidenih
posegov, razen izvedbe stenske zaokroZnice ob novo mkp steno filtra. Vgrajeno bo novo laboratorijsko

pohistvo. Vse stene bodo prepleskane z visoko obstojno pralno latex barvo do visine vratnega krila.

V prostoru 2.2.19 bo urejen NOVI SUHI VIVARIJ. Prostoru bo izveden samostojni vhod direktno s
hodnika, nova vrata z nadsvetlobo EI60-C5. Odstranjena bodo obstojeca vrata z nadsvetlobo med
2.2.19 in 2.2.193a, odprtina pa bo zaprta s pozarno odporno suho montazno steno razreda pozarne
odpornosti najmanj EI60. Odstranjen bo obstojeci finalni tlak, po potrebi saniran estrih ter izveden novi
PVC tlak v roli. Obstojeca komora bo pregledana, v komoro bodo dograjene nadpultne svetilke ter
police. Iz prostora bodo odstranjeni obstojeci digestorij ter pripadajoca plinski in vodovodni prikljucek.
Kondencni vod obstojecega hladilnega sistema komore bo izveden podometno v odtok digestorija. Vse
stene bodo prepleskane z visoko obstojno pralno latex barvo do viSine vratnega krila. Vgrajena bosta
novo tipsko laboratorijsko pohistvo in oprema.
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Prostor temnice ter pripadajo¢i prostori (2.2.24_fototemnica, 2.2.28a_predprostor in
2.2.32_skladis¢e-foto) bodo predelani v NOVI CELL LAB. Obstojeca vrata na hodnik bodo zamenjana z
noviml poZarno odpornimi vrati z nadsvetlobo, sestav EI60-5C. Notranja vrata v skladis¢e bodo
odstranjena, povecana bo svetla odprtina. V skladiS¢u bo odstranjena tu$ kad ter pripadajoca
inStalacija, odstranjena bo stenska keramika, prilagojena razsvetljava. Stene skladi$¢a bodo kitane,
brusene ter opleskane. Vrata iz predprostora v 2.2.24 bodo zamenjana — vratom bo spremenjena smer
odpiranja, vratno krilo bo opremljeno s samozapiralom in z mreZico, ki prepusca zrak, ne pa delcev. Iz
prostora 2.2.24 bo odstranjen digestorij. V novem CEL LAB-u bo v celoti odstranjen obstojeci tlak ter
izveden novi tlak, PVC v roli. Vse stene bodo prepleskane z visoko obstojno pralno latex barvo do viSine
vratnega krila. Vgrajena bosta novo tipsko laboratorijsko pohistvo in oprema. Predvidena je izvedba
nove razsvetljave.

SKLOP 2: spodnije pritlicje —zahodni trakt

Prenova v zahodnem traktu spodnjega pritli¢ja zajema prenovo obstojecih kabinetov, prenovo
obstojecih laboratorijev in predavalnice ter predelave prostorov; vzpostavitev novega POST PCR
LABORATORIJA ter lo¢eno POST PCR MIKROSKOPIRNICE, lo¢itev MOKREGA VIVARIJA na akvarijski del
ter suhi del z napravim ter predelitev SPELEOLAB-a.

V obstojecem kabinetu 2.3.22 se zamenija finalni tlak, dogradi se komunikacijsko omrezje ter vticnice,
prostor se prepleska. Kabinet se opremi z novim pisarniskim pohiStvom. Vrata in okna bodo ohranjena.

Iz prostora 2.3.5_SPECIALNI LABORATORIJ ZOO bo odstranjen obstojeli digestorij. Obstojece
prezracevanje digestorija bo zaprto, posebno pozornost bo potreba nameniti zapiranju odvoda zraka
iz digestorija, saj uporabnik poroca, da ob nalivih preko odvoda zamaka.

Iz prostora 2.3.23_ LAB. PEDAGOSKO DELO bo odstranjena obstojeca lesena predelna stena,
odstranjeni bodo finalni tlaki ter odstranjeno vso obstojece pohistvo. Vgrajen bo nov digestorij.
Izvedena bo nova vodovodna instalacija in inStalacija odpadnih voda, saj bo spremenjena lokacija korit.
Izveden bo nov finalni tlak—PVC v roli, stene bodo do viSine vrat opleskane pralno latex barvo. VneSeno
bo novo tipsko laboratorijsko pohistvo

Iz prostora 2.3.27 SPELEOLAB bo odstranjena komora za povrsinske Zivali, ohranjena bo
speleokomora, prostor pa bo pregrajen na dva dela; prednji del bo obsegal speleokomoro, ter delovne
pulte, na interni razvod vode bo vgrajen filtrirni sistem. Pisarniski del ob oknih bo od prednjega dela
oddeljen s suhomontazno steno ter krilnimi vrati z nadsvetlobo. V prednjem delu je predvidena
vgradnja novega tipskega laboratorijskega pohistva, v pisarniskem delu pa bo ohranjeno obstojece
pohistvo, pri cemer bo mestoma predelano (odstranjena bo obstojeca lesena pregrada, pult bo
razrezan na dva dela ter ustrezno podprt z novim podnozjem, premescene bodo visece odprte police).
Minimalno bo posezeno v obstojeci sistem luc¢i — sekundarnemu stopu bo na mestu izvedbe nove
predelne stene odvzet vmesni modul.

Obstojeci 2.3.29 MOKRI VIVARI bo s pregradno steno predeljen na dva dela; mokri del z akvariji ter
suhi del z aparaturami. Predvidena je porusitev dela betonskih polic ter centralnega zidanega korita,
odstranitev talne in dela stenske keramike ter izvedba suhomontazne MKP stene iz vlagoodpornih
plos¢, prehajanje med obema deloma bo mogoce preko drsnih vrat. V celoti bo izvedena nova talna
keramika, stene z odstranjeno stensko keramiko bodo kitane, brusene in opleskane, v mokrem delu
obloZene s stensko keramiko. V mokrem delu je potrebno izvesti novo vodovodno instalacijo za
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predvideno korito ob steni, instalacija opremljena s filtrirnim sistemom. Obstojeci sistem talnih resetk
se ne spreminja (ne ukinja), v suhem delu bo zamenjan pokrov kanalet s polnimi kovinskimi pokrovi iz
profiliranega aluminija. V obeh delih je potrebno urediti prezracevanje. V mokri del bo vneseno novo
pohistvo. Predvidena je ureditev nove razsvetljave.

2.2.30 POST PCR LABORATORLU in 2.3.30a POST PCR MIKROSKOPIRNICA

V prostorih POST PCR so predvideni vedji posegi v organizacijo prostorov; odstranitev obstojece
predelne stene med Z.1.5cin Z.1.5.d, odstranitev praga notranjih vrat ter Siritev vratne odprtine Z.1.5c,
izvedba novega prehoda iz hodnika v Z.1.5a, Siritev obstojecih vrat v 2.3.30 ter zapiranje internih
prehodov med posameznimi prostori s poZzarno odpornimi suhomontaznimi izvedbami. Nova vrata, ki
mejijo na hodnik bodo pozarno odporna EI30-C5. Odstranjeni bodo obstojedi finalni tlaki, eliminiran
talni odtok. Prostori Z.1.5c, Z.1.5.d in 2.2.30 bodo preurejeni v novi POST PCR LABORATORIJ. V novem
POST PCR LABORATORIJU je predviden nov finalni tlak v epoksi izvedbi-antistaticen, na steno izveden
preko talnih zaokroznih profilov. Dograjene bodo elektro in komunikacijske instalacije, v strojne
inStalacije so predvidene minimalne spremembe; odstranitev inStalacije zemeljskega plina in
komprimiranega zraka, prilagojena bo instalacija za umivalnik.

Prostor 2.3.30a_POST PCR MIKROSKOPIRNICA bo imel nov prehod direktno s hodnika, za kar bo
potrebno izvesti novo odprtino v opecno predelno steno ter nad odprtino vgraditi novo tipsko opecno
preklado. Predvidena je vgradnja vrat z nadsvetlobo, pozarna odpornost sestava EI30-C5. V prostoru
bo odstranjen obstojeci epoksi tlak, po potrebi sanirana povrsina estriha ter vgrajen novi tlak
antistati¢ni PVCv roli.

Na hodniku Z trakta bodo v juznem delu odstranjena vmesna dvokrilna vrata ob mokrem vivariju. Z
odstranitvijo vrat ne bo posezeno v sistem evakuacije, bo pa izboljSano prehajanje iz mokrega vivarija,
saj trenutno vrata, ki predeljujejo hodnik ovirajo normalno odpiranje vrat mokrega vivarija.

V prostoru 2.3.32_ZOOLOSKA VAJALNICA bo zamenjana oprema, pri éemer bodo ohranjena obstojeca
kovinska podnozja miz z inStalacijami. V delu katedra bo odstranjen finalni tlak ter izvedeni novi
antistati¢ni PVC v roli. Ohranjeni bodo razvodi instalacij v tleh. Vse stene bodo prepleskane z visoko
obstojno pralno latex barvo do viSine vratnega krila. Na obstojeca kovinska podnoZja miz bodo
vgrajene nove mizne povrSine po projektantskem detajlu. ObstojeCe omare ob obodnih stenah
vajalnice bodo nadomescéene z novim pohistvom, opredeljenem po projektantskem detajlu. Ohranjeno
bo obstojece korito ob vratih. Po projektantskem detajlu bo izveden tudi novi kateder. V estrih ter
steno bo podometno izvedena povezava med katedrom in televizijo oz. projicirnim sistemom.

SKLOP 3: spodnje pritlicje — centralni del

V centralnem delu so predvideni posegi le v prostor rastnih komor in pripadajoci predprostor. V
predprostoru bo odstranjen obstojeci vgradni predpraznik vkljuéno z vgrajenim okvirjem. Po
odstranitvi bo nastala vdolbina v tleh izravnana, odstranjeni bodo pragovi na vratih. V celotnem
predprostoru bo zamenjan finalni tlak, stene bodo prepleskane. Obstojeca vrata bodo ohranjena,
odstranjen pa bo obstojeci talni prag ter nadomescen s ploskim. V prostoru 2.3.24 _RASTNE KOMORE
bo prestavljena lokacija korita, dodatno bo izveden priklju¢ek za vodo za avtoklav. Predvidena je
odstranitev obstojecih walk in rastnih komor ter izvedba novih walk in rastnih komor kot npr. sistem
KK-9700 CH, ki zdruZuje 3 enakovredne walk in rasten komore, volumen posamezne komore 9,7 m3.
Za simulacijo dnevne svetlobe je komora opremljena s posebnimi LED lu¢mi za rast rastlin. Luci so
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montirane na spodnjo stran polic regala. Police so nastavljive po viSini in imajo moZnost pokoncne
postavitve. Obstojeca inStalacija bo prilagojena glede na tehnoloske potrebe novih komor; 3x elektri¢ni
priklop 400 V / 50Hz / cca. 15kW / cca. 32A , dovod komprimiranega zraka min. 5 bar / 300 |/min,
dovod DEMI ali destilarne vode min. 2 bar in odtok @50mm v bliZini komore. Ohranjena bo obstojeca
razsvetljava prostora.

SKLOP 4: zgornje pritli¢je — vzhodni trakt
V zgornjem pritli¢ju vzhodnega takta je predvidena prenova kabinetov ter dveh vajalnic s pripadajocimi
pripravljalnicama.

Vv v

Obstojeci finalni tlaki v kabinetih bodo ocis¢eni in premazani. Vneseno bo novo pisarnisko pohistvo,
prostora 1.2.7_LAB LAMINARIJ in 1.2.8 LAB HPLC bosta opremljena z obstojecim pohistvom, katerega
bo uporabnik prenesel iz obstojecih prostorov ob prenovi le teh. Elektricno omrezje in racunalnisko
omreZje bo dograjeno. Prostori bodo prepleskani. Vrata in okna bodo ohranjena.

1.2.17a_VELIKI LABORATORIJ bo urejen v prostoru, ki Ze ima obstoje¢ digestorij. Predvidena je
dograditev vodovodne instalacije ter odvoda za potrebe prezracevanja omare za kemikalije. Veliki
laboratorij bo v celoti opremljen z novim pohiStvom, v J nizu omar je predvidena manjsa ¢ajna kuhinja
s kuhalis¢em, niSo za mikrovalovno pecico in podpultnim hladilnikom. Centralni del bo opremljen s
premi¢nimi mizami, ob obodnih stenah pult za sedece delo. Na novo bo urejena instalacija za
prezentacijo (platno z elektricnim pomikom in projektor s stropa). Vrata in okna bodo ohranjena.
Predvidena je odstranitev obstojecih finalnih tlakov in izvedba novih antistati¢nih PVC tlakov v roli,
pleskanje sten.

1.2.17b_FITO VAJALNICA bo novo opremljena ucilnica s sistemom otokov v centralnem delu, otoki
opremljeni s plinskimi in elektro inStalacijami po sistemu gnezd na otokih. Nad centralnimi odtoki bo
izveden odsesovalni sistem (odsesovalne roke). Na novo bo urejena instalacija za prezentacijo (platno
z elektricnim pomikom in projektor s stropa). Vrata in okna bodo ohranjena. Predvidena je odstranitev
obstojecih finalnih tlakov, izvedba instalacij do centralnih otokov v estrihu, sanacija estrihov in izvedba
novih antistaticnih PVC tlakov v roli, pleskanje sten in stropa.

V prostoru 1.2.18 LABORATORIJ PRIPRAVLIALNICA je predvideno ¢isenje in impregnacija obstojecega
tlaka, pleskanje sten. Obstojeca vratna odprtina med 1.2.18 in 1.2.19 bo razsirjena, razsirjena odprtina
bo podprta s tipsko opecno preklado. Svetli prehod novih vrat bo poenoten s Sirino prehoda na hodnik.
Pripravljalnica bo opremljena pretezno z obstoje¢im pohistvom, ob J steno bo nameséen nov
laboratorijski pult viSine 90 cm.

V 1.2.19_LABORATORI PRIPRAVA VZORCEV je predvideno Cis¢enje in impregnacija obstojecega tlaka,
pregled obstojecega digestorija ter pleskanje sten. Predvidena je dograditev elektro in komunikacijskih
vticnic.

SKLOP 5: etaZa — vzhodni trakt

V vzhodnem traktu etaZe je predvideno povecanje pisarne v vmesnem prostoru v sklopu zascitenega
stopnisc¢a. Odstranjena bo obstojeca zasteklitev z vrati ter izvedena poZarno odporna MKP stena
pozarne odpornosti (R)EI 90 s poZarnimi vrati EI60- C5. Na J steni bo izvedeno novo korito s pripadajoco
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inStalacijo, katera se navezuje na obstojeco instalacijo v sosednjem prostoru. Obstojeci hidrant bo
prestavljen na novo poZarno odporno steno na stran pozarno zascitenega stopnisc¢a, prehod instalacije
bo ustrezno tesnjen. Prostor bo prepleskan ter opremljen z novim pohistvom, izvedena bo nova
razsvetljava ter dograjena elektro in telekomunikacijska instalacija.

SKLOP 6: etaZa — zahodni trakt

Zahodni trakt etaZe je namenjen delovanju oddelka mikrobiologije. V tem delu so predvideni ved;i
gradbeni posegi, saj se ve€ prostorov zdruZuje v vecje laboratorije oziroma vajalnice. Plini, ki so na
oddelku pogosteje v rabi, bodo skladis¢eni centralno, v prostoru 3.3.35 ter na posamezne mikrolokacije
speljani preko razvodov (plini Ny, zrak, CO, in N,0)

Kabineti (3.3.8, 3.3.9, 3.3.19, 3.3.20, 3.3.21 in 3.3.22) bodo prepleskani, obstojeci tlaki bodo ocisceni
in globinsko premazani. Odstranjeno bo obstojece pisarnisko pohistvo in vneseno novo. Dograjene
bodo elektro in telekomunikacijske instalacije.

V 3.3.11_ANALITSKA SOBA bo odstranjena vsa obstoje¢a oprema, vklju¢no z obstojecim digestorijem.
Obstojeci finalni tlak bo globinsko ocisc¢en in impregniran. V prostor bo vgrajen nov digestorij, nove
ognjevarne prezracevane omare za shranjevanje plinskih jeklenk (CH,, etilen, H;), na steno drzalo za
plinske jeklenke (He), nova laboratorijska oprema (pulti in viseCe omarice). Analitska soba je ena izmed
bolj obremenjenih prostorov glede prisotnosti plinov, ker se bo v njej rokovalo s CHs, He, H;
acetilenom, N,, CO;, N0, bodo vgrajeni sistemi za detekcijo posameznih gorljivih plinov ter detekcijo

koncentracije kisika v zraku.

V prostoru 3.3.12 bo odstranjena lesena predelna stena, ki je delila delovna mesta na dva dela;
mikroskopirnico in pisarno. Izvedena bo nova MKP stena z vtopnimi drsnimi vrati, ki bo vhode v komore
oddelila od delovnih mest. Ohranjen bo obstojeci PVC tlak, le ta bo ocis¢en in premazan. Glede na novo
razporeditev nove pisarniske opreme bo na novo izvedena razsvetljava. Obstojeca vrata na hodnik

bodo ohranjena. Dograjen bo elektro in telekomunikacijska inStalacija.

Prostora 3.3.14 in 3.3.15 bosta zdruZena v novi laboratorij varnostne stopnje 2. Odstranjena bo vsa
oprema v prostorih, vkljuéno z laboratorijskima otokoma, instalacije bodo ustrezno predelane.
Previdno bo odstranjen in skladis¢en tudi kovinski sekundarni strop s svetili, po potrebi bodo
posamezni elementi uporabljeni pri predelavah sistema razsvetljave ostalih prostorov v tej etazi. Med
laboratorijem bo porusena predelna opecna stena debeline 12 cm. Odstranjen bo obstojeci finalni tlak,
estrih bo saniran. Odstranjena bodo vrata, s poZarno odporno (R)EI 60 MKP steno bo zaprt obstojeci
prehod med hodnikom in 3.3.14. Obstojeca odprtina v 3.3.15 bo razsirjena za 15 cm oziroma za toliko,
da bo v odprtino mogoce vgraditi pozarno odporna vrata z nadsvetlobo, pri cemer bo svetla dimenzija
prehoda najmanj 105 cm. Vrata bodo opremljena z elektronsko kontrolo pristopa na strani hodnika. V
novem zdruZenem prostoru laboratorija bo izveden filter, od preostalega dela zamejen z MKP steno
ter dvodelnimi vrati. Filter bo imel talno oznako za &isti in necisti del. Na okna bodo vgrajeni fiksni
komarniki na nacin, da bodo zas¢itili tudi prezracevalne rege na vrhu posameznega okenskega okvira.
Izveden bo novi tlak, antistatiCen PVC v roli, stiki varjeni, finalna obloga preko zaokroznice izvedena na
stene. Laboratorij bo imel nov puséeni rastrski strop iz kovinskih plos¢, v katerih ravnino bodo vgrajena
tudi svetila in elementi prezracevanja. Stene bodo prepleskane s primerno barvo, vneseno bo novo
laboratorijsko pohistvo in naprave. V laboratoriju je predvideno delo z zemeljskim plinom ter CO2, zato
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je za prostor predvidena ustrezna detekcija gorljivih plinov ter koncentracije kisika v zraku. Laboratorij
bo vseskozi v podtlaku.

V nov laboratorij bodo zdruZeni tudi prostori 3.3.16, 3.3.17 in 3.3.18. Iz prostorov bo odstranjena vsa
obstojec¢a oprema, porusene bodo predelne stene, odstranjen finalni tlak, previdno bodo odstranjeni
sekundarni stropni elementi z vgrajeno razsvetljavo. S pozarno odporno MKP steno (R)EI 60 bo zaprt
obstojei prehod iz 3.3.16 na hodnik. Nastali prostor velikosti 45 m2 bo novi veliki mikrobioloski
laboratorij KMDMB. Obstojeca vratna odprtina med hodnikom in 3.3.17 bo ustrezno razsirjena ter
zaprta s pozZarnimi vrati z nadsvetlobo — novi vhod v laboratorij KMDMB. Na ustrezno pripravljeno
podlago bo izveden enovit tlak — PVC v roli, na stene izveden preko zaokrozZnic. Dograjene bodo
inStalacije plinov, elektrike, telekomunikacij, prezracevanja. V prostor bosta vnesena novo pohistvo in
laboratorijska oprema, prezracevana varnostna omara za plinske jeklenke. V laboratoriju je predvideno
delo z zemeljskim plinom ter CO2, zato je za prostor predvidena ustrezna detekcija gorljivih plinov ter
koncentracije kisika v zraku, detekcija CO2. lzvedena bo nova razsvetljava, predvidena je izvedba
odsesovalnega sistema.

Nova mikrobioloSka vajalnica (3.3.29_MB VAJALNICA 2) bo nastala z zdruZitvijo dveh manjsih
laboratorijev 3.3.29 in 3.3.31. Iz prostorov bo odstranjena obstoje¢a oprema, porusena bo predelna
opecna stena med prostoroma, odstranjeni finalni tlak. S pozarno odporno MKP steno (R)EI 60 bo zaprt
obstojeci prehod iz 3.3.29 na hodnik, v dobljeno niSo hodnika bo vstavljena nova vgradna omara, v
spodnjem delu namenjena garderobi Studentov, zgornji del pa zgolj zaprt z masko. V novi vajalnici bo
ohranjen obstojeci digestorij. Obstojeca vrata bodo zamenjana z enakovrednimi pozarnimi vrati z
nadsvetlobo, pozarna odpornost enaka obstojec¢im EI30-C5. Vajalnica bo opremljena s sredinskimi
delovnimi otoki, na katerih bo plinska instalacija — razvod CO2 in N2. Razvod plinske instalacije bo do
mikrolokacije pripeljan v tlaku. Izvedena bo nova razsvetljava. V prostor bosta vnesena novo pohistvo
in laboratorijska oprema. V laboratoriju je predvideno delo z zemeljskim plinom, CO; in N,, zato je za
prostor predvidena ustrezna detekcija gorljivih plinov ter koncentracije kisika v zraku, detekcija CO2.
Prostor bo v celoti novo opleskan.

3.3.32_MB VAJALNICA 1 bo prenovljena. Odstranjeno bo obstojece pohistvo, spremenjen bo koncept
postavitve delovnih otokov — predvidena je sredinska postavite otokov in posledicno sprememba
poteka instalacije zemeljskega plina ter odstranitev vodovodne napeljave obstojecih otokov. Ohranjen
bo obstojeci digestorij. V prostor bosta vnesena novo pohistvo in laboratorijska oprema. V laboratoriju
je predvideno delo z zemeljskim plinom, zato je za prostor predvidena ustrezna detekcija gorljivih
plinov. Ohranjena bo obstojeca razsvetljava, ohranjena bodo obstojeca vrata in okna.

Obstojeca 3.3.33_PRIPRAVLIALNICA bo povecana. Pridruzeni ji bodo prostori 3.3.40 predprostor,
3.3.41_tus ter 3.3.27_merilnica. Odstranjeno bo obstojece pohistvo, porusene bodo vse vmesne
opecne predelne stene ter vrata, sanitarna keramika, finalni tlaki, stenska keramika, spusceni stropi. S
poZarno odporno MKP steno (R)ElI 60 bo zaprt obstojeci prehod iz 3.3.29 na hodnik, v dobljeno niso
hodnika bo vstavljena nova vgradna omara namenjena skladis¢enju steklovine. Izveden bo novi finalni
tlak — PVC v roli. Vneseno bo novo laboratorijsko pohistvo, nova in obstojeca laboratorijska oprema.
Predvidena je nova razsvetljava prostora. Vse stene in strop bodo opleskani. V novi pripravljalnici je
predvideno delo z zemeljskim plinom, zato je za prostor predvidena ustrezna detekcija gorljivih plinov.
Obstojeca vrata med pripravljalnico in hodnikom bodo zamenjana z enakovrednimi pozarnimi vrati z
nadsvetlobo, pozarna odpornost enaka obstoje¢im EI30-C5.
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Prostoru 3.3.35_sanitarije bo spremenjena namembnost. Po prenovi bo prostor sluZil kot shramba
plinov. Iz prostora bodo odstranjeni vsi obstojec elementi, instalacije. Zamenjana bodo obstojeca vrata
in sicer s pozarno odpornimi EI60-C5. V prostor bodo umesceni generator dusika, generator suhega
Cistega zraka brez ogljikovodikov, zracni kompresor, prezradevane varnostne omare za hrambo
plinskih jeklenk CO; (razvod) in N,O (skladis¢enje jeklenk) ter stenski nosilec za 2 jeklenki (Ar + He).
Predvidena je detekcija koncentracije kisika in CO2 v zraku. Shramba bo izvedena kot poZarna celica,
zato je potrebno zagotoviti ustrezno pozarno tesnjenje vseh prebojev enake pozarne odpornosti kot
sten in sicer (R)EI-90.

SKLOP 7: etaZa — centralni del
V centralnem delu se na obodu nahajajo prostori administracije, v notranjem delu centralnega valja pa
laboratoriji oddelka mikrobiologija.

V delu administracije bosta na novo urejeni pisana rodiske katedre in referat.

V pisarni 3.1.10 bosta urejeni dve delovni mesti in sicer referat ter sploSna sluzba. Elektricne in
komunikacijske instalacije bodo dograjene, vnesena bo nova pisarniska oprema. Finalni tlak, okna,
vrata in razsvetljava bodo ohranjeni. Pred pisarno bo v delu hodnika urejen koticek za Studente.

Pisarna 3.1.11 bo namenjena ¢lanom rodiske katedre. V pisarni bodo urejena 4 delovna mesta.
Elektri¢ne in komunikacijske instalacije bodo dograjene, vnesena bo nova pisarniSka oprema. Finalni
tlak, okna, vrata in razsvetljava bodo ohranjeni.

V osrednjem delu se nahaja sklop laboratorijev.

Prostoru 3.1.8a bo zamejen del pod galerijo. Izvedena bo suhomontaZzna stena z drsnimi vrati, ki bo
PRIPRAVLJALNICA MIKROSKOP oddelila od zgornjega pisarniskega dela ba galeriji. PoseZeno bo
spusceni strop ter izvedena nova razsvetljava v prostoru. Izvedena bo vodovodna instalacija, navezana
na obstojeco instalacijo v sosednjem prostoru. Obstojedi finalni tlak bo ocis¢en in premazan. Vneseno
bo novo pohistvo. Prenovljeno bo prezracevanje. Dograjene bodo elektricne in telekomunikacijske

inStalacije.

3.1.8b_PCR SOBA bo prenovljena. Odstranjeno bo obstojece pohistvo, vneseno novo pohistvo, novo
korito bo priklopljeno na obstoje¢o vodovodno instalacijo. Prenovljeno bo prezradevanje prostora.
Obstojeci finalni tlak bo ocis¢en in premazan. Dograjene bodo elektricne in telekomunikacijske
inStalacije, razsvetljava.

V 3.1.8c bo izvedena napeljava plinov iz 3.3.35; 2x N, in 2x CO,, predvidena je detekcija koncentracije
kisika v zraku. Potrebna je udi regulacija prezracevanja, saj je prostor v nadtlaku, kar pa z vidika
namenske rabe ni potrebno in je za uporabnika motece.

V 3.1.22a bo pod galerijo urejena MIKROSKOPIRNICA. Pod podestom galerije bo prostor s
suhomontazno steno in drsnimi vrati oddeljen od zgornjega pisarniskega dela. Iz prostor 3.3.35 bo v
mikroskopirnico napeljan dovod N; in CO;. Finalni tlak v mikroskopirnici bo oci$¢en in premazan. V
prostor bo premeséen obstojeci elektronski mikroskop vkljuéno z obstojeco antivibracijsko mizo.
Ostala oprema bo nova, neserijska. Posezeno bo v spusc¢eni MKP strop in prilagojena obstojeca
razsvetljava. V obstojeCe stopnice proti galeriji ne bo poseZzeno, razen dograditve polnila obstojece
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ograje — kovinske precke. Obstojeca vrata na hodnik bodo odstranjena, vgrajena bodo nova, pozarno
odporna vrata EI60-C5.

SKLOP 8: etaZa — knjiznica

V knjiznici so predvidene vgradnje pregradnih elementov, ki bodo locile del s knjiznim gradivom ter
omogocile uporabo ¢italniskih prostorov tudi izven delovnega ¢asa knjiznice. V 3.1.2_KNJIZNICA
SPREJEM in predprostor 3.1.5_SKLADISCE KNJIZNICE bodo vgrajena dvizna rolo mrezna vrata, ki bodo
predelila prostora. Ob fasadnem obodu knjiznice bodo vgrajena krilna zastekljena vrata s panik kljuko
EN 179 na strani knjiznega gradiva, preko katerih bo mogo¢ nemoten prehod v Citalnico v primeru
napake pri zapiranju knjiznega gradiva.

SKLOP 9: prenova sanitarij za Studente

V vseh etaZah je predvidena prenova sanitarij za Studente. Sanitarije za Studente sestojijo iz Zenskih
sanitarij s prostorom za Cistila in moskih sanitarij. Sanitarije se v vsaki etaZi nahajajo v zahodnem in
vzhodnem traktu. Predvidena je odstranitev obstojecih sanitarnih sten (ALU okvirji + mle¢no steklo),
odstranitev sanitarne keramike (konzolni umivalniki, wc Skoljke vklju¢no z nadometnimi kotlicki) ter
talne keramike v celoti. V moskih sanitarijah je potrebno predelati kanalizacijo pisoarjev, saj je trenutno
vezana na inStalacijo talnega sifona, kar je neustrezno. V delu sanitarnih kabin bo izvedena instalacijska
suhomontazna stena, v katero bodo vgrajeni podometni splakovalniki. Predvidena je vgradnja
konzolnih wc skoljk s stenskim iztokom. Posamezni separeji bodo med seboj loceni s sanitarnimi
stenami iz kompaktnih plos¢ na inox podkonstrukciji. V kolikor bo posezeno v stensko keramiko, bodo
obmocja posegov sanirana s keramiko enakovredno obstojeci.

Investitor: UL, BIOTEHNISKA FAKULTETA, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
Projekt: INVESTICIJSKO VZDRZEVALNA DELA V SKLOPU PRENOVE DELA STAVBE UL BF - biologija

123




IBT SPIL d.o.o. Trbovlje Proj. 5t. 8379/24/PZI

Trg revolucije 14, Trbovlje tel. 03 56 25 020, e posta biro@ibt.si St. naérta: A-8379/24/PZI

POVZETEK NACRTA S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE
K projektu je izdelan naért elektro instalacij, st. na¢rta E311/24-50, maj 2025, izdelovalca PRO-ELEKT
d.o.o., izdelovalec nacrta Janez Tomse dipl.inZ.el., 1ZS E-1959.

Nacrt zajema:
- prenovo elektri¢nih in telekomunikacijskih instalacij
- prenovo in dograditev podatkovne instalacije
- detekcija plinov
- pozarno javljanje

POVZETEK NACRTA S PODROCIJA STROJNISTVA
K projektu je izdelan nacrt strojnih instalacij in opreme, $t. nacrta S311/24-116, maj 2025, izdelovalca
Klimaterm projekt d.o.o., izdelovalec nacrta Vojko Brelih $S-9183.
Za objekt je izdelan PZI projekt strojnih instalacij, ki obravnava:
- Vodovod in kanalizacijo
- Hlajenje
- Prezracevanje
- Tehnicne pline

POVZETEK NACRTSA S PODROCJA POZARNE VARNOSTI

Za predvideno prenovo je izdelan nacrt s podrocja poZarne varnosti, §t. dokumenta EKO-25-277, maj
2025 izdelovalca SiEKO d.o.0., izdelovalka dr. Aleksandra Vinder u.d.i.k.t. 1ZS TP 0724. Nacrt poZarne
varnosti se opredeljuje do obstojece dokumentacije, izboljSanja zateCenega stanja na objektu v delu
prostorov, ki so predmet prenove, shranjevanja vnetljivih, gorljivih, eksplozivnih plinov in plinskih

vvvvv

laboratorijev kot pozarno locenih delov ter novih centralnih razvodov plinov.
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IZPOLNJEVANIJE BISTVENIH ZAHTEV
Mehanska odpornost in stabilnost

Nameravana prenova je zasnovana tako, da ni predvidenih posegov v obstojeco nosilno konstrukcijo
objekta. Vplivi, ki jim bo objekt izpostavljen, ne bodo povzrocili porusitve celotnega ali dela objekta in
tudi ne deformacij, vecjih od dopustnih ravni, Skode na drugih delih gradbenega objekta, na napeljavi
in vgrajeni opremi zaradi vecjih deformacij nosilne konstrukcije ali Skode, nastale zaradi nekega
dogodka, katere obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok. Vsi udelezenci gradnje morajo
med gradnjo upostevati PZI dokumentacijo in zagotoviti ustrezen nadzor nad gradbenimi posegi.

Varnost pred poZzarom

Objekt je tretiran kot poZarno zahteven objekt. Koncept pozarne varnosti vkljuuje naslednje
elemente pozarne zascite v obravnavanem delu objekta:

— ustrezna razdelitev v poZarne sektorje in zagotovljene poZarne locitve med njimi — obstojece

in nove poZarne locitve,

— ustrezna dolZina evakuacijskih poti do izhoda,

— sistem avtomatskega javljanja pozara,

— sistem javljanja gorljivih plinov — povezano na pozarno centralo

— varnostna razsvetljava,

— rocni gasilniki,

— notranje hidrantno omreije,

— zunanje hidrantno omreizje,

— ustrezne dovozne poti za intervencijska vozila in postavitvene povrsine.

Ker so bili predvideni gradbeno tehni¢ni posegi omejeni na razli¢ne stvari (v nekaterih prostorih samo
zamenjava pohistva, v nekaterih ureditev plinskih instalacij, v nekaterih pa celovita prenova, ki je
vkljuéevala pozidavo ali rusenje sten, menjavo pohistva, menjavo vrat, menjavo instalacij, razvod
tehni¢nih plinov) so tudi poZarnovarnostni ukrepi omejeni na te posege

Zaradi preureditve prostorov se skupno Stevilo oseb v objektu in v posameznih nadstropjih ne
povecuje, saj gre za preureditev prostorov in s tem prerazporeditve obstojecega Stevila oseb znotraj
nadstropja:
- Vajalnice in laboratoriji za izvajanje izobraZevalnega dela: do 20 mest za Studente v
posameznem prostoru, oziroma do 25 oseb (skupaj z u¢nim in laboratorijskim osebjem).
- Kabineti z dva do pet delovnimi mesti,
- Raziskovalni in analizni prostori (laboratoriji, mikroskopirnice, pripravljalnice, gojitveni
prostori, ipd.) z do 10 oseb.

Zaposleni objekt dobro poznajo v smislu evakuacijskih poti in lokacije gasilnih naprav ter ravnanja v
primeru pozara.

Smer evakuacije in izhodi se ne spreminjajo.
Za obstojeco stavbo je izvedena zunanja in notranja hidrantna mreza. Zaradi predvidenih posegov ni

zahtev za povecanje koli¢ine gasilnih vod ali nove lokacije zunanjih hidrantov. Glede na predvideni
poseg bo potrebna prestavitev notranjega hidranta v etazi vzhodnega krila.

Investitor: UL, BIOTEHNISKA FAKULTETA, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
Projekt: INVESTICIJSKO VZDRZEVALNA DELA V SKLOPU PRENOVE DELA STAVBE UL BF - biologija

|25




IBT SPIL d.o.o. Trbovlje Proj. 5t. 8379/24/PZI

Trg revolucije 14, Trbovlje tel. 03 56 25 020, e posta biro@ibt.si St. naérta: A-8379/24/PZI

Ohranjeni bodo vsi dovozi, glavni dostopi do objekta, zunanja ureditev in vhodi v objekt. Odmiki
obstojece stavbe od mej parcele in od sosednjih objektov so obstojedi in se s posegom ne spreminjajo.

Higienska in zdravstvena zascita in zascita okolice

Nameravani posegi so zasnovani tako, da je na najmanjSo mozZno mero zmanjSano oddajanje strupenih
plinov, ki jih oddajajo gradbeni material ali deli objekta, prisotnost nevarnih delcev ali plinov v zraku,
emisije nevarnega sevanja in zmanjSanje onesnaZenja ali zastrupljanje vode ali zemlje ter prepreceno
napac¢no odvajanje odpadnih voda, dima, trdnih ali teko¢ih odpadkov, in prisotnost vlage v delih
objekta ali na povrSinah znotraj objekta.

Svetla visina prostorov bo ohranjena in ne bo manjsa kot 2,8 m v novih laboratorijih oziroma 2,5 mv
prostorih pod galerijskimi pisarnami v centralnem delu.

Svetla povrsina stavbnega pohistva ostaja obstojeca in bo omogocila ustrezen prehod naravni svetlobi.
Prostori brez naravne svetlobe bodo imeli ustrezen nivo umetne osvetlitve glede na namenskost.

Nove vodovodne instalacije se navezujejo na obstojeci razvod objekta, odvajanje odpadnih voda se iz
novih sanitarnih elementov navezuje na obstojeCe odvode. Predvidena koli¢ina odpadnih voda se
zaradi izvedbe novih umivalnikov ne spreminja bistveno.

Prezracevanje je obstojece, v doloc¢enih prenovljenih prostorih bo izvedeno prisilno prezracevanje z
rekuperacijo.

Varnost pri uporabi
V nacrtih projektne dokumentacije za izvedbo gradnje so izpolnjene vse zahteve z vidika zagotavljanja

izpolnjevanja bistvene zahteve varnosti pri uporabi, kar je razvidno iz tehnicnih prikazov.

Svetla Sirina vrat na evakuacijskih poteh je najmanj 90 cm. Vsa vrata se odpirajo v smeri evakuacije,
razen Ce je predvideno, da se bo v prostoru zadrZevalo do 10 ljudi. Svetla viSina vseh vrat v objektu bo
najmanj 200 cm. Vrata na evakuacijskih poteh so opremljena z napravami za izhod v sili, drsnih vrat na
evakuacijskih poteh ni predvidenih.

Visina okenskih parapetov ostaja nespremenjena.
Novi finalni tlaki bodo v mokrih delih prostorov ustrezno protizdrsni.

Zascita pred hrupom

Za ustrezno omejevanje ogrozanja zdravja in zagotavljanje sprejemljivih moZnosti za delo uporabnikov
objektov je v predvidenem objektu zagotovljeno varstvo pred razlicnimi oblikami hrupa na nacin, kot
ga doloca tehnicna smernica TSG-1-005 Zascita pred hrupom v stavbah. Zas¢ito pred zunanjim hrupom
Ze zagotavlja obstojeci fasadni ovoj.
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Novo stavbno pohistvo (vrata, zasteklitve) bodo izpolnjevala minimalne zahteve skladno s preglednico
10 tehni¢ne smernice TSG-1-005:2012 ZASCITA PRED HRUPOM V STAVBAH.

Varcevanije z energijo in ohranjanje toplote
Zateceno stanje varcevanja z energijo in ohranjanjem toplote ne bo poslabsano. Novo urejeno prisilno

prezracevanje bo preko rekuperacijske naprave, ki bo s toploto odpadnega zraka ogrevala svezi zrak.

Univerzalna graditev in raba objektov
Predvideni posegi ne bodo poslabsali stanja univerzalne rabe objekta.

Trajnostna raba naravnih virov
Predvidena je uporaba gradbenih materialov z okoljskimi oznakami (indoor Air uality, Blue Angel...9 in

okoljskimi deklaracijami EPD.
Trbovlje, maj 2025
Odgovorni projektant:
Polona Jerman, univ. dipl. inZ. arh.
Projektiral:

Lina Skrinjar, m.i.a.
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NASLOVNA STRAN NACRTA (obrazec iz priloge 1C)
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PRILOGA 1C
NASLOVNA STRAN NACRTA

nacrt s podroéja arhitekture

PODATKI O GRADNJI

. . Investicijsko vzdrzevalna dela v sklopu prenove dela stavbe UL BF-
naziv gradnje biotogija
Predmet obravnave je stavha oddelka za biologijo Biotehniske
fakultete - bioloSko sredisce, ki se nahaja na naslovu Veéna pot
111, 1000 Ljubljana. V stavbi sta do nedavnega delovala oddelek za
biologijo BF in Nacionalni institut za biologij (NIB).

kratek opis gradnje Ob selitvi programa NIB na novo lokacijo so uporabniki BF prevzeli
izpraznjene prostore v centrainem delu ter obeh krilih;
administracijo, kabinete ter laboratorije. Pred uporabo je potrebna
prenova teh prostorov in prilagoditev instalacij glede na novo
predvidene programe in tehnologije.

VRSTE GRADNJE ] NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT
2 listroz: [ NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA )
- ) [ REKONSTRUKCWA :
[] SPREMEMBA NAMEMBNOSTI - N
[] ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA o
[] LEGALIZACIJA o
[] MANJSA REKONSTRUKCIJA ) -
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI
vrsta dokumemacue PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje) -
Stevilka projekta o © §379/25/PZI R -
PODATKI O NACRTU
st_rokovno podrocje nacrta - - arhitektura )
ma(:na . nacrt s podroéjé arhitekture o o
Stevilka nacrta - A-8379/25/PZ| -
datum izdelave . - r_naj_2025 N
datam_s%\embe - - - R
PODATKI O PROJEKTANTU NACRTA
projektant nacrta (naziv druzbe) ~ IBTSPIdoo. N -
nas?ov Trg revaucije 14, 1420 Trbovlje - R
aigovorna oseba protha nacrta ) Jernej Jevé&ar R
podpis odg_ovoTne 0sebe - - 4 e
projektanta nacrta @ e, 'FBvet \J‘
L. s ’L in inf;mr}mﬁbwef s
A OV .e
PODATKI o IZDELOVALCU NACRTA
|me in prumek pooblascenega arhEel:ta_ pooblascenega |nzen|rja_ Polona Jermaﬁnl Ip[_mz.arh-___ -
_|dent|f|ka0|jska Stevika - ZAPS PA 1985 POL ONA '
podpis pooblasCenega arhitekta, pooblastenega inZenirja ER MAN
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1.2

IZJAVA PROJEKTANTA NACRTA IN POOBLASCENEGA STROKOVNJAKA

(obrazec iz priloge 2C)
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PRILOGA 2C

IZJAVA PROJEKTANTA NACRTA
IN POOBLASCENEGA STOKOVNJAKA,
Kl JE IZDELAL NACRT V PZI IN PID

PROJEKTANT NACRTA

projektant naérta (naziv druzbe) IBT SP! d.0.0.

naslov Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje
odgovorna oseba projektanta nadrta Jernej Jevsevar

IN POOBLASCENI STROKOVNJAK, K JE IZDELAL NACRT

pooblaséeni strokovnjak Polona Jerman, uni.dipl.inZ.arh

IZJAVLJAVA:

da naért

vrsta dokumentacije PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnije)
strokovno podroéje nacrta arhitektura

naziv nacrta nacrt s podrocja arhitekture

Stevilka nacrta A-8379/25/PZI

datum izdelave maj 2025

uposteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upoStevane ustrezne bistvene in druge zahteve.

poabladéeni strokovnjak Polona Jerman, uni.dipl.inZ.arh

identifikacijska Stevilka ZAPS PA 1985
podpis poobladéenega strokovnjaka

|
| UNINMBIPLINZ ARK

odgovorna oseba projektanta nadrta Jernej JevSevar ! PUDBLAéf:ENL ARHITEKTKA
podpis odgovorne osebe projektanta nacrta ; —’i “_;/,f/
Nees 'JB' E&tﬂ_\iaf'la' {}Wgs ‘
B » R in inzeniniiige: T E
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13 TEHNICNE ZNACILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE

GRADBENE IZVEDBE

RUSITVENA IN ODSTRANJEVALNA DELA

Predvidena je rusitev opecnih predelnih sten med posameznimi prostori. Stene pozidane iz polne
opeke debeline 12 ¢cm, obojestransko obdelane z 2 cm ometa. Predelne stene imajo po podatkih
obstojete dokumentacije na visini 2,00 m izvedeno armirano betonsko vez.

V prostoru 2.3.29_MOKRI VIVARIJ bo poruseno sredinsko betonsko korito in del obstojecih betonskih
polic.

Za izvedbo novih razvodov instalacij bo poseZeno v obstojece estrihe.

Mestoma bodo v predene opecne stene izvedene nove vratne odprtine oziroma bodo obstojece vratne
odprtine razsirjene.

V dolocenih prostorih, razvidno iz nacrta arhitekture bodo odstranjeni finalni tlaki; PVC, epoksi oziroma
keramika. Mestoma bo odstranjena obstojeca stenska keramika.

Odstranjena bodo dolocena obstojeca notranja lesena vrata vklju¢no z vzidanim kovinskim podbojem
z nadsvetlobo. Odstranjena bodo dvokrilna Alu zastekljena vrata v hodniku zahodnega trakta
spodnjega pritli¢ja. Odstranjena bo zasteklitev na evakuacijskem stopnis¢u vzhodnega krila v zgorniji
etazi.

V celoti bodo odstranjene obstojece sanitarne stene ALU izvedbe z vstavljenim mlecnim kaljenim
steklom v sanitarijah za Studente v vseh etaZah obeh traktov. V sanitarijah bodo odstranjeni vsi
sanitarni elementi; wc Skoljke, konzolni umivalniki, pisoarji in trokaderi. V dolocenih prostorih
obdelave (laboratoriji, kabineti) bodo odstranjeni sanitarni elementi (tus kadi, umivalniki, korita) in
inStalacije.

Iz prostorov bo odstranjena obstojeca oprema. Izpraznitev lesene opreme iz prostorov obdelave je v
domeni investitorja. Odstranitev tehnoloskih elementov kot npr. komore za povrsinske Zivali. V
dolocenih prostorih bodo demontirani in ponovno montirani obstojeci digestoriji.

POSEGI V OBSTOJECO KONSTRUKCIJO OBJEKTA
v obstojeco nosilno konstrukcijo objekta ni predvidenih posegov.

OPIS KANALIZACIJE
Objekt ima obstojeca sistema meteorne in fekalne kanalizacije. V obstojeco meteorno kanalizacijo ni
predvidenih posegov.
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Fekalna kanalizacija zbira odpadne vode v objektu. V prostorih, kjer bo poseZeno v talne sestave bo
prenovljen obstojeci razvod fekalne kanalizacije, nanj se bodo prikljucili odtoki novih umivalnikov, talni
sifoni ter ostali sanitarni elementi.

Odpadne vode iz novih sanitarnih elementov bodo navezane na najbliZje obstojece fekalne vode.

OBRTNISKE IZVEDBE

OPIS MONTAZNIH KONSTRUKCIJ
Izvedba novih montaznih konstrukcij ni predvidena.

OPIS IZVEDBE TOPLOTNE IZOLACIJE OBJEKTA
V toplotni ovoj stavbe ni predvidenih posegov.

OPIS IZVEDBE ZVOCNE IZOLACIJE OBJEKTA
Objekt se nahaja v lll. Stopnji varstva pred hrupom. V zunanji ovojni predvidenih posegov, predvidena
prenova ne bo poslab3ala obstojecega stanja zascite pred zunanjim hrupom v stavbi.

Nova notranja vrata bodo zadostila najmanj R'w= 37 dB.
Nove predelne stene ter zapiranja obstojecih vratnih odprtin bodo dosegle R'w= 52 Db.

OPIS NOTRANJIH PREDELNIH STEN

Obstojece notranje predelne stene so opecne izvedbe, debeline 12 cm, obojestransko obdelane z
ometi.

Nove predelne stene bodo izvedene po sistemu mavénih plo$¢ na nosilni podkonstrukciji, v stene bo
vstavljena mineralna izolacija kot npr KNAUFINSULATION Akustik Roll. Predvidena je izvedba dvoslojno
oploséenih suhomontaznih sten po sistemu W112 Knauf, oplos¢enje z mavénokartonskimi plos¢ami
debeline 12,5 mm. V nove predelne stene bodo na mestih vgradnje vise¢ih elementov vgrajene tipske
ojacitve.

Stene v vlaznih prostorih bodo oplos¢ene z mavénimi plos¢ami za vlazne prostore.

Pozarno odporne suhomontazne stene bodo izvedene skladno s sistemsko resitvijo proizvajalca tako,
da bo zagotovljena poZzarna odpornost (R)EI 60 med posameznimi prostori oz. (R)EI90 na obmodju
pozarno zascitenih stopnisc.

OPIS STAVBNEGA POHISTVA

V stavbno pohistvo na ovoju stavbe ni predvidenih vedjih posegov; na okna laboratorijev bodo
mestoma vgrajeni fiksni komarniki preko kompletne okenske odprtine oziroma na nacin, da bo s
komarnikom preprecen prehod insektov tudi preko prezracevalnih rez nad okni. Okenske kljuke v BSL2
laboratoriju bodo zamenjane s kljukami s klju¢avnico, okna se bodo odpirala zgolj za potrebe Cis¢enja.
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Predvidena je delna zamenjava obstojecih notranjih vrat. Obstojeca lesena vrata v prostorih obdelave
bodo zamenjana z enakovrednimi elementi ustreznih poZarnih odpornosti kjer so zahtevana pozarno
odporna vrata; leseno krilo in kovinski objemni podboj. Vrata v novo nastale odprtine bodo vizualno
poenotena z obstojeCimi vrati. Velina obstojecCih vrat je izvedenih z nadsvetlobo, kar bo
implementirano tudi pri novih vratih, vrata s poZarno odpornostjo bodo imela tudi ustrezno pozarno
odporno nadsvetlobo.

V knjiznici bodo vgrajena dvoja drsna mrezna vrata z elektro pogonom ter Alu krilna vrata z zasteklitvijo
opremljena s kljuko EN 179.

V sanitarijah Studentov bodo posamezni separeji med seboj loceni s stenami iz kompaktnih plos¢ na
inox podkonstrukciji.

OPIS INSTALACIJSKIH DEL

VODOVOD

V objektu je obstojeca vodovodna instalacija in kanalizacija. V sklopu projekta bo izvedena kompletna
prenova skupnih sanitarnih prostorov po posamezni etazi. Novi cevni razvodi se naveZejo na obstojeci
cevni razvod, ki je voden pod stropom posamezne etaZe. V laboratorij, pisarnah in ostalih delovnih
prostorih, ki so predmet prenove bodo izvedeni novi sanitarni porabniki. Dolo¢eni obstojeci prikljucki
hladne in tople vode se obdrZijo in se na njih navezejo nova korita ali umivalniki. Ostali obstojeci
prikljucki, ki ne bodo vec v uporabi bodo demontirani. Razvodi vode, ki so vodeni v spuscenih stropov
bodo izvedeni iz tankostenskih nerjavnih jeklenih cevovodov, ostali cevovodi vodeni v tlaku
posameznih etazah bodo izvedeni iz vecplastnih kompozitnih cevovodov.

Kanalizacijo se obdela do prikljucitev nove kanalizacije na obstojece odtoke in vertikale fekalne
kanalizacije. Celotna nova kanalizacija v objektu bo izvedena iz cevi iz polipropilena (PP). V sanitarnih
prostorih po objektu so v tleh predvideni talni odtoki s sifonom DN50. Vse kondenze iz novih notranjih
klim se vodijo v najblizji odtok preko sifona za kondenz.

HLAJENJE

Nacrt obsega instalacijo novih split sistemov, multisplit sistemov in VRF sistema za prostore, ki so
predmet prenove in katere Se niso opremljeni s klimami. V dolocenih prostorih je hladilni sistem Ze
izveden. Ti hladilni sistemi se pregledajo in se po potrebi zamenjajo za nove. Vse nove notranje enote
so predvidene za visokostensko montazo. Predvidena lokacija zunanjih enot je na strehi objekta, skupaj
z Ze obstojecimi zunanjimi enotami. V sklopu instalacije bo med posamezno notranjo in zunanjo enoto
izvedena cevna povezava iz bakrenih cevi ter elektricna povezava.

PREZRACEVANJE

V nacrtu se izvede prisilno prezracevanje dolocenih prostorov.

Prezracevanje laboratorija varnostne stopnje 2 je urejeno z rekup. napravo. Prostor zooloska vajalnica
v spodnjem pritli¢ju in prostor pripravljalnica v etaZi sta prezracevana z drugo rekuperacijsko napravo.
Prostor novi cell lab v spodnjem pritli¢ju je prezracevan s svojo rekup. napravo. Zajem in izpih zraka sta
na strehi. V prostoru okoljska DNA je potrebno vzdrZzevati nadtlak. V prostoru s plinskimi jeklenkami je
potrebno vzdrievati podtlak. Notranji prostori v osrednjem delu etaZze, kateri so brez okna, se
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prezracujejo preko obstojecega sistema. Izvedejo se novi dovodni in odvodni elementi, ki se naveZejo
na obstojeCi kanalski razvod. Vse naprave so opremljene z rekuperatorjem zraka, filtri in EC
ventilatorja. Za zmanjSanje nivoja hrupa se v kanala vgradita dusilnika zvoka. Vse nove naprave so
predvidene na strehi objekta. Na meji pozarnih sektorjev bodo vgrajene pozarne lopute z motornim
pogonom.

V laboratoriju L2.3.4a, L2.3.23 in L3.3.33 vzahodnem delu spodnjega in zgornjega pritli¢ja je po
tehnologiji predvidena namestitev novega digestorija z odvodno koli¢ino zraka 350m3/h. V prostoru
1.2.17b foto vajalnica, ki je predviden v zgornjem pritli¢ju je na delovnih mizah predvidenih osem
odsesovalnih rok, s posamezno odvodno koli¢ino zraka 120...150m3/h. Roke so prikljuéene na skupno
odsesovalno cev. Odsesovalna roka je predvidena tudi v prostoru 3.1.8a pripravljalnica. Pod digestoriji
ter v omarah za nevarne snovi, je potrebno neprestano prezracevanje. V ta namen je predviden locen
odvod zraka s stalnim delovanjem. Vsi odvodi zraka iz digestorij, odsesovalnih rok in omar bodo
izveden s kanali iz elektro prevodnega polipropilena PP-s-el. Ventilatorji so izvedbe za ex cono | - 2 G.
Vsi odvodni ventilatorji se postavijo na streho objekta na za to izdelan podstavek.

TEHNICNI PLINI

V laboratorijih oddelka mikrobiologija bodo uporabljali tehni¢ne pline: dusik (N2), argon (Ar), sint. zrak
(SZ), vodik (H2), helij (He), ogljikov dioksid (CO2), ter komprimiran zrak (CA). Komprimiran zrak se
pripravlja centralno. Sinteticen zrak SZ in dusik N2 se bosta pripravljala z generatorjema. V istem
prostoru se nahajajo tudi jeklenke za CO2, Ar in He ter skladis¢enje jeklenk N20. Na jeklenkah se vgradi
regulacijski sklop. Za ventilom so namesceni elektromagnetni ventili, krmiljeni iz poZarne centrale.
Razvod tehnicnih plinov bo izveden iz bakrenih cevi. Na cevnih razvodih tehni¢nih plinov so pred
priklopom na cevni razvod namesceni termic¢na varovala (flahback arrestor).

Elektri¢ne instalacije

V vecini predmetnih prostorov so predvidene dograditve inStalacij z novi parapetni kanali z vti¢nicami.
Obstojece vti¢nice na delu prostora se demontira, nove vti¢nice se priklopi na obstojece tokokroge
posameznega prostora. V posameznih prostorih, kjer so predvideni vedji gradbeni posegi, ki
spreminjajo prostore, je predvidena kompletna demontaza obstojecih elektri¢nih inStalacij in izvedba
novih. Nove porabnike se vec¢inoma priklopi na obstojece tokokroge predmetnih prostorov.

Naprave za daljinsko javljanje in obvescanje, komunikacije, avdiovizualne naprave

V objektu je obstojec sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja pozara, ki se ve¢inoma ohrani. V
posameznih prostorih, kjer se zaradi gradbenih posegov spreminja velikost in razporeditev prostorov,
so predvideni novi adresni opti¢ni javljalniki dima. Novi javljalniki in vhodno/izhodni vmesniki se veZejo
na obstojeco zanko poZarnega javljanja v prostorih.

V objektu je obstojeca telekomunikacijska infrastruktura, ki je v stalni prenovi, nadgradnji. Poteka
centralizacija strukturiranega oZi¢enja. Trenutno je izvedeno novo glavno komunikacijsko vozlis¢
zahodnega trakta K.V.-Z, locirano na hodniku v zgornjem pritli¢ju vzhodnega trakta. Predvidena je
postavitev centralnega komunikacijskega vozlis¢a vzhodnega trakta K.V.-V na hodniku zgornjega
pritli¢ja zahodnega trakta. V prostorih prenove je predvidena vzpostavitev novega strukturiranega
ozi¢enja z navezavo na nova centralna komunikacijska vozliséa V in Z trakta.
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V prostora vajalnic 1.2.17a in 1.2.17b bodo vgrajeni novi stropni projektorji ter platna na elektri¢ni
pogon. Ostali prostori namenjeni skupinskemu delu s Studenti so Ze opremljeni z multimedijsko
opremo.

Transportne naprave
V stavbi so delujoca dvigala v katera v sklopu prenove posameznih prostorov posegi ne bo posezeno

OPIS FINALNIH OBDELAV

Zunanjost objekta
V zunanjost objekta ni predvidenih posegov razen izvedbe manjsih prebojev za potrebe prezracevanja
varnostnih omar ter vgradnja prezracevalnih resetk.

Notranjost objekta

Predvidena je prenova dolocenih prostorov, katerim bo po potrebi (glede na materialno stanje ali
tehnolosko zahtevo) zamenjan finalni tlak, prilagojen razvod instalacij (hlajenje, prezracevanje, plinska
inStalacija, elektro in telekomunikacijska inStalacija, odsesovalni sistemi). Obstojec¢a oprema bo v vecini
odstranjena, deloma ponovno uporabljena, ve¢inoma pa bo v prenovljene prostore vgrajena nova
tipska oprema, deloma oprema po narocilu. Dolo¢enim prostorom bodo odstranjene predelne stene,
prostori bodo zdruZeni v vecje laboratorije, vajalnice oz. pripravljalnice. V zdruzene oz. novo
opredeljene prostore bodo izvedeni novi vhodi (izvedba odprtin v nenosilne opecne stene), nepotrebni
obstojeci prehodi bodo ustrezno zapolnjeni (ustrezna poZarna odpornost in zvocna prehodnost
zapiranja).

Tlaki
a) Sanacija obstojecih PVC tlakov bo izvedena z nanosom osnovne Cistilne raztopine, osnovnim

vev v vev v

mokrim strojnim ciS€enjem, sesanjem in suSenjem povrSine. Osusena ociS¢ena povrsina bo
premazana z ustrezno akrilno disperzijo, ki bo zagotovila laZje dnevno ¢is¢enje, zmanjsala oprijem
umazanije na podlago ter podaljsala Zivljenjsko dobo obloge.

b) V dolocenih kabinetih, vajalnicah in laboratorijih bo zaradi poSkodb zamenjana finalna talna obloga.
Vgrajena bo homogena vinilna talna obloga v roli, z dobro odpornostjo na kemikalije in madeze,

antistati¢na, primerna za zelo prehodna obmoc¢ja, trajno vodotesna. Razred ognjevarnosti BFL-s1,
antibakterijsko in protivirusno delovanje. Stiki tlaka varjeni z varilno vrvico v ujemajoci se barvi.
Stenska zaokroZnica do visine 10 cm, iz enakega materiala kot osnovni tlak, izvedena preko
podloZnega profila z radijem 20 mm. Pred izvedbo novih finalnih tlakov je potrebna predhodna
priprava estriha: brusenje in sesanje, nanos disperzijskega predpremaza, eventualna izravnava
podlage z izravnalno maso.

¢) V novih mikrobioloskih laboratorijih bo vgrajena homogena disipativna vinilna talna obloga v roli
ELEKTRICNE UPORNOTI 10°-102 Q (EN 1081), z dobro odpornostjo na kemikalije in madeZe, trajno
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vodotesna. Razred ognjevarnosti BFL-s1, obdelava povrsine s trajno antibakterijsko in protiglivicno
zascito. Stiki tlaka varjeni z varilno vrvico v ujemajoci se barvi, tlak poloZzen na bakreno mrezo in
lepljen na podlago po celotni povrsini z elektroprevodnim lepilom. Stenska zaokroZnica do visine 10
cm, iz enakega materiala kot osnovni tlak, izvedena preko podloZnega profila z radijem 20 mm.
Pred izvedbo novih finalnih tlakov je potrebna predhodna priprava estriha: brusenje in sesanje,
nanos disperzijskega predpremaza, eventualna izravnava podlage z izravnalno maso.

d) V sanitarijah in mokrem vivariju bo izvedena nova talna keramika. Dobavljena in vgrajena bo

visokokvalitetna talna keramika, dimenzije 30 x 60 cm, ki je A kvalitete, poloZena v lepilno malto,
pri cemer se fuge zalijejo z vodonepropustno barvno fugirno maso. Protidrsnost je R 10, stopnja
trdote K9. Keramika v dekorju terraca, podobnega umetnemu kamnu na hodnikih.

e) V novem POST PCR laboratoriju je predvidena izvedba novega antistati¢nega epoksi tlaka (stopnja
drsnosti R9). Po odstranitvi obstojecih tlakov se na ustrezno saniran in utrjen estrih izvede bakrena
mreZa vezana na ozemljilo ter nanjo nanese dvokomponentna epoksidna smola. Izvedba
epoksidnega tlaka zajema:

- Predpriprava talne podlage, izravnava, Sivanje stikov, brusenje
- Temeljni premaz za utrditev

- lzvedbo mreZe iz bakrenega traku

- samorazlivni epoksi premaz debeline 2—4 mm.

Obdelave sten

Na obstojecih stenah bo pred izvedbo opleskov izveden test oprijema podlage. Nove suhomontazne
stene in ustrezno pripravljene obstojece opecne stene bodo razprasene ter finalno opleskane z zidno
barvo primerno glede na namembnost prostora. Oplesk sten bo izveden v dveh slojih:

e stene laboratorijev KMDMB in BSL2 bodo v celotni viSini opleskane s pralno barvo primerno za
mokro brisanje (razred 1) z u€inkovito zascito filma pred okuzbo z bakterijami, kot npr. JUPOL
Amikol, v barvi po izbiri naro¢nika

e stene laboratorijev in vajalnic bodo do visine 2 m opleskane s pralno semi mat latex notranjo
barvo, primerno za mokro brisanje (razred 2) obremenjenih zidnih povrsin kot npr. JUPOL Latex
semi matt, v barvi po izbiri naro¢nika

e stene kabinetov bodo do viSine 2 m opleskane zvisoko pokrivno pralno notranjo barvo,
primerno za mokro brisanje (razred 2) zidnih povrsin kot npr. JUPOL Gold, v barvi po izbiri
narocnika

e manj obremenjene stene in stene v delu, kjer niso izpostavljene ( v visini nad 2 m) bodo
opleskane z notranjo zidno barvo kot npr. JUPOL Classic, v barvi po izbiri naroc¢nika

Obdelave stropov

Stropovi bodo finalno opleskani z notranjo zidno barvo kot npr. JUPOL Classic, obstojeci stropovi v
temnejSem odtenku, spusceni MKP stropovi v svetlem odtenku.

Investitor: UL, BIOTEHNISKA FAKULTETA, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
Projekt: INVESTICIJSKO VZDRZEVALNA DELA V SKLOPU PRENOVE DELA STAVBE UL BF - biologija

135




IBT SPIL d.o.o. Trbovlje Proj. 5t. 8379/24/PZI

Trg revolucije 14, Trbovlje tel. 03 56 25 020, e posta biro@ibt.si St. naérta: A-8379/24/PZI

Notranja oprema
Investitor bo iz prostorov obdelave sam odstranil obstojeCo pisarnisko in laboratorijsko opremo.

Odstranitev vecjih tehnoloskih komor je v domeni izvajalca. Prenovljeni prostori bodo po vecini
opremljeni z novim pisarniskim in laboratorijskim pohistvom ter tehnolosko opremo. Obstojeco
opremo, katera bo skladis¢ena v prostorih investitorja, bo investitor s pomocjo izvajalca prenesel na
novo lokacijo.

Nova oprema sestoji iz pisarniskega lesenega pohistva, tipske opreme ter aparatur in je podrobneje
obdelana v naértu opreme st. A-8379/25/PZI-0, izdelovalca IBT SPI d.o.0., maj 2025. Nacrt je sestavni
del PZlI projekta st. 8379/25/PZl. Ob izbiri izvajalca opreme bodo narisane povrSinske risbe
laboratorijev, opremljenih s tipsko laboratorijsko opremo — pogledi na posamezne stene

UREDITVE ODPRTIH POVRSIN
Posegi na odprte povrsine niso predvideni.

ZAKLJUCEK

Do vseh objektov bo mogo¢ dostop vsem gasilskim in intervencijskim vozilom. Vse med gradnjo
posSkodovane povrsine bo potrebno po zakljucku gradnje obvezno vzpostaviti v prvotno stanje.
Izvajanje prenove posameznih prostorov mora biti izvajano na nacin, da sta na minimalno mogoco
raven zmanjSana hrup ter prasenje.

Vgrajeni materiali morajo imeti ustrezna dokazila o zanesljivosti. Ostali podatki so razvidni iz grafi¢nih
prilog.

Trbovlje, maj 2025 / junij 2025
Odgovorni projektant:

Polona Jerman, univ. dipl. inZ. arh.

Lina Skrinjar, mag. inZ. arh.
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1.4 TEHNIENI GRAFICNI PRIKAZI

141 TLORIS SPODNJEGA PRITLICJA — PREGLED PROSTOROV PRENOVE

1.4.2 TLORIS ZGORNJEGA PRITLICJA — PREGLED PROSTOROV PRENOVE

143 TLORIS ETAZE — PREGLED PROSTOROV PRENOVE

1.4.4—1.4.6 GRAFICNI PRIKAZI PROSTOROV POSEGOV, OBSTOJECE STANJE

1.4.4_1 | TLORIS OBSTOJECEGA STANJA, SPODNJE PRITLICJE, VZHODNI TRAKT - SKLOP 1, CENTRALNI
DEL - SKLOP 3, SANITARIJE - SKLOP 9

1.4.4_2 | TLORIS OBSTOJECEGA STANJA, SPODNJE PRITLICJE, VZHODNI TRAKT - SKLOP 1

1.4.4_3 | TLORIS OBSTOJECEGA STANJA, SPODNJE PRITLICJE, ZAHODNI TRAKT - SKLOP 2

1.4.4_4 | TLORIS OBSTOJECEGA STANJA, SPODNJE PRITLICJE, ZAHODNI TRAKT - SKLOP 2

1.4.4_5 | TLORIS OBSTOJECEGA STANJA, SPODNIE PRITLICJE, SANITARIJE - SKLOP 9

1.4.5_1 | TLORIS OBSTOJECEGA STANJA, ZGORNJE PRITLICJE, VZHODNI TRAKT - SKLOP 4

1.4.5_2 | TLORIS OBSTOJECEGA STANJA, ZGORNJE PRITLICJE, SANITARIJE - SKLOP 9

1.4.6_1 | TLORIS OBSTOJECEGA STANJA, ETAZA, VZHOD - SKLOP 5

1.4.6_2 | TLORIS OBSTOJECEGA STANJA, ETAZA, SANITARIJE - SKLOP 9

1.4.6_3 | TLORIS OBSTOJECEGA STANJA, ETAZA, ZAHOD - SKLOP 6

1.4.6_4 | TLORIS OBSTOJECEGA STANJA, ETAZA, ZAHOD - SKLOP 6

1.4.6_5 | TLORIS OBSTOJECEGA STANJA, ETAZA, ZAHOD - SKLOP 6

1.4.6_6 | TLORIS OBSTOJECEGA STANJA, ETAZA, OSREDNJI DEL - SKLOP 7

1.4.6_7 | TLORIS OBSTOJECEGA STANJA, ETAZA, OSREDNJI DEL - SKLOP 7
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1.4.7-1.4.9 GRAFICNI PRIKAZI PROSTOROV POSEGOV, PREDVIDENO STANJE

1.4.7_1 | TLORIS PREDVIDENEGA STANJA, SPODNJE PRITLICJE, VZHODNI TRAKT - SKLOP 1,
CENTRALNI DEL - SKLOP 3, SANITARIJE - SKLOP 9

1.4.7_2 | TLORIS PREDVIDENEGA STANJA, SPODNIJE PRITLICJE, VZHODNI TRAKT - SKLOP 1

1.4.7_3 | TLORIS PREDVIDENEGA STANJA, SPODNIJE PRITLICJE, ZAHODNI TRAKT - SKLOP 2

1.4.7_4 | TLORIS PREDVIDENEGA STANJA, SPODNIJE PRITLICJE, ZAHODNI TRAKT - SKLOP 2

1.4.7_5 | TLORIS PREDVIDENEGA STANJA, SPODNIJE PRITLICJE, SANITARIJE - SKLOP 9

1.4.8_1 | TLORIS PREDVIDENEGA STANJA, ZGORNJE PRITLICJE, VZHODNI TRAKT - SKLOP 4

1.4.8_2 | TLORIS PREDVIDENEGA STANJA, ZGORNJE PRITLICJE, SANITARIJE - SKLOP 9

1.4.9_1 | TLORIS PREDVIDENEGA STANJA, ETAZA VZHOD - SKLOP 5

1.4.9_2 | TLORIS PREDVIDENEGA STANJA, ETAZA, SANITARIJE - SKLOP 9

1.4.9_3 | TLORIS PREDVIDENEGA STANJA, ETAZA, ZAHOD - SKLOP 6

1.4.9_4 | TLORIS PREDVIDENEGA STANJA, ETAZA, ZAHOD - SKLOP 6

1.4.9_5 | TLORIS PREDVIDENEGA STANJA, ETAZA, ZAHOD - SKLOP 6

1.4.9_6 | TLORIS PREDVIDENEGA STANJA, ETAZA, OSREDNJI DEL - SKLOP 7

1.4.9_7 | TLORIS PREDVIDENEGA STANJA, ETAZA, OSREDNJI DEL - SKLOP 7

1.4.10-1.4.12 GRAFICNI PRIKAZI PROSTOROV POSEGOV, PREDVIDENI STROPOVI

1.4.10_1

TLORIS PREDVIDENIH STROPOV, SPODNIJE PRITLICJE, VZHODNI TRAKT - SKLOP 1,
CENTRALNI DEL - SKLOP 3, SANITARIJE - SKLOP 9

1.4.10_2

TLORIS PREDVIDENIH STROPOV, SPODNJE PRITLICJE, VZHODNI TRAKT - SKLOP 1

1.4.10_3

TLORIS PREDVIDENIH STROPOV, SPODNJE PRITLICJE, ZAHODNI TRAKT - SKLOP 2

1.4.10_4

TLORIS PREDVIDENIH STROPOV, SPODNJE PRITLICJE, ZAHODNI TRAKT - SKLOP 2

1.4.10_5

TLORIS PREDVIDENIH STROPQOV, SPODNJE PRITLICJE, SANITARIJE - SKLOP 9

1.4.11_1

TLORIS PREDVIDENIH STROPQOV, ZGORNJE PRITLICJE, VZHODNI TRAKT - SKLOP 4
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1.4.11_2 | TLORIS PREDVIDENIH STROPOV, ZGORNJE PRITLICJE, SANITARIJE - SKLOP 9

1.4.12_1 | TLORIS PREDVIDENIH STROPOV, ETAZA VZHOD - SKLOP 5

1.4.12_2 | TLORIS PREDVIDENIH STROPOV, ETAZA, SANITARIJE - SKLOP 9

1.4.12_3 | TLORIS PREDVIDENIH STROPOV, ETAZA, ZAHOD - SKLOP 6

1.4.12_4 | TLORIS PREDVIDENIH STROPOV, ETAZA, ZAHOD - SKLOP 6

1.4.12_5 | TLORIS PREDVIDENIH STROPOV, ETAZA, ZAHOD - SKLOP 6

1.4.13 SHEME STAVBNEGA POHISTVA

1.4.13_1 | SHEME STAVBNEGA POHISTVA — POZARNA VRATA

1.4.13_2 | SHEME STAVBNEGA POHISTVA — NOTRANJA KRILNA VRATA

1.4.13_3 | SHEME STAVBNEGA POHISTVA — NOTRANJA DRSNA VRATA IN SANITARNE SHEME

Investitor: UL, BIOTEHNISKA FAKULTETA, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
Projekt: INVESTICIJSKO VZDRZEVALNA DELA V SKLOPU PRENOVE DELA STAVBE UL BF - biologija

139




1

B

TR

A 5| B c
: 1! ey
N 2.34
2318 W ‘«j""I
V1 %
‘.320a|’ 2320 /) [ !
N = 2.3.6a
2319 1. ELRN
N
2.3.16 |
(ﬁ 2.3.31
2.3.14 A 1
2313 T 2331
- o]
i - \j | -
3 o ST oo
2.3.12
2.3.11 ] [
| 2.3.10 j 2457 [:]
13
2.3.34 u
. E — ¢
2.3.21 3 %
BjZYi 2333 2132
777
| 2347 ;géégéz%%
::7:: ;//ﬂééé%/¢é§' 2.1.36 2127

%
N

N

7
7
%
207
X))
4
v X
v X
i
W
Y
i 77/
s A B A
55 4 %

i

*NYANNNWN
——m—

i\

>
A
o)
A
)
\
A
i\
*
)
\
\
3\
S\
2\
0
'\

o
A
2\

2338
= : /
237
4T

.

‘:;712 755
507, *:7 [f 235 2.35b

754 Ak ﬁ

EF

L 2212

2222

—_———

2.1.25 -

N

2.1.28

1 // /%1
7/ /f?’: A9

2124
: O
7

.|
L/ L/

.

.

2.2.19a

]

2141 m
| |
D119 24147 2115 2114
2118
919 2.1.16
21.2
219
————
D

EF

TABELA PROSTOROV_OBSTOJECE

SPODNIE PRITLICJE_ZAHODNI TRAKT - prostori
SPODNIJE PRITLICJE_CENTRALNI DEL- prostori obdelave SPODNIJE PRITLICJE_VZHODNI TRAKT - prostori obdelave bdel
OZNAKA DZNAKA JOZNAKA
PROSTORA Lezm PROSTORA NTP ["‘21; M . bROST PROSTORA n INTP [m2
2.1.1 omunikacije 13 2.2.1 omunikacije 2.3.1 omunikacije 134,0!
2.1.2  Whodvbife ,23 2.2.2 _Pvigalo Vigalo 2
2.13 ife 58,34 2.23 osrednjem delu 0 v osrednjem delu 0,01
4 riprava in izdaja hrane 1 2.2.4 reizkus zivall 10,9 PVC 3. histologija - mokri del 20,63
6 khramha Jiyil 225  kahineti 10,74 PVC 2.3.43_pisto oelo suhi del _ 19,77pyC
2.1.7 hramba pijac 6,1 2.2.6 abineti 10,7 PVC 2.3.5__ Fpecialnilaboratorij ZOO 20,0pvC
Earaeroﬁa, sanit. osebja,
218 Cist 5,60 228 kabineti 10,78 2.3.5a ecialni laboratorij ZOO 20,02
2.1.9 27,14 229 o 10,74 236 primerjainaanatom. 41,04
abinet] abor.
2.1.10  }rafg 12,63 2.2.10 abineti 10,7 2.3.7 koologija kabineti 0,7
2.1. isoka napetost 9,2l 2.2.11 abineti 10,7 PVC 2.3.8 koologija kabineti 1,0
2.1.12__ hizka napetost 15,5 2.2.12 O oreceEm a labor. 41,43 2.3.9 mikroskopirnic: 1,0
1. pralnica stekla 9,05 2213 pkoljska 22,19 PVC 3. Foologija kabineti 0,7
2.1.15 riprava vode_ 6,5 2.2.14 abinet 0,74 _PVC 2.3.11_poologija kabinet 0,7
2.1, Eterl izacija 26, 2.2.15 abineti 1,0 PVC 2.3.12__poologi|a kabineti 1,0
2.1.17 Jgarderoba 2,29 2.2.18 Jaboratori] 20,2 2.3.13 poologija kabinet 1.0
2.1.18 a steklovine 4,82 2.2.18a [nehanorecepcija 0471 PVC 2.3.14 poologija kabinet 0,7
2.1.19  kkladii¢e rezervnih delov 9, 2.2.19 ovi suht vivari] 21,04 PVC 2.3, inet 0,7
2.1.20 hodnik 7,1 Jaboratorif 22,41 PVC 2.3.17 prostor 22,13
plektronski mikroskop
21.21 arderoba za snazilke 7,23 2.2.20 aboratorij 40,87 PvC 2.3.18 EM 23,42
. 2,24 2221 _— 10,74 2319 [lektronski mikroskop 23,14
ramba za Cistil.sredstva a ti E
§ KU prostor [ 222 raktikum o 2320 priprava preparatov T7
. trojnica komor 7,1 2.2.23 ripravijalnica 17,59 2.3.21 kabinet 0,7,
. aklonisce - skupa 239,6 2.2.24 otqotemnica 12,08 PVC 2.3.22 kabinet 0,78pvC
. aklonis&e - herbari] 2.2.25 banitarije osebje z. 343 2323 |eli¢nilab 22, 1pyC
2126 boyionisée - herbari 2226 |anitarije studenti m. 11,90 KERAM. 2324 oo iomore 31,13,
2.1.27  baklonigge - Stu.garderoba 2.2.27 anitarije Studenti 7. 11,12 KERAM. 2.3.27 famski labor. 40,49 e
2.1.28 aklonisée - zoologia 2.2.28 i ctila 1,54 KERAM. 2.3.28 redprostor 15,04
onisce - zoologija 2.2.282 redprostor. 1,79 KERAM. 2.3.29 Livar i - mokri 33,27 el
. onisce - antropologija 2.2.29 anitarije osebje m. 3,91 2.3.30 ivari] - suhi 38,13PpVC
B onisce - herbari] 2.2.30 Emetl - éego 15,99 ] _2.3.31 PploSniTabor. - zoologija 20,2
. onisce - herbari] 2.2.31 inska kotlovnica 32,8 2.3.31a pplosnilabor. - zoologi[a 20,47
2133 akonise - herbarii 2232 | e poro 2,34 KERAM. 2332 | avtikum 69,81,
UMETNI
2.1.34  bakloniste - herbarij 2233 |obineti 12,89 L AMEN 2.3.33 ripravljalnica 12,04
2.1.35 gaR onisce - herbari] 2.3.34 _kabinet 10,7
prezracev.napr. in
2.1.36 ltoplot.post. 49,87 2.3.35 banitarije osebje m. 3,99
223 kitroinica dvigala 3,94 2.3.36 banitarije $tudenti m. 10,294 ERAM
2.33 ktrojnica dvigala 3,99 2.3.37 kanitarije Studenti Z. 12,99 ERAM
2.3.38 ictila 1,54 ERAM
| 2.3.39 Fanitarije osebje 7. 3,45
1 2.3.38a Ereaprostor 7
2340 PCRsoba 23
2.3.41 kabinet 12,6

TABELA PROSTOROV_PREDVIDENO

o SPODNJEPRITUCIE
| SPODNIJE PRITLICJE_VZHODNI TRAKT- prostori obdelave

SPODNJE PRITLICJE_CENTRALNI DEL- prostori obdelave SPODNIJE PRITLICJE_ZAHODNI TRAKT - prostori obdel;
OZNAKA INALNI DZNAKA ) FINALNI [
PRO! NTP [m2 PRO! NTP [m2] TLAK A NTP [m2

‘S.I. omunikacije [ ] }I‘ -1 __komunikacije lT_,T!T 3. 340
2.1.2 Whodv bife 23 222 vigalo 88 . igalc 88
2.1.3 ife 58,34 2.2.3 v osrednjem delu 0,00 . v osrednjem delu 0,00
2.1 riprava in izdaja hrane 10,85 2.2.4 reizkus zivall [L0,91 \VC-EL7 3. istologija - mokri deT 0,63
BSTOJE
216 hramba Fivil 4,98 225 abineti 10,78 o 2342 Jaboratorij 19,71
2.1.7 2.2.6 BSTOIE 2.35
T shramba pija¢ 6,19 - abineti 110,78 (] - lspecialni leboratorij ZOO 20,02
218 [garderoba, sanit. osebja, 22.8 235
i ist 60 - abineti 10,78 328 kpecialni leboratorij ZOO 0,02
2.1.9 ife 7,10 2.2.9 abineti 10,78 236 rimerjalna anatom. Tabor. 11,04
2.1.10 Jrafo [[2,65 2.2.10 kabineti [i0,78 2.3.7_poologija kabineti 10,78
2.1.11 2211 BSTOIE 2.3.8
T lvisoka napetost 0,20 - abineti 10,78 ol e oologija kabineti 11,06
2.1.12 hizka napetost 115,50 2.2.12  [fotorecepcija labor. k1,43 2.3.9 _Imikroskopirnica 11,06
2.1.14 Pralnica stekla 0,05 2.2.13 koljska 2,19 VC-A 2.3.10 oologija kabineti 10,78
BSTOJE
2135 briprava vode k.50 2214 | obineti T 2311 boologija kabineti 10,78
BSTOIJE
2116 sterilizacija 26,84 2215 ineti 11,07 ol oologija kabineti 11,06
2117 arderoba 75 1 2218 Jaboratori] 0,24 zoologija kabineti 1,06
BSTOJE
2.1.18 hramba steklovine .82 22182 | ehanorecepcija 0,41 ol ~ oologija kabineti 10,78
2.1.19 kladisce rezerynih deloy 19,50 2.2.19 ovisuhivivari] 17,08 VC-A 3. kabinet 10,7
2.1.20 odnik 12 omora 95 3. R prostor 2,13
2.1.21 lgarderoba za snazilke 23 2.2.19a Jaboratori] 2,42 ] 3. Tektronski mikroskop TEM 3,42
2.1.22 2.2.20 BSTOJE
o hramba 7a Cistil.sredstva 2,24 : aboratorij 40,82 ol o lektronski mikroskop SEM 3,14
2.1.23 JAKU prostor .40 2.2.2 kabineti 10,78 3. priprava preparatov 1,7
2 Zaa_Ltch'u&ca omor 14 2.2.22 raktikum 1,48 3. kabinet 0,7
2.1.24 Faklonisce - skupaj 239,67 2.2.23 ripravijalnica 17,55 abinet 0,7
.2 Faklonisce - herbari] 2.2.2. ovicell lab 16,42 VC-A Jaboratori] pedagosko delo 2,1
2 [aklonisce - herbari] 1 22725 anitarije osebje 7. 45 astne komare 8,22
zaklonisce - stu.garderoba 2.2.26__ Panitarije Studenti m. 1,90 ERAM redprostor 2,80
Faklonisce - zoo ogija 2.2.27 Fanitarije Studenti Z. 1,12 ERAM Epeleolab 10,40
[Faklonisce - zoologija 2.2.28  Fistila 54 ERAM redprostor 15,06
Faklonisce - antropol ogija 2.2.29 anitarije osebje m. B.9 ivari - mokri B3.27
zaklonisce - herbarij 2.2.30 Emeti - depo 15,98 ost PCR laboratorij 1,66
zaklonisce - herbari| 2.2.31 inska kotlovnica 32,82 ost PCR mikroskopirnica 116,47
2233 BSTOIJE
aklonidée - herbarij o 1B, 12,89 ol lo3ni labor. - zoolo_ggg 0,24
[Faklonisce - herbari] EE o3ni Tabor. - zoologija 0,41
aklonisce - herbarij ooloska vajalnica 69,81
5136 Pprezracevnapr.in
- ltoplot.post. 49,82 : ripravljalnica 12,08
223 btrojnica dvigala B.96 4 kabinet 10,78
2.3.3___ktrojnica dvigala 96 2.3.35 [sanitarije osebje m. 1
2.3.36_ kanitarije studenti m. 28
2.3.37 |sanitarije Studenti 7. 2,94
pR R e B 7
33 anitarije osebje . 5
23383 %&prostor .78
2.3.40 PCRsoba 3
2377 kabinet J
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TABELA PROSTOROV_OBSTOJECE

lsmnummm

SPODNIJE PRITLICJE_ZAHODNI TRAKT - prostori
SPODNIJE PRITLICJE_CENTRALNI DEL- prostori obdelave SPODNIJE PRITLICJE_VZHODNI TRAKT - prostori obdelave bdel
IDZNAKA lozZNAKA ’;’ IDZNAKA
PROSTORA A NTP [m2 1AK MAWMA NTP [m2] PROSTORA| A NTP [m2
2.1.1 omunikacije 13 2.2.1 omunikacije 13'1'% 231 omunikacije 134,0!
212  Nhodvbife WE| 2.2.2 __Pvigalo 2 2.32 pvigalo 2,89
2.13 ife 5834 2.2.3 oggm'(_nlgmrliilu 0 2.3.3 og'ed_nwllzu 0,0
1.4 riprava in izdaja hrane 10, 2.2.4 reizkus zivali 10,9 PVC 2.3.4 histologija - mokri del 20,63
1.6 khramba 7iyil 4 225 abineti 10,79 PVC 2.3 4a MFLL? —suhi del _ 19,71byC
6 2.1.7 khramba pijaC 6,19 2.2.6 abineti 10,7 PVC 2.3.5 ecialni laboratorij ZOO 20,0pvC
2.8 [Barderoba, sanit. osebla, 5,60 228 10,74 2353 20,02
b Eist ’ i cabineti ’ = ecialni laboratorij ZOO 4
219 | 27,14 2.2.9 . 10,74 236 prmerjainaanatom. 41,04
ife abineti abor
2.1.10  Jtrafo 126 2.2.10 abineti 10,7 2.3.7 koologija kabineti 0,7
2.1, visoka napetost 9,2 2.2.11 abineti 10,7 PVC 238 zoologua_a_ neti 1,0
2.1.12 pizka napetost 15,5 2.2.12 O oreceEm a labor. 47,43 2.39 nikroskopirnic 1,0
1. ralnica stekla 9,03 2.2.13 Pkolska 22,19 PVC 3. Foologija kabinet 0,7
2.1.15 riprava vode 6,5l 2.2.14 abineti 0,7 PVC 2.3. poologija kabinet 0,7,
2.1.16 fsterilizacija 26, 2.2.15  kahineti 101 PVC 2.3.12poologija kabinet 1,0
2.1.17 lgarderoba 2,25 2.2.18 Jaboratori] 20,2 2.3.13 Fool opzua_k_aB neti 1,0
2.1.18 khramba steklovine 4,82 2.2 18a_@norecepcua 04T PVC 2.3.14 poologija kabinet 0,7
-1.19  kkladii¢e rezervnih delov 9 2.2.19 OVi suhi vivarij 21,04 PVC 2.3, inet 0,7
2.1.20 odnik 7,1 Jaboratorif 22,201 PVC 2.3.17 prostor 22,13
plektronski mikroskop
2.1.21 Largeroba za snatilke 7,23 2.2.20  |aporatorii 40,80 PVC 2318 FAO 23,42
2.1.22 o 2,24 2221 o 10,74 2319 [leKtronski mikroskop 23,14
hramba za Eistil.sredstva 2l 1 E|
2.1.23 |AKU prostor [ 222 raktikum SLZ. 2320 priprava preparatov T7
2.1.23a_ ptrojnica komor 7,1 2.2.23 ripravijalnica 17,59 2.3.21 kabinet 0,7,
2.124 zagﬂgse_-f:ﬂp 2396 2.2.24 fotgremnica 12,04 PVC 2.327 kabinet 0.7%pvC
2.1.25 Faklonisce - herbarij 2.2.25 anitarije osebje 7. 3,45 2.3.23 eliénilab 22,10pyC
2.1.26  bayjoniste - herbarij 2.2.26 anitarije Studenti m. 11,99 KERAM. 2.3.24 astne komore 31,12 e
2.1.27  baklonigte - Stu.garderoba 2.2.27 anitarije Studenti 7. 11,17 KERAM. 2.3.27 famski labor. 40,49 e
2.1.28  pakionigte - zoologija 2.2.28 Kistila 1,54 KERAM. 2.3.28 redprostor. 15,04
2.1.29  }akionige - zoologija 2.2.28a redprostor 1,74 KERAM. 2329 livar i - mokri 33,27 Vel
2.1.30__paklonisce - antropo ogija 2.2.29 anitarije osebje m. 3,91 2.3.30 Jvivarij - suhi 38,13PpVC
2.1.31__faklonisce - herbari] 2.2.30 M 15,99 2331 o3ni Tabor. - zoologija 20,2
2.1.32 faklonisce - herbari] 2.2.31 inska kotlovnica 32,8 2.3.31a ToSniTabor. - zoologija 20,47
2.1.33  pakioniste - herbarij 2.2.32 kladige - foto 2,34 EFV'I‘:T'\'A\“ 2.3.32 braktikum 69,81 e
2.1.34  bakionigte - herbarij 2.2.33 abineti 12,89 KAMEN 2.3.33 ripravljalnica 12,04
2.1.35__paklonisce - herbari] 2.3.34 kabinet 10,7.
prezracev.napr. in
2.1.36 ltoplot.post. 49,83 2335 anitarije osebje m. 3,93
2.2.3 strojnica dvigala 3,99 2.3.36 Eanitarije Studenti m. 10,28 ERAM
2.3.3 strojnica dvigala 3,99 2.3.37 kanitarije Studenti Z. 12,59 ERAM
2.3.38 ictila 1,54 ERAM
2.3.39 kanitarije osebje Z. 3,45
2.3.38a Ereaprostor 7
2.3.40 PCRsoba 23
5 2.3.41 kabinet 12,6
TABELA PROSTOROV_PREDVIDENO
SPODNJE PRITLICIE
E PRITLICJE_CENTRALNI DEL- prostori obdelave SPODNJE PRITLICJE_VZHODNI TRAKT- prostori obdelave SPODNIJE PRITLICJE_ZAHODNI TRAKT - prostori obdelave
FINALNI OZNAKA ) FINALNI OZNAKA [ FINALNI
L NTP [m2]TLAK NTP [m2] TLAK A NTP [m2]TLAK
omunikacije RQ"I omunikacije 31, BQ_S.,.l omunikacije 3409
lhod v bife R 23 2.2.2 vigalo p.88 232 Pvigalo D88
__bi 58,34 2.2.3 osrednjem delu 0,00 233 osrednjem delu 0,00
riprava in izdaja hrane 10,85 2.2. reizkus zivali 10,91 \VC-EL7 2.3.4 istologija - mokri def 0,63
225 BSTOJE 23.4a BSTOJE
hramba Fivil 4,98 = abineti 10,78 o e Jaboratorij 971 K
226 BSTOJE 235 BSTOJE
shramba pija¢ 6,19 - abineti 110,78 (] o kpecialni leboratorij ZOO 0,02 (]
[garderoba, sanit. osebja, 228 235
ist 5,60 < (ahineti 10,78 3-8 p_thal,n_i'Lcmorii 200 b0.02
ife 7,10 2.2.9 kabineti 10,78 236 rimerjalna anatom. Tabor. 11,04
rafo 2,65 2.2.10 kabineti [10,78 TOTE 2.3.7 _poologija kabineti 0,78
__lvisoka napetost 0,20 2211 abineti 10,78 ol 238 koologija kabineti 11,06
hizka napetost 15,50 2.2.12 otorecepcija labor. 41,43 2.3.9 |nikroskopirnica 11,06
—Ppralnica stekla 05 2.2.13 pkoljska 2,19 VC-A 2.3.10 Foologija kabineti 10,78
BSTOJE
riprava vode .50 2214 | ohineti T 2311 boologija kabineti 10,78
BSTOIJE
__kterilizacija 6,84 2.2.15 abineti 11,07 ol 23.12 koologija kabineti 11,06
lgarderoba 25 2.2.18 Jaboratori] 20,24 2.3.13 Foologija kabineti 11,06
BSTOJE
__khramba steklovine 4,82 2218 Inehanorecepcija 0,41 ol 23.14 koologija kabineti 10,78
__kkladii¢e rezervnih delov 50 2.2.19 hovi suhivivarij 17,08 VC-A 2.3.16 i 10,7
odnik 12 omora 95 2317 prostor 2,13
lgarderoba za snaZilke 23 2.2.19a |aboratori] 2,42 2.3.18 Flektronski mikroskop TEM 3,42
2.2.20 BSTOJE 2.3.19
hramba za Cistil.sredstva 2,24 - aboratorij 40,82 ol = lektronski mikroskop SEM 3,14
JAKU prostor .40 2.2.2 abineti 10,78 2.3.20 priprava preparatov 1,7
omor 4 2.2.22 raktikum 1,48 2.3.21 kabinet 0,7
- skupa] 39,67 2 ripravljalnica 17,55 2.3.22 kabinet 0,7 VC-A
- herbari] 2.2.2 ovicell lab 16,42 VC-A 2.3.23 [aboratori] pedagosko delo 2,1 VC-A
>~ herbari| 2.2.25 banitarije osebje z. 45 2324 Tactne komare 822 \C-A
- Stu.garderoba 2.2.26 Eanltarue Studenti m. 1,90 ERAM 2.3.24a predprostor 8 VC v rolil
- zoologija 2.2.27 anitarije Studentiz. 1,12 ERAM 2.3.27 Fpeleolab 10,40 VC-A
~zoologija 2228 E"i tila 54 ERAM 2.3.28 predprostor [L5,06
e - antropologija 2.2.29 anitarije osebje m. B.9 2.3.29 ivarij - mokri B3.27 ERA
2230 5.3.30 pntistatic
is¢e - herbarij o meti - depo 15,98 . ost PCR laboratorij P1,66 hi epoksi
- herbari] 2231 inska kotlovnica 32,82 2.3.30a_post PCR mikroskopirnica 116,47 VC-A
3 2.2.33 BSTOIE 2.3.31
is¢e - herbarij o IB. 12,89 ol = lo3ni labor. - zoolo_ggg 0,24
- herbari| 2.331a EE o3ni Tabor. - zoologija 0,41
VC-Aza
aklonidée - herbarij 2.3.32 boolotka vajalnica (9,81 atedro
rezracev.napr. in 23.33
2 oplot.post. 49,82 o ripravljalnica 12,08
Etromlcaa'w ala 96 2.3.34_ kabinet 10,78
trojnica dvigala 96 2.3.35 Fanitarije osebje m. 1
2.3.36 Fanitarije Studentim. 28 ERAM
2.3.37 panitarije Studenti z. 294 ERAM
2.3.38 FKistila 5 i ERAM
2.3.39 kanitarije osebje z. 5
2.3.38a Eredprostor IL78
2.3.40 PCRsoba 3
2.347 kabinet 2,60
SKLOPI
Y7722 SKLOP 1 _ SPODNJE PRITLICJE VZHOD
SKLOP 2 _ SPODNJE PRITLICJE ZAHOD
SKLOP 3 _ SPODNJE PRITLICJE CENTALNI DEL
SKLOP 4 _ ZGORNJE PRITLICJE VZHOD
SKLOP 5 _ ETAZA VZHOD
27274 SKLOP 6 _ETAZA ZAHOD
QZZZZ SKLOP 7 _ ETAZA CENTALNI DEL
QZZZZ3 SKLOP 8 _ETAZAKNJIZNICA
V22774 SKLOP9 _SANITARIE
Investitor:
Biotehniska fakulteta — Univerza v Ljubljani
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
SPI d.o.o Objek:
, 8 , - PRENOVA DELA STAVBE UL BF
Gimnazijska cesta 16, 1420 Trbovlje, Slovenija
|dentifikacijska $tevilka podjetja: 0050
Ime in priimek Identifikac. St Datum Podpis Risba:
v
. . N N M
Vodja projekta P.Jerman, udia. A-1985 maj. 2025 Qw TLORIS ETAZE
Odgovorni proj. P.Jerman, udia. A—-1985 maj. 2025 Q\F ~ . ~ .
E e ’ : PREGLED PROSTOROV PRENOVE
Projektiral P.Jerman, udia. A-1985 moj 2025 De—
L. Skrinjar, m.i.a. maj. 2025
Vrsta projekta: Datum risbe: St. projekta: St nacrta Merilo: St. risbe:
) / [ .
P/l | MAJ 2025  |8379/24/PZ) A-8379/24 /PZ] 1: 200 1.4.5



AutoCAD SHX Text
Ime in priimek

AutoCAD SHX Text
Identifikacijska številka podjetja:

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
Gimnazijska cesta 16, 1420 Trbovlje, Slovenija

AutoCAD SHX Text
Projektiral

AutoCAD SHX Text
Odgovorni proj.

AutoCAD SHX Text
0050

AutoCAD SHX Text
Identifikac. št.

AutoCAD SHX Text
Datum

AutoCAD SHX Text
TLORIS ETAŽE

AutoCAD SHX Text
Merilo:

AutoCAD SHX Text
Št. risbe:

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
Risba:

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
PRENOVA DELA STAVBE UL BF

AutoCAD SHX Text
Št. načrta

AutoCAD SHX Text
Št. projekta:

AutoCAD SHX Text
Vrsta projekta:

AutoCAD SHX Text
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

AutoCAD SHX Text
1.4.3

AutoCAD SHX Text
Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

AutoCAD SHX Text
Vodja projekta

AutoCAD SHX Text
PREGLED PROSTOROV PRENOVE

AutoCAD SHX Text
1:200

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
L. Skrinjar, m.i.a.

AutoCAD SHX Text
Datum risbe:

AutoCAD SHX Text
MAJ 2025

AutoCAD SHX Text
PZI

AutoCAD SHX Text
maj. 2025

AutoCAD SHX Text
8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
A-8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
maj. 2025

AutoCAD SHX Text
maj. 2025

AutoCAD SHX Text
maj. 2025

AutoCAD SHX Text
TABELA PROSTOROV_OBSTOJEČE

AutoCAD SHX Text
TABELA PROSTOROV_PREDVIDENO


Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu.

Investitor:
Biotehniska fakulteta — Univerza v Ljubljani
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

SPlI d.o.o. Objek:

Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija

PRENOVA DELA STAVBE UL BF

Identifikacijska Stevilka podjetja: 0050
Ime in priimek Identifikac. &t. Datum Podpis Risba:

Vodja projekta | P.Jerman, udia. A-1985 | maj 2025 S A
Odgovorni proj. P.Jerman, udia. A—=1985 maj 2025 OBSTOJECE STANJE
Projektiral P.Jerman, udia. A—=1985 maj 2025

L. Skrinjar, m.i.q. maj 2025
Vrsta projekta: Datumn risbe: St. projekta: St. nagrta Merilo: St. risbe:
\\PZ MAJ 2025 8379/24 /P7| A-8379/24 /P7| 1:50 W.4¢414¢6/



AutoCAD SHX Text
Merilo:

AutoCAD SHX Text
Št. risbe:

AutoCAD SHX Text
Risba:

AutoCAD SHX Text
1.4.4-1.4.6

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
Ime in priimek

AutoCAD SHX Text
Identifikacijska številka podjetja:

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija

AutoCAD SHX Text
Projektiral

AutoCAD SHX Text
Odgovorni proj.

AutoCAD SHX Text
0050

AutoCAD SHX Text
Identifikac. št.

AutoCAD SHX Text
Datum

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
PRENOVA DELA STAVBE UL BF

AutoCAD SHX Text
Št. načrta

AutoCAD SHX Text
Št. projekta:

AutoCAD SHX Text
Datum risbe:

AutoCAD SHX Text
Vrsta projekta:

AutoCAD SHX Text
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

AutoCAD SHX Text
Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

AutoCAD SHX Text
Vodja projekta

AutoCAD SHX Text
PZI

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
A-8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
L. Skrinjar, m.i.a.

AutoCAD SHX Text
MAJ 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu.

AutoCAD SHX Text
GRAFIČNI PRIKAZI  PROSTOROV POSEGOV OBSTOJEČE STANJE


J-—L— - EF H
- 5
I 234
L L e e T L T e e T T T O e O L T 2 [ 2w [ e
- :-__ 3,2ca| 2320
\l 236a t 2210
2319 U Lzse T 229
L e L L L T L e T T e T T T Y
£ (=2} o 7t[ 2331 2218 t ”
2 3 2
g2 = 2344 = Ao 21—
g I AT 4' u L 2331a 2218
2 2313 D
S ~ & s 473
22183 = = ] i ‘:I 2341 b
H = -—-4
i b 2312 222
e H E A B 3
% V16 & AT 2311 7
I<I3— H | ! ! 0 - 13 2222
> :I o 2334 v
= H E 2321 > . R . L ez . :
H - T | 2% : 2126 2125 . |
. h " AN n Lo e DR L T 231 . /]
— —§ N S T "3 T o R T T 1 L9t e o = 1204 2.1.28{ 21808121 '2‘20 21 ¥ 221%
§ px 011636 3 e P 32 v 5 g 223 222 9
i -049 -0.52 ; [P@m} h . o v =P v
L% 5.37 E 238 2.“;33 2112 17 v 119 2l 2115 l\ y Ty rE
CE_ 3 237 D 2110 2118
> E 1 / 2.1.6ZM 7 1o 2116
g a 219
N F 10[ 29/ 16(36 V ©
Y
%ﬁ i I s eSS RESZ S SL LR N ST S X e o S A P o R e P e P
___: c = : —
3 £
iy
s a V16
g =
o~ N s
o = g
8
b
T V4 N
b—— = ~
0 x
T 473
s
T
=
S S
8
AT
L] < g g
x
- g
= - 473
o
3 x
= o
= 2| g
06 ] X
[ |
000 0 00 00 A — ©
| £ = = 473
|
| | ;
: | | £
_____ A |
| e e e e T T T T T AT T 3
g | 5 S g <
| >§< N 1 H
| ]
| 5 470 Y res al B
g i % K 0, 8| 8
< | A e A H
3 | SR £ 2]
¢ [ obstojeCekoniore % 5 /ﬁ Shitent 6?‘5?'.5%, A
I % o :! /M/M preklada by
I // A
-3 L— K
| | e :
o | § 4 l l Bl
aﬁ\\\ | vode iI vofia :: g ' §
[ H rikiop I ppop
v via 5/40 [ [ AR AR AR AN A NAN NS
1.04 .90 4"184" | 3.28 £ <A ’,'/- 11 ’! X i L
PaLaN | (X {( \)' \ D) 3 - ‘. 473
P . r--i x | i Y NH Y ! = ’ 1.40 L0\, 243 -
T = 71 4
\ [ s
_;\. AAAAAAA _‘ I——E-————l i%i P Ll L oo oo \/IIII 00000 00 000 A A M R
= 57\r>‘/n' vl i elektrg-omak [ >§/< b
i =3 SOXK, A AR AR AN AN R RN b CENDA ORSTO.IFE
| F LEGENL BSTOJECE
A voadnipredoe-2tAgl 0 V] ] My [ESSS s | Y b | - e
______ | , L7 |
g 2.00 - { )\ | ; L D
1 i i // \\ I ! f Rsnnd 11€]0 ODdElOVE
ﬂﬂﬂfﬂﬁﬁﬂ%}mf i g \\\ [ :: 5 XS] obstojece AB stene
4 “ > X P
L ST ; %% ! . V7] obstojece stene NF opeka
: >
= ] 77 r.sitve / odstranitve
p zamenijava finalnih tlakov
: — V16 -
& 2.29 ¢istenje obstojecih tlakov
| | 0y 1.29 0|y —— stenska keramika odstraniti
Vi “
il Zj r@vavavas | WA VANANVANAW AVAVA N | vavavave TH
Lo vee WY /
S L ANR A=A 20% d
/. %o I AL X 4 f S
0 _//// i XA XK — /.//// ; -
: L A I // b = : Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu.
; 1.84 ! A 299 i I L[] ]
] &1 | o Investitor:
= i IL_;_T_J_, | | { Biotehniska fakulteta — Univerza v Ljubljani
V3 V14 V13 ":lnmmmmum' : "*lummvﬁmmn — % % Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
, e
Sp ‘ d 0. 0. ) . PRENOVA DELA STAVBE UL BF
14 % 052 Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija
Identifikacijska Stevilka podjetja: 0050
Ime in priimek Identifikac. st. Datum Podpis Risba:
“n = Vodjo projekta | P.Jerman, udia. A-1985 | maj 2025 TLURE DECTOJELECA STARA
: o . ) SPODNJE PRITLICJE
10x29(16.86 Odgovorni proj. P.Jerman, udia. A—=1985 mdaj 2025 VZHODNI TRAKT — SKLOP 1
Projektiral P.Jerman, udia. A=1985 maj 2025 CENTRALNI DEL — SKLOP 3
. . . SANITARIJE — SKLOP 9
031 L. Skrinjar, m.i.a. maj 2025
> ‘ lllll /\ ‘K}“I """"""" ="|"= """"""" .I XXX XA O XK > Vrsta projekta: Datum risbe: St. projekta: St nadrta Merilo: St. risbe:
I ]
i [ H 05 7\ Ve P/l MAJ 2025 8379/24 /P17 A-8379 /24 /P17 1: 20 1.4.4 1



AutoCAD SHX Text
obstoječe stene NF opeka

AutoCAD SHX Text
LEGENDA_OBSTOJEČE

AutoCAD SHX Text
rušitve / odstranitve

AutoCAD SHX Text
meja obdelave 

AutoCAD SHX Text
stenska keramika odstraniti

AutoCAD SHX Text
obstoječe AB stene 

AutoCAD SHX Text
zamenjava finalnih tlakov

AutoCAD SHX Text
čiščenje obstoječih tlakov

AutoCAD SHX Text
Merilo:

AutoCAD SHX Text
Št. risbe:

AutoCAD SHX Text
Risba:

AutoCAD SHX Text
1.4.4_1

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
TLORIS OBSTOJEČEGA STANJA SPODNJE PRITLIČJE VZHODNI TRAKT - SKLOP 1 CENTRALNI DEL - SKLOP 3 SANITARIJE - SKLOP 9

AutoCAD SHX Text
Ime in priimek

AutoCAD SHX Text
Identifikacijska številka podjetja:

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija

AutoCAD SHX Text
Projektiral

AutoCAD SHX Text
Odgovorni proj.

AutoCAD SHX Text
0050

AutoCAD SHX Text
Identifikac. št.

AutoCAD SHX Text
Datum

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
PRENOVA DELA STAVBE UL BF

AutoCAD SHX Text
Št. načrta

AutoCAD SHX Text
Št. projekta:

AutoCAD SHX Text
Datum risbe:

AutoCAD SHX Text
Vrsta projekta:

AutoCAD SHX Text
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

AutoCAD SHX Text
Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

AutoCAD SHX Text
Vodja projekta

AutoCAD SHX Text
PZI

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
A-8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
L. Skrinjar, m.i.a.

AutoCAD SHX Text
MAJ 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu.


L T T L T L T LT P T NN INR S | I I
: j 2318 7 . 2212
< = % mal 2320
§ -5 j § | 236a o 2210
T 31 36
i s 023 T % we | 4P =
Sy by Sy 2316 7% o 228 J
o~ 2331 2218
i F e 470 4 - 7({\ Ppp—
o % 2313 N 23312 2218
| AT 2341 )
: HE : q
| | 2312 2223
‘. H 2311 7
L] I 20 7 5 2222
H 2334 v
gl !
N 2321
2 z 1. e ==
= e o 2126 2125
sl 4,73 2317 5
| —— 2 7 ‘Z B e .TE 2.1.2812.1.30H{ 2.1 2‘;20 22' 5.2.20 2219
M N 239 D 232 i “lo2s 222 v
= N 23."1 o N "?H ’ vv El VA 224
; par N z.
: 'u\a 238 2142 17 149 284 21145 Lzm . )
N H 237 7 2110 21.18
@) ; = 7 215“A 7 210 2116
; o 219
= 235 235b v
A s 2
| 1] o 473
s
oo
0000000000000 00 2 B n ~ B D EF H
H
digestori HIE
bstojeci H
- 5
i
H
8 i
==
%
i s _
H o
2
g - B
o
S
LEGENDA _OBSTOJECE
g LA ] s
b INKRIRRRINRR SR NN LLLLLLLELLC L [T I  A—
4 IS] obstojece AB stene
| L © V] obstojece stene NF opeka
) 7777 rositve / odstranitve
—— zamenjava finalnin tlakov
Cistenje obstojecih tlakov
S s : .
= —— stenska keramika odstraniti
- = _
o
Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu.
00000000000 2
=N Investitor:
Biotehniska fakulteta — Univerza v Ljubljani
% é Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
0000 0 A A
Hi Ob jekt
H gl SP ‘ d 0.0, ) . PRENOVA DELA STAVBE UL BF
§ NS Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija
© 2.2.18a = 2 2 Identifikacijska Stevilka podjetjo: 0050
E <
§ X 3 A o Ime in priimek Identifikac. st Datum Podpis Risba:
= 5 ' - .
3 vie S Vodja projekta | P.Jerman, udia. A-1985 | maj 2025 TLORIS DEOTOJELECA S TANIA
g g { . ) i SPODNJE PRITLICJE
e g Odgovorni proj. P.Jerman, udia. A—1985 maj 2025 VZHODN|I TRAKT — SKLOP 1
i 8
= B Projektiral P.Jerman, udia. A—1985 maj 2025
Hi L. Skrinjar, m.i.c. maj 2025
! N WVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV VAVAVA vava 0l VAV VAV AV AV AV AN Vrsta projekta: Datum risbe: St. projekta: St. nagrta Merilo: St. risbe:
i é‘ XZ{Wk% R R PZl MAJ 2025 8379 /24 /P A—8379 /24 /P 1:50 1.4.4_2



AutoCAD SHX Text
obstoječe stene NF opeka

AutoCAD SHX Text
LEGENDA_OBSTOJEČE

AutoCAD SHX Text
rušitve / odstranitve

AutoCAD SHX Text
meja obdelave 

AutoCAD SHX Text
stenska keramika odstraniti

AutoCAD SHX Text
obstoječe AB stene 

AutoCAD SHX Text
zamenjava finalnih tlakov

AutoCAD SHX Text
čiščenje obstoječih tlakov

AutoCAD SHX Text
Merilo:

AutoCAD SHX Text
Št. risbe:

AutoCAD SHX Text
Risba:

AutoCAD SHX Text
1.4.4_2

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
TLORIS OBSTOJEČEGA STANJA SPODNJE PRITLIČJE VZHODNI TRAKT - SKLOP 1

AutoCAD SHX Text
Ime in priimek

AutoCAD SHX Text
Identifikacijska številka podjetja:

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija

AutoCAD SHX Text
Projektiral

AutoCAD SHX Text
Odgovorni proj.

AutoCAD SHX Text
0050

AutoCAD SHX Text
Identifikac. št.

AutoCAD SHX Text
Datum

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
PRENOVA DELA STAVBE UL BF

AutoCAD SHX Text
Št. načrta

AutoCAD SHX Text
Št. projekta:

AutoCAD SHX Text
Datum risbe:

AutoCAD SHX Text
Vrsta projekta:

AutoCAD SHX Text
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

AutoCAD SHX Text
Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

AutoCAD SHX Text
Vodja projekta

AutoCAD SHX Text
PZI

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
A-8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
L. Skrinjar, m.i.a.

AutoCAD SHX Text
MAJ 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu.


vp=85cm

vp=85cm

vp=85cm

& [y, s o, 9% L pC By .90 |
] 1 1 I 1= I 1
| y N V4 NN V4
: A_I".\: ‘‘‘‘‘‘‘ ¥ =| AN R~ >
. ‘ A OX DA \ ) A B D E H
| \\ | IZTEE__'I i_-_-—i \\ | 234
5 - \\<:_—_J FJ 5SS E:I_T I \\\ X 2318 > 2212
= - P — S
| = ‘\ = .320a| 2320/
X 2.9 I;:;:‘i 1.81 X N 238 of 2210
N D I
S, 0 4, 108 ;0 s Lo | S B o 20
o J | _!'_T___‘.! Y, 2316 v [ q 228
R BB e L V13 r 231 7t D - - q 222
““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ B T . T N B I 9 2313 2331a 22.18a
-0.49 : ‘4 2341 !
10|x 29|/ 1636 « (]
2312 2223
231 7
2310 v B 2222
2334 7
d
b '052 2321 7 n ; e
8 14 % iu 2o o 2126 2125
2317 v 5
L l: e o 129 21.24/21.30 {21 '2‘1'20 >0 5 2219
e o R T R . 239 D 232 ’ '212_3 222 v
LT TR T PR R T R R R B R PR PR e PR TR P T TR R PR I, T - - N} K B - [V VA "
= H I I 1 I ( . l hﬂ J I
05 238 ’ 2412 17 119 o1 st 1ot s
E ; 2231
-~ L 2.1.23. — N I\
E = 216 219 2116
2111 214 212
219
V16 213
5 n‘f—j—ﬂ 235 235b D
- it |
- © ~ .'dfiﬁ ] o
= ot i o
] H ‘l\‘\«—“..‘J
| A B :;I D E G H
77 )
i \
LK “{’\'H J IS
| o u | N o \\ ’
= % % | KN @ N
00007 % 7%
- - 3 / ¥ 227
G 650 S
277 7% 7 777 It |
Rl i | O
H Komiora\za, povrsinsieziyail \\\U\ |
= ! WY
i \ It —
§ 5 \ |! ~ o~
Il A |||\ % g‘} \\ i! s o
| 8 H (AVANY NG i! 7 \,. b A
| H H
8
Lalig
[+ ol B
ey
.§ ?. H
e -
VY E |
| §
| £
gl |
A\_ i
g
i o
ol o ES ©
= < =
g
g
'\"T
473 H
i «*
2 H
L .
- 3
~ B
o
E |
]|
o~
— N
gl = > o
473
21
TN\ b
Cay 3
% L A —g
}LI-JVAV‘L LY B L,- L]
/f & =
/ﬂ’“ h=
/4: 110001 0 100
7 k KKK KR IRIIRIIRIIR IR IR IHK KKK IKARK
£ b 18 BB IR IR IR IERIR IR IKIK LRI IR EHIK N B
/é} N = - XXXXXXXXXXX*XXXY}(
7 P B IR IR IR IR IR R IR I K
2.4 ug 8 R R IR IR IR IR IR IRIREK IR IR K AR K T H
A g o R IR R RK IR IR IRIK K EHKIHKERIARIK
i 48 vi6 ORERIREREK, XXXXXXXXXXXX*XXXXXX FoSeres
/; 1B R YOSV P Y 4L APV IVN VA VASOd WOV €
231 4 231 {8 DR R R IYIRIRENXIHAX
g ¥ x - DEICASKE DOICE PRI
By, 8, 5 g 9 A0 | s —|l§ T T T R T T P T TR T P T T T T T T esepeexcixeex
A = 7 >t > 2 (Lt Lt v ot bbb el o b i ] i et g e b e b ol i b i e ] 1ot |<><><>< XA R
) W S NSO e e — = A BSESEE
— H i 8 ay -— T REXAXEKAK LXK
T 6 ESS £ g - E=0 = P PRI X8 |2
;/ 7 ‘%I;an/rm /’ omarl?:g_ B £ Sa VAVA A'A A'A = |:;_-I |<X><>( S ey Ic
% Slktapt pray! 3 i = = o KR |8
7 Lan .f'/v/ N B e e s L e i L =y BRI 2% i
(S < 252 P:—: wﬁWXTXTXTXTXTX e l‘:%' |<><><>< XXX XXX = c
o E= X IIIIIINIHK, Fsteb— “1X>Z?X X (3]
8 — RO IRIIRIRIK K IR I F RRBBIXEXAKEX T}
' = SRR = = RIS B g
@ — == s o
bS] - (X gxgixxx XK b LA—_] — Poaste Khotety 00t | g
B == RS = I:L‘-l KEIEIKILE
< - - b
473 = o 55 RALKIHXEDPLEX IR x*x E:—I E‘-I kxxyxxx ><X><
75 80, 1.62 Jo80 15 B P == PaNt RN et b ;{l l':a KRSRSAREX
7 7 7 — =8 betofn. <| == VIO AN LN AN LN A | F=KEXRXAXX
X N X H nolick [‘_j betonske korite P i:L-J kxx’xxx (X2
H o (B e - F— = XA R ~ A AT X
\ \‘ Ml 18 FT:* —=] «I'fl1 |<><><> J0RKRIE LEGENDA_OBSTOJECE
g | T == = AT L KX s
g poda | I-—vol-dra e f i =] L;—_] -rv'f[rl(l(r Ii]i,:; JJ’»/J:L//\XQ&X S L
g lprikiop P ng B < == = |ﬂ|,l bl DA S T e  S—
. 2 T | b= X B
i 2 = = e ] S AB stene
s > il —
g g [ ] stene NF opeka
>
: 77 r.sitve / odstranitve
N . o .
- N ] 023 zamenjava finalnin tlakov
< o . L
o g ¢istenje obstojecih tlakov
£ B — stenska keramika odstraniti
g “ =
= ] g
H E |
| )() = /
o
% Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu.
S x :
N Investitor:
] Biotehniska fakulteta — Univerza v Ljubljani
= Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
Objekt:
Sp ‘ d 0. 0. ) N PRENOVA DELA STAVBE UL BF
Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija
Identifikacijska Stevilka podjetja: 0050
Ime in priimek Identifikac. &t. Datum Podpis Risba:
Vodja projekta | P.Jerman, udia. A-1985 | maj 2025 TLORIS OBSTOJECEGA STANJA
; i SPODNJE PRITLICJE
Odgovorni proj. P.Jerman, udia. A=1985 maj 2025 JAHODNI TRAKT — SKLOP 2
Projektiral P.Jerman, udia. A-1985 maj 2025
L. Skrinjar, m.i.q. maj 2025
Vrsta projekta: Datum risbe: S$t. projekta: $t. nadrta Merilo: St. risbe:
P/l MAJ 2025 8379/24 /P17 A-8379 /24 /PZ| 1: 50 1.4.4_5



AutoCAD SHX Text
obstoječe stene NF opeka

AutoCAD SHX Text
LEGENDA_OBSTOJEČE

AutoCAD SHX Text
rušitve / odstranitve

AutoCAD SHX Text
meja obdelave 

AutoCAD SHX Text
stenska keramika odstraniti

AutoCAD SHX Text
obstoječe AB stene 

AutoCAD SHX Text
zamenjava finalnih tlakov

AutoCAD SHX Text
čiščenje obstoječih tlakov

AutoCAD SHX Text
Merilo:

AutoCAD SHX Text
Št. risbe:

AutoCAD SHX Text
Risba:

AutoCAD SHX Text
1.4.4_3

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
TLORIS OBSTOJEČEGA STANJA SPODNJE PRITLIČJE ZAHODNI TRAKT - SKLOP 2

AutoCAD SHX Text
Ime in priimek

AutoCAD SHX Text
Identifikacijska številka podjetja:

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija

AutoCAD SHX Text
Projektiral

AutoCAD SHX Text
Odgovorni proj.

AutoCAD SHX Text
0050

AutoCAD SHX Text
Identifikac. št.

AutoCAD SHX Text
Datum

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
PRENOVA DELA STAVBE UL BF

AutoCAD SHX Text
Št. načrta

AutoCAD SHX Text
Št. projekta:

AutoCAD SHX Text
Datum risbe:

AutoCAD SHX Text
Vrsta projekta:

AutoCAD SHX Text
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

AutoCAD SHX Text
Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

AutoCAD SHX Text
Vodja projekta

AutoCAD SHX Text
PZI

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
A-8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
L. Skrinjar, m.i.a.

AutoCAD SHX Text
MAJ 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu.


LEGENDA_OBSTOJECE

go——
L S— obdelave

‘e AB stene

obs

obstojece

§
il

rusitve / odstranitve
zamenjava finalnin tlakov
tlakov

obstojecih

stene NF opeka

keramika odstraniti

234
—
2318
.3.zoa' 2320
d 3.62 p—
2319 L7236
2346 b
N 2331
2344 v
2313 23312
o 2341
2312
2311 v
2310 v A
2334 v |
1 |
2321 |
D I 2132 =
2126 | 2125
2347 .
D 2136 2127 b - o a1
f 1299 2128121342128 ) | oot s 221%
2
239
] D 232) 222 v .,
231 21
| -2
238
2231 30
237 v
235 2350 |
SR - 4 i
| I |
| | |
A B Cc D EF H

Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu.

" IBT

\ < 234 8
:;_
= V4
3 obstojece . —
obstojece
o
o obstojece obstojece obstojece o
pbstojece obstojede obstojece
e e e e o e e e T e e e
2 I
Ed
- Il
“ i
16.39 |
!lll 17 T 0 0 L L 1Ll 10
Y E _
V16
2
/ 8
7 Il Il I
-~
x : - | I e |
vard = S
= H /r 1 T M
N
— ]
<
\\./
% T T —
e I
obstojege mize mikipskopov
3
<
AT L
d : 6.50
4.95 v 155
71 — i
[ " LA
2 | & / I
< ¢ { I
BN 7 8 ““;4““ LIl T
<
2 s
P ' V6 5
S
V16
2

Investitor:
Biotehniska fakulteta — Univerza v Ljubljani
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

~

SPl d o o Objekt:
. T ) . PRENOVA DELA STAVBE UL BF
Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija
Identifikacijska Stevilka podjetja: 0050
Ime in priimek Identifikac. &t Datum Podpis Risba:
Vodja projekla | P.Jerman. udia. A-1985 | maj 2025 TLORIS OBSTOJECEGA STANJA
' ' SPODNJE PRITLICJE
Odgovorni proj. P.Jerman, udia. A—=1985 mdaj 2025 7AHODNI TRAKT — SKLOP 2
Projektiral P.Jerman, udia. A-1985 maj 2025
L. Skrinjar, m.i.a. maj 2025
Vrsta projekta: Datum risbe: St. projekta: St nadrta Merilo: St. risbe:
P/l MAJ 2025 8379/24 /P17 A-8379 /24 /P17 1: 20 1.4.4_4



AutoCAD SHX Text
obstoječe stene NF opeka

AutoCAD SHX Text
LEGENDA_OBSTOJEČE

AutoCAD SHX Text
rušitve / odstranitve

AutoCAD SHX Text
meja obdelave 

AutoCAD SHX Text
stenska keramika odstraniti

AutoCAD SHX Text
obstoječe AB stene 

AutoCAD SHX Text
zamenjava finalnih tlakov

AutoCAD SHX Text
čiščenje obstoječih tlakov

AutoCAD SHX Text
Merilo:

AutoCAD SHX Text
Št. risbe:

AutoCAD SHX Text
Risba:

AutoCAD SHX Text
1.4.4_4

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
TLORIS OBSTOJEČEGA STANJA SPODNJE PRITLIČJE ZAHODNI TRAKT - SKLOP 2

AutoCAD SHX Text
Ime in priimek

AutoCAD SHX Text
Identifikacijska številka podjetja:

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija

AutoCAD SHX Text
Projektiral

AutoCAD SHX Text
Odgovorni proj.

AutoCAD SHX Text
0050

AutoCAD SHX Text
Identifikac. št.

AutoCAD SHX Text
Datum

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
PRENOVA DELA STAVBE UL BF

AutoCAD SHX Text
Št. načrta

AutoCAD SHX Text
Št. projekta:

AutoCAD SHX Text
Datum risbe:

AutoCAD SHX Text
Vrsta projekta:

AutoCAD SHX Text
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

AutoCAD SHX Text
Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

AutoCAD SHX Text
Vodja projekta

AutoCAD SHX Text
PZI

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
A-8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
L. Skrinjar, m.i.a.

AutoCAD SHX Text
MAJ 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu.


voda
Prikiop
|
i i
l//\j l:(/-\)l.
\\\ /// \\4/
AAAAAA o o
| !
I oL
e |
KX | gl
56 5 5
A
229 ;.
2.29
' d
waN 4
oy 1.29 50
|
vl
AAAAAAA _LI A' 2 ‘ P
" ------ 4 r‘\—_‘r‘x
e b e A
/ | & ‘l:| { [:7 ;‘
A TR =2
</ [ __! v
o e
1.84 ! i
T e
<X
A~
i} L 7N PY fal

SANITARIJE STUDENTI ZAHODNI TRAKT

SANITARIJE STUDENTI VZHODNI TRAKT

LEGENDA_OBSTOJECE

%::::::::::E meja obdelave

o AB stene
] stene NF opeka
77277 rusitve / odstranitve

ymen java finalnih tlakov

N
@)

S¢enje obstojecih tlakov

e Stcnska keramika odstraniti

A B D
]
234
2318 v
.3.20a' 2320] )
J 2362
2319 [
Y
2316 v [
] 2331
2314 A
2313 Ay 2331
o 2341
23.12
2341 v
2310 v A
2334 v |
: I
2321 |
’ 2% o 2126 | 2125
2347 ,/,/'
) 2136 2127 == L0
! 1204 2124(2134 12124 ], ; 5 - i 221%
239 D 232 ) o2 2@ .
231 214 vy f2|
2
238 ’ 21.12 17 119 24t 2115 2114 .
T l\ 2231
237
v 2110 2118
16 o 2116
2411 214 212
219
213 |
I
235 2350 |
e - 4 L 1
| i i
B Cc D EF G H

Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu.

0

| |

Investitor:

Biotehniska fakulteta — Univerza v Ljubljani
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

~

SPl d.o.o Objekt:
. T . . PRENOVA DELA STAVBE UL BF
Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija
Identifikacijska stevilka podjetja: 0050
Ime in priimek Identifikac. st. Datum Podpis Risba:
Vodja projekla | P.Jerman, udia. A-1985 | maj 2025 (LORIS DES TOUECEGA S TANUA
: ' SPODNJE PRITLICJE

Odgovorni proj. P.Jerman, udia. A—=1985 maj 2025 SANITARIJE — SKLOP 9
Projektiral P.Jerman, udia. A—=1985 maj 2025

L. Skrinjar, m.i.a. maj 2025
Vrsta projekta: Datum risbe: St. projekta: St. naérta Merilo: St. risbe:

P/l MAJ 2025 8379/24 /P7| A-8379/24 /P7| 1:20 1.4.4 5



AutoCAD SHX Text
obstoječe stene NF opeka

AutoCAD SHX Text
LEGENDA_OBSTOJEČE

AutoCAD SHX Text
rušitve / odstranitve

AutoCAD SHX Text
meja obdelave 

AutoCAD SHX Text
stenska keramika odstraniti

AutoCAD SHX Text
obstoječe AB stene 

AutoCAD SHX Text
zamenjava finalnih tlakov

AutoCAD SHX Text
čiščenje obstoječih tlakov

AutoCAD SHX Text
Merilo:

AutoCAD SHX Text
Št. risbe:

AutoCAD SHX Text
Risba:

AutoCAD SHX Text
1.4.4_5

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
TLORIS OBSTOJEČEGA STANJA SPODNJE PRITLIČJE SANITARIJE - SKLOP 9

AutoCAD SHX Text
Ime in priimek

AutoCAD SHX Text
Identifikacijska številka podjetja:

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija

AutoCAD SHX Text
Projektiral

AutoCAD SHX Text
Odgovorni proj.

AutoCAD SHX Text
0050

AutoCAD SHX Text
Identifikac. št.

AutoCAD SHX Text
Datum

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
PRENOVA DELA STAVBE UL BF

AutoCAD SHX Text
Št. načrta

AutoCAD SHX Text
Št. projekta:

AutoCAD SHX Text
Datum risbe:

AutoCAD SHX Text
Vrsta projekta:

AutoCAD SHX Text
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

AutoCAD SHX Text
Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

AutoCAD SHX Text
Vodja projekta

AutoCAD SHX Text
PZI

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
A-8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
L. Skrinjar, m.i.a.

AutoCAD SHX Text
MAJ 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu.

AutoCAD SHX Text
SANITARIJE ŠTUDENTI VZHODNI TRAKT

AutoCAD SHX Text
SANITARIJE ŠTUDENTI ZAHODNI TRAKT


vp=85cm

02

02

02

02

02

02

02

(=) (=)
o o
(=) (=)
I3V I3V
< <
[ce] [ce]
o NN AN NN AN AN AN A RN I i i o T NN N RN ATRN AN RN 1l 100 R
N i
" n i3
dlgE?fO{Lj\ i 8 i
— . . * —]
H obsfoje 9 £ §
H 92/1)20 = 2 N £
H i 023 £
g g 3 |
H g < o ™ - ©
E i > * H
s i H
H o [B i
H = |5 473 £
£ H ¥ |
H o = = B
= ] B ) -
= ~ H =
i g 5 £
H H H i
I H £
B 3  ;
- g N 2R
R o |8 B H
o Z |&s E
i E
H = 8| g £ |-
i 3 i°
— & 8 E
H i N g
i B = K H
H E B
= H B 4.73 g
H TF k I
£ i 8
2 i &
g g
H 8 = H H
g § E g
i &
H H 2 £
- N -—/ g = =
H N P H =
H £ 5 N E
§ 6.50 i I~ §
- e} § H
E 2 E <+ o g
g SR B £ | =
) i
= i g
2 |§ 5T H
H 473 H
FE
- @©
: £ |- i
— !_ é =
E g £ B
H g 5 g
H H B 2
H H H = =N
i E X i
E g -
H H H
H E . .
i i = 8l g i |-
i <) H N H ©
- E =
H b g H
g N E £
g = 53 < H
i = H
E i P E
uE 3 H = 4.73 =
g i ~ : |
B g g
o i = g
i 5 = £ H
(=] = -
i § = g
H H e
mE 3 i = = T
E H H N -
i . i i
i i i
H i g
g *x - = 8 g 1 E | -
£ i ~ il
H H H
H <1 - i N H
£ == i i H
H H H = I8
2 ¥ © 473
i N g  ;
E B I
i H H i
H 6.50 . E H
B 1.30 y .90 \ v 430 - |5 g ] 1
| \/I =z |B B =
H ET
H ~ i
£ pP———— H £
£ V4 F - H
g ) 473 £
| obstojets vispke omaredg 1.2:17b i IR I HIERS
= I <+ H Pl 2
g 2 i H
2 = £ Al §
H = H N =
- , 2 & g
= = - =
§ a N g g © £
2 o = = : =
| e H H
- « i H g
Bl - 8l gl = F : £
i < == - i = B
= ) - A - =
H e i = hladiliiki in obstoje¢e omare
£ 3
gl % R H HI H
H = H =
g 2 N H B 473 i
H <) H H
i, - 650 i g
g EEED y .80 v 4.30 | AVAWAN AN - g
i % 2 l b ; <>r 8 IS i —
i | ! £ ~ il
H p2iy [l i ] -
A - |B \ B
_____ 4 ————1 2|8 H N H
== *\rafa tazsiieta na 110 eml T N PSS S § i
= [ | >obstojedi visokilabpui s golisami | | [ E © |
X “Neposegamo 4 < g g S g
I SR I | <neposeg ! | digpster | § H
g S | | l | obdiojes : £ 5 £
g 4 i S g g
H = | 1492/120 | H H
E a H 2 g
1A ! | £ HE £
2 & | 4 = =
[5e ose P ¥ i
1% N H H
i U S H £
2 1 w3 = g
H st £ I g H
= (s} B > =
[ i H 8l 473 £
H 6.50 g B ! gl |o
H P E V16 £ N §
g — H predalnik omarica §
s obstojecivisck pultiz 1.2.17h AL E Eam
- H 8 E
Biseterad vi;{ﬁ(" onard 9 5478 Kriotom liofilizer skrinja<80 © = | g
D jece vigece-omarnca 1z 1,2 2
A A== g
A n A
=
5.30 H
A f 10 x[29 /116.3p
£ H =
G ©
£ (@2]
. ?
= B < L
N i ° N
o El o~
o § o
g = 10 x|29 /(16.3p
i i
| i
| i
i H
H H I
I I I
— — E T 11
1
V16
o
-
>
>
— V4
\ || -

vp=85cm

1322 t 1311

1321

1.3.20

1323

1319

13147

t 1324

z
D
D
(XTI v
z
D
v

3.14a

3.14b 1.3]

3t [

1.3.14

1220
t 1215

LEGENDA_OBSTOJECE

A
L T

.

rusitve

meja obdelave

/ odstranitve

zamen java finalnih tlakov

Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu.

X

SP

Trg revolucije

| |

d.o.o.

14, 1420 Trbov e,

Slovenija

Investitor:

Biotehniska fakulteta — Univerza v Ljubljani
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

Identifikacijska &tevilka podjetja:

0050

Objekt:

PRENOVA DELA STAVBE UL BF

Ime in priimek

Identifikac. &t

Datum Podpis

Vadja projekta

P.Jerman, udia.

A—-1985

maj 2025

Odgovorni proj.

P.Jerman, udia.

A=1985

maj 2025

Projektiral

P.Jerman, udia.

A=1985

maj 2025

L. Skrinjar, m.i.q.

maj 2025

Risba:
TLORIS OBSTOJFCEGA STANJA

ZGORNJE PRITLICJE
VZHODNI TRAKT — SKLOP 4

Vrsta projekta:

P/l

Datum risbe:

MAJ 2025

S$t. projekta:
8379,/24 /Pl

St natrta

A-8379/24 /PZ

St. risbe:

1.4.5_1

Merilo:

1. 30



AutoCAD SHX Text
obstoječe stene NF opeka

AutoCAD SHX Text
LEGENDA_OBSTOJEČE

AutoCAD SHX Text
rušitve / odstranitve

AutoCAD SHX Text
meja obdelave 

AutoCAD SHX Text
stenska keramika odstraniti

AutoCAD SHX Text
obstoječe AB stene 

AutoCAD SHX Text
zamenjava finalnih tlakov

AutoCAD SHX Text
čiščenje obstoječih tlakov

AutoCAD SHX Text
Merilo:

AutoCAD SHX Text
Št. risbe:

AutoCAD SHX Text
Risba:

AutoCAD SHX Text
1.4.5_1

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
TLORIS OBSTOJEČEGA STANJA ZGORNJE PRITLIČJE VZHODNI TRAKT - SKLOP 4

AutoCAD SHX Text
Ime in priimek

AutoCAD SHX Text
Identifikacijska številka podjetja:

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija

AutoCAD SHX Text
Projektiral

AutoCAD SHX Text
Odgovorni proj.

AutoCAD SHX Text
0050

AutoCAD SHX Text
Identifikac. št.

AutoCAD SHX Text
Datum

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
PRENOVA DELA STAVBE UL BF

AutoCAD SHX Text
Št. načrta

AutoCAD SHX Text
Št. projekta:

AutoCAD SHX Text
Datum risbe:

AutoCAD SHX Text
Vrsta projekta:

AutoCAD SHX Text
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

AutoCAD SHX Text
Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

AutoCAD SHX Text
Vodja projekta

AutoCAD SHX Text
PZI

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
A-8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
L. Skrinjar, m.i.a.

AutoCAD SHX Text
MAJ 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu.


B D
182 tl 131
1321 7
1.3.20 7 132
E AN
[EX I
1347 7
AN
P
D
: 4 133 [ = | 121 [
‘ ’ 1221 v 128
|l th 125
1325 1220
t 1215
1313 L3008 1o 100 AN 1216
A1
L r‘{ P
SRR
| /50X !
7 N | K
| < S N i N 2
b7 N |

1.1.10

111

7 v Y

2.2 | %
WA I s
s, 70 | 108 x5 2.29
A A | _ 1.08 p 10y
[ 5 5 5 DL BT 5T 50 0 5 0 5 i SR INE X 5 S B 5 ] 5 ST ST

'Illﬁlwylllﬁil“W ; Wmﬁlllmlﬁllﬁ L

N

SANITARIJE STUDENTI ZAHODNI TRAKT SANITARIJE STUDENTI VZHODNI TRAKT
Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na ob jektu.
Investitor:
Biotehniska fakulteta — Univerza v Ljubljani
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
R < ~ SP‘ d 0.0, e PRENOVA DELA STAVBE UL BF
LEGENDA_OBSTOJECE Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija
%::::::::::::% meja obdelave Identifikacijska $tevilka podjetja: 0050
m obs ‘e AB stene Ime in priimek Identifikac. &t. Datum Podpis Risba:
L~ 77] obstojeCe stene NF opeka Vodjo projekta P.Jerman, udia. A-1985 maj 2025 EE%EEJSBSF;%\ECOJEEGA STANJA
77277 rusitve / odstranitve Odgovorni proj. P.Jerman, udia. A-1985 maj 2025 SANITARIJE — SKLOP 9
zamenjava finalnih tlakov Projektiral P Jerman, udia. A-1985 maj 2025
ObStOJ%fﬁ\bh tlakov L. Skrimjar, m.i.qa. mej 2025

stenska keramika odstraniti Vrsta projekta: Datum risbe: St. projekta: St. nacrta Merilo: St. risbe:
P/l MAJ 2025 8379 /24 /Pl A-8379/24 /P7] 1:50 1.45 2 /



AutoCAD SHX Text
obstoječe stene NF opeka

AutoCAD SHX Text
LEGENDA_OBSTOJEČE

AutoCAD SHX Text
rušitve / odstranitve

AutoCAD SHX Text
meja obdelave 

AutoCAD SHX Text
stenska keramika odstraniti

AutoCAD SHX Text
obstoječe AB stene 

AutoCAD SHX Text
zamenjava finalnih tlakov

AutoCAD SHX Text
čiščenje obstoječih tlakov

AutoCAD SHX Text
Merilo:

AutoCAD SHX Text
Št. risbe:

AutoCAD SHX Text
Risba:

AutoCAD SHX Text
1.4.5_2

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
TLORIS OBSTOJEČEGA STANJA ZGORNJE PRITLIČJE SANITARIJE - SKLOP 9

AutoCAD SHX Text
Ime in priimek

AutoCAD SHX Text
Identifikacijska številka podjetja:

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija

AutoCAD SHX Text
Projektiral

AutoCAD SHX Text
Odgovorni proj.

AutoCAD SHX Text
0050

AutoCAD SHX Text
Identifikac. št.

AutoCAD SHX Text
Datum

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
PRENOVA DELA STAVBE UL BF

AutoCAD SHX Text
Št. načrta

AutoCAD SHX Text
Št. projekta:

AutoCAD SHX Text
Datum risbe:

AutoCAD SHX Text
Vrsta projekta:

AutoCAD SHX Text
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

AutoCAD SHX Text
Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

AutoCAD SHX Text
Vodja projekta

AutoCAD SHX Text
PZI

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
A-8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
L. Skrinjar, m.i.a.

AutoCAD SHX Text
MAJ 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu.

AutoCAD SHX Text
SANITARIJE ŠTUDENTI VZHODNI TRAKT

AutoCAD SHX Text
SANITARIJE ŠTUDENTI ZAHODNI TRAKT


3326 N | 2330 3218
3325 jc[ 3219 , o s2n
3324 8328 3216
D 9
E ]
v o 3215
E 3220
D F) { o2
I o s213
3221 )
] o sar

- .
' N
! 3222 t 328
o 327
S -
B 3224 : t 325
i 2.
V16
B z
] I I ] I
= s~ =
£ E
e 3.2.32.LP1 H
(&}
Lo
g
s 2
8 § EF F
5.37 i
3.2.32 £
i 7~ AR ATAATAE |IEPErI | 14gMETNT]
It . /
1
V16
S -
>
Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na ob jektu.

Investitor:
Biotehniska fakulteta — Univerza v Ljubljani
% g Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

LEGENDA_OBSTOJECE SPI d.o.o. Objekt

)5 = ' = PRENOVA DELA STAVBE UL BF
Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija

#IIIIIIIIIIIIIII& R ”‘b dﬁ“\’j”g
L Identifikacijska Stevilka podjetja: 0050
BAAA obs AB stene Ime in priimek Identifikac. t. Datum Podpis Risba:

obstojete stene NF opekc ) . 5
—— J : pera Vodja projekta P.Jerman, udia. A—=1985 maj 2025 TLOS‘S DESTORECELA S TARA
V7777 rusitve / odstranitve o ) . ETAZA V/HOD — SKLOP 5

) - ) Odgovorni proj. P.Jerman, udia. A—1985 maj 2025

zamenjava finalnih tlakov ) :

- ) o Projektiral P.Jerman, udia. A—=1985 maj 2025

¢istenje obstojecih tlakov

7 ) ) o L. Skrinjar, m.i.a. maj 2025

stenska keramika odstroniti Vrsta projekta: Datum risbe: St. projekta: St. nagrta Merilo: St. risbe:

P/l MAJ 2025 8379 /24 /Pl A-8379/24 /P7] 1:50 1.46_ /



AutoCAD SHX Text
obstoječe stene NF opeka

AutoCAD SHX Text
LEGENDA_OBSTOJEČE

AutoCAD SHX Text
rušitve / odstranitve

AutoCAD SHX Text
meja obdelave 

AutoCAD SHX Text
stenska keramika odstraniti

AutoCAD SHX Text
obstoječe AB stene 

AutoCAD SHX Text
zamenjava finalnih tlakov

AutoCAD SHX Text
čiščenje obstoječih tlakov

AutoCAD SHX Text
Merilo:

AutoCAD SHX Text
Št. risbe:

AutoCAD SHX Text
Risba:

AutoCAD SHX Text
1.4.6_1

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
Ime in priimek

AutoCAD SHX Text
Identifikacijska številka podjetja:

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija

AutoCAD SHX Text
Projektiral

AutoCAD SHX Text
Odgovorni proj.

AutoCAD SHX Text
0050

AutoCAD SHX Text
Identifikac. št.

AutoCAD SHX Text
Datum

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
PRENOVA DELA STAVBE UL BF

AutoCAD SHX Text
Št. načrta

AutoCAD SHX Text
Št. projekta:

AutoCAD SHX Text
Datum risbe:

AutoCAD SHX Text
Vrsta projekta:

AutoCAD SHX Text
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

AutoCAD SHX Text
Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

AutoCAD SHX Text
Vodja projekta

AutoCAD SHX Text
PZI

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
A-8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
L. Skrinjar, m.i.a.

AutoCAD SHX Text
MAJ 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu.

AutoCAD SHX Text
TLORIS OBSTOJEČEGA STANJA ETAŽA VZHOD - SKLOP 5


SN\

)

=
[
S
Y

\

e , 184

\
)
/

1
|

85 L R

e _=_4 X

VA

=
&0 I

1.7
25

o 1%

S|y 70

1 108 ;7 flos %
|
|

]
|

" / 4

N

SANITARIJE STUDENTI ZAHODNI TRAKT

LECENDA _OBSTOJECE
éllllllllllllllllg \""J t -

| —_—— lelave

stene NF opeka

V7777 rusitve / odstranitve
zamenjava finalnih tlakov
CisCenje obstojecih tlakov

v\% h‘lﬂlivylllﬁlﬁ J u K4 S 4 VWV* ISV!":IWI‘SI

N

|

D R AT

<
4
AR
i ! e
i | o
18 ! %%
i ! ;
8 | ! i
it ! %
i ! [ i
i /r \ i | /r X |r I‘\ Ei/
'! LK | l KK PN |
4 - [ I \ i
i > Vel Q | I atd / \\ I \\ I
~L"/ DA o D
J i =
4 gl =
it L L]
4 X BeE 1=
B 2 Fet Tl
‘é 1.84 ,//’/17 L 2.74 JPS
¢ IL I | ]3 | :
189 90 v | o84 5 v 90 v 89 | &
W 7 oS eaa
QA XAX XXX sonninsraf
= =T
2 | / [F=3 |F-Q_-] ,/ 3
0 2 / l = / &
A /. el TN d '
. ij_ // |\_ : i ’//7/] )
Jl= e 7 §
< ¥ 5 5 ) §
3 = 4 §
5 ! 1.84 A 229 '
B 10, 1.0 ! 1.08 L300, S \
ok 1 7 R 7 7 >
’G Iﬂlﬁlllﬂlvgﬂi' va‘v‘ .v 4 v 4N Ii'ﬁlillh‘l%‘ﬁl

L/

SANITARIJE STUDENTI VZHODNI TRAKT

3326 t | 3330
3325 j [
t 3.3.28
3324 j E .
C B
U

3218

8219 3217

3216

3215
3220

3213

3212

AN
AN
AN
o 321
AN
AN
AN

N
9
3222 T 828
9
N

324

X

| |

Investitor:
Biotehniska fakulteta — Univerza v Ljubljani
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

~

SPI d.o.o. Ob ekt
- ' - PRENOVA DELA STAVBE UL BF
Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija
|dentifikacijska $tevilka podjetja: 0050
Ime in priimek Identifikac. $t. Datum Podpis Risba: )

Vodja projekta | P.Jerman, udia. A-1985 | maj 2025 g#i;f DESTOJECECA S TANA
Odgovorni proj. P.Jerman, udia. A—=1985 maj 2025 SANITARIJE — SKLOP 9
Projektiral P.Jerman, udia. A—1985 maj 2025

L. Skrinjar, m.i.a. maj 2025

Vrsta projekta:
P/l

Datum risbe:

MAJ 2025

St. projekta:
8379/24 /P

St. nacrta

A-8379/24 /PZ

Merilo:

1: 50

St. risbe:
1.4.6_2 /



AutoCAD SHX Text
obstoječe stene NF opeka

AutoCAD SHX Text
LEGENDA_OBSTOJEČE

AutoCAD SHX Text
rušitve / odstranitve

AutoCAD SHX Text
meja obdelave 

AutoCAD SHX Text
obstoječe AB stene 

AutoCAD SHX Text
zamenjava finalnih tlakov

AutoCAD SHX Text
čiščenje obstoječih tlakov

AutoCAD SHX Text
Merilo:

AutoCAD SHX Text
Št. risbe:

AutoCAD SHX Text
Risba:

AutoCAD SHX Text
1.4.6_2

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
Ime in priimek

AutoCAD SHX Text
Identifikacijska številka podjetja:

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija

AutoCAD SHX Text
Projektiral

AutoCAD SHX Text
Odgovorni proj.

AutoCAD SHX Text
0050

AutoCAD SHX Text
Identifikac. št.

AutoCAD SHX Text
Datum

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
PRENOVA DELA STAVBE UL BF

AutoCAD SHX Text
Št. načrta

AutoCAD SHX Text
Št. projekta:

AutoCAD SHX Text
Datum risbe:

AutoCAD SHX Text
Vrsta projekta:

AutoCAD SHX Text
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

AutoCAD SHX Text
Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

AutoCAD SHX Text
Vodja projekta

AutoCAD SHX Text
PZI

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
A-8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
L. Skrinjar, m.i.a.

AutoCAD SHX Text
MAJ 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
TLORIS OBSTOJEČEGA STANJA ETAŽA SANITARIJE - SKLOP 9

AutoCAD SHX Text
SANITARIJE ŠTUDENTI VZHODNI TRAKT

AutoCAD SHX Text
SANITARIJE ŠTUDENTI ZAHODNI TRAKT


vp=85cm

01

01

01

V4

V4

V4

NN N N N N N

=
=)

V1

N3

V1

N6

preklada + 10.20

AL

N7

V1

p=85cm

N3
I A )
w04 o

AN

r N

Y
|

00 R
Vi
1.00

1.04

(e
]

2

P

3.08

T

o

m

Vi

>

obstojeca miza obstojeca miza N
3
]
g =
x
T 4.73
= e 5 &
ma ma bma “ g
4012 4012 40/2 i
'g
) E
= H
*x
&
g =
473 K
H g
|
o E
x
&
S8 =
473 x &
8' -
i3
2 il
x
g =
&
~N
N F
i3
473 2 H
g g
-"I" LU Ll T L
©
o)
D
o)
L _€t9+5m
N
o
10{x 29/ 16.36

3.14

6.50

N1
1.10

- |

T
1

T
1

A

Fe ograja

022

02

02

02a

02

02

02

vp=85cm

3330

731220

EF G H
3218
8219 o sar
”
o 3216
| s21s
3220
3214
ljt
I o 321
3221 )
] o s2n2
s22ta D 2

=

o 329
3222 328
 ser
30
224 Y s

3STOJECE

LEGENDA_O

UL L™ me <‘,]
- - 1€ |C

L T

ne NF opeka

" odstranitve

§
\

rusitve

zamenjava finalnih tlakov

¢is¢enje obstojecih tlakov

stenska keramika

Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu.

Investitor:

Biotehniska fakulteta — Univerza v Ljubljani
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

~

SP

Trg revolucije

d.o.o. Objekt
14, 1420 Trbovlje, Slovenija

PRENOVA DELA STAVBE UL BF

|dentifikacijska $tevilka podjetja: 0050
Ime in priimek Identifikac. st Datum Podpis Risba:
Vodia projekta | P.Jerman, udia. | A-1985 | maj 2025 TLORE DESTOJECERA STANA
) ' ETAZA ZAHOD — SKLOP ©

Odgovorni proj. P.Jerman, udia. A=1985 maj 2025
Projektiral P.Jerman, udia. A—1985 maj 2025

L. Skrinjar, m.i.a. maj 2025
Vrsta projekta: Datum risbe: St. projekta: St. nagrta Merilo: St. risbe:

P/l MAJ 2025 8379 /24 /Pl A-8379/24 /P7] 1:50 1.46_5 4/////



AutoCAD SHX Text
obstoječe stene NF opeka

AutoCAD SHX Text
LEGENDA_OBSTOJEČE

AutoCAD SHX Text
rušitve / odstranitve

AutoCAD SHX Text
meja obdelave 

AutoCAD SHX Text
stenska keramika odstraniti

AutoCAD SHX Text
obstoječe AB stene 

AutoCAD SHX Text
zamenjava finalnih tlakov

AutoCAD SHX Text
čiščenje obstoječih tlakov

AutoCAD SHX Text
Merilo:

AutoCAD SHX Text
Št. risbe:

AutoCAD SHX Text
Risba:

AutoCAD SHX Text
1.4.6_3

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
TLORIS OBSTOJEČEGA STANJA ETAŽA ZAHOD - SKLOP 6 

AutoCAD SHX Text
Ime in priimek

AutoCAD SHX Text
Identifikacijska številka podjetja:

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija

AutoCAD SHX Text
Projektiral

AutoCAD SHX Text
Odgovorni proj.

AutoCAD SHX Text
0050

AutoCAD SHX Text
Identifikac. št.

AutoCAD SHX Text
Datum

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
PRENOVA DELA STAVBE UL BF

AutoCAD SHX Text
Št. načrta

AutoCAD SHX Text
Št. projekta:

AutoCAD SHX Text
Datum risbe:

AutoCAD SHX Text
Vrsta projekta:

AutoCAD SHX Text
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

AutoCAD SHX Text
Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

AutoCAD SHX Text
Vodja projekta

AutoCAD SHX Text
PZI

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
A-8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
L. Skrinjar, m.i.a.

AutoCAD SHX Text
MAJ 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu.


A

V16

14%4

V16

[7%4
“.l_
[}

2.83

1T -A T T T TT T M. _l@ A A
o7\ VI VA \ i jZA8 ) .
. vv.w \Wm\ | D po | [y /,A |
T o /Am 29 ! it 1os | T /A |
\W\ 79l W 0z't \WA
N |
\ N \E
\ ol Satettetd
7//,. X .7/& _" | T // .7/& <
\ SR % YA % % %
W/M =X} V//,/W‘Vﬁu“uﬂu“u“unm%m NS '
N\
wm\ 291 # Tl A
/‘
‘Im‘n = o W//J WP ; ) ¥ F % |
/% } | | t
W‘ [ X ] % ) [
WM o~
\
N L

473

I
89y Dl

4.73

Y 7]

_ a{ FANWANW AW AW AN VA

<t
-
Z o
N [
_ e
N I L R E R E 5 5 S .
N EE ER ERERE = S5 -
| P VA VA VA Vi 1% 19 = O 2
DD N e ek = L .
< <S o > el N
= O
o O Uy T
2 8 8 8 N5 " m T
g 3 d B 5 L= @ < ™ -
3 = a e}
b c .3, ! U = o
. i R D = MVZ W ..
3 ) L] 2O = T
e cS | £ =L
o <C
LaLu —
= _- %)
) =22 < ©
4 - A 2o 0 = N
] => [ (o] N
_\m T M VW.% - o ~
ER I K 5 | 2| 3 &
© = = ~
2 | 25| & 1818|812 &
m — (el >O N
= |5 -~ EIRIXK K2 =
9] = = =20 IO I N R
Z 2 ol = S| ol o ol T
S S S| €| €] €
L
= , B
N ™~
() >0 .. o
W O ) % % % m ~
- =gl £|2|2|2] [T &
e 5 c O] = | , , 5 S~
= = = S| <t <<| << .
) o ke = NG W
= bS] 2 s}
© %0} <5} R .
L > © W KoN o
(O - O - . . Lz
oo , N 3 35|35 5| €
> O LD o = S| D >
O O L= = o
W= ==y — ) m O S S| | | | .9 %
DD DD v . o Sl=lel Tl olcld o
o - < S g .| E|EIEIEIE ©
] SN v N O=18|2g| 6| 5| &6|c5|¢
: € = - N el B i B R =
llllllllllllllllllll [_ o S N NORER e Bl R ==
= \ B o | E
. \ : =
o £E / s N =le ol = S|
o BE N\ g 5|2 % & 3
B, ™ | D = | ~ < | = 2|2 o
) °© o
S <2 & £ = M
2= 2| g g
=8 gl g 0
= = (@] >
0
) %
o
= w 2 2
-
wogg=da ik
™
vp=85cm
46} 46} 1%0) {
I _v
T R R R R R I T R X R T R T X
m S| | M o amamara i
= M m 7 i TST \m |
, g| = I ( »N @ ) \__ / n ||
= : | \ 7) [ | a
[ + |0 XX X 7 < | ” &
H s A _ 7 3
| e} @V Q) "AVAVAVAVAVA VAN - __ 7 —
- N £ I 1 b _l\\\ Q
N5 S O S 1 | o wa S = X _P/_ V
o { { N\ _/.
g5 o0 S X fopmee
af = ) \ i R i
= RS 7 B < 5 [
_ ] | A N W 0 5%
N XXX KKK AKX XA AKNLK KKK KPP KKK KX T KA KA T B N b e S
......... 1 =4 4 P<bs
! &I
ON/ N M NSNNSNSN ) P - { Sl e |
R B Al IR
g N 8
£ 3 ) ©
i 3
- <+
86°L ®)
¥ _
1 00' 88'S I
69’
PA pd

46 4 /

0000

Ll --i-i-i-__il_il_-_l_l-i-ir%k-_--_--_--i-i-i-i-i-i-iri LU UL
] I ]

10) 10 10)

10)

10)

10)

13XJ9/1.36



AutoCAD SHX Text
obstoječe stene NF opeka

AutoCAD SHX Text
LEGENDA_OBSTOJEČE

AutoCAD SHX Text
rušitve / odstranitve

AutoCAD SHX Text
meja obdelave 

AutoCAD SHX Text
stenska keramika odstraniti

AutoCAD SHX Text
obstoječe AB stene 

AutoCAD SHX Text
zamenjava finalnih tlakov

AutoCAD SHX Text
čiščenje obstoječih tlakov

AutoCAD SHX Text
Merilo:

AutoCAD SHX Text
Št. risbe:

AutoCAD SHX Text
Risba:

AutoCAD SHX Text
1.4.6_4

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
TLORIS OBSTOJEČEGA STANJA ETAŽA ZAHOD - SKLOP 6 

AutoCAD SHX Text
Ime in priimek

AutoCAD SHX Text
Identifikacijska številka podjetja:

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija

AutoCAD SHX Text
Projektiral

AutoCAD SHX Text
Odgovorni proj.

AutoCAD SHX Text
0050

AutoCAD SHX Text
Identifikac. št.

AutoCAD SHX Text
Datum

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
PRENOVA DELA STAVBE UL BF

AutoCAD SHX Text
Št. načrta

AutoCAD SHX Text
Št. projekta:

AutoCAD SHX Text
Datum risbe:

AutoCAD SHX Text
Vrsta projekta:

AutoCAD SHX Text
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

AutoCAD SHX Text
Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

AutoCAD SHX Text
Vodja projekta

AutoCAD SHX Text
PZI

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
A-8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
L. Skrinjar, m.i.a.

AutoCAD SHX Text
MAJ 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu.


vp=85cm

1P x 2

9/16.36

Fe ograja

$ +5.40

021

10|x 29/ 16|36

213

:

2.23

hladilne komore - obstojece

ne posegamo

Gb +7.0

D
v 5
D
L/

V4

N
~ |
&’W;’WZ@X’IXWXW.Z@.;@WZZ 777272\

1.53

mtanE

01
ETTTLTE TR

01

D1

AT
2.33 & L 2.40
/1 A
H
H
‘2
g 8
@ i
[
©
-
i 1
N
8
o
473 £
BT—A=
E 3
al I
AT E ]
gl gl ¢
o~ -—
473 N
sl (B
%' -
AT
&gl 9
o~ -—
473
E 3
B |8
00 0 0 20 020 0 A IR
'_I—
7
=
>

V16

D EF G H
3326 [ 2330 3218
3325 8219 3217
3216

3215
3220

AN
AV
AN
T 321
AV
AV
AN

D
1 3213
- - N i 3221 j
’ I 1 I ] 3212
[ 1 D
i q
! 3222 328
1
I T 327
> “ ‘ 113 3112 ozt £3wAN I
N N .23
w 3.led =
(731220 319
=
L |4
33]/] 335
preklada + 10.20 s e
2 It ] =
p:85cm A/gi D EF H
2
P RS
: (
2 %
; LEGENDA_OBSTOJECE
[ Jr— o obdelave
: L
e ] obstojete AB stene
: /] obstojece stene NF opeka
| 7 rusitve / odstranitve
zamenjava finalnih tlakov
. = | gistenje obstojedih tlakov
=z
§ —— stenska keramika odstraniti
Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu.
pfeklada + 10.20 o
P V4 A s : “ Investitor:
p=cocm Biotehniska fakulteta — Univerza v Ljubljani
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
1 .
Objekt
& 'E‘;g SP ‘ d -0. 0. ' - PRENOVA DELA STAVBE UL BF
'é Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija
- |dentifikacijska $tevilka podjetja: 0050
=
Ime in priimek Identifikac. St Datum Podpis Risba:
Vodia projekta | P.Jerman, udia. | A-1985 | maj 2025 TLORE DESTOJECERA STANA
) . ETAZA ZAHOD — SKLOP 6
Odgovorni proj. P.Jerman, udia. A=1985 maj 2025
X Projektiral P.Jerman, udia. A=1985 maj 2025
L. Skrinjar, m.i.a. maj 2025
> Vrsta projekta: Datum risbe: St. projekta: St. nagrta Merilo: St. risbe:
P/l MAJ 2025 8379 /24 /Pl A-8379/24 /P7] 1:50 1.46_5 /



AutoCAD SHX Text
obstoječe stene NF opeka

AutoCAD SHX Text
LEGENDA_OBSTOJEČE

AutoCAD SHX Text
rušitve / odstranitve

AutoCAD SHX Text
meja obdelave 

AutoCAD SHX Text
stenska keramika odstraniti

AutoCAD SHX Text
obstoječe AB stene 

AutoCAD SHX Text
zamenjava finalnih tlakov

AutoCAD SHX Text
čiščenje obstoječih tlakov

AutoCAD SHX Text
Merilo:

AutoCAD SHX Text
Št. risbe:

AutoCAD SHX Text
Risba:

AutoCAD SHX Text
1.4.6_5

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
TLORIS OBSTOJEČEGA STANJA ETAŽA ZAHOD - SKLOP 6 

AutoCAD SHX Text
Ime in priimek

AutoCAD SHX Text
Identifikacijska številka podjetja:

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija

AutoCAD SHX Text
Projektiral

AutoCAD SHX Text
Odgovorni proj.

AutoCAD SHX Text
0050

AutoCAD SHX Text
Identifikac. št.

AutoCAD SHX Text
Datum

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
PRENOVA DELA STAVBE UL BF

AutoCAD SHX Text
Št. načrta

AutoCAD SHX Text
Št. projekta:

AutoCAD SHX Text
Datum risbe:

AutoCAD SHX Text
Vrsta projekta:

AutoCAD SHX Text
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

AutoCAD SHX Text
Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

AutoCAD SHX Text
Vodja projekta

AutoCAD SHX Text
PZI

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
A-8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
L. Skrinjar, m.i.a.

AutoCAD SHX Text
MAJ 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu.


X : . T | T
A B EF H
= 3328 N 3330 3218
ws |5 [I 8219 o s
3324 7tE 3328 jt 3.2.16
v ] | 3215
E 3220
E j( 3214
I T 3213
3221 j
f § ] 8212
3221a T 2
3.1.12
4 / 4
3223 3210
-
7( 329
3222 t 328
= o 827
3.44
86 /I,,\.sq ¥ 1.68 H B 9 .
\ ;
- I-T"l T 0 A A A A AR A
£
£
E 324
E i
H
£
£
g 2
V8 H
V8
- F— e L UL UL O T T Je
:I-‘_L% 1.98 /
H Nk A
| — - )
. 1.8 & o
> & 3
Q
o
—H N
- v8 I~ a.4.0Q
WARRTAR AR ARE RN AR AR e o4 i \
1.29 ,,\\ .90 v 1.29
RN A
3.48 &
N o
> * W%
\22
©
3 N
~
34
\
| Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu.
. DO ’ sy oy :
\ |

Investitor:
Biotehniska fakulteta — Univerza v Ljubljani
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

~

LEGENDA_OBSTOJECE

" IBI

ue———
| e—_— obdelave S P‘ d O.0 Objekt
- coT e ) . PRENOVA DELA STAVBE UL BF
C— "7 Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija
- |dentifikacijska $tevilka podjetja: 0050
72 Ime in priimek Identifikac. $t. Datum Podpis Risba:
Vodjo projekta | P.Jerman, udia. A-1985 | maj 2025 TLORE DERTORCELA S TARA
) : ETAZA OSREDNJI DEL — SKLOP 7
Odgovorni proj. P.Jerman, udia. A—=1985 maj 2025
— STon SK <ceramika odstraniti
B Projektira P_Jerman, udia. A-1985 | maj 2025
L. Skrinjar, m.i.a. maj 2025
Vrsta projekta: Datum risbe: St. projekta: St. nagrta Merilo: St. risbe:
vz MAJ 2025 8379 /24 /Pl A-8379/24 /P7] 1:50 1.46_6 /



AutoCAD SHX Text
obstoječe stene NF opeka

AutoCAD SHX Text
LEGENDA_OBSTOJEČE

AutoCAD SHX Text
rušitve / odstranitve

AutoCAD SHX Text
meja obdelave 

AutoCAD SHX Text
stenska keramika odstraniti

AutoCAD SHX Text
obstoječe AB stene 

AutoCAD SHX Text
zamenjava finalnih tlakov

AutoCAD SHX Text
čiščenje obstoječih tlakov

AutoCAD SHX Text
Merilo:

AutoCAD SHX Text
Št. risbe:

AutoCAD SHX Text
Risba:

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
Ime in priimek

AutoCAD SHX Text
Identifikacijska številka podjetja:

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija

AutoCAD SHX Text
Projektiral

AutoCAD SHX Text
Odgovorni proj.

AutoCAD SHX Text
0050

AutoCAD SHX Text
Identifikac. št.

AutoCAD SHX Text
Datum

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
PRENOVA DELA STAVBE UL BF

AutoCAD SHX Text
Št. načrta

AutoCAD SHX Text
Št. projekta:

AutoCAD SHX Text
Datum risbe:

AutoCAD SHX Text
Vrsta projekta:

AutoCAD SHX Text
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

AutoCAD SHX Text
Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

AutoCAD SHX Text
Vodja projekta

AutoCAD SHX Text
PZI

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
A-8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
L. Skrinjar, m.i.a.

AutoCAD SHX Text
MAJ 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu.

AutoCAD SHX Text
TLORIS OBSTOJEČEGA STANJA ETAŽA OSREDNJI DEL - SKLOP 7 OSREDNJI DEL - SKLOP 7  - SKLOP 7 7 

AutoCAD SHX Text
1.4.6_6


I V8 L
{11 I [T {1t B o EF H
3326 tl 3330 3218
ws |5 [ 3219 o s
3324 7tE 3328 j( 3216
IO LTI L E . 1 g
H N A
5 91 .9 B f
/Ily1 /Ib L ra H 1= I 3213
v 1.99 / H B 3221 v
; ] 3212
§ s221a U g s
E
g
H Q Jjj
ii E N\ j( 329
i§ 3222 o 328
H
&j 1B 327
e
! §: g‘ !g 3224 -0 t 325
| —", <9 |§ 231
i NEN ;
e
1 I Q |§
| =B
1 N [
| H
(AVAVAVY _ié )
-
B
{ i
=
342 H
0§ H
B
_lul_llu NN II_ ul_ll NN _Iul_lul LU _Ilul_lu WA v21 AT V21
1
EF F
-

Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na ob jektu.

CENDA OBSTOJEC Investitor:
S Biotehniska fakulteta — Univerza v Ljubljani \
% g Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

gonownng
Tmammd |1 € /0 ODdelave
obstojete AB stene Objekt:
EAEA obsto] S SP‘,, d.o.o. , . PRENOVA DELA STAVBE UL BF
7] obstojete stene NF opeka Trg revolucije 14, 1420 Trbovije, Slovenija
7777 rositve / odstranitve Identifikacijska Stevilka podjetjo: 0050
zamenjava finalnih tlakov Ime in priimek Identifikac. $t. Datum Podpis Risba:
je obstojecih tiakov Voo projekta | P.Jerman, udia. | A-1985 | maj 2025 [ DR DR DA AT
o . L ) ' ETAZA OSREDNJI DEL — SKLOP 7/
m— stenska keramika odstraniti Odgovorni proj. P.Jerman, udia. A—1985 maj 2025
Projektiral P.Jerman, udia. A—1985 maj 2025
L. Skrinjar, m.i.a. maj 2025

Vrsta projekta: Datum risbe: St. projekta: St. nagrta Merilo: St. risbe:
vz MAJ 2025 8379 /24 /Pl A-8379/24 /P7] 1:50 1.46_7 /



AutoCAD SHX Text
obstoječe stene NF opeka

AutoCAD SHX Text
LEGENDA_OBSTOJEČE

AutoCAD SHX Text
rušitve / odstranitve

AutoCAD SHX Text
meja obdelave 

AutoCAD SHX Text
stenska keramika odstraniti

AutoCAD SHX Text
obstoječe AB stene 

AutoCAD SHX Text
zamenjava finalnih tlakov

AutoCAD SHX Text
čiščenje obstoječih tlakov

AutoCAD SHX Text
Merilo:

AutoCAD SHX Text
Št. risbe:

AutoCAD SHX Text
Risba:

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
Ime in priimek

AutoCAD SHX Text
Identifikacijska številka podjetja:

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija

AutoCAD SHX Text
Projektiral

AutoCAD SHX Text
Odgovorni proj.

AutoCAD SHX Text
0050

AutoCAD SHX Text
Identifikac. št.

AutoCAD SHX Text
Datum

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
PRENOVA DELA STAVBE UL BF

AutoCAD SHX Text
Št. načrta

AutoCAD SHX Text
Št. projekta:

AutoCAD SHX Text
Datum risbe:

AutoCAD SHX Text
Vrsta projekta:

AutoCAD SHX Text
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

AutoCAD SHX Text
Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

AutoCAD SHX Text
Vodja projekta

AutoCAD SHX Text
PZI

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
A-8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
L. Skrinjar, m.i.a.

AutoCAD SHX Text
MAJ 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu.

AutoCAD SHX Text
TLORIS OBSTOJEČEGA STANJA ETAŽA OSREDNJI DEL - SKLOP 7 OSREDNJI DEL - SKLOP 7  - SKLOP 7 7 

AutoCAD SHX Text
1.4.6_7


] ——
8 ; | 234
2318 7 2212
% 3,2ca| 2320 )
- — \l 236a 2210
_:— 2319 cL L#3s o 229
% - 6 o 7t[ 2331 2218 t ”
2344 = Ao 21—
0000000 2 2313 D 23312 2218a
- ) , ‘:I 2341 )
B 2 2 1 8aD| G £ S L L T L L L L L L L L L L L L L L] 231 D
H : |.3322 4aGS R1 N 2810 D 9 2222
H NE N | |LB224bASZ H % :
S ;§ K 2.2.4 POSKUS ZIVA# SRR - = e e . |
§ = § § 2 J' 2317 » ) L ,’ A
& § E A g B -0 (_, X DA e w = 1.2 ;:: 2.1 '2‘20 2 o5 2219
S V16 N 2.40 N £23taln| odok s filtrom e 1 e - A = (
g i . ) o |
: — = N7 P01 oo 0 LB.22 I]b LPO1 0 _:__ 238 ’ 2112 17 119 28t 2145 _ — I
= H . 5\ ‘ . >< R B 2123a ! l\ 2231 A
g § 1 U M o L{B.2.2.4.b|ZM g i % 2110 28
€ WAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAY {WAWA W NPl A A A A5 A5 A A5 A5 A AR AR A MO A A 2111 Y 22\ o
|_2 233DP ‘ P x49/16.36 » e 213
-0.49 -0.52
. & ey
S 5.37
g
S 2 7 — 1l —
N 2.2.33NI S o :
g f S1 ’] f S1 i] Fs1 i] f S1 i] o od 16156 V 5
PRI “_M5[pR1 _M5[pRr] _M5pRr| L__M5 &
| P7 P7 P7 P7| &
£ AV XK ATK e P P P T T e T P e T et T TR R R T P R R
| LS - L.B2.413.LP(y 0l ! QIQ EI_ B
TE - ; 2
¥ L{BY.2.14,SLO1 H ®
=3 V16 2.2.13_OKOLJSKA DNA . I =3
< g o7 i o
S S L.B2.2, ~@ H
L.B.2[2.18.9L02 L sll
Rk 4.73 = g
Lo ) < 3.53 g
¥l Lepihagpos” | ° e i
— — V4 = 1l
L = H = =K 9 £
= LEZ2|EGh 182G 135102 - 48
=8 |lg 25 = 7 i
G LB22 ((@, £
N NS £ |5
T FET R & 473 § }
=11z [B22.13LHZ i
y== el L.B.2.2.{3.0MV
S < %iu_- =
&P :
N ‘:‘—
| i
ul 2.2.5_KABINET i
=8l g lls
f 81'] (s1) f 81'\
o ﬁ?ﬁ'g PR, PRI L J |}
&P VO1 [VO1 i
8 = N =
- o 2.2.6_KABINET
= o g
N N f 81'] St f 31\
| I i . _J PRL__J PR L
L e e - 3 3
% [ I
% R3 { ;
g LB .2.19/.[;,-3)1
.B.2.3.24a.HL >§ L.”.2§2.19.§L01 - -
§ PV1 - o
000 A N A R S AR A A AN A A AN A AN A ; TIT] 200+80 E
90/200+4( i L.B.2.2.1¢(SLp1
B.2/3%44 LP1K e 0 2.0.241 P01 sty L - 1
g . J0 8 £ . =%
2 H 2,2, A A § - LB.412.19 fpolk
2.3.24_RASTNE KQMERE % R=H i 22280 - =
i L.B.2.3.24a.RASTNAK i 2.2.24 NOVI CELL LAB ol /'3 28050 —F3 = 0% :
i ) >§x P | P R4 PV 3L L.B.2.2.1@31
tH 2.2_ g
g . 2 28a.J N —s
/ 2125 ﬂ v 2.2.24.BVKO1 il B
22240 22TP] 2 2219 NOVISUHIVIVARS [ |
B.2.3.24a.9TERI I 0 2.2.24.BVKO2ota 0 VT*‘G i
Priklop Priflop LB.2.2 1@9_:
5140 éééééi L L LT L LR LI ST E N
104 L, 90 8y 3.28 5 / S : g = 473 LECEND A
¢ A - LR24R L | #2210 QM1
N > g oLl LT .
!I e § @ ‘ @ A S iies * [ezoone i Sl 1610 00CEIOVE
[ =/ § ) AR AR VA A A G AR A AR A RSO RA AT AR AR TR WA AR AR poffima o 7 e
4 izr\pava tal B 214 . zagit. evakuacijska pot
3‘-3-243 e D L e e T - — o
= g | ZO/IV 85 ¥ 1,09 G430 | 94 L 90 / 2995 b | V//A obsiojece siene
i 7 71
AYAYAYAY 200 s VD1 , ; e 77 [ Ry nove MK stene
e — ; 2.1.21 z7 <4 ~ £ ; 7722 MK stene (R)EIGO
i I @ @‘ stenska keramika nova
- i =
= e )
SS4
2.1.30 I 2.2.26 » 2 S 2'222'927 g — V16 mmmmmm parapetni kanal
2.1.28 SOBADSB 21.24 N~ = N__/ »
| . ¥ |1.29 -50 ¥ . ¥ : 2999 Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu.
% V4 AE V4 [T
q / G A Investitor:
Biotehniska fakulteta — Univerza v Ljubljani
2.1.20 d % - g Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
H £ Objekt:
- < 3 Sp‘” d.o.o. ‘ B " PRENOVA DELA STAVBE UL BF
= iy Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija
1.84 : H | . Identifikacijska Stevika podjetja: 0050
4 Ime in priimek Identifikac. st. Datum Podpis Risba:
V14 V13 TLORIS PREDVIDENEGA STANJA
ML BN 997090990 % % Y ML RN 1,979 9990 %% % %60 %% %% % %5 N S |9 VeV VY5, N A (Ve VL VeV 4 1 | ¢ M. v v T . Vodja projekta | P.Jerman, udia. A-1985 | maj 2025 SPODNE PRITLICE
W , Odgovorni proj. | P.Jerman, udic. A-1985 | maj 2025 VZHODNI TRAKT — SKLOP 1
14
- 052 Projektiral P.Jerman, udio. A-1985 | maj 2025 CERTRALNDDEL -~ orLim
— ' : SANITARIJE — SKLOP 9
L. Skrinjar, m.i.a. maj 2025
_ 221 | A Vrsta projekta: Datum risbe: St. projekta: St nadrta Merilo: St. risbe:
= B %Z 049 1 s | P/l MAJ 2025 8379/24 /P17l A-8379/24 /P17 1:50 1.4.7 1



AutoCAD SHX Text
obstoječe stene

AutoCAD SHX Text
nove MK stene

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
požana celica - novo 

AutoCAD SHX Text
MK stene (R)EI60

AutoCAD SHX Text
meja obdelave 

AutoCAD SHX Text
stenska keramika nova

AutoCAD SHX Text
nove luči

AutoCAD SHX Text
parapetni kanal

AutoCAD SHX Text
zaščit. evakuacijska pot

AutoCAD SHX Text
Merilo:

AutoCAD SHX Text
Št. risbe:

AutoCAD SHX Text
Risba:

AutoCAD SHX Text
1.4.7_1

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
TLORIS PREDVIDENEGA STANJA SPODNJE PRITLIČJE VZHODNI TRAKT - SKLOP 1 CENTRALNI DEL - SKLOP 3 SANITARIJE - SKLOP 9

AutoCAD SHX Text
Ime in priimek

AutoCAD SHX Text
Identifikacijska številka podjetja:

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija

AutoCAD SHX Text
Projektiral

AutoCAD SHX Text
Odgovorni proj.

AutoCAD SHX Text
0050

AutoCAD SHX Text
Identifikac. št.

AutoCAD SHX Text
Datum

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
PRENOVA DELA STAVBE UL BF

AutoCAD SHX Text
Št. načrta

AutoCAD SHX Text
Št. projekta:

AutoCAD SHX Text
Datum risbe:

AutoCAD SHX Text
Vrsta projekta:

AutoCAD SHX Text
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

AutoCAD SHX Text
Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

AutoCAD SHX Text
Vodja projekta

AutoCAD SHX Text
PZI

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
A-8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
L. Skrinjar, m.i.a.

AutoCAD SHX Text
MAJ 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu.


I [ 1 |
T AR AR T EmARMARINAN B F : q__
i L.2.2.15DP - L .
aY 3 o 3
g ] H /E\ E [/_j M6 [/_j M6 g .3.20a| 2320 )
£ - = 5( Qgs\:}za 81 81 £ \J e 2210
1 023 1 s
=3 % % _ o 2319 tL o 220
el 2%3015_KABINET 5 e | = J
UCC A UL D 7
o~ — t 2331 2218
o o YYYY a1 5 AN 221 p—
AT 2313 2331a 2218a
I P B | .
§ 2= 2312 2223
] - 2310 v B 2222
-3 { [N /'ﬂ\ : j
- 2334 7 |
2 /SA\J\A QSS_SZ — : |
ol 22754 KABINET e T
_:é ' : é é o 2317 | ;
1 SN 81 81 % e wa 1 2.1.28{2.1.30{2.1” 2;20 ‘ZZ 055 2219
LJ l\J o 239 PAPTY 222 Ay
I : E ‘,f 231 f2,1 _____
H (3F> \ 142 \ViViR=' 1 238
~ o §_} 2231
© = H ””””"f} W g
H ——— 3
H °.>( 3
8 H A '
N
/%\J\J\ M 235 2350
L ol 2.2761 KABINET
< iE === 5
|
0 000000 M ) 2 = lt L?Ll lS\1J S 1J= !
H I" D EF G H
digestori b I
B 8.2.2.200MK ghstojeci € e \ 1Y WA
. e e e e R e e e e
L.BL01
4 § ——
o} B |
2.2.20_LABORATORIJ § =3 @ _
i o
| =
2
| k4
;r @ ‘_
‘ o
8 \‘
L.B.2. 01 E
I L.B.2.2.20.0DC
==
— — m—— il LEGENDA
b = 5 %::::::::::::ﬁ meja obdelave
T = DOZONA celica — Novo
3 ] ] =zascit. evakuacijska pot
= V//A obsiojece siene
S < RXXNJ nove MK stene
MK stene (R)EIBO
~ N stenska keramika nova
—:'; S _ s parapetni kanal
o
0 00000000 M ) 2 Op Omb qa: P’, e d izve db 0 Je p OJU, ebn 0 vse d\m emzi Je p’, eVeHU na Ob JektUA
| | Investitor:
Biotehniska fakulteta — Univerza v Ljubljani
822 18a DlG 0 0 M D 00 R % g JGmmkG?’Je\/G wow’ 1000 LJUbUGﬂG
S §leffo4acs )
B “ Ob jekt
i X N [LB224bASZ SP ‘,, d.o.o. , - PRENOVA DELA STAVBE UL BF
S ;§ L 224 POSKUS ZIVAL Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija
§ == 8 g% J ldentifikacijska 3tevilka podjetja: 0050
£ e A < A @ N e ?;;niodoksﬁmm “ Ime in priimek Identifikac. t. Datum Podpis Risba:
S s 240 2 PET— N r o o TLORIS PREDVIDENEGA STANJA
g i H odja projekta Jerman, udia. maj SPODNJE PRITLICUE
- I = i ! >< LB.2.24%.LPo1"Y Odgovorni proj. | P.Jerman, udia. A-1985 maj 2025 VZHODNI TRAKT — SKLOP 1
HPP ) o\ L{B.2.2.4.biZM Projektiral P.Jerman, udia. A-1985 maj 2025
] ¥ ! 5 0000 000 0 0 LUl LD LD L TR LR D LT L Sk’/mjar’ m\O mOJ 2025
i:‘ L2 D 33DP I D x 49/ 16.36 Vrsta projekta: Datum risbe: St. projekta: St. nagrta Merilo: St. risbe:
i ! -0 A 052 I\.PZ MAJ 2025 8379/24 /P A-8379 /24 /P 1:50 1.4.7_2 /



AutoCAD SHX Text
obstoječe stene

AutoCAD SHX Text
nove MK stene

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
požana celica - novo 

AutoCAD SHX Text
MK stene (R)EI60

AutoCAD SHX Text
meja obdelave 

AutoCAD SHX Text
stenska keramika nova

AutoCAD SHX Text
nove luči

AutoCAD SHX Text
parapetni kanal

AutoCAD SHX Text
zaščit. evakuacijska pot

AutoCAD SHX Text
Merilo:

AutoCAD SHX Text
Št. risbe:

AutoCAD SHX Text
Risba:

AutoCAD SHX Text
1.4.7_2

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
TLORIS PREDVIDENEGA STANJA SPODNJE PRITLIČJE VZHODNI TRAKT - SKLOP 1

AutoCAD SHX Text
Ime in priimek

AutoCAD SHX Text
Identifikacijska številka podjetja:

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija

AutoCAD SHX Text
Projektiral

AutoCAD SHX Text
Odgovorni proj.

AutoCAD SHX Text
0050

AutoCAD SHX Text
Identifikac. št.

AutoCAD SHX Text
Datum

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
PRENOVA DELA STAVBE UL BF

AutoCAD SHX Text
Št. načrta

AutoCAD SHX Text
Št. projekta:

AutoCAD SHX Text
Datum risbe:

AutoCAD SHX Text
Vrsta projekta:

AutoCAD SHX Text
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

AutoCAD SHX Text
Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

AutoCAD SHX Text
Vodja projekta

AutoCAD SHX Text
PZI

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
A-8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
L. Skrinjar, m.i.a.

AutoCAD SHX Text
MAJ 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu.


85cm

vp

85cm

vp

vp=85cm

| VAN
Vs 2.3.35 ) “l ) : i/
2318 7 2212
! B .320a| 2320 )
— \J 236 T 2210
X 2319 1/ 229
232 t[ z
— 7 t 2331 2218 —
§ L : v I 22
1.81 » 2341 r
q q
/4 -7 23.12 2223
71 7
A e o V13 S
Y S — 2310 D O 2222
S A b X I—.—.—| — B
-0.49 h
A 10[x 29/ 16|36 UI w A - o =
| ZASt e “e 12 :‘::3 21 W e - 2219
t - g - - 2.120.z 2.2.29) -
|1 239 D 232 i b3 222 v
. Nl g - - UU WU o
. J4 o hnl |
— -0.52 238 2412 17 119 o1 2115 2114 )
8 14 % — i — » I\ 2231
> Y0 e e A S A A e S P S P S ey S A S II— ‘ O 213 "
| 235 235b
05 ‘ ‘
=
revizijska loputa na visini 7 |
V16 dim 60x80 cm - dostop do el. omaric | : | I | I |
(@) |
J ) 2 * «é(:] ’
| 1] H % )
SPELEOKOMORE Z
4
| L g /oiaéitev za viseCe elemente na visini 200 cm 1 {(K::) i D -h
1 o = —A— <
= b7z : - - 7777 g - o
g 7 H
! 230 v 1.93 / ,
4.23 / ; 2.272
i1 [B232/1Pi__o 6,50 -
. N
{Gr2 Wl T ((({k,)
§ 90/200+80 -
£ 2 o
L3S 2.3.27_SPELEOLA e o
: 2 — R
; o N - L.B223027.LP2 ,
N @ 7 B
'SL01 B LO1 g &
LA TS O (i f —
LBXES 23 IMT £
L-B-@&Z?@Lm B25g8 b i g 11.8.24.5Po1
e L.B/.%.\IS.ZS.\/IM NE :
L.B.2.§23.5¢01 B
3 .B.2A LO1 Jd - §; S
: -SL01 2.3.23_LAB. PEDAGOSKO DELO |=| ~ i
: X g ‘2)
L-B-2 01 x 2.3.5_SPECIALNI LABORATORIJ ZOO
s [B2323KR(] i /
23tP3 [ o v g
1.B.2.3.23.KRIO & i
= B
i
o X &
2.3.22_KABINET o
8 = > 8
2
N
P3 | @ s [§
o ; E
30.OR(K|L.2.3.30.LP4 |5
i 000000000000 0 0
o H2.3.30.HL| & 6.50
f330m] (§
- 2.31 g 2.31 i g
" A s T i
2 = = T ] ~ g §; 1= E E —
i bsiel H g - —] 2.3.29_MOKRIVIVARI  — — | S .
3.30.001  L2.3.30POL staf.‘; g Ep 1001, 90 329 MO = 4.60 — 14 MKP vlagoodpona plos¢a, enos|
£ 3.02 .96 75 ¢ — — — &4 .. .
| | g # 3 o ] o~ 5'1 N/HJ-H-H-I-H-[--H-LH-H||||||||||||||||||E — o % ojacitev za viseCe elefnente na \
= < & 901200480 T T o R5 = — N £
g 3 N S s é E é — L{L))
i L2-31 ' — = — 1 <
b § P 2.3.30_POST PCR LABORATORIJ ] — — L2.3.29.LP01 < | ECENDA
§ :Zi X E 2 é g — B E———
i 75 1 TIE — — — ° Smmms [11€J0 ODdelave
H .t)lﬂ.ﬁuu ) .8 p 0 1.62 i 1) 2.80) 7A 75| | — — — )
— 8 1 d 1 2 £ Y beltm- — —] — s DO70Na celica — novo
H H police | = —] — g zasdit. evakuacijska pot
: 0 oj(HL L 413.30.zAMI|E — — I ] za5c akuacijska p
; ip?ikl?)p v 7777 5 - vo/dfapriklbpi : E g |_.2I3.2A | V//A obsiojece siene
H PV1 : é I RXN\J nove MK stene
90/204+80  |I& — V224 MK stene (R)EIBO
g 2! 23 \ g — stenska keramika nova
L.2.5(30.5]p1 —
2.3.30a_POST PCR MIKROSKOPIRNICA, g 023 -
& £ === parapetni kanal
B Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu.
va E |
L.2.§<30.S 1 B Investitor:
g ] Biotehniska fakulteta — Univerza v Ljubljani
1 AL / % g Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
> Ob jekt:
S - Sp ‘ d 0. 0. ] N : PRENOVA DELA STAVBE UL BF
S 7 Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija
N
g Identifikacijska Stevilka podjetja: 0050
Ime in priimek Identifikac. &t. Datum Podpis Risba:
TLORIS PREDVIDENEGA STANJA
Vodja projekta P.Jerman, udia. A-1985 maj 2025 SPODNJE PRITLICJE
Odgovorni proj. P.Jerman, udia. A=1985 maj 2025 /AHODNI TRAKT — SKLOP 2
B C Projektiral P.Jerman, udia. A-1985 maj 2025
L. Skrinjar, m.i.q. maj 2025
Vrsta projekta: Datum risbe: S$t. projekta: $t. nadrta Merilo: St. risbe:
\\PZ MAJ 2025 8379/24 /P17 A-8379 /24 /PZ| 1: 50 1.4.7_5



AutoCAD SHX Text
obstoječe stene

AutoCAD SHX Text
nove MK stene

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
požana celica - novo 

AutoCAD SHX Text
MK stene (R)EI60

AutoCAD SHX Text
meja obdelave 

AutoCAD SHX Text
stenska keramika nova

AutoCAD SHX Text
nove luči

AutoCAD SHX Text
parapetni kanal

AutoCAD SHX Text
zaščit. evakuacijska pot

AutoCAD SHX Text
Merilo:

AutoCAD SHX Text
Št. risbe:

AutoCAD SHX Text
Risba:

AutoCAD SHX Text
1.4.7_3

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
TLORIS PREDVIDENEGA STANJA SPODNJE PRITLIČJE ZAHODNI TRAKT - SKLOP 2

AutoCAD SHX Text
Ime in priimek

AutoCAD SHX Text
Identifikacijska številka podjetja:

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija

AutoCAD SHX Text
Projektiral

AutoCAD SHX Text
Odgovorni proj.

AutoCAD SHX Text
0050

AutoCAD SHX Text
Identifikac. št.

AutoCAD SHX Text
Datum

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
PRENOVA DELA STAVBE UL BF

AutoCAD SHX Text
Št. načrta

AutoCAD SHX Text
Št. projekta:

AutoCAD SHX Text
Datum risbe:

AutoCAD SHX Text
Vrsta projekta:

AutoCAD SHX Text
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

AutoCAD SHX Text
Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

AutoCAD SHX Text
Vodja projekta

AutoCAD SHX Text
PZI

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
A-8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
L. Skrinjar, m.i.a.

AutoCAD SHX Text
MAJ 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu.


.3.20a| 2320 ]
8 \J 5.6 m— o 2210
2319 u3'6 t 229
: 23.16 7 t 228
< 233 2218
1 2314 7 N t 2221
I I - I I I I 1) 00000 V4 I I o y
2310 v B 2222
obstojece . wu
obstojeCe — '
P - D I 2132 b
LBSL01 N 2126 21.25
Y B
— L I.! e o = 129y 2128121302128 4, | o5 >0 3075 221%
2.3.4a_LLABORATORIJ o] s R T z - | ) e ' 53 - 220 Y :
- [ 231 244 hﬂ, 2I1
q. \ 238 B 2112 17 119 2+ 2115 2114
L.BLO1 — e ) 2001 =
¥ 237 7 2110 2118 A
obstojece obstojece obstojece Fr a1\ \
pbstojecd o pbstojecd 255 238 (m] ”
N0 000000000
/
16.34 L
! [0 g ""I“Il\ T ——————————— T III“%’I;‘“IIN'M'”@“I’I“’I‘I :
LER I B20MO LB ON LBR.J,320N
3 NI 7.3.3% -7.3.32QM 3
E b
e KL GP1
S LS
- 2
= i nL.B.2.3.32.LP4 m L.B.2.3.32.LP4 m L.B.2.3.32.LP4
] i
£ LABL
.B.2.3$2.0M01
-~ E
.B.2.3$2.0M01 g
g : = nL.B.2.3.32.LP4 m L.B.2.3.32.LP4 m L.B.2.3.32.LP4 1
.B.2.3\$2.0M01
v 3
i
v = § °
5 1/.B.2.3$2.0M01
i
H X
° N L.B.2.3.32.LP4 m L.B.2.3.32.LP4 m L.B.2.3.32.LP4
.B.2.3\$2.0M01
2
s 2.3.32 _ZOOLOSKA VAJALNICA
.B.2.3$2.0M01
— - N L.B.2.3.32.LP4 M L.B.2.3.32.LP4 M L.B.2.3.32.LP4
obstojege mize mikrpskopov
3
= BYY32.LPt
- AT
: §; = 2.3.32.L L.B.2.3.32.LP3
§ 6.50
495 L 155
2
uzv = P
o =
A L 110 O O O I N
V4
2
s s
il : VI_ ‘
LEGENDA
—
( A S : A\ : - : = DO7aNna celica — novo
- ] zas¢it. evakuacijska pot
© —_ —_ —_ —_
@ V//A obsiojece siene
RN nove MK stene
i v/ MK stene (R)EIBO
2-2.39 \JS\IH \ stenska keramika nova
< === parapetni kanal
S i L
Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu.
2.3.35 2337
V16
27 Investitor:
Biotehniska fakulteta — Univerza v Ljubljani
¥ -90 ¥ | | % % Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
Y v4 .
ym T Ob jekt:
: Sp ‘ d 0. 0. ) B : PRENOVA DELA STAVBE UL BF
232 Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija
. Identifikacijska Stevilka podjetja: 0050
: 5 5S1 s Ime in priimek Identifikac. st. Datum Podpis Risba:
-~ 229 p— 18 o . ) TLORIS PREDVIDENEGA STANJA
o L o o8 J':D L . Vodja projekta P.Jerman, udia. A-1985 maj 2025 SPODNJE PRITLICE
1 1 | i Odgovorni proj. P.Jerman, udia. A—=1985 maj 2025 /AHODNI TRAKT — SKLOP 2
u i L L Projektiral P.Jerman, udia. A—=1985 maj 2025
"""""""""""""""""""""""""""""""" - T L. Skrinjar, m.i.a. maj 2025
Vrsta projekta: Datum risbe: St. projekta: St nadrta Merilo: St. risbe:
I \\PZ MAJ 2025 8379/24 /P17 A-8379 /24 /P17 1: 20 1.4.7_4



AutoCAD SHX Text
obstoječe stene

AutoCAD SHX Text
nove MK stene

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
požana celica - novo 

AutoCAD SHX Text
MK stene (R)EI60

AutoCAD SHX Text
meja obdelave 

AutoCAD SHX Text
stenska keramika nova

AutoCAD SHX Text
nove luči

AutoCAD SHX Text
parapetni kanal

AutoCAD SHX Text
zaščit. evakuacijska pot

AutoCAD SHX Text
Merilo:

AutoCAD SHX Text
Št. risbe:

AutoCAD SHX Text
Risba:

AutoCAD SHX Text
1.4.7_4

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
TLORIS PREDVIDENEGA STANJA SPODNJE PRITLIČJE ZAHODNI TRAKT - SKLOP 2

AutoCAD SHX Text
Ime in priimek

AutoCAD SHX Text
Identifikacijska številka podjetja:

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija

AutoCAD SHX Text
Projektiral

AutoCAD SHX Text
Odgovorni proj.

AutoCAD SHX Text
0050

AutoCAD SHX Text
Identifikac. št.

AutoCAD SHX Text
Datum

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
PRENOVA DELA STAVBE UL BF

AutoCAD SHX Text
Št. načrta

AutoCAD SHX Text
Št. projekta:

AutoCAD SHX Text
Datum risbe:

AutoCAD SHX Text
Vrsta projekta:

AutoCAD SHX Text
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

AutoCAD SHX Text
Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

AutoCAD SHX Text
Vodja projekta

AutoCAD SHX Text
PZI

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
A-8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
L. Skrinjar, m.i.a.

AutoCAD SHX Text
MAJ 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu.


IN|

€

A

SANITARIJE STUDENTI ZAHODNI TRAKT

2.2.24.LP02

0 2.2.24.BVK020Ea
Priklop

N
1.67

214 |
0, 85 L 1.09 30 94 L .90
7 7 A
VD1 A L VN1 ~
0 G
sS4 |
2.2.26 A~ E & 2.2.27
.29 2.29

BN =l

Yl, i 1.29 .50
A A A
Vet V4
5 2.2.28
1.84 _|

SANITARIJE STUDENTI VZHODNI TRAKT

LEGENDA

LU LD L™ .

| Ll S bdelave

s DO70Na celica — novo
] zasegit. evakuacijska pot
V//A obsiojece siene
Ry nove MK stene

v

=== parapetni kanal

MK stene (R)EIBO
stenska keramika nova

234
2318 v
a.zcal 2320 )
| 236a
2319 Uf Lzse
AN
1
2316 >
g 2331
2314 = D
2313 D 23318
‘q 2341
2312
231 v
2310 ]
= B
2334 v
1,
2321
D 233 2132
2347
v 2136 2121
it
239 v 232
y 1%
/ 231 N
5
238 2112
2123a
237
D 2110
211
23! 2350

2212
T 2210
229
228
2218
2221
2218
)
2223
2222
==
2126 2125
// 5%
= ,
2.
129 2124124304224 1 o0 225 2219%
2.2) 2 9
e 1753
214 vv 221
N | 2
I
17 119 28 2115 2114
11 L 2231 2230
2118
1
o 219 2116
214 312
219

Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na ob jektu.

EF

X

| |

Investitor:
Biotehniska fakulteta — Univerza v Ljubljani

Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

~

TLORIS PREDVIDENEGA STANJA

SPODNJE PRITLICJE
SANITARIJE — SKLOP 9

SPI d.o.o Objekt
- coT e ) . PRENOVA DELA STAVBE UL BF
Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija
|dentifikacijska $tevilka podjetja: 0050
Ime in priimek Identifikac. st Datum Podpis Risba:
Vodja projekta P.Jerman, udia. A—=1985 maj 2025
Odgovorni proj. P.Jerman, udia. A—=1985 maj 2025
Projektiral P.Jerman, udia. A—1985 maj 2025
L. Skrinjar, m.i.a. maj 2025
Vrsta projekta: Datum risbe: St. projekta: St. nagrta Merilo:
P/l MAJ 2025 8379 /24 /Pl A-8379/24 /P7] 1:50

St. risbe:
1.4.7_5 /



AutoCAD SHX Text
obstoječe stene

AutoCAD SHX Text
nove MK stene

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
požana celica - novo 

AutoCAD SHX Text
MK stene (R)EI60

AutoCAD SHX Text
meja obdelave 

AutoCAD SHX Text
stenska keramika nova

AutoCAD SHX Text
nove luči

AutoCAD SHX Text
parapetni kanal

AutoCAD SHX Text
zaščit. evakuacijska pot

AutoCAD SHX Text
Merilo:

AutoCAD SHX Text
Št. risbe:

AutoCAD SHX Text
Risba:

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
TLORIS PREDVIDENEGA STANJA SPODNJE PRITLIČJE SANITARIJE - SKLOP 9

AutoCAD SHX Text
Ime in priimek

AutoCAD SHX Text
Identifikacijska številka podjetja:

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija

AutoCAD SHX Text
Projektiral

AutoCAD SHX Text
Odgovorni proj.

AutoCAD SHX Text
0050

AutoCAD SHX Text
Identifikac. št.

AutoCAD SHX Text
Datum

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
PRENOVA DELA STAVBE UL BF

AutoCAD SHX Text
Št. načrta

AutoCAD SHX Text
Št. projekta:

AutoCAD SHX Text
Datum risbe:

AutoCAD SHX Text
Vrsta projekta:

AutoCAD SHX Text
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

AutoCAD SHX Text
Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

AutoCAD SHX Text
Vodja projekta

AutoCAD SHX Text
PZI

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
A-8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
L. Skrinjar, m.i.a.

AutoCAD SHX Text
MAJ 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu.

AutoCAD SHX Text
SANITARIJE ŠTUDENTI VZHODNI TRAKT

AutoCAD SHX Text
SANITARIJE ŠTUDENTI ZAHODNI TRAKT

AutoCAD SHX Text
1.4.7_5


Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu.

Investitor:
Biotehniska fakulteta — Univerza v Ljubljani
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

SPlI d.o.o. Objek:

Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija

PRENOVA DELA STAVBE UL BF

Identifikacijska Stevilka podjetja: 0050
Ime in priimek Identifikac. $t. Datum Podpis Risba:

. . . . GRAFICNI PRIKAZI
Vodja projekta P.Jerman, udia. A—=1985 maj 2025 PROSTOROY POSEGOV
Odgovorni proj. P.Jerman, udia. A—=1985 maj 2025 PREDVIDENO STANJE
Projektiral P.Jerman, udia. A—=1985 maj 2025

L. Skrinjar, m.i.q. maj 2025

Vrsta projekta: Datum risbe: St. projekta: St. nagrta Merilo: St. risbe:

P/l MAJ 2025 8379/24 /P7| A-8379/24 /P7| 1:50 1.4.7-149



AutoCAD SHX Text
Merilo:

AutoCAD SHX Text
Št. risbe:

AutoCAD SHX Text
Risba:

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
Ime in priimek

AutoCAD SHX Text
Identifikacijska številka podjetja:

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija

AutoCAD SHX Text
Projektiral

AutoCAD SHX Text
Odgovorni proj.

AutoCAD SHX Text
0050

AutoCAD SHX Text
Identifikac. št.

AutoCAD SHX Text
Datum

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
PRENOVA DELA STAVBE UL BF

AutoCAD SHX Text
Št. načrta

AutoCAD SHX Text
Št. projekta:

AutoCAD SHX Text
Datum risbe:

AutoCAD SHX Text
Vrsta projekta:

AutoCAD SHX Text
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

AutoCAD SHX Text
Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

AutoCAD SHX Text
Vodja projekta

AutoCAD SHX Text
PZI

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
A-8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
L. Skrinjar, m.i.a.

AutoCAD SHX Text
MAJ 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu.

AutoCAD SHX Text
GRAFIČNI PRIKAZI  PROSTOROV POSEGOV PREDVIDENO STANJE

AutoCAD SHX Text
1.4.7-1.4.9


vp=85cm

02

02

02

02

02

02

02

8 X 20/20
8 X 20/20

N

A
2.34

V4
.90

[mYmY
|l B

01
vp=85cm

o

LLLLL) Illllllllllllllllllllllllq LT

A

V4
.90
2.28

S2

N

1.2.13_KABINE '1((('

M1a

)

.

P1

//I

V4
.90
2.28

M1a

01

.78

0
60,

S I WM N N Y WO T T i TRt ] TP W
= [ ]
T2 L
PRPL diog
=l 3 & PRO obs i
==17a.SLO1 921
4 TS
L4174 DIG| 4
L12. gg/@x: =
ol 12174(SL04fe  L.1.2.17s{5L04 L 12k7a.5L04 ~{L.12)7a.5L04
A.2147aLP1 [ 1.2.17a.LMO ><
| 12.174(SLodke  L.1.2.17ad5L04 @H?a.SLM #@7&&04
_ L1284 P 2
|.1.2.174(SL04f L.1.2.17a45L04 @H?a.SLM ﬂ@msm
. X:
L12rZ PP
| 1.2174(SL04}  L1.2.17efSL04 @Wasm “*;)msm
N/R\,. m/ﬂ\,
L14758L04 L1.2(7a 404 g =
= 1.2.17a_VELIKI LABORATORI/
N 52'—/
@ 550 e
H.1.9)7a.5L01
D42.172,.ON0 I7ar /
g 1.1 2472:QMPR
I] =
D L.1.2.17b.HLO1
L.1.2.17b.HLO1
L2l
17b.SL01

A
17b.SL01
e

3 W
J L.1.2.17b.OR’17b.SLO1
‘ 14

1.2.17b_FITO VAJALNICA

@4'”- Ql L41F'2
| =P I IIU.UI_Uld

01

= 8l g 1.2.11_KABINET
% 31
PR 4[PR M4

7B

N10

U e —

1.00

V4

V1

2.28

1.2.10_KABINET

an

LD LT +Il LTI D] IIPI LU L +I LU DDLU DL LD

01

0
-

UL UL LTI LT F

in

PR, [ MA[PR
C C C
1.4 KABINET

e

90
2.24

.

o)

.78

PR —J M4[PR

M4

hladilniki in obstoje¢e omare

V4
.90
2.28

1.2.8_LABHPLC

.78

..1£.8.Si§04 L.mm
~ <

L.1(2.8.5].04
~

V4

1.2.7_LAB. LAMINARIJ

(Q\ N A
L.4(2.171,SL01
= 12 650
PRPL
Bl 112130 11D .90 \ v DRN 4.30 LT FLOMU —
LTI T - o e 71 T 1T\ =
[ ]
- 1
- V4
obstojece vispke omare i4 1.2.17b
TR
2| s ~ -
§ . 1.2.18_LABORATORIJ PRIPRAVLJALNICA 8l g =
§ § ~ -
I 8 ==
|| £ © 1.0630 , 1140 N\ lﬁ 4.?5 EI
= A
g 22 L.1.2.18.LP1
g - 0 i1 ajo I ° °
g 2
= vrata razsirjena na 110 cm! obstojedi visoki lab pult s policami
o - ne posegamo dig StOI’ij
N obgtojegi
g 92/1
'%f 1.2.19_LABORATORIJ PRIPRAVA VZORCEV S
6.50
o
| | obstojedi visok pultiz 1.2.17b
pbstojece vigeCe omarice iz 1.2.17b Kriotom loflizer skrinja -80 °
&)

2.7.51.04

LA2.7.

04

@%"Y"’OO’"VO’O’O’O’O'0'000000000000000¢ VAVAVAVAVAVAL

16.3p

predalnik

omarica

LI I+IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Fe ograja

L 5.30
/I
£ §
(&) i
[fp) i
)
= B g
= o~
o 8
o §
H
g
g
H
g
- =_
P ST————— I ——— A——— 4
- =
>
== V4

$ +1.80

021

V4

01

N1

LEGEN

e
SwmmnmmmnE

=== parapetni kanal

®

1322 t 1311

1321

1.3.20
1323

1319

1347

1324

z
D
D
(XTI v
z
D
v

1.3.25

1343 L3637

1312

1220

&
&

9 Y
U UU
r\l_l_l_lr\

%4

I

i

DA

meja obdelave

pozana celica — novo

zascit. evakuacijska pot

obstojece stene
nove MK stene

MK stene (R)EIBO

stenska keramika nova

116

1.1.10

Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu.

0

| |

Investitor:

Biotehniska fakulteta — Univerza v Ljubljani

Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

SPl d oo Objekt:

co e PRENOVA DELA STAVBE UL BF
Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija
Identifikacijska Stevilka podjetja: 0050

Ime in priimek Identifikac. &t. Datum Podpis Risba:

' ' ; . TLORIS PREDVIDENEGA STANJA
Vodja projekta P.Jerman, udia. A-1985 maj 2025 JCORNJE PRITLICJE
Odgovorni proj. P.Jerman, udia. A=1985 maj 2025 VV/ZHODNI TRAKT — SKLOP 4
Projektiral P.Jerman, udia. A-1985 maj 2025
L. Skrinjar, m.i.q. maj 2025

L|

Vrsta projekta:
&

Datum risbe:

MAJ 2025

S$t. projekta:
8379,/24 /Pl

St natrta

A-8379/24 /PZ

Merilo:

1. 30

St. risbe:

1.4.8_1



AutoCAD SHX Text
obstoječe stene

AutoCAD SHX Text
nove MK stene

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
požana celica - novo 

AutoCAD SHX Text
MK stene (R)EI60

AutoCAD SHX Text
meja obdelave 

AutoCAD SHX Text
stenska keramika nova

AutoCAD SHX Text
nove luči

AutoCAD SHX Text
parapetni kanal

AutoCAD SHX Text
zaščit. evakuacijska pot

AutoCAD SHX Text
Merilo:

AutoCAD SHX Text
Št. risbe:

AutoCAD SHX Text
Risba:

AutoCAD SHX Text
1.4.8_1

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
TLORIS PREDVIDENEGA STANJA ZGORNJE PRITLIČJE VZHODNI TRAKT - SKLOP 4

AutoCAD SHX Text
Ime in priimek

AutoCAD SHX Text
Identifikacijska številka podjetja:

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija

AutoCAD SHX Text
Projektiral

AutoCAD SHX Text
Odgovorni proj.

AutoCAD SHX Text
0050

AutoCAD SHX Text
Identifikac. št.

AutoCAD SHX Text
Datum

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
PRENOVA DELA STAVBE UL BF

AutoCAD SHX Text
Št. načrta

AutoCAD SHX Text
Št. projekta:

AutoCAD SHX Text
Datum risbe:

AutoCAD SHX Text
Vrsta projekta:

AutoCAD SHX Text
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

AutoCAD SHX Text
Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

AutoCAD SHX Text
Vodja projekta

AutoCAD SHX Text
PZI

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
A-8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
L. Skrinjar, m.i.a.

AutoCAD SHX Text
MAJ 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu.


o NN

U

€

N
o

i ] ©

2.29

—
y .90 v
4l 4l
N V4
N H
11332
=1
1
|
s 5S1 =
- — 1.81 -
B L, 70 1.08 IJ,ZD 08 y 7
7 7 | 71
Illllvyllllllll

ke L

N =

SANITARIJE STUDENTI ZAHODNI TRAKT

8

13.11

1321

1.3.20
1323

13.19

1347

1324

D
D
D
1Be D
D
D
D

1335 [

1325

1313 L3 oo

SANITARIJE STUDENTI VZHODNI TRAKT

LEGEN

e
SwmmnmmmnE

0750

DA

meja obdelave

pozana

nove MK stene

MK stene (R)EIBO

parapetni kanal

celica — novo

zascit. evakuacijska pot

stenska keramika nova

. .
@
& &
Lr) Lr)
1.2.
1.84 2.
.90 L %5 L .90 89
ve 7 ¢ V4
- | i
| —
S
SS1
1.84 .29
a0, 1.08 y 0 51
71 71
IIIIIIIIIII%II IIIIIIIII%IIII

An

1.1.10

111

Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na ob jektu.

X

| |

Investitor:

Biotehniska fakulteta — Univerza v Ljubljani
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

~

SPI d.o.o Objekt
- coT e ) . PRENOVA DELA STAVBE UL BF

Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija

|dentifikacijska $tevilka podjetja: 0050
Ime in priimek Identifikac. st Datum Podpis Risba:

, , . , TLORIS PREDVIDENEGA STANJA
Vodja projekta P.Jerman, udia. A—=1985 maj 2025 J0ORNJE PRITLICUE
Odgovorni proj. P.Jerman, udia. A—=1985 maj 2025 SANITARIJE — SKLOP 9
Projektiral P.Jerman, udia. A—1985 maj 2025

L. Skrinjar, m.i.a. maj 2025

Vrsta projekta: Datum risbe: St. projekta: St. nagrta Merilo: St. risbe:
vz MAJ 2025 8379 /24 /Pl A-8379/24 /P7] 1:50 148 2 /



AutoCAD SHX Text
obstoječe stene

AutoCAD SHX Text
nove MK stene

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
požana celica - novo 

AutoCAD SHX Text
MK stene (R)EI60

AutoCAD SHX Text
meja obdelave 

AutoCAD SHX Text
stenska keramika nova

AutoCAD SHX Text
nove luči

AutoCAD SHX Text
parapetni kanal

AutoCAD SHX Text
zaščit. evakuacijska pot

AutoCAD SHX Text
Merilo:

AutoCAD SHX Text
Št. risbe:

AutoCAD SHX Text
Risba:

AutoCAD SHX Text
1.4.8_2

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
TLORIS PREDVIDENEGA STANJA ZGORNJE PRITLIČJE SANITARIJE - SKLOP 9

AutoCAD SHX Text
Ime in priimek

AutoCAD SHX Text
Identifikacijska številka podjetja:

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija

AutoCAD SHX Text
Projektiral

AutoCAD SHX Text
Odgovorni proj.

AutoCAD SHX Text
0050

AutoCAD SHX Text
Identifikac. št.

AutoCAD SHX Text
Datum

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
PRENOVA DELA STAVBE UL BF

AutoCAD SHX Text
Št. načrta

AutoCAD SHX Text
Št. projekta:

AutoCAD SHX Text
Datum risbe:

AutoCAD SHX Text
Vrsta projekta:

AutoCAD SHX Text
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

AutoCAD SHX Text
Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

AutoCAD SHX Text
Vodja projekta

AutoCAD SHX Text
PZI

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
A-8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
L. Skrinjar, m.i.a.

AutoCAD SHX Text
MAJ 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu.

AutoCAD SHX Text
SANITARIJE ŠTUDENTI VZHODNI TRAKT

AutoCAD SHX Text
SANITARIJE ŠTUDENTI ZAHODNI TRAKT


02

02

V1

V16

N1

: PR PRI
; H
5 M4[b1 l M4 | D uL 3'2'3%‘LP1 L JL]_AF["‘
T % % H
s 2 o §
N 3.2.32_VMESNI PROSTOR “ §
o g
537 614 N &
D i o
=S
1 Al | N
=
=
LEGENDA
C3 mejo obadlove
s DO70Na celica — novo
] zasegit. evakuacijska pot
V//A obsiojece siene
XY nove MK stene
V07

MK stene (R)EIBO
stenska keramika nova

=== parapetni kanal

V16

3326 |

3325

D
R %
D
L

o

3219

3218

3217

3216

3220

3215

3221

3213

3212

9
”

9
B
7( 3214
] 9
”

] v

3222

3224

Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na ob jektu.

SP

Investitor:

d.o.o.

Biotehniska fakulteta — Univerza v Ljubljani
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

~

Ob jekt

PRENOVA DELA STAVBE UL BF

Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija
|dentifikacijska $tevilka podjetja: 0050
Ime in priimek Identifikac. st Datum Podpis Risba:

e ots | Poerman, wia | A-1565 | moj 2005 TLGRS PREDVDENEGA STAN.A
Odgovorni proj. P.Jerman, udia. A—=1985 maj 2025
Projektiral P.Jerman, udia. A—1985 maj 2025

L. Skrinjar, m.i.a. maj 2025
Vrsta projekta: | Datum risbe: St projekta: St. nagrta Merilo: St. risbe:
vz MAJ 2025 8379 /24 /Pl A-8379/24 /P7] 1:50 1.49 7 /



AutoCAD SHX Text
obstoječe stene

AutoCAD SHX Text
nove MK stene

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
požana celica - novo 

AutoCAD SHX Text
MK stene (R)EI60

AutoCAD SHX Text
meja obdelave 

AutoCAD SHX Text
stenska keramika nova

AutoCAD SHX Text
nove luči

AutoCAD SHX Text
parapetni kanal

AutoCAD SHX Text
zaščit. evakuacijska pot

AutoCAD SHX Text
Merilo:

AutoCAD SHX Text
Št. risbe:

AutoCAD SHX Text
Risba:

AutoCAD SHX Text
1.4.9_1

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
Ime in priimek

AutoCAD SHX Text
Identifikacijska številka podjetja:

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija

AutoCAD SHX Text
Projektiral

AutoCAD SHX Text
Odgovorni proj.

AutoCAD SHX Text
0050

AutoCAD SHX Text
Identifikac. št.

AutoCAD SHX Text
Datum

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
PRENOVA DELA STAVBE UL BF

AutoCAD SHX Text
Št. načrta

AutoCAD SHX Text
Št. projekta:

AutoCAD SHX Text
Datum risbe:

AutoCAD SHX Text
Vrsta projekta:

AutoCAD SHX Text
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

AutoCAD SHX Text
Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

AutoCAD SHX Text
Vodja projekta

AutoCAD SHX Text
PZI

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
A-8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
L. Skrinjar, m.i.a.

AutoCAD SHX Text
MAJ 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu.

AutoCAD SHX Text
TLORIS PREDVIDENEGA STANJA ETAŽA VZHOD - SKLOP 5


€

€

L

N

]
]

>0

@

| K

N

SANITARIJE STUDENTI ZAHODNI TRAKT

€

<8

5

&

:(v sl L, 70 L 1.08 JFD 08 y
‘{ 7 71 71 A
Pt

vv% Illllvyllllll vv vvv vv vv VVVW II”!’IIWIIII

N

&WWW‘V‘*‘*&V‘W‘W@%*‘@“&W@W@WWVWWWWW‘VWW‘VW@”

|

J| 0| B|o
j URRGY
"\ / u
(e

2.
9S4 %ﬂ
1.84 il
o | e 9%
A V4 A /|
1.84 T__l_siy SS /
70 L ds | 1.08
71
Illllllllvyll II.IIIIIII%‘II

SANITARIJE STUDENTI VZHODNI TRAKT

LEGENDA

e
SwmmnmmmnE

|@m

meja obdelave

zana

celica — novo
. evakuacijska pot

nove MK stene

MK stene (R)EIBO

stenska keramika nova

parapetni kanal

Opomba:

3326 3330

3325

D
R %
D
L

N
[

( 3328
i
i

N

3218
8218 o 217
| s216
o st
3220
F) { o2
I o s213
3221 )
] o sar
VAN

N
9
3222 T 828
9
N

324

Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na ob jektu.

X

b E

Investitor:
Biotehniska fakulteta — Univerza v Ljubljani
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

~

SPI d.o.o Objekt
- coT e ) . PRENOVA DELA STAVBE UL BF
Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija
|dentifikacijska $tevilka podjetja: 0050
Ime in priimek Identifikac. st Datum Podpis Risba:
TLORIS PREDVIDENEGA STANJA
Vodja projekta P.Jerman, udia. A—=1985 maj 2025 CTATA
Odgovorni proj. P.Jerman, udia. A—=1985 maj 2025 SANITARIJE — SKLOP 9
Projektiral P.Jerman, udia. A—1985 maj 2025
L. Skrinjar, m.i.a. maj 2025
Vrsta projekta: Datum risbe: St. projekta: St. nagrta Merilo: St. risbe:
Qz MAJ 2025 8379 /24 /Pl A-8379/24 /P7] 1:50 1.49 2 /



AutoCAD SHX Text
obstoječe stene

AutoCAD SHX Text
nove MK stene

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
požana celica - novo 

AutoCAD SHX Text
MK stene (R)EI60

AutoCAD SHX Text
meja obdelave 

AutoCAD SHX Text
stenska keramika nova

AutoCAD SHX Text
nove luči

AutoCAD SHX Text
parapetni kanal

AutoCAD SHX Text
zaščit. evakuacijska pot

AutoCAD SHX Text
Merilo:

AutoCAD SHX Text
Št. risbe:

AutoCAD SHX Text
Risba:

AutoCAD SHX Text
1.4.9_2

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
Ime in priimek

AutoCAD SHX Text
Identifikacijska številka podjetja:

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija

AutoCAD SHX Text
Projektiral

AutoCAD SHX Text
Odgovorni proj.

AutoCAD SHX Text
0050

AutoCAD SHX Text
Identifikac. št.

AutoCAD SHX Text
Datum

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
PRENOVA DELA STAVBE UL BF

AutoCAD SHX Text
Št. načrta

AutoCAD SHX Text
Št. projekta:

AutoCAD SHX Text
Datum risbe:

AutoCAD SHX Text
Vrsta projekta:

AutoCAD SHX Text
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

AutoCAD SHX Text
Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

AutoCAD SHX Text
Vodja projekta

AutoCAD SHX Text
PZI

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
A-8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
L. Skrinjar, m.i.a.

AutoCAD SHX Text
MAJ 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu.

AutoCAD SHX Text
TLORIS PREDVIDENEGA STANJA ETAŽA SANITARIJE - SKLOP 9

AutoCAD SHX Text
SANITARIJE ŠTUDENTI VZHODNI TRAKT

AutoCAD SHX Text
SANITARIJE ŠTUDENTI ZAHODNI TRAKT


vp=85cm

v
J U/ Jl s 3.330 S
D EF G H

3326 N [ 2330 3218
[ 8219 o sar

—— AV ”
o 216
BEE 3215

© 3220
3214
ljt

I o s21

o) . 3221 v
=> o — ] T 3212

i

s
- o Y
> o
3222 o 828
’\
/ 827
I —= 3114
SRCINN (XK 3 1.
o v 3116 I laus H e 3224 AN 325
i A yall InY Y D o
- N A
aded
(731220 319

N6
|

preklada + 10.20
EF H” XT |
p=85cm

02a

01

V4

NN NN

01
V4
ol

obstojea miza M4 -

obstoje¢a miza

3.3.22_KABINET| =~

ok,
e St6+

.60

ma ma) bma
40/2 40/2 40/2

P1 == —
M1 -)))n Vs 3321KABINER g

PR 473

fan

™ AN A AN AN A AN A AN A AN A AN AN AN AN AN M AN A

dk?fé? i o3 oA oo 1
stgjeci -
4

3.3 K l L.3.3.29.LP
obi1do 1.3.3.29.HLH 0 ojo

L3.3Ro.LP

S
NI

<

Mol

2 8B s | 8 A
5 - -, : 528 LEGENDA
82 R MP¢: <S¢ L'3'3' L'3'3' gu——
M4 M4 g < ] | or——
ny H L.3.3.29.LP03 L.3.3.29.LP03 &l s pocana celica m Novo
S1 S1 - 3 L.3.3.40.SL03 L.3(3e2%3L03 L.3.3.20.SL0 - L ] =zascit. evakuacijska pot
3.3.20_KABINET| 8| = i 00 & @ i UZ7A o e
\/\/ 4.73 \/\\?( i 2 ; L-3-3-2 L. @ L-3-3-€ RXXNJ nove MK stene
& i g . ) ) = U V224 MK stene (R)EIBO
; : £ = Py Il stenska keramika nova
i H L\.3.‘ 33” L.3LO3 33” —
T 2 PRE e @334 L0k ® &34 |
. ] v v o parapetni kanal
82 S Ig g I g e
M4 A/j\ = L'%%_? i L.3.3.€ L.J_03 L33€

Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu.

3.3.29_MB VAJALNICA 2

S1 =

T T T T T T T T T
02

L )< =
*P H V16 L.3.3.29.MIZ\ § estitor
G 6.50 ] ‘Biotehnizka fakulteta — Univerza v Ljubljani \
H - ] - jubljani
V] 3319 KABINET) | 1§ RS 1 |= ui = % é Jomnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
4.73 & b= B =
T1 g T .
£ § i —_— =2 2T J I = Sl ‘,, d.o.o. , . I oRENOVA DELA STAVBE UL BF
A TR AN SRR AN AN L < WAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAY VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAY Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija
1 1 |dentifikacijska $tevilka podjetja: 0050
- . Ime in priimek Identifikac. st Datum Podpis Risba:
© © ' ' . , TLORIS PREDVIDENEGA STANJA
S S Vodja projekta P.Jerman, udia. A-1985 maj 2025 CTASA ZAHOD — SKLOP 6
L a +5.40 L S Odgovorni proj. | P.Jerman, udia. A-1985 maj 2025
5 Projektiral P.Jerman, udia. A—1985 maj 2025
L. Skrinjar, m.i.a. maj 2025
10{x 29/ 16.36 Vrsta projekta: Datum risbe: St. projekta: S$t. nadrta Merilo: St. risbe:
- ] = — P/l MAJ 2025 8379/24 /P17 A-8379 /24 /PZ| 1:50 1.49 5 /



AutoCAD SHX Text
obstoječe stene

AutoCAD SHX Text
nove MK stene

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
požana celica - novo 

AutoCAD SHX Text
MK stene (R)EI60

AutoCAD SHX Text
meja obdelave 

AutoCAD SHX Text
stenska keramika nova

AutoCAD SHX Text
nove luči

AutoCAD SHX Text
parapetni kanal

AutoCAD SHX Text
zaščit. evakuacijska pot

AutoCAD SHX Text
Merilo:

AutoCAD SHX Text
Št. risbe:

AutoCAD SHX Text
Risba:

AutoCAD SHX Text
1.4.9_3

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
TLORIS PREDVIDENEGA STANJA ETAŽA ZAHOD - SKLOP 6 

AutoCAD SHX Text
Ime in priimek

AutoCAD SHX Text
Identifikacijska številka podjetja:

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija

AutoCAD SHX Text
Projektiral

AutoCAD SHX Text
Odgovorni proj.

AutoCAD SHX Text
0050

AutoCAD SHX Text
Identifikac. št.

AutoCAD SHX Text
Datum

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
PRENOVA DELA STAVBE UL BF

AutoCAD SHX Text
Št. načrta

AutoCAD SHX Text
Št. projekta:

AutoCAD SHX Text
Datum risbe:

AutoCAD SHX Text
Vrsta projekta:

AutoCAD SHX Text
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

AutoCAD SHX Text
Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

AutoCAD SHX Text
Vodja projekta

AutoCAD SHX Text
PZI

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
A-8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
L. Skrinjar, m.i.a.

AutoCAD SHX Text
MAJ 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu.


A " AR AR ATV AR A " " f"l‘l"ll |||| o T T T T T T e R e T T g
N I = = = B D EF G H
OMEON KMDWB.ORT1 © @.B f § > o> =~ [0 0 0 |
i - ) 3326 t 3330 3218
L KMIVIB L Pyl KMOMB. OMH2 % g i = .3.3.32 HLKULS K L ELL.3.3.32.LP01 ] g E =1 | =
Q—& D = = = '5‘..3 3324 7% 3328 j( 3216
i : 1 : . "
5 @ SLO1 _|§_§_ g i V16 § - AT g‘ > E . 3218
= § g g v t 7( 3214
* i H - s S 0
5 i 1 = 8 3.3.32_MB VAJALNICA 1 pomn ' B
. 5" 24— § ) 3212
i B.SL02 IEJKMéMB. 5L02 H Y | )
L | H N 9. . [
£ i \‘L-K'\g MB.LPQIE £ ) L3330 P04 |3 —e o—¢| [3330LP04 |3 —e S
i SIS £ £ L.3.32)pL03 L3 LO3L.SL03 L. @ L03 :
L.KMGMB.LP4 | Lé§MDMB.LP4.1 e || H i ™" T ™ N
= A 1 L.AIVDI B = 2
] | 2 = g Y
LKMD BSL02 AT AT H _ﬂ L Q ‘ Q -' Q - et 3222 T 328
i L.Y3329L03 L.3‘03;SL03 L.‘LO3 - T J=
= = - E 8 ; f ! ! ! 3118 M3117 T — 113 3112 ozt AN 225
Q@ -~ ] . . = = anm nnr\ll’r\r\ o
@,. B.SLO1 NI (i H L83 32)5L03 L3 03 .SL03 L. LO3 » N o :
P < B ~. . H * 0 | 731220 318
3 *x o i i i i
> " L L | L.43.32)pL03 L.303.SL03 L.LO3 == || g
« o )< § s b & ‘ ~a oA ‘ o] L 2 ‘ S |
>o<\ L.KN(DME.HL [ i 3 : : : :
. : L3532%5L03 L3 LO3L.SL03 L @ 03 o o
LKVDYB SL07 ORERR I i ™NT N N ™ —af [
== v oL = H ¥ —
3.3.16_VELIKI MIKROBIOLOSK : H
LABORATORIJ KDMB o a&yiE ! L.3.3.32.MIZ\
L EB.SA_OZ 4y I =
i — ][Fs g ) =S4 ]
f - i 3332PI6 /' [[33321P0 650 NI
N B 464 v .90 v ; =8 | &
ar\| g H 7 7 | 88 vp=25c
v 3 |8 i Q 13332 CENRS332TABLA_LI33IPLATNG. preklada f 1020 J Il | 83 P
= ) 192 5 i P L l= [
2 il i | < 833,
= L2 o N\ [E i 333 pL3.3.33 PO I b g 3l3.33 avTokf || -
gl =\ i H 3 1
IEB SLp2 £ i ) -
- ; Lingivelle M§ i : -
' ' £ 3 @ L03
: 3.3.33_PRIPRAVLJALNICA W,
1 2 = | N
| {K i H ~
g L.3.3.15.BVK2 " (t% i L|3.3.33.LAM
£ W I PP,
§ T_;QAT i 3 6.50
iIF— L3315 LF " PV3 i J o dﬂ 0 3 02
- | |&[L3.3.15]LP8 MR T - 105/200+80 | N L
° §»—5u3 S 13“1 dl= ¥ N € 3.33.LPO
£ ! . elie H N u : ~ L.3.3.33.LP04
g 8 B 1 o
ki pu 145 % | CI\/%-IZ / | S”,?? %_, 1.68 o — L.wwz‘h 0
£ N N T 7 £ i ¢z
H = I T40200+80 EERIE 5 IR l N
£ SL01 g £ i L3S A7A .
e ' “‘i“ £ A Rk TE LEGENDA
3.3.15_LABORATORN : £ i *% ]
VARNQSTNA STOPNJA 2 F L~ I i e ¢
= ; \1 7‘7 R LU
] 4 ; - DO/CONA CelICd — NOVO
: : SL02 = : 5 RN NN A‘T ] zascit. evakuacijska pot
L3BAISTHE H © — — — V//A obstojece stene
K i i ) © |
0 _ > e o : : Ry nove MK stene
=5 ° =>T ¢ -3 V
m L.3.3.15.LPS7 \,um £ S &, Lz TK Sktenf (R)iso
g 1 V8 stenskd eramika nova
-~ IF3F i 3.336 - - —
I 0 5 g
=] H £
3145104 1| 2 3 £ - .
LQ ~| L.3.3.78L £ - L_/{%n/_[:gﬁ"»] 00 " \J = \ = parapetni kanal
i L.313.35.PZ}kd)
2 80/200 § § L.313.35 PA Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu.
L.3B.15C H ~
Y
= 8 3.3.35 Tl'ﬁ AMBA PLINOV 3.3.38 3.1.21 Investitor:
L.3.3.15.HLK ] £ V16 H e Biotehniska fakulteta — Univerza v Ljubljani
* = g | 3.4 35800l 2.3.35.0MN ' 2.7 % é Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
L3358V 3.3.35% SIBOMNAAT [ =,
£ £ A 7 N SPl d.o.o Ob jekt
L0 i H J V4 e B PRENOVA DELA STAVBE UL BF
g SH Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija
< g 3.3.2 Identifikacijska tevilka podjetja: 0050
.3.13.5L01 4314 H Ime in priimek Identifikac. St Datum Podpis Risba:
-3 1SLO S S - P - ; . . TLORIS PREDVIDENEGA STANJA
T 7 < i i T 2 ~ 0dja projekta JJerman, udid. maij ETA?A 7AHOD — SKLOP 6
L B.3.15.LP5 £ 51 Odgovorni proj. P.Jerman, udia. A=1985 maj 2025
0 jo o B :
: 33.158VK .| [B Projektira PJerman, udio. | A-1985 | maj 2025
' s TARALLZRA L Skrinjor, miio. maj 2025
1 S 11T 1 1 1 o S - Vrsta projekta: Datum risbe: St. projekta: St. nagrta Merilo: St. risbe:
T 1Dx 49/ 16.36 | P/l MAJ 2025 8379 /24 /Pl A-8379/24 /P7] 1:50 1.49 4 /


AutoCAD SHX Text
obstoječe stene

AutoCAD SHX Text
nove MK stene

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
požana celica - novo 

AutoCAD SHX Text
MK stene (R)EI60

AutoCAD SHX Text
meja obdelave 

AutoCAD SHX Text
stenska keramika nova

AutoCAD SHX Text
nove luči

AutoCAD SHX Text
parapetni kanal

AutoCAD SHX Text
zaščit. evakuacijska pot

AutoCAD SHX Text
Merilo:

AutoCAD SHX Text
Št. risbe:

AutoCAD SHX Text
Risba:

AutoCAD SHX Text
1.4.9_4

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
TLORIS PREDVIDENEGA STANJA ETAŽA ZAHOD - SKLOP 6 

AutoCAD SHX Text
Ime in priimek

AutoCAD SHX Text
Identifikacijska številka podjetja:

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija

AutoCAD SHX Text
Projektiral

AutoCAD SHX Text
Odgovorni proj.

AutoCAD SHX Text
0050

AutoCAD SHX Text
Identifikac. št.

AutoCAD SHX Text
Datum

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
PRENOVA DELA STAVBE UL BF

AutoCAD SHX Text
Št. načrta

AutoCAD SHX Text
Št. projekta:

AutoCAD SHX Text
Datum risbe:

AutoCAD SHX Text
Vrsta projekta:

AutoCAD SHX Text
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

AutoCAD SHX Text
Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

AutoCAD SHX Text
Vodja projekta

AutoCAD SHX Text
PZI

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
A-8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
L. Skrinjar, m.i.a.

AutoCAD SHX Text
MAJ 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu.


vp=85cm

Fe ograja

10x29/16.36

_qbwm

021

10|x 29/ 16|36

H
5 g = B
i M4 =
g PR hladilne komore - obstojeCe  |§
ne posegamo %
| (81 %
f | -
HIPR || sa12pisarna || i
| \ H
; (81 O\ \
| 8| oI
- 23 | Al 2.40
5 4 M4 = [0
f 2 N
£ _ N= © .3 ONH ONC ;
— ¥ S NIMACE L13.11.0MgH4 ? H
| - |
1N —=S 3.3.11.D|G | \[IE
5 ]
: =
: EL 1 33411LP 1
0 ofo 0fo I © ]
C ¢
l D i
3.3.11_ANALITSKA SOBA g i
o o o 7§
i1 M®®ﬂﬂ i 0 f
oL
v M4—— PR Ivig——+ PR > i
S1 S1
3.3.9_KABINET
RVaTVahvahvahiva
O4—04 2t |[8
ZEE N 9 :
goL
s1 | PRIm4|s1 |IPR
- = <
3.3.8_KABINET
NN ™
Y Y Y Y Y Y Vg
6464— 04 2t 1§
H P6 H
00 00 2 00 0 B N R
S
F— K
_ N 336 .

PV2
100/200+80

V16

3326 t | 3330 3218
3325 v [ 8219 3217
c 3328 j
3324 7 E O 3216
v E . t 3215
v t jt 3214
o 17( 3213
’ ’ ’ I ————— 7] ]  s2n
I
o7 7
= =
Y
3222 328
“ t 327
> “ 113 3112 ozt £3wAN I
N N .23
w 3.led =
(731220 319
=
preklada + 1020 | ||| | g »
2 %; T | ©
p=85cm | | /% ; -
2
P RS
| (
2 %
- LEGENDA
IR L3 meja obdelave
[ = DOZONA celica — Novo
] =zascit. evakuacijska pot
: V//A obsiojece siene
—— RXX\J nove MK stene
= V22722 MK stene (R)EIBO
stenska keramika nova
H mm==m parapetni kanal
[ Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu.
pleklada + 10.20 | | ©
i & z || © Investitor:
~stem] | nvestitor: N . o
P [ Biotehniska fakulteta — Univerza v Ljubljani
% = é Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
= .
Objekt
'E';g SP ‘ d -0. 0. ) - PRENOVA DELA STAVBE UL BF
%1 Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija
>
- |dentifikacijska $tevilka podjetja: 0050
=z
Ime in priimek Identifikac. st Datum Podpis Risba:
, , . , TLORIS PREDVIDENEGA STANJA
Vodja projekta P.Jerman, udia. A-1985 maj 2025 CTASA ZAHOD — SKLOP 6
Odgovorni proj. P.Jerman, udia. A=1985 maj 2025
X Projektiral P.Jerman, udia. A=1985 maj 2025
L. Skrinjar, m.i.a. maj 2025
> Vrsta projekta: Datum risbe: St. projekta: St. nagrta Merilo: St. risbe:
P/l MAJ 2025 8379 /24 /Pl A-8379/24 /P7] 1:50 1.49 5 /



AutoCAD SHX Text
obstoječe stene

AutoCAD SHX Text
nove MK stene

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
požana celica - novo 

AutoCAD SHX Text
MK stene (R)EI60

AutoCAD SHX Text
meja obdelave 

AutoCAD SHX Text
stenska keramika nova

AutoCAD SHX Text
nove luči

AutoCAD SHX Text
parapetni kanal

AutoCAD SHX Text
zaščit. evakuacijska pot

AutoCAD SHX Text
Merilo:

AutoCAD SHX Text
Št. risbe:

AutoCAD SHX Text
Risba:

AutoCAD SHX Text
1.4.9_5

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
TLORIS PREDVIDENEGA STANJA ETAŽA ZAHOD - SKLOP 6 

AutoCAD SHX Text
Ime in priimek

AutoCAD SHX Text
Identifikacijska številka podjetja:

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija

AutoCAD SHX Text
Projektiral

AutoCAD SHX Text
Odgovorni proj.

AutoCAD SHX Text
0050

AutoCAD SHX Text
Identifikac. št.

AutoCAD SHX Text
Datum

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
PRENOVA DELA STAVBE UL BF

AutoCAD SHX Text
Št. načrta

AutoCAD SHX Text
Št. projekta:

AutoCAD SHX Text
Datum risbe:

AutoCAD SHX Text
Vrsta projekta:

AutoCAD SHX Text
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

AutoCAD SHX Text
Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

AutoCAD SHX Text
Vodja projekta

AutoCAD SHX Text
PZI

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
A-8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
L. Skrinjar, m.i.a.

AutoCAD SHX Text
MAJ 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu.


X2

NN 00100 ] . , . .
= 3326 | 3218
| 3|53 ~. | Z i I
8 o 8 o \ 3325 7 [ c 3217
= S © S © éi \ F)P/ a% 2 AV 3328 ”
= | 3324 7 E t 3216
: - ‘ ! -
8| |%: RP :
A q 3
g ©
| K M1 s M1 M1 .
3.1.12 g§INO3| ¢ 3.1. 11 M3 |P1 = 1 3110 2 "‘.
i 3.1.11/PISARNA e =
§|!\/ | Raoiske KaTEDRE | I[ 3 =
i GP2 GF2
£ recd R B 3.1.10_ REFERAT /& g
£ I VR /N s ) Ny ke £
i S1 < Y
- m
ice 220X 7
| I'T"l AR " 0 0 0 ! ) H
£ Ko IE 2
Y
v8 s i 8
- 1 . g 000 J'—li 9
]n N 7
BT 7
= 535
. 1.8 L e
p * 3
Q
Q
- NI
T T L AR RRTRT RN ] | 319
1.29 90 1.29 : o '
. L L . B0 .90 | 194 \a
N © 274
L.3.1.8b.LP(2 L.3.1.8b.LPO1 4 - o
I 1.8a b
L.3.1 OMN \22
3.1.8b_PCR SOBA = | PK1 L.3.{{8a\Sk02
3.1.8a_ PRIPRAVLJALN S
MIKROSK 2\
02 L02 >
[I
L.31.8b.LP04 [IL.3 {bTPK A T I =
Cp -8z o g e
D )= 1.8b.HLZ 1
e ———— < o . —— . WW Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu.
Investitor:
Biotehniska fakulteta — Univerza v Ljubljani
LECGENDA % g Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
A Sdelave Objekt:
| T— v‘ obdelay Sp ‘ d .0.0. ) B : PRENOVA DELA STAVBE UL BF
m— pOZ0NG celica — novo Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija
zascit. uacijska pot
—1 okuacijska p Identifikacijska stevilka podjetja: 0050
V274 obstojete stene Ime in priimek |dentifikac. &t. Datum Podpis | Risba:
TLORIS PREDVIDENEGA STANJA
RXN\J nove MK stene : ; i _ ; .
Vodja projekta P.Jerman, udia. A—1985 maj 2025 ETAYA OSREDNJ DEL — SKLOP 7
vr/2224 WK stene (R)EIBO Odgovorni proj | P.Jerman, udia. A-1985 maj 2025
S e e Projektiral P.Jerman, udio. A-1985 | maj 2025
L. Skrinjar, m.i.a. maj 2025
=== parapetni kanal Vrsta praojekta: Datum risbe: St. projekta: St. naérta Merilo: St. risbe:
P/l MAJ 2025 8379/24 /P7| A-8379/24 /P7| 1:20 149 6



AutoCAD SHX Text
obstoječe stene

AutoCAD SHX Text
nove MK stene

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
požana celica - novo 

AutoCAD SHX Text
MK stene (R)EI60

AutoCAD SHX Text
meja obdelave 

AutoCAD SHX Text
stenska keramika nova

AutoCAD SHX Text
nove luči

AutoCAD SHX Text
parapetni kanal

AutoCAD SHX Text
zaščit. evakuacijska pot

AutoCAD SHX Text
Merilo:

AutoCAD SHX Text
Št. risbe:

AutoCAD SHX Text
Risba:

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
Ime in priimek

AutoCAD SHX Text
Identifikacijska številka podjetja:

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija

AutoCAD SHX Text
Projektiral

AutoCAD SHX Text
Odgovorni proj.

AutoCAD SHX Text
0050

AutoCAD SHX Text
Identifikac. št.

AutoCAD SHX Text
Datum

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
PRENOVA DELA STAVBE UL BF

AutoCAD SHX Text
Št. načrta

AutoCAD SHX Text
Št. projekta:

AutoCAD SHX Text
Datum risbe:

AutoCAD SHX Text
Vrsta projekta:

AutoCAD SHX Text
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

AutoCAD SHX Text
Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

AutoCAD SHX Text
Vodja projekta

AutoCAD SHX Text
PZI

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
A-8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
L. Skrinjar, m.i.a.

AutoCAD SHX Text
MAJ 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu.

AutoCAD SHX Text
1.4.9_6

AutoCAD SHX Text
TLORIS PREDVIDENEGA STANJA ETAŽA OSREDNJI DEL - SKLOP 7 OSREDNJI DEL - SKLOP 7  - SKLOP 7 7 


! V8 ' P L L
_|' - I '—-—' ; . . ) ‘j . ; . I '— - c D EF H
§ § 3326 t: 3330 3218
g § 3325 v [ 8219 o sam
; ; t 3328 7
; ; ; 3324 7 E t 3.2.16
a H £
T T 17 § § D E . q 3218
Rl ) .9/ § § § l§ 17( 3214
ZI va PER g E | g 3213
I 1.99 / q B é é 3221 D
§ I_ L § g e g ] T 3212
S H o [B vAS
6 S i el 2 1
T = £ RESEM 55l ‘
A A T 7525 OV T 48 i SEE ”
VD1 Lﬂ § § % 5% § J th 329
L.3.1P2a.KO § g g% § 3222 T 828
L.3.1[22a.08 |§ H S g
3.1.22a_MIKROSKOPIRNICA 5 |4 s 0 E S
v.pr.=2,50 m =9 18 H £ 2004 2 325
L.@Q?esm g i i
|8 i 1
L8(1.22SL01 | i H £
L.3.1.22a.MMK | L.3.1.22a.MIZA1 o) (8
N 3.42 H £
1.22a.MIYA? £ §

]
| 4
’I
|

V21

m

rtina 300 / 299 ¢!
rostora 325 cm

p

2

vetla viina p

T e e e e e e T e T e e e "

Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu.

Investitor:
Biotehniska fakulteta — Univerza v Ljubljani
DA % g Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

LEGEN

PIImE 1 cia obdelave Objekt:
| re— :] S p ‘ d .0.0. ) B : PRENOVA DELA STAVBE UL BF
— DOZC elica — novo Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija
asc¢it. evakuacijska pot
— . evakuacijska p ldentifikacijska $tevika podjetja: 0050
V274 obstojete stene Ime in priimek |dentifikac. &t. Datum Podpis | Risba:
TLORIS PREDVIDENEGA STANJA

R nove MK stene ; ; i _ i .
: Vodja projekia P.Jerman, udia. A—=1985 maj 2025 CTAYA OSREDNJ DEL — SKLOP 7
vr/2224 WK stene (R)EIBO Odgovorni proj | P.Jerman, udia. A-1985 maj 2025

S e e Projektiral P.Jerman, udio. A-1985 | maj 2025

L. Skrinjar, m.i.a. maj 2025

P/l MAJ 2025 8379/24 /P7| A-8379/24 /P7| 1:20 149 7

=== parapetni kanal Vrsta praojekta: Datum risbe: St. projekta: St. naérta Merilo: St. risbe: /



AutoCAD SHX Text
obstoječe stene

AutoCAD SHX Text
nove MK stene

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
požana celica - novo 

AutoCAD SHX Text
MK stene (R)EI60

AutoCAD SHX Text
meja obdelave 

AutoCAD SHX Text
stenska keramika nova

AutoCAD SHX Text
nove luči

AutoCAD SHX Text
parapetni kanal

AutoCAD SHX Text
zaščit. evakuacijska pot

AutoCAD SHX Text
Merilo:

AutoCAD SHX Text
Št. risbe:

AutoCAD SHX Text
Risba:

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
Ime in priimek

AutoCAD SHX Text
Identifikacijska številka podjetja:

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija

AutoCAD SHX Text
Projektiral

AutoCAD SHX Text
Odgovorni proj.

AutoCAD SHX Text
0050

AutoCAD SHX Text
Identifikac. št.

AutoCAD SHX Text
Datum

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
PRENOVA DELA STAVBE UL BF

AutoCAD SHX Text
Št. načrta

AutoCAD SHX Text
Št. projekta:

AutoCAD SHX Text
Datum risbe:

AutoCAD SHX Text
Vrsta projekta:

AutoCAD SHX Text
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

AutoCAD SHX Text
Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

AutoCAD SHX Text
Vodja projekta

AutoCAD SHX Text
PZI

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
A-8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
L. Skrinjar, m.i.a.

AutoCAD SHX Text
MAJ 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu.

AutoCAD SHX Text
1.4.9_7

AutoCAD SHX Text
TLORIS PREDVIDENEGA STANJA ETAŽA OSREDNJI DEL - SKLOP 7 OSREDNJI DEL - SKLOP 7  - SKLOP 7 7 


] ——
E S § = / By E (I 224
5\_! 2318 7 7 2212
H S| L 3,2na| 2320 .
“g — — \l 236a t 2210
g 2319 (L L#3s o 229
” Hes § 8 [ (= 23.16 [I t 228
’ z 6 2 7 t' 2331 2218
2314 = Ao 21—
§ 00000000 M 2 ?‘3 2313 D 2331 2218
1 2341
. :I '
= = —_—— s — — — 2312 : 2223
§ __:_ \ E 2311 v
§ i : N g g:| _A_._g_._A_ ‘s_A_.T;[_ ___________ _4_ E w0 | A o
g § e T——— L? J—;_ am b |
E - ~ 2 7 !
S| S ! = N 2.2.4 POSKUS ZIVALI | H SRR - pvweny 213 = == ,
| i = 8 % ! i - ’ i
c § H A = B — O+~ 5 ; 6 : DA 2136 2427 AK == o s
G £ | 4 Nalni odok 4 filtrom i i . -
¥ H g 23 D | 23 \v
g i o | i i
4 H - g 4 i
> L | (% £ mf /{I‘u EF AT F 1 Hyl 230 '
- . . \\ - 2230
- S = o ' - | /-é-< i £ o 237 D .
; ‘ | E | e b ' o If : 4
" LB LR LR 00000 S [
Ll b x49/16.36 | obstojeta | =
5 klima naprava e
£
§ zamen jdva obAm
. o e nap . i
R - ' - pozici] — T ]
3 % (%‘ 2233 leé ZAP20VG 5 : :
10(x 29/ 16{36
61 [ | [ [ (674 | 1.80 319 1.25 10 .61
- e e R T e T o e e R Pt R T R
o e [~ ] i 0
1 6.50 — — P 80—~ — — = e . Y o g
o = =< = > (B4 =
RE<h . e b’ i 1| + -
G L\ H G
Yo} - = Yo}
E s | @ 2.2.13_OKOLJSKA DNA i E
& = V16 | 213 D il =
R . —I 7" g (@] -
1 °|] NI | \ss
B > | ﬁ g
ame g
zamenjava |obstojete ! 5
“klimatske or]dprqve Z novo L
na-isti pozlciji B || = e
L ] va MSZ—AP35YG g l
| I = Y ' -
| H
g 4il 8|  Ek H
2 e I i i
| ) ' il 8
8 | H
n 2l i
4 TNE - — — C _._;]_._ I — = 2
8 8 = -t H 2
N T T T = -
J - |
= s in
2.25_KABINET i
R £ 8§ RS ]
g — — S,
: 2 o ) ) emwnll
o =z ~3 u
=T 2
- o | 2
8 o = g
3 ) o‘ 2.26_KABINET i
30 110 1.00 110 1.30 60 = 8 £ 5 8
- e e F 3 F 3 H
= - i —-— — C
" @"’@""’@"’@"ﬁ AR AR 8 - 5
T - = i
o = g g
§ 3 &l S T 0 H -
f | o :
§ 470 A2 1.68 <> . . gfi\; £
§ . PV1 o |; £ -
L LT [ y 200+68] & S H e
N 0 g o i KOMORA (} i
i 90/200+80 g £
' ®; L = [l
2.3.24_RASTNE KOMORE 8 % | i o £ © = -
© £ 1S 2.2.24 NOVI CELL LAB }H - : ' - g ¢ =
= | N
9 5 ! 3 PV1 @} LEGENDA
s (D : -
2.1.25 £ % TJ 1 ; 1y~ gl): é Z S| L3 meja obdelave
X = —1 _i'%—@' 2.2.19_NOVI SUHI VIVARIJ = o § — na celica — novo
g O i — Voda:_'r § — ,9, SgsEit evakuaciiska pot
5 \i:} \IEI_,_,_,_M = gt = et slCy | C} i s} m [ ] zas¢it. evakuacijska pot
| %Vé D17 -m--- wan © £ H o
T4 .90 .18 I I ey e A ,LL,\_CEL,LL Ne—— g V/ /A obstojece stene
I - = I (M) [N 7 ,‘L‘LQL&OL,‘L‘LL N 7 | ] >< Eal
St amv. - = < 8 Y nove MK stene
R e N e P ' ° —T "
\ e LLLLLLLLL%I/ LK ~ 2 o L2224 MK stene (R)EIBO
X K ' (N N . I g Y Y 2| - stenska keramika nova
elekiro omara N Y O Y O Y € 7% Y Y O B B
2.324a D e A Iy R B B B Iy oy |
- i N Ty 7 N T /% 2295 s Nal
5.05 : - @ Yy Iy oy | ol
. g T 7 O O i I
L : ‘é S S 77 .H 7'\;77\;\;\;\;\;\;\4—\—\—{\*\*\‘ S ID| ] K f CellioB4
] N 7 e o | Y ~ & - 5 3 noun Lot
Yy | | (I 7| |y 7 I % -
- IR NI 7 || LA LLL s w“ ° [ 1 rasterski strop
: A~ A L2 -
o \ L ; hozarna oblogc
134 % C AW 7 | Evaun % N TEANCCETL = L D mokih inetolaci
L 26 Y4 LOLLVELLL Y Looary Ll 8 plins stalaci]
2.1.30 L I | (NN % N s N | % —] V16
SOBA D3B 2124 " HiSSaay . SEnae \Ge P Aa i=: 7 . < 2
L Y O O N Y 7| N B O O B g ||| o « . : i i i i iti i
C EEREEE f IR R Z 2999 gl - Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu.
L Y O O O B B ,LLLLLL\%LLLLLLLL :
%[ I — |1 I . o — . )
 — L~ \nvest\tor.' N ' o
223 - IRIRINN f [y pm i EEEER R S Biotehniska fakulteta — Univerza v Ljubljani
L | (IO I N % I = T 2 I ’ ) Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
GRRSRES | P — G e | e : .
T (@] - . .
8 OO NRBE e {ﬁﬁtttt g Y ks Skl d.o.o. R oRENOVA DELA STAVBE UL BF
Q ) -— oo . oo
- el 'ié ISR 9 i ‘?éo_ Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija
<+ |- [ AT Y - | 1 >
2 Yy oy 1 L 1 gy = Identifikacijska Stevilka podjetja: 0050
200 i _ 220 R RPN | D ] g AN R RN s 1 180
\ gy g g s . g ey g gy g o T sy Ime in priimek Identifikac. &t Datum Podpis Risba:
o] *
V3 S V14 <@ . , TLORIS PREDVIDENIH STROPOV
OO OOE —————— XXX e OO | S e A X e, Vodja projekta P.Jerman, udic. A-1985 maj 2025 SPODNJE PRITLICJE
/ ;; \ / / Odgovorni proj. P.Jerman, udia. A—=1985 maj 2025 V/ZHODNI TRAKT — SKLOP 1
46 1.00 1.80 1.00 1.34 10 127 90 1.96 .90 2.57 14 % , , -~
= - 2 Projektiral P.Jerman, udia. A-1985 | maj 2025 CERTRALNEDEL = orlOm
— ' : SANITARIJE — SKLOP 9
L. Skrinjar, m.i.a. maj 2025
ol Vrsta projekta: Datum risbe: St. projekta: St nadrta Merilo: St. risbe:
: . R Za
= P/l MAJ 2025 8379/24 /P17 A-8379 /24 /P17 1: 20 1.4.10_7



AutoCAD SHX Text
HL7

AutoCAD SHX Text
HL9

AutoCAD SHX Text
 250

AutoCAD SHX Text
 125

AutoCAD SHX Text
 125

AutoCAD SHX Text
obstoječe stene

AutoCAD SHX Text
nove MK stene

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
požana celica - novo 

AutoCAD SHX Text
MK stene (R)EI60

AutoCAD SHX Text
meja obdelave 

AutoCAD SHX Text
stenska keramika nova

AutoCAD SHX Text
nove luči

AutoCAD SHX Text
Knauf Cellio64

AutoCAD SHX Text
rasterski strop

AutoCAD SHX Text
zaščit. evakuacijska pot

AutoCAD SHX Text
požarna obloga  plinskih instalacij

AutoCAD SHX Text
Merilo:

AutoCAD SHX Text
Št. risbe:

AutoCAD SHX Text
Risba:

AutoCAD SHX Text
1.4.10_1

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
TLORIS PREDVIDENIH STROPOV SPODNJE PRITLIČJE VZHODNI TRAKT - SKLOP 1 CENTRALNI DEL - SKLOP 3 SANITARIJE - SKLOP 9

AutoCAD SHX Text
Ime in priimek

AutoCAD SHX Text
Identifikacijska številka podjetja:

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija

AutoCAD SHX Text
Projektiral

AutoCAD SHX Text
Odgovorni proj.

AutoCAD SHX Text
0050

AutoCAD SHX Text
Identifikac. št.

AutoCAD SHX Text
Datum

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
PRENOVA DELA STAVBE UL BF

AutoCAD SHX Text
Št. načrta

AutoCAD SHX Text
Št. projekta:

AutoCAD SHX Text
Datum risbe:

AutoCAD SHX Text
Vrsta projekta:

AutoCAD SHX Text
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

AutoCAD SHX Text
Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

AutoCAD SHX Text
Vodja projekta

AutoCAD SHX Text
PZI

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
A-8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
L. Skrinjar, m.i.a.

AutoCAD SHX Text
MAJ 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu.


vp=85cm

vp=85cm

31.10

.70

2.20

1.00

2.20

1.00

2.20

1.00

2.20

1.00

2.20

1.00

2.20

.70

10

02

02

02

02

02

02

MR llIIII‘IIIIII‘IIIII*III‘IIIII”LhlA “‘ll“

i wllIlllllllllllllll‘l‘ll‘ﬂ* )

A“IA

71

|

-—N—

Ex19/16.36

obstojeta
klima naprava

LU T D A T T T P T T PR L P e A D T T L LT T T
6.50 20 45 1.80 i 473
- S HIE:
i Y oo
o | k% k%
s < g 2.2.15_KABINET o
— [ .
© ] DBSTOGECK RazSYETLIAY N \/
Y
-“_’. : I I I gl
; NP, S
] ) 3 MBS i
) = - .~ ~
{ s 2 2.2.14_KABINET
> e % o«
; - i I I I A/I/
i - J\J\J\ —
| o Lf
— - 2.2.11_KABINET -
m‘IIIIIIIIlIIlIIlIIlIIlIIlIIllllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIlIIlIIlIIlIIlIIlIIlIIlIIlIIlIIlIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIII\Illllllllllllllllllllll % L‘E
== = _ J L
digestori
e bstojedi
% “fﬁ\“ 6.50 20 45 B 1.80 12
1 1 ]
1 1
1 — 1
i > i =
% "C) 2.2.20_LABORATORIJ % : Ig S ‘ 2
! §_ g
g i zamen jaya obstojete
H ktimatske' naprave z novo s
- & % % na isti poziciji o
MSZ—-AP35VG =
a ‘ g
g = A ]
i . ‘ g
éllllll 00000000 A N ) 2 E’
- ;L ED— — —[— —-
= .
SREEEEN
§ - N 2 g By - S g — __|_
§ § : ' g w—— . ? J
B - - / 224 POSKUS ZIVALI |,
- = 8 =[s !
H 3 A & B —O+ 3
§ V18 | 0 talni odok { filtrom
E = H |
- g A_A N
- g = 0 ] 0 0 0
= | E % {
EES N = s = L'
" _‘ II‘ II' n 'I ‘l . I‘ I' l. Ll 'I ‘l 'II‘ I' NN 'II v I‘ 11} 'I "I ‘l' I‘ LU LY 'II )

L IIIIlIlllllllllllllllllllllld i

01

01

01

01

01

01

01

01

vp=85cm

.85

1.10

1.30

1.10

1.30

1.10

1.30

1.10

1.30

1.10

1.30

1.10

1.30

1.10

1.30

.85

.70

1.00

1.00

1.40

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

.70

A0

LEGEN

am——y
LT

Eiood
1]
(/7]

130

2319

| AN
2318 Al %
va.mal 2320 ) .
\J 236a
%
AV

2316 v
2331
2314 5 D
2313 N 2331a
|
A ,4 2341
2312
2311 v
2310 D
2334 v J
2321 D 7.7,
233 2132
j| 2317
2136 2127

DA

na celica

nove MK

stene

> stene

— novo

it. evakuacijska pot

MK stene (R)EI6O

stenska keramika nova

Knauf Celliob4
rasterski strop

poZarna obloga

plinskih instalaci]j

2212

229
T 228
2218
221 p—
2218
)
4
2223
2222
! SENE
==
2126 2125
2.
=_—
2
1294 21282134 121281, | o5 - 5 2241%
223 222 9
vv 224
2231 2230
1
D E G H

Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse
dimenzije preveriti na objektu.

X

| |

Investitor:

Biotehniska fakulteta — Univerza v Ljubljani

Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

~

SPI d.o.o Ob ekt
- coT e ) . PRENOVA DELA STAVBE UL BF
Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija
|dentifikacijska $tevilka podjetja: 0050
Ime in priimek Identifikac. st Datum Podpis Risba:
, , . , TLORIS PREDVIDENIH STROPOV

Vodja projekta P.Jerman, udia. A-1985 maj 2025 SPODNJE PRITLICUE
Odgovorni proj. P.Jerman, udia. A=1985 maj 2025 VZHODNI TRAKT — SKLOP 1
Projektiral P.Jerman, udia. A—1985 maj 2025

L. Skrinjar, m.i.a. maj 2025
Vrsta projekta: Datum risbe: St. projekta: St. nagrta Merilo: St. risbe:
| P/l MAJ 2025 8379 /24 /Pl A-8379/24 /P7] 1:50 1.410_2 /



AutoCAD SHX Text
HL9

AutoCAD SHX Text
PPs  75

AutoCAD SHX Text
obstoječe stene

AutoCAD SHX Text
nove MK stene

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
požana celica - novo 

AutoCAD SHX Text
MK stene (R)EI60

AutoCAD SHX Text
meja obdelave 

AutoCAD SHX Text
stenska keramika nova

AutoCAD SHX Text
nove luči

AutoCAD SHX Text
Knauf Cellio64

AutoCAD SHX Text
rasterski strop

AutoCAD SHX Text
zaščit. evakuacijska pot

AutoCAD SHX Text
požarna obloga  plinskih instalacij

AutoCAD SHX Text
Merilo:

AutoCAD SHX Text
Št. risbe:

AutoCAD SHX Text
Risba:

AutoCAD SHX Text
1.4.10_2

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
TLORIS PREDVIDENIH STROPOV SPODNJE PRITLIČJE VZHODNI TRAKT - SKLOP 1

AutoCAD SHX Text
Ime in priimek

AutoCAD SHX Text
Identifikacijska številka podjetja:

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija

AutoCAD SHX Text
Projektiral

AutoCAD SHX Text
Odgovorni proj.

AutoCAD SHX Text
0050

AutoCAD SHX Text
Identifikac. št.

AutoCAD SHX Text
Datum

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
PRENOVA DELA STAVBE UL BF

AutoCAD SHX Text
Št. načrta

AutoCAD SHX Text
Št. projekta:

AutoCAD SHX Text
Datum risbe:

AutoCAD SHX Text
Vrsta projekta:

AutoCAD SHX Text
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

AutoCAD SHX Text
Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

AutoCAD SHX Text
Vodja projekta

AutoCAD SHX Text
PZI

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
A-8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
L. Skrinjar, m.i.a.

AutoCAD SHX Text
MAJ 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu.


1.00

.70

10

2.20

10

.70

1.40

1.00

1.40

1.00

1.40

1.00

1.40

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.40

m| V16 Ei C D ‘—"—N—— | H
o N 114 N 234 / /'//
= =l 8 » 2318 v 7 2212 1 Y /
| - o . | 7 /,/,’, .
= .320a| 2320 ) |/ _ . ‘,
| L - N 2362 ’///é ]
- 2319 1/ // , ;
8 232 : ¥ i
o ] 23.16 7t[| . i 5
:’_’ 6 :; 2314 » ‘ ¥
§ o~ 8 § 8 - ‘ 2313 ’ hz.aata a -
¥ 9 - @ : ] : ’
Y | 8 f 2.20 J ‘4 |
8_| 1.80 75 1.75 ; . 112 ) s
) ] ] an b
: g Illlllq’yllllll Ilvsllllllllll V13
) \ 2334 7 i _ 1 o
10lx 291/ 16136 2.66 70 2.28 70 | .26 10 1.34 1.00 - g “ P e
‘ ) 2136 2121 o :‘:‘;3 AN - i
S g - a !
61 10 125 | 319
g = 14 %
- 1.80 7.35 10 3.40
B A SR A Y SO S et g e | —
I*) |
: 2| 05
A5 —
5 = , i
3 o revizijska loputa na visini 7 £
- é - I dim 60x80 cm - dostop do el. omaric § I |
i o i e £
8 = H
q 2 % ((ﬁ J i|S =8
| 1] . % I g
. SPELEOKOMORE Z i
2 =T )
| § | ojacitev za viseCe elemente na viSini 200 cm , ﬂ{ﬂ(h W § AN
o o [§l 7 I \\747) o
f = 7 . - R 3 - 4 ) <+ -o—
g 7 by H
8 s 2 : J ‘
- (@) ~ o <
- > 8 =T
| ﬂ 1 Do . i
- § \ N1 (([ :) §
‘°-| H 90/200+80 i §
e — e 8 B 23.27_SPELEQ_A f| 8 =
g i i
§ . v — v §
U wl - §
®; L= scimea me il
- £ — . — I —5 >< { LB
= : 0 I :
g) = 2] @ / £ o
: 2 2 g
DYy : -
~ | |
i 7
¢ C)‘ : . =
u u ) - o 2 §§ 8 § S 8
2.3.23_LAB. PEDAGOSKO DELO~ 7] i i rb
@ © 2.3.5_SPECIALNI LABORATORIJ ZOO g e Z
& i - -
. i i :
—1 §
o ~ H 3 = i 8
. 2.3.22_KABINET
- o 4.4
& = g = g o
= | B L1
i 00 0 = H
= L l J/>< | =

g 0 oo 0 : @ AR A A A A A A AR A AR LLLLLLLLL LT g

§ = [ =3 :

!_ -

E H I I I

i i A A Ty i

=) b . § B — — == | S LEGENDA
= ——= = ! oEsre|F i = 2.3.29_ MOKRI VIVARIY | — = £ ~ »
H omarica H g — — — e MKP vlagoodpona plosca, enos| o eja obdelave
2 H (= = & ojacitev za visece elefiente na \ ————— L

1 8 PV1 = i\ K - K 772 - ] e J celica — novo

g == s & 90/200+80 © — Y0/200 — — [ T H = it evakuaciiska pot

i 8 — — — H S I t. evakuacijska po

i > — — = £ % }

8 5§ % C) 2.3.30_POST PCR LABORATORI — — ExE H & vzz4a o oo
§ H 2 e EE E g__—g JLE R\ nove MK stene
_§_ ; . beton. g g gég _ V7224 MK stene (R)E'GO
; g H police g g s g = stenska keramika nova
=  \e w777 7777777~ § © ] =
2 |priklop voda priklop| : = —] —
H Avi (|8 — | =] |
TE 901200480  ||§ — g Fr 1 Knauf Celliob4
§ {ij h : - g [ 1 rasterski strop
- ° 18 2.3.30a_POST PCR MIKROSKOPIRNICA i 023 . [Z27] pozarna obloga
B § g 3 & plinskih instalaci]
£ 8
_‘_ |
: q B & Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu.
g H A — f § N
. H =< B _— Investitor:
§ g sl Biotehniska fakulteta — Univerza v Ljubljani
_ / % g Jarnnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
: | N SP|
X H > Objekt:
é— H =< S . 0. 0. ] N PRENOVA DELA STAVBE UL BF
2 S| » = Trq revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija
: § " Identifikacijska Stevilka podjetja: 0050
L= Ime in priimek Identifikac. &t. Datum Podpis Risba:

3 - TLORIS PREDVIDENIH STROPOV
| 2 \= Vodja projekta P.Jerman, udia. A—=1985 maj 2025 SPODNJE PRITLICUE
| Odgovorni proj. P.Jerman, udia. A—1985 m@j 2025 /AHODNI TRAKT — SKLOP 2

B Projektiral P.Jerman, udia. A-1985 maj 2025
L. Skrinjar, m.i.q. maj 2025
10.20 6.65 45 .20 6.50 .20.10 - - = : - : —
- - = - Vrsta projekta: Datum risbe: St projekta: St nacrta Merilo: St. risbe:
QZ MAJ 2025 8379/24 /P17 A-8379 /24 /PZ| 1: 50 1.410_5 /



AutoCAD SHX Text
HL1

AutoCAD SHX Text
PPs  160

AutoCAD SHX Text
PPs  75

AutoCAD SHX Text
obstoječe stene

AutoCAD SHX Text
nove MK stene

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
požana celica - novo 

AutoCAD SHX Text
MK stene (R)EI60

AutoCAD SHX Text
meja obdelave 

AutoCAD SHX Text
stenska keramika nova

AutoCAD SHX Text
nove luči

AutoCAD SHX Text
Knauf Cellio64

AutoCAD SHX Text
rasterski strop

AutoCAD SHX Text
zaščit. evakuacijska pot

AutoCAD SHX Text
požarna obloga  plinskih instalacij

AutoCAD SHX Text
Merilo:

AutoCAD SHX Text
Št. risbe:

AutoCAD SHX Text
Risba:

AutoCAD SHX Text
1.4.10_3

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
TLORIS PREDVIDENIH STROPOV SPODNJE PRITLIČJE ZAHODNI TRAKT - SKLOP 2

AutoCAD SHX Text
Ime in priimek

AutoCAD SHX Text
Identifikacijska številka podjetja:

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija

AutoCAD SHX Text
Projektiral

AutoCAD SHX Text
Odgovorni proj.

AutoCAD SHX Text
0050

AutoCAD SHX Text
Identifikac. št.

AutoCAD SHX Text
Datum

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
PRENOVA DELA STAVBE UL BF

AutoCAD SHX Text
Št. načrta

AutoCAD SHX Text
Št. projekta:

AutoCAD SHX Text
Datum risbe:

AutoCAD SHX Text
Vrsta projekta:

AutoCAD SHX Text
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

AutoCAD SHX Text
Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

AutoCAD SHX Text
Vodja projekta

AutoCAD SHX Text
PZI

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
A-8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
L. Skrinjar, m.i.a.

AutoCAD SHX Text
MAJ 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu.


65.78

19.60

8x2.4=19.20

.70

1.40

1.00

1.40

1.00

1.40

1.00

1.40

1.00

1.00

1.00

1.00

.70

10

.85

1.30

1.10

1.30

1.10

1.30

1.10

1.30

1.10

1.30

1.10

1.30

1.10

1.30

1.10

1.30

.85

vp=85cm

vp=85cm

| 234
2318 P _;
6 .SZOaI 2320 c ///1
0 - b ~ =) \J 52—
a > ~ e} S
2319 | L5e
— N
| 2316 7 [|
t 2331
.t' © 2314 = D
90 1.00 L 1] - 'mj
| L] —r— ——y
fo’_ fae) >§Uiﬁﬁjﬁ i T i i TTTTL ] 8 o :
- V4 — 2311 v
o I 2310 v
° - e L2 ===.7 obstojece . B mw bl
§/ ObStOJeée § 2321 i
.“_’l _§< 3 § Y =) 233
I ; i g 2317
@ - @ i e
= . 2.3.4a_LABORATORIJ g § 8 8 g
g'l § ( 2.3.1
| KL Y | @ § 238
5‘_’. ‘“—>_| g 237 7
3 i 1
- 2| 2.3.20a = o 1 Obi‘.:OJEB obstojece obstojece = =8 b c
_) , bbstojede obstojece pbstojecq ?75[ 2] 28
§ N A A § f |
_IQE © 2
| - 61
l 2X 2{9 / 1‘6.36 |
X > ) T XS T e e e T e S A PR P B S PPN e e IWW =l
\ ] <
i 473 & 12 1.504 45 £:50
w©| §
" V16 H H
8 sy £ i
: g e = £ s
— ¥ ) §< / 1 M 1 §
= % B X | H
Ml H
= = i
—— - 5‘_‘| = o
6 g o v i E >g‘ | “ |
o~ =] > —s —
L . §< §
0 § <: | § > o
=I o = §< g ~
i lE
[-e] EEN
& = y
L H > 2.3.32 _ ZOOLOSKA VAJALNICA "
’ 5 2 d1 [ T
]| ;
\ obstojece mize mirpskopov
| 3 g
5 S g =
- - ) § =
2 8 §§
] i 0 |
b 2|
T C) 1,68 12 470
b = \ O\
o Kl ° g
5 E .“2.| T L L L LT T II{LIFI‘II}!II]II L L e T T T " T T
= I 90 s
Hull g = HEE
o - LEGENDA
) - © Hi Ay PR
\/6 5 L
| < | it. evakuacijska pot
- = V//A obsiojece siene
S § RN\ nove MK stene
" }’ stenska keramika nova
s . . . . b
o |
g 5
% T Knauf Celliob4
i =
| =4 208
S - B [ 1 rasterski strop
5} : pozarna oblogad
. OBSTNSTROPKIG OBS7 STROP - plinskih instalacij
5
| I %
- 5
- - ;‘ Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu.
o V16 g
L"| ) 3’ Investitor:
= — - Biotehnigka fakulteta — Univerza v Ljubljani
| }’ % % Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
g s i’ SPl d Objekt
] jekt:
3‘ - 0.0, ) N PRENOVA DELA STAVBE UL BF
% Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija
S § - . ':E :’ Identifikacijska Stevilka podjetja: 0050
=] > 1 &
\381 = % Ime in priimek Identifikac. &t. Datum Podpis Risba:
j}’ ' ' ) . TLORIS PREDVIDENIH STROPOV
| 1] 3 - -
}’ Vodja projekta P.Jerman, udia. A-1985 maj 2025 SPODNJE PRITLICJE
8.| 1.80 75 175 2.9 g 184 g Odgovorni proj. | P.Jerman, udia. A—1985 maj 2025 ZAHODNI TRAKT — SKLOP 2
@ s "‘VG""""""" Projektiral P.Jerman, udia. A—1985 maj 2025
] A2 . A, ——— ——d ] | X% | Sk, mo ol 2025
) 10lx 291/ 16136 266 70 298 70 26 10 1.34 |\ Vrsta projekta: Datum risbe: S$t. projekta: $t. nadrta Merilo: St. risbe:
/ T T T T T 1 wz MAJ 2025 8379/24 /P17 A-8379 /24 /PZ| 1: 50 1.4.10_4



AutoCAD SHX Text
200 200

AutoCAD SHX Text
200 200

AutoCAD SHX Text
200 200

AutoCAD SHX Text
HL3

AutoCAD SHX Text
HL5

AutoCAD SHX Text
obstoječe stene

AutoCAD SHX Text
nove MK stene

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
požana celica - novo 

AutoCAD SHX Text
MK stene (R)EI60

AutoCAD SHX Text
meja obdelave 

AutoCAD SHX Text
stenska keramika nova

AutoCAD SHX Text
nove luči

AutoCAD SHX Text
Knauf Cellio64

AutoCAD SHX Text
rasterski strop

AutoCAD SHX Text
zaščit. evakuacijska pot

AutoCAD SHX Text
požarna obloga  plinskih instalacij

AutoCAD SHX Text
Merilo:

AutoCAD SHX Text
Št. risbe:

AutoCAD SHX Text
Risba:

AutoCAD SHX Text
1.4.10_4

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
TLORIS PREDVIDENIH STROPOV SPODNJE PRITLIČJE ZAHODNI TRAKT - SKLOP 2

AutoCAD SHX Text
Ime in priimek

AutoCAD SHX Text
Identifikacijska številka podjetja:

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija

AutoCAD SHX Text
Projektiral

AutoCAD SHX Text
Odgovorni proj.

AutoCAD SHX Text
0050

AutoCAD SHX Text
Identifikac. št.

AutoCAD SHX Text
Datum

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
PRENOVA DELA STAVBE UL BF

AutoCAD SHX Text
Št. načrta

AutoCAD SHX Text
Št. projekta:

AutoCAD SHX Text
Datum risbe:

AutoCAD SHX Text
Vrsta projekta:

AutoCAD SHX Text
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

AutoCAD SHX Text
Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

AutoCAD SHX Text
Vodja projekta

AutoCAD SHX Text
PZI

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
A-8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
L. Skrinjar, m.i.a.

AutoCAD SHX Text
MAJ 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu.


N

€

o

€

©

OBST.

IS

TROPK

N

~—

=

A
P

=
N~

0

. STROP

.82

%3

S1

12

T
oy

1.84

1.7

L

\a

\a

SANITARIJE STUDENTI ZAHODNI TRAKT

2318
1 N s20a | 2320
| __i;{ T — lu i
;_\\| ___Ipl op————————— == = 2319 LA
= AT A VA N AVALS, - N
I gy | A L] L [& 2316 7[
[E I L LI ,LL,t‘tL . [ 2 9o s
L1 - ARG B 1.40 { 2314 > D
Lo s LLLLQU LA L LLL 1% o N | IEETER
LLULLLLILOALLE I Y 7" N E
LLLLLLLLL% 0 S ) B R 9N y 2341
I g Y ) I g Y Y Y Y 1 R S
I I I AN O €7 Y O O R O ¢ 2312
Yy Iy oy oy |
L [ Ny oy B an |5
Ly (I I I N % Y I O B B | 29
Lot LLLL L] N O VY N A A % o )
= / g 777
& Z Oy f ] e f |
[l L I | 2y y an : |
Ll N |y 7 I J{ 233 132 ==
Ly Ll LALLL , | “
O L |fCCe L LS i e . P
C AT AN > — | A et g 21PN
L L L P27 [ o 239 7 m2ag » s g
L SRR | \ 17 81 231 241 vv - 221
L WLLLL Lthsz ‘L‘L‘ / 2 -2
t _:LLLLLL [[[;D[ 238 —— 2142 A7 119 ofeq 2115 2114 s A
B I I N i w o b -~ 2
B ENSEEETAEEEENEN7 | AEr N o
Tl
=N | » e
== | ER AN I O
=\ |
T
Ll LﬁLLLL I
L LR %%'18 N 1 B |
LTy Ry | .- Dy ] Y
O] HEE IR L I |
Ll 1 L 1 gy f
Y VI I B U Lppgl L L L ! | I | !
By g g g g — L g g g g g g g g ey ey —
27 .90 / 1.96 .90 /
SANITARIJE STUDENTI VZHODNI TRAKT
LEGENDA
g—— Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu.
R 1€ J0 ODdelave
= DOZana celica — novo o
) B Investitor:
1 2o . evakuacijska pot Biotehniska fakulteta — Univerza v Ljubljani
% g Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
V//A obsiojece siene
Ob jekt
XY rnove MK stene r SP ‘ % iZ(?Tb e . PRENOVA DELA STAVBE UL BF
> rg revolucije 14, rbovlje, Slovenija
/7224 MK stene (R)EIBO ’ : J :
stenska keramika nova Identifikacijska Stevilka podjetja: 0050
Ime in priimek Identifikac. st Datum Podpis Risba:
TLORIS PREDVIDENIH STROPOV
Vodj ekt P.Jerman, udia. A=1985 maj 2025 "
e J SPODNJE PRITLICJE
F===1 Knouf Celliob4 Odgovorni proj. P.Jerman, udia. A-1985 maj 2025 SANITARIJE — SKLOP 9
nauf Cellio
Projektiral P.Jerman, udia. A—1985 maj 2025
[ rosterski strop L. Skrinjar, m.i.a. maj 2025
7] PQfOWG 'Ob‘OgG B Vrsta projekta: Datum risbe: St. projekta: St. nagrta Merilo: St. risbe:
plinskih instalaci]
P/l MAJ 2025 8379 /24 /Pl A-8379/24 /P7] 1:50 1.410_5



AutoCAD SHX Text
 125

AutoCAD SHX Text
 125

AutoCAD SHX Text
obstoječe stene

AutoCAD SHX Text
nove MK stene

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
požana celica - novo 

AutoCAD SHX Text
MK stene (R)EI60

AutoCAD SHX Text
meja obdelave 

AutoCAD SHX Text
stenska keramika nova

AutoCAD SHX Text
nove luči

AutoCAD SHX Text
Knauf Cellio64

AutoCAD SHX Text
rasterski strop

AutoCAD SHX Text
zaščit. evakuacijska pot

AutoCAD SHX Text
požarna obloga  plinskih instalacij

AutoCAD SHX Text
Merilo:

AutoCAD SHX Text
Št. risbe:

AutoCAD SHX Text
Risba:

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
TLORIS PREDVIDENIH STROPOV SPODNJE PRITLIČJE SANITARIJE - SKLOP 9

AutoCAD SHX Text
Ime in priimek

AutoCAD SHX Text
Identifikacijska številka podjetja:

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija

AutoCAD SHX Text
Projektiral

AutoCAD SHX Text
Odgovorni proj.

AutoCAD SHX Text
0050

AutoCAD SHX Text
Identifikac. št.

AutoCAD SHX Text
Datum

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
PRENOVA DELA STAVBE UL BF

AutoCAD SHX Text
Št. načrta

AutoCAD SHX Text
Št. projekta:

AutoCAD SHX Text
Datum risbe:

AutoCAD SHX Text
Vrsta projekta:

AutoCAD SHX Text
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

AutoCAD SHX Text
Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

AutoCAD SHX Text
Vodja projekta

AutoCAD SHX Text
PZI

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
A-8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
L. Skrinjar, m.i.a.

AutoCAD SHX Text
MAJ 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu.

AutoCAD SHX Text
SANITARIJE ŠTUDENTI VZHODNI TRAKT

AutoCAD SHX Text
SANITARIJE ŠTUDENTI ZAHODNI TRAKT

AutoCAD SHX Text
1.4.10_5


Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu.

Investitor:
Biotehniska fakulteta — Univerza v Ljubljani
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

SPlI d.o.o. Objek:

Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija

PRENOVA DELA STAVBE UL BF

Identifikacijska Stevilka podjetja: 0050
Ime in priimek Identifikac. $t. Datum Podpis Risba:

. . . . GRAFICNI PRIKAZI
Vodja projekta P.Jerman, udia. A—=1985 maj 2025 PROSTOROY POSEGOV
Odgovorni proj. P.Jerman, udia. A—=1985 maj 2025 PREDVIDENI STROPOVI
Projektiral P.Jerman, udia. A—=1985 maj 2025

L. Skrinjar, m.i.q. maj 2025

Vrsta projekta: Datum risbe: St. projekta: St. nagrta Merilo: St. risbe:

P/l MAJ 2025 8379/24 /P7| A-8379/24 /P7| 1:50 1.410-1.412



AutoCAD SHX Text
Merilo:

AutoCAD SHX Text
Št. risbe:

AutoCAD SHX Text
Risba:

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
Ime in priimek

AutoCAD SHX Text
Identifikacijska številka podjetja:

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija

AutoCAD SHX Text
Projektiral

AutoCAD SHX Text
Odgovorni proj.

AutoCAD SHX Text
0050

AutoCAD SHX Text
Identifikac. št.

AutoCAD SHX Text
Datum

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
PRENOVA DELA STAVBE UL BF

AutoCAD SHX Text
Št. načrta

AutoCAD SHX Text
Št. projekta:

AutoCAD SHX Text
Datum risbe:

AutoCAD SHX Text
Vrsta projekta:

AutoCAD SHX Text
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

AutoCAD SHX Text
Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

AutoCAD SHX Text
Vodja projekta

AutoCAD SHX Text
PZI

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
A-8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
L. Skrinjar, m.i.a.

AutoCAD SHX Text
MAJ 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu.

AutoCAD SHX Text
GRAFIČNI PRIKAZI  PROSTOROV POSEGOV PREDVIDENI STROPOVI

AutoCAD SHX Text
1.4.10-1.4.12


1322 t 1311

1321 7
1.3.20 7 1323
1319 7(
1318 7
E F 'E H = 7
G o %
S S :
N N
o o
ﬁ*‘ i LULTTL LT LU P D RE L TR L L I 1 unaN W LI i F - AR ARRWANSA " R R A A
o | ] H 3
=~ | 6.50 1.80 4.73 : e AN
diges & 2 :
L = = E 141 114
g Y PAPNININPN :
3 921120 = £ % =
e H o 1.2.14_KABINE 3 S B S
i = (=3 ~ : Al
H = =
8_ 8 g ﬁ 1410
Il . ()
SEIEO N OIS = 8
E - i = 2 '
=] g
@ {I‘D @F, {j i * g 1.2.13_KAB|NE@ g 5 L |
B—1a| : § H
£ e H ~—
o o . :[k ( |
o N/R\,. m/ﬂ\, § H =
J ° W W, s i =l =
= el 1.2.17a_VELIKI LABORATORN gl H
L § £
i S 1.2.12_KABINET g 3
0 5 0 I 0 i1 0 § : .
; i B
6.50 .20 45 § 1.80 £ 473
i S 1.2.11_KABINET g 3
1@ |l : ]
g Sl = . =] =
i = 8 1.2.10_KABINET 2 S
i i C ¢ B
1.2.17b_FITO VAJALNICA ; g :
fji P - i =T :
| = |8 i
o I ] / \3 § )
8 = v £ =
V4 & g L e 1.2.9_KABINET
obstojece vispke omare iz 1.2.17b § - ° % 7
4 - £ ) 1
3 ol g H
S S % 1.2.18_LABORATORIJ PRIPRAVLJALNICA < g F=—= = =)
é H = ] hladilniki in obstoje¢e omare
= T | 5w P T 3  —— : L 12.8_LAB HPLC
S N S T e oy :
= obstojedi visoki lab pult s policami § E
9 - ne posegamo digestorij £ : H LECEND A
2 ObStOjeéi g H ST : 2 A————
= 92/120 £ = — H = B (11€J0 Obdelave
B £ H i — DO70NG Celica — novo
5 i H 1.2.7_LAB. LAMINARI & ] zascit. acijska pot
] S ‘ 1.2.19_LABORATORIJ PRIPRAVA VZORCEV § v i ohatoiose stene
% § ] < s § V//A obsiojece siene
§ § LIRS 7 Ny rnove MK stene
i V1 H -
. E oo VO £ ﬁ f E f E i 777772 MK stene (R)EI6O
= redalnik omarica a2
obstojedi visok pultiz 1.2.17b H m\g/w ! ~ Eall stenska keramika nova
o pbstojece vigece omaricg iz 1.2.17b krigtom liofilizer skrinja -80 ° = . f . ; -
““““““““““““““““““““ I“ I [LLLLL] .I .I. II‘ L] I L .. I. UL I L] .“. I‘ L] II .“I " II‘ “. Ll I ‘I " .
B ] H n Frr Knauf Celliob4
§ 0x[29/116.3p . [ 1 rasterski strop
£ H B
S . g [~ /] pozarna obloga
w INET STOPNISCE S plinskih instalaci]
S s $ +180 & S
. 674 £ 180 10 x[29 /[16.3p\ | 319 195 0 el Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu.
g Investitor:
° | H C Biotehniska fakulteta — Univerza v Ljubljani
= : = -~ , g S g % % Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
R 1d: 650 45 1.80 . . 8 Ob jekt:
) - _\gl £ - 2 — Sp ‘ d 0. 0. ] N : PRENOVA DELA STAVBE UL BF
| M - : \v @ == Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija
= } Identifikacijska Stevilka podjetja: 0050
— V16 3 5 =] Ime in priimek Identifikac. &t. Datum Podpis Risba:
N + g ° - ' ' . : TLORIS PREDVIDENIH STROPOV
g 5 - : > d Vodja projekta P.Jerman, udia. A-1985 maj 2025 JCORNJE PRITLICJE
h - - A=l Odgovorni proj. P.Jerman, udia. A=1985 maj 2025 VV/HODNI TRAKT — SKLOP 4
Projektiral P.Jerman, udia. A-1985 maj 2025
-90 95 = ~r e L. Skrinjar, m.i.q. maj 2025
aml va | vrsta projekta: Datum risbe: S$t. projekta: $t. nadrta Merilo: St. risbe:
| A = ] 8
| I || = - o QZ MAJ 2025 8379/24 /P17 A-8379 /24 /PZ| 1: 50 14717



AutoCAD SHX Text
obstoječe stene

AutoCAD SHX Text
nove MK stene

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
požana celica - novo 

AutoCAD SHX Text
MK stene (R)EI60

AutoCAD SHX Text
meja obdelave 

AutoCAD SHX Text
stenska keramika nova

AutoCAD SHX Text
nove luči

AutoCAD SHX Text
Knauf Cellio64

AutoCAD SHX Text
rasterski strop

AutoCAD SHX Text
zaščit. evakuacijska pot

AutoCAD SHX Text
požarna obloga  plinskih instalacij

AutoCAD SHX Text
Merilo:

AutoCAD SHX Text
Št. risbe:

AutoCAD SHX Text
Risba:

AutoCAD SHX Text
1.4.11_1

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
TLORIS PREDVIDENIH STROPOV ZGORNJE PRITLIČJE VZHODNI TRAKT - SKLOP 4

AutoCAD SHX Text
Ime in priimek

AutoCAD SHX Text
Identifikacijska številka podjetja:

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija

AutoCAD SHX Text
Projektiral

AutoCAD SHX Text
Odgovorni proj.

AutoCAD SHX Text
0050

AutoCAD SHX Text
Identifikac. št.

AutoCAD SHX Text
Datum

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
PRENOVA DELA STAVBE UL BF

AutoCAD SHX Text
Št. načrta

AutoCAD SHX Text
Št. projekta:

AutoCAD SHX Text
Datum risbe:

AutoCAD SHX Text
Vrsta projekta:

AutoCAD SHX Text
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

AutoCAD SHX Text
Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

AutoCAD SHX Text
Vodja projekta

AutoCAD SHX Text
PZI

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
A-8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
L. Skrinjar, m.i.a.

AutoCAD SHX Text
MAJ 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu.


o\ NN

OBST. P KIG

1.3.31

V4

2.29

DK ——

0.2 .7(/

2.28 N .7(/

L]
S3
OoBST OP KIG
V4
-/
SS1
2.29
IIIIIIIIIII%II IIIIIIIII%IIII

o .

SANITARIJE STUDENTI ZAHODNI TRAKT

SANITARIJE STUDENTI VZHODNI TRAKT

e N A
LEGENDA
—— o
Sanuumeg ||1€J0 ODdelave
—— 00/0NA Celica — novo

] zascit. evakuacijska pot

RN\ nove MK stene
V7224 MK stene (R)EIBO

stenska keramika nova

- Knauf Celliob4

[ 1 rasterski strop
[~/ /] pozarna obloga

plinskih instalaci]

8

13.11

1321

1.3.20
1323

13.19

1347

1324

D
D
D
1Be D
D
D
v

1335 [

1325

1313 L3 oo

An

1.1.10

111

Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na ob jektu.

X

SP

| |

d.o.o.

Investitor:
Biotehniska fakulteta — Univerza v Ljubljani
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

~

Ob jekt

PRENOVA DELA STAVBE UL BF

Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija
|dentifikacijska $tevilka podjetja: 0050
Ime in priimek Identifikac. st Datum Podpis Risba:

Vodja projekta P.Jerman, udia. A=1985 maj 2025 ;é%gig%;?ﬁg&w S
Odgovorni proj. P.Jerman, udia. A—=1985 maj 2025 SANITARIJE — SKLOP 9
Projektiral P.Jerman, udia. A—1985 maj 2025

L. Skrinjar, m.i.a. maj 2025
Vrsta projekta: Datum risbe: St. projekta: St. nagrta Merilo: St. risbe:
vz MAJ 2025 8379 /24 /Pl A-8379/24 /P7] 1:50 1.411_2 /



AutoCAD SHX Text
obstoječe stene

AutoCAD SHX Text
nove MK stene

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
požana celica - novo 

AutoCAD SHX Text
MK stene (R)EI60

AutoCAD SHX Text
meja obdelave 

AutoCAD SHX Text
stenska keramika nova

AutoCAD SHX Text
nove luči

AutoCAD SHX Text
Knauf Cellio64

AutoCAD SHX Text
rasterski strop

AutoCAD SHX Text
zaščit. evakuacijska pot

AutoCAD SHX Text
požarna obloga  plinskih instalacij

AutoCAD SHX Text
Merilo:

AutoCAD SHX Text
Št. risbe:

AutoCAD SHX Text
Risba:

AutoCAD SHX Text
1.4.11_2

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
TLORIS PREDVIDENIH STROPOV ZGORNJE PRITLIČJE SANITARIJE - SKLOP 9

AutoCAD SHX Text
Ime in priimek

AutoCAD SHX Text
Identifikacijska številka podjetja:

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija

AutoCAD SHX Text
Projektiral

AutoCAD SHX Text
Odgovorni proj.

AutoCAD SHX Text
0050

AutoCAD SHX Text
Identifikac. št.

AutoCAD SHX Text
Datum

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
PRENOVA DELA STAVBE UL BF

AutoCAD SHX Text
Št. načrta

AutoCAD SHX Text
Št. projekta:

AutoCAD SHX Text
Datum risbe:

AutoCAD SHX Text
Vrsta projekta:

AutoCAD SHX Text
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

AutoCAD SHX Text
Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

AutoCAD SHX Text
Vodja projekta

AutoCAD SHX Text
PZI

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
A-8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
L. Skrinjar, m.i.a.

AutoCAD SHX Text
MAJ 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu.

AutoCAD SHX Text
SANITARIJE ŠTUDENTI VZHODNI TRAKT

AutoCAD SHX Text
SANITARIJE ŠTUDENTI ZAHODNI TRAKT


2.20

.70

10

2.20

02

02

3.14

o &

4

V1

1.25

LULL LI
gr—

T

—— [ >d — Nnovo

C—1 ~ jacijska p

V//A obsojece siene

RN\ nove MK stene

V7224 MK stene (R)EIBO
stenska keramika nova

FL 1 Knouf Cellio64

[ 1 rasterski strop

[~/ /] pozarna obloga

plinskih instalaci]

‘D.! V16
u i
| 0
| H
£ | [’—_"\! ! JL &234LP1 L Ju il
0 & | i
o | 3.2.32_VMESN| PROSTOR jjrv
g | €1/ 901200
6.74 g 1.80
i R gy
10. 6.50
=
LEGENDA

ot

3326 |

3325

D
R %
D
L

3218
8218 o 217
| s216
o st
3220
F) { o2
I o s213
3221 )
] o sar
AN
m N
/ I 4

-4
Y
g 329
3222 328
 s27
30
3224 Y s
J

Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na ob jektu.

X

SP

| |

d.o.o.

Investitor:
Biotehniska fakulteta — Univerza v Ljubljani
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

~

Ob jekt

PRENOVA DELA STAVBE UL BF

Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija
|dentifikacijska $tevilka podjetja: 0050
Ime in priimek Identifikac. st Datum Podpis Risba:
v e | P, win | atog | moj 207 TLORS PREDYDENT: STROPOY
Odgovorni proj. P.Jerman, udia. A—=1985 maj 2025
Projektiral P.Jerman, udia. A—1985 maj 2025
L. Skrinjar, m.i.a. maj 2025

Vrsta projekta:
P/l

Datum risbe:

MAJ 2025

St. projekta:
8379/24 /P

St. nacrta

A-8379/24 /PZ

St. risbe:

1.4.12

Merilo:

1: 50

"/



AutoCAD SHX Text
HL9

AutoCAD SHX Text
 125

AutoCAD SHX Text
obstoječe stene

AutoCAD SHX Text
nove MK stene

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
požana celica - novo 

AutoCAD SHX Text
MK stene (R)EI60

AutoCAD SHX Text
meja obdelave 

AutoCAD SHX Text
stenska keramika nova

AutoCAD SHX Text
nove luči

AutoCAD SHX Text
Knauf Cellio64

AutoCAD SHX Text
rasterski strop

AutoCAD SHX Text
zaščit. evakuacijska pot

AutoCAD SHX Text
požarna obloga  plinskih instalacij

AutoCAD SHX Text
Merilo:

AutoCAD SHX Text
Št. risbe:

AutoCAD SHX Text
Risba:

AutoCAD SHX Text
1.4.12_1

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
Ime in priimek

AutoCAD SHX Text
Identifikacijska številka podjetja:

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija

AutoCAD SHX Text
Projektiral

AutoCAD SHX Text
Odgovorni proj.

AutoCAD SHX Text
0050

AutoCAD SHX Text
Identifikac. št.

AutoCAD SHX Text
Datum

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
PRENOVA DELA STAVBE UL BF

AutoCAD SHX Text
Št. načrta

AutoCAD SHX Text
Št. projekta:

AutoCAD SHX Text
Datum risbe:

AutoCAD SHX Text
Vrsta projekta:

AutoCAD SHX Text
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

AutoCAD SHX Text
Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

AutoCAD SHX Text
Vodja projekta

AutoCAD SHX Text
PZI

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
A-8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
L. Skrinjar, m.i.a.

AutoCAD SHX Text
MAJ 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu.

AutoCAD SHX Text
TLORIS PREDVIDENIH STROPOV ETAŽA VZHOD - SKLOP 5


S§3
: L ZBST\\@JL&J
3.3.38 ]

T

Nl =

NN

S
. STROP KI

OBS

SANITARIJE STUDENTI ZAHODNI TRAKT

SANITARIJE STUDENTI VZHO

LEGENL

é‘lllllllllllls
Fmunmanmnnnmi

DNI* TRAKT

-
) A\
J

meja obdelave

na celica — novo

nove MK stene

MK stene (R)EI6O

stenska keramika nova

Knauf Celliob4

rasterski strop

poZarna obloga
plinskih instalaci]

3326

3.3.30

3325

D
R %
D
L

N
[

( 3328
i
i

N

3218

8219 3217

\J

3216

3215
3220

3213

3212

AN
AN
AN
o 321
AN
AN
S

3222

Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na ob jektu.

324

X

| |

Investitor:

Biotehniska fakulteta — Univerza v Ljubljani
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

~

Vrsta projekta:
P/

MAJ 2025

8379/24 /Pl

SPI d.o.o Objekt
- coT e ) . PRENOVA DELA STAVBE UL BF
Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija
|dentifikacijska $tevilka podjetja: 0050
Ime in priimek Identifikac. st Datum Podpis Risba:
TLORIS PREDVIDENIH STROPOV

Vodja projekta P.Jerman, udia. A—=1985 maj 2025 CTATA
Odgovorni proj. P.Jerman, udia. A—-1985 m@j 2025 SANITARIJE — SKLOP 9
Projektiral P.Jerman, udia. A—1985 maj 2025

L. Skrinjar, m.i.a. maj 2025

Datum risbe: St. projekta: St. nagrta

A-8379/24 /PZ

Merilo: St. risbe:
1:50 W¢4W22////



AutoCAD SHX Text
obstoječe stene

AutoCAD SHX Text
nove MK stene

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
požana celica - novo 

AutoCAD SHX Text
MK stene (R)EI60

AutoCAD SHX Text
meja obdelave 

AutoCAD SHX Text
stenska keramika nova

AutoCAD SHX Text
nove luči

AutoCAD SHX Text
Knauf Cellio64

AutoCAD SHX Text
rasterski strop

AutoCAD SHX Text
zaščit. evakuacijska pot

AutoCAD SHX Text
požarna obloga  plinskih instalacij

AutoCAD SHX Text
Merilo:

AutoCAD SHX Text
Št. risbe:

AutoCAD SHX Text
Risba:

AutoCAD SHX Text
1.4.12_2

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
Ime in priimek

AutoCAD SHX Text
Identifikacijska številka podjetja:

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija

AutoCAD SHX Text
Projektiral

AutoCAD SHX Text
Odgovorni proj.

AutoCAD SHX Text
0050

AutoCAD SHX Text
Identifikac. št.

AutoCAD SHX Text
Datum

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
PRENOVA DELA STAVBE UL BF

AutoCAD SHX Text
Št. načrta

AutoCAD SHX Text
Št. projekta:

AutoCAD SHX Text
Datum risbe:

AutoCAD SHX Text
Vrsta projekta:

AutoCAD SHX Text
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

AutoCAD SHX Text
Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

AutoCAD SHX Text
Vodja projekta

AutoCAD SHX Text
PZI

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
A-8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
L. Skrinjar, m.i.a.

AutoCAD SHX Text
MAJ 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu.

AutoCAD SHX Text
TLORIS PREDVIDENIH STROPOV ETAŽA SANITARIJE - SKLOP 9

AutoCAD SHX Text
SANITARIJE ŠTUDENTI VZHODNI TRAKT

AutoCAD SHX Text
SANITARIJE ŠTUDENTI ZAHODNI TRAKT


1.00

1.10

1.00

1.10

1.30

1.00

1.10

1.30

1.10

1.40
1.30

1.00

1.10

1.40

1.30

1.00

1.10

1.40

1.30

1.00
1.10

1.40
1.30
vp=85cm

.70
.85

10

2.20
2.20

| ; : ; V
] = 3.3.30 - S a
8219 o 3217
—— L/
T 3216
1 . T 3215
Q 2 = 7( 3214
— ﬁ o I1 t 3213
© ~ & ; & o — ]j( 3212
= - = 8 § 9
3222 T 328
| T 327
] ® 2l 3 3224 AN e
L] ] © 2
=1 © rcl
473 12 180 45 .20 ) 6.50
p I
= _ preklada + 10.20
] A B i = § 5
E |
5 5 P / |
& =
i3 «°=- |
©
F 3 8
T e :
i S .
e = K ] |
§ obstojeCa miza obstojeca miza ]
1 e <
‘ ] g
s 5§
5 STOjec .
oma
40/2 ©
C il
2 o T L T T T 8
i di . ><:;>< ><:;>< 0 afo [l . .
3.3.21_KAB|NE§' i stojedi i LEGENDA
- i 92/120 ! o | — =§ am——y
= B = | m———
§ Z pot
] § ) Igi §§ © S V /A ©
MP{. obstojeda @ Q § Ry nove MK stene
© - 5 5 § ) U722 MK stene (R)EIBO
H ::@ @ Q @ H L pe stenska keramika nova
H ) €. €
- H ® ® LU 8
i AN e AN oWe Al ¢!
g FL 1 Knouf Cellio64
o) g n § [ 1 rasterski strop
- —~ | g i € € N A N § [~/ /] pozarna obloga
& ) H “.g L)) N ©» © H plinskih instalacij
A i - I N2 \J'> § i S
. oA v N ﬂ s W& 3
i ] \ g = gg Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu.
i 3.3.29_MB VAJALNICA 2 B c
1 V16 ) H = Q .
] g - 1 o Investitor: \
T H & d Biotehniska fakulteta — Univerza v Ljubljani
3'3'19—KAB|NEL3 ] i 1 l= s | - / Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
3 - i=t—=f
i ° H o Ob jekt
/ || i : ' . e —= ' Sp‘,, d.0.0. , B PRENOVA DELA STAVBE UL BF
S — QOGi vavad VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAG VAVAVAVAVAVAS Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija
L ] | =
|dentifikacijska $tevilka podjetja: 0050
- . Ime in priimek Identifikac. st Datum Podpis Risba:
'© < ' ' . . TLORIS PREDVIDENIH STROPOV
S S Vodja projekta P.Jerman, udia. A-1985 maj 2025 FTAZA ZAHOD — SKLOP 6
&L L % E Odgovorni proj. P.Jerman, udia. A—-1985 m@j 2025
5 / Projektiral P.Jerman, udia. A—1985 maj 2025
6 o 1.25 3419 ap/ 6.74 o 61 L. Skrinjar, m.i.a. maj 2025
101x 29/16.36 Vrsta projekta: Datum risbe: St. projekta: S$t. nadrta Merilo: St. risbe:
5= N | s : PZ MAJ 2025 B379/24/P71 |  A-B373/24/P1 1:50 1.412_3 /



AutoCAD SHX Text
HL6

AutoCAD SHX Text
HL5

AutoCAD SHX Text
obstoječe stene

AutoCAD SHX Text
nove MK stene

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
požana celica - novo 

AutoCAD SHX Text
MK stene (R)EI60

AutoCAD SHX Text
meja obdelave 

AutoCAD SHX Text
stenska keramika nova

AutoCAD SHX Text
nove luči

AutoCAD SHX Text
Knauf Cellio64

AutoCAD SHX Text
rasterski strop

AutoCAD SHX Text
zaščit. evakuacijska pot

AutoCAD SHX Text
požarna obloga  plinskih instalacij

AutoCAD SHX Text
Merilo:

AutoCAD SHX Text
Št. risbe:

AutoCAD SHX Text
Risba:

AutoCAD SHX Text
1.4.12_3

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
TLORIS PREDVIDENIH STROPOV ETAŽA ZAHOD - SKLOP 6 

AutoCAD SHX Text
Ime in priimek

AutoCAD SHX Text
Identifikacijska številka podjetja:

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija

AutoCAD SHX Text
Projektiral

AutoCAD SHX Text
Odgovorni proj.

AutoCAD SHX Text
0050

AutoCAD SHX Text
Identifikac. št.

AutoCAD SHX Text
Datum

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
PRENOVA DELA STAVBE UL BF

AutoCAD SHX Text
Št. načrta

AutoCAD SHX Text
Št. projekta:

AutoCAD SHX Text
Datum risbe:

AutoCAD SHX Text
Vrsta projekta:

AutoCAD SHX Text
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

AutoCAD SHX Text
Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

AutoCAD SHX Text
Vodja projekta

AutoCAD SHX Text
PZI

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
A-8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
L. Skrinjar, m.i.a.

AutoCAD SHX Text
MAJ 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu.


.20

8x2.4=19.20

.70

1.40

1.00

1.40

1.00

1.40

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

.85

1.30

1.10

1.30

1.10

1.30

1.10

1.10

1.30

1.10

1.30

1.10

1.30

1.10

1.30

.85

01

01

01

01

01

[ 10[x 297 16/ 36

.65

Vrsta projekta:
I\

Datum risbe:

MAJ 2025

St. projekta:
8379/24 /P

St. nacrta

""""" | — ) ‘ ‘ i i _ ] 2l
— ; R " ’ i VAl v " ' v " " " ! b £ ;
- - AT/ ¢ TEE — P = =) I3
S ) iaans i S : P
1 4.73 E= 8 o) i 1.&% - _? 220 é X 4% X 3325 v [I 8219 T s2n
_g rw} ] ) - @ H ;‘E A A 0o |]_|,_ ] u%) 3324 7(E 8328 j( 3216
% z/\(L’ @‘ U — /éI ; OICI)O_ v E o T 21
T ~ a—o-8 e il = o | =
g f g = I il T 3213
§ g § > 3.3.32_MB VAJALNICA 1 © ] e ]jt o
i 4 = — | ] H
I (I }, . : |
| . ﬁl H E Q @ Q @J (= 4
:[I < rel [I H; g | 3222 o 328
=" i J | H=] - - .
L - " ) | H - : <
g p o q =
. zrak 1 \ i o Y
§ : g > = £ 21
H m CO,2x D H;: N 2
i k N i PV3 % E "E 3«: »E >)«; \9(< in w(< in
= =i R H =
B EETRsS=TIRsNN = (A
> ;
- 3 Ll
H H 3 fl= |
3.3.16_VELIKI MIKROBIOLOSKI | i -
LABORATORIJ KMDMB H 2
(. ' bl . !
S A E =g ol
= =[] =
b
3 5 &
© (@]
i i H | \O preklada § 10.20 87 g
i V4 = 2
| A o gy~ |
L — Af wo | 1 \E ] i i i \
=8 ] 90 99 S0 260
_ A | : S S - .
iz T . Sp—
] == N~ | H } | ]
i | . - N B
1 = =% i 3.3.33_PRIPRAVLJALNICA ;9\_3 -
' | A 2
@ ’7\'7 - ! £
TE 1 g 1.68 ! ! p |ﬁ ﬁ|ﬁ 4"=Io
- ~300m 3} i T
Ir - S [P R G L »
H (2 = H 3 105/200+80 4 ,
i [E— 2 i / i !
§ V Rl B ?: /, ﬂg | i i
i N | AstA— , A ; . LEGENDA
- " 3 I § g | X
- e ™ L : 19 o
‘7/. X T Q % |V ar g ,Q . bot
. |
// _'V"’ ‘ gj : u . » V//A obsiojece siene
15/ LABORATORL " g >4‘| 9 \<T ‘|V XY nove MK stene
MQSTNA::.;TOPMAz f e Do 2 o i 077722 MK stene (R)EIBO
N 1| & )&/ stenska keramika nova
@.7 N —— gl i 5T 7 7Y F—
~ ] ‘ﬁ= ‘ 1.68
e s = N A ) -
e \\f L!I!S [!;!S 'I' g g o
H e - FEC1 Knauf Cellio64
i“ 9 . =
'\' = £ \ [ 1 rasterski strop
\ 1:\,4_ = iz_ 3.3.36 } =V — [~/ /] pozarna obloga
1. i \ plinskih instalaci]
§ z 7 33
| PV =2 Jl Opomba: Pred izvedbo je potreb dimenzj iti na objekt
8 7 1 pomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu.
\ § Investitor:
[l= =l V16 & 3.3.35_SHRAMBA PLIN 3121 Biotehniska fakulteta — Univerza v Ljubljani
£ 77X 5 / % é Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
: y k 8 Sp‘ d 0.0, e PRENOVA DELA STAVBE UL BF
g / ¥ Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija
§ H ] T?‘ |dentifikacijska $tevilka podjetja: 0050
§ I ] ' Ime in priimek Identifikac. st. Datum Podpis Risba:
§ {)., B ol " D gi A—1985 9025 TLORIS PREDVIDENIH STROPOV
g n n g § 0dja projekta .Jerman, udia. maij ETA?A 7AHOD — SKLOP 6
§ # A 17 : & Odgovorni proj. P.Jerman, udia. A=1985 maj 2025
" " 0 —‘—J E Projektiral P.Jerman, udia. A—1985 maj 2025
2 80
co, €. |k L. Skrinjar, m.i.a. maj 2025
ravavevavavavavavavas

A-8379/24 /PZ

Merilo:

1: 50

St. risbe:
1.4.12_4 /



AutoCAD SHX Text
HL3

AutoCAD SHX Text
HL4

AutoCAD SHX Text
PPs   75

AutoCAD SHX Text
PL  100

AutoCAD SHX Text
 200

AutoCAD SHX Text
 200

AutoCAD SHX Text
 200

AutoCAD SHX Text
ERP  160

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
 160

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
ERP 400x200

AutoCAD SHX Text
400 200

AutoCAD SHX Text
400 200

AutoCAD SHX Text
400 200

AutoCAD SHX Text
OD-8 600/24 300m3/h

AutoCAD SHX Text
3x

AutoCAD SHX Text
OD-8 300/8 300m3/h

AutoCAD SHX Text
400 200

AutoCAD SHX Text
 160

AutoCAD SHX Text
 160

AutoCAD SHX Text
 160

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
JR-5/F 425x125 350m3/h

AutoCAD SHX Text
3x

AutoCAD SHX Text
OK1

AutoCAD SHX Text
obstoječe stene

AutoCAD SHX Text
nove MK stene

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
požana celica - novo 

AutoCAD SHX Text
MK stene (R)EI60

AutoCAD SHX Text
meja obdelave 

AutoCAD SHX Text
stenska keramika nova

AutoCAD SHX Text
nove luči

AutoCAD SHX Text
Knauf Cellio64

AutoCAD SHX Text
rasterski strop

AutoCAD SHX Text
zaščit. evakuacijska pot

AutoCAD SHX Text
požarna obloga  plinskih instalacij

AutoCAD SHX Text
Merilo:

AutoCAD SHX Text
Št. risbe:

AutoCAD SHX Text
Risba:

AutoCAD SHX Text
1.4.12_4

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
TLORIS PREDVIDENIH STROPOV ETAŽA ZAHOD - SKLOP 6 

AutoCAD SHX Text
Ime in priimek

AutoCAD SHX Text
Identifikacijska številka podjetja:

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija

AutoCAD SHX Text
Projektiral

AutoCAD SHX Text
Odgovorni proj.

AutoCAD SHX Text
0050

AutoCAD SHX Text
Identifikac. št.

AutoCAD SHX Text
Datum

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
PRENOVA DELA STAVBE UL BF

AutoCAD SHX Text
Št. načrta

AutoCAD SHX Text
Št. projekta:

AutoCAD SHX Text
Datum risbe:

AutoCAD SHX Text
Vrsta projekta:

AutoCAD SHX Text
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

AutoCAD SHX Text
Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

AutoCAD SHX Text
Vodja projekta

AutoCAD SHX Text
PZI

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
A-8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
L. Skrinjar, m.i.a.

AutoCAD SHX Text
MAJ 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu.


2.40

.20

21.35

2.20

10

70

1.00

1.40

1.00

1.40

1.00

1.40

1.00

1.40

1.00

1.40

1.00

.40

2.20

.85

1.30

1.10

1.30

1.10

1.30

1.10

1.30

1.10

1.30

1.10

1.30

1.10

1.30

1.10

.30

vp=85cm

01

01

01

01

01

01

01

D1

10 x 29/ 16.36 2.66 \70 H 2.28 \70 .26 A(
BUR
© 8 D EF b
=3 |
() 3326 3330 3218
w 3.1 (¢ a2 7t[l 3219 T s2n
61 0 125 319 A R ”
_ 3324 v E T 3216
8 v 3215
10[x 24/ 16[36 12 5 135 1 340 i
B S I N ) - . . o - — — Hj( 3213
’é - @ A ,W.® ANV @ @ ’ ’ ’ ’ : ](32.12
o | B /‘7 1 80 07 28 "
< 473 = o/ﬂ 45 _ < g )
f T W £ / =z ~ T
| q
% = V16 3222 o 28
i g = - N 1
1 g pS © g o
1 hladilne komore - obstojeCe | — 1 .
ne posegamo £ | ;|
Jam—) H ¢
N i H 7 b
1 | | 1
H 3.3.12_PISARNA E
§ ~ f ‘“‘\ Ny T ]
220 ‘ |
- §— \\.__J/W ("-§\—] \\ ; 90
= E B . L —_—t
—1 |0
5 \ preklada + 10.20 <
4 2 =4 5 g
® | O H p=85cm EF >
H 1x || &
1 )ﬁr | 8 i
T ﬁ1x : & :
= - - - - rak 1x \&g 9
NN | = =
H w ' ‘ — — 3= 9 |
i - s %‘ &
§ CO, 1x £ 4 2 8
0 ofo 0fo I ]
€. = ©
1 : |
= i i o i £ Q}_
) F =] o
§ i g = S g
i 3.11_ANALITSKA SOBA g
i |='—§- i 3.3.11_ SKA SO ) vz I (
i - = £(100/200+80 - o
] il *
i : @l{@ u\g £@z®u~g g u‘ £ R
— i . = o . LEGENDA
= 2 ) o - .
1‘ L
l — ﬁ (I . — pot
] - 'S¢ ey
g J | S N B ¢
£ 3.3.9_KABINET ) N RS nove MK stene
H R o
i YYYYY ! Qar=2 3K\ 8 V224 MK stene (R)EIBO
— 5 = o~
E E stenska keramika nova
H | £ =l
B ﬁb : : _) | 1
- (/ ' m _/g_J 18 = * FEFTH Knauf Celliob4
g U ; é{%’% = o~ = [ 1 rasterski strop
i R ) e — [~/ /] pozarna obloga
§ 3.3.8_KABINET “@ T plinskih instalaci]
D DY I I I Y Y Y R 0 .ss
- / o + 1020 Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu.
E B plekladd + 10. S
LLELL] 2 2 2 R R MMM R AW AN A M D AN § FTJ NI/_85 o E Investitor:
= p=6otm Biotehniska fakulteta — Univerza v Ljubljani
% é Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
2 £ -
Objekt
§ Sp ‘ d 0. 0. ' - : PRENOVA DELA STAVBE UL BF
o 'é Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija
° - Identifikacijska Stevilka podjetja: 0050
) =
= Ime in priimek Identifikac. st Datum Podpis Risba:
== = ' ' ) , TLORIS PREDVIDENIH STROPOV
i = Vodja projekta P.Jerman, udia. A—=1985 maj 2025 FTAZA ZAHOD — SKLOP 6
F—— T 2 Odgovorni proj. P.Jerman, udia. A=1985 maj 2025
-90 1-°%= - X Projektiral P.Jerman, udia. A=1985 maj 2025
As% ' 2 L. Skrinjar, m.i.a. maj 2025
J o 9 > Vrsta projekta: Datum risbe: St. projekta: St. nagrta Merilo: St. risbe:
o = .
3.3.6 P/l MAJ 2025 8379 /24 /Pl A-8379/24 /P7] 1:50 1.412_5 /



AutoCAD SHX Text
HL1

AutoCAD SHX Text
HL2

AutoCAD SHX Text
PPs   160

AutoCAD SHX Text
klimati ogrevanje

AutoCAD SHX Text
obstoječe stene

AutoCAD SHX Text
nove MK stene

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
požana celica - novo 

AutoCAD SHX Text
MK stene (R)EI60

AutoCAD SHX Text
meja obdelave 

AutoCAD SHX Text
stenska keramika nova

AutoCAD SHX Text
nove luči

AutoCAD SHX Text
Knauf Cellio64

AutoCAD SHX Text
rasterski strop

AutoCAD SHX Text
zaščit. evakuacijska pot

AutoCAD SHX Text
požarna obloga  plinskih instalacij

AutoCAD SHX Text
Merilo:

AutoCAD SHX Text
Št. risbe:

AutoCAD SHX Text
Risba:

AutoCAD SHX Text
1.4.12_5

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
TLORIS PREDVIDENIH STROPOV ETAŽA ZAHOD - SKLOP 6 

AutoCAD SHX Text
Ime in priimek

AutoCAD SHX Text
Identifikacijska številka podjetja:

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija

AutoCAD SHX Text
Projektiral

AutoCAD SHX Text
Odgovorni proj.

AutoCAD SHX Text
0050

AutoCAD SHX Text
Identifikac. št.

AutoCAD SHX Text
Datum

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
PRENOVA DELA STAVBE UL BF

AutoCAD SHX Text
Št. načrta

AutoCAD SHX Text
Št. projekta:

AutoCAD SHX Text
Datum risbe:

AutoCAD SHX Text
Vrsta projekta:

AutoCAD SHX Text
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

AutoCAD SHX Text
Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

AutoCAD SHX Text
Vodja projekta

AutoCAD SHX Text
PZI

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
A-8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
L. Skrinjar, m.i.a.

AutoCAD SHX Text
MAJ 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu.


Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu.

Investitor:
Biotehniska fakulteta — Univerza v Ljubljani
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

SPlI d.o.o. Objek:

Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija

PRENOVA DELA STAVBE UL BF

Identifikacijska Stevilka podjetja: 0050
Ime in priimek Identifikac. &t. Datum Podpis Risba: )

Vodja projekta | P.Jerman, udia. A-1985 | maj 2025 SHEME STAVENEGA POHISTVA
Odgovorni proj. P.Jerman, udia. A—=1985 maj 2025
Projektiral P.Jerman, udia. A—=1985 maj 2025

L. Skrinjar, m.i.q. maj 2025
Vrsta projekta: Datumn risbe: St. projekta: St. nagrta Merilo: St. risbe:
\\PZ MAJ 2025 8379/24 /P7| A-8379/24 /P7| 1:50 1415



AutoCAD SHX Text
Merilo:

AutoCAD SHX Text
Št. risbe:

AutoCAD SHX Text
Risba:

AutoCAD SHX Text
1.4.13

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
Ime in priimek

AutoCAD SHX Text
Identifikacijska številka podjetja:

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
SPI d.o.o.

AutoCAD SHX Text
Trg revolucije 14, 1420 Trbovlje, Slovenija

AutoCAD SHX Text
Projektiral

AutoCAD SHX Text
Odgovorni proj.

AutoCAD SHX Text
0050

AutoCAD SHX Text
Identifikac. št.

AutoCAD SHX Text
Datum

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
PRENOVA DELA STAVBE UL BF

AutoCAD SHX Text
Št. načrta

AutoCAD SHX Text
Št. projekta:

AutoCAD SHX Text
Datum risbe:

AutoCAD SHX Text
Vrsta projekta:

AutoCAD SHX Text
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

AutoCAD SHX Text
Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

AutoCAD SHX Text
Vodja projekta

AutoCAD SHX Text
PZI

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
P.Jerman, udia.

AutoCAD SHX Text
A-1985

AutoCAD SHX Text
8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
A-8379/24/PZI

AutoCAD SHX Text
L. Skrinjar, m.i.a.

AutoCAD SHX Text
MAJ 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
maj 2025

AutoCAD SHX Text
Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu.

AutoCAD SHX Text
SHEME STAVBNEGA POHIŠTVA


2.80

POGLED

Oznaka PV1
notranja enokrilna pozana
Tip vrat vrata s poZarno odporno
fiksno nadsvetlobo
Koli¢ina 5
Svetla odprtina 90 x 200 cm
Gradbena 98 x 280 cm
odprtina
Odpiranje krilno
Krilo leseno polno krilo, furnirano
s furnirjem v enakem
dekorju kot obstojec¢a vrata,
fiksna nadsvetloba
Okovje Cilindri¢na kljucavnica,
sistemski klju¢, kovinska
kljuka
Podboj kovinski podboj za brazdano

krilo, barva siva, poenotiti z
obstojecimi vratnimi okvirji
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Oznaka PV2
notranja enokrilna pozana
Tip vrat vrata s poZarno odporno
fiksno nadsvetlobo
Koli¢ina 1
Svetla odprtina 100 x 200 cm
Gradbena 108 x 280 cm
odprtina
Odpiranje krilno
Krilo leseno polno krilo, furnirano
s furnirjem v enakem
dekorju kot obstojec¢a vrata,
fiksna nadsvetloba
Okovje Cilindri¢na klju€avnica,
sistemski klju¢, kovinska
kljuka
Podboj kovinski podboj za brazdano

krilo, barva siva, poenotiti z
obstojec¢imi vratnimi okvirji

Oznaka PV3
notranja enokrilna pozana
Tip vrat vrata s poZarno odporno
fiksno nadsvetlobo
Koli¢ina 2
Svetla odprtina 105 x 200 cm
Gradbena 113 x 280 cm
odprtina
Odpiranje krilno
Krilo leseno polno krilo, furnirano
s furnirjem v enakem
dekorju kot obstojeca vrata,
fiksna nadsvetloba
Okovje Cilindri¢na klju¢avnica,
sistemski klju¢, kovinska
kljuka-bunka,
elektroodmikag --> vrata z
lektronsko kontrolo pristopa
Podboj kovinski podboj za brazdano

krilo, barva siva, poenotiti z
obstojecimi vratnimi okvirji

Oznaka PV4
notranja enokrilna pozana
Tip vrat vrata s poZarnim zapiranjem
obstojece nadsvetlobe
Koli¢ina 1
Svetla odprtina 80 x 200 cm
Gradbena 88 x 280 cm
odprtina
Odpiranje krilno
Krilo leseno polno krilo, furnirano
s furnirjem v enakem
dekorju kot obstojeca vrata,
Okovije Cilindriéna klju¢avnica,
sistemski klju¢, kovinska
kljuka
Podboj kovinski podboj za brazdano

krilo, barva siva, poenotiti z
obstojecimi vratnimi okvirji

Samozapiralo da
Toplotna /
prevodnost
PozZarna EI30, zapranje s pozarno
odpornost odpornim MKP je zajeto v

suhomontaznih delih

Samozapiralo da
Toplotna /
prevodnost
PozZarna EI30
odpornost
Zvocna zascita 37 dB
(R'w)
OPOMBE Smer odpiranja posameznih

vrat prilagoditi po nacrtu
arhitekture!

Vse mere je potrebno
kontrolirati na mestu po
izvrSenih gradbenih delih!

Pred izvedbo je potrebno
glede na karakteristike
vratnega okvirja uskladiti
potrebne dimenzije
gradbene odprtine za
doseganje najmanj 90 cm
svetlega prehoda. Izvedba
do funkcionalne zaklju¢ene

celote.

Samozapiralo da
Toplotna /
prevodnost
PozZarna EI30
odpornost
Zvocna zasc€ita 37 dB
(R'w)
OPOMBE Smer odpiranja posameznih

vrat prilagoditi po nacrtu
arhitekture!

Zvocna zascCita
(R'w)

/

Vse mere je potrebno
kontrolirati na mestu po
izvrSenih gradbenih delih!

Pred izvedbo je potrebno
glede na karakteristike
vratnega okvirja uskladiti
potrebne dimenzije
gradbene odprtine za
doseganje najmanj 95 cm
svetlega prehoda. Izvedba
do funkcionalne zaklju¢ene

celote.

Samozapiralo da
Toplotna /
prevodnost
Pozarna EI30
odpornost
Zvocna za&Cita 37 dB
(R'w)
OPOMBE Smer odpiranja posameznih

vrat prilagoditi po nacrtu
arhitekture!

Vse mere je potrebno
kontrolirati na mestu po
izvrSenih gradbenih delih!

Pred izvedbo je potrebno
glede na karakteristike
vratnega okvirja uskladiti
potrebne dimenzije
gradbene odprtine za
doseganje najmanj 100 cm
svetlega prehoda. Izvedba
do funkcionalne zaklju¢ene

OPOMBE

Smer odpiranja posameznih
vrat prilagoditi po naértu
arhitekture!

Vse mere je potrebno
kontrolirati na mestu po
izvrdenih gradbenih delih!

Pred izvedbo je potrebno
glede na karakteristike
vratnega okvirja uskladiti
potrebne dimenzije
gradbene odprtine za
doseganje najmanj 100 cm
svetlega prehoda. Izvedba
do funkcionalne zaklju¢ene

celote.

celote.
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Oznaka PV5
notranja enokrilna poZana
Tip vrat vrata s pozarno odporno
fiksno nadsvetlobo
Koli¢ina 1
Svetla odprtina 90 x 200 cm
Gradbena 102 x 280 cm
odprtina
Odpiranje krilno
Krilo Alu okvirji, barva poenotena
z obstoje¢im ALU stavbnim
pohistvom, polnilo pozarno
mlec¢no steklo, fiksna
pozarno odporna
nadsvetloba
Okovije Cilindri¢na klju¢avnica,
sistemski klju¢, kovinska
kljuka
Podboj Alu barva siva, poenotiti z
obstojecimi vratnimi okvirji
Samozapiralo da
Toplotna /
prevodnost
Pozarna EI60
odpornost
Zvocna za&cCita 37 dB
(R'w)
OPOMBE Smer odpiranja posameznih

vrat prilagoditi po nacrtu
arhitekture!

Vse mere je potrebno
kontrolirati na mestu po
izvrSenih gradbenih delih!

Pred izvedbo je potrebno
glede na karakteristike
vratnega okvirja uskladiti
potrebne dimenzije
gradbene odprtine za
doseganje najmanj 100 cm
svetlega prehoda. Izvedba
do funkcionalne zaklju¢ene

celote.

Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu.
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2.80

POGLED

Oznaka VN1
Ti t notranja s fiksno
'p vra nadsvetlobo
Kolicina 2
Svetla odprtina 90 x 200 cm
Gradbena 96 x 280 cm
odprtina
Odpiranje krilno
Krilo leseno polno krilo, furnirano
s furnirjem v enakem
dekorju kot obstojeca vrata,
fiksna nadsvetloba
Okovije Cilindri¢na klju¢avnica,
sistemski klju¢, kovinska
kljuka
Podboj kovinski podboj za brazdano

krilo, barva siva, poenotiti z
obstojecimi vratnimi okvirji

Samozapiralo

/

Toplotna
prevodnost

/

Pozarna
odpornost

Zvocna zasclita
(R'w)

37 dB

OPOMBE

Smer odpiranja posameznih
vrat prilagoditi po nacrtu
arhitekture!

Vse mere je potrebno
kontrolirati na mestu po
izvr§enih gradbenih delih!

Izvedba do funkcionalne
zakljucene celote.
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Oznaka VN2
Tip vrat avtomatska drsna vrata z
nadsvetlobo, zrakotesna
Koli¢ina 1
Svetla odprtina 90 x 200 cm
Gradbena 96 x 280 cm
odprtina
Odpiranje drsno, avtomatsko, preko
pomahavcka, opremljena z
NT tipko za izhod v sili
Krilo polnilo, z vstavljeno
zasteklitvijo
Okovje /
Podboj
Samozapiralo /
Toplotna /
prevodnost
Pozarna /
odpornost
Zvogna zascita /
(R'w)
OPOMBE Smer odpiranja posameznih

vrat prilagoditi po naértu
arhitekture!

Vse mere je potrebno
kontrolirati na mestu po
izvrSenih gradbenih delih!

nivo zakotesnosi ustrezen za delo
zGSO

Izvedba do funkcionalne
zakljucene celote.

2.81

POGLED

VN4
140/200+80

AN

<

Oznaka VN3
Ti t notranja s fiksno
'p vra nadsvetlobo
Koli¢ina 1
Svetla odprtina 110 x 200 cm
Gradbena 115 x 280 cm
odprtina
Odpiranje krilno
Krilo leseno polno krilo, furnirano
s furnirjem v enakem
dekorju kot obstojeca vrata,
fiksna nadsvetloba
Okovije Cilindriéna klju¢avnica,
sistemski klju¢, kovinska
kljuka
Podboj kovinski podboj za brazdano

krilo, barva siva, poenotiti z
obstojecimi vratnimi okvirji

Samozapiralo

/

/
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v 1.40 v
1 71
Oznaka VN4
Tio vrat dvokrilna z nadsvetlobo
P (glavno kilo + servisno)
Koli¢ina 1
Svetla odprtina 140 x 200 cm
Gradbena 145 x 280 cm
odprtina
Odpiranje krilno
Krilo leseno polno krilo, furnirano
s furnirjem v enakem
dekorju kot obstojeca vrata,
fiksna nadsvetloba
Okovije Cilindriéna klju¢avnica,
sistemski klju¢, kovinska
kljuka, samozapiralo, na
primanem Krilu
Podboj kovinski podboj za brazdano

krilo, barva siva, poenotiti z
obstojecimi vratnimi okvirji
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Oznaka VK1
Tip vrat notranja ALU zastekljena
vata
Kolicina 1
Svetla odprtina 90 x 240 cm
Gradbena 120 x 250 cm
odprtina
Odpiranje krilno
Krilo Alu okvirji, barva poenotena
z obstoje¢im ALU stavbnim
pohistvom, polnilo
varnostno steklo
Okovije Cilindriéna klju¢avnica,
sistemski klju¢, panik kljuka
EN 179 + bunka
Podboj kovinski podboj za brazdano

krilo, barva siva, poenotiti z
obstojecimi vratnimi okvirji

Toplotna
prevodnost

/

Samozapiralo

da

Samozapiralo

/

Pozarna
odpornost

Toplotna
prevodnost

/

Toplotna
prevodnost

/

Zvocna zascita
(R'w)

37 dB

Pozarna
odpornost

Pozarna
odpornost

OPOMBE

Smer odpiranja posameznih
vrat prilagoditi po nacrtu
arhitekture!

Zvoc¢na zascita
(R'w)

37 dB

Zvocna zascita
(R'w)

Vse mere je potrebno
kontrolirati na mestu po
izvr§enih gradbenih delih!

Izvedba do funkcionalne
zakljucene celote.

OPOMBE

Smer odpiranja posameznih
vrat prilagoditi po nacrtu
arhitekture!

Vse mere je potrebno
kontrolirati na mestu po
izvr§enih gradbenih delih!

Izvedba do funkcionalne
zakljucene celote.

OPOMBE

Smer odpiranja posameznih
vrat prilagoditi po nacrtu
arhitekture!

Vse mere je potrebno
kontrolirati na mestu po
izvr§enih gradbenih delih!

Vrata se vgradi med fasadn
ozasteklitev ter nosilno
notranjo steno, kot
podaljSek fasadne stene v
notranjost knjiznice.
Vklju€éno z vsemi potrebnimi
vogalnimi montazami in
pokrivnimi letvami Izvedba
do funkcionalne zaklju¢ene
celote.

Opomba: Pred izvedbo je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu.
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POGLED [

Zni prag ]

, .80 ,

Oznaka VD2
Tip vrat drsna vrata
Koli¢ina 1
Svetla odprtina 80 x 200 cm
Gradbena 80 x 200 cm
odprtina
Odpiranje vtopna v steno
Krilo leseno polno krilo
Okovije vtopni ro€aj za drsna vrata,
brez skritih robov
Podboj vtopna kaseta za

suhomontazno steno debeline
10 cm

Samozapiralo

/

3
(=2
g I
POGLED
, .80 ,
4 £ Z
Oznaka VD3
Tip vrat drsna vrata
Koli¢ina 1
Svetla odprtina 80 x 200 cm
Gradbena 80 x 200 cm
odprtina
Odpiranje drsna ob steni
Krilo leseno polno krilo
Okovije vtopni ro€aj za drsna vrata,
brez skritih robov
Podboj kovinski

Samozapiralo

Toplotna
prevodnost

/

Toplotna
prevodnost

Pozarna
odpornost

Pozarna
odpornost

Zvocna zascita
(R'w)

Zvocna zascCita
(R'w)

~
(=2
g (=
POGLED
, .90 ,
e r “
Oznaka VD1
Tip vrat drsna vrata
Koli¢ina 4
Svetla odprtina 90 x 200 cm
Gradbena 90 x 200 cm
odprtina
Odpiranje drsno ob steni
Krilo leseno polno krilo
Okovije vtopni ro€aj za drsna vrata,
brez skritih robov
Podboj kovinski
Samozapiralo /
Toplotna /
prevodnost
Pozarna /
odpornost
Zvoc¢na za&cita 37 dB
(R'w)
OPOMBE Smer odpiranja posameznih

vrat prilagoditi po nacrtu
arhitekture!

Vse mere je potrebno
kontrolirati na mestu po
izvrSenih gradbenih delih!

Izvedba do funkcionalne
zakljucene celote.

OPOMBE

Smer odpiranja posameznih
vrat prilagoditi po nacrtu
arhitekture!

Z demontaznim
elemenom-pragom,
vgrajenim pred vratno
odprtino na delu prostora ob
oknu,
vi§ina elementa 10 cm

Vse mere je potrebno
kontrolirati na mestu po
izvrSenih gradbenih delih!

Izvedba do funkcionalne
zakljucene celote.

OPOMBE

Smer odpiranja posameznih
vrat prilagoditi po nacrtu
arhitekture!

Vse mere je potrebno
kontrolirati na mestu po
izvrdenih gradbenih delih!
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