HA-NPKO1
Zracno hlajeni hladilni agregat s
spriralnimi kompresorji Qhl=814kW
(7/12°C, T/zun=38°C)
V=139m3//h, dp=47kPa
Pel=317kW, U=400V, I=814A
G=4.535kg

AB podstavek

~— 7500x2500

HA-NPKO02
Zracno hlajeni hladilni agregat s
spriralnimi kompresorji Qhl=814kW
(7/12°C, T/zun=38°C)
V=139m3//h, dp=47kPa
Pel=317kW, U=400V, 1=814A
G=4.535kg

AB podstavek
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