9

08.07.2026

A: 0.187 m?
kotlov_MS.dw

A4x3: 297x630
java

17613_5_0_4.1_PZI_OGHL_Zamen

Toplotna postaja

y &

Dimnik na strehi

Dimnik s cevmi
se odstrani

Obstojedi

\ koaksialni dimnik
se odstrani

DN25

\_PL DN25

PL DN25

Prekinitev cevi in odstranitev
instalacije do kotla

i3

DN15

! &

Plinski kotel

Sy
DN20

Q=42kW

Viessmann Vitogas 100

[T
%

DN32
DN32

Prekinitev cevi in

instalacij do kotla

L

—

Radiatorsko ogrevanje

PL DN20 ~PRig
DN15

Obstojeci kotel
seostrani

PL DN25
_FLDNZo

Obst. omarica s
plinsko poZarno pipo

za kotlovnico

DN50

LEGENDA

Dovod ogrevanje

— Povratek ogrevanje

Zemeljski plin
Hladna sanitarna voda
Signal

—_— > Kondenz/Kanalizacija

Dovod ogrevanje OBSTOJECE
—  Povratek ogrevanje OBSTOJECE

—— >——  Kondenz/kanalizacija OBSTOJECE

Spojka
Vertikala

zaporni ventil

Obtocna Crpalka

Zaporni ventil s
termiénim varovalom

Manometer

3-potni mesalni ventil

=00 % iy o< M %{

Cistilni kos/plinski filter

Polnilna/izpustna pipa

Smer toka

Avtomatski odzracevalni lonéek
Varnostni ventil

Servisni ventil za raztezne posode
Revizijski T-kos

Termometer

Projektant:

PROJ KT.

NOVA GORICA

Investitor:

Risba:

SHEMA KOTLOVNICE ZA VELIKE GARAZE - OBST. STANJE
DEMONTAZNA DELA, OGREVANJE

DARS d.d.
Ulica XIV. Divizije 4, 3000 Celje Merilo: -
Objekt: Odgovorni vodja projekta: Id. &t. :
ZAMENJAVA KOTLOV V ACB MURSKA SOBOTA | ‘ukaVitez diplinzst 128 $1575
Odgovorni projektant: Id. &t. :
Luka Vitez, dipl.inZ.str 1ZS S-1575
Vrsta nacrta: Sodelavci: Id. §t. :
4 - NACRT S PODROCJA STROJNISTVA Bogdan Lapajne, dipl.inZ.str., Uro§ Margon., mag. inZ. str.
Vrsta projektne dokumentacije: Stevilka nadrta: Stevilka projekta: Datum: Spremembe: Stevilka lista:
PZ| 17613_5/0_4 17613_5 Junij 2026 413




	Sheets and Views
	4.1.3


