NAROCNIK:

Stevilka: 125-4/2016
Datum: 31.01.2017

Na podlagi 90. clena Zakona o javnem narocanju (Uradni list RS, 3t. 91/15; v nadaljevanju »ZJN-3«) narocnik v
postopku oddaje javnega narocila »Javno narocilo za dobavo izolirnih dihalnih aparatov«, objavljenega na
Portalu javnih narocil pod zaporedno 3t. JNO07367/2016-B01 dne 21.11.2016 in v Uradnem listu EU pod Stevilko
objave 2016/5 225-409773 dne 22.11.2016, sprejema naslednjo

ODLOCITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROCILA

V postopku oddaje javnega narocila »Javno narocilo za dobavo izolirnih dihalnih aparatov«, objavljenega
na Portalu javnih narocil pod zaporedno §t. JNO07367/2016-B01 dne 21.11.2016 in v Uradnem listu EU
pod 3tevilko objave 2016/S 225-409773 dne 22.11.2016, se zavrneta obe prejeti ponudbi.

Obrazlozitev:

1. PRAVOCASNO PRISPELI PONUDBI PONUDNIKOV

Narocnik Gasilska brigada Ljubljana je na portalu javnih narogil dne 21. 11. 2016 pod it. objave
JNO07367/2016-B01 objavila javni razpis za oddajo naroCila »Javno naroéilo za dobavo izolirnih dihalnih
aparatov«. Javni razpis se je izvedel po odprtem postopku v skladu s 40. ¢lenom Zakona o javnem narocanju
(Uradni list RS, st. 91/15; v nadaljevanju »ZJN-3«).

Do roka za oddajo ponudb, to je do dne 16. 1. 2017 do 10:00 ure, je naro¢nik prejel ponudbi s strani
ponudnikov:
= Drager Slovenija d.o.o., Nadgoriska cesta 19, 1231 Ljubljana - Crnuce, prispela dne 16. 1. 2017 ob
9:25 uri v ovojnici in loceno paket z vzorcem;
o Rosenbauer d.o.o., Ljutomerska cesta 6, 9250 Gornja Radgona, prispela dne 16. 1, 2017 ob 9:40 uri v
ovojnici in loceno paket z vzorcem.

Nepravocasnih ponudb ni bilo.

2. PONUDBENA CENA:

: ; Skupaj

Merilo A Merilo B tREp
1. Drager Slovenija d.o.o.,
Nadgoriska cesta 19, 1231 169.959,70 EUR brez DDV 68.523,00 EUR brez DDV 100 tock
Ljubljana - Crnuce 70 tock 30 tock
2. Rosenbauer d.o.o.,
Ljutomerska cesta 6, 9250 192.432,74 EUR brez DDV 91.608,02 EUR brez DDV 84,27 tock
Gornja Radgona 61,83 tock 22,44 tock

3. RAZLOGI ZA ZAVRNITEV PONUDBE
Narocnik je ugotovil, da sta ponudbi obeh ponudnikov nedopustni, in sicer iz naslednjih razlogov:

1.Ponudba ponudnika Dréager Slovenija d.o.o.

= Vzorec ponujenega izolirnega dihalnega aparata ne ustreza vsem tehnicnim zahtevam iz dokumentacije v
zvezi z oddajo javnega narocila, in sicer:

e zahtevam iz 7. tocke poglavija Il. Tehnicne specifikacije obrazca OBR-Ponudba:
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- Vsaka tlacna posoda mora imeti trajno natisnjeno svojo trimestno zaporedno 3tevilko zacengi
od 001 do konéne stevilke 150.

- Obseg dobave sta tudi dva manometra s hitrim priklopom za pregled napolnjenosti tlacne
posode. (Ponudnik je ponudil vzorec manometra z navadnim navojem.)

- Vsaka posoda mora imeti vgrajeno integrirano vezje (Cip) za radiofrekvenéno identifikacijo z
namenom prepoznavanja in prenosa podatkov pri uporabi naprave za testiranje. (Tlacna
posoda nima radio frekvencne identifikacije, ta je samo na ventilu. V primeru menjave ventila
se sledljivost tlacne posode izgubi).

o zahtevi iz 2. tocke poglavja Il. Tehni¢ne specifikacije obrazca OBR-Ponudba:
- Vsaka maska mora imeti vgrajeno integrirano vezje (Cip) za radiofrekvencno identifikacijo z
namenom prepoznavanja in prenosa podatkov pri uporabi naprave za testiranje.

= Ponudnik ne izpolnjuje referennega pogoja, kot je dolofen pod naslovom Tehni¢na in strokovna
usposobljenost v tocki 3. poglavja B) Navodil. Izvajalec v ponudi navedenega referenénega posla ponudnika
je druzba Webo d.o.o, Dragomelj 84, Domzale, za katero pa iz ponudbe ponudnika ne izhaja, da bi bila
partner ponudnika v smlslu definicije partnerja iz Navodil. Referenéni pogoj bi moral izpolniti ponudnik, v
primeru partnerske ponudbe pa vsaj eden od partnerjev ali ve¢ partnerjev skupaj, zato referencni pogoj
glede na ponudbeno dokumentacijo ni izpolnjen.

Ker glede na nedopustnost ponudbe zaradi neskladnosti vzorca IDA z zahtevami tehni¢nih specifikacij
odlocitev narocnika ne bi mogla biti drugaéna niti v primeru, da bi ponudnik izpolnjeval referenéni pogoj,
narocnik ponudnika ni pozival k dopolnitvi ponudbe.

2. Ponudba ponudnika Rosenbauer d.o.o.

= Vzorec ponujenega izolirnega dihalnega aparata ne ustreza vsem tehni¢nim zahtevam iz dokumentacije v
zvezi z oddajo javnega narocila, in sicer:

o zahtevi iz 7. tocke poglavja Il. Tehniéne specifikacije obrazca OBR-Ponudba:
- Obseg dobave sta tudi dva manometra s hitrim priklopom za pregled napolnjenosti tlacne
posode. (Ponudnik je ponudil vzorec manometra z navadnim navojem.)

e zahtevi iz 2. tocke poglavja Il. Tehni¢ne specifikacije obrazca OBR-Ponudba:

Pritrjevanje in zategovanje na obraz je Stiri ali pet tockovno, s pomocjo trakov iz gume.
(Ponudnik je priloZil elasticne trakove. NarocCnik je dne 16. 12. 2016 na portalu javnih narocil
objavil odgovor, v katerem je dovolil, da ponudniki ponudijo masko s trakovi drugih materialov,
vendar le pod doloCenimi pogoji. Med drugim je moral ponudnik v posebni pisni izjavi navesti
podatek o elasti¢nosti traku. Ponudnik je podal zahtevano izjavo, v kateri pa ni pravilno
navedel metode merjenja elasticnosti. Podal je samo podatek, da se dolZina traku z
raztegovanjem podaljsa za 40 %, kar pa ni podatek, s katerim se definira elasti¢nost.)

o Ponudba je nedopustna Se iz razloga, ker presega naroénikova zagotovljena sredstva.

Narocnik ugotavlja, da vsebujeta obe ponudbi pomanjkljivosti, med katerimi je tudi neizpolnjevanje tehni¢nih
specifikacij, katerih dopolnjevanje glede na 6. odstavkom 89. ¢lena ZJN-3 ni dopustno.

Dopolnitev tudi ne bi bila v skladu z 2. tocko poglavja A) Navodil:

Vsak ponudnik mora k svoji ponudbi predloZiti ponujen vzorec izolirnega dihalnega aparata, ki je predmet
javnega razpisa. Vzorec mora v vseh tehnicnih lastnostih, z izjemo leta izdelave vzorca (vzorec mora biti
izdelan v letu 2016 ali 2017) ustrezati razpisanim pogojem, v nasprotnem primeru bo ponudba izlocena iz
nadaljnjega ocenjevanja. Naroénik ne bo dopustil dopolnjevanja ponudbe z novim ali spremenjenim vzorcem.
V kolikor predloZen vzorec ne bo v celoti skladen z zahtevami narocnika bo naroénik taksno ponudbo zavrnil
kot nedopustno.

S tem je sklep narocnika utemeljen.
Narocnik bo ponovno izvedel postopek oddaje javnega narocila.

Pravni pouk:

Ponudnik lahko vlozi obrazloZen zahtevek za revizijo postopka javnega narocila v roku 8 delovnih dni od dneva
ob]ave te odlocitve na portalu javnih narodil, skladno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega
narocanja (ZPVPJN) (Uradni list RS, §t. 43/2011). Vlagatelj mora vlozZiti zahtevek za revizijo pri narocniku, s
kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za finance. Zahtevek za revizijo se vlozi pisno
neposredno pri narocniku, po posti priporoceno ali priporo¢eno s povratnico. Vlagatelj zahtevka za revizijo



mora zahtevku za revizijo priloziti original potrdilo banke o pladilu takse v vi§ini 4147,02 EUR na racun
Ministrstva za finance st. 01100-1000358802, sklic 16110-7111290-00736716.

Gasilska brigada Ljubljana

Tomaz Kudic
Poveljni

Vrocitev:
o skladno z dolocbo 10. odstavka 90. ¢lena ZJN-3,
o arhiv.



